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Наименование

Спецификация оборудования к основному 
комплекту чертежей марки ТХ 

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком 
Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком

Спецификация оборудования к основному 
комплекту чертежей марки ВК 

Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком

Спецификация оборудования к основному 
комплекту чертежей марки ОВ 

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком 
Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком

Спецификация оборудования на силовое 
электрооборудование к основному комплекту 
чертежей марки ЭМ

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком 
Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

Спецификация на приборы и средства 
автоматизации к основному комплекту 
чертежей марки АТХ

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком 
Оборудование и изделия, поставляемые подрядчиком

Спецификация оборудования на электроосвещение 
к основному комплекту чертежей марки ЭО 

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком 
Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

Спецификация оборудования на связь и 
сигнализацию к основному комплекту 
чертежей марки СС

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком 
Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

Марка до
обозначение СТр.
гт^**!*^<*0 *****»*2>***4*<Ш4и1*Ш*1» _. ш

ТХ.СО 3

тх.со, 8

ВК.СО 16

ОВ.СО 18
ОВ.СО 21

ЭМ.СО 24
ЭМ.СО 34

АТХ.СО 3 5
АТХ.СО 4 6

ЭО.СО 47

ЭО.СО 50

СС.СО 51
СС.СО 53

m s - o s  ъ



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудование «  материалов. 

Завод-изготовитель (для нипвргиоп» оборудования -  страна, фирма)

Тип, марке 

оборудование. 

Обозначение до 

кументе н номер 

опросного листе

Единице
измерения Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы
оборудо

вания,

тмс. руб.

Коли

чест

во

Массе

единицы

оборудо

вания,

кг

Не
име

ние

Код

t 2 3 4 7 8 9 10

Оборудование , поставляемое заказчиком

If?

M7.I Насос 0 =2500 мЗ/ч Н»Х7 м с электродвигателем Л 3200-33
№= Х60 кВт; п=735 об/мин АХ04-8 ПГГ 796 5785448 363II30I3I 2 5260,0

М7.2 Кран подвесной однобаяочкый ручной р=2,0т; L -I0»2 м ГОСТ 7413-80 шт 796 I 940,0

М7.3 Затвор поворотный дисковый фланцевый 4800 с электро- 32ч90бр шт 796 5748008 372I3730I0 4

приводом №=1,3 кВ. 4АХС80А4УЗ

М8

M8.I Насос р*90-2б0 мЗ/час; H=22-l3,5 м ФГ216/246

с электродвигателем №=22 кВт; п=960 об/мин 4АХ8054УЗ шт 796 0218053 363I822X4X 2 575,0

МВ. 2 Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр шт 796
372I25I007 2 241,65

фланцевая 4300

М8.3 Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем ЗОчббр шт 796 372I25I006 2 168 ,2

фланцевая 4250

М8.4 Клапан обратный поворотный фланцевый 4250 КА44075 шт 796 3722441023 2 5 2 ,5

Т П  3 0 Z - 9 - 4 0  8 6 т х х о .

Спецификация оборудова
ния к основному комп
лекту чертежей ТХ

MUS'Q5 М

Стадия Лист Листов

Т “ 13
ЦНИИЭП инженерно
го оборудования

г . Москва
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X 3 .I  ‘ Насос Q-IOOO л/ч; Н - Ю  м с электродвигателем ВД2,51000/10

#  * 2 ,2  кВт (для станций 17 ,2 5  тыс.мЗ/сутки) 4ASQL4 Ш Т 796 0217458 36322X0671 2 134 ,0

х з л Насос 0*630 л/ч;  Н*10 кгс/см2 с электродвигателем
В * 1 ,1  кВт; ( д л я  станция 0*10 тые.мЗ/сут.) ВД2,5 630/10

4АХ80А4 Й Т 796 0217458 36322Х058Х 2 Х08.0

Х3.2 Установка для приготовления раствора полиакриламида

W * 2  м2 с электродвигателем крыльчатки Р*3 кВт; УРП-З
п*750 об/мин с насосом 0 *1 9 ,8  мЗ/час; Н*25,8 м с электро- 4АХХ2МА6УЗ

двигателем * * 3  кВт; п*2900 об/мин К20/30&

4A90L2T3 В Т 796 2 6 6 0 ,0

ХЗ.З Резервуар гумвярованяй W * 3 ,2  м3 2ЯС-3.2-0Г- 36X5X380X3 2 1000,0
-001

Х 3.4 Звдвиика параллельная с вздвиюшм шпинделем

фланцевая 450 ЗОчббр В Т 796 372ХХ5Х005 7 Х8,4

Х 3.5 Вентиль фланцевый «(40 15ч9р2 шт 796 3722X3X022 Х0 7 ,6 5

Х 3.6 Клапан обратна повороттй) фланцевый 450 КА44075 В Т 796 37224ХХ0Х2 2 9Л З

АО
401 Воздуходувка Q*3600 мЗ/ч; Н*1,4 кгс/см2 Т В -42-1 ,4

с электродвигателем JM55 кВт; п*3000 об/мин Л ^ Р Р Я Ц Р шт 796 3 4280

А02 Кран подвесной однобалочный ручной 0*2*0 т L *5 ,I  м ГОСТ 7413-80 В Т 796 X 940,0

АО.З Зняттаяса ф ф А ж ж ы гк м & я  с вэдвижгам шпинделем
фланцевая 4250 ЗОчббр шт 795 372X23X0X2 3 |Х79,0

АО. 4, Вентиль муфтовый ф $0 Х5ч8р2 шт 796 3722X5X007 2  1 1 9 ,5

ТП $ 0 2 - 9 - 4 0  86 в е х а г
Имя. К»

21US-Q5 5
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оборудование. 
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надеэр
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ми»

нц*
•ИШ

Нал
магогоа»

W9

Код
ОбврГДОМИМЯ,

Ц*мв

вборуао- 
мммс , 

ТЫС. руб.

Шот-
«мет
ав

Массе

вввРГДО- 
MNMS,

вег

1 г 3 4 S 6 7 8 » 10

АО. 5 Вентиль муйтовый rfXSO 15ч9в2 ШТ 7S6 3722X6X006 2 46,0
Мб

" Ж Г Насос 0-3,6 мЗ/час; Н*Хб,0 и
с электродвигателем №«Х,5 кВ?; н-1450 об/мнн 4АХ80В4 ИТ 796 I 337?------

Мб. 2 Задвижка параллельная с выдвижным вщщделем
фланцевая ^50 ЗОчббр ШТ 796 372II5I005 2 17.3

М6.3 Клапан обратный поворотный фланцевый 45Q КА44075 ОТ 796 37224XX0I2 I 9.13

ВЗ
B3.I Насос 0*10-30 мЗ/час; Н=34,5-24 м К20/30

с электродвигателем №*4,0 кВт, п=2900 об/мин А02*»32р*2 ШТ 796 363III007I 2 38.2
B3J Задвижка параллельная с ввдвшшш шшпщелем фланцевая

4Ю0 ЗОчббо ШТ 796 372II5I005 2 39.5
1373 Задвижка параллельная с зндвзганш шпинделем

фланцевая ёВО ЗОчббр ШТ 796 372II5I006 2 29,0
В3.4 Задвижка параллельная с выдвианш шпинделем

фланцевая ё§0 ЗОчббр ШТ 796 372II5I005 6 • 17.3
ж г - Вентиль муфтовый $40 Х5ч8р2 ШТ 796 3722I3I0I0 2 4,15
В3.6 Вентиль муфтовый $Х5 Х5ч8р2 ШТ 796 3722XII0I0 10 0,75
В3.7 Клапан обратный поворотный фланцевый $80 КА44075 ШТ 7S6 3722421026 2 15,7

ВС2
1X2 Л Насос 0-20 ыЗ/ч: Н*ЗХ а Х20/ЗХ-Ф

с электродвигателем №*5,5 кВт; п*2900 об/мин А02-4Х-2 ШТ 796 363X513480 2 190,0
1X2.2 Вентиль прямоточный фланцевый $50 ХбвпЗп ШТ 796 3762421005 I I 1.60

Присягам'
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Тип, м ярм  

обору ДОМНОЙ. 
Обоаийчоиио д о 

кументе и нм м р 

опросного листе

Единице
намерений Код м м д а -

ИЙГОТОЙН-
ТОЯЙ

Код

Оборудомиид,

меторнам

Цене
одиницм
оборудо-

ЙЙИНЙ,
тыс. руб.

•MCN

so

МйССД

«боруао-

ter

Не-
име-
иоое- Код

1 2 3 4 5 4 7 8 9 to

1X2.3 Клапан обратный поворотный гуммированный
фланцевый 450 19ч15гм шт 796 3722411005 2 и . 2

KI
K I .I Насос 0=29,5-85,0  мЗ/ч; Н =12,0-7,5 м с СД 50/10

электродвигателем №=4 кВт; п=1450 об/мин 4AI00L-4 шт 796 3631820023 2 149,0

K I.2 Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем

фланцевая 4150 ЗОчббр шт 796 372II5I009 2 7 3 .5
K I.3 Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем 4100 ЗОчббр шт 796 372II5I007 2 3 9 ,5

K I.4 Клапан обратный поворотный фланцевый 4100 КА44075 шт 796 3722421020 2 17 ,7

__ 2X2

2X2.1 Насос Q=I000 л/ч; Н=Ю м с электродвигателем НД2,51000/10

№=2,2 кВт (для станции 25 тыс.мЗ/сут.) 4A90L4 шт 796 36322I067I 2 134,0

2X2. Насос 0*630 л/ч;Н=Ю м с электродвигателем ЦЦ2,5630/10

№=1,1 кВт (для станции 17 тыс.мЗ/сут.) 4АХ80А4 шт 796 3632210581 2 108,0
"2Х2ТГ Насос 0=400 л/ч; Н=16 м с электродвигателем Щ 2 ,5  400/16

№=1,1 кВт (для станции 10 тыс.мЗ/сут.) 4АХ80А4 шт 796 36322I049I 2 102,0
2X2.2" Вентиль прямоточный фланцевый 450 15ВПЗП шт 796 3 7 6 2 421005 7 1,60

2X2.3 Клапан обратный поворотный гуммированный

фланцевый 450 19ч15гм шт 796 37224II005 2 14 ,2
IB3

IB 3 .I Насос 0*^60 мЗ/ч; Н=15 м с электродвигателем KMI60/20A

№=15 кВт; п=1450 об/мин 4А16054ЖУ2 шт 796 3631I 10347 2 370,0

Привязан

Им. N9
Т П  9 0 2 - 9 * 4  0 . 3 6 т х . с о .

Лист
4

t t t t5 -0 5  1



Пмм-
Ч»м

Наммамоааино м тохимчасмая вАрАктарнстиоА оборудования н материалов.
Тип, март 
оборудования. 

Обооичма* до* 
«сумейте и номер 
опросного ЛИСТА

МАГОТвОМ-

ТААЯ

Код
оборуДОААННА, 

МАГОрнАМ

ЦОНА
вуф(ММЦЫ 
оборудо- 
вднмя, 

тыь руб.

Колн-

АО

Масса

вборудо-

кг

Нл-
НМ»>
ЙМА
мне

Код

1 2 3

ЗОчббр

4

ШТ

5

796

4 7 8 о 10

IB 3 .2 Задвижка параллельная с вццвнжным шпинделем фланцевая $Х50 372II5I009 2 7 3 .5
IB 3 .3 Задвижка параллельная с выдвижным шпинделем фланцевая $200 ЗОчббр шт 796 372I25I005 2 125,2
IB 3 .4 Клапан обратный поворотный фланцевый $150 КА44075 ШТ 796 372243I0I7 2 I I ,б

П2
02 Л Насос 9*18 мЗ/ч; Н=20,5 м с электродвигателем НЦЗ~Х

>=7,5 кВт; п*2910 об/мин А02-42-2 ШТ 796 I 270 .0

a u s - o s  8
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Наименование и тахиичаская характеристике еборуд«1йМ*я и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования.

Обозначая** д о . 

•сдайте и номер 

опросного листе

Единице
измерения Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цеие 

единицы 
оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

ве

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На»
мм»-
НОВ».
мне

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оборудование и материалы.поставляемые подрядчиком
ЬГ7

М7.4 Переход Э820хЮ, 0-630x8,0 ОСТ 36-22-77 ШТ 796 I 381000000 2 107,0
М7.5 Переход К820хЮ, 0-530x8,0 ОСТ 36-22.-77 шт 796 I 381000000 2 101,0
М7.6 Отвод 90° 530x10,0 ГОСТ 17375-8? ШТ 796 I 381000000 2 130.0
Ы7.7 Отвод 90° 630x10,0 ГОСТ 17375-$? шт 796 I 381000000 _ 2 _______ 216,0
М7.8 Трубопровод 820x7 ГОСТ 10704-76 м _00£.„ I 381000000 .4 ,0 .140 ,3

М8.5 Переход К273х8.0-133x4,0 ГОСТ 17378-87 шт 796 1383000000 2 6 .8

М8.6 Переход 3325x8,0-133x5,0 ГОСТ 17378-27 шт 796 1383000000 2 IX .2

М8.7 Отвод 90° 273x7,0 ГОСТ 17375-27 шт 796 1383000000 ______ _31И____
М8.8 Тройник 273x8,0 ГОСТ 17376-УЗ шт 796 I 383000000 1т0 32,0

М8.9 Трубопровод 325x4,9 ГОСТ 10704-76 м 006 1383000000 3 ,0 ЗХ,67

М8Л0 Трубопровод 273x4,0 ГОСТ 10704-76 м 006 1383000000 ■ 2 .0 26.54

х з

Х3.7 Втулка под фланец ПДЦ84С ОСТ 6-05-367-

-74 шт 796 2248110000 2 0,052

Х3.8 Угольник 90° ПНД 63С tva_ 19-213-it/ и* X •/
шт 796 2248II0000 4 0,08

- 8 3 _______

Х3.9 Тройник ПНД 6 Х ТУб-19-213-
ш т 796 2248X10000 I 0,21-83

Привязан

ТП 9 0 2 - 9 - 4 0  &Ь
I Лист

ТХСО. Г б

*4 4 2 5 -0 5  3
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Наименование и техническая характеристике оборудования и материалов. 

Зав од-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)

Тип, мерка 

оборуДОЦИМ!,

Единица
намеренна Код завода - 

изготови

теля

Код

оборудование,

материале

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы
оборудо

вания,
кг

Обозначение до

кумента м номер 

опросного листа

На*
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

X 3 .I0 Втулка под фланец ПВД67С 0С Т 6-05-367-

- 7 4 ШТ 796 2248110000 6 0 .0 4 0
X 3 .I I Угольник ГЩД50С 0С Т 6-05-367-

- 7 4 ШТ 796 2 2 4 8 II0 0 0 0 12 0 ,1 4 0

X 3 .I2 Тройник ПВД50С 0С Т 6-05-367-

- 7 4 ШТ 796 2248110000 2 0 ,1 6 5

X 3 .I3 Трубопоовод ПНД63С ГОСТ 18599-
- 7 3 и 006 2248110000 22,0 0 ,6 9 3

X 3 .I4 Трубопровод ПВД50С ГОСТ 18599-

-7 3 м 006 2 2 4 8 II0 0 0 0 21,0 0 ,4 4 4
X 3 .I5 Трубопровод 45x3 ГОСТ 1 0704-76 м 006 1373000000 3 ,0 з , п

АО

АО.6 Переход К 325х8-2?5х8 ГОСТ 17378-ЭД ШТ 796 1383000000 2 12,2

АО. 7 Тройник 3 2 5 x 8 ,0 ГОСТ 17376-83 ШТ 796 1383000000 2 4 1 ,3

АО. 8 Отвод 90° 3 2 5 x 8 ,0 ГОСТ 17375-83 ШТ 796 1383000000 7 5 0 ,3
АО. 9 Тройник 3 2 5 x 8 ,0 -2 7 3 x 7 ,0 ГОСТ 17376-83 ШТ 796 1383000000 2 3 6 ,0

АО. 10 Втулка под фланец 1ВД 75С ОСТ 6 -0 5 -

- 3 6 7 -7 4 ШТ 796 2248110000 2 0 ,1 8 0

АО. I I Втулка под фланец 1ВД I50C ТУ6-19-213-8Э ШТ 796 2248110000 2 0 ,7 9 0

АО. 12 Угольник 90° ПНД 75Т ТУ 6-Т9-213-83 ШТ 796 2248110000 4 0 ,1 9
АО. 13 Угольник ГОЩ I60C ТУ6-19-21 3 -8 2 ШТ 796 2 2 4 8 II0 0 0 0 4 1,22

АО Л  4 Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19903-74  6 = 0 ,6  (^400 м 006 0974000000 4 ,0

АО Л  5 Трубопровод 3 2 5 x 4 ,0 ГОСТ 10704-76) м 006 1383000000 1 4 ,0 3 1 ,6 7

АО. 16 Трубопровод 273x4 ГОСТ 10704-76) м 006 1383000000 2 .° 2 6 ,5 4

Привязан

ТП 90Z - 9 - Ч 0 - Ъ 6  Т Х £0 .
Лист

7
Имя N»

ШЬ-ЪЪ  10



Тип, марка
Единица

намаронис
Код « в о д а - Код

Цаяа
Ксм*н

Масса

i 
j

Завод наготовили» (д м  нмпорлиго оборудования -  страна, форма)

оберу доааммя. 

Обовмвчаимо Д (г  

кумемта м номер 

опросного а к т*

На
йма-

ни®
Код

нвгетоси-

твяя

оборудования,

материала

единицы

оборудо

вания,

тьк. руб.
so

ваиня,

мг

« 2 3 4 5 6 7 8 9 10

AO. 17 Трубопровод 219x4.0 "ОСТ X0704-76 М 006 X383000000 35,0 21.21
AO. 18 Трубопровод 159x3,2 ГОСТ 10704-76 К 006 X383000000 14,0 12,30
AO. 19 Трубопровод 89x3,0 ГОСТ 10704-76 м 006 1382000000 9 ,0 6,36
AO. 20 Трубопровод ПВД 160(21 ГОСТ 18599-73 и 006 2248110000 22.0 1.480
AO. 21 Трубопровод ПНП 90С ГОСТ Х8599-73 и 0 0 & 22481X0000 14,0 1,39
AO. 22 Трубопровод ПВД 40СП перфорированные ГОСТ Х8599-73 к 006 2248X10000 104,0 0 ,25
AO. 23 Трубопровод ГЩЦ 2X  перфорированные^ ГОСТ 18599-73 ы 006 2248X10000 48,0 0,151
AO. 24 Воздуховод из тонколистовой стали по ГОСТ 19903-74

бет =0,4 400x400 и 006 0974000000 2 ,0 -
AO. 25 Конфуэор ^400-400x400 шт 796 - X -

AO. 26 Жалюзийная решетка 150x560 ш т 796 - 8 1 ,2

Мб

ме,. 4 Втулка под Фланец ПВП84С ЭСТ6-05-367-74 шт 796 2248X10000 3 0,052
M6„5 Угольник ПВД 63С ЭСТ6-05-367-74 ш т 796 2248X10000 9 .0,240
M6.6 Трубопровод ПВД63С ГОСТ 18599-

-73 м 006 2248110000 7 ,0 0,693

ВЗ

B3.8 Втулка под Фланеп ПШП5С 0СТ6-05-367-

-74 шт 796 2248110000 2 0,240

B 3.9 Втулка под фланец ПВД 134СЯ 0СТ6-05-367-

-7 4 шт 796 2248110000 2 0,200

B3.X0 Втулка под Фланец ПВИ29Т 0СТ6-05-367-
-74 шт 796 2248X10000 9 0,020

Придямм

ТП 9 0 г - 9 - 4 0 . 9 ,6  TX.C0.
Лист

Инв N5

i m s - o s  Ц



Поам-

1«М

Гия, aspoe 

эберудеедаяяа.

иугасмтэ М 

enposesoro ямета

Но-
амф'

ича

Код

каготаам-

п я я

Код

вберудэввммя.

Цене 

одмммцы 
оборудо

вания, 

тыс. руб.

Кож*-

•ИСТ»

•о

Масс*

•ДЙМИЦЫ
оборудо-
аамма,

КГ

f 2 | 3 4 5 6 7 8 9 10

B 3.IX Втулка под фланец ПЩ84С 0GT5-05-367-

“74 ШТ 796 22481X0000 6 0 ,0 5 2
S3 Л  2 Угольник ПЩ90С 0СТ6-05-367-

°7 4 шт 795 22481X0000 4 0 .750
в з л з Втулка под фланец ПЕЩ 67С 0СТ6~05“367“

“ 74 шт 796 2248II0000 2 0 ,043
ВЗЛ 4 Тройник 1ЩЦ ХХОС ТУ6~Х9~2ХЗ”83 шт 796 2248110000 I 1 ,1 6
6 3 .1 5 Тройник ПВД90С 0GT6-05-367-

-7 4 шт 796 2248X10000 2 0.630
3 3 .1 6 Угольник 90° 1ЗД ХХОС Ш -Х 9 -2 1 3 -8 3 шт 796 22481X0000 2 0,43
63 .17 Угольник 90° Ш Щ  6 Х ТУ6-Х9-2ХЗ-83 шт 796 2248II0000 23 0 ,0 8
6 3 .1 8 Угольник ОВД 50С 0СТ6=*05“367“

*=74 шт 796 2248X10000 4 0 ,1 4
63.Х 9 Угольник ПЩ20С 0СТ6-05-367-

-7 4 шт 796 22481X0000 13 0 ,0 1 2
6 3 .2 0 Тройник ПЩ 63х20С 0СТ6-05“367“

«74 шт 796 2248X10000 7 0 ,2 5 5
.  83.2Х Тройник В Д  90х63СД 0СТ6-06-367-

=74 шт 796 224SU0000 I 0 .4 3 8
6 3 .2 2 Тройник ПЕЙ 63x500 0СТ6=05“367“

“74 шт 796 22481X0000 2 0 ,291
6 3 .2 3 Тройник ПЩ 630 0CT6-G5-367-

“74 шт 796 2248X16000 9 0 ,2 9 0

т а  эог-9-чо  а 6 т х . с  о. Лист



Пози

ция З н щ н » 1ю та и 1Ш >  (для импортного вборудввмям* страна, фирма)

Тмя, мари* 

вберу «селима. 

Обогначш м  д о - 

иумемта w номер 

вмете

Единица
мяморенма

К е « « в о д а »

маготоеы~
УФЯв

Кед

оборудования,

МАТврнШ

Цена 

affww4u  

оборудо

вания, 

п*с. руб.

Коли

чест

во

Масса

ФАМММЦЫ
вворудо-
мммя,

кг

Не»
«*«•»
нова»
нее

Кем

1 2 3 * S 6 7 S 9 10

В3.24 Переход 63х32С 0СТ6-05-367-

-7 4 ШТ 796 22481X0000 I 0.045
В3.25 Переход 90x63С 0СТ6-05-367-

-7 4 ШТ 796 2248X10000 X 0,129
В3.26 Трубопровод ПВДИОСЛ 'ОСТ Х8599-73 М 006 22481X0000 5 ,0 1,460
В3„27 Трубопровод ПВД 90СЛ 'ОСТ 18599-73 м 006 2248X10000 8 ,0 0,973
В3.28 Трубопровод ПВД 63С ГОСТ 18599-73 м 006 22481X0000 90,0 0,693
В3.29 Трубопровод ПВД 50С ГОСТ 18599-73 U 006 22481X0000 6 .0 0.444
В3.30 Трубопровод ПВД 20Т ГОСТ Х8599-73 м 0Q6 2248X10000 6 Г0 0Д 18
ВЗ.ЗХ Трубопровод 57x3 ГОСТ Х0704-76 м 006 X373000000 2 ,0 4,00
В3.32 Трубопровод 20x2 ГОСТ Х0704-76 11 006 1373000000 2 .0 0,888

IB3

IB 3 .5 Втулка под фланец ЩД150С ГУ6-Х9-2ХЗ-83 ШТ 796 2248110000 2 0 ,79
ХВ3.6 Втулка под фланцы ПВД 225С ГУ6-Х9-2X3-83 ШТ 796 22481X0000 2 Х,31
ХВ3.7 Угольник ПВД 225С ТУ6-19-213-83 ШТ 796 2248X10000 X 3,45
ХВЗв8 Угольник ПВД I60C ТУ6-19-213-83 ШТ 796 2248X10000 3 1,22
ХВЗ.,9 Тройник ПВД I60C ТУ6-Х9-2ХЗ-83 ШТ 796 22481X0000 X ЗЛ 6

"Ш ЛО Тройник ПВД 225Т ТУ6-19-2X3-83 ШТ 796 2248ХХ0000 X 7,80
хвзлх Трубопровод ПВД I6QJI ГОСТ 18599-73 м 006 22481X0000 7 ,0 3,63
ХВЗЛ2 Трубопровод ПВД 225СЛ ГОСТ 18599-73 м 006 22481X0000 6 ,0 5,99

I  Х2

ш г Втулка под фланцы ПВД 63С 3CT6-05-367-

-74 ШТ 796 2248X10000 12 0,052
ХХ2.5 Тройник ПВД 63С ГУ6-Х9-213-83 ШТ 796 2248110000 4 0,21

Привязан

ТП 9 0 2 - 9 - 4 0 . 8 6  ТХ.С0.
Лист

10
Мкэ. И?

MUS-05 \Ъ



I
f

Нвммоноевммв и техническая характеристика оборудования а материалов. 

Эяаод-магетоеитеаь (дна нмпвртмоге оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение 

кумемта и номер 

опросного листе

Едим

На-
ЗДАФ»

NSM

ода
окна

Код

Кое м оода- 

иаготоооа 

теля

Кед

оборудования,

материала

Цена

единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы
оборудо-
ммия,

«г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1X2.6 Угольник 90° ПОД 63С ГУ6-Х9-213-83 шт 796 2248110000 18 0.080
1X2.7 Трубопровод 57x3,0 ГОСТ Х0704-

»76 М 006 1373000000 2 4,00
1X2.8 Трубопровод 1ВД 63С ГОСТ I8599-

”73 М 006 2248110000 50 0.693
2X2

2X2.4 Втулка под фланцы 1ЩЦ 63С 0СТ6-05-367”
”74 шт 796 2248X10000 4 0.052

2X2.5 Тройник ШЩ63С ТУ6-19-2ХЗ-
-83 шт 796 22481IOOOO I 0,210

2X2.6 Угольник 90° ПЦД6Х ТУ6-Х 9-2X3”
”83 шт 796 2248II0000 I I 0.08

2X2.7 Трубопровод 57x3;0 ГОСТ!0704-76 м 006 1373000000 2.0 4.00
2X2.8 Трубопровод ПЩ 63С ГОСТ 18599-

«73 м 006 2248110000 23,0 0,693
KI

KI.5 Втулка под фланцы ГВД 134СЛ 0СТ6-05-367-
-74 шт 796 22481X0000 2 0.200

KI.6 Угольник 90° 1ЩЦ НОС ТУ6-Х9-2ХЗ-
-83 шт 796 2248X10000 I 0,43

KI.7 Тройник ПЦЦ НОС ТУ6-Х9-2ХЗ-
-83 шт 796 2248X10000 2 I . I 6

KI.8 Втулка под фланцы ПЩ I60C ТУ6-19-213-83 шт 796 2248X10000 2 0.79
Приамам

ТП 9 0 2 . - 9 - 4 0 . 8 6  ТХ.Сй
Лист

I IИмя. Ng

*V125-0S Щ



ГШт

т а

Тип, »  
оберу девамем. 

Обегеялолме де- 
иу*»еите м номар 
опросного листа

£да»
пя*щ

Не»

юцв
Мсзмя

Ход

Кед заводе „

толя

Код

еберудеоамня,

«ьвтврсеола

Цеое 
адиммчы 
«борудо

ты*- руб.

Коле».

лест-

80

Месса

оберудо-
миия,

1 2 3 А 5 & ? В 9 10

K I.9 Угольник 90° 1Щ I60C ТУ6-19-213-
-6 3 ШТ 796 2248II0000 I 1 ,2 2

KlelO Тройник ГЩ I60C 1У&-19-213=83 шт 796 2248110000 I З Л 6
И Л  I Трубопровод ЩЦ 160СД ГОСТ 18599=73 ШТ 796 2248110000 10» 0 3 .0 4
K IЛ 2 Трубопровод ШИ ИОСЛ ГОСТ 18599-73 796 2248II0CQ0 8 ,0 I t 46

Неставдартнзированное оборудование

ХЗ

ХЗЛ 6 Воронка ТХ-3 шт 796 2 8Л5
ХЗЛ7 Подвеска для мешков ПАА ТХН-Х шт 796 ! 2 9 ,5

Крепление пластмассовых труб I

I L 50x4 "ОСТ 8509-72 м 006 2 1 ,0  3 ,0 5
2 163x4 то же м 006 5 3 ,0  В90
3 Гайка MI2 ГОСТ 5915=70 шт 796 76 1 0 ,0 2 4
4 - 5 0 x 5 ГОСТ 103-76 м 006 2 ,5 0 1 ,9 6

5 Хомут 70 ГОСТ 24139-80 шт 796 I I 0 Л 8 6
6 Хомут 115 то  же шт 796 27 0 ,271

Прмоемн

п г .

т п  9 о г ~ 9 ~ ч о . В б  т х .с о .
Люст

12Имя. NS

ms-os 15



По>й-

цня

Намменоаанио и тааинчвская аарвктермстмкв оборудования м материалов. 

Эвввд-нэтотовегтвль (для импортного оборудования» страна, фирма)

Тип, марка
оборудования,

Обозначение до
кумента м номер 
опросного листа

Еди» 
хгмтр

Ней

МООф-
МИ«

ИЦв
юипя

Код

Код ДО од* -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания , 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
единицы
оборудо
вания,

кг

1 2 3 4 5 4 7 3 9 10

Блок резервуаров

М7

M 7 . I Трубопровод ^ 820x7 .0 ГОСТ 10704=76 м 006 I3 8 I0 0 0 0 6 ,0 1 4 0 ,3

М7.2 Отвод 90° 820x8 0GT36-26=77 шт 796 I 3810000 I 3 0 2 ,0
М7.3 Воронка ^800 шт 796 13810000 I 1 6 3 .0

М8

М8Л Трубопровод ^820x7,0 ГОСТ 10704=76 к 006 I3 8 I0 0 0 0 2 ,0 1 4 0 ,3

М8.2 Трубопровод 3 2 5 x 4 ,0 ГОСТ 10704=76 м 006 I 3810000 3 ,0 3 1 .6 7

Отвод 90° 3 2 5 x 8 ,0 ГОСТ 17375-83 шт 796 I 4 3 .9

М8.3 Воронка ^300 шт 796 1381QQQ I 5 7 ,9

Прмвя

ТП 3 0 2 -  9 -V 0- 8 6 TX.C0 13

U U 5 -0 S  1Б



IS

Поэм»

ция

Hm m *n o n n m  и твЕнмцфсиля ааректористике оборудования м материалов. 

Эееод-маготоонтеяь (д м  импортного оборудования -  страна. фирма)

Тип, марке 

оборудования. 

Обозначение до
кумента и номер 

опросного листа

Единица
намерения Код моода -  

изготови

теле

Код

оборудование,

материала

Цена 
единицы 
оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

вборудо-
едина,

кг

На
им®-
иовв*
иив

Код

t 2 3 4 7 8 9 to

Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком

BI
I Вентиль запорный муфтовый Ру=Х6 кгс/см2 425 Х5ч8р2 ШТ 796 3722III0050 I 2 0 .0

2 Трубопровод 450 ГОСТ 3262-75 и 006 138500 . 2 .0 4 .2 2
3 То ие, 425 ГОСТ 3262-75 и 006 138500 6 ,П ? , Т 2
4 То же, 4X5 ГОСТ 3262-75 м 006 138500 1 ,5 1 ,1 6

КХ
I Унитаз с косым выпуском со смывным бачком ГОСТ 22847-

-7 7

ГОСТ 2X485.1-

-7 6 ШТ 796 496500 I

2 Умывальник ГОСТ 22759-

-7 9 ШТ 796 494400 I

3 Трубопровод 4X00 ГОСТ 6942 .3 -

-8 0 м 006 492500 6 ,0 1 3 ,4

4 Трубопровод 450 ГОСТ 6942 .3-

-4 -8 0 м 006 492500 2 0 ,0

1
Привязан

Ииа W8

ТП 902-9-V0 8 6  B K .C 0 .

l~контро Федоров; Специф икация о б о р у д о в а - 
ния к основном у к о м п - 
л е к т у  чертеж , й марки

Стадия Лист Листов
Р у к . п иЛоГВЙНС! Р ~ Т ~ ~ ~ 2 ----------
гжг Б уда е ва ЦНИЮП инж ене рного  

о б о р у д о в а н и я  
----------------- £ ,.¥ 9 9 У 1 Й _____

1'л.спе) i. С и р о та г
Лазлк 'Яг Г й д м м , & 2 - - --------- L . .  .г,М9РУ1&

^ S ' Q S  П



Поли

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования в материалов. 

Завод-изготемтель (для  импортного оборудования - стране, фирме)

Тми, мерка 

сбору довения. 

Обозначение 

кумента и номер 

опросного листа

Ед**
иамв|

На=

ИМ9

* мцв
ЬФШЯЯ

Код

Код Ю вОА®- 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вания р 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

сборудо-

В4ММ0,
яг

1 2 3 5 & 7 8 9 10

4 Тройник ТК 6 0 ° - 1 0 0 x 1 0 0 -А ГОСТ 6 9 4 2 .2 3
«_ “80 шт 796 432500 1 7 , 7

5 Тройник ТП 1 0 0 x 5 0 -А шт 796 492500 I

6 Отвод 0 - 1 3 5 ° -1 0 0 ” А ГОСТ 6 9 4 2 Л 2 -

“ 80 шт 796 492500 2
7 Трубопровод ^150 ГОСТ 2 8 6 -6 4 м 0 0 6 7 .0 3 3 .7

К2

I Воронка водосточная В Р -9

2 Трубопровод из полиэтилена 0 P -I0 0 М РТУ-6-05-

- 9 1 7 - 6 7 м 0 0 6 40 2 ,Х 4

3 Отвод 0П“ 100“ 135° ТУ34=48“ЭПП“
“ 0 7 -7 8 шт 796 4

4 Отвод 011-100-90° шт 7 9 6 5

5 Патрубок компенсационный KP-X00 - шт 79 6 2

6 Тройник ТП Х00хЮ 0-А шт 79 6 4

7 Реви зи я P -I0O -A ГОСТ 6 9 4 2 .3 0

- 6 9 шт 796 2

8 Кран РуЮ в(32 1Х43бк 2

9 Трубопровод ПНП ^32 типа "Л * М РТУ-6-05-

“ 9 1 8 -6 7 0 , 5 0 ,2 8

Привязан

ТП 9 0 2  ~9 - V 0 . 3 6  BK.C0
Лист

2
Инв. N?

Ш 5 - 0 5  12



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зааод-изготознталь (для импортного оборудования -  страна, фирма;

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
намерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вание 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе 

единицы 

оборудо

вания , 

кг

На
име-
кова
ние

Код

t 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Оборудование и материалы,поставляемые заказчиком

Отопление

I .  Вентиль запорный муфтовый &20 15кч18п ШТ 796 3732III028 24 0 .9 0  .
2 .  Вентиль запорный муфтовый ^15 15кчХ8п шт 796 37321II027 3 0 ,7 0

3 .  Воздушный кран инженера М аевского СВД 7073В Ш Т 796 - 24 0 ,1 4

Теплоснабжение установок систем

I .  Вентиль запооный муфтовый ^15 Х5кчХ8п шт 796 37321I 1027 6 0 ,7
2* Вентиль запорный ауфтовый ^32 Х5кч18п шт 796 3732X21031 2 ,1 0

3 . Вентиль запорный фланцевый ^40 15с27нж1 шт 796 3742I3I042 2 1 8 ,6

4 . Вентиль запорный фланцевый ^32 15кч16пХ шт 796 3732I2I077 2 8 ,0

5. Вентиль запорный фланцевый ё2Ъ Х5кч19п2 шт 796 3732III077 4 2 ,7 0
6 . Клапан регулирующий с исполнительным механизмом ^15 25ч943нж

Яр-1м шт 796 - I -
7 . Термометр У-5 Л -180-66 шт 796 - 2 . -
8» Термометр П-5 Л -240-66 шт 796 - 2 -

9 . Оправа типа "П" ГОСТ 3029-75 шт 796 - 3 -

Привязан

Инв №

ТП 9 0 2 - 9 - 4 С 86  ОВ.СО
Н * к о щ «
СтТига..

р.Полтин 
' Андрг —-  ..jeew i 

Ст. ин4»Орешкина
ГШ

Нач.от{д.11латонф
Нарциссова

11икова _H Z Спецификация оборудова
ния к основному комп
лекту чертежей марки 
ОВ

Стадия Лист Листов
Р 1 3

ЦНИИЭП инженерно
го оборудования 

г.Москва
ites-os 137



» Лоаи* 

' та

Тип. м а р т  

оборудования. 

Обоанвномт до> 

■умейте м номер 

опросного листа

Единице

Код м в о д о - Код

«ш и ри м *

Цене 

обору д о - 

п к .  руб.

Коли-

<ИСТ.

во

Мессе

«вврудо*

ЯГ

Но-

Код

нагетоом-

теля

Г~ Г ^ 2 Э 4 5 6 7 8 9 10

10 . Оправа типа "У" ГОСТ 3029-75 шт 796 - г т ,

I I .  Нанометр ШП-Х60-Х6 шт 796 2
"ОСТ 2405-80

г------------------- 12. Контрольный кран 14Ю-76 шт 796 - 7 -
■' ’ ■— —

Вентиляция

I.Калорифер стальной пластинчатый многоходовой *8 КЕБ8-П шт 796 486351232а 2 96,6

2 .Агрегат вентиляторный с вяброиэоляторами В-Ц4-70-6,3-
- 0 ,3 шт 796 4864Л00500 I 143

а. вентилятор радиальный №6,3

исполнение I ,  подох. ПрО° Ц4-70 шт 796 - I -

б. электродвигатель 1000 об/мин; 2 ,2  кВт 4AI00Z.6 шт 796 - I -

3 . Агрегат вентиляторный с виброизоляторами В-Ц4-70-3,15-
-01 шт 796 4664II00206 I 3 1 ,5

а . вентилятор радиальный №3,15

исполнение I ,  полох. "ПрО°" Ц4-70 шт 796 - I -

б. электродвигатель 1500 об/мин; 0 ,25  кВт 4АА63А4 шт 796 - I -

4. Агрегат вентиляторный с виброизоляторами В-Ц4-70-3,15-

-01 шт 796 48641100206 I 3 1 .5
а . вентилятор радиальный №3,15

исполнение I ;  подох. Л0° Ц4-70 шт 796 - I -
б. электродвигатель 1500 об/мин; 0 ,25  кВт 4АА63А4 шт 796 - I -  ,

Прмввэен

Ине. N8
та 9 0 2 -9 - v o .e e о в .  с о

ttttS-OS ЗА



и
Наимаиояаииа о темнческая характеристике ©борудеввмма м материалов.

Тил, мерка 

оборудования. 

Обозначение i 

«умойте »  ноя 
опросного янет

1дтмцв
намерения

Код завод* -  

изготови

теля

Коя

оборудования,

материала

Цена 

единицы 
оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Месс*

единицы

Оборудо-
миме,

кг

1 ,9 -

*ор

в

На-

НПО
Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. Крышиый вентилятор №6,3, КЦЗ-90
электродвигатель 950 об/мин; 2 ,2  кВт 4АХ0016 ШТ 796 48648108000 I 150

6 . Электровентилятор "Самая"
ВК6-У4 шт 796 - I 1 ,6

7. Клапан воздушный утепленный ПХОООхбООА
с электроприводом МЭ0-4/100 ШТ 796 4863314301 I 63 ,7

Иреааяхан

т п  9 о г - 9 - ч о  о в . с о

Лист

3
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Ш 5 ‘ 05 z i



Пезиг
ЧИ*

Тип, марке 

оборудования. 

Обозначение до* 

•сумейте и номер 

опросного листе

Единице
нэмереима Код зеводе -  

мхготовн*

теля

Код

оборудования,

метериеле

Цене

единицы

обсрудв* 

евиия, 
пес. руб.

Колн.

нее»*

ер

Мессе

единицы

оборудо-

еемня,
КГЗяеод-мзгвтоеитеяе (дм импортного оборудоевиня -  «трене. фирме) мм«-

MOf»
нм

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 ♦ 10

Оборудование и изделия,поставляемые подрядчиком 

Отопление
____________—

I .  Радиаторы отопительные чугунные "M-I40A0"

ГОСТ 8690-75 секц 328 8 .2 3

экм 084 1 1 4 ,8

Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75

4  15x2,5 м 006 60 X .I6

3 . ^20x2,5 м 006 120 1 . 5

4 . if 25x2 ,8 м 006 155 2 .1 2

5 . Конструкция изоляции трубопроводов 03Н4
Маты мине радоватные на синтетическом связующем ГОСТ 9573-82 м3 и з 0 ,1 4 -

Рулонный стеклопластик ТУ6-11-145-74 м2 055 4 -

Теплоснабжение установок систем

I . Гребенка из электросварных труб ^40x2 1 =2м ГОСТ 10704-76 шт 796 2 4 ,2 4
2 . Трубопровод из электросварных труб по ГОСТ 10704-76 if40x2 м 006^ 25 2 .1 2
3 . Трубопровод из водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75

4 25x2,8 м 006 10 2 .1 2
4 32x2,8 м 006 30 2 ,7 3

4 . Грязевик 16-40 Т.34.01 шт 796 2 1 6 ,8
4.903-10 В8

При»язей

ТП 9 0 2 - 9 - V 0 . 8 6  ов>со Лист
4

Иив. №
i l



Пози-

ц м

Наименование и  теяимческея яерактеристмна оборудования м материалов. 

Заеод-изготоенталв (д ля  импортного оборудования -  стреме, фирме)

Тип, мерке

И М Д Ы Ц Я

Единице
измерения

Код заводе -  

изготоеи- 

теля

Код

оборудоеенмя,

метермеле

Цене

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо-

ваммя,

яг

о о а 9 У Д о и и " я * 

Обозначение до 

кументе и номер 

опросного листе

Н я -

N M # -

N O M -

и м

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5 . Тепловая изоляция 0ВН4

Маты минераловатные на синтетическом связуицем ГОСТ 9573-82 м3 и з 0 ,5 _

рулонный стеклопластик ТУ6-П-145-74 м2 055 16

Вентиляция

I .  Дверь герметическая утепленная Дус 1 ,2 5 x 0 ,5 5 .9 0 4 -4 шт 796 I 3 3 ,6
2 . Подставка под калорифер К, =500 мм 1 .49 4 -2 5 шт 796 8 2 .1
3 . Пибкая вставка BB-2I

5 .9 0 4 -5 шт 796 I 9 .9 5
4 . Гибкая вставка BB-I3

5 .9 0 4 -5 шт 796 2 3 ,4 5
5 . Гибкая вставка BH-I4 шт 796 I 6 ,2 6

5 .9 0 4 -5

б . Гибкая вставка BH-II шт 796 2 3 .3
5 .904 -5

7 . Жалюзийная решетка 150x490 шт 796 8 1 .0
8 . 150x580 шт 796 4 1 ,2
9 . Решетка щелевая регулирупцая PI50 шт 796 I I 0 .4 1
10. Р200 шт 796 8 0 .6 4

1 . 494-10

II.Реш етка воздухоприточная PP-I шт 796 2 0 .9
12 . РР-2 шт 796 4 1 .6
13. РР-4 шт 796 4 2 ,2  ;

Привязан

Лист
ТП 9 0 2 - 9 - 4 0  £ 6  0B.C0 5 .

Имя. N5

г- i U s - o s  1Ъ



Пя»
Тип, «мри* 
оборудоиим. 

Обоэиаиоиио д»- 
ИуяйМтв в сиДор 
портного «йа

Единиц*
юирмм Код этодо- Код

оборудования»

«аятариоив

Цоип

сборудо-
H N M ,

тс. руб.

Коон>
чосг-

90

Мосс*
»№*■*»»
вборуд©.

М М М ,

ИГ

Mill wollipninrn оборудмамия - строи*, фир*о) Нв-
м«ао-
мио»
«и*

Код
мгеяаы-

ТО О *

1 2 3 4 5 4 7 8 » to

14 , PF-5 нт 796 - 8 3 ,4

1 .494-8

15 . Зонт ЗКООоООО.ОО
1.494-32 от 796 - I 2 ,0

16. Зонт ЗК00.000.07

1 .494-32 от 796 о I 19
17 . Узел прохода ЛИ-202

5.904-10 от 796 - I 50 ,59

18. Узел прохода Л В -202

5.904-10 от 796 - I XI9.X9
19. Воздуховод яз тонколистовой стали по ГОСТ 19903-74,

б = 0 ,6  ёгао м 006 - 20 3 ,9 4

20 . б» 0 ,7  4710 м 006 10 Х2,3

21. Воздуховод асбестоцементный 100x100 ОВНЗ м 006 10 18

22. 200x200 ОВНЗ м 006 — 25 35
23. 225x225 ОВНЗ м 006 - 30 40
24. 250x250 ОВНЗ м 006 - 10 44

25. 280x280 ОВНЗ м 006 45 50
2 6 . 560x560 ОВНЗ м 006 — 10 122
27 . 630x630 ОВНЗ м 006 20 Х38

Привязан

ТП 9 0 2 - 9 - 4 0  86  0B.C0
Лист

6Инв. №
г « г 5 -0 5  гц



Поэм.

цмя
Нм u p w n p o e n m  оборудов « ича а ,

См* импортного оборудования' стромя, фирма)

Тая,

оборудования. 

Обезмомммо Д

яумоита "  

опросного

Оборудоваюю ■ нате риалы ,поставляеше

заказчиком

Единиц»
мэморомия

Код

Код Код

шатириаав

оборудо- 

-■г 
руб.

Мосса

«борудо-

to

I.Комплектные трансформаторные подстанции

1 Л Комплектная трансформаторная подстанция с двумя скховьвш жта-бзо
трансформаторами модностью по 630 кВА., напряжением /117/0, ФсВ, 
Схема обмоток А  / ^ -И  (Хмельницкий трансформаторный

Опросный

лист комля 230

завод)

2 .Конденсаторные установки

2 .1 Конденсаторная установка мощностью 150кВАр,
напряжением 380В (Усть-Каменогорский конденсаторный

УКШМП38
150-50УЗ комол 230

за во д )

Инд №

Прове [ МосеенкЁ^У 
ит. шф. Федоровра^

£>.Мосеенкрё^ 
П О СТН ИК !

ГлТспеЬ. Голыв«а|н 
Н.конт р. ПостниНо

Няч. оЬд. Д ан и х4в~ 2Ы /

о за

Приояэам

‘— та чог-9-яо.ъб эм. со
Спецификация оборудова
ния к основному комп
лекту чертежей марки

Стадия Лист Листая

F 1 и
ЦНИИЭП инженерного 

° e ° W?0jgHS a

M U 5-O S ^ 5



Поам-

т* Эм едчм гатем темь (д ля  и м лф Тйб го  оборудования -  страна, фирма)

Тип, марке, 

оборудования. 

Обозначения до 

кумент* и номер 

опросного лист*

Единиц*
намерения

К од а е м д о -

HSrOTOS»*

т м я

К од

оборудования,

матернем

Цен*

единицы 

оборудо- 

авния«

тыс. руб.

Коли

чест

во

М«сс*

единицы

оборудо-

•ттл,
кг

На
йма
ном*
нее

Код

\ 1 3 4 5 « 7 8 ♦ 10

3 . Низковольтное оборудование

3 .1 Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения с ШРП-73510- ШТ 796 3433140015 I _
рубильником P I7-373 (400А) на вводе и предохранителями 22УЗ

2х60А; 4х100А; 2х250А Т Л 6-536.506-
Плавкие вставки: 1x120,2x100, 1x30,1x40 ,1x50 ,1x10 ,1x6 -7 6

3 .2 Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения ШРП-73510-

с рубильником P I7-373 (4Q0A) на вводе и предохранителями: -22УЗ шт 796 3433I400I5 I -

2х60А. 4х100А. 2х250А Т Л 6-536.506-

Плавкие вставки: 1x120; 3x100; 1x50; -7 6

1x40; 1x10; 1x6

3 .3 Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения с ШРП-73504-
рубильником PI7-373 (400А) на вводе и предохранителями: -22УЗ ШТ 796 3433I400I5 I -

8х60А

Плавкие вставки: 1x32; 2x25; 2x10, Зхб

3 .4 Шкаф силовой распределительный защищенного исполнения с Ш РП-73504-
рубильником P I7-373 (400А) на вводе и предохранителями: -22УЗ шт 796 3433I400I5 I ______ -

8х60А

Плавкие вставки: 1x32 ; 2x25; 3x10; 2x6

Привязан

Ии*. N5
9 0 2 - 9 - 4 0 . 8 6 э м . с о

Лист

2

2+US-Q S 2 6



Пози

ция

Наименование и техническая характеристике оборудования м материалов. 

Завод-изготовитель (д ля  импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерке
Шднница

измерения К о д эеводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цене 

единицы 

обо рудо 

вания , 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо

вания,

кг

обору Д01ЙНИЯ,

Обозначение д о 

кументе н номер 

опросного листе

На
име-
н о «о
мм©

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

3 .5 Шкаф управления*напольный ШОИ 5903-
Ввод кабеля сверху и снизу ■457^ЛУХЛ4 шт 796 3400000000 2 -

З .б Ящик управления навесной Я0Й 5901-

Ввод кабеля сверху и снизу -3674СУХИ4 шт 796 3400000000 I -

3 .7 Ящик управления,навесной ЯОИ-3274

Ввод кабеля сверху и снизу СУХЛ4 шт 796 3400000000 2 —

3 .8 Ящик управления,навесной Я0И 5101-

Ввод кабеля сверху и снизу -2274УХЛ4 шт 796 3400000000 I -

3 .9 . Ящик управления , однофидерный в нормальном исполнении ЯУ 5113-
Ном инальный ток главной цепи -I20A -ЗЗА26 шт 796 3400000000 3 -

Номинальное напряжение главной цепи ^  380В, цепей управле- ТУ16.536-

ния~ 220В 042-71

Ввод кабеля сверху и снизу

ЗЛО Ящик управления,двухфидерный в нормальном исполнении. ЯУ 5115-

Номинальный ток первого и второго фидеров -  I0A, -03А2Р шт 796 3400000000 I -

Номинальное напряжение главной цепи ** 380В, цепей управления ТУ16.536.

-V  220В 042-71
Ввод кабеля сверху и снизу

Привязан

Лист

Иив. №

тп доа-9-чо.8б эм. со 3

a u a s -o s  г ?



П и »

ЦП» ЗааоАыаавяцвитадь (д ля  импортного оборудования- страна, фирм*)

Тип, марка 

оборудования. 

О в о т м т Ь  до*

«К«м м т» и ндм*Р

опросного листа

Единица
намерения Код завода - Код

оборудования,

мвтормсл*

Цаи*

единицы

оборудо

вания,

П К . руб.

Коли

чест

во

Масса

ЕДИНИЦЫ

оборудо

вания,

яг

На-
имо-
ираа>
ли*

Код

нагого* и* 

таяв

7 8 9 10
1 2 3 4 5 6

з . и Ящик управления, двухфидерный в нормальном исполнении. ЯУ51Х5-

Номинальный ток первого и второго фидеров - 1 2 ,5А -03БЗД ШТ 796 3400000000 I -

Номинальное напряжение главной цепи1''  380В, цепей управления ТУ16.536.

v 220В. Ввод кабеля сверху и снизу 042-71

3 .1 2 Ящик управления,двухфидерный, в нормальном исполнении. ЯУ 5115- шт 796 3400000000 2 -

Номинальный ток первого фидера - 8 А, 03А2П-
номинальный ток второго фидера -I0A . -03А2Р
Номинальное напряжение главной цепи~  380В, цепей управ- ТУ16.536.
ления~ 220В. Ввод кабеля сверху и снизу 0 4 2 -Л

3 .1 3 Ящик управления,двухфадерньгй в нормальном исполнении ЯУ5117- ШТ 796 3400000000 I -

Номинальный ток первого и второго фидеров - Г ~ [  А /  ....... /

Номинальное напряжение главной цепи^380В, цепей управления ТУ 16.536.042

»v 220В. Ввод кабеля сверху и снизу -71

3 .1 3 Ящик управления,двухфидерный, в нормальном исполнении ЯУ5117- шт 796 3400000000 I о

Номинальный ток р первого и второго фидера -  П  А г :  ■ /

Номинальное напряжение главной цепи*  380В, цепей управ- ТУ16.536.042-

ления ъ  220В. -71
Ввод кабеля сверху и снизу

Прияяэаи

ТП 9 02  - 9 -  4 0 .8 6  ЭМ.С0
Лист
4

И на. N5
a u z s - o s  а д



Пози

ция

Наименование и тезиическая каректвристика оборудования о материалов, 

ЗавОД-ИЗГОТОвИТвЛЬ (для  импортного оборудования ~ строма, фирме)

Тип. мерке

обору flftitdifil

Единица
измерения

К од заводе-  
изготоем- 

теля

Код

оборудояения,

материала

Цене 

единицы 

оборудо

вания (

тыс. руб.

К оли-

чест-

яо

Массе

единицы

оборудо

вания,

кг

О б м н т м м »  д о 

кументе и номер 

опросного листе

Не-
мме-
иоее»
мне

Код

1 2 3 4 5 « 7 8 9 10

3 .1 4 Ящик управления,двухфидерный в нормальном исполнении ЯУ 5X15- ШТ 796 3400000000 I
Номинальный ток первого и второго фидера -5 0 А -13А2Д
Номинальное напряжение главной ц е п и 3 8 0 В , цепей управления ТУТ6.536.042-

220В. -71

Ввод кабеля сверку и снизу

3 .1 5 Ящик силовой~ 380В, Хн=100А ЯБПВУ-ХМУЗ шт 796 3434264010 I -

Х пл.вст. -30А. Ввод в шкаф сверху и снизу

3 .1 6 Цускатель электромагнитный нереверсивный в пластмассовой ЛМЛ 123002 ШТ 796 3427000083 2 -
оболочке, с тепловым реле, с кнопкой и сигнальной лампой. ТУТ6-526 .437-

Частота 50Гц. Номинальное напряжение втягивающей -7 8

катушки^ 380В. 1ном.-10А, Хт-1А

3 .1 6 Цускатель электромагнитный нереверсивный в пластмассовой ПМЛ 123002 шт 796 3427000083 I -

оболочке, с тепловым реле, с кнопкой и сигналь- ТУХ6 -526 .437 -
ной лампой. Частота 50Гц -7 8

Номинальное напряжение втягивающей катушки^380В

Хном -I0A , Хт~ 7,5А

Привязан

Имя. N9

ТП 902- 9- 40.86 ЭМ. СО

Ш Б -OS 2.9



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и м атериалов. 

Завод-нэготояитель (д л я  им портного о б о р у д о м н и я - стран*, фирм*)

Ти л, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
намерения К о д  завода - К од

оборудования,

материале

Цена 

единицы 

о б о рудо

вания, 

тые. руб.

К оли

чест

во

Масса

единицы

обо рудо

вания,

кг

Нв-
М М ^ -

МО&О»
М М »

К од

мзготоон-

т о л я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3 .1 7 Реле электротепловое 1н=1А,ТГн=660В Р Ш 0 1 4 0 4 шт 796 3425440210 2 -
Ч астота 50Гц. Для установки с пускателями серии ПМП Т У 16-523 .549

- 7 8

3 .1 8 Реле электротепловое 1н=4А,1Гн=660В Р Ш 0 0 8 0 4 шт 796 3425440210 2 -

Ч астота 50Гц. Для установки с пускателями серии ПШ ТУТ6 -5 2 3 .5 4 9 '

- 7 8  ^

3 .1 9 Приставка контактная для установки с  пускателями ПКП-4004

серии ПМП ТУ16-523.
5 5 4 -7 8 шт 796 3425141752 £ -

При*язей

Имя. №

ТП 9 0 2 - 9 - 4 0 . 6 6 ЭМ. СО
Лист

2M W -0S  J 0



Пози-

фа
Наименование и техническая характеристика оборудования н материалов. 

Заеод-изготовитель ( д м  импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, карпа

f A w /  ifH ища

Единица
измерения К од завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цаиа 

единицы 

оборудо

вания ,

ты с руб.

К олн-

чвст-

во

Масса

единицы

оборудо

вания,

кг

Обозмачаииа д о 

кумента а номер 

опросного листа

На
име-
иоаа-
ииа

Код

1 2 3 4 5 4 7 в 9 10

4 . Аппараты

4 .1 Выключатель пакетный ̂  380В, трехполюсный, исполнение ХУ9 ПВЗ-Х0/М356 ШТ 796 34246II000 I -

степень защиты 1р56, 2  сальника

4 .2 Пост управления кнопочный "пуск -  стоп" ПКЕ-722-

для крепления к ровной поверхности со степенью 2У2 шт 796 3428440003 2 -

защиты 1р54, с пластмассовыми корпусными деталями ТУТб.526.

(кощух,крышка) и отверстиями для ввода проводов 3/4* 216-78

........

ПрИ1ПК)’

Им*, ме

*и г 5 -о $  5 {



Пом>

(ДНЯ
Наименование м техническая характеристика оборудование И материалов. 

Эавод-наготоамтель (для импортного оборудования- стране, фирма)

Тип, марка
оборудования.

Обозначение до* 

кумеиге и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода - Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо- 

аания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Месса
единицы

оборудо
вания,

кг

На
име
нее*»
мне

Код
изготови

теля

1 2 3 4 5 б 7 в О to
5. Кабельная продукция

Кабель силовой 0,66кВ, с алюминиевыми жилами , с ПВХ АВВГ
изоляцией, сечением: ГОСТ 16442-

-80
5.1 4x2,5 кв.мм км 008 352222И25 1,10
5 .2 4x4 кв.мм КМ 008 352222II26 0,35

сл со 4x10 кв.мм км 008 352222II28 0.15
5.4 4x35 кв.мм км 008 352222II30 0,25
5.5 3x95 кв.мм км 008 3537715346 0,03
5.6 4x95 кв.мм км 008 3537715382 0,35

Кабель контрольный, 0,66 кВ, с алюминиевыми жилами АКВВГ
сечением: ГОСТ 1508-

-78Е
5.7 5x2,5 кв.мм км 008 3563440132 0,02
5.8 7x2,5 кв.мм км 008 3563440133 0.02
5 .9 14x2.5 кв.мм км 008 3563440134 0.30
5.10 4x4 кв.мм км 008 3563440139 0,10

Прив язям

ТП 9 0 2 - 9 -40.86 ЭМ.С0
Лист
8Инв. N8

t i u s - o s  Ы



П о з н -

ЦИ1

Наим енование и техническая характеристика обо рудовани я и м а те р и а ло в . 

З авод-и зготови тель  (д л я  и м пор тного  о б о р у д о в а н и я - страна, ф и р м а )

Ти п, марка

aKmmw и пе ауу •

Единица
изм ерения Код завода -  

изготови

те ля

К о д

обо рудования,

м атериала

Ц ена 

единицы  

о б о р у д о 

вания , 

тыс. р уб .

К о ли 

чест

во

М асса

единицы

о б о р у д о -

В4НИЯ,
ИГ

О бозначение д о 

кум ента и ном ер 

опросного листа

Не

йма
нов»*
н и »

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5. U Провод с медной жилой, сечением 1x1 кв.мм ПВ км 008 3 5II30II7 0,03

5 J Z Провод установочный с алюминиевой жилой 0,66 кВ, АПР
сечением: ГОСТ 20520-

1x2.5 кв.мм -75 -КМ 008. 3500000000 0,003

б. Материалы

6.1 Металлорукав РЗ-Ц-Х38 км 008 1279000000 0,06
6.2 Металлорукав РЗ-Ц-Х50 км 008 1279000000 0,01
6.3 Металлорукав РЗ-Ц-Х60 км 008 1279000000 0,01

Привязан

ТП 902-9-40.86 ЭМ.СО
Л и ст

9
Инв. №

W U 5-Q S ЪЪ



Леям*
ЧР*

Тип, «дерма 
оборудования. 

Обозначали* до
кумента г. номер 
опросного лее»*

юлмщ

На-
ммв-
нове>
нме

иице
ремня

Код

Код завода -
MsrtSToet»-

тяя

Код
оборудован*»*,

«шгормало

Цена 
единицы 
оборудо
вания, 

тс. руб.

Коли
чест

во

Месса
единицы
оборудо
вания,

кг

1 2 3 4 5 б 7 в ♦ to

7 . Защитные средства по технике

безопасности

7 .1 Изолирующая штанга напряжением до 10кВ шс ШТ 796 I

7 .2 . Указатель напряжения до 10кВ УВН-80М ПТ 796 - I
7 .3 Указатель напряжения до 1000В УНН-90 ШТ - I

7 .4 Изолирующие клещи до 10 кВ ШТ 796 - I

7 .5 Изолирующие клещи до 1000В ШТ 796 I
7 .6 Диэлектрические перчатки до 10кВ пар - 2

7 .7 Изолирующая подставка ШТ 796 2

7 .8 Переносное заземление ШТ 796 2
7 .9 Временные ограждения (щиты) ШТ 796 « 2

7 .1 0 Предупредительные плакаты ШТ 796 - 4
7 .  I I Защитные очки ШТ 796 «> 2

7 .1 2 Противогаз ШТ 796 2
7 .1 3 Монтерский инструмент с изолированными

ручками комп 230 - 2

Приеяаам

ТП 9 0 2 - 9 - V 0 .8 6  ЭМ.СО
Лист

ТС
Ии*. N8

&И 2.5-05 ьц



Пози

ция

Hmmwomnn* и  теяммческая нараитерисгике оборудования и материалов. 

Заяод-мзготоаитеяь (д ля  импортного оборудования » страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до 

кументе к помер 

опросного листе

Единице
измерения

Код завода -  

мэготоям* 

тм я

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Массе

единицы

оборудо-

•амия,

кг

На-
име
нова
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

8 . Оборудование и материалы, поставляемые

подрядчиком

Изделия ГЭМ (Главэлектромонтажа)

8 .1 Стойка кабельная К1151УЗ ШТ 796 - 60 -
8 .2 Полка кабельная К1162УЗ ШТ 796 - 180 _
8 .3 Лоток 5=2000 мм К422 ШТ 796 - 70
8 .4 Коробка клеммная У614АУ2 ШТ 796 _
8 .5 Коробка клеммная У615АУ2 ШТ 796 - 7 -

Муфта к металлорукаву ТР7УЗ ШТ 796 -

Муфта к металлорукаву ТР8УЗ ШТ 796 - 3 -
Цуфта к металлорукаву ТР9УЗ ШТ 796 - 4 -
Цуфта эпоксидная концевая КИЭХ-ХУ1 ШТ 796 - 4 -

Скобы разные т 168 - 0 ,005 _

Привязан

ТП 902-9-40.86 ЭМ. СО
Лист

II
Иие. №

2 ^ 1 5 -0 5  IS



Пози

ций

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Зевод-изготоеитель (д ля  импортного оборудования- страна, фирма;

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение д о 

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

оборудо

вание 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо

вания,

КГ

н»-
мм*-
н о м -
ИМ1

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Оборудование и материалы«поставляемые заказчиком

IЛ.Приборы и средства автоматизации

I . Термометр стеклянный,керосиновый угловой с длиной верхней СП-2Б !шт 796 4321260011 ... _2_____
части 220мм . Пределы шкалы 0-50°С.Ддина нижней части ТУ 25-П -663-

210 мм. Комплектно с оправой -71

Температура приточного воздуха +3°С* +1б°С ГОСТ 9177-74

Камера перед калорифером, приточный воздуховод Б №3 шт 796 2

запас То же СП-2Б шт 796 432I2600II _ 1 ____
ТУ 25-П -663-

-7 1

ГОСТ 9177-74
~ Z ------ Термометр стеклянный керосиновый прямой с длиной верхней СП-2А шт 796 432I2600II I

части 220 мм. Пределы шкалы 0+ 200°С. Длина нижней ТУ25-11-663-
части -  60 мм. Комплектно с оправой -7 1

Температура горячей воды +150°С ГОСТ 9177-74

Трубопровод горячей воды А К шт 796

1 п' Привязан

|Иие №  I

ТП 9 0 2 - 9 - 4 0  86 ATX.C0I1
ш »:о ■ I-}«: и  < («туго  t ji W m  т л

Спецификация оборудова
ния к основному комплек
ту чертежей марки АТХ

| С та ди я|| Лист || Листов |
гук.гр.мосеенвд Р г н п г i r iГл.спе цЛолъцм* ЦКШЭП инженерно

го оборудования 
г .  Москва

Н. кош р. Постнш
4 ZНач.01Д.Данило1 +----

г.Москва
l«*S-os i6



Пози

ция

Неименояение и техническея херектяристике оборудования н метериелее. 

Эевод-изготоеитель (две импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, мерке 

оборудеевпи». 

Обояиянммм д о 

кументе и номер 

опросного листе

Единице
измерения

Кед зя е е де - Кед

еборудоооино,

мвтдриддв

Цене

вберуде-

адиия,

тыс. руб.

Коли»

иест-

RO

Мессе

единицы

вворудо-
ееиия,

кг

Не-
име-
ирв#»
иие

к е д

изготови

теля

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

3 Термометр стеклянный керосиновый прямой с длиной верхней СП-2А ШТ 796 432I2600II I
части 220 мм. Пределы шкалы 0+ Ю0°С. Длина нижней части ГУ25-П -663-
60 мм. Комплектно с оправой -71

Температура обратного теплоносителя +7Q°C ГОСТ 9177-74
Трубопровод обратного теплоносителя А П шт 796 I

4 Термометр показывающий конденсационный сигнализирующий. ТКП-ЮОЭк ШТ 796 £11130000 I
Предел измерения -25°С* +75°С. Длина погружения термобаллона ТУ25-02.100

315 мм, длина соединительного капилляра 10 м 375-84
Температура воздуха -  +3°С, камера перед калорифером

5 Термометр показывающий сигнализирующий конденсационный. ТКП-ЮОЭк шт 796 421I I 30000 I
Предел измерения 0+ Ю0°С. Глубина погружения термобаллона Т/25-02.

200 мм, длина соединительного капилляра -1 6  м 100375-84
Температура воды +70иС, трубопровод обратного теплоносителя

б Манометр общего назначения без фланца с радиальным распо- МГП-160 шт 796 4 2 I2 I30700 2

ложением присоединительного штуцера.Исполнение; обыкновен- ТУ25.02.181

ное. Предел измерения: 0* 0 ,2 5  мПа (0+ 2 ,5  кгс/см2) 071-78

Давление промывной воды :  0 + 0 ,1 7  мПа (0+ 1 ,7  кгс/см2)

Напорный патрубок насоса подачи воды на промывку

П р ж и м *

Иие. he
ТП 3 0 2 - 9 - 4 0 . 8 6  ATX.COI

Лист

г ц г . 5 -0 5  э т



Поме
т»

Ноимсмомимз м тохинчосоая звреятэрнетнкэ оборудования м мвтармдоее,. |
Ткл, «ф«а

Единица
ИЛМОрОНМЯ

тояа

Код
Цомо

еборудо- 
веимя, 

тыс. руб.

Коли*
иост-

во

Масса

оборудо
вания,

кг
Эмдиимоиочо» (дяа импортного оборудования- стром, фирма) Обвзнаномна до

кумента Н номер 
опросного листе

Не-

МОО*>
мне

Код

1 2 3 4 5 6 7 в f 10

7 Маномето общего назначения без йшанш с оалиялктл* МТП-Х60 ШТ 796 ЛЙТ2Т30700 - а _____
расположением присоединительного штуцера. Исполнение ТУ25.02-

обыкновенное.Предел измерения:0» 0 ,2 5  мПа (04-2,5 кГс/см2) 18X071-78
Давление воздуха: 0 *0 , Х4 мПа (0#- 1 .4  кГс/см2)
Напорный патрубок турбовоздуходувки

8 Манометр общего назначения без фланца с радиальным МГЦ-160 шт 796 t2I2130700 2

расположением штуцера.Исполнение: обыкновенное.Предел ТУ25.02--------

измерения : Of 0 ,4  МПа (Of 4  кгс/см2).Давление грязной воды 181071-78
Of 0 ,2 2  мПа (Of 2 ,2  кГс/см2)

Напорный патрубок насоса подачи грязной промывной воды

8а Разделитель мембранный РМ 5319 от 796 4212920502 2

1 7 2 5 .0 5 .2 3 4 ?
» 78

9 Манометр общего назначения без фланца с  радиальным рас по» МТП-160 шт 796 42I2I30700 2
лонвнием штуцера.Исполнение:обыкновенное.Предел измерения ТУ25.02-
0 - 0 ,2 5  мПа (Of 2 ,5  кГс/см2) „Давление воды Of0 ,1 5  мПа 181071-Тй
(Of 1 ,5  кГс/сы2). Напорный патрубок насоса гидросмыва

10 Манометр общего назначения без фланца с радиальным располо- МТП-160 шт 796 4212130700 2
жением штуцера.Исполнение: обыкновенное .Предел измерения ТУ25.02-
Of0 ,6  мПа (Of6  кГс/см2) .Давление воды: Of0 ,3 5  мПа 181071.7ft
(Of 3 4 ,5  кГс/см2). Напорный патрубок насоса технической воды

_________ L Z

ТП 9 0 г - 9 - 4 0 ЛЬ  ATX.COI



И м и

циа

М бм яйам ииа м i w w a n t i  ц ^ и ц р о с п м  в б э д м в м и и » ш маториеяео. 

Ьш ол+ш Ш Ьвм гщ т fcpfe и М й ф Ш гп  oMIfrr* а*М*а -  строив, фирма)

Тип, марке 

оборудование. 

Обоянлчоиио д » .  

«умойте и момор 

опросного «исто

Единица
намерения Код М * »Л * “ Код

оборудования.

Цена

единицы

оборудо

вания,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Массе

единицы

обору***
МИвМр

иг

На-
нмо*
XODO-
инв

Код

изготови

теле

t 2 Э 4 5 б 7 8 * 10

I I Манометр общего назначения без фланца с радиальным распо- МТП-160 ШТ 796 42I2I30700 2

ложением штуцера.Исполнение: обыкновенное.Предел измерения: ТУ25 .02 -

0 *  0 ,6  мПа (0+ б кГс/см2). Давление реагента : 0*0 ,31  мПа I8 I0 7 I-7 8
(Of 3 ,1  кГс/см2).Напорный патрубок насоса подачи реагента

Н а Разделитель мембранный РМ 5319 шт 796 4212920502 2

ТУ25.05.2343

-7 8
1 2 . Манометр общего назначения без фланца с радиальным располо- МТП-160 ШТ 796 4212130700 2

жением штуцера.Исполнение:обыкновенное.Предел измерения: ТУ25.02-
0 : /  /  мПа (0 : /  /  кГс/см2) .Давление реагента I8IQ 7I-78
0 : Z 4 Т  мПа (0 : /  /  кГс/см2) Напорный патрубок

насоса-дозатора реагента

I 2a Разделитель мембранный PM53I9 шт 796 4212920502 2

ТУ25.05-
2343-78

13 " Манометр общего назначения без фланца с радиальным МТП-160 шт 796 42I2I30700 2
расположением штуцера. Исполнение: обыкновенное.Предел изме- ТУ25.02-
рения: 0+ 0 ,16 мПа (0* 1 ,6  кГс/см2) .Давление раствора ПАА: I 81071-78
Of* 0 ,1  мПа (Of I  кГс/см2).Напорный патрубок насоса-дозатора
ПАА

Приевзви

тп 902 - 9-40  86 ATX.C0I Лист

цИия.

m s - 0 5  3 9



Поаи-

|»М

Неименованно и тааничоскеа характеристика оборудования я материалов. 

Заяод-иаготоаитоль (дне импортного оборудования строив, фирме)

Тип, марко 

оборудования

Единица
намерения Код м в о д а - 

иаготовм- 

Ю М

Код

оборудование, 

материвлв

Цене 

единицы 

оборудо

вание, 

ты с руб.

Коли

чест

во

Месса

единицы

оборудо

вание,

«г

Обоамвчвнмв д о 

кумента я номер 

опросного листа

На
ймо-
ново*
иио

Код

1 2 1 4 S б 1 В *

13а Разделитель мембранный РМ 5319 ШТ 796 4212920502 2

ТУ25.05.

2343-78

14 Манометр общего назначения без фланца с радиальным располо- «111-160 шт 796 42I2I30700 2

жением штуцера.Исполнение: обыкновенное. Предел измерения: ТУ25.02-

Of 0 ,2 5  мПа (Of 2 ,5  кГс/см2). Давление дренажной воды: I8 I0 7 I-7 8
Of 0 ,16  мПа (Of 1 ,6  кГс/см2).Напорный патрубок насоса

дренажного

15 Манометр общего назначения без фланца с радиальным располо- МШ-160 щт 796 4212130700 2
жением штуцера.Исполнение: обыкновенное. Предел измерения: ТУ25.02-
Of 0 ,1 6  мПа (Of 1 .6  кГс/см2).Давление хозбытовой воды: 181071-78
Of 0 ,1 2  мПа (Of 1 .2  кГ/с/см2).Напорный патрубок хоз.фекаль-

ной канализации

15а Разделитель мембранный РМ 5319 шт 796 4212920502 2
ТУ25.05.2343

-7 8

16 Манометр показывающий электроконтактный.Исполнение: обыкновен- ЭКМ-1Ух2,5 шт 796 4212140102 I
ное.Предел измерения: 0+ 0 ,2 5  мПа (Of 2 ,5  кГс/см2)«Давление ТУ25.02.31-
воздуха :0 f  0 ,1 4  мПа (Of 1 ,4  кГс/см2).Общий воздуховод -7 5

1
(Приел

Ии». Ns ТП 9 0 г - 9 - Ч 0 , ё Ь ATX.COI
Лист

W U 5 -0 5  №



Пам»

«И»

Тммр mmjmw 

« M W * МММ*. 

О бедом *»*  ям»
кумветя м номер 

опросного листе

Едмюм

Кое аэвовв- 

таяя

< * т л • «* * *

м м ц м д м1 *111 JJWP*4*

Цене

гщпншцн

<*****•

тме. руб.

Коле»

Щ

М ш и

ЩГ

Н*>

ноте»
мне

Кош

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

‘ » Манометр показывающий электроконтахтный.Исполнение: обыяно— ЭКМ-ХУхб -Ш Т 796 42X2X40X02 I

венное .Предел измерения: Of 0 ,6  мПа (Of 6 кгс/см2) „Давление ТУ25.02.3Х-

технической воды :0» 0 ,3 5  мПа (Of 3 ,5  кгс/с м 2 ).Общий - 7 5

трубопровод технической воды п

1 8 Регулятор-сигнализатор уровня с  2  датчиками по черте*. ЭРСУ-3 шт 796 42X8740903 I

4B 2-32 9 -5 I9  -  2 шт. на тешературу среды до 80°С и давление Т У 25.02 .678-
до 10 кгс/см2 ( I  мПа). Уровень сточной воды в приемной - 7 3
камере. Датчики: приемная камера

19 Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками по чер теж ЭРСУ-3 шт 796 42X8740903 X
4B 2 -3 2 9 -5 I9 - 2  шт. на температуру среды до 80°С и ТУ25.02.67& Г
давление до 10 кгс/см2 ( I  мПа). Уровень фильтрованной воды -7 3 J
Датчики: резервуар фильтрованной воды. Регулятор: опера- §

торская

20 Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками по чертежу Э Р С У - Г ^ ~ шт 796 42X8740903 X
4В 2-329-519  -  3 шт. на температуру среды до 80°С и давле- ТУ25.02»
ние до 10 кгс/см2 ( I  мйа). Уровень 20% раствора реагента. 6 7 8 -7 3  “

Датчики: баки 20% раствора реагента

Регулятор -  операторская

2 1 Регулятор-сигнализатор уровня с датчиками по чертежу ЭРСУ-3 шт 796 42X8740903 X — —~

4В2-329-5Х 9 -  3 шт. на температуру среды до 80°С и давление
— — 1_______ 1

т а 9 Q Z 9 - 4 Q . U

r n s - o s  44
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Поаее

ч м

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение Д9* 

кумента и номер

Единица
М2М#р#НМЙ

Код аипда Код

оборудоааииа,

материале

Цена

единицы
оборудо-

тые. руб.

Коли

чест

но

Масса

оборудо»
99ППЯ,

иг

3— од изготовителе (для импортного обору дом  имя -  стремя, фирма)
На

име»
ноа»>
ние

Код

иаготоаи-

теяя

1 2 3 4 5 4 7 8 9 10

Т .2 . Электроаппаратура

25 Амперметр переменного тока 50Гц через трансформатор Э365 ШТ 796 3420000000 2
тока 400/5, предел измерения 0+ 500А ТУ25.04.

3720-79
26 Звонок ЗВП-220 шт 796 3420000000 I

ТУ16-739.059
-76

1 .3 . Трубопроводная арматура

27 Кран трехходовой натяжной муфтовый Ду=Х5 мм, Р у=1,6 мПа I4MI ШТ 796 23
(16 кгс/см2)

28 Вентиль запорный муфтовый Ду=6 мм 15нжббк шт 796 13
Рр=1мПа (10 кгс/см2)

UUS-QS 42>



Пози»

МИ»

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов, 

Эва од-изготовитель (для  импортного оборудование» страна, фирма)

Тип, марка 

обору доааииа.

Единица
измерения

Код завода- 

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена

единицы 

оборудо

вания, 

тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса
ДДЫШЯ1Ш—

оборудо
вание,

кг

Обозначение до

кумента м номер 

опросного листа

На-
ммо»

иив

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 .4 . Кабельная продукция

Кабель контрольный до 660В с алюминиевыми жилами сечением: АКВВГ

ГОСТ I508-78E

29 4x2,5  кв.мм КМ 008 3563440131 0 ,390
30 5x2,5  кв.мм КМ 008 3563440132 0 ,060
31 7x 2 .5  кв.мм км 008 3563440133 0 ,050

Кабель контрольный до 660В с медными жилами сечением: КВВГ

Г0СТТ508-78Е

32 7x1 кв.мм км 008 3563I60II3 0 .030

Провод гибкий сечением: ПРГЯ
ГОСТ 20520-

33 I  кв.мм -8 0 км 008 3563000000 0,040

Привязан

•
Лист

ТП 9 0 2 - 9 - 4 0 . 8 6  ATX.C0I 9
Ине. N»

*M 15-0S Нм



Ими»
«В*

т«н. един|
вберу ломим 

Обвмммвмое 
eyoseemi н м 
опросмвга J9H

Р
т.

«*•0»
стс

«й»
ВДМ6С|

Но
мою.
«и*-
ммо

iirnfti
ДОДО30

Ке*

Квв «ад
aMaiviflUMiiiL

«овюрцди

иэч»

•бсруро- 
ммна, 

тме. руб.

«ИРГ

«•

Моей

«ЙРМ»-
МММ.

яг

t 2 3 4 S 6 7 8 ? 10

1 .5 .  Монтажные материалы

3 4 Труба бесшовная 20x2,5 ГОСТ 8734-75 КМ 008 0,005
1 ГОСТ 8733=74

35 Труба бесшовная 25x3,5 ст12х18 HIОТ ГОСТ 9941-81 км 008 0,020

ТП 9 0 2 - 9 - 4 0 . 9 6  ATT.C0I
Дмст

10Мне. »
HU5-0S 45



П еан *
м tm h w w cb w  всршторнетода 

З н а л  т г о о о в и т а я ь  (я м э  п е и и р т о г е  е & в р у д а о э м м * е т р е м э , ф е ^ м с )

Оборудование,поставляемое подрядчиком 
Э хектромонтаиные иадеяия

36 Коробка соединительная

37 Коробка соединительная

38 Скобы разине

Тмп, меряв

Обоамачанся д&» 
кумоитз с* н о м е р  

опрвоага яю в

КСК- 8

НСК-Х6

Единица
намерения

Не

мея

ЯТ 796

от

Кой

Код

796

168

код
оборудования,

материала

Моно
А ОЩ М |||У

о б о р у д о - 

а а ми я ,

тыс. руб.

13

0,005

Масса

оборудо-

10

Им». Ж
ТЙ 902-9-ЧО.&6 A T X .C 0 I

Лист

П

M l l S - Q S  Ч ь



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Эавод-изготоамгеяв (для импортного оборудования- страна, фирма}

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 
опросного листа

Единица
измерения Код завода -  

изготови

теле

Код

оборудования,

материала

Цена
единицы 
оборудо

вания, 
тыс. руб.

Коли

чест

во

Масса

единицы

оборудо
вания,

кг

На
йме»
ноае-
иие

Код

« 2 3 4 5 6 7 8 * 10

Оборудование и материалы,поставхяемые заказчиком
____________________________ Т , Щрпечл ______ _______ ________

I.I Щит автоматизации К Ш ЩДК-ЗИ-1-
ОСТ 36.13-76 1 -4000-У4-
Общий вид -IP00

ATX 001

Привязан

ТП 9 0 2 - 9 - 9 0 . 6 6
Спецификация щитов к 
основному комплекту чертежей марки АТл

АТХ.С02

Ш 5 - 0 5

Стадия Лист Листов
У 1 ~ 1

ЦНИИЭП инженерно-
го оборудованияг.Москва

Ml



Пози

ция

Наименования и текмическея кереитермстиив оборудования и материалов. 

Зеяод-изгаговмтоль (для  импортного оборудовании стране, фирм*;

Тип, марка 

оборудования 

Обозначение д о - 

кументе и номер 

опросного листе

Единице
нзморония Код *«ю де -

изготови

теля

Код

а&мм^лАавммй

м«т*рмал«

Цене

единицы

оборудо-
вения,

тыс- РУб.

Коли

чест

во

Мессе

единицы

оборудо

вания,

иг

На
йма
нов е- 
нио

Код

1 2 3 4 5 6 7 9 9 to

Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком

I.Электрооборудование

Щиток осветительный,настенный с пакетным выключателем

на вводе и автоматами A E -I03I-I с тепловыми расцепителями

I 6A, ТУ16-536.683-81

I .1 на 6-ти отходящих группах Я0У-8501У4 О Т 796 3434 140000 I 15
1.2 на 12-ти отходящих группах Я0У-8502У4 О Т 796 3434X40000 I 15
1 .3 Переключатель пакетный 220В, I0A однополюсюй в пласт-

массовом корпусе, ОСТ 16.0526.001-77 ПП1-Х0/4С О Т 796 342X400000 10 0 ,1 9

2 . Оборудование светотехническое

2.1 Светильник потолочный пыдеэащищеиный,до 60Вт НПОХбхбО О Т 796 346ХХ00000 7 I . I
2.2 Светильник потолочный пылезащищенный,до ХООВг НППОЗхХОО-

- 00ХУЗ от 796 3461X00000 9 3 ,6
2 .3 Светильник подвесной,пыленепроницаемый,до 200Вт НСПХХ-200-

-234УЗ от 796 3I6II00000 21 3 ,8
2 .4 Светильник подвесной пыленепроницаемый,до 500Вт НСП20-500-1ХХ от 796 346II00000 6

w t v

Я
2 .5 Светильник ,220В, старте рный, под весной для нормальных

V

И м  №

одоходзд
рицина 

Рук э гй. зодотовфкая
ТлТбш ДсТойы»! Byg

Йач. оч дГДанидо]»

i  д ,и и ^ н ® 4  w"°4P“f i y ^ ^ 3  =7~^-| н и я  и и а т е р и ш ш о  к  ОС—

^ ^ r L ^ S n s o K T y  а д р -

<sj ®Ч

Привязан

ТП 9 0 г - 9 - Ч О %$ ь ЭО.СО
Спецификация оборудова
ния и материалов к ос-

теяей марки ЭО

Стадия Лист

X
Листов

— f —

№ ls -o s  4%

ЦНДОЭП инженерного 
оборудования

г .М осква



f le w -

Ц М

H m m n o h n w  и т о я и и ч я с к я я  хярдктористикя еборудояянмя и мятярияяо». 

Зяяод-маготояитояо О ри  импортного оберудоеяння -  стряня, фирмя)

Тип, мярия 

обору дояяммя. 

Обозначение до 

кументе И номер 

опросного я мстя

Единица
измерения Код зваодя —  

нэгоговв- 

т§ля

Код

оборудования,

мятярмяля

Цяня 

е д и н и ц ы  

оборуД О ' 

в я н и я ,

тыс. руб.

Коли

чест

во

Мясся

е д и н и ц ы

оборудо-

ЯЯННЯ,

мг

Ня-
ммя-
новя-
мно

Код

1 г 3 4 5 4 7 8 ♦ 10

у с л о в и я  с р е д а ,  л х э г а г 1СШ2-2х80/
' Д20 ШТ 796 346II20000 18 13

2 . 6 Светильник ,220В,стартерный, подвесной для нормальных ЛС004-2х40/

условий среды, 2x40Вт -001 ШТ 796 3461420000 17 И , 1

2 .7 . Светильник ручной переносной 36В,до 60Вт РВО-42 ШТ 7У6 3461600000 3 0 ,2 8

Лампа накаливания общего назначения ГОСТ 2239-79 220/230В

2 .8 60Вт Б220-230-60 ШТ 796 3466160000 7 -

2 .9 100Вт Б220-230-100 ШТ 796 3466160000 9 -

2.10 200Вт Г220-230-200 ШТ 796 3466160000 21 -

2 . I I 300Вт Г220-230-300 ШТ 796 3466160000 6 -

2.12 Лампа накаливания местного освещения ГОСТ 1182-77,36В, 60Вт М036-60 ШТ 796 3466160000 3 -

Лампа люминесцентная белого света,ГОСТ 6825-74

2 .1 3 40Вт ЛБ-40 ШТ 796 3467100000 34 _
2 .1 4 80Вт ЛБ-80 ШТ 796 3467100000 36 -

Стартер для люминесцентных ламп ГОСТ 8799-75,220В

2 .1 5 40Вт, 80Вт 80-С-220 ШТ 796 3469220000 70 -

3 . Кабельные изделия

Кабель силовой с алюминиевыми жилами ,беэ защитного покрова

ГОСТ 16442-80, О.ббкВ

3 .1 2x2.5  кв.мм АВВГ км 008 352222II09 Q.7Q 99
3 .2 3x2 ,5  кв.мм АВВГ км 008 352222II47 0 ,2 114

3 .3 4x2,5  кв.мм АВВГ км 008 352222II25 0,1 136

Привязям

та 9 0 2 - 9 - 4 Q  д б  Э0 .С0
Лист

LИмя. не
2« * s - o S  4 9



Пози

ция

Наммянояаиме и техническая характеристика оборудоесмня и материалов,, 

Завод-изготовитель (для импортного оборудование ■» страна, фирма)

Тип, марка
Единица

измерения Код завода -  

изготови

теля

Код

оборудоееиия,

материала

Цене 
единицы 
оборудо

вания ,

тыс. руб.

Коли- > 

чест

но

Месса

единицы
оборудо
вания,

кг

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

На
име»
иове-
име

Код

1 2 3 4 5 & 7 8 9 10

3.4 3x10+1x6 кв.им АВВГ КМ 008 352222X155 0,03 423
3.5 3x6+1х4 кв.мм АВВГ КМ 008 3522221X51 0,03 215
3.6 Провод установочный с алюминиевыми жилами 0,66 кВ

ГОСТ 6323-79. 2.5 кв.мм АПВ км 008 355Х330ХХ2 0,400 22.4---- ■■■.

,

П ривязан

Ш  9 0 2 - 9 - 40 . 8$  э о . с о
Л и с т

а
Ине. NS

l&ZS'QS 50



Поои-

ц м

Наимаиоаа^а и тожиичасная ж «рейтер истина аборудоааииа и материала*.
Тип, марок 

оборудования. 

О й е т н п н о  до*

иумоите и номар 

опросного листа

Еа м
hsm«|

Нв*
имо*

нно

«мцв
ремне

Ков

Код здею д»- 

ттяп

Ков

ебордооаии*

материале

Цоик

ввм щ ы

вбврув»-
ввнно, 

ТЫС. fit6.

Коли»

ноет-

80

Массе 

оборудо- 

лг

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to

Оборудование , доставляемое подрядчиком ..
I . Электроустановочные изделия

I . I Шклетатель однополюсный, брызгозащищенный 6А,250В индекс 02640 ШТ 796 3464260000 7 о .Щ
1.2 Выклшатель однополюсный для открытой установки 6А,250В индекс 02020 шт 796 3464210000 19 0,043___

Розетка штепсельная двухполюсная I0A.36B
1 .3 для открытой установки У-86-Р0 ШТ 796 3464320000 10 0,035

1 .4 брызгоэащищенная У-86-РБ шт 796 3464320000 12 0,08

2 . Изделия заводов ГЭМ

2.1 Ящик с понижающим трансформатором 220/36В.250ВА ЯТП-0.25~21Ус шт 796 3434295061 3 -2 ___________

2 .2 Кронштейн К-986УЗ шт 796 3464733X21 18 1 .34

Т з П Держатель К-939УЗ шт 796 346473341I 18 0 ,42

2 .4 Стойка К-987УЗ шт 796 3464733221 I 3.85

2 .5 Профиль К-240У2 шт 796 3449626I3I 2 4 .02

2.6 Подвес К-980УЗ шт 796 34647330II JLX____ Q«9_______

2 .7 Короб КЛ-1УЗ шт 796 346473401I 24 7 ,0

2.8 Подвес КЛ-ПТУЗ шт 796 346473431I 35 0,02

2 .9 Заглушка КД-ЗУЗ шт 796 3464734Ш 16 О.ОХ
2.10 Уголок УСЭК-60П шт 796 3449626001 35 1-
2.  I I Шпилька УСЭК-802УХ шт 796 3449626841 35 0,815

2.12 Полоса УСЭК-56У1 шт 796 3449626561 15 1 .6

2.13 Коробка ответвительная К0Р-73УЗ шт 796 346474251I 270 0.186

2 .14 Коробка ответвительная К0Р~74УЗ _Ш2___ JZ96 34647425Л1 70 ДД5&-—

Лр*®«

тп 9ог-9~чо.аб эо.со
Лист



Пози

ция

Наимоиоммио и техническая характеристика оборудования и материалов. 

Завод итготпантель (яяа нмпортмога оборудования -  гтр.*., фирма;

Тип, марка 

обору девами*. 

Обозначайив до

кумента и номер 

опросного листа

Единица
измерения Код завода -

изготови

теля

Код

оборудования,

материала

Цена 
единицы 

оборудо
вание 

тыс. руб.

Коли

честв

во

Масса

единицы

оборудо-
векия,

кг

На
йма
нов а- 
миа

Код

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

I.Оборудование,поставляемое заказчиком
I . I Аппарат телефонный диспетчерской связи ГОСТ 9686-68 ТАН-76-4 ШТ 796 6654II0I00 I
1. 2. Громкоговоритель абонентский

ГОСТ 5961-76 0,25 Щ-Ш шт 796 2
1.3 . Извещатель пожарной сигнализации дымовой

ТУ25-09.050-81 ДИП-2 ШТ 796 4

1 .4 Прибор охранной сигнализации
ТУ25-05-1830-75 "Сигнал-43" к-т 000 I

1 .5 Сопротивление 6,6 вше -  %
РОСТ 7113-77 МДТ-0,25 шт 796 2

Привязок

ТП 9 0 2 - 9 - 4 0 .  86 сс.со
Спецификация на обору
дование в основному 
комплекту чертежей 
марки СС

Стадия
Q Z

Лист Листов

I 3
ЦНИКЭП инженерного 
оборудования 
---------г.Москва

tm s - o s  ъ г
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Пози

ция

ЬЦммамсхание и техническая характеристик» оборудование и матариалоа. 

Завод-изготомтель (для импортного оборудования -  страна, фирма)

Тип, марка 

оборудования. 

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

Единица 
измаран мя

Код заводи- Код

оборудования,

материала

Цена 

единицы 

обору д о - 

яания,

тыс. руб.

Колм-
чест-

яо

Масса
единицы

оборудо
вания,

кг

На-
мме-
ноаа-
ниа

Код

изгоздри

теле

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

П.Материалы, поставляемые заказчиком

2 .1 Кабель радиотрансляционный ПРППМ
ТУ16.505.755-75 2x1 ,2 КМ 008 - 0 ,0 1 5

2 .2 Провод радиотрансляционный ПТПЖ 2x1,2 КМ 008 35755I0I00 0 ,040

ГОСТ 10254-75
2 .3 Провод радиотрансляционный

ГОСТ 10 254-75 ШШ 2x0,6 км 008 35755I0I00 0 ,060
2 .4 Кабель телефонный ТПП

ГОСТ 22498-77 10x2x0,4 км 008 357210100 0 ,020

2 .5 Провод однопарный ТРП

ГОСТ 20575-75Е 1x2x0,5 км 008 ),040

Привязан

Лист

ТО 902-9  ~Ч0.в6 СС.СО 2
Ина. N5

WU5-05 5Ъ



Пози

ция

Наименование и техническая характеристика оборудован и я и материалов. 

Завод-изготовитель (для импортного оборудования- страна, фирма)

Тип, марка

вВЙОУЛАЙДииД

Единица
измерения

Код заводе -  

изготови

теля

Код

оборудования,

материале

Цена 

единицы 

оборудо

вания , 

тыс. руб.

Колн- 1 

чест

но

Масса

единицы
оборудо

вания,

КГ

дмввиия»

Обозначение до

кумента и номер 

опросного листа

На
йма
нов о» 
ние

Код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Щ. Оборудование.поставляемое подрядчиком

3 .1 Коробка телефонная распределительная

ГОСТ 8 5 2 5 -7 8 КРТП-Ю ШТ 796 5296223203 I -

3 .2 Коробка универсальная ответви тельн ая

ГОСТ 1 0 0 4 0 -7 5 УК-2П шт 7 9 6 4 -

3 . 3 Коробка универсальная ограничительная

ГОСТ 1 0 0 4 0 -7 5 УК-2Р ШТ 79 6 - “ 2-------- -

3 .4 Р озетк а  ГОСТ 8 5 5 9 -7 5 РШ0-1 шт 7 9 6 - 2 -

3 . 5 Трансформатор абонентский
7 Т 0 .4 3 3 -0 0 4 Т У ТАМУ-Ю шт 7 9 6 - I -

Привязан

ТП 9 0 2 - 9  - 4 0 . 8 6  CC.C0
Лист

3Иив. №

WU5-0S (§4)

Типовой проект 902-9-40.86

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293823/4293823715.htm

