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Типовой проект разр аб о т ан  6  соответствии 
с действующими нормами и правилами.

Главный инж енер проект а 1д.я.ритто§Г

введение
Типовой проект прямоугольных железобетонных резерву араб для 

Воды разработан по плану типового проектирования Госстроя СССР, 
на 1982г (Раздел va „складские здания и сооружения “ n w e .ts j 
на основании технических решений, одобренных' отделом типового 
проектирования и организации проешно-изыскательских работ 

' Госстроя СССР (письмо У- 2 /3 -6 0 9  от ш и з ] .  ■

' t  Назначение и область применения
б проекте разработаны резервуары,предназначенные для хозяйст - 

■ Венно- питьевого и производственного водоснабжения для строительства 
на площадках с  сухими и обводненными грунтами. Допустимый . .  
уровень грунтовых бод от низа днища указан на расчетных схемах Pool 

в пооркгпе принято, что бода содержится 6 резердуаое с темпе
ратурой Воды не donee +зо°, грунты и грунтовые оодьт нс агрес
сивны по отношению ' к железобетону.

Область применения проекта-вся территория СССР за исключением: й  
—районов,а в которых расчетная сейсмичность площадки строи- 

тельстьа превышает 5 баллов.
—районов Вечной мерзлоты
—территорий, подверженных паретоовразовонию и подрабатываемых 

горными Выработками.
—площадок с прооадочными или не однородными грунтами 

^Техническая характеристика.
Резервуары относятся к сооружениям и класса ответственности с не норми

руемой степенью огнестойкости. Резервуары представляют собой сВср- 
но- монолитные железобетонные емкости, заглубленные 6  гоинт 
полностью или частично, с обсыпали грунтом, обеспечивающей ‘ теп
лоизоляцию. . .
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Стены ргэербуирсё золроехтирсВоны из сборных плоских стено-
. Ьых панелей Полочного типа серии 3.900- 3, Сборные железобетонные 
конструкции емкостных сооружений для Водоснабжения и канализации'  
Высотойз.5м. для емкостей до 1,2 тыс.м^и Высотой й.8м для долвших 
емкостей. Стыки стеноВых паанелей шлоночноготипа. УглоЕые сопряжения 
стен-сборные из игпоЁых блокоё или из монолитного железобетона. ■

- Днище-монолитнс/я железобетонная плита толщиной №см. Сопряжение дни
щ а со стенами-5  Виде фундаментного пазадодгатоокр предусмотрена 
из детона мерка не далее щ so, набетонка по днищу-из цементного рсс- 
тдора марка м ю о .

Покрытие резерВуароВ из сборных предварительно напряженных плит 
.размером до<5бм по серии Ш 2.1- {6ып.1 и ненапряженных плит разме
ром ops 15.5 м по серии IM 2.I-I Вып.З. В резервуарах емкостью до 2£0м3 
плиты опираются непосредственно на стены. В резероуарах больших емкостей 
плит:: опираются на ригели и стены. Ригели, принятые по серии Н С - Ш -iS, 

опираются на колонны и стены. Крайние ригели Выполнению подрезкой 
опорной части. Колонны и фундаменты под колонны сборные индиви
дуальные, разработаны б проекте.

Сборный железобетонный ш п а к  • для устройстве асзоВ и ха-  
. мера приборе!) для Всех ргзероуароо применен по серии 3.9Сй-зВып.15.

.  Циркуляционные перегородки для резерВуароВ емкостью 1 5 т с  м 
и более запроектированы из плоских железобетонных панелей по серии Ш1-20Ы1 

бетон конст рукций §  заВисимости от их назначения принят
-  . па прочности на ажстие марки 200- Ш .  Водонепроницаемость и коррозионная

стойкость конструкций оаеспечиоается применением бетона марки 88. 
Марка бетона конструкций по морозостойкости устанаВлиВоется при лри- 
сязке проекта 5  заВисимости от климатических ислсВий района строитет-

J  стба и режима эксплуатации и назначается согласно таблицы 7. 
Чертежи разработаны применительно к резервуарам хозяйст

венна-питьезых систем Водоснабжения,используемых для х р а н е 

ния зспаса Воды, предназначенного для непосредственной подачи потреби
телям и предусматривают следующие мероприятия,обеспечивающие тре
буемое качестВд Воды:

-Вентиляцию рёзерВиоро через фильтр патипсВомупроекту „ТипаЗые конструкции 
фильтров - поглотителей',разработанному институтам ГтракотунВодзкат) 

—гидроизоляцию -по покрытию, по Всей Высоте стен и под днищем, о также да- 
илнотельный слои гидроизоляции б зоне грунтовых Вод',

-обработку Всех Внутренних поверхностей сборных и монолитных бетон
ных и железобетонных конструкций и их сопряжений до  получения гладкой 
поверхности дез ракоВин и пор. Для сборных изделий эта обработка должна 
осуществляться В зо'Водст уелпоиях. .

Для повышения Водонепроницаемости и герметичности резерВуароВ 
предусмотрено омоноличиВание Всех стыкоо сборных конструкций дето
ном на напрягающем (нщ или расширяющемся (рц) цементе.шпоночные • 
стыки стеноВых панелей инъецируются рсотВором на осноВе этих же 
цемвнтоВ.
. В качестВе гидроизоляции принята холодная ассральтоВая• мастика- 

,,/смаст" ИМ- 20, приготовляемая и-наносима я 5 соответствии с гРукобоЗсгбом 
по устройству холодной асшазьтВой гидроизоляции'| 2Ы £_Г.Ленинград тзг.

Но площадках без подпора грунтоВых Вод изоляция стен дВихтйпая. 
изоляция на покрытии -  тргхелойная. Во Всех случаях.

Для резерВуароВ В системах производственного Водоснабжения реше
ние гидроизоляции упрощена. На площадках с  подпорам и без под
пора грунтоВых Вод изоляция стен обеспечиВается применением бе
тона паВышенной плотности марки по Водонепроницаемости 85, 
на покрытии -  оВухслсйноц изоляции из Дамаст’ ЯУ-20.
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Таблица /

1
'Г 7 н —
шило §а га 
1 лро&кспа

Марка
Габариты о езгрбуср. 
6 л/гема СЁ осях/ м. J Емкость $ m3

резервуара ширима длина а хоти полезна Номмиь 
! мая

90/-/г57,83 РЕ - -Q.S' 5 3 '3.6 42 50
РВ — L 6 99 /СО

20Н-58ЯЪ РВ — - * 5 ' 5 9 9 A (33 /50
РВ - - 2  ' /2 Э.0

2/3 200
РВ — - 2 5  • /3 267 250

1 РВ — 5 /2 45/ 300
Ш-4-59.83 РЕ - - 7 /2 (8 692 700

РР — — ю 2k 3.5
932 /000

■РВ — — 12, 30 ft72 (200

501-4-60,83
РВ — - / * 10 tm 1400
РВ — — !9 18 '■ 24 4.8 /300 /900
РЕ - -24 30 -239V 2400

S0f-b-e/,83
РВ — — 25 ’ 2k 2342 3S00
РВ — —  32 2k 30 • 4,8 3223 3300

: РВ — — 39 56 3884 3900
РВ - -3 0 30 4878 5000
РВ - —  60 Г 36 5S7S 6000

§ S0hi-S2,83
РВ — — 70 42 6872 7000
РЕ — ’ — во 36 43 k 8 7370 QOQQ

8 РВ — — 30 Sh 8866 9000
5J РВ — — 100 . 60 5864 /0000
е>i Р£ -  _ — но 66 /0863 /(000
§ РВ — — 130 43 ((900 (2000
1 02 - — /30 54 (34// /3000
i Ш-4-63,83 РВ ~ — /за 00 h Д /49/7 /5000

1
РВ — — /во ЭН

ss
П% О

/6427 /6000
РВ — -/80 72 (7932 /8000

ta РВ — —200 _ 73 (9443 20000

• i

_____________________________________ .__________________________ _ i i
В проекте рсззаботамы резервуары в не с катких и спел -  

нениях в  зависимости. от толщины слоя грунта сдсып- ■ 
ли на покрытии- Марки ~ резервуаров, с оно Shtie параметры 
приведены 8 таблице У /.

индексы марки резервуара обозначает, 
буквы' Р£ - резервуар - Первая цисрра, не приведенная 
В таблице, обозначает толщину грунта Bad обсыпки- покры
тия 3 см. и Возможность применения резерву ара при 
подпоре грунтовых Sod (буква„ m 'J.

Проектом предусмотрены исполнения:
/00; 73; SO; /ОйЯ; 75 М; 50 м- дм Проектов ТПЗОМ-57,83 ; -58,83 
/00; 7S; SO;/оом-для проектов ТП901-4-59,83...-83,83
Вторая цисрра марки указывает емкость- резервуара 3 сотняхм3.
Пример рш -  /со м -  os  

ре. -  резервуар
/00 -  толщине зрунтоВод одсыгки /оосм.
М -  доя площадок при подпоре грунтоВо/х вод 
0.5- емкостью 50м3. • *

3. Основные расчетные положения

Конструкции резерВуароВ рассчитаны по расчетным 
схемам, изображенным̂  но рис. I. Нормативные значения 
нагрузок и коэферициенты 'перегрузки приВедены В т а б 
лице 2. Нагрузки о т  гр ун та  определены - при характе
ристиках гр ун то В , принятых В со о тв е тс тв и и  
с серией j .  уоа-з Ьып. (.

я ш
ТП 9 0 < -к  - 5 3 . 3 3 - Л З  i

3
у б д £ 8 2 - 0 /  J -
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Таблица 2

5 Г.Вид и наимено
вание нагрузок

Одсзна- , 
чеиие , 

на

Ш ф . ' 
пере-  
'грузки

Нормативные на груз щ  
кПо(тс/мг)  для резерв 
SucpcSco стенами 

бысотоО:
Примеч■

- схеме 3,6 м ] U. 8 м

1
1

Лсвтояннывъ.

- покрытия с гидро- 
мзаляциед. р, 3,5 (0,36),

-
д

Стен кИ/лм(тс/лн) Нет
М

/55 U6ZJ 2Ц.2(2.Щ

- 1
1
Q*

Колонн с фунда
ментами кн (тс)1 -

Нкоа. (о.?; . 55.0(5,61) 59.3(6.11)

1
| I днища РЗн ! . 3. к (0-25)

дня иста.
1 грунтовой об

сыпки покрытия
\.г

(0.3)

п,б а  го) 100', юом
1 1- h 13,2 (1.35./ 75; 1SMQj 8-8 (0.30) 50; А/

Бсксоое давление Рз 7,8 (0.19)
Рч 18.1 (1.8Щ 24.3(2.48)

грунта на стену • Ps •• г в (а ,т Ю,6 (1.03) Дп* иопопнА
Ре 153 (1,56) 14,8(1,51) 1ЩТ5М;50к

1 Вертикальное давле
ние грунта засыпки на 

■ канешь фундаменте]
' Рт

83.8(3.15) 111.0(11.31)

I I 86,1(8.18) 101,3(10.94) для исполн.
Щ  75; SO

17<S; Cij
й г

l

8  расчете учтена такте эквивалентная нагрузка от 
. строительных механизмов на поверхности обваловки.

2,5 кпа Cams tc/m 2j  , при этом  не учитываются нагрузки у ^

Вид и наимено

вание нагрузок

—Обозна
чение

на
схеме

формативные нагрузки; 
мэу>. \кла(тс/м2)  д/л резер - }

! 3,6м [ 4.8м 1
временные 

~ длительные

я; /,4 0, 74 (0,013)

Снеговая нагрузка 
для W р-на-  длительно 
действующая часть

Давление грунто
вых вод на днище Яг . hi

i
29.8(2,33) 23Д(2Д8) \

для асполя,

Временные
кратковременные

Снеговая нагрузка

для Ц  р -н а - полная 
величина

' Я, и 1,5 (0,15)

Временная нагрузка 
на поверхности обва
лов ки или вакуум. Ъ и 1,0 (0,10)

Давление в оды, зали
той В неодвалосанныи ре 

зервуар при испытании Як ьо
\

31,2(3,18) j U2,0(k,28)

Притязая
j j -

•--- j-------- J— ТПЭДМ-ШЗ-ЛЗ/ 1
шп

инВЯ* 1 | 4
$ 0 0 2 6 2 -0 /  0



При расчет е плит накрытия но одновремен
ное ёозаеистоие горизонтального растягивающего усилия 
ат Зовы ё  резервуаре и от тол м ай Зерт икалЬм оо  
Нагрузки на. покрытии, учтя на минимальное разгружаю
щее влирмие. .докового давления грунта на ст ену с 
H03joputfue>rmoj4 перегрузки 09 v расчетным углом 5н ут. 
реючез.а трения У **- У 'У /. /  Плиты покрытия проверено/ 
но одновременное воздействие горизонталь нога ростягиба- 
ю щ ого усилия cm водь/ в  резервуаре и от собствен
ного веса поИрытиЭ с временной наерузкоО на нем  
/4 70 К Р д  (  /SO лгс/м*}.

Расчет д н и щ а  п л и т ы  как на у п р у го м  основа
нии е коэф ф ициентом  п а с те л и  /9.6&/Q*Н/м * ( бкгс/см*)

___________ ____________ __________________________________________________ ц
выполнен на З А м  по программе разработанной Х о р е - ;
но в он им водоканал проектом Па г то й  ж е  программе расыитаны. 
усилия s м о н о л и тн ы х  у гл о в ы х  у ч а с т к а х  с т а н  па сх гм a 
’п л а с ти н к и , Защемленной в  дн и щ е v у гл а х с ииар^ирна опер
ты м  В е рхн и м  краем.

С т е н ы  резервуаров р а с с ч и та н ы  по схеме, п р и м я то й  
В серии 3.300-3. Усилия 6  сечениях стены  и  лристеннаи ч а с ти  
днища определены из условия р а б о ты  дни щ а  но к балки на. уп

ругом  основании с к о э ф ф и ц и е н то м  п о с те л и /9,6'Ю 6/ч/н3(вхгс/снЗ), 
ч то  со о тё в тп е та у е т мобулнэ упругости гхрядкоЦ3-/4» 7МПа(/оа-/50кпф  ̂

ПрУ этом  краевое давление но г р у н т -л а д  ф ундам ентам  сте н ы  
не превышает 0,098МПа(/кГс/см2). Сечение сте н о в ы х панелей  
при в тор а м  расчетном  случае проверена такж е но усилия. Возни
каю щ ие при ж е с тк о м  защемлении с т е н  S нижнем узле, -верхняя 

оперная реакция восприним ается п о к р ы ти е м .
Лалатнны  и  и х  ф ун да м ен ты  р а с сч и та н ы  на ВертикалЬ- 

нунэ нагрузку а т  покры тия с уч е та м  случайного эксцентриси

т е т а .  Р а с ч е тн а я  схем а колонны-гиарнирнае опирание вверху 
и ж е с т к о е  защемление внизу, С  сорные ж е ле зо б е то н н ы е  пане
л и  циркуляг/ианньхе перегорадо/г нсу баковое ги д р о с та ти ч е с к а я ' 

д а в л е м и е  не  р а с сч и та н ы  поскольку р а б о та ю т при о д и н о к о - * 
вам  у р о в н е  водь/ с обеи х сто р о н

Л е в  несущие конструкции резервуаров проверены  па 
объемлющим эпюрам у  с и л  ид по первому v  в то р о м у  расчетным  

случаям с уч е та м  возможных сочетании нагрузок Сборны е  

железобетонные конструкции проверены на усилия, ёозминанз- 
и/ие 3  с т а д и и  изео т а З л е н и я , т р а н с п о р т и р о в а н и я  к
ж а н то ж о ,.

Приёязо»
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Усилия о т  изменения температуры т р  исспро о с до В и се (pop- ч *. 

нация и х  основания В р а с ч е т е  не учиты вались Э т и  Воздей
с т в и я  д о лж н ы  сы ть  исключены следующими к о н с тр у к ти в 
ными м ероприятиям и при приоязке п р о е к та  к к о н к р е т
ным' р л о щ а д к о м :

■ и с т  роист осгч компеьсотораВ или компенсирующих: /
1 устройсгпВ н о  труБопр о So до  со;

— уклодксй труБопроаоаса на сснсоании из песчаного или 
-песчоно-граоелистага грунта  или местного грун та  с
: поВышенными требован иям и к его у п ло тн е н и ю )

— региональным порядком Бетонирования д н и щ а
| —: заделкой т р у д  В стенах при помощи тиоколе аых герме-
I ~ ти као. Проход тр у б  через стены  при помощи сальника В

или ребристы х п а тр у б к о В  допускается В обоснован
ных случаях  с учетом условий прокладки трубопрово
дов  и э к с п л у а т а ц и и  р  езервуороё.

— другими Мероприятиями; В случае Особых пестных уыгаёий, 
ПодБор сечений конструкций произведен В с о о тв е тс тв и и  с тре
бованиями СМ и П и -г/ - ~rs„Бетонные и железобетонные к а н е т - . 
рукции. Приняты  [о т  Воздействия нормативных' нагрузок):

Ол  Эл не солее 0,2 мм-при длительном раскрытии тре> 
щ ин[am давления г р у н т а  на опорожненный резервуар)
O j кр не Более 0,3 нм. -  при кратковременном раскрытии 
т р е щ и н  [давление Воды во Время гидравлических испы

та н и й  на несась/понный грунтом резервуар)

^ .Ъ ь щ и то  конструкции о т  коррозии. 
v В проекте г.рин я т а 7 что  грунты  v грунтовые Воды не агрессив

ны по отношению к железобетон у. Влажна я Воздушная среда & 
резервуаре, соде,ахсоние хлора В малых концентрациях оценивает
ся по СИиПЛ-га-73 *кок слабо агрессивная ло отношению к 

7  желез оБ стану,. По о гнеше нию к. м еталлок онстр у к ц иям Вода и 
воздушное пространстВо в резервуаре оценивается как средне- 
агрессивная среда. Проектом, предусм отринь* следующие

антикоррозионные мероприятия:
— детоны псВыи/еннсй платности марок Ла водонепроницаемое 86)
— оо е тонирование и'металлизация Всех закладных и соедини

те ль н ы х  изделий)
— окраска Всех неабетонироёонны* металлоконструкций и трубопроводе 6 

Закладные изделия железобетонных конструкции и соединитель
ные изделия о также другие стальные элементы, оговоренные на 
соответствующих чертежах проекта .подлежат защите am кор
розии слоем, алюминия или цинка толщиной гсамкм, наносимо
го методом металлизации.

Не Защищаемые алюминие&Ым или цинковом покрытием открытые 
пс&ерхности закладных изделий В железобетонных конструкциях и 
стальны е изделия, предназначенные для закрепления сборных желе- 

Зоаетонных элементов, н^обетснириемые металлоконструкции 
(лестницы, люки) а т а к ж е  н г сущие стальные конструкции под
л е ж а т  окраске з а  k  роз а эмслаюХПЮ по одному слою краски 
ХС* 7сОал и гр у н т а  & J-023. ТруБолроВоЗы и те хн оло ги че ски е
изделия окраситд тр ем я слоями перкпорвинилсВога лака Х,С~76 
но

5  О борудовани е р е зе р в уа р а .
Резервуары сбсрубю тся
— поВвссяшрм (падающим) трубопроводом)
— отводящим трубопроводам;
— переливным у с тр о й с тв о м ;

. — спускным (грязевь/м) трубопроводам;
— промывочным устр о й  cm 6 ом;
— устройствам и д л я  впуска и Выпуска Воздуха при напол

н е н и и  и опорож н ен и и  резера у  ара;
—  устройствами д л я  а ё/по м а т  и чес/сого измерения и'сигно- 

л и з о ц и и  уровня водь/ 8 ре зе рвуа р  в.
—  лю ком  и - л  о зол? и.
— л  О с т  н и  ц  а^г и.

I'lpvSflJCH
. _____________J
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ПоЗводрщий трубопровод при диаметре {G0-4qQm* 5 6 одиппсд 
3 резервуар через стену и представляет сабой вертикал ь- 
ную трубу с водосливной воронкой. При диаметре SQO- fbOQ „ к  
подходящий трубопровод вводится § резерву с/р чгреj  д ни  — 
щ е В Ь ер т и к а л  ь ную  приемную к а п е р у  -  успокоитель пря
моугольного сечения.

В  р е з е р в у а р а х  питьевой Воды для обеспечения посто
янного р е ж и м а  р аб о т ы  срильтроВ, о т а к ж е  дпя содг- 
р а н е н и я  запас j  Воды В р езер в у ар е  при аварии на линии  
подаче, Верх Воронки или кром ка приемной камеры р ас- 
п ол ож ен ы  н а  ВОсм н и ж е  максимального уровня Воды.

В р е зе р в у а р а х  проиеВодстВен на о- Воды В цепях э ко н о 
мии энергии  н а  подач<у допускает ся с н и ж е н и е  отмет
ки  Верха Воронки или камеры до уровня неприкосновен
ного прот ивопож арного запаса.

Отводящий трубопровод внонтирован непосредствен

но В днище р е з е р  В у ар а  и предст авляет  собой сварную  
конст рукцию  из ст альной трубы с наклонным входным 

участ ком  и косыми срезам и дет алей. В х о д  В отводящий 

трубопровод приподнят над В ми щеп, оборудован сора удерживаю
щей реш ет кой  из стальных прут6ев. Площадь входного эллип
са В /,& р а з а  больше площ ади поперечного сечения трубы, все 

Это обеспечивает оптимальные гидравлические условия 
отведения боды, исклю чает  подсос воздуха и предохраняет  

насос от засорения

Равномерность обмена воды В резервуаре и предотвраще
н и е  о б р а з о в а н и я  заст ойны х ю н обеспечивается соот 

вет ст вую щ ий разм ещ ением  подающего и  от водящ его  
трубопроводов а В р е з е р в у а р а х  емкостью 2500-г30300м* 
устройством сп ец и ал ь н ы х продольных перггорадок, н ап 
р а в л я ю щ и х  пот ок Воды от подачи к  р азб о р у

Переливное Устройство г а р а н т и р у е т  р езер в у ар  

от переполнения. Водосливная кромка. устройства рассчиты
вается на пропуск разност и расходов среднесут очной

п о д а ч и М 0/'1)  и ниним а л ьн о ео  ёо д а р а зб зр а  (*2б%/ т. е. /б /%  
сут очного р а с х о д а . УЭельнь/й р а с х о д  п е р е л и в а  с  / пм. 
принят р а в н ы м  0, Об * 2/с, что по ф о р м у л е  водосл и ва  
соот вет ст вет  с л о ю  Воды С.вбн.

Д л я  т руб ди ам ет ром  / 0 0 - 4оо нн п ер ел и в н о е  у ст 
р ой ст во  вы п о л н ен о  в  В и д е  т рубоп ровода, 8 В ед ен н о го  
6 р е з е р в у а р  че/>ез ст ену, на конце в е р т и к а л ь н о й  ‘ 
части к о т о р о г о  находит ся о о д р с л и в ч а я  воронка. 3 резерв  
3 у а р  а х  пит ьевой  воды  н а  в ер т и к а л ьн о й  части п е р е 
ливного у ст р о й ст в а  в ы п о л н я ет с я  г и д р а в л  ц  ч ecJfuu 907- 
$<зр с вы сот ой  водя н ой  пробки н е  п е н с е  бООмн, исклю-  J 
чаю щ ий Контакт с  о к р у ж а ю щ ей  атмосферой. J

При ди ам ет ре 500-/00Qnn п ер е  л и в  н о й  т р у б о п р о -  |
в о д  в в о д и т с я  ч е р е з  днищ е. 8  эт ом с л у ч а е  п е р е -  \
Л и в н о е  у с т р о й  cm  So п р е д с т а в л я е т  с о б о й  сл еду ю щ у ю  
конст рукц и ю i с в а р н а я  д е т а л ь  из т р у б ы , р а с п о л о ж е н 
н а я  п о д  д н и щ ем  р е з е р в у а р а  8  об ет о м *се  и  В ы п о л 
н я ю щ а я  ф ункц и ю * ги др озат в ор а^  п е р е л и в н а я  к а м е р а  
из в е р т и к а л ь н о  у с т а н о в л е н н о й  р а с т р у б н о й .  Ж ел еза -  \ 
б ет о н н о й  т р у б ы  д и а м ет р о м  /0 0 0 мм, /бОо мп и SOQO мн, J 

3 р е з е р в у а р а х  ем к о с т ь ю  12000-20000 п* д л я  у в е л и ч е 
ния г р а н и ц ы  с л и в а  н а  п ер ел и в н о й  к а м е р е  м он т и р у ет 
с я  В о д о с л и в н а я  п р я м о у го л ь н а я  н а с а й к а .

. О т м е  тиса в е р х а  п е р е л и в н о г о  у с т р о й с т в а -  кромки 

воронкц р а с т р у б а  камеры, кром ки н а с а д к и  -  н а  /О с* 

в ы ш е  м аксим ального ур о в н я  в о ды  В р е з е р в у а р е  т р и  
а в т о м а т и ч е с к о м  р е ж и м е  к о н т р о л я  ур о в н е й  и л и  н а  

о т м е т к е  м а к с и м а л ь н о го  ур о в н я  воды  в  р е з е р в  у  а  р е  при 
О т с у т с т в и и  р е ж и м а  а в т о м а т и к и .  С п у с к н о й  { г р я з е 
в о й ) т р у б о п р о в о д  п р е д н а з н а ч е н  д л я  с п у с к а  минимального

Привяло*
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.Опорож нении резерВуара, а т а к ж е  д л р  сп.оода грязе- 

&ы& B ad п р и  п р о ф и л а к т и ч е с к о й  чист ке р е з е р в у а р а .

С пускной трубопровод диаметром №0 или BOQ мн распо
ложен под днищем резервуара, обетонировам и имеет 

\наклонный Участок с 6 ыходЬм на уровень днищ а. 
Сток грязевь/х Sod к спускному трубопроводу абгспгчц- 
Ваьтся мабгтомкой. 3 р  гзер By арах емкостью SO-JSOOh3 
см6/В осадха осуществляется брандспойтом ш ланг ко- 

второго спускает ся через лю к-ла з. 8 р е з е р в у а р а х  ем
костью £500 -  Soooo м3 на днище Вдоль перегородок' 

монтируется стационарный Г.ромЬ/Bo чнь/й Водопровод, 
присоединенный к технологическому водопроводу пло
щадки В в о д  Водопровода расположен, под днищем р е -
зерВуора.

к о н с тр у к ц и я  устройстВа для  Впуска и Выпуска 
Воздуха при наполнении и опорожнении резервуара  
В ы п о л н я е тс я  В 3 а Вис имеет и о т  его назначения:

ff р е з е р в у а р а х  П р о и з в о д с тв е н н о й  Воды -  В е м т и Л р ц и -

Ч

аэ

QH.fb/Q к о л о н к и ;

В р е з е р в у а р а х  ли ть е в о й  Воды - специальная сис

тема В е н т и л я ц и и  ( см. а  львом £?).
Л ю к и -  ла зы  с ле с тн и ц а м и  о б е с п е ч и в а ю т  периоди

ческое обслуж ивание и п р о ф и л а к ти к у  р е з е р в уа р о в . Ос
вещение В н у т р и  р е з е р в уа р а  п р е д у с м а тр и в а е тс я  С по
мощью переносных с В е ти ль н и к о & на гибком кабеле, 
п и та е м ы х  через пгргмаснь/г по м и га ю щ и е  тр а н сф о р 
маторы 6 8 0 /рро/ /л&л у е та н а в ли В а е м ы е  около л а з о в

В  Зависим ости о т  на зна че ния р е з е р в у а р о в  
приним ается р а зли ч н а я  сте пе н ь  обеспечения к онтр о

ля ч сигнализация уровне й  Воды В р е з е р в у  аре.

У к а з  о  н и в .  п р у  п р и в я з к а

i  В  састветстВиЦ с низ мочением резерву ара, на
Основании ги д р а в л и ч еск и х  расчетов совместной рабо
ты. р е з е р в у а р о в  с насосны м и станциями, водоводами 
и сетью определяется суммарный объем за па см с-регули
рую щ и х емкостей, 8 КОтор Ь/й-ВолжнЫ Включаться проти
вопожарный, ре г у  пирующий, неприкосновенный, аварийный 
объемы воды, а т акж е объем Воды на собственные нуж
ды ст анции Водоподготовки. Расчет ны й суммарный 
объем Воды Выбирается по полезной емкости резервуаров.

S. При проектировании резервуаров питьевого наз
начения необходимо учиты ёоть требования, изложен

ные В альбоме М  „ Специальные требования к pezep- 
5 У арам хозяйственно-питьевого назначения*

3. В  соответствии со схемой движения боды принима
ется расположение ре 'ервуораВ на генплане и корректи
рует ся 8 с л у ч а е  необход цмости проектная обвязка 
трубопроводов.

4. 3  каждом конкретном случае диаметры Всех 

трубопрсВодоВ, а  та к ж е  длина Водослива переливного 

ус тр о й с тв а  уточ н яю тся  расчетом.

б  S  За Висим о с т и  о т  конструкций прохода тр уб
через стены назначаются способы конпгнеа ции д е

формаций трубопроводов.
б В Зависимости о т  принятых режимов Заполнения 

и опорожнения Ведь/ проверяется безопасность конструкций 
при обмене Воды В резервуаре. Вакуум и избыточное 
давление Ке. должна превышать 100мм Водяного столба.

7 ~ — —  ■   ——~ ~ ~  -п
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-w Д о п у с к а е т е #  п о л е з н ы й  о б м ен  в о д ы  в р е з е р о у а р е  § т е 

чении uQ&а. П р и  необходим ости  изм еняется се ч е  мае
5 оздухо6ода8~
7. Уста н а вли в а ю тся  Уровни 8ады 8 р 33ервуарс(пахсиналъный,минималб- 

Ныр противопожарного и  аварийного Запаса] и средство контроля и cutн а - 
л и з а ц и и  эти* уровней. П а т д б л и ц е в  8 соответствии с приняты й сочета
нием да тчи ков  выбираются установочные чертеж и, ч е р те ж и  деталей 
и  соответствую щ ий строи те льны й  ч е р те ж 'к а м е р ы  приборов.
8. Н а  основании изы ска ни й  у с т а н а в л и в а е т с я  ра сч етн ы й  Уровень 
грунтовые: вод с учетом  возм ож ного обводнения п л о щ а д к и  6 период 
Э к с п л у а т а ц и и  П р и  не об ходи м о сти  н а з н а ч а ю тс я  м е р о п р и я т и я  по 
его понижению,
9. 8  зависимости от Вертикальной посадки резерву о ров, Вида 
грунтов, наличия обводнения и способов выполнения земляных 
и м онтаж ны х работ подсчитываются объемы Земляных работ 
и назначаются методы Водопонижения.'Эти работы учитыва
ю тс я  8 смете.
10. В зависимости о т  клинстичесхих условий района строи

т е л ь с т в а  т е м п е р а т у р а  п о с ту п а ю щ е й  в резервуар воды 
а р е ж и м а  э к с п л у а та ц и и  (к р а т н о с т и  обмена Воды) у с т а 
н а в ли в а е тс я  т о л щ и н а  гр у н то в о й  Обсыпки (м] п о к р ы ти я  
8 с о о т в е т с т в и и  с реком ендациям и т а б л и ц ы  S. 
Примечание:
Прочерк означает, что 8 данных, условиях р е зе р в уа р  не 
м о ж е т бы ть применен.

ГП а б л и ц а  5

Расчетная зимнрр темпе
ратура наружного возду
ха (средняя наиболее • 
Хилодмой пятидневки] |

О т  -ЗСТ 
до -Ь о ас

О т  -  20°C 
до - 30°C

do — 2Q°C

Температура поступ а идей 
боды 9 гр а д у с а х  С. *5. tf • +5 + 1 + 5 *1

кратность  
Обмена 

Воды (н е  

менее)

1 раз вЮ суп* off 0,1 S — 0.76 — O.S 1.0
1 раз  5
5 суток 0.S 0, IS 0,6 o .s o .s o .s

( Раз в
С у тк и

0.S a s 0,S o .s o .s 0.S

3 р а з а  3 
С у тк и 0,6 o.s o ,s o .s o .s o .s

____________________________________________________________________________________ 1 0

В З а в и си м о сти  о т  р а с ч е т н о й  зимней температуры наруж н ого  
воздуха, районе строи те льств а  и  режима эксп луа та ц и и  конатрукщю  

н а з н а ч а е т с я  м арка б е т о н а  к о н с тр у к ц и й  по /ч о р о з о с та й к ь с - 
т и  8 с о о т в е т с т в и и  с т а б л и ц е й '~ 7 . , —

Т а б л и ц а  *7

3  л  е м е н т ы М арка бетона -по'/уоро застой к о  а ти  при  
р а с ч е т н о й  зим ней те м п е р а ту р е . ~

К о н с т р у к ц и и О т -3 0 * 0  
д о -4 э ° С

О т  - 20°с
до -  з а ° с

да -  г о 9с  1

С те н ы  и покры тия резервуар. 
Камеры лазов
Днищ а и Эр конструкции, нахедя- 
щиеся под водой или в ерунте  
ниже глубины промерзания

Мрз 150 
Mp3 150

Мрз 50

Мрз 100
к Мрз 10Q

Мрз SO

м рз so  
Мрз so

Мрз s o

// При характеристиках грунтов оснований и Засыпки, о т л и 
чающихся о т принятых В проекте, выполняется проверочный рас- 
ч е т и, при необходимости, вносятся коррективы S чертежи  
12. При агрессивных гр у н та х  или грунтовых водах должны пре
дусм атриваться дополнительны е мероприятия в с о о т 
в е т с т в и и  с глав ой  СНиП „Защ ита, строительны х конструк- ] 
ций з т  коррозии" . ! '

13.5'ч е р те ж и  вносятся:
—  Марка резервуара и его длина)
—  номера разбивочных осей; .
—  абсолю тная отм етка  в е р х а  днищ а) 

о— расчетны й уровень гр у н то в ы х  вод;
__изменения 8 с о о т в е тс тв и и  с указаниями по привязке.
—  необходимые данные д рамки, предусм отренны е на ч е р те ж а х ; 

Вы черкиваю тся данные, не о тн о сящ и е ся  к  при н яты м  маркам
—  р е з е р в у а р о в  и  исполни пи я м}

З а п о лн я ю тс я  ш та м п ы  привязки.
14. в с о о т в е т с т  вии С Посадкой р е зе р в уа р о в , приня

ты м и  м е ха н и зм а м и , м е т о д а м и  и  п о е л  е д о в а т е л ь м о с т ь ю  
С т р о и т е л ь н ы х  р а б о т  у т о ч н я ю т с я  и о п р е д е ля ю тс я  объемы  
р а б о т  и  о с у щ е с т в л я е т с я  п р и в я з к и  с м е ты  к  м е стн ы м  
условиям . 15.Рассматривается возможность использования запаса

воды для посхоротушений и при необходимости разраба
тывается приемный колодец согласно стенам S альбоягЛ

Привязан

UhS.h : J 771 9 0 П - 6 3 , 8 3 - П 3 1

'4 W 2 S 2 H ? / / /
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■ УстонаВли&аэпые
датчики

дел из 
рсспс^а- ж.е.ния 
датчике̂  
5 комаре

Черте ас алЬоопа +г
IV • VI v

Стрситаь
ИЬ/О

Ч&гано-
bcwHbtO

jjemo/Hj

/ Комплект Э РС У-3 ‘ л. 1̂  
vcn. 3

л. 4

г У  со эюмплекта. ЭРС~-3
/о о о \  [ o o o j \ л  Ui 

vcn 5
A  4

*

3 э и ъ ' - г ©
Л. /4
vcn. /

Л 4

4
К о м п л е к т  ЭРСУ-3

ъ  э у у - р

/о  \  { ооодА л. 1Ц 

vcn 4
л. 4

5
JjQO Комплект®
З Р С У -3  и д и Ч - 3

/оооо \ 
( 0002, } л № 

ЬСЛ. 6 л. 4

б Р У С  - О ©
л. Ш 

и сп. / л. 3,4

7 К о м п л ект  РРСУ - 3 1 /'§ 7 о 7 \ 
•и Р  У  С - С j 'у

i л. / у !
I ! л. Д Р 
vcn Lf j 

I i L

1----
Ш У«; /r?aw siu&a е/пы&

Эскиз рас- Чертеж алЬаоъа jJаолоо?с2ми9\ дату их об \ IV VI V !
n/ In cjq тчики. * 5 камере Строи*теленииУста нс. сочна иJ] в та.tv

8 Tj Bn хскллчпта ЭРСУ-3 
г/ РУС-О

■г'

/оос£\/ ООО̂Х .л Ш. 
игл £

1_____
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© \

л. Ify
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‘
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t

IQ Jc a  5-7ГС-/ Q л 14
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1

// У/СС-/ ■>' ЭУЧ-З / 0 0 9 Л

с ©
л. 14 
исп.2
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fooo9 ^

1

л. № 
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7 Оснобные полож ения по производству 
b p a S o m .

& ос н а  внь/ос п о л о ж е н и я х  приведены  р г к о м е н З я и и и  

пс праизё  а с cm3 у  строительно- м о н т о ж к ь /х  р  croon, п р и н 

ц и п  и а л Ь н о г о - scсрс/Кт еро  *<2 . о с н о в а  н и и  м о т о р  ы х  

о су щ е ст вл яет ся  к о к  правя  3 л  су н а с т о я щ е го  типового 

п р о е к т а  к  конкрет ной стройплощадке^ г а к  и рс/эраоотко 

£  д ал Ь н ей ъ и ем  -С т роит ельной организацией п р о е к т  а  

п р о и з в о д с т в е  р а б о т  С /7/7/°а}  „

При в о зв е д е н и и  р е з е р в у а р о в  в ы п о л н я е т с я  с л е 

дующий к о м п л е к с  о с н о в н ь п с  ст р о и т е л ь н а- н а ы -  

\noafcHhtce р о б о т :

— падголпоёггт елЬ'ны е
— Ъем л Я н ь /е  *
—  Б е т о н н ы е  v  ж е л г з а б е -т е м н ь /е

— м о н т а ж : сБорнь/аг железобет онных элементов
—  и с п ы т а н и е  р е з е р в у а р о в / .

. 7 /  П о < З г о т о § ъ г т е л Ь ? / ъ / е  р о д о т ы
(. Сооруэъиютс.з ёремемноя подъезд-ноя сгё-тааорагс' и г>ло-

щ а д к и  д л я  с к л а д и р о в а н и я  ст роит ельны х материалов.

б. О р га н и зу ет ся  в р ем ен н о е  о б е с п е ч е н и е  ст роит ельст ва  

э н е р г е т и ч е с к и м и  р е с у р с а м и , в о д о й .

1.9. 5емлгянь/е р а б о т ы .
{Р а с т и т е л Ь н ы й  Грунт с н и м а е т с я  бул ьдозером  2)” 6 7 / ,  

п е р е м е щ а е т с я  но 7 0 м  8  в о л ь /, з а т е м  у к е к а  в а -  

гтюром п р я м а я  л  a n a  таг типа 9 - 6 5 2  г р у  з и  т с я н а

__________ ■_ _ ......  ...........  _ ________________ _ _  \г
а  в т о глр стрел сэр -m . U о т в о зи т е?  в отверг .

2. Раз работ ко мцнерал Ь-ного грунта Ь котловоне резер-, 
вуорав производится экскаватором .ооротноя лопата, run а. 
д-6526 ко проектмино глубину с оставлением недобора гзен, 
который разрооо-гь/ёоегсЯ бульдозерам ти па 9 -  21/ /?. 
Г р у н т  на о втосамосвала л  перемещаете? во временный

* от вал г/ли ост авляет ся н а  п л о щ а д к е  в  зав и си м о ст и  от  

места его складирования, определенного в „балансе земляные: масс.3!

3. П одача г р у н т а  для обрат н ой за с ь /л ки  с т е н  производит ся  

тем асе бульдозером . Грунт  посл о й н о  разравнивается г/ уплот

няет ся р у ч н ь /м и  п н е а м а т р о м б а о  к о м и  до /С-Q  Я. П р и  устрой

ст ве о б сы п ки  с т е н  р е з е р в у а р о в  гр ун т  для нее подает ся  

грейдером 3 -6 S 6 , послойно р а з р а в н и в а е т с я  б у л ь д о зе р а м  6  

н и ж н е й  ч а с т и  аб сь /п ки  т/ в р у ч н у ю  S в е р хн е й  исгс/пи без  

специального уплот нения, при этом до л ж ны  бь/юЬ п р и н я т ы  

м ерь/обеспечиваю щ ие с о х р а н н о с т ь  изо л яц и и  Стенрегервусраь 

в о  время обсыппи н е  допускается р а з м е щ е н и е  бульдозера

. б л и ж е  7м о т  ст ен ы . П л а н и р о в к у  от Ъ асоё о бсы п ки  ст ен  

рекам ен д уе  т ар  п р о и зв о д и т ь  п р и  пом ощ и ж с к а ё о т п о р а . - 

п л а н и р о в щ и к а  *  3 0 -  Ъ 3 2 2 [

4. П р и  устройстве обсыпки поКрь/т иЯ р е з е р в у а р о в  грунт для нее 

подается т ем  ж е  грейдером  3 -б Ь 2  и  распределяется по всей 

площади псНрь/тиЯ н о  лрсеК/пнуна тали/ину м а л  о габаритным  

бульдозером типа 273 - З У  н а  б а з е  трактора А/ГЗ-Зо/вгсом~2G rj 

МинимолЬноЯ допуст им ая т о л щ и н а  г р у н т а  н а  л а К р ь /т и у

ТП90Ы-63.83-П3{ W
#00282-0 / &



Г7& нотсрай  /ос?з решает с я ле я  ей еш ени е у  хсгзан*аг& 

Выше ЗульРозерс, с a  cm аУл я  еггг Р, 3*г.

{/С та н а # KQ 3 тс?ё& Зул&розела нсласреРстРенмс? нет железа -

-Зетаннбте п ли ту / панх^тг/н ре>згрРуаАаРглрилтенрние Раяее

ут7яж &лаел ЗулбРоз €ра, с  та лfjpe /лестное сналхение грунта̂  

/ТреРбШ/а/сщве лхавХтНУн? талн/ннх Зрунтст Ралев 9ел? на Vo 

хогегиричесхи Запрещается. Зйлх резервуаре?# е/лнастб/а Ро 25$*' 

разриРниРс/нне ер унта  на лахритиз рехомгнРуется лралВс&лъ /ручную.

5. /7рсРуслкттреннхн? пхаехта/л лЗрсгЗнтху /коналн/пнЬ/х ж елеза- 
-Зе/паннб/х нансггун/хиии и  сты хаР сВарнб/х элелтентиР Рб/лол- 

нята л а  Затирхе ц е/пентным растРорсглт или ли али/у горлре/п- 

-н/тунеггурнн. Затс/рна п/олизРарится т а л а  на лис-тЗ эРсг/те- 

-мая с  2 т и х  Лс/Велхнистеи иен?3н/пнс?н Плвнни/лесхосТ- 

руинЫ/н о,/7оара/77олг/ л? Стсслличеснинги и^етлали/ и  л р /

6. /7рн наличии ер унтиРб/х РаР неаВхиРн/на szpeJyc/но/т?-

риРсттЬ с?сун/знч& хитлиРсгно cpcPcmBasnU а  тара/ гага 

оаРоотл//Ра /Р л Я  сРлзн/г/х врун т а # /  и ли  елзЗинназа 

ЗиРиллниж енс/р /  Р ля лесуиных ерунтаР/

/7/эоех/п &. сун'Сния н и тллР и н а  р а з я  чРагб/Хается 

П р и  S7P<L/&P3/f£ на с т а  Я се/ е а О т а .  заказа л я о з н т о ..
7. /?ри р а з р а Р o/nxs на /г?л a Ра н а #  р  езерРулраР 

' сиирннаи 73 и <2*t лг S У т л а л н я  У т с я  ла  аРна/лу

с ъ гз Р у г п р и  ш и р и н е  3 6  m  ~ /Р а  съезда, л р и  

ш и р и н е  3  V м  — ла р и  с~5 ез Jo. т

/7а э т а н ?  С&езРа/н у  с тр е ти  gcr/amc я  .1

ск8&з*ъ/& affsn&tFafiojftfYbte /7<ао<?31?й/ о проезде г и

12
- . .  ■■■ ■■ '■■■■ . . . . .  ■ — “ *‘ па
у ас/г7ън7 аз сЗирнб/х $/с Злее аВетанньтж аириокне/Х 

л  л а т  ш нринаИ V. Sot, /7ри н а ли ч и и  £  а с н а б а н и н  

3л и  н н  с /л 6/р е р ун та Р  п а р  Э т и  л л и т ь /  УнлстРб/ Ра е т а р  

лаРстиланаи/аи с ло и  и з  Ррзннрунтшнх арун/n a P fлеса* 

ераРииная нтсгсса/j /плящина халтуриеа алртРеляегсЯ ло расчету.

7.3. S#r$7jV//6 'e  г /  и /б б лгзр ё Р /Р н л'З /Р  /°ааЛ/77$/.

I. РклсРху Зетаннаи с.ъесн £  Зетаннунт лаРеатаРху р?зер&л&ар 

р  еяан? енРивл7СЯ лраг/зРари/т^б лр и  ламаг/^и а  рта/лаРнлб- 

нага хранс? т и л е /  /f- *Р/л/л /Р г и  алрахирных За Jen €м~ 

кас/пбн? ff/'fitf загруфсг5ме/х Яеганнаи laoееь*о нЗласреас7#ея- 

на аз с/£/паРал?ас£сглл£. /Реренещенне э т а  ел храни асу- 

сц е с тР ля е тс я  s?a уназанныл? Ja /шР Ррентечнъ/нг crSmaJa-

paafCHb/H? /7p a £3сРат, СГ автатрсУнсла/зтНб/х CpeJc/n# л и  

л?е/г? ofca /7раез£?&н?, & зи н у раЗа^ах З и ле тс Р  нранал 

/7ри УнлсгРхе Зетаннаа с/н ecu S  резер Рааргг/ шг/рин&и 

6  а  /и Н7 сг merxofee ff крайние п р о ле ты  теск<?у ЗулРен- 

нь/та  а с я ти  резерРаа.паР ш иранаи /£, p̂ ft 3 6  u S V н?̂

У7ерРЛ7ezqвниз Х рани /f /Г - fP? С/ а З та лтр а н с ло р тн Ы х

среРс/лР а сущ  е с т Р ля е тс Х  па Р р е т еннаи аРтоРороее,

С аар ycfcaemaU п а  НРЯн?хе н а т  л  а  Ра н а .
. 2. У п л а т и  ение S егпаннаа cm ecu пра и зР а Р и тс7 лаВерх- 

-н а с т н ы т о  Э ленлтр аЯ и В р атсрата  /п и па  „ £ - 4 / 3  .’

3. /7асре НсЗара прачнасти Зетаннаи лаРеатсРхи не 

менее $ 7 / к Л а  ({Зкгс/см*) праозЗаРится устаноРхс? арматуры 

и а п алу дни п р и  ла то щ и  глава н< е аР/ламсВшЬнага храма

Т П 9 0 Н - 6 3 , 8 3 - П 3 1
лист -

1 2

4 0 0 2 8 2 . - е /  / #



H - { 6 {  r / n  /бг~

П о д а ч а  а  у к л а д к а  бет онной снеси 8  д н и щ е резервуаровпро

изводится способами, описанными выше Элл бетонной подготовки, а  

е е  уплотнение поверхностными глубинными ззггктрови6ра7Срони 

типе С -b id  и С~623.

4  У кл ад ка  бетонной смеси О днище в  пределах попас, ограниченный: 

буквенными осямирезервуаров, должно производиться непрерывно 

без устройства р а б о ч и х , швов. -

/~/ри бетонировании днищ а перемещ ение автомобильного крана 

t f - /6 f "  и aBrnomp егмеп орт ны  ос Средст в осуществляется 

ан ал о ги ч н о  уст р о й  ст в у б е т о н н о й  подгот овки.

7 .4 . М о н т а ж  сборных ж е л е з о б е т о н н ы х  элементе//.
/. Понт а ж  всей номенклатуры сборны х железобетонных. 

Элементов р езер в уар о в  /л а д к о  л  о мнихи, колонны, плиты  

покры т ия, стеновые лингвы  и пр.урекомендует ся произ

водить^ с ко л ес* при помощ и но.чт а  одного с т р е л о в о г о * 

к р а н а  на гусен и ч н о м  х о д у  типа S -A P S 8 6  r ]n SO т после 

того ,  к а к  бетом^ д н и щ а  р е з е р в у а р о в  в  О ч е р е д н о й  

полосе, о г р а н и ч е н н о й  буквен н ы м и  о с я м и , н а б е р е т  

прочност ь не менее 7Q°/o 0 7  проектной. П р и  эт о м  пере

м е щ е н и е  м онт аж ного к р а  на  и  а  Вт отр анспортных  

Средств п р оизводи т ся а н а л о г и ч н о  уст р о й ст в у  бетон

ной поде от о в ко и ж е  Л езобетенмого д н и щ а .

<?. Н а р у ж н ы е  Стеновые панели реномондуот ср монтировать 

От середины с yenarj j при в ар и ан т е  монолитных: угл о в  

р езер вуар о в] п р и  пером  ещ ениа м о н т а ж н о ^ о  к р а н а

т и п а Э - 1258 6  и a Sт о т р а н  с пор 7ц&х. средств по др обляг «Omj/ogQHC? 

П р и  сборных угловык-апаках наоборот-от у г л о в  К  середине. П р и  ЯТ&тт 

следует обращать внимание н а  особую  то чно с ть м о н та ж а  угла- 

•выа. блоков,

бСборныс стеновые панелиусганавливакхтср 8 паз днища. Закрепляются 

В проектном п о л о ж е н и и  деревянными клиньям и  твердых пород и  

соединяются м е ж д у  собой арматурными накладками. Замьмоличивенис 

паза в ы п о л н я е т с я  бетонам /Чарки в  GO на мелком з а п о л н и т е л е .

«£ Вертикальные стыки м еж ду стеновыми панелями заноноличива- 

& т ся м еханизированны м  способом, в соответствии са Рекомен

дация ми по з амомоличиваминз ст ы ков силоночного /п и п а  в  

сборны х железобет онны х в о д о с о д е р ж а щ и х  ем ко ст я х *

Ц Н и и .п р  о н  з д а н и и , /Зб7е.

б. Весь ко м п л е кс  ст р о и т ел ь н ы е  р и б о т  в  м ес т ах  врученных 

а в т о д о р о ж н ы х  п р оезд ов  р е ко м ен д уе т е  Р п р о и зв о д и т ь  

З а х в а т к а м и ,  о т с т у п а я  °т с ер е д и н ы  к  Краям . В пределах 

каекдой З а х в а т к и  производит ся р а зб о р к и  У част ка вре~  

н е  и н о г о  аб гп о д о р  о ж н о г о  п р о е з д а , уст ройст во бетонной 

подгот овки, ж ел езо б ет о н н о го  д н и щ а V м о н т а ж ' Всей" но

м ен кл а т у р ы  сборны х ж е л е з о б е т о н н ы х  элемент ов способа

ми списанны ми В ы ш е В  Рт анироВ ание участ ков д н и щ а  & 

м ес т ах  в р е м е н н ы х  проездов следует  вы полнят ь о самое 

холодное Время сут ок.

Si №онт аок ст еновы х панелей, расп о л о ж ен н ы х по циерровыл осям 

Jnpu В ар и ант е монолит ны х углов]про извод ит ся . т о л ь к о

ТП901-/1-ез,83-П31
4 0 0 2 9 2 - 0 / / £ -
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' после ликВидации автодорожных прсездоо Внутри 

резероуарй и монтажа Всех сборных железобетонных'" 

элементов. При Варианте сборных углоВых бпакоВ сте- 

чх. ноёые панели по цисрроБым осям монтируются Вначале 

' "от углоВ до автодорожных проездоВ, затем после Бы- 
, попнемия р а б о т В пределах этих проездоВ\ полностью 

по Всей длине.
7.5 испытания рбзерВуароВ.

I

i

Г

I Гидравлическое испытание резервуаров должно производиться 

при положительной температуре наружной поверхности стен  

да. устройства гидроизоляции и после завершения Всего ком

плекса строительных работ Sрезервуарах. В резервуарах для Води 

Хоэпитьевого качества после устройства изоляции необхо

димо та к те  Выполнить испытания согласно альбому 

„ Специальные требования к резервуарам хозпитьевого 

водоснабжения?
. Я. К моменту проведения гидравлического испытания весь 

уложенный монолитный железобетон должен иметь юо'!о 

проектную прочность.

В. При■ ■ проведении гидравлического испытания следует руко

водствоваться требованиями СИиП 6-30-74 и альбома 

„ Специальные требования к резервуарам хазпитьевога 
водоснабжения ?

7.6 Производство родог § зимнее Время.
Осуществлять строительство резерБуароо 6зимнее Время 

не рекомендуется, однако при обоснованной необходимости

\45
такого строительства нуяна учитыБать следующие осиоВные 

похожему Я'.

I. При наличии В ерунтоёом ссноВснии пучинистых грунтоВ необхо

димо В течении Всего зимнего периода обеспечить защиту 
осноВания от промерзания посредством укрытия его или железо -  
бетонного . днища 9 каким -либо утеплителем {снег, рыхлый грунт, 
шлак и пр.1 Толщина принятого слоя утеплителя определяется 

6 ППРе В'соотВетстёии с теплотехническим расчетами Возмо

жностями конкретной строительной организации. Грунт 

СйсЫпки U обсыпки не должен содержать смерзшихся комбед.
2.6 моменту замор ажи Вани я монолитный железобетон резерВу- 

.аро§ должен иметь /оо% прогктнуьс прочность. 

чЗ.УчитЬ/БйЯ значительный модуль поверхности монолитного 

железобетонного днище1 рекомендуется применять предваритель

ный электропрогреВ бетонной смеси перед ее укладкой, а также 

способы прогреВа уложенного бетона с использованием электри

ческой энергии, пера или теп пего Воздуха.
7.7 Техника ‘ безопасности.

1. Запрещается установка и движение строительных механизмов 
и автотранспорта в  пределах призмы обрушения котлована.

2. Зспргщагтся разработка и перемещение грунта бульдозера

ми при движении на подъем или под уклон с углом наклона 

Волге указанного Л  паспорте машины.

3. Ходить по уложенной арматуре разрешается только по 

специальным мостикам шириной не менее q,Sm .

Т П30{ - Ь -6Ъ.ЪЪ — Л 3 i
уооп8г  - о/ /к



1 ' 4 Очистку сборных железобетонных элементов от 
?. грязи, наледи и яр. следует производить на земле до 
| их подъема.

I S.Запрещается пребывание людей на элементах и 

конструкциях So Время их подъеме!, перемещения и - 
установки.

более подробный перечень 'требований по технике 
безопасности, которым следует руководствоваться 

при производстве Всего комплекса строительно- 

монтажных работ по резервуарам, приведен 6  
СНиПе м -4 -8 0 . '

В проекте В качестве пр имера приводятся 
Ведомости основных объемов работ, трудозатрат 
для резервуаров емкостью 50 и госюом3.

Для остальных типоразмеров резервуаров. 
подобные ведомости должны выполняться при 

приаязке проектов.

Ведомость трудозатрат

НУ
п.п. Наименование

Един.
изм.

Проект 
резероуара 
емкостью 

50м3

Проект
резервуара
емкостью
гоооом3

Общая трудоем 
кость выполнения 
строительно -м о н 
та ж н ы х работ.

чеп-дн. 101 18&8

Ведомость основных. . объемов работ

> 
1 

^
 * Наименование работ

Един.
изм.

I Проект 
\резерВуара 
емкостью 

50м3.

Проект
резероуаро 
емкостью 
20000М?

/ Земляные работы:
cfj Выемка грунта м3 {63 UQ09
ът.ч. растительного 

грунта. * /3 77/
5}насыпь и обратная 

засыпка. # 239 5ZkS

2
Устройство^ монолитных 
конструкций:
а)бе.тинных k ш
6} железобетонных a 10 773

3 Монтаж сборных конструкций *
а) стальных Т on п\в .
б) железобетонных м3 16 1/63

Л Окраска стальных кон- 
струкцид лаком. м* 22 . . 33

5 изоля и, ионные работы:
а)цементная стяжка М* /7 8523
51 мастикой „ Хамас т а “ и f30 Ю/90
д) прокладка стеклоткани 
2)Осбестоцементный лист

a
п

35
5

659 1 
79

б)укладка дорожных плит н {{3 У 52
6 -Водоотлив насосами м-см {80 2520

Объемы земляных работ подсчитаны при заглублении 

днища о т черных отметок земли на 2.5м.

Т П В Ш - 4 - Б 3 . 8 3  Щ
lf0023JZ -0/



8. Показатели результат об применения 

научна-техническая; дост ижений В 

строительных реш ениях проект а

В наст оящ ее разделе приведены показат ели
и з м е н е н и я  с м ет  ной ст оим ост и строитель-

\

.НО -  м а н т о  ЫСНЬ/Х р а б о т ,  з а т р а т  т р у д а  хс 

р а с х о д а  о с н о в н ы х  с тпраитвлЬнь/х м ат е
р и а л о в  н а  р е з е р в у а р  емк. iOQOOnr3 д л я  х а - '  
З Я и с т ёен н а  - п и т Ь е ё о г а  в о д о с н а б ж е н и я  
С о пост а ё л  е н*и В п р о в е д е н о  в  соотёетстбии  
с С Н  5/4- 75 д л я  с т е н  р е з е р в у а р о в , г д е  
п р е д у с м о т р е н ы  новы е и н & с е н е р н ь /е  реш е

н и я :
— ст еновы е панели навой ко н ст р укц и и ;

— новая т е х н о л о г и я  ам онсл ичиёаниР  стыкаё 

м е ж д у  ст ен о в ы м и  п а н е л я м и ;
— р е ш е н и е  угловых участ ков о сборном ж е 

лезобет оне.

Особремо техническим сосегэп института Сс>сз&сдакси-китпраеН/п *
Протокол Н __ _Jf________  ОТ 3 ф г& и слQ 19 33 г.

Зерно: селроторъ 'технического ccioma. - Л н т рала& а Г  5.' ( лсопись) t& tZuTZC jy
Проект, арх.Н-__________ .

- Перечень срсёниёаемыос конструктивные, элепзмтос заоИия,
сооружения и ВидсВ работ для расчета сспсвньрс показателей

Страйка Типовой проект ______
Объект Резервуар для Вовы емк. ю а с о м *

ы НОипвНоЁонче К С негр и пт и слыхTcUHuyq
измерь
KUfi

7
Объеты прап*̂  ̂ЬЯ па />ро&t/пно/м 

решениям
% элементов з За кия, сооружения При €£пцснО-Г гехНиЧ&СПО”

дрсВне Сегу) . Пои маВоо. 
с*™;v ЗиЗоЗ работ

е£ъ ем /J плаенто
1 2 3. ❖ 5 6
1 Стеновые панели, замана- 

личиёание стыков, моно
литные углы м* 20S. 2*4 ti- la-esi j

а Стеновые /юнели замоно- 
личивоние стыков, сборные 
угловые блоки т о

СтаЗныС С.'НУСЯнер ГСС£.Чти С.Я-)
„ Подпись) ----------------------и

• 2 0  п о р т а  4933 г

т п з и м - Б з . з з - л з !
q p b £ 8 Z  - 0 /  ’ '/8

п о р т а



ПроСктмьлЗ и н с ти т у т

•о-оГ

СоюзВассханолпса ект
j O |
S>l Проект. а рх. *f О  о ь е  гетман оед ам ос mb

показателей изменения Сметное стоимости строигельно-мсцтокныз: работ и за тр а т труда. 

P e ze p & yQ p  д л я  Sadist •QobZnm  ___  _____________________

Р^сиз^сдс г?енмор. лгОщмзст$ общая площадь енностЬ и г. п. 
Общая СЪ:ГНОЯ стсинсстЬ С о « Tbtc, руб- ' J •

Пг
iOOOO м*

f g a t e

3 тск числе стрсхлсгЬха-мантоэкныя росы С-м f гь/с. руб. ___________
. ̂ астсблсна & ценах на, . ЛЛР.§?.б£. -J969 г- Территориальный оайам 1-btO

/га /6

сроан* о  3

■окОО
?

i fЧ>
<*О
о
§.

\

1
Ио хлменаёомио 
сробмибоемых 

осмаёныес конструктибмьюе 
элементов и с ид со работ
по'базисномуС бТУ) t 
и нсбсмуС Иту)
техническому ура Вниз

Едини-ца.
изме
рения

Расчетный объем 
Применение

Но единицу измерение На. расчетный сЗъем првменения С/змене*ие на. а&ье*? 
применения rta срабнсни.43 
с оазисным техническим 
у pod лен {  снижение (+) 
иаеличение ( - )  J

У  Sen и v ени е jjc
социальна- ЗкаНанц 
Честим <patrmapajn 

(  0 ЭЯ3)Сметная Ста* 
умосгЬ, руб.

Затраты тру
да, чел.’-ай.

Сметной с таймауте.
руб-

Затрат 
чел. -

ot труда, 
дн.

•;6 г у
г ~

н ту  . Б ГУ НТ9 ВТУ ШН
а 3,1 У» а 8*

ь о О ш а.2.

ъ ° ■ 
ы &&> о о

X

г *
?  г И
3 8 2.' е-з-

X

:л о п> 
^  о о

Ъ г\ Й
о.

§о о 0<О
С  ̂3- >>•5 б в » л Я.

■

в а? -=̂ов.оТ> о и d Л
t s £ n ;
^ ^ 8 - 5

!| < о
f i t

5
&,О >* |

о  ̂ в;ГГ̂  >

1 г • 3 и S ■ 6 7 $ S ю 1/ /2 /3 /Ч /5 16 /7

л* Стеновые попели с монолит - PpLr •ными у гл я д и -Yc. О- fe e .sA ' - ЮЦО - /. /3 - 2057 9 • « 7 «мм — —

н/ Стпеноёые попели со с Бор !зеч/- /56ными угла  /ни ~7— — * ill, о — 109. $5 q  88
“

V/narv- + 9А « + 68

и /а:

» тО.77

-  - - - - - -  -  - ■ '  - ' ' V I  г т ^ и  GfTJQUt
ПО О б ъ е кт у

п g  A cg>r • /СО о, 93 . /ОО 
• 9 я с̂ + й а  Се„  -  /го ,/б  *  о/эЗ/-?£? Строительно-монтажным paboma м
~ £  АСсн т 100 _ 0,93 • too

Ссн±£й Ссм ~1Щ7б+'о0дз " ^ ^ 77
Г-1С0нЬ>и инженер проекта. (<Рь Д О Т Г О О  З .'/ f )

ГИстланик стоепс) ( поаписьУ------------------ —
» go" м а р т а .  /933 Г.•

_„.w-w.w / а',к С̂7 иавагкпу . НУЯ 9
НС/ ^ЧМииуГЧСЩНОСГПЧ^ООщЪй П г0щ ови,енпаст и и  Г - 9  ^

/7д^ Sc3йенам техническом урс&не
£ а ± £ Ь С

'* I
сн /20/61+930

гр  и нсВам техническом уребке ^ ^  10QOO
V С«  120/6/

-  Пг - /О О О О  ” *  / г ?а<?
& * * ” >*"*■ -В Ж Л ^  f p .-s = 5 - С Ы ас^о у л .„  „ О  )

(Соленость и псупись)

Пэс&ерил: M Z tjzmJ Ч%/К-.„0 (  б Opfltj j*iq  О О j  
С5:cV7^c/40cri' и  подпись)

*12, /4

ТГШ Ь4-Б3.23-Л31
Ц О о2£2 -О / / р

1 Л £

/7



мЬ
.Л

-п
оа

Ш
об

пи
сь

 и
 а

дт
т

за
м.

дн
8Щ

П-рсетны̂ институт 
»-ч« СсюзВадоканалпрпект  
5:1 Проест. зрх.Н-
-с»

Сравнительная  Ведомость показателей иэменениярасхоЗа осноБных строительных мат ер и ал ов  па проектируемом]/ объекту'. 

Сдъегг__ резеосиао для В о д ы  е м к .  (ОООо м3____________

Расход материзлоб на расчетный объем применений ■

t4 позиции  
по форме з

Наименование конструктивных 
злеме*апо5 по базисному (5TVJ 
к наооми (нту) техническому 

уровню
Единица
изме
рения

Расчетный
объем

применений

стань (кроме труб) Всего,Т цемент, г
Ягссгс.ъгриалы, 
лрисеагмные 
л круглому 
лесу, м 3

б натуральном 
исчислении

S придеденном 
исчислении

Стальные 
трубы, т 6 натуральном 

почтении
б приведенном 

исчислении

i 2 a 4 5 б 7 8 9 /0

{.ферма 3 6ТУ. СтенаВые панели. 
Замоноличибание #стыкоВ 
стенрбых ленелей,замоно
личибание стенобмланелей 
о пази днища, монолитные 
углооыс. участки. м3 205.21* /9.870 27.050

-

62.662 62.662

5.То же НТУ. СтеноБые панели, зама- 
ноличибание стыкаЗ.Сборные 
уепооыг блоки. м3 П9.0 (9. 610 26.587 53.0 53.0

>

итого: 
снижение ♦ 
увеличение -

-
+ 25.24 +0.250 + 0.463 - + 9.662 *9  662

, i

Гласный иняе.чвр проекта & — (  Ф и п а то ё  В.#]__ С о ста  Бил grp

( начальник отдела] Проверил о и ^°ЛЛ
^Ш ^==Ш м зм Ю -** fyepffcrcfbj

ТПВа1-Д-Б3.25-П31
^00282-0/ 20

ЮС'
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№

Проектный институт 
„Еиязз Водоканал проект* 

J c V K T .a p x j f_______________________

Относительные показатели ^изменения р асх о д а  аснаЗных строительных материал аЗ  па проект ор нектон*/ объекту
(  страйке, очереди строительства)

Обгект(стрийка, очередь строительство) резер&усгя для З а д ы ____________________________ _________ ______________________

ПроизЕодстВеннар мощность, общо я сдащадь, ен*ас7Ъ «г Зр~ П2 /О 000 м*
Сметная стайность строительно̂ монтоменм* рабогСсн, тыа.рцб. __ /20 .16  
Расход моТериалсб по объекту (стройке,-очереди строигельсгЗа) На:

стали (кроне труб) У с его /9. 6 /О г  Ичнонта -/S3.0__________
Та r̂ ê npuEtdCHHOU. 26. S37  .У * ЦСНСмто Пап.?*дспнагв • -S3,0 --
Стальных триб _ г  Лесонатериало9,прибеб енних *

Кру грани лесу

Jf
tin

ЯаиненоЗамие 
Ни ^ериплоВ  

$ натур алтнон 
и прибедйннап 

исчислениях

Показатель раехоТа  ̂
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