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цнииэп
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оборудования 
г.Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 2SS

Станция биологической очистки сточных 
вод с циркуляционными окислительными 
каналами производительностью 100-200 
мЗ/сутки

АЛЬБОМ У1 

ПЕРЕЧЕНЬ

заказных спецификаций проекта Листов I Лист I

т
пп Чеоти проекта Индекс Кол-во

листов №№ листа

I Технологическая КГ КО 13 4-22
2 Водопровод и канализация ВК 6 23-28
3 Отопление и вентиляция ов 13 29-41
4 Электрооборудование и 

автоматизация ЗА 26 42-67

Главный инженер института В.Мясников

Главный инженер проекта '  Л.Будаева



ш / -

ЦНИИ9П инженерного ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
оборудования 902-2- 2f s

СТАНЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ 
СТОЧНЫХ ВОД С ЦИРКУЛЯЦИОННЫМИ 
ОКИСЛИТЕЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ ПРОИЗ
ВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100-200 МЗ/СУНСИ

Альбом У1 

П Е Р Е Ч Е Н Ь
заказных спецификаций /О-КГ, КО/ технологической

,аом Амтов I  Ibot I

Ш № Наименование заказных Номер спецификаций К-во страниц
п.п. спецификаций

I Подъемно-транспортное
оборудование

1-КГ 2

2 Технологическое оборудование 2-КГ 2
3 Насосное оборудование 3-КГ 2
4 Трубопроводная арматура 4-КГ 8
5 М а т е р и а л ы 5-КГ 5
б Нестандартизированное

оборудование б-КО 4

Начальник отдела Гольдман
Гл. инженер проекта Будаева
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ЦНИИЭП инженерного 
оборудования

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2 - SSS

Станции биологической очистки 
сточных вод с циркуляшонпыми 
окислительными каналами произ

водительностью 100-200 мЗ/суткн

Альбом У1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1-КГ НА ПОДЪЕМНО- 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Листов 2 Лист I

йй Шифр Наименование и Тип,мар- 
пп по об- техническая харак- ка ,к а -  

щесо- теристика основно- талог, 
юзной го и комплектувде- й черте- 
класси- го оборудованиями- ха 
^икации боров, арматуры, ка

бельных и др.изделий

й по- Завод 
зиции изгото- 

по вит. для
техн. импорт, 
схеме оборуд. 

(страна 
фирма)

Ед. Ко- 
изм. ли- 

чест- 
во

Мате- Вес (к г) Стоимость по смете 
Р®8*  еда- об— еда- общая

НИЦЦ ЩЕЙ НИЦ.
руб. тыб.руб.

i — 2— 3----------------------1-----------£------ £-----------7 в э ю и  1 2  13

airam.fi урт а

Красно- 
гвардей-
новый

II Таль ручная перед- ГОСТ 
винная грузоподъем- 1106-64 
востью I  т

45 ,0  45 ,0



902-2-£55  Альбом У1 I -КГ

i _____ 2______ 2. ■iL ..5_____ £■

Производственно- 
вспомогательный 
i t a ____________
уловатовная

I .  Таль ручная пере- ГОСТ
двихная грузо- 1106-
подъемностью 1т -64

I *  Таль ручная пере- ГОСТ
двихная грузо- 1106-64 
подъемноетью 1т

/Йапальник отдела

Главный инженер 
проекта

Составила
Проверила

S J S S S  - O S
Листов 2 Лист 2

7 8 9 10 II — 12____12.

шт I 45,0 45,0

шт. I -  45,0 45,0

Годьдман

Будаева

Логвинская
Федорова
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ц н и и эп
инженерного
оборудования

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2 -255

Станции биологической очистки сточных 
вод с циркуляционными окислительными 
каналами производительностью 100-200 
мЗ/сутки

Альбом 71

Заказная спецификация 2-КГ на техноло
гическое оборудование

Листов 2  Лист I

Шифр по Наименование и 
пн общесо- техническая ха- 

юзной рактеристика ос- 
класси- новного и комплек
сы кштит туицего оборудова

ния приборов, арма
туры, кабельных и 
др.изделий

ка, ката
лог, Л по 
чертежа

изх-ити- ни- ли- т е -
витель ца « L  " "  ~ ■ 

техн. для им- и з- £5 6ДИН, о<
схеме портного ме- ^  ш

ойоруд. ре» ®° 4
(Й В У  ***

Стоимость по
Л Ш ------------
един, общая 
руб, * ,р .

1____ I

I .

___ 2___________

йпаиио шшш

Л____&____&
Ж XL__12____EL

Решетка-дробилка 
qp бОмЗ/час а РД- 

200 водомаш-
ооорудов. шт, j.

<06,0 406,0
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902-2- 2SS Альбой У1 -  8 -  2-КГ Листов 2 Лист 2

I  ~ 2 3 4 “  ~ 5 ~ “ б 7 8 9 10 I I  ”  ~12 ”  ”  13

I

2

3

электродвигателей 
" N » 0 ,6  квтн АО-31-4
Проиэводотвеино-вспомогательный блок

Хлораторная
Хлоратор лонии--100 г.Лихо- 

славль 
8-д све
тотехни
ка ит 2 4 ,0

Весы В0Г-500Н Армавир
ский при
борост
роителе •
8-д « I

Баллон для азота
Ш п • I 52,0

Начальник отдела Гольдман 
Гл.инленер проекта Будаева

Составил Логвинская

Проверил Федорова

8,0

52,0
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1ШИИЗП инженер
ного оборудования

Стелщш биологической очистки 
сточных вод с циркуляционными 
окислительными каналами произво
дительностью 100-200 вй/сутки

Альбом УТ
Заказная спецификация 3-КГ 

на насосное оборудование

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2 55

Листов 2 Лист I

т  шифр 
пн по

обще
союз
ной
клас
сифи
кации

Наименование и 
техническая ха
рактеристика ос
новного и комп
лектующего обору
дования, приборов, 
арматуры,кабель
ных и дгр.изделий

Тип,мар
ка,ката
лог, -й 
чертежа

И по
зиции 
по

техн.
схеме

Завод 
изгото
витель 
для им
порта, 
оборуд. 

(страна 
фирма )

&U
и з-

Ко-
ли-

Мате
риал

Вес ( * г ) Стоимость по
МСг*
ре
ния

че—
с т -
во

еди- об- 
ницы идей един.

pyd.
общая
т .р .

- I ____ 2— ______ 2____________ _____4____ 5 — S______ 2____ -_2____- И — и — i l — - J 3 . ______

Производственно- 
вспомогательный 
____ ____________

I Hacoo Q= 8 ,1  -



902- 2-  ts s

i  V  V

Альбом 71

4

10
______ A
5 6

3-КГ Листов 2 Лист 2- 

7 “  V ”  9 10 I I  ~ ~ I2 "  - I3

Н = & ВЩ о  об/
МИН
с электродвигателем 
"N® 1 ,5  квт"

ФГ
14,5/
10

А02-22-4

Рыбинс
кий насос
ный завод к-т г 220,0 440,0

2 Насос ручной СЧ20А Прилукский
насосный
завод лт I 20,0 20,0

3 . Насос 0 =18мЗ/чае 
Н =20,5 м п=29Ю об/ 
МИН
с электродвигателем

НЦС-1
Кусинский
насосный
заводА02-42-2 к-т I 270,0 270,0

Здание решеток

I Насос ручной СЧ20А Прилукский
насосный
завод шт I 20,0 20,0

Начальник отдела * г Гольдман

Гл,инженер проекта Л & м )'- Будаева

Составила Логвинская

Проверил Федорова
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ЦИИИЭП 
инженерного 
оборудована 
г.Москва

типовой проект . - 1 1 -
902-г- 2S5

Станции биологической очистки сточных 
вод с циркуляционными окислительными 
каналами производительвостыв 100-200 
мЗ/сутки

АЛЬБОЙ У1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЙ WdT

иа трубопроводную арматуру Лисп» 3

т  шифр 
ПН по 

обще
союз
ной
класси
фикации

Наименование и тех
ническая характерис
тика основного и 
комплектующего обо
рудования «приборов у 
арматуры t кабельных 
и др.изделий

Тип, *  по
марка, зиции 
ката- по 
лог, тех.
№ чер- схеме 
тека

Завод-из
готовитель 
(для им
портного 
оборудо
вания—стра
на,фирма)

Един. Ко- Па
наме- ли- т е - 
ренин ч е- ри- 

с т -  ал 
во

Вес (к г)

един«об
щий

1 2  3 4 5 6
7 8 “  9 "  ~10 ~  XI

Проиозводственно-вспомога- 
тдльный блок______________

Задвижка Ду-150

Лист I

Стоимость 
по смете _ .
един, общая 
руб. т .р .

I
ЗОчббр вт 4 73 ,0  292,0
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902-2- 255 Альбом 71 -  12 - 4-КГ Листов 3 Лист 2

I  2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I  12 13

2 |лапа|собратный
19ч16р N 2 - 82,0 164,0

3 Переход 150x80 IwSo-60 П 4 - 3,15 12,6

Хлоратовкая

I Вентиль "Косла11
винипластовый
Ду-25

Владимир
ский
химзавод ■Т 5 - 1,05 5,25

2 1?вЛ ! 15кч18р к 5 0,68 3,40
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902-2- 2SS Альбом УХ 4-КГ Листов 3 Лист 3

I -  -  2 3 . 4  5 6 7 8 9 10 I I  I I 13

3 . Вентиль запорный 
цапковый Ду-10

15с
Ш к шт. I 0,68 0,68

Ру-25

4» Клашш^едукщон- 18с
8яж " 2 11,8 23,6

Внутринлощадочные
сети________

I . Задвижка Ду-150 
Ру-10 с ответными

30ч
ббр шт. 3 73,0 219,0

фланцами

2, Задвижка Ду-100 
Ру-10 о ответными _п__ ■ 4 39,6 158,0
фланцами

3 . Задвижка Ду-60 Ру-Ю 
с ответными: фланцами „ и . * I 18,4 18,4

/
/Начальник отдела Гольдман

Гл.инженер проекта J f c  ' Будаева

Составил Логвинская

Проверил Парахина
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ЦНИДО7 
ИНХСН* рного 
оборудования

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 -2 -  25S

Станции биологической очистки сточ
ных вол с циркуляционными окислитель
ными каналами производительностью 

100-200 бйЗ/сутки

Альбом У1

ЗАКАЗНАЯ С П Е Щ Ж А Ц И Я  5-КГ НА МАТЕРИАЛЫ
Листов 5 Лист I

Л№ Шз^р по Наименование и тех
но общесо- ническая характерно- 

юззой тика основного и ком- 
класси- плектущего оборудо- 
факации вания, приборов,арма

туры, кабельных и др. 
изделий

Тип, *  но- Завод Еди Ко- Ма- Вес ( к г ) Стоимость по 
марка, зипии изгото- ни- ли - фа-  смете
к ата- по витель ца ч е - ри- А__ об.  ед Г  обпшя
i ° z £  J K b  ст~ “  н 2 § Г  £ий щ а  Жч ер- схеме портн. ме- во ^  отб-
тежа оборуд. р е - * у

страна ния 
фирма

I и_____ а__________ i___ 5 6 7 8_а_ю—ы— is------ ia

I

, з д т а е . .р ж .ш

Труба О-Ц-25 f f i - 6 2 п.м. 2,0 2,39 4,78



902-2- 255 Альбом У1 15

I  2 3 4 5

2 Кран поливочный 
с соединительной 
цапковой головкой 
Ду-25

ГОСТ
I8 I6 I -
-72

3 Рукав резино-тка
невый напорный тип 
"В« Ду-25

ГОСТ
8496-
-57

4 Щитовой затвор 
Т  = 8 мм 
200x450

318.03 Альбом 
00.000 У

Пр оиэводствен но-вспомога- 
тельный блок

Хлооатооная

I Труба полиэтиле
новая ШШ Ду-25 
Ру-6

МРТУ-6
05-917/
—67

2 Труба 0-Ц-20 ГОСТ
3262-
-62

/З З З Г - o s

5 -  КГ Листов 5 Лист 2

7 8 9 10 I I

комп. I

п.м 10,0 1 .0 10,0

шт 4 34,0 136,0

п.м. 10 0 ,5  5 ,0

п.м. 5 ,0 1,66 8 ,3



9 0 2 -2 -£ 5 5  Альбом У1 5-КГ

I  2 *3 4

3 . Труба 0-Ц-15 ГОСТ
3262-
-6 2

4 . Труба 14x2 ГОСТ
8734-
-5 8

5 . Фланец стальной 
Ду-25

мн-
3017-
-61

6 . Рукав резино-тка
невый напорный 
типа "В" ?57б~

7 . Гайка накидная 
ниппель, вставка 
и штуцер

ГОСТ
5915-

8 Угольник полиэти
леновый Ду-25

9 , Тройник полиэти
леновый Ду-25

10 , Втулка под фланец 
по^э^^леновая

Ш -3016-
-61

16

Листов 5 Лист 3

6  7 8  9 10 I I

п ,м . 1 3 ,0 1 ,2 8 1 5 ,3

и 20 9 ,5 9 1 1 ,8

ШТ, 1 1 ,0 0 ,9 9 ,9

п ,м . 15 1 ,0 1 5 ,0

ком. 5

Владимир
ский хим
завод шт. 2 0 ,5 1 ,0

м и 2 0 ,5 7 1 ,1 4

п ,м . I I 0 ,1 3 1 ,4 3
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902-2-2 5 5 Альбом У1 5-КГ Листов 5

Л ------- 2------------- S_____________ 4 ____ 5 ....

I .

I .

I .

X.

flaw m a стам и

Труба 159x4 ГОСТ
10704- 
-63

Приемная камера

Щитовой затвор 318.03. ДлЪБОМ
4 ®8мм 200x450 00.000 ¥

■Дяямяяай. отстойник д=4М

Труба д 219x6,0 ГОСТ 
10704- 
-63

№ядя|яянд гамготяр Д=2М

Труба 159x6,0 ГОСТ 
10704- 
-63

Внутришющадочные 
в£22_______

I, Труба 159x4,0 ГОСТ
10704-63

/ 3 * 3 5  - * Г

Лист 4

7 8 . _9____ IQ___ Ц ____ 12____ Ш

п.м. 6 15,29 91,74

шт. I
34.0 34.0

п.м. 5,0 31,52 157,6

п.м. 6,0 22,64 134,64

п.м. 27,0 15,29 412,83



902-2- 255 Альбом Л -  18 ■

I  2 3 4 5 6

2 Труба 114x4
й й м з

3 Труба 100 ГОСТ
6942-3-69

4 50 ГОСТ
5525-61

5 5* : 9150 -арки ГОСТ
539-73

6 100 . я .

7 Труба полиэтиде- 
ноьая Ду-25 шш 
Р *  6 кг/см2 -67

8 Стекловата

Начальник отдела 
Гл,инженер проекта 
Составил 
Проверил

5-КГ Лнотоа 5 Лио» 5

7 8 9 10 I I  12

п,м. 21,5 10,85 233,3

я 2,5 14,5 ^6,25

и 43,0 10,6 455,8

я 71,0 I I .  ? 831,0
я 3510 8 ,3 291,0

я

KF

36,0

50
2,14 77,0

Гольд -ан 
Будаева 
Логвинская 
Парахина
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ЦНИИЭП
инженерного
оборудования 
г .  Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ - < э -

902-2 - 255

Станции биологической очистки сточных 
вод с циркуляционными окислительными 
каналами производительностью 100-200 
мЗ/сутки

АЛЬБОМ У1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 6-КО

на нестандартизированвое оборудование Листов 4 Лист I

Ш  Шифр по Наименование и тех- Тип, № по Завод Един. Ко— Ма Вес (к г) Стоимость по
пп обще- ническая характерно- марка зиции изгото изм. ли- те- смете

союзной тика основного и ката по витель ч е- ри
класси- комплектующего обо- лог, техн. ст - ал един, общий един. общая
фикации рудования,приборов, 

арматуры, кабельных
№ чер- схеме 
теха

во руб. тыс.
руб.

и других изделий

I 2 3 4 5 б 7 8 9 10 п 12 13

Здание решеток

I *е®етка с  ручной ТипЛ
очисткой и 318,00 Альбом
корыте 00.000  У их I 152 ,0  152,0



902-2- 2SS Альбом У1 -  20

1 2  5 4 5

Производственно-вспомога
тельный блок

Хлораторная

I Грязевик
8§;88б

Альбом У

2 Футляр для повреж
денных баллонов

46.00.
00.000

3' Нейтрализатор 36.00
00.000 •и.

4 Подставка под
веон для 3-х 
баллонов .И .

5 8агват для
подъема
баллонов йо.'ооб •я.

6-KD Листов 4 Лист 2

7 8 9 10 И  12

ВТ I 52,0 52,0

■т I 128,5 128,5

я I 18,0 18,0

Я I 47,0 47 ,0

5,71N X 5,71



902 -2 - 2S5 Альбом У1 

I  Y "  3 4 5

I

Станция производительностью 
100 мЗ/сутки

Вторичный отстойник

Л. 4 м

Центральная труба 319.00 Альбом
£ 530x6 с отрала- 00.000 У
телом

Циркуляционный окислитель
ный канал_________________

I  Аэратор механичео- 289^00 Альбом

с электродвигателем

— 6

N ■ 7 ,5  квт Тип П
АОг-52-

Й 5-
и редуктором

/3& 3& -0S

21 -  6-КО Листов Ч> Лист 3

6 ~ 7 8 ~ 5  10 И  Л2~ 13

ИТ I 267 ,0 267,0

их I 848 .0 848 .0
Завод "Сиб-
электосмо- 
тор" г.Томск шт 2 59 ,0 118 ,0
Завод "Вольта1*
г.Таллин шт 2 110,0 220,0

Киевский
опытно-
покааат.
рвдукт.
аавод шт 2 150,0 300,0



/3#3S--£>S

902 -г- 255

i V T

Альбом У1 -  22 - 6-КО Листов А Лист 4

Ю I I 12 13

Станция производительностью 200 мЗ/оттки 
Контактный резервуар 

Д -  4 м

S антральная труба 319.00 Альбом
=530x6 с отража- 00.000 У

толем

Циркуляционный окислительный канал
йт 267,0 267,0

Аэратор механичес
кий с
электродвигателем 
N1=3 КВТ

289.00 Альбом 
00.000 У 
Тип I  
A 02-4I- 

-6

Завод "Сиб-
электромо-
тор"г.Томск

ЩТ
ИТ

1

2 59.0 118*0

N = 7 ,5  квт Тип П 
А02-52-6

Завод "Воль
та" г.Таллин ВТ 2 110,0 220,0

и редуктором Тип I  
% 35-

Киевский опыт 
но-показат. 
редукт.завод шт 2 150,0 300.0

Тип Ш 
ЦДН-35- 
-  12,7 пт 2 150,0 300,0

Начальник отдела 
Гл.инженер проекта 
Составила 
Проверила С М  .

Гольдман
Будаева
Логвинская
Парахина
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ЦНИИЭП 
инженерного 
оборудования 
г.Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- 2 5 5

Станции биологической очистки 
сточных вод с циркуляционными 
окислительными каналами произ
водительностью 100,200 м3/сутки

Альбом У1

ПЕРЕЧЕНЬ

заказных спецификаций (ВК) 
санитарно-технической части

Листов I  Лист I

JW Части проекта 
пн

Индекс Кол-во листов iS# листов

Санитарные приборы 

Материалы

1- BK

2- ЕК

2
3

/Начальник отдела 
Гл.инженер проекта

Гольдыан
Будаева



ЦНИИШ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ -  24 -
инженерного 902-2- 255
оборудования

Станции биологической очистки 
сточных вод с циркуляционными 

окислительными каналами про
изводительностью 100-200 мЗ/сутки

АЛЬБОМ У1
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-BK 
на санитарные приборы

Листов 2 Лист I

Л Л Шифр по Наименование и 
п п общесолз. техническая ха- 

кяасси- рактеристика 
фикации основного и ком

плектующего обо
рудования , приборов, 
арматуры, кабельных 
и др.изделий

_ Т jCZZ ZZjCZ 11111 ]

Тип, Л no-
марка, зиции 
каталог, по 
Л черте- техн. 
жа схеме

4 _____ 5 ______ б_______ 7___8

Вес в  кг Стоимость по 
_________ ^смете_ __ _  >
еда- бб- един, общая 
ницы щий руб. тыс.

РУ<5-

А. _  10_ . И  _  J 2 _____ 13

Завод- Ед. Колн- Ма- 
изгото- вам. чест. т е -  
витель ри

ал

Производственно-вспомогательный
б л о к

X Унитаз "Компакт тарель- ТОСТ
чатый" непосредственно '9156-68
соединенный со смывным 
бачком

2 Умывальник полукруглый РОСТы
в комплекте с бутылоч- 13560-68
ним сифоном кронштейна- 11807-66
ми и водоразборным 1153-58

8906-70

комп. I  

комп. I

краном



/ 3 < F 3  S ' -  O S

902-2- 255  Альоом УХ -  25 -  I-BK Листов 2 Лист '2

I  2 3 4 5 б 7 8 9 10

5 Смеситель для душевых 
установок типа СМ-Д-СТ 1 *

4»
-j

VO
 о

f

комп. I

4 Трап чугунный эмалиро
ванный с косым выпус
ком ТК Ду-50

ГОСТ
I8 II-7 3 шт I

5 Водомер крыльчатый BKM-IO Ленводо-
прибор ■ I

6 Манометр технический ОБВМ- I -  
-  100 * I

7 Эл ектроводонагрева
тель 120 л/час 
N = 9 квт НЭ-IB

Гроднен
ский
заво» комп.. I  60,0

Начальник отдела 

Гд.инаенер проекта 

Составила 

Проверил

Гольдман 

*А ""'j Будаева

Логвияская 

Федорова
c f v j r ^ )
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1ЩИИЗП
инженерного оборудования

ТИПОВОЙ ПРОКЕТ 
902-2 - 2 S S

Станции биологической очистки сточных вол 
с циркуляционными окислительными каналами 
производительностью 100-200 мЗ/сутки

Альбом 71
ЗАКАЗНАЯ С П Щ Ш К А Щ М  2-ВК НА МАТЕРИАЛЫ

Листов 3 Лист I

ЛК Шифр пс Наименование и Тип,мар- ft по- 
пп общесоюз .  техническая ха- ка,ката- зишш 

класси- рактеристика о с- лог, ft по 
фикации новного и комплек- чертежа техн.

тующего оборудова- схеме
ш я ,приборов арма
туры, кабельных и 
других изделий

Завод-из
готовитель 
(для импорт
ного оборуд, 
страна,фир
ма;

Ед. Коли- Мате- Вес в  кг Стоимость пЪ 
изм. чест. ри ал_____________смете________

един. общ. един, общий

J - - - 2 ----------- 2 ---------------- 4_____ I ______ $---------- 7___Э___ 9__й__ 1 ^ _ 1 2____s
Производственно-

I

2 ,

Труба ЧНР Ду-50 

0-Ц-40

О-Н-32

ГОСТ
5525-61 п.м. 49 ,0 И , 7 573,3

ГОСТ
3262-62 " 4 ,0 4 ,88 19,52

" 5 ,1 3 ,8 4 19,583 О-Ц-32



90 2 -2 -2 5 * Альбой У1

I 2 3 4

4 Труба 0-Ц-25 Гост
3262-62

5 0-Ц-20

б О-Ц-15 .я.
7 Труба Ду-100 гост

6942-3-69

8 Труба Ду-50 ГОСТ
6942.3-69

9 -*»- Ду-150 ГОСТ
1839-73

10 Веатиль Ду-40 15кч18р

I I Вентиль Ду-32 -Я.
12 Ду-25 .я.
13 Вентиль Ду-20 15кч18р

14 Ду-15 .я.
15 Кран спускное 

ДУ-15 ЮБ-86К

SS<S3S~ -  o s '

7 8

п .в . 6,5

я 7*0
я 6,0
я 15,0

л л 3
я 2.0
ВТ 2
м X
я I
ВТ 2
я 4
я I

Аистов 3 Ают 2 

9 ~ ~I0 ”  I T  ~  “t 2 "* " l8  

2,39 15,54

1,66 11,6

1,28 7,68

14,1 212,0

6„4 19,2

25,9  51,8

3 ,5  7 ,0

2,12 2,12

1 ,42  1 ,42

0 ,9  1*8

0,68 2,72

0,85 0,85
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902-2*2SS Альбой У1 2-ВК il^ S P i 3 Amos 3

I - 111
0)Г1111
M

l1 4

19 Тройник 100x50 ГОСТ
6942Д 7-69

OJ Колено Ду-100 ГОСТ
6942.8-69

21 Ду-50

22 Переход 150x100 ГОСТ
6942.5-69

2Э 100x50 -И -

£ ------2 ____ i Z . 2 - .  J B - Л .  J »

■S г 6.8 13,6

и I 4,5 4,5
и I М 1.9
N I 7,5 7,5
II I 3,7 3,7

Д 2 -

/Начальник отдела Гольдман
Гл.инженер проекта Будаева
Составила Логвянская
Проверил Парахина
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ЦНШЭП инженерного 
оборудования ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2 - 2SS
Станции биологической очистки сточ
ных вод с циркуляционными окислитель
ными каналами производительностью 

100-200 мЗ/сутки

Альбом 71

ПЕРЕЧЕНЬ
заказных спецификаций (0-0В) отопления И 

вентиляции

Листов I  Лист I

№№ Наименование
пп заказных спецификаций

Номер специ* Количество
фикадий страниц

1« Оборудование

2» Материалы

Главный инхенер проекта 
Начальник отдела

3

9

Будаева
Платонов



30
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ДНИИЭП инженерного ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
оборудования 902-2 - 2SS

Станция биологической очистки 
сточных вод с циркуляционными 
окислительными каналами произ
водительностью 100-200мЗ/сутки

Альбом У1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1-03 НА
ОБОРУДОВАНИЕ Листов 3 Лиот J

М  Ши<йэ Наименование и
пс по техническая харак-

обща- териотика основно -  
союз* го а комплектующего 
клао- оборудования,ярибо- 
ояф* ров .арматуры ,'кабель-

яых -и др* изделий

Тип* й по- Завод 
марка зиции изготови- 
ката- по тех- темь для 
лог ническ. импорт*
Л чер- схеме оборудо- 
теха вания

(страна.
фирма)

Ед* Кола- Мате- 
изм. чест- риал 

во

Вво в  кг Стоимость 
по смете

един* общ* —  
един, общ* 
руб. тыс* 

РУб.

I I 11111111 - 11111I ~ I - Е _ - X  11 „ X  , I 8 1V 11 III " i i  “ ja
Здание решеток

Вариант с апектро- 
отодлеяием_______

X Электропечи
ПТ-10-2

Завод
Миасс-
алектро-
анпарат

3 6 ,0  2 ,18



9№2-2-?5? Альбом 71

ll&ZZ&ZZZZ
Ж Электропечи ПТ-8-2

ПТ-5-2

3 вентилятор 
r4-70 V =2*5 о 

электродвигателем 
АОЛ-11-4

гь= 1400 об/мин 
V = 0 .1 2  КВТ

Вариант с водяным 
отоплением________

I  Центробежный вен
тилятор Ц4-70

-  2 ,5  с электро
двигателем АОЛ-11-4 
п= 1400 об/мин 

N= 0 ,1 2  квт

-  31 -
/4f3S- -  ЛГ

I-OB Листов -  3 Лист -  2

6 7 9_ _хй__. ja,
Завод
Миасс-

шт 4 5 .0 20

алектро-
апларат шт I 5*0 5 ,0

Крюков
ский комп* I 27 27
вент.
завод

Крюков
ский
венти- X 27 27
лятор,
завод



902-2-£!Г5 Альбом 71

1 . Л Л _____________________4 ______ &
Производственно- 
вспомогательный блок

Вариант с электро
отоплением

I Электропечи ПТ-10-2 -

2 ПТ-8-2 -

3 111-5-2 -

4 Центробежный вен
тилятор Ц4-70 

М = 2,5 с ал.двига
телем АОЛ-11-4 
п* 1400 об/мин 

л/ -  0.12 квт
Вариант с водяным 
отоплением________

Центробежный вентиля
тор Ц4-70 Ж * 2 .6  о 
ал.двигателем 
АОЛ-11-4 ,
п= 1400 об/мин,
У  = 0.12 квт

Начальник отдела 
Гл. инженер проекта 
Составила 
Проверил

32 / з г з ^ '  o s

I-0B  Листов 3 Лист 3

6 7 , 3

Миасс- шт 9 6.0 54
алектро-
аппарат шт 3 - 5 .0 15

шт 5 - 5 .0 25

Крюкрв-
ский
вентил.
завод ком. 2 27 54

Крюков
ский
вентил.
завод.

ком. 2 27 54

Платонов
Сагалович
Тарасова
Сагалович
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ИНИИЭП инженерного ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
оборудования 9 02 -2 - 2SS

Станции биологической очистки стоя
щ а вод с циркуляционными окислитель
ными каналами производительностью 
100-200 мЗ/суукж

Альбом Л

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-ОВ 
на материалы

»
да обще

союз
ной 
клас
са#®

Наименование и тех- Тип* 
ническая характерно- марка 
тика основного и ката-
комплектующего обо- лог
рудования.приборов* В чер- 
арматуры, кабельных тела 
и др» изделий

ЛистовJ9_ 
КО- М-
ли- 5?

Завод
изготов,

Еди-Л по
зиции

по для и м п о р т -^ .  ч ест-*“ 
техн* ного обо- во р
смете рудован.

(страна*
фирма)

Лист_1_  ^ _____
Вео (к г) Стоимость 
един, об- ДЕ-ЯРЛ* ■■ 

щмй бди- общ; 
ни- тыс» 
пн руб» 
РУ<5.

_____________________ 4 ______ £ ______.6_________ 7_____ a .  j а .  л — д _  л _ л _

Здание решеток

Вариант с алектро- 
отоплением

I Уголок для крепле
ния электропечей 
типа ПТ I  50x5 п»м 30 СТ 3*77 l i * 3 I



902-2 - 255 Альбой 71

I - _2_  _  3 _________________ _  4  _  _

Вентиляция

I Воздуховоды ме
таллические 

<Г, 0.7мм

2 Кронштейн для креп 
ления вентилятора 

2.6 (У-96)
Серия

J 494-12

3 Уголок X 50x6 -

4 Гибкая вставка 
Ч 250 ВГВ-1

б
175x175

В Г И - 
- 1

6 Зонт Т -  I -

7 Каркас для креп
ления электроде -  
чей уголок 
1  50x50x5

8 Клапан приемный 
200х 200

2-ОВ Листов 9 Ласт 2

! I У-I1  а I j l  j i  1 1 ~Л I ji Z 3£ I

М2 2,5 ст 5.5 18.75

ОТ 1 от 16 16

д.м 6.0 ст 3.77 22,62

шт I пр. 
бр -

от I п — тя

шт I СТ - -

д.м 8 ст 3.77 30,16

шт I
дер* войлок -



9 0 2 -  2 - 2 5 5  Альбом У1

1 _ -2___ 3 ____________________Л _____ &

9 . Трос d  «  3.3мм -

10 Блок d  =90 ММ -

I I Металлическая сет
ка 10x10 -

12 Окраска масляной 
краской за 2рвза 
воздуховодов а обо
рудования

Вариант с водяным 
отоплением

Отопление

I Радиаторы
■ЙС140-А0"

ят тя

2 Водогазопровод -  
ные трубы чу =15

ГОСТ
3262-62 -

3 Вентиль задорный 
муфтовый

15 кч 
18бр

-  3$ -

2-ОВ Ластов -  9 Ласт 3

_6_____ _  Л  _ _ 8  _ _Д_ л  _ . - Л - -  л  _

- ащН 2 ст - - -

- тт 3 от - - -

ял м2 ОД ст - - -

М2 6 •т м

Москов.

ы/иВой-
кова

сек
экм

J L
6 ,6

чуг 7.Б 120,0

- д.м Ю ст 12*8 12 ,8

пт 2 чуг. 0 ,68 I . I 6



902-2-255 Альбом У1

a __________________

4 Манометр техаачео- 
кай

5 Термометр

6 Уголок для креп
леная ребристых 
труб /,50x5

7  Окраска масляной
краской трубопро
водов а нагреватель
ных приборов за 2 
раза

8 Веятель фланце
вый запорный 

25
Вентиляцдя

15кч
19бр

I Воздуховоды металли
ческие б  ~ 0# 7мм

-  36 -

JB_____

Казан-
окай
завод

л г

ОВ-2 Ластов 9 Лаот 4

ЭС1 1 § I V  jq. 11 Iil I Iii I Iil I
m  2 -  -

шт 2 -  -

n*M 6.0 CT 3.77 22*62

М2 20 -  -

шт 2 — 3*5 7*0

М2 2*5 CT 5*5 13*75



902-2-255 Альбом У1

I - - ? _ 4 _ _ .

7 Кронштейны для креп
ления вентилятора Серия 
У =  2*5  ( У-96) 1.494-12

3 Уголок L 50x5 й й

4 Гибкая вставка 
0 250 ВГВ-1

175x176 НГИ-1

б Зонт Т-Х -

6 Каркас для креп
ления ребристых 
труб 
/ 50х 5 _

7 Клапан дер.утеп
лен* 200x200 -

8. Трос а  = а*3  мм -

9 Блок d m  90 мм •

/3 S 3 S -0 S -

2-ОВ Ластов 9 Ласт 5

7 8 _10 .  - I I  _  Л

шт 1 ст  16 16

д.м 6.0 * 3 ,7 7 22 «62

пт I пр. -
брез.

-

шт I

шт I от - -

д»м 8 ст  3 ,77 30 ,1 8

шт I дер.
войл.

шт 2 ст - -

шт 2 •й *й« «Й тт



902-2-Z5J Альбом У1

L - & - 11
44111l11\I1
col1

10 Металлическая сетка 
о ячейками 5x5

и Окраска масляной 
краской за 2 раза 
воздуховодов и обо- 
рудования-

Проиэводотвеннонзспомо- 
га тельный блок
Вариант с злектро- 
отоплением

Вентиляция

i Дефлектор Т-20

2 Воздуховоды метал* 
0.77мм

3 Перекидной утеплен
ный клапан 200x200 -

4 Гибкие рставки 
0  250 ВГВ-1

5 175x175 ВГП -1

/ A fJr -Л-Г

Ластов 9 Ласт 6

__3 1 11 i  1 31 Ixo 11 Iii I Iil I j£

м2 0 .3  -

м2 5 -  -  -

шт 3 ОТ 23*3 69*9

м2 10 от 5*5 55

шт* I от. -  
д»в.

-

шт 2 пр.б. -

шт 2 -  -



902 -2 - 255 Альбом Л

39 - / 3 S 3 S -  0 S

2-ОВ Листов 9 Лист 7X
 

1 
1 

1 M
l _ а „  -  - 4 5 6 7 8 9

6 Металлическая сет
ка 10x10 - - М2 1 .5 ст - шт

7 Подвижные жалюзий
ные решетки

гоох
100 - шт 2 ст - «ч шл

8 Окраска металла -  
ческих воздухово
дов масляной крас
кой м2 15 „, м шш

9 Узлы прохода об -  
щего назначения 
0  400

4 .9 0 4 -
“ Б - шт 3 ст - -

10 Перекидной клапан 
утеплен. ПК-160 - шт I - - -

I I Уголок для крепле
ния электропечей 

L 50х 5 шш м п.м 6 м 3 .77 22 ,62  -

12 Водоводяной подо -  
греватель - - шт I - - -

Вамант с водяным отоплением
Отопление

I  Трубы водогазощю- ГОСТ -  -  п.м 85
водные*^- 15 3263-62

ст  1*28 108 .8
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П Е Н И И ' 4

2 Трубы водогазопро- 
водные <$=20

ГОСТ
3262-
-62

3
4 =  32 -.«1

4 « #«|

Р?40

5 Ребристые трубы 
£ *= 1,5м -

6 Радиаторы тала
-

7 Вентиль запорный 
фланцевый 

= 40
1бкч
19бр

8 Кран двойной ре
гулировки Зу =15 -

9 Воздухосборник 
* ,=  г - 3 6 0

Ю Грязевик dj=50 -

40 / 3 S 3 f -  OS

2-0В Ластов 9 Ласт 8
6 7 8 9 _хо . . и .

Щ* п«м 5 ст 1,66 6 ,3

- д«м I и 3.09 3.09

- я .м 2 If 3 .84 7 ,68

ЛубНИН#
ЗАВОД шт 2 ст 52,6 105,0

Москов*
завод 
им «Вой

зкм
“celc *Р- чуг 7 ,6

кова
шт 4 чуг в .4 25 ,6

Моотранс-
Бр.техмон

тах
шт 8 0,423 I I  .4

- зт 2 ст . 7 ,9 15,8
- шт 2 ст 7 .9 15 .8
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I - 2 - - 2 __________________4 ______2

11 Регулятор расхода 
FP-40

12 Водомер dj* 15

13 Манометр

14 Электронагрева
тель УНС-ЮО

Вентиляция

1 Электропечи 
ПТ-10-2

2 ПТ-8-2

3 1ГГ-5-2

4 Ц/Б вентилятор 
ЦЧ-70 М =2,5 с 
эл. двигателем 
АОЛ-11-4

Начальник отдела 
Главный инженер проекта 
Составила :
Проверил

-  41 /3 8 3 S - - 0 S

2-ОВ Листов 9 Лист 9

_6 7 8 9 .  _ и  _ .

ют I от 21 21

шт I 2 2.2 2,2

Казан
ский

шт I - - -

завод

Миасс- шт 9 ст 6.0 5 .4
злектро-
аппарат

5 .0 15- шт 3 и

- шт 5 »» 5 .0 25

Крюковс
кий вен-

к-т 2 п 27 54
тилят,
завод

Платонов
Сегалович
Тарасова
Сагалович

12-
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инженерного
оборудование

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2 -  255

Станции биологической очистки сточных
вод с циркуляционными окислительными 
каналами производительностью 
100-200 мЗ/сутки

Альбом У1

П Е Р Е Ч Е Н Ь
заказных спецификаций части злектрооборудования иfiWiAUfiAUfhl

Аистов I Аист х
1* № 
О 0

Наименование вакааных спецификаций Номер спецификации Количество
страниц

I Заказная спецификация силового влектрооборудованми I - 8I 9
г Заказная спецификация электрооборудования и мате -  

опалов, комплектуемых заказчиком 2-ЭД б
8 Заказная спецификация изделий и материалов, комплек

туемых подрядчиком 3-BI 8
* Внецеховыс кабельные сети» Заказная спецификация 

материалов электрооборудования 4-ЭД 2
5 Циркуляционные окислительные каналы. Заказная спе

цификация силового электрооборудования 5-ад г
б ваказная спецификация приборов и средств автомати

зации 1-АП X
7 Заказная специфккадия основных монтажных материа

лов и изделий /**рубы,металлы «монтажные изделие/ СУ 2
Начальник отдала 
Т'л.саженер проекта Павлова



шшиэп
инженерного
оборудования

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2-255

/ 3 & 3 S -
- и з

Станции биологической очистки сточных 
вод с циркуляционными окислительными 
каналами производительностью 100-200 
мЗ/сутки

АЛЬБОМ У1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1-ЭЛ
силового электрооборудования Листов 9 Лист I

ОД Шифр Наименование и тех- Тип, № по- Завод- Един. К-во Ма- Вес в кг
пп по ническая характерно- марка, зиции изгото- нам. т е -

обще- тика основного и ката- по внтель ри- *L rB"VCL"
союз- комплектующего обо- лог,К» техн. ад M w w »
ной рудования,приборов, черте- схеме
клаоси- арматуры,кабельных ха

_фикацир_ц_ддугих изделий___________________________ ______ __ _____ ____ ______
Г “  2 3 ~ ~ ~ 4 ~ "  5 - - - - - -  - g 9 JO "  i l "

Стоимость ПО 
.  -  £ “0*2, _  „  
Един. Общая 
руб. руб.

12 13

X. Аппараты низкого напряжения / до I  кв/
Производственно-вспомо
гательный блок

I . I  Пакетный выключатель ГПВМ-З- Ташкент-
герметический,2 -  10 окий элек- ит 4
сальника тротехни-

ческий
завод

1.2 ‘ю  же ГПВМЗ-
-60 и» г



-  44 -

902-2 -253* Альбом УI  I -ЭЛ

з  4 5 6 7

Здание решеток

Магнитный пускатель 
шгаебрызгонепроии -  
ц&емый, нереверсив
ный, с тепловым ре
л е , с катушкой на 
номинальное напряже
ние 380в,50 гц с 
тепловыми элементами 
реле на номинальный 
ток 23а , с 4 сальни
ками;
2з+2р б/к

ПМЕ-222 г.Гомель
8-Д
электро
аппаратуры

Пост "пуок-стопя для 
крепления к поверх
ности со степенью за
щиты IP54- с пластмас
совыми корпусными де
талями и отверстием 
для ввода проводов 
1/2"

IKE-722-
-2УЗ
ТУ16-52616-
-71

Пакетный выключатель 
герметический, 2 саль
ника ГПВМЗ-Ю

Ташкентс
кий элект- 
рокехани -  
ческий 
завод

Листов 0 Лио* 2

8 9 10 I I  12 13

I

I

I
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902-2-25-5 Альбом У1 i -ал Листов 9 Лист з

1 2  3 4 5 6 7 8 9 Ю I I  12 i a

1*6 Пакетный пе реключа- ГШШ2- 
тель, 3 сальника I0/H2

0» Пульты* Шкафы управления
Производственно -  
вспомогательный блок

2*1 Шкаф силовой распре
делительный защищенно
го исполнения / ввод 
кабелей снизу/ с од -  
ним рубильником 400а CU62-6/I
на вводе о 8-ю группа
ми предохранителен 
4х60а+4х100а.
Плавкие вставки пре -  
дохранителей:

Ix6a ,  1х15а.1х20аДх30а

Ташкентский ит Г  
электротех
нический 
завод

Грозненский
электромеха
нический
эавод нт I
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902- г -ZSS Альбом п I -ЭЛ Аиотов 9 Лист 4

1 2  3 ♦ 5 б ?  8 9 10 I I  12 13

2*2

2 .3

Шкаф силовой распре
делительный зашищенно- 
го исполнения /ввод 
кабелей снизу/ с од
ним рубильником 400а 
на вводе, о 8-ю груп
пами предохранителей 
4хб0а +4х10Оа.
Плавкие вставки пре
дохранителей: СД62-6/1

Грозненский ит 
электроне -  
ханииеокий 
завод

2 x 6 a ,Ix I5 a tIr25a  
2хба,1х15а,1х60а,1х25а 
2хба,2х25а,1хб0а 
2х6а,2х25а,1х80а 
2x6а, 2x25а, 1x100а

Шкаф сигнализации ШС 
Общий вид -  лист АК-2 
Технические данные 
электрооборудования.
Таблица лист АК-3 ит
Указания по привязке
Плавкие вставки предохранителей в шкафу 
СП62-6/1 выбирать по таблице применения 

на листе М-1 «Схема питания электрообо- 
рудования11.

I

I
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1 2  3 4

К. Пункты. щитки, ящики
Яроизводственно- 
вспомогательный блок

8 Д Ящик силовой с 3-х 
полисным рубкяьнн -  
ком с боковой руко
яткой, 3  предохрани
теля тина Ц-27 о 
планкой вставкой на 
20а

ЯРД-20

ВЛ  Яяик «яловой ЯБПВУ-2

3 .3

Вданмв решеток 

Ящик ояловой

-  47 as-

I -ЭЛ Листов 9 Лист б

5 6 7 8 9 16 И  12 13

Краонояр нт I
ский з-д
электро -
монтажных
изделий

Каванский 
завод 
электро -

конструкций ит 1

яг I
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I t  3 4

1У. Кабельные изделия

Производственно -  
вспомогательный блок

Кабель силовой сече
нием:

4 .1 3x50+1x25 кв.мы АВВГ

4 .2 3x35+1x16 кв.мм АВВГ
4 .3 Зхб+1х4 кв.мм АВВГ
4 .4 3x2.5+1x1,5  кв.мм АВВГ
4 .5 3x2,5  кв.мм АВВГ
4 .6 Зх4+1х2,5 кв.мм АВВГ
4 .7 2x4 кв.мм АНРГ
4 .8 2x2 ,5  кв.мм АВВГ

4 .9 Кабель контрольный 
сечением:
4x2,5  кв.мм АКВВГ
Здание решеток

Кабель силовой сече
нием:

4 .10 Зх4+1х2,5  кв.мм АВВГ
4 .11 3x2,5+1x1,5  кв.мм АВВГ

48 C?s

I-ЭЛ лисхов 9 Диот 6

б 7 8 9 XO I I  12 13

м 50
и 50
и 30
И 60
U 20
м 20
м 200
и 20

М 10

м 25
м 20
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1 2  3 4 5

4Л2 2x4 кв.мм АНРГ

Кабель контрольный 
сечением:

4ЛЗ 5x2,5 кв.мм АКВВГ

4.14 4x2,5 кв.мм АКВВГ

У. Монтажные конструкции н детали

Производственно -  
вспомогательный блок

5Л Стойка кабельная СЯС-40

5 .2 Полка кабельная Ж-25
5.3 Металдорукав K97I

5 .4 Металдорукав Ду=22мм
рац-х

Здание решеток

5 .5 Соединительная
коробка СК-24

5 .6
5 t f

Металлорукав
Металдорукав 
Ду=22 мм

K97I

Г8-Ц-Х

-  49 S 3  * 3 \ r - a f

I -ЭЛ Листов 9 Лист 7

7 8 ~~9 "* " i 0 “  " i I  "  “ l2  ~  ~IS

м 50

м 10

м 10

вт 20 
вт 60

нт 2

В 50

ВТ I
шт I

м 20
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1 2  9  4 5

У1. Квталдш. Металлические изделия
%оизоюдственно - 
юломюгательный блок

Трубя легкая водо - 
га эотро воздавая, уо - 
ловшя пршкэд:

6 Л 25 ни ГОСТ
8262-62

6*2 50 ш ГОСТ
3262-62

6.8 Сталь дисковая 
h = 1,5 шя 

ЮОФ ж 24® яш
ГОСТ
3680-57

Стая* полжвовая

6 .4 40зб4 ям ГОСТ
103-57

6 .5 25x3 нм „п«.
6.6 С та»  крутясая 

t 12 нм -Я-
Здаяав рошюток
Трубя легюш водо- 
гаэмвоводаия ,у с -  
яокмя прелюд:

6 .7 25 ж Ш1-62

,f< r3S~ - 0 S

Хиохов 9 Хнот 8 

7~ g-  -  -  -  —  -  "  -  -  и *  *  ~18

м 50

■ 10

м 20

н / к г II5/I4S
N I5/II

а 100/89

и 80
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-  51 - sa s s s~ -

1-Э1 ^ Хиот э

X 2 3 4 5

Сталь полосовая:

6 .9 40x4 мм ГОСТ
103-57

о*10 25x8 им
6Л1 Сталь круглая 

0 12 им -И-

£  ~ ~ ~  V  ^ ~ i  ~ "  9 "Р " ift  ~ "l|  "  12"  ”  *18
— - ь— — — — " — — — — — — —

Ы/W 80/100

• 5/3,5

М/кг 90/80

Начальник отдела 
Гл.инженер проекта 'С /нкМ — - 
Составила 
Проверил

Гольцнан
Павлова
Накрушина
Станкевич



цнииэп
инженерного
оборудования

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 -2 -  255

-  52 - 0S-

Станцяя биологической очи сти  о точных 
вод с циркуляционными окислительными 
каналами производительностью

АЛЬБОМ Л

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ, 
Ш Ш ИШ ЕШ Х ЗАКАЗЧИКОМ -  2 ЭЛ

Листов 6 Лист I

№№ Шифр Наименование и тех- Тип, марка Jfc поз
ш  по ническая харакгерис- каталог по

общее* тика основного и J& чертежа техн.
класс* комплектующего обо- схеме

рудованин

1 2 3  4 5

я зг о -  изм*
гови-
тель

ик&х * — —
ед . общ

.6 7  8 9 10 I I

. -  - ________л
Стоимость по 

смете
един. общ.
в руб* в  руб.

12 13

I *  Электрооборудование

Производственно-вспомогательный блок

I - I  Пункт распредели
тельный с  вводным 
автоматом A3I24 на 
100а ,  с  расцепите
лем 20а  я 6-ю ли
нейными автоматами 
ASI6I  с  расцепителем
15а ПР9222-203 шг I
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1 2  5 4 5

1 -2  Здание решеток
Ящик с  трехполюсным 
пакетным выключате
лем и тремя предохраг- 
ни гелями ПР-й на 15а, 
с шгаькой вставкой 6а ЯВПЗ-15

П, Оборудование светотехническое

Производственно-вспомогательный блок

Светильники полностью 
пыленепроницаемые 
для ламп мощностью:

2-1 до 100 ватт

2-2 до 200 ватт

2 -3  Светильник для по
мещений с химичес
ки активной средой, 
для ламп мощностью: 
до 100 ватт

2 - 4  Светильник потолоч
ный брызгозашщен- 
ный, для ламп мощ
ностью до 100 ватт

ППР-100

ППР-200

Аотра-П

imt-IOOM

53

2 -а д  Ластов 6 Лист 2 

6 7  8* V  “  1 0  I I  ~  ~ 12** ~ ~ 13

шт I

от 4
шт I

шт 3

шт 3



902-2- 7SS Альбом Ж1

I  2 3

2-5 Свеяльшш вас генный брыагозавдинеяный, 
для ламп т ош осгью 
до 60 ват» БУВ-60М

2-6 Светильник потолоч
ный для лаш мощ
ное ты> до Ю0 ватт ЯЛ-ИА

2-7 Лайва ручная пере
носная с ааадтной 
сеткой и авяанговым 
доводом дшшой GP-2
Лампа накшшвания 
общего назяачения 
22 Ов с дошлем Р27 
ГОСТ 2239-90 
мощностью;

2-8 60 ватт Б220-60
2-9 100 ватт Б220-100
2-10 150 ват» £220-150
2-11 Лампа накаливания 

220в с дошлем Р27 
ТУ 16 535*510-71 £220-75

54

2-ЭЛ Листов в Лист $

6 7 в" V  ~ “ "Й ~ ~ 12 13

шт 6 

шт 3

от 2

шт 13 
шт 4 
шт I

шт 2



9 0 2 - 2 -  2 5 5  А л ь б о м  У 1

I  2 3 4

2 - 1 2 Л а м п а  н а к а л и в а н и я  
м е с т н о г о  о с в е щ е н и я  
1 2 в  с  ц о к о л е м  Р 2 7 ,  
Г О С Т  1 1 8 2 - 6 4 ,  мощ
н о с т ь ю  2 5  в а т т М О 1 2 - 2 5

2 - 1 3 Л а м п а  н а к а л и в а н и я  м е с т  
н о г о  о с в е щ е н и я  3 6 в ,  с  
ц о к о л е м  Р 2 7 ,  Г О С Т  
1 1 8 2 - 6 4 ,  м о щ н о с т ь ю  
2 5  в а т т М 0 3 6 - 2 5

З д а н и е  р е ш е т о к

2 - 1 4 С в е т и л ь н и к  п о л н о с т ь ю  
п ы л е н е п р о н и ц а е м ы й  
д л я  л а м п  м о щ н о с т ь ю  
д о  1 0 0  в а т т П П Р - 1 0 0

2 - 1 5 С в е т и л ь н и к  н а с т е н н ы й  
б р ы з го з а щ и щ е н н ы й  д л я  .ы ш г-о и м  

л а м п  м о щ н о с т ь ю  д о  6 0  в а т т

2 - 1 6 Л а м п а  р у ч н а я  п е р е 
н о с н а я  с  з а щ и т н о й  
с е т к о й  и  ш л а н го в ы м  
п р о в о д о м  д л и н о й  Ю м С Р - 2

5 5  - / 3 S 3 S - -  Л Г

2-ЭЛ Листов 6 Лист 4 

6  7  в "  ~ 9 ~  "  1 0  I I  ~  "  Ъ Г  "  ~  1 3

шт I

шт I

шт 4 

от I

шт I



9 0 2 - 2 - 2 5 ‘5  А л ь б о м  У 1

1 2  3 4  5

Л а м п а  н а к а л и в а н и я  
о б щ е г о  н а з н а ч е н и я  
2 2 0 в  с  ц о к о л е м  Р 2 7  
Г О С Т  2 2 3 9 - 7 0  м о щ 
н о с т ь ю :

2 - 1 7  6 0  в а т т  Б 2 2 0 - 6 0

2 - 1 8  1 0 0  в а т т  Б 2 2 0 - 1 0 0

2 - 1 9  Л а м п а  н а к а л и в а н и я
м е с т н о г о  о с в е щ е н и я  
1 2 в  с  ц о к о л е м  Р 2 7 ,
Г О С Т  1 1 8 2 - 6 4  м о щ 
н о с т ь ю  2 5  в т  M 0 I 2 - 2 5

Ш .  К а б е л ь н ы е  и з д е л и я

П р о и з в о л е  г в е н н о - в с п о м о г а т а п ь н ы й  б л о к

К а б е л ь  с  а л ю м и н и е в ы 
м и  ж и л а м и  Г О С Т  1 6 4 4 2 - 7 0  
с е ч е н и е м :  А В Н Г - 6 0 0

3 - 1  2 д 2 , 5  к в . м м

3 - 2  3 & 2 , 5  к в . м м

5 6  -

2 - З Л  Л и с т о в  6  Л и с т  5

7  в ”  V  ~  1 0  И  “  ~  1 2  1 3

ш т  I  

ш т  4

ш т  I

м 6 0

м 10
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1 2  3 4 5

3 -3 Провод о алюминиевыми 
жилами ГОСТ 6323-71 
сечением 1x4 кв.мм АПВ-500

3 -4 Провод с медеымя жи
лами. сечением 
1x1 ,5  кв.мм ПРГ-500

Здание решеток

Кабель с алюминиевыми 
жилами ГОСТ 16442-70 
сечением

3 -5  2x 2 ,5  кв.мм

3 -6  3x 2 ,5  кв.мм

3 -7  Зх6+1х4 кв.мм

3 -8 Провод о медными 
жилами сечением 
1x1 ,5  кв.мм ПРГ-500

Начальник отдела 
/ Гл.инженер проекта 

Составил 
Проверил

2-ЭЛ Листов 6 Лист 6 

7 в "  9 ”  10 I I  ”  ^ 12 13

и 30

М 30

м 20
м 3
и 100

м 10

Гольцман
Смердова
Станкевич
Афиногенова



58 S S S J'S '-O Jr

цнииэп
инженерного
оборудования

типовой ПРОЕКТ 
9 0 2 -2 - ZSS

Станции биологической очяотки о точных 
вод с циркуляционными окислительными 
каналами производительности)

100-200 м/сутки

АЛЬБОМ У1

ЗАКАЗНАЯ ШФИКА1̂ Я и  Ш ЕРИШ В» ИРМПШ1УВШХ

Листов 3  Лист $

В№ Шифр Наименование и тех- Тин,марка В 3 -д  Ед/
дп до ническая харакге- каталог поз, и з- язи.

обшес, ристиха основного В чертежа по гото-
клаос, н комплектующего техн, вит,

оборудования схеме

К-во Натер. 2е-  М Л1*- 
един, общ,

Стоимость по
-  -  я м т  -  *
един, общая 
руб. руб.

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 I I  12 13

I ,  Электромонтажные изделия 
заводов Главэлектромонтажа

Производственно-вспомогательный блок 

I - I  Ящик с понижающим

1-2

250 ва 220/Збв 

Ящик с донижащим

ЯТП-0,25 шт I

трансформатором 
250 ва 220/I2B ЯТ0~0,25 шт I

1-3 Кронштейн У114 шт 4
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902-2-ZSTF Альбом У1

I  ~2 3 4 б *  " б ’

Коробки ответвитель
ные

1-5 0805

1-6 0808

Здание решеток

1-7 Ящик с понижающим
трансформатором 
250ва 220/I2B ЯЛЫ),25

Кронштейн У114

1-8 Лестница-стремянка
(складная) Л380

1-9 Коробка ответвитель
ная 0805

П. Электроустановочнне изделия 

Производственно-вспомогательный блок

2 -1  Выключатель однопо
люсный 250в 250/Юа индекс 
для открытой уста- 0201 
новки

SSfjr- 0S-

3-ЭЛ Листов 3 ЛяоТ 2

7 8 9 10 IX 12 13

шт I

от 5

шт 5

шт I

шт I

шт I

шт 15

шт 9
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902-2-255 Альбом 71 3-ЭЛ

I 2 3 4 5 6 7 8

2-2 Выключатель поворотный 
брызгонепроницаемый 
250в 6а

индекс
0261 шт 4

2-3 Здание решеток
Выключатель поворотный 
250в 6а , брызгонелрони- 
цаешй

индекс
0261 шт 2

Ш. Прокат черных металлов и трубы металлические

Производственно-вспомогательный блок

3-1 Лента стальная 
ГОСТ 6009-57 30x3 мм м/кг 2/1,4

3-2 Сталь угловая ГОСТ 
8509-72 32x32x4 мм м/кг 2/3,8

Здание решеток

3-3 Лента стальная 
ГОСТ 6009-74 30x3мм м/кг 2/1,4

3-4 Сталь угловая 
ГОСТ 8509-72 
32x32x4 мм м/кг 2/3,8

Начальник отдела 
/Гл.инженер проекта 

Составил 
/Проверил

Листов 3 ЛистЗ

10 "  "  I I  12 13Г

Гольцман
Смердова
Станкевич
Афиногенова



61

цнииэп
инженерного
оборудования

ТИТОВОЙ ПРОШ 
902-2- <15S

Станция биолог*ческой очистки сточных 
вод с циркуляци шнымя окислительными 
каналами произвидятельностью

100-200 м3/суткя
АЛЬБОМ У1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 4-ЭЛ 
ШЕРИАЛОВЭШГРООВОРУДОВАНИЯ

Листов 2 Лист ]

Л» Шифр Наименование и тех- Тип,марка Л Завод Кд. К-во мат. Вео в  кг Стоимость по смет
ап общ. ничеокая характерно- каталог 

клас- тика основного и А чертежа
поз,
по

изго
тови

и з м . ед. общ. един, 
в руб.

общая 
в руб.сиф. комплектующего обо тех. тель

рудования приборов, 
арматуры, кабельных

схеме

.  I  ДРАиэдалдй_______он1
м| 4 - S - . - 2 - _8_  _  9 . _  1о_ _ Ц . .  12 13

Внецеховые кабельные сети

X, Кабельные изделия

Кабель силовой 
оечекяем:

I . I . 3x10+1x2,5 кв.мм АВВБ м 280

1.2. Зх4*1х2,5 к в . м м АВВБ м 280
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902-2-255 Альбом У1 4-ЭЛ Листов 2

1 .3

Кабель контрольный 
сечением :

10x2,5 кв.мм

2.1

П.Трубы металлические

Труба стальная Ду=Ю0мм ГОСТ 
( L -  2000 мм) 3262-

-6 2

И. Трубы неметалличес
кие

3 .1 асбестоцементная ГОСТ 
= 100 мм ( I  =3000ш) 1839- 

-73

Начальник отдела

Гл.инженер проекта —  Павлова

Составил Макруппша

'Проверил Афиногенова

/ s s s j ' - a s *

Лист 2

7 8 9 10 I I  12 13

м 100

м 10

м 60
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ц н и и эп
инженерного
оборудовании

Типовой проект 
902-2-255

Станции биологической очистки сточных вод 
с циркуляционными окислительными каналами 
производительностью 100-200 М3/ сутки

Альбом У1

ЗАКАЗНАЯ (ЛШШКАЦШ 5-ЗЛ СИЛОВОГО ЭШТРООВОРУДОВАНИЯ

Листов 2  Лиот I

ДД Шифр Наименование и тех- 
пп по ническая хараете- 

обще- ристика основного 
союз. и комплект уище го 
клас- оборудования прибо- 
сифи- ров, арматуры, ка- 
кации бальных и др. 

изделий

Тип, Д Завод- Ед.
марка, пози- изготовитель изм
каталог ции
Д черте-по 
ха техно

логия, 
схеме

Kjun— Мате-Вес кг 
чест- р в а л _______
во

Стоимость 
ДО OMBTJ,

ец. общ ед.
руб ру3

1 - 2 _____3______________________ 4_________ 5 ______в _ _________ 7
Циркуляционные окислительные 

каналы
I .  Аппараты вязкого 

напряжения ( до I  кв)

I . I иакетный выключатель 
« ^ « я я в с к н й .г  о

пшю-гг

Ташкентский
электротех
нический
завод

I

I1.2 То же



902-2-ZSS Альбом Л

1 _ _ 2 . 8 _ 4

П. Монтажные конструкции 
и детали

2 .1 . Стойка К-305
(CA-I)

2 .2 . Металлорукав 
Д р  22 мм РЗ-Ц-Х

Начальник отдела

Главный инженер 
проекта

Составила

/Проверила

64 - / з * з г -  * *

5-ЭЛ Листов 2 Лист 2

fi_____ z -. а - . а _ л  - el .к _

от I

м 5

/ ^ ^ ^ Г о л ь ц м а а

%A/4*zfiyxX

/
Павлова

Мокрушина

Афиногенова
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ЦИИИЭП
инженерного
оборудования

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2 -2 5 S

Станции биологической очистки сточных вод 
с циркуляционными окислительными каналами 

производительностью 100/200 м /сутки

АЛЬБОМ У1

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ -  1-АП ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ 
АВТОМАТИЗАЦИИ

Листов 1 Лист I

ДО Шггфр Наименование па- 
поз. оощ. раметра и место 

клас- отбора импульса 
сиф.

Пре- Место Наименование и Тип» Кол-во по Фак. 3 -д  Стоимость При»
дель- уота- характеристика модель gpjgegry треб, и зго- по омете не
нов новки на ио изд. т о - в  пуб. ча-
зяач- один вое м ~

игре- агр . 
га г

парам. гель един. общ.

I

I,

3 _____ ± ______ 5 ________ 6 ......................2 - 1 м
 

1 
1 

1 
1 

1(
0 1

 
1 

1 
1 

1

Здание решеток

Температура
воздуха

+5°С на Датчик темпе- м в »  
стене ратуры камер- '  

ный биметал
I  I Орлов- 4-10 4-10 

с кий
лический, пре
делы регуля-

S, 8
Р||

рованиа теш е-

c m
Начальник огд.
Гл.инженер проекта 
Составил U f e - * . .  

/Провари

Гольцман
Павлова
Макруоина

Афиногенова



цнииэп
инженерного оборудования

-  66 - / А гл г-л г

таловой лрош
902-2 -2 5 5

Станции биологической очиотки стачных 
вод о циркуляционные* окислительным 
каналани производительностью 
100-200 мЗ/сутди

Альбом У1
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ МОНТАЖНЫХ МАТЕРИАЛОВ I  ИЗДЕЛИЙ 

/ трубы, металлы,монтажные наделяя / -  СУ
Листов 2 ЛясТ I

№ Ш Шифр Наименование 
о н по 

обне- 
0008, 
кдао- 
сяфи-

Обоаяаченяе 
по ГОСТу, ТУ 
или вормахм

Един* К-во Факт*я, 
мам» по требует- 

проек-ся надо- 
Фу лий

Сто пост» ■ шатана Пртвча -  
K in . Обма*

1 2  8 4

Прогаодояваво- 
ведомогатальныК (Шок
Слаботочные устройства

I Кабель телефонный 
бронированный

ТД0Б-5х2х0,5

г Кабель телефонный
ТР 11-1x2x0,5распределительный

3 Коробка телефон -  
ная распределитель
ная

КРТй-10х2

5 б 7 8 9 10

км 0,1

хм

IT

0,025

I



9 0 2 - 2 Альбом У1 СУ Листов 2 Лист 2

| 
t-Ч

 I 
1 

1 
1 

1 
1 

N
 1

1 
! 

1 
1 

1 
I 

1 
1 

1 
1

1 
00

 I
 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 ч
л 

| 
1 

1 
1 

1

б 7 8 9 10 I I  12 13

4 Телефонный аппарат 
системы АТС

ТА-63 ит I

Начальник отдела "У Гольцман

Главный инженер 
проекта

1
Павлова

Составила Степанова

^  Проверила S & f e r f -  Афиногенова

Типовой проект 902-2-255

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293825/4293825448.htm

