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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2-250
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УСТАНОВКА ПО ДООЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД НА ПЕСЧАНЫХ 
ФИЛЬТРАХ ПРОИЗВОДИТЕЯЫЮСТЫО 1400 МЗ/СУЙОД

СОСТАВ ПРОЕКТА

Альбом I 

Альбом П

Альбом Ш

Пояснительная записка ( из ТП 902-2-

Технологическая, архитектурно-строительная, электротехническая 
и санитарно-техническая части

Нестаадартизироваяное оборудование, фильтр d =3,2 м

Альбом 1У - Заказные спецификации 

Альбом У - Сметы

Разраоотан ЦНИИЭЦ 
инженерного оборудования 

хилых л общественных зданий

Утвержден и введен в действие 
Госгражданстроем

15 сентября 1975 г.
Приказ № 161 от 31 толя 1975г.



ЦНИИЭП инженерного 
оборудования
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
9 0 2 - 2 - б

Установка по доочистке сточных вод 
на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 мЗ/сутки

Альбой ТУ

t w s - щ

зд|цаянт ттет^и1И>|р»Й
Листов I Лист I

' ш  
пп

Части проекта Индекс НОЛ-ВО
ЛИСТОВ

Л».

1. Технологическая КГ,НО 12 4-15
2. Водопровод и канализация вк 4 16-19
3. Отопление и вентиляция ов 7 20-26
4. Электрооборудование и 

автоматизация ЭЛ 19 27-4$

Главный инженер института 
Главный инженер проекта 
Йачальник отдела

л  ^  Мясников
Дттюпуд
Гольдман
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цнииэп 
инженерного 
оборудования 
г,Москва

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2-1 5 0

Установка по доочистке сточных вод 
на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 м3/сутки

Альбом 1У

/зт-о з

П Е Р Е Ч Е Н Ь
заказные спецификации / КГ, КО / 
технологической части

Ш ап Наименование Закаевых спецификаций Номер спецификаций Количество страниц

I Подъемно-транспортное оборудование 1-КГ
2 Компрессорное оборудование 2-КГ
8 Насосное оборудование 3-КГ

4 Трубопроводная арматура 4-КГ
5 М а т е р и а л ы 5-КГ
б Нестандартизированное оборудование I-K0

Главный инхенер 
проекта

/Начальник отдела 
Составил

А /  Липкинд 
Гольдман

JixMs'' Бондаренко

I
1
2

2
3

2
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цнииэп ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
инженерного 902-2- 2S0
оборудования Установка по доочистке сточных вод 

на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 м3/сутки

Альбом 1У

0 Ш - О З

Ш Шифр по Наименование и тех- 
пп общесо- ническая характерио- 

юзной тика основного и 
киаосм- комплектующего обо- 
фикации рудованияfприборов, 

арматуры,кабельных 
и др. изделий

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1-КГ
на подъемно-транспортное оборудование _______

Тип,мар- * по- Завод-изгото- Еди- Коли- Мате- Вес /кг/
витель для 
импортного 
оборудования 
страна«фирма

ка.ката- зиции 
лог, № по 
чертежа техн. 

схеме

ница чест- риал 
из - во 
мере
ная

Листов I _ Листах___

Стоимость по 
смете_______ _

Еди- Об- 
ницы щий

Еди- Общая 
вицы /тыс. 
/руб/ руб./

1 2 3 * 5 6 7 8 9 Ю  II ~  ~12 "  ~13

I

Здание йильтров

Таль ручная перед
вижная грузоподъем
ностью I тн.

ГОСТ
1106-74

Красногвар
дейский 
крановый э-д

I « . О  *5,0

Главный инженер
проекта
^Начальник отдела
Составил

/Проверил

Липкинд
Гольдман
Бондаренко
Балясина
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ЦНИИЭП инхе- ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
нерного обо- 902- 2 - /SO
рудования.

Установка по доочистке сточных 
вод на песчаных фильтрах произво
дительностью 1400 мЗ/сутки

H S 4 S - 0 3

ЯК flinjp по 
пп общесо

юзной 
вяасси-

1_____ а

Альбом 1У
ЗАКАЗНАЯ С П Е Щ Ш К А Ц И Я  2-КГ 
на компрессорное оборудование

Листов I

Наименование и Тип,мар-
техническая ха- каеката
ракт ери стика ос- лог, Л»
новного и комп- чертежа 
лектуадего обору
дования» приборов, 
арматуры» кабель
ных и др, изделий

№ по- Завод— 
зиции изготов* 
ПО (для им- 
техн. портного 
схеме оборудов.

Коли- Мате- 
изм, чест, риал

фирма)

Лист I

Bee (кг) Стоимость i 
" Г Г »

едка, об- В о ш ,  Ойцая 
■эм. цпй (руб) т.р.

5------ S------ 2------ 8 9 тп II 12_____ И

I

Здание Фи л ь т р о в  

Ш 4 - 6 0 - 2 А

4AI60-52

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил 
/Проверил

Мелито
польский
компрес
сорный

ВТ.

3BB0JV  /  

i t #
я *

I

Гольдаин

347,0 847,0



цняиэп 
шосенерного 
оборудования 

г Москва
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

902-2- 250
Установка по доочистке сточных вод 
на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 мЗ/сутки

Альбом U

/ Ш *  0 3

Заказная спецификация 3-КГ 
на насосное оборудование

Листов 2 Лист I

ДО Шифр по 
пп общесо

юзное 
класси
фикации

Наименование и 
техническая ха
рактеристика ос
новного и комп
лектующего обо
рудования прибо
ров арматуры 
кабельных и дру
гих изделий

Тип 
марка 
ката
лог 
£ чер
тежа

£ по- Завод- Кди- Ко- Ыа
зиции изгото- ни- ли- те-
по тех- витель ца че- ри-
пологи- для им- нзме- ст- ал
ческой портного ре- 
схеми оборудо- ния 

вания 
страна 
фирма

во

Вес кг) Стоимость по
__________ ,
еди- об- еда- сб- 
яяцр дай иитрд щая 

руб тыс 
руб

I__л_______ з.................а_____§— _£___г а а___м и .а.

Здаиге totpoff

и Насос Q=90 ЦЗ/чао 4К-Т8а 
Н*14 3 м

Электродвигатель 
а/** 5 S квт

Ереван
ский на-* 
сосны® 
заводA02-4I-2 Z 140.D 280.0



902- 2- ДО Альбом 1У - 8 - 3-КГ Листов 2 Лист 2

I г з 1 5 6 7 8 9 10 II 12 13

г Насос 0*260 мЗ/чао
Н«15 ,7 м 8K-I8B

ЭлектродвигательN s 17 КВТ А02-62- 
- 4

Нанайский 
механичес
кий 8-Д

as 2 375,0 750,0

8 Насос Q=3,7 мЗ/чао н=и,о« HKC-I/I6 Завод Лив- 
гидромаш • I 49,2 49,2

Электродвигатель hi =1,5 КВТ АОЛ-22-4

Главный инженер 
проекта Липкинд

Начальник отдела Гольдман

Составил Бондаренко

/Проверил Балясина
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цнииэп
инженерного
оборудования

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
90 2- 2 -ZSO

Установка по доочистке сточных вод 
на песчаных фильтрах производи
тельностью 1400 м3/сутки

Альбой 1У
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 4-КГ 
на трубопроводную арматуру

* Ш 8 - 0 3

Листов 2 Лист I

№ Шифр 
пп обще

союз
ной 
клас
сифи
кации

Наименование и тех- Тип,мар- N* по- Завод-изгото- Еди- Коли- Ма- Вес Стоимость
ническая характерно- ка.ката- зиции витель для ни- чеот- те- / кг/ по смете
тика основного и лог,№ по импортного ца во ри- ■■ ........ - ■ -  -----
комплектующего обо- чертежа техн. оборудования, изме ад Еди- Об- Еди- Общая
рудования,приборов, смехе фирма,страна ре- ницы щий ницы / тыс.
арматуры,кабельных ния /руб/ руб/
и других изделий

1 г 3

I Задвижка Ду 250 с
ответными фланцами

2 Ду 200

8 Ду 150

4 Ду 100

Вентиль Ду 25

4 5 б 7

ЗОчббр шт

1»

—И— я

п

*8 9 10 II 12 13

2 179,0 360,0

2 125,0 250,0

2 73,0 146,0

4 74,0 296,0

2
I.* 2,85 15ч 9бр 1»



902-2-250 Альбом 1У -  10 -

I 2 3 4

Б Обратный клапан с 
ответными фланца
ми Ду 200 Х9ч16бр

7 Ду 100 19ч16бр

8 ‘ Ду 25 16ч 3 бр

Главные инженер 
проекта

/Начальник отдела

Составил 
/ Проверил

ШУ8*03 4-КГ Листов 2 Лист 2

6 7 в 9 10 II

■т 2 119,0 220,0

■ 2 42,С 84,0

■ I 1,0 1.0

Липкинд 

'U O C  Гольдман

Бондаренко
Балясина
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ЦНИИЭП ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-/50
инженерного
оборудования Установка по доочистке сточных вод

на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 мЗ/сутки

АЛЬБОМ 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 5-КГ 
на материалы Листов 3 Лист I

лл
пп

Шифр по 
общесо
юзной 
класси
фикация

Наименование и тех- Тип,марка, 
ническая характерно- каталог, 
тика основного я Л  чер- 
комдлектувдего обо- теха 
рудования, приборов, 
арматуры, кабельных 
и других изделий

Л  пози- 3-д Цк. 
ции по изго- язм. 
техн. товя- 
схеме гель

К-во Мате
риал

Вес (кг) Стоимость 
по смете___

"°s , : "  f t . )  S j .

I 2 3 4 5 6 7 9 10 II 12 13

I. Труба 273x4,5 ГОСТ
10704-63 п.м 20,0 сталь 29,8 596,0

2. 219x4,0 я 24,0 я 21,21 509,0

3. 159x4,0 ттщш. т 3,0 я 15,29 46,0

4. 133X4,0 _Я _ и 20, - 12,73 255,0

5. — м 108,0x4,0 _И1> W 27,0 - 10,26 278,1

6. 27x2,5 ГОСТ
3262-62 я 20,0 я 2,39 47



902-2- IS'O Альбом 1У 12

I 2 3 4

7 Переход 273x7,0- 
219x7

МНС 120-69 
ММСС СССР

8 „и— 219x7,0-
159x4,5 «-П—

9 - Я - 219x7,0-
108x4,0

10 159x4,5-
108x4,0 _и_

II 133x5,0-
108x5,0 _и„

12 1_я_ 108x4,0-
89x3,5 _п_

13 Тройник равнопро
ходной 219x7,0 -И -

14 „и«_ 133x4,0 -И -

15 108x5,0 -И -

16 Отвод 90°
273x7,0 « и .

17 219x6,0 -И-

18 <»яв 133x4,0

19 108x4,0 _и_

Mg У 8 * 03 5-КГ Листов 3 Лист г
7 8 9 10 II

15 г Стань 6,9 13,8

II г -И- 4,5 9,0
■ 3 .и. 2,3 6,9

II 2 2,0 4,0

я 2 1.5 3,0

я 2 •а 0,9 I-*®

OS 4 22,5 90,0
Я 2 8,2 6,4
Я 2 -И- 2,5 5,0

и 8 „и_ 27,0 162,0

п 8 -Я- 14,8 74,0

я 9 3,8

я 8 .R. 2,4 21,6



Альбом ВТ B Q Z-Z-ZSQ - 13 - 5-КГ / Л 4$ - 03 Листов 3 Лист 3

I г 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

го. Отвод 45° 273x4,5 ШС120-69 
иШСС СССР

от 2 сталь 13,5 27,0

21. 133x4,0 от 3 " 1,9 5,7

22 108x4,0 от 2 • 1.2 2,4

^Bgy^тряплодадочннв^сетя _

1. Труба 273x4,5 ГОСТ
Ю704т63 п.м 20 сталь 29,8 596,0

г. -и- 159x4,0 ш>Пшт я 20 • 15,29 306,0

з. 250 ВТ9 ГОСТ 539-65 « II асб цем. -

4. Отвод 90°273х7 МНС 120-69 
ММСС СССР

шт 2 сталь 27,0 54,0

5. 219x6 •т9тт м 2 " 14,8 29,6

в. Переход 377x10-273x9 я 2 ■ 23,6 47,2

7. 426x12-219x10 ~.Щт. и 2 ■ 22,4 44,8

Главный инженер проекта Лишсинд
/Начальник отдела Гольдман
Составил З Р Ю " Бондаренко

/Проверил Еаляоииа
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ЦНИИЭИ ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2- 2SQ /38 4g - 04
инженерного
Оборудования Установка по доочистке сточных вод

на десчаных фильтрах производитель
ностью 1400 м°/сут

АЛЬБОМ 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-KO 
на нестандартизированное оборудование Листов 2 Лист I

ЛК Шифр по Наименование и тех- 
пп общее >- няческая харакге- 

юзной ристика основного 
класса- и комплектующего 
фикация оборудования, при

боров, арматуры, 
кабельных и других 
изделий

Тип, 
марка, 
каталог, 
Л  чер
тежа

Л  до- Завод-изго- $д 
зицид товитель изм 
по для импорт 
техн оборуд , 
схеме страна, 

фирма

К-во Мате- 660 ^кг) Стоимость до
р и а л ____  _  _  _  смете __ __

Ед Общ Ед Общ ~  
Сруб) (та^

1 2  3 4 5  6 7 8 9  10 II 12 13

Насосно-фильтровальное 
___ _ отделение__________

I Фильтр диаметром
3^00 мм Альбом U 2 от. 3345 6690

2 с алектро- 
пряводом и ответными 
фланцами (вариант с 
автоматическим управ
лением промывкой 
фильтров)

ЭОч 906бр ВТ 4 110,0 440,0



Альбом 1У 5QI-Z-Z5A - 15 I- Ю  W i g -03 Листов 2 Лист 2

I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II

Ду=200 30ч 906бр шт 2 184,0 368,0

Ду=250 шт 2 242,0 484,0

3. Задвижка с ручным 
приводом и ответны
ми фланцами (вари
ант с ручным управ
лением промывкой 
фильтров;

Ду=150 30ч ббр шт 4 73,0 146,0

Ду=20С шт 2 125,0 250,0

Ду=250 шт 2 179,0 358,0

4. Поворотно-регули- 
рующая заслонка

Ду=150
П.Р.З.

г, Улан-Уде 
з-д "Теп- 
лоприбор" шт 2

Главный инженер проекта 
Д4ачальняк отдела 
Составил 

/Проверил

Я »/

d tA ''

Липкинд
Гольдман
Бондаренко
%лясина
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
902-2- ISO

Установка по доочистке сточных вод 
на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 м3/сутки 

Альбом 1У
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ Листов I Лист I

№ №
0 0

Наименование заказных спецификаций Номер
спецификаций

Количество
листов

I Санитарные приборы I-BK I

2 М а т е р и а л ы 2-ВК 2

Главный инженер 
проекта Липкинд

/Йачальник отдела " 2 Гольдман

ЦНИИЭП
инженерного
оборудования



/ 3 S M - 0 3
ЦНИИЭ1Г
инженерного
оборудования
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-

Установка до доочистке сточных вод на 
аеочаных фильтрах производительностью 

1400 мЗ/сугки
АЛЬБОМ 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-BK 
на санитарные приборы Листов I Лист I

№№ Шифр по Наименование и тех» 
пп общесо- ническая характерис- 

юзной тика основного и 
класси- комплектующего обо- 
фикации рудования» приборов, 

арматуры,кабельных и 
других изделий

Тип,марка, 
каталог,
Jfe чертежа

JI по
зиции 
по
техн.
схеме

Завод 
изго
товят, 
для им
порт, 
оборуд. 
страна, 
фирма

изм, К-во Ма
те
р я - ал

Вес ̂ кг)_ _ Стоимость по 
Един. Об*. - -°йе1е_ _ . 

Ед. Обе. 
<РУб) (тйс. 

руб)

I 2 3 4 5 6 7 8

I. Раковина стальная ГОСТы
эмалированная в комп 8631-57 КОМОЛ. I
лекте с сифоном-реви 6924-73
зией и водоразборным 
краном 0 15

8906-70

2. Трак чугунный эмалиро
ванный ТК 0 1 0 0

ГОСТ 
I811-73 к  !

- - I°_ _ XI 12 13

Главный инженер проекта 
.'Йачальник отдела 
Составил 

/Проверил
4%# ф Линк ИНД 

Л ̂  Гольшлан 
Харламова



цнииэп
инженерного
оборудования
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ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 

90Z -2-2SO
Установка по доочистке сточных вод на 
песчаных фильтрах производительностью

1400 мЗ/сутки

(З Ш -О З

АЛЬБОМ 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-ВК 
на материалы Листов 2. Лист I

Jfe№ Шифр до 
пп общесо

юзной 
класси
фикации

Наименование и тех- Тип, Л  по- Завод из го- Б&. 
ническая характе- марка, зиц. товит.дня изм, 
рисгика основного и каталог, по импортн. 
комплектующего обо- Л чертежа гехн. оборуд., 
рудования, приборов, схеме страна,
арматуры, кабельных фирма
и других изделий

К-во Мате
риал

Вес (кг)

ед« общ,

Стоимость по 
. смете *
ед общая 
(руб) (тыс.

I 2 3 4

I. Вентиль муфтовый 
запорный v 25

15кч 18р
ГОСТ
18161-72

2. То же, 0 15 15БЗк
ГОСТ
9086-66

3. Поливочный кран ГОСТы 
0 25 с соединитель- I8I6I-72 
ной цапковой голов- 18698-73 
кой в комплекте с 
резиновым шлангом
Ь ю н

7 8 9 10 II Л  13

ВТ 2 к.ч. 1.4 2,8

ВТ I бр. 0,39 0,39

комдл.Х



902-2-/SO  Альбом U 19 2-ВК Листов 2 Лист 2 fSiJft - 03

X 11111I
CPIГ11
N11 1
«о»1
J
11II11

I. Труба ЧРН 0 50 ГОСТ 5525-61 п.м. 5,0 чуг; 1= 2,0 58,75 _ -

гг Труба 0-41 0 25 ГОСТ 3262-62 *» 15,0 ст.
23,5

2,49 37,40

э$ То же, 0-Ц 0 15 и 2,0 ст, 1,38 2,66 - -

4. Труба ЧР 0 100 
(выпуск) ГОСТ 6942.3-69 ш 5,5 чуг. 13,4 73,70 _ —

5.' То же. ЧР 0 100 
(сеть) п 3 чуг. 13,4 40,2 - -

6. То же. ЧР 0 50 
(сеть) и 6,5 чуг. 5,9 38,4

Главный инженер проекта 
/Начальник отдела

Составил 
/ Проверил

-и г?
Дшпгттид
Гольдман

Харламова 
S fo T ' Балясина



цэдиэп
инженерного
оборудования

/ Ш  - 03
-  20 -

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-2SQ
Установка по доочистке сточных вод 
на песчаных фильтрах производительностью 

1400 мЗ/сут.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ (СВ) ОТОПЛЕНШ И ВЕНТИЛЯЦИИ Листов I Лист I

АЛЬБОМ 1У

^  Наименование заказных спецификаций Номер спе- Количество 
цифвкации страниццифвкации

Трубопроводная арматура 

Измерительная аппаратура 

Трубопроводы и нагревательные приборы 

Материалы

1- Ш

2- QB 

5 W B  

4-СЬ

2
X

1

2
Главный инженер проекта 

Начальник отдела



-  21 -

ЦНИИЭП ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 9 0 2- 2- /5 0 / 5 М 8 - 0 3
инженерного
оборудования Установка по доочистке о точных вод на

песчаных фильтрах производительностью 
1400 мЗ/сут.

АЛЬБОМ 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ I-OB
на трубопроводную арматуру Листов 2 Лис* I

Jfe№ Шифр по Наименование и тех» Тип,
пп общесо- ническая характеристика марка, зяции

юзной основного и комплектую- каталог, по тель
класси- щего оборудования,при- №  чер- гехн. для им-
фикации боров, арматуры, кабель- теха

ных и других изделий

Jfe по- 3-д из- Ufa. к Ма- Вес (кг) Стоимость 
готовя- язм. л во ге-

схеме порт, 
обору д. 
страна, 
фирма

Ед. Общ.
по_смете_ _
Ед Общ. 

*>) (тыс. 
руб)

I

1

2 

3

Вентили запорные 
муфтовые d* 25

d=32

Вентили запорные 
фланцевые

ГОСТ
I8I6T-72

ГОСТ
18162-72

IU II

Армат. з-Д шг 2 чу- 1,75 3,5

12

им.Лепсе 
г.Ленинград

шт 2 

шт 4

гу*

2.7 5,4

5,5 22,0

13

Кран Маевского 
радиаторный ,лт 5



902-2- 250 Альбом 1У -  22 - Листов 2 Лист 2 - <ŜI-СШ

I 2 3_________________ i _________5____S__________2____g____2__ IQ____11____12_____E.

5 Краны проходные 
сальниковые муф
товые 

</=15

» 7 3
Закарпатский
арматурный

аавод ИТ, I чур« 0,75 0,75

6 <*= 20 мт 6 • 1,1 6,6

7 Грязевик 
d * 40

мвн
1280-10 шт 1 ст* 12,6 12,6

Главный инженер проекта 

Начальник отдела

Составил 
Проверил

j M  

J m b j
Дишцщд

Платонов

Петрова
Румянцева



- f f j

_ 23 —
ДНИЙЭД ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-s s c
инженерного
оборудования Установка по доочистке сточных вод

на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 мЗ/сутки

АЛЬБОМ 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2~0В
на измерительную аппаратуру Л"010® I Лист I

ЯЛ Шифр по Наименование и тех- Тип, Л по- Завод Ед. к Ма- Вес (кг)
пп общесо- яическая характерис- марка, зиции изгото- яэм. те- р “  л“ '

юзной тика основного и ком- каталог, по витель ри- иощ
класса- плектующего оборудо- Л  чер- гехн. для им- ал
фякацяя вания,приборов,арма- тела схеме портно-

гуры,кабельных я го обор,
других изделий страна,

фирма

Стоимость"по 
_смете_
Е д  “
(РУ6.“) Общая

(тыс,руб)

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 II 12

Манометр показывающий ГОСТ 
0 Ш - 1 6 0  8625-69

Мано
метр.

ш? 2
3 _ д
г.Томск

Термометр
технический

ГОСТ
2823-73

Термо
метр, з-д 
г.Клин

шт 2

/У Л'-
Главный инженер проекта 
Начальник отдела

J 4 —
''Z t’H Z tiZ -

Липкинд 
Платонов

Составил
Проверил

Петрова
Румянцева



U S *8 - 03ЦНИИЭП ТИПОВОЙ Ш Ю В Д  902-2- 250
инженерного
оборудования Установка по доочистке сточных вод на

песчаных фильтрах производительностью
1400 мЗ/сутки 

АЛЬБОМ 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-ОВ 
на трубопроводы и нагревательные приборы Листов I Лист I

ДО Шифр по Наименование и тех- Тип. Л  по- 3-д яз-
пл общесо- ническая характерно- марка, зидии готовит,

юз ной тика основного и ката- по душ им-
класси- комплектущего обо- лог,Л техн. портного
фикации рудованяя,приборов, чер- схеме о боруд.:

арматуры, кабельных тела страна,
и других изделий фирма

g ;  к-во « £  М Д О . . .  
* £  е д . о й ». 
ал

Стоимость 
ЙР-РЁ0! 0.. _  _

^ в*> S№

1з‘I .

I.

г.
з*

IQ. .  и _ .

3,09 223

2,99 72 

► 7,8

12

Трубы водогааодро- 
водные d - 32

d=25

Радиаторы MI40-A0

ГОСТ
3262-62

ГОСТ
8690-75*

Ленинград п.м 72/38,4 от.
8-Д

• 30/16 *

Моек.чугу- сед/216/ 
нолит.з-д акм 74,5
им,Войкова

чуг 168

Главный инженер проекта 
Начальник отдела 
Составил 
Проверил

Липкинд
Платонов
Петрова
Румянцеве



Я М - 03
- 25 -

ТИТОВОЙ ПРОЕКТ 9 0 2 - 2 - ^ 0

Установка по доочистке сточных вод 
на песчаных фильтрах производи
тельностью 1400 мЗ/сугки

АЛЬБОМ ЗУ
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 4-ОВ

на материалы Листов 2 Лист I

ЛК шифр по Наименование и 
пп общесо- техническая харак- 

изной терястика основного 
класси- и комплектующего 
фикация оборудования» при

боров» арматуры» 
кабельных и др. 
изделий

Тип, марка Л  по- Завод Цд.
каталог» аиции изго- изм.
Л чертежа до тови-

техн. тель
черт.

К-во Маге- В*0 8 »  С к я и о с »
р я а Г ----------д о ж а т а ______

ед. общ. един. общ.
руб тыс.руб,

1  ________ 2____ 3___________

т Узел прохода вен
тиляционных вытяж
ных шахт через по
крытия промышленных 
зданий УП6-2И

2 Дефлектор Т-21

о Оправа защитная
дан термометра

4__________5_____ J - e 7

2.494-1 шт

4.904-12 •

ГОСТ
3029-59

£ _ _ S - - I<L - К. - 13.

3 80,59 241,77

3 36,1 36,1

2



902-2- JtSO Альбом U - 26 - 4-ОВ Листов 2 Лиот 2 /33*4-03

1 2  3__________4 5 6 7 8 9___Ш--- U--12----II
4 Окраска трубопроводов , шахт, дефлекторов и приборов масляной краской за 2 раза м2 75,0
5 Изоляция трубопроводов изделиями из минеральной ваты м3 0,4
6. Покрытие изоляции лако- стеклотканъю м2 15,0

Главный инженер проема Дипкинд
Начальник отдела 
Составил
Проверил

Платонов Петрова 
Румянцева



цнииэп
инженерного
оборудования

/ m s - о з- 26а-
ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-/^0

Установка по доочистка сточных 
вод на песчаных фильтрах 
производительностью 1400 м&'суткв

АЛЬБОМ 1У

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАКАЗНЫХ СПЕЦИФИКАЦИЙ (ЭЛ, ЭП) ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ

ИЛ Наименование заказных Номер Количество
пп спецификаций спецн- страниц
____________________________________________________ ________________ (Ёидаддй _ _ _____

1.
2.
3.
4.

5.

Заказная спецификация силового электрооборудования

Заказная спецификация кабелей и материалов электрооборудо
вания

Заказная спецификация на электрооборудование и материалы 
электроосвещения, комплектуемые заказчиком

Заказная спецификация на изделйя и материалы электроосве
щения, комплектуемые подрядчиком

Заказная спецификация приборов и средств автоматизации

Заказная спецификация трубопроводной арматуры 

Главный инженер проекта

1-ЭЛ

2- 31

3- ЭЛ

4- ЭЛ

1- АП

2- АП

Начальник отдела

3
5

3

3
4

I
Лишшнд
Гольншш



- 27 -

ЦНИИЭП ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
инженерного 902-2- 25 О /3 3 4 3  -0 3
оборудования Установка по доочистке сточных вод 

на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 м3/сутки

Альбом 1У
ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ J-31 СИЛОВОГО ЭЛЕКТРО
ОБОРУДОВАНИЯ

Листов 3 Лист I

Ш Шифр по Наименование и тех- Тип,мар- № по- 
пп общесо- ническая характерис- ка.ката- аиции 

юаной тика основного и лог, № по 
класси- комплектующего обору-чертежа техн. 
фикации дований схеме

Завод-изго- Еди- Коли- Мате- Вес /кг/ Стоимость
тэвитедь ница чеот- риал __________ по смете ,
для импорт- изме- во Еди- Об- Еди- 06-
ного обо- ре - ни- щий
рудования, вин цы
отрава«фирма

1 2  3 5________б _________7 ____ 8 ______ 9___10 _  11_ . . 1 2 . 13я

I. ПУНКТЫ, щитки

I.I Шкаф силовой распре
делительный с 2 ру - 
бильниками 400А с 8-ю

СП62-6/П
группах 6А - Г шт.,
30А. - I шт, 80А~1шт,,

группами предохрани 
телей 4x60; 4x100* 
Плавкие вставки в шт i



902-2- JtSQ Альбом ТУ 2Q -

I____ 2_ ___ 3___ 4

1,2. ,Шкаф управления двумя
нереверсивными асин
хронными двигателями 
с к.з.ротором для 
двух^^щеровРр =16А,

Ввод в ’шкаф снизу и 
сверху

ШУ5104-
03В2М

СО•м Шкаф управления не
реверсивным асин
хронным двигателем
CK.3«gOTOpOM

нЭ=40 А. Ввод в 
шкаф снизу и сверху

ШУ5101-
13В2Г

1.4 Шкаф управления не
реверсивным асинхрон
ным двигателем с к.з, 
ротором Яр =25 А 
нэ=20 А, Ввод в шкаф 
снизу и сверху

ШУ5101-
03В2П

1.6 Шкаф оборки задви
жек ( в варианте не- 
электрофицир • задвижек 
вычеркивается)

РТ30-63 
см, опрос
ный лист

1-ЭЛ Листов 3 Лист 2 / Ш / - #

£ ____________7 8 _ a  ___JQ____ Ц ____ 12____13 „

Заводи Ми
нистерства 
электротех
нической 
промышлен
ности ят I

шт, 2

вт« I

Октябрьский 
завод низко
вольтной ап
паратуры иг 2



902-2- i S Q  Альбом 1У - 29 - I-ЭЛ Листов 3 Лист 3 / i W *  03

I 2 . ----а ----4 5 6 7 8 9 10 II 12 Ь
2. Аппараты и приборы

2.1. Выключатель пакет ГПВМ2-Ю Ташкентный двухполюсный ский элек—- 220 В 10 А тротешич. завод шт. I
2.2 Выключатель пакетный ПШМ-60 шт. 2трехполюсный —380В 40 А
2.3 Выключатель пакетный ш в м з - ю я Xтрехшшюннй -380В 10 А
2.4

3.1,

Магнитный пускатель пыленепроницаемый -220 Г HM&-I3I Рига завод *РЭЗ" 2
3. Пени для варианта с электроотоплением

ДТ-АЦ-йПечь электрическая __
Главный инженер проекта .Начальник отдела

;'л. инженер проекта ^
$S5S

пт 39

Гольцман Шерстякова Му кина Набиулина



/ З Ш - 0 3- 30 -

ЦНИИЭП ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
ниже не рного 902-2 * 2SQ
оборудования Установка по доочистке сточных вод 

на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 мЗ/суткн 

Альбой 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 2-81
КАБЕЛЕЙ И МАТЕРИАЛОВ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ЛИСТОВ 5 ЛИСТ I

К* Шифр по Наименование и тех- Тип „мар- № по- Завод-изгото- Еди- Кохи- Мате- Вес /кг/ Стоимость
пп обцесо- ническая характерно- ка,ката- зиции витель для ни- чест- риал по СМОЮ

юаной тика основного и лог, № до импортного ца во г* ■ *
клаоои- комплектующего обору- чертежа техн. оборудования, изме- *БДИ- Об- Еди- Общая
фикация дования схеме страна „фирма ре - ни- щий ни- /тыо.имя ЦН ПН руб./

1 2  8 4 5 б 7 6 9 к Г  ~ и 12 18

I. Кабельная поолУКШШ

1 Л

Кабель силовой
ГОСТ 16442-70 сече- АВВГ
нием:
8x44-1x2,5 кв.мм

Донбаоо-
кабель

м 85
1*2 3x2,5+1x1,5 кв.мм м 65

1.3 2x2,5 кв.мм м 15

1.4 8хб+1х4 кв.мм и 10



902-2» /SO Альбом 1У - 31 -

1 2  8 4 5

1.5 3x10+1x6 кв.мм

1.8 3x16+1x10 кв.мм

Кабель оиловой АНРГ

1.7 1x4 кв.мм

1.8 1хб кв.мм

/ В варианте неэлектро- 
фицированных задвижек 
вычеркивается /

Кабель контрольный 
сечением АКВВГ

1.9 4x2*5 кв.мм

1.10 10x2,5 кв.мм

I.II 7x2,5 кв.мм

/ В варианте неэдектро- 
фицированных задвижек 
вычеркивается /

/ЗМ'ОЗ 2-ЭД Листов 5 Лис* 2

б 7 8 9 10 II 12 18

м 70

м 15

М 580

м 360

м 10

м 15

и 210



902-2-J50 Альбом ТУ - 32 - 2-ЭЛ

Д- 2 _ 3__________ 4 5 6
I.I2 Провод с резиновой

изоляцией ГОСТ 1977-68
сечением хил 
Izlf5 кв.мм ПЕГ

2. Монтахные к о н с т 
р у к ц и и  и детали

2.1 Соединительная ко
робка СК-4

2.2 Соединительная ко
робка
( в варианте электро- 
фициров.задвижек)

CK-I2

2.3 Соединительная короб
ка CK-I2
( в варианте неалект- 
трофициров .задвижек)

2.4 Стойка кабельная СК-40

2.5 Полка кабельная ПК-36

Листов 5 Лист 3 и ш - о з

- 2 ______ 2____ 2_____ ГО II- 12____ 12.

м 20

шт I
■ 13

• 3

30

60



902-&-2SO Альбом Л - 33 2-ЭЛ

2.6 Скобы разные

3. Металлы и металличес
кие ИЗ ЮЛИЯ

3.1 Металлорукав P3-U-X29

3.2 Труба водогазопровод
ная, тонкостенная 
ШЧШШРШШ * 576-64 
с короткой резьбой на 
обоих концах, с муфтой 
с условным проходом 
Ду 25 мм

3.3 40 мм

ЗУ4 Труба водогазопровод
ная ГОСТ 3262-62 20x2,5-20

3;б Труба водогаз опровод- 
ная 2 р5}б«5 

с т . и ё н ю г

Листов 5 Лист 4 Н Ш 'О З

6 7 8 9. .10___ U ___ К.ЛХЗ

кг 2

и 40

м  iea

м  80

м  I

и 3



902-2-/Л? Альбом 1У - 34 - 2-Э1 Листов 5 Лист 5 & Ш -0 3

1— 2-------- а------------------- 4-------- 5-------- 6----------- г______в_____а____ю  и  к  а

3.6 МуЯта соединительная
к металлорукаву ТР-5

3.7

3.8

3.9 
З Л О

З.'И

Труба бесшовная 14x2-20
ГОСТ 8734-58 м 80

Сталь полосовая

40x4 мм

25x3 мм
Сталь круглая 
0 12 мм е= Зм

ч/кг 145/179 

■ 15/10

* I2Q/II0
Профиль монтажный 

1= 210 мм К238

Стойка напольная R3I0U
Полоса монтажная 
перфорированная KI06

т, *  МГлавный инженер проекта . ^  ‘ 
Начальник отдела

Гл.инженер проекта с%7 -
/Составил —
Проверил

от 20 

шт 16

шт 8

Дипштд
Гольцман
Шерстякова
Мукина
Набиулина
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ЦНИИЭП ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2-£5<7
инженерного
оборудования Установка по доочистке сточных вод

на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 uS/сут.

АЛЬБОМ 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 3-31
НА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ, КОМПЛЕКТУШВ

ЗАКАЗНИКОМ
МИ Шифр по Наименование и Тйп, Л поз, 3-Д Ед, К-во Ма- Вес Хкг)_ _  _Стоимость__гю аёвче _
пп общесо

юзной 
клаосиф.

техническая харак
теристика основно
го и комплектуйте-

марка, 
каталог 
и черт.

по
техн.
схеме

изго
тови
тель

нем. тв-
ри-
ал

* •  0<** >  ( w < u i я 1 1 1

7 в 9

I* _Электрооборудование__

Ластов 3 Лист I

I, Ящик с трехподюскым 
пакетным выключате
лем и тремя предо
хранителями ПР-2 на 
1 5 а с  плавкой встав
кой 6а шт I



902-2- g£0 Альбом IS 36 -

I 2 3 4
П. Оборудование 

светотехническое

I Светильник пол - 
ностью пелынепро- 
ницаемый для ламп 
мощностью до 200ватт ППР-200

2 Светильник настен
ный для ламп мощ - 
ноотью до 60 ватт БУН-бОм
Дампа переносная СР-2

3 Дампа накаливания 
общего назначения 
ГОСТ 2239-70 
220в мощностью 
60 вт Б220-60

4 Мощностью 200ватт Г-220-200

5 Дампа накаливания 
местного оевеще - 
ния ГОСТ 1182-64 
12в с цоколем Р-27 
мощностью 40 ватт

МО-12-40

5

8-ЗЯ Лиотов з Диет 2 

~  6  7 “  "  5  "  "  9 “  “  i o T  "  i f ’r  12~13

■f 7

* 3

■ I

• 3
■ 7

я I



902-2- 2SQ Альбом 1У - 37 - з-эя Листов 3 Лист 3 г з ш - е з

I _ 2 _______3 _ 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13

ш. Д а 0 ш ш  иядмия

I. Кабель с алюминие
выми щитами 
ГОСТ 16442-70 сече
нием 3x611x4 кв.мм м 25

2 2x6 кв.мм м 25

3 2x2,5 кв.мм я 60

4 3x2,5 и 15

5 Провод с медными жи
лами сечением 1,5 кв. 
мм ПРГ-бОО я 15

Главный инженер проекта Лит ш нд
Начальник отдела Гольдман

Станкевич
Станкевич

Составил
Проверки
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ЦНИИЭП ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 902-2- £ 5 0  П Ш  - 0 3
инженерного
оборудования Установка по доочистке сточных вод

на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 м3/сутки

АЛЬБОМ 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 4-ЭН
НА ИЗДЕЛИЯ И  МАТЕРИАЛЫ ЭЛЕК1Р00СВЩЕНИН, КОМПЛЕКТУЕМЫЕ'ПОДРЯДШОМ Листов Э Лист I

т Шифр по Наименование и тех Тип, № по 3-Д Ед. К-во Ма
пп общесо ническая характерис марка. зиции изго- язм. те

юзной тика основного и ката по го- ря-
класси комплектующего обо лог тех. ви- ал
фикации рудования J* черт. схеме тель

I 2 3 4 5 6 7 8 9

Вес 1иг)„ 
Цл. Общ,

10 II

„Столикие о м ет е___ _
Длин. Общая 
<РУб) (руб)

12 13

I. Электромонтажные 
изделия заводов 
Главалекгпомон- 
таж

I Ящик с понижающим 
трансфэоматором 
220/12 в 250 ва 
защищенный ЯТЗ-0,25 I

2 Кронштейн У-Н4 шг 7



902-2- JS0 Альбом 1У - 39 -

i - , 4 ------- 8----------- i__

3. Лестница-стремянка
(складная) Л-380

4. Коробка ответитель-
ная У-419

2. Электроустановочные
—  .изделия .

I, Выключатель 250 в.
6 а, поворотный брыз
гонепроницаемый 0261

Розетка штепсельная 
2-х полюсная 250 в,
10 af с плоскими кон
тактами с 3-м зазем
ляющим контактом У-94Б

2 ,

- 0 3

_____I?—  I3- ~  -

пт. I 

пт. 25

пт. 4

шт. 3



902-2- SfC Альбом ТУ - 40 4-ЭЛ Листов 3 Лист 3 / J W * 0 J

i_ г_ _ _ _ з_ _ _ _ _ _ 1

3, Прокат черных металлов 
и трубы металлические

S _____ & 1----- г— 2 ш д , — а - л а .

Труба водогаз опроводная 
легкая с условным прохо
дом ЛЦМ?5 м 10

/

Главный инженер проекта 
Начальник отдела
Гл.инженер проекта sJ\XMjl^ cX J  —

Составил

Липкицд
Гольцман

Смердова

Станкевич

СтанкевичПроверил



цнииэп
инженерного
оборудования

- 41 -
ТИПОВОМ ПРОЕКТ 902-2- /SO

Установка но доочистке сточных вод на 
песчаных фильтрах производительностью

1400 м3/сутки 

АЛЬБОМ 1У

ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ 1-АП 
приборов и средств автоматизации Листов 4 Лист I

£ Обще- Даиыенова- Предель- Место Наименование и Тип,
я Г  союз- ние парат» ное уста- характеристика модель
цйи ный метра,сре- знач. новей

шифр да и место 
отбора им
пульса

1 2 3 4 5 6 7

Кол-во по Фактич. Завод Стоимость Прп-
проекгу требу- изгото- перемете ме-
на" на » « « “  ед е. оОщ.Щ
о д е  все м сяр- яр. I»»*
per. p e - J g b
8 9 10 II 12 13 14

I. Уровень во- верх.-0,2 Регулятор-спна- ЭРСУ-2 I I
да в прием- норм.-0.5 лизатор уровня
ном резер- ннж.-2,15 электрический в
вуаре комплекте

Прием- а) электродный 
ный датчик 
резер- 3 мт Л=г2 м 
вуар

б) сигнальный 
здание блок I шт 0 
фильтр, сред. +54}

3-д "Теп- 
лоприбор" 
г «Рязань



902 -2 - /5  й Альбом 1У I -АН Листов 4 Лист 2 п т ' М- 4* -

I_____ г_______ 2_____________ 4 б 6________________7 8 9 10 II 12____ 12____ IL

2. Давление 1,5кгс/
промывной см2 
воды* На
порный 
патрубок

Напорный Манометр общего 
патрубок назначения без 
насоса фяяоття с радиаль-
цромывной ним расположением 
воды присоединительно

го штуцера. Пре
дел измерения 
2,5 КГС/СМ2

0БМ1- I 2 Маяомет-
-160- ровый
-2,5 завод

г.Томск

2а Отборное устрой
ство давления 
РУ25 ОГМВН
2840-65 I 2

3 Давление 1,4кгс/ 
воды пода- см2 
ваемой на 
фильтр

Напррный Манометр общего 0БМ1- 
патрубок назначения без -160- 
насоса по- фланца с ради- -2,5 1 2
дачи воды альным располо- 
на фильтр жендем присоеди

нит'зльного шту
цера, Предел из
мерения 
2,5 кгс/см2

За Отборное устрой
ство давления 
РУ 2502МВН
2840-65 I 2



902-2- /SO Альбой 17 - 43 I-АП Листов 4 Лист 3 / W S -ОЗ

I 2 3 _  4_________5__________ g_____________ 7 _ ,6 9 — Ю -  И  12 13 14

4, Давление
воздуха

воздухо
вод

0,24 иге/ 
cm2

Напорной Манометр обще- 0БМХ- 
воздуховод го назначения -160-
в здании 
фильтров

без фланца с 
радиальным 
расположением 
присоединитель
ного штуцера. 
Предел измере
ния I кгс/етй

2
Маномет
ровый за
вод гор.' 
Томск

5. Давление 1,4 кто/ 
дренах- см2 
ной водо

Напорный
патрубок

го насо
са

0БМ1-
без фланца с т
радиальным рас- А
положением при
соединительного 
штуцера. Предел 
измерения
2,5 кгс/см2

обще 
го назначения

I

5а Отборное уст
ройство давле-

Ш шШ ю-ЕЬ I I



902~2~/$tf Альбом 17 -44” I-АП Листов 4 Лист 4 я т - а з

1____ г_____ 2___________ 4 - 5  6_____________ 7 8 9 10 II 12___ 12___ и

6, Потерянапоранафильтре
По меоту Дифнанометр поплавковый показывающий о фотоэлектрическим сигнальным устрой* ством. Верхний

I 2 Завод "Теп-локонтроль" г.Казань

Главный инженер проекта 
Начальник отдела
Гл.инженер проекта ^ jU L U JU p  с Х ?  —  

/ Составил
Проверил 2F^aii Я**""»

Липхицд
Гольцман
Шерстякова
Мукина
Набиулина



ЦНИИЭП ^
инженерного ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
оборудования 902-2-/Л? J 3 W -  03

Установка по доочистке сточных вод 
на песчаных фильтрах производитель
ностью 1400 мЗ/сутки

Альбом ТЗ
Заказная спецификация г-Ш трубопро
водной арматуры

Листов I Лист I

ft* Общесоюэ- Наименование и
пп ннй шифр техническая

изделия характеристика

к----- 2------------- £

Тип,ус- Размер Вес од- Колич. и>актич. 
ловное ( Ду) ного из- по требов. 
обозна- делил проекту изделий 
чение

Стоимость по 
смете (руб. У
едини- общая
цы

5 ------ 8------- 2_________ 8________ 2_____ 1£

Приме-

11
I,

2

3,

4,

Кран трехходовый 
контрольный
Pm ас* 25 кгс/см2 КГК 4 мм X

Вентиль запорный
Муфтовый Рр=25кгс/см2 15нх6бк 4 мм 5
Вентиль запорный 
игольчатый
Вентиль запорный 
сильфонный вакуумный

4 мм

15650р-1 Ю  мм - .

Главный инженер проектз j ачальник отдела i
Гл.инженер проекта eJt) -

/Состарил
Проверил С̂ 1 л 5 щ  J jZj -

6

4
Липкидд
Гольгдоан
Шерстякова
Мукина
Набиулина

Типовой проект 902-2-250

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293825/4293825458.htm

