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т и п о в о й  ПРОЕКТ
903-1-242.87

КОТЕЛЬНАЯ С 4  КОТЛАМИ Д Е -10-14 ГМ.
СИСТЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ЗАКРЫТАЯ. ТОПЛИВО-ГАЗ, РЕЗЕРВ-МАЗУТ 

ЗДАНИЕ ИЗ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

АЛЬБОМ 14

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ:

А льбом \
Альбом 2
Альбом 3
Альбом А

части 1,2
Альбом 5

Альбом 6

Альбом 7
Альбом 8

А льбом 9

Пояснительная записка 
Тепломеханические решения

Станция водоподготовки.Мазутоснабжение.Газоснабжение 
Металлоконструкции технологические.Рабочие чертежи

Оборудование технологическое. Рабочие чертежи. 
Генеральный план Архитектурные решения .
Конструкции железобетонные. Конструкции металлические 
Строительные изделия.
Силовое электроо6орудование.Электрическое освещение. 
Связь и сигнализация. Чертежи монтажной зоны 
Силовое электрооборудование. Принципиальные схемы 
управления электроприводами.

А льбом 10 Задание заводу- изготовителю НКУ.
Альбом 11 Автоматизация. Схемы функциональные.
Альбом 12 А втоматизация . Схемы электрические принципиальные 
Альбом 13 Щиты автоматизации .
Альбом 14 Отопление и вентиляция . Внутренний водопровод и 

кан али заци я .
Альбом 15ч.1,2 Спецификации  оборудования .
Альбом 16 Ведомости потребности в материалах.
АЛЬБОМ 17 См еты . Сводка затрат . Объектные сметы. Л о ка л ь н ы е  

части 1,2Д4 сметы ( кроме части  А С )  .
Альбом  * 18 Сметы локальные. А рхитектурно - строительная часть

п р и м е н ё н н ы е  м а т е р и а л ы

Типовой проект 
907-2-247 
А льбомы 1,11

Типовой проект 
704-1 - 50 
Альбомы I,III,VII 

Типовой проект 
704-1-161.83 
Альбомы

Металлические трубы для отвода дымовых газов 
с температурой до +350°С С НАДЗЕМНЫМ ПРИМЫКАНИЕМ 
ГАЗОХОДОВ НА ОТМ. +0,500 М 
Поставщик.- ЦИТП г. Москва .
Стальной вертикальный цилиндрический резервуар 
для нефти и нефтепродуктов емкостью 200 м3. 
Поставщик; Казахский Филиал Ц И Т П  г. А лма-Ата . 
Резервуар стальной горизонтальный цилиндрический 
для хранения нефтепродуктов емкостью 25 м3. 
Поставщик: К азахский филиал ЦИТП г. Алма-Ата .

Типовой
901-4-

ПРОЕКТ
57.83

Типовой проект 
902-2-409.86

Типовой проект 
903-2-25.86 
Альбомы 0,1.1,1.3,14 ч.1, 
1.543.2 ДЗ-т 9.1 кн.1, 
9.1кн.З-10,1,Ю.З-М0,5

Резервуар для воды прямоугольный железобетонный

сборный емкостью 50 м3
Поставщик : Тбилисский филиал ЦИТП.
Очистные сооружения замазученных дождевых сточных 
вод производительностью 5 л/сек для установок мазуто-
СНАБЖЕНИЯ КОТЕЛЬНЫХ 
Поставщик: ЦИТП г. М осква.
Установка мазутоснабжения Q=3.25 и 6 ,5 м 3/ ч с 
Железобетонными резервуарами 2 x100,2x250, 2 х 500 м3. 
Железнодорожный слив

Поставщик: Казахский филиал ЦИТП г. Алма-Ата .

Р А З Р А Б О Т А Й ;
ГПИ „Го р ь к о в с к и й  Сан техп ро егкт "

Главный инженер института с ^ г т ^  

Главный и н ж е н е р  проекта _
Фалалеев НЗ.П, 
Гусева  Т , Г.

У Т В Е Р Ж Д Ё Н
ГОССТРОЕМ СССР протокол N А4-АЗ от 17.04. 87 г.

Инб N0

Привязан .



Т
и

 n
o 

Co
 J

 
Лу

оо
ех

/п
 

S
0
3

-/
- 
24
2 
<5
7 

/Р
лб

Зо
л,

 /
1

С  о держ ание

НН
л/л Нет имеяо / у ни е лист о д ян  

лис- мо §
ЯН
смр

Содержание ар ь долга

Чертежи основного Яомлреята мар/си 03

г. Одсцие данно/е fuavapo) / 3
3. 0 дш и е данные ( окончание г *
V. Алии ее о мм. 0. ООО. Л лань/ на 3 S'

Отм. 0.000 и 3. 000 междн осями J-3 и Я-Г
УстаноЗли систем / / ,  S3 ч 6

й. Схемы систем оталлениР и S 7
i *нтилянис/. Узел злраЗления

а  л  6 Р  олг а

янп/л М аименодание листоб ~w*r
PUC-
мод

~ЯлГсмр.

Чертежи основного Момлрелмо марли 3*

7. ОЗецие данные ( начало) 1 &

/. Одшие данные f  оНониание) г 9
3. Лланб/ на отм. С ООО: 3. 300 3 /0

фрагмент ллана
Л ран лродри

/ 0. Схемы сас/пем //, ГЗ, л/, хгкз ч 7f

ггт-15 3
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SeJoAtocm i fio iovux ve/>m a#eJ осно& ого Л о^лен т а

Jucm НаименоВание Примечаний
1. Общие данные / начало)
2. Общие данные /окончание/
3. /7лан на отм, 0.ОО0. /лары на отм.О.ООО

и З.боо между осями /?д и я г г
4. Устанобки систем д/* дд
S. Схемы систем отопления и  Венти-

ля ни и. Узел уппаВления.

Ведомость ссылочных а прилагаемых документов

Обозначение ВаименоВание Вримечанае

С  сыло ч н ы е документы.

1.49V-M Реш ет ки и/елеВые регалиям*
щ ие. Тип В

/. T9V-39 Зонты и  д£ч°л ек/молы
Вентиляционных сист ем .

S. 90 V- /0 УЗлЫ прохода В ент иля  н и -
онных ш ахт  через покрытия
Промышленных Зданий.

5. $ М - t Детали крепления Воздуха Водок
V.90V-S9 Детали крепления санитаяно-

1'1!!!I* 91*963.9-2 kb/n.Yрас/т/юст/* 
ЧЯегТ&яисскаб<гчмиалМ7Л

- теп/оаая иго/яиия тнунопноОбааб’ а 
Яололяигелб/т/я'яс гел/пНАялилсгл^м.

/7рилага ем ь/е  документь/.

ТЯ 909-f-ZK.S? 09, СО Специф икация обопчдо Во нал.
7П $03-1-242.3? 08.8м Ведомост ь пот ребн ост и

В м ат ериалах.

7и о о Вой проект разработан В coomBemcmiuu c deo 
cm дующими нормами a праВилами и предусматривает 
мероприятия, обеспечиВа/сщие ВзрыВну*, ВзрыВon о жар - 
ну* и ножарну* безопасность при Зксплуатации здания

Гп. инж. проекта cJ/fyeM- / ГусеВа/

Ябщ ие у/ксгзания
Л  л  ом - сх ем ы

1. ОсХодНЬ/MU даННб/MU A /Я раЗрядот/си padoUUX^

черт еж ей отопления и Вентиля цаи яВля/отсЯ: (g
т ехнологическое задание, 
ст роит ельно/е черт еж и.

2. /7роект разработ ан В  coon? Bent cm £ии со 

С Н и Щ  - J S -76, /  - J3 - 7S*> j f -$ 8 -76

Основные показатели по чфтежам отопления и Вентиляции
о ® ©

.
J3_\

/яйстЗ гШХлистЗ
see

\nucrJ
зез

\Jiucr3

\—
зеч

листЗ

Гt sen
шш

St
Гббетк

, see 'se e
\листЗ

'367
\gucr3

Ж

~h /~
IBS6Щ

see
каистЗ

. 60000

Т 1 i
® © ©

ДаименоВаний 
Здания,/со
оружения, 
помещения]

йбг-

е:>

Перио-
ды
iofy
t °e

да сход тепла Зт̂ кнал/уе̂ Pdcxoo
холода
Вт

П )

Й
|
Шко ото

пление 
бытот

на вен
тиля
цию

на го-
а х * .ооаоыал
жеми£

Общий

Котельный S4S9S -20 699S9 — — 63г$о — OS2
Зал и /SS7O0) С$9700)
бытоВые -До 937SO — — 9J7SO — a,S2

(7ггоо) {тггво)
-Vo $6640 - — $6640 — е,$г

HSJ/oJ fSJSte)

В. В  проекте пронять/ следующ ие рос у £/янь/е т ем лера- 
туры наруж ного Воздуха:

J  и мни и период -  20, -30* -4а °С, 

переходный период + /о  со,
J/ет ний п ер и од  +££°С.

Внутреннюю температуру £рабо чейзоне котельного 

Золи см. таблицу тепло Вол душных долине о S(лист2), дас- 
четные температурь/ внутреннего Воздуха £  бытоВых поме
щений* принять/ по Скид £ -32 -76 . Теплоносителем для 

системы отопления служит перегретая до д о  с темпера
турой ISO -  70 9С.

£  Вентиляция
В  котельном Зиле запроектировано естественная Венти

ляция из услоВия ассимиляции теплоизбь/ткоВ. Зрит очная 

Вентиляция осуществляется В холодны й и переходный пе
риоды года через Верхний ряд фрамуг, В /пелль/й период - через 
ния/сний ряд. дежим работы Вентиляции котельного зала см. 
таблицу теплоВоздушнь/х билансоВ/лиопг], кроме того, пре
дусматривается местная Вытяжная Вентиляция от шка
фа Зарядки акхумулятороВ. Вентиляция бы т обз/х и 
i вспомогательных помещений есмеем Венная. Воздух из душеВь/х 
о  санузлоВ удаляемся через а/ахлу с дерленгором. Дополни
тельно предусмотрена местная Вытяжная Вентиляция от 
яодораторного а/кара и  от и/кароВ спецодеж ды. При
ток Воздуха а сущ ест Вляется через неплотности строи
тельных конструкций.
6. Воздух о Веды системы BS 40 Выполнены изоцин- 
коВанной стали, остальные ВоздухоВодь/ Выполне
ны из кроВелЬНой стали.

7. ТрудопроВодо/ системы отопления изолируются ас5о■ 
пух шнуром, покяоВный слой -рулонный стеклопластик.

8.803духа Воды, Выполненные из кроВельной Стали, трудояро 
Воды и нагреВательыые придоры сист еме/ отопления 
покрасить краской ST 477 

$. /ЧонтаЖ систем отопления и  Вентиляции 
лроизВодитб В  соот Вет ст Вии с правилами произ
ведет  Ва и приемки радот  СНиГ? 3.06.04 -BS.

4. От опление.
В котельном Jane отопление осуществляется за счет 
теллоизВыткоВ. На участке ВодоподготоВки предусмотрено 
Отопление местными наг ре Дательными приборами из 
услобая поддержания температурыS°e. ДоереВ Во температуры 
рабочей Зоны осуществляется за счет теппоизбьтлоВ.ббы- 
гтоВых и Вспомогательных помещениях отопление принято мест
ными нагревательными приборами, 3 качесмВе иагреВа7ель- 
Нб/х лрибороВ приняты кон Векторы „ комфорт - го, "Лотери 
напора В системе отопления раВны 6,4 *%м?Соединение 
трубопроВодоВи нагре Дательных приборе В В помещении 
КиП Выполнить на сВарке.

Т/7 9 6 3 -/- 2t+2.87  -O S

run г  а се 19 Я Ш котельная с у котлами 
Де-/0-/Чгм. Здание из сборни* 
железобетонных конструкции

СтадияJucm JucmoB
МотЗ. УоНкон 1Мя4' Р /Н-контМалыгмв
/п.сЩ / алкина * т

Общие данные /начало/ r & W B & iS C i
СантехпРПдкл?

РУкУя. Фомина
днж. МояоЗоВа

йиаэ-is Н
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М ест ны е Отсосы от  т ехм ололииесксло о б о р у б  обанир

Технологическое о б о р у  бобание Пбъем t 
■у-4. Характеристика местного отсоса

ill! Примечание
ПоЗ. Ра имен о бание Мол. Hoed

сбору/. Зсего Пбозначений Применяет ь/е бокументы

/ 6£/лоф бы/мЯЖкои саб-£,3 / /7ар6/ кисло/м /с?СО /гос
латрубон
d esc бстроенный se

& йбкооо аккУл/з/лрмгоро б / Торо/ щ/ел о и ей /ос /СО б*мроеннб/б \Ш -
3 О/б а ои с лен и ал оно и

о белкбб/ г - с?S SC ЛТ / / Л * Scm роен н ь/и 31

Т а бл и ц а  /я в м л о б о зд у ш к ь /з с  б а л а н с о в

/кружfycv,бнут.сгнийvemt Тел л о бы - Те л л ооо * ГгллоиЗ' 
бы/м/с и

б/м

/То7ребнбл
бсзбухобб-
Я&ДЬт

бо/тяя/сба-̂

т

бри/пок Щгные т а

KfitjjpkШ
•<
’£рогцбелен ид 

S/T9
тери
6т берез

берлел
/77Орб/

Дутелбы 
ми б£н-/774ЛН/7Юрами

/Соли-
чесмбобРощдбкОткрыбу.

лащчхся&РОМУГ
Примечание

•С £рз tax {ккал/ч J /ккал/ч J (ккал/ч J бам, м*/у бозбахи
-ее /S гз г03700 fsseoo 377300 73790 - /37/0 - 73790 б,гн£ \|f /793

(397760) /fsseeoj (737300.1
-Зо /S ез 1/03700 г/esso /бссбс /0730 — /С73о — /0730 3 т * ♦  Z./3S

/397/£о) (м з го ) /763390)
-6о /S гз 603700 гчозго 303330 7700 — 7700 — 7700 о гС А? i  6./SS

(397760) /301770) /739330)
т/С /г г г г  76/ г г /3330 e jf /j'e /39/0 3S3YO /7000 /зг/о 79** Ф  6./81S

/с'зез7а/ /37030) /гззззо/
г г г ? з г /ббгеа //9330 66680 337SO ббоо 8 66S6C / / » * \l 7,733

Лззззо) — (793330)
Хараб/ме/оистика атола/м£л б//о - £ ентилр цианнысс с и стеле

*
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Цббз-
наче-
ниесис
темы

Мол
си
стем

//аименобание 
обслужи баемоло 

помещения ̂технологи 
ческого аЗорубобаниу

Тил
усганоь/си

еентилб/мор ' Элентроббигагрлс

Примечание
Тил,
иезюлн.
isfititЗащит*

Vs Схема
исло
анел

Жложе?
ние

L,
м3/у &№

Г>>%
7ил, ислолне 
ние *
ЛО бзрыбо-
Защи/ме

лат г 'об/
/Мим

31 1 Мужская горбеюбна ч/S Со В-НУ-73 ее 1 Л с SO esc /J7S 6PPSSP6 o.ie 7373
/73ц м .

Зг 1 Л  а бор а/мория
стониии 1о8олодго7о8кум/ЗСр В-ич-тзд/s 1 Про /гоо 3SB 7393 ш еззч 0,37 tees

f.OSfr м
JJL 1 комната приемы лощи.____________

с сеfoO 
J -9  .Ш-82 - - - 500 - - - O.CJ __ Наболтаетлениааигески

т м 8 /Сотелоно/и Зал Ъерлекщ 
0 В00 — — — — — — — _ .

зез 1 котельный Зал /ыкаы Окхумулятороб!% Й Г
> — - — /со - _ —

вею 1 Душебые и сану алы щ т - - - г /s - ~ - - —

При fa Зон:

Т/7 S0J-/-2 4 2 .8 7  -0 3

Нательная с V  кот л  apt и 
Ае-/с-/чглт. Збание из сFорт  
железобетонных конструкций

Общие банные
fокончаниеJ

ш /о ест jo ей СССР 
ГОН/ырбко ос кии
С&нмтехоровн?
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Спец up и мац из атолителбмо- Селлшллционмб/х устаясТоМ

Pfopkar
/70S. 0$ознстче*ое Уашмгнобегние Boa.Maceo 

Во. А г/7риме-
чсгме

Ш \\iI4>
Уо0лбНб/и 3-U4-7S
У&& усложнение/r \ li r

JJti° C ft/fjoot/jojra-
то0*Ан/ с зле a mao-
Лоее/пежел fsssepy
/S7S oS/сшн. 0/3 A Sr / ее.г

8/.3 S.90M-3 Пт£коР Sc/no iHo
38-/7 / г, зг

.313 S.SaV-s 8M-/0 / SS6
зг.1 Вен/ложАтлор рсн/о-

a/U#6/J B-UV-7S
z/jjs усложнение/,
Виатме/лр Аожеса
/.033а/. Mp0e е
§(/f0O£/JOJJP/nOP0/*£/

С эжент ро В So гаме-
J7tM ¥ЛЛ£38¥.
/SSSef/crop, 037/rS/rt / л .г

8г г S.90V-S Гс/S/rcrP Sста Shot
ЗВ-/8 / 1¥$

Згз S. M¥-S вм- // / S.S

Т/7 303-/- 242.87 -03

котвлбмегв с ¥Лотлеглtv 
Д£-/0-/1/га>. SecfMt/£ i/j сЗе?.т 
Ж&тИЗбоетоннбгзе Аонстрн/ыт
УстаноВни сое/пел?
____м ж .

Рте/А/АУЬЙлз Pt/cmoS

/оес/гз^ой С-ССР т 
Г7£/ /Ър/АоосАоо
C&#/n£jc/?po&rm

&1$М5 1





З е дом ость рабочих чертежей осноВного комплекта в *

Кист /¥а и м ен  о Вани е Примечание

В Общие да н н ы е Г  на ча л о )

8 Обшиб данные Гокончание/
J Планы на отм. 0,QO0i 3-600. фрагмент плана

План кроёли.
Схемы систем 2/  тзл/гЛ /те, кз

В е д о м о ст ь  ссы л о ч н ы х  а  п р и л а га ем ы х  док ум ен т  о В

Обозначение //аименоВу пае Примечание

Ссылочные документы
4.922-8 Выл. !? Пльбом оборудоВаниЯ, Фасонных

Чаем ей и орматурь/ для сетей и
сооружений ВодоплоВода и Гмалимит.

4.900-9 Узлы и детали трнбопаоВодоВ из
пластмассеВь/х труб для Систем
Водоснабжения и канализации

5. до /- i 3 одо мерные узлы

3 доз-д Вт ОН ТопоВые конструкции теплоВой изоляции
трубопооВодо В.,.

3,0в,,1-з
У полы ОЛЯ Наружных напорных mpyfo 
плооодов Водопровода и канализации

■

Г7р ил а г  о ем б/ е документ о/
ТП $03- f-m .8 7  -St.со Спецы90икания оборудовании? Яльбом /6

T2 9PJ /-242.&7 -Sk.BM Ведомости потребности В Материалах Пльбом/б

НосгоящиС проект разработан В  еоот Вет ст Вии с бей -  
стёующчми Нортами и  про  Вилами и п р е д уе м а  т ри Вает 
пер оррийт и а , абеепдчи Вгю щие ёзрыбную, ВзрыВможврную и 
Пожарную билопасн ост ь при Эксплуатации зда н и я  
Ссооруже,'иЯ).

Гр, инж енер  проект а (У /  Г у с е В а /

О б щ и е  указ ан и  я

/ К от ельная  по надеж ност и отпуска т еп л а  пот ребит е

лям Относится /со S/порой кат егории ,

В  Здании кот ельной За проел т арода но/ следующ ие? сет и'.

~ i одоп р оВ од  хозяйственно • пимьеВЬй, пр о из io  дет  £ °ннс - 

прот иВолож арнъ/й:

-  Т рубоп ровод горячей  ёодь / для  горя  чесо Водоснабжения 

* канализация бб/т оёар;

-  канализация дождеВаЯ;
-  канализация п р ои зВ одот Венная

Проект Водопроёодо и канализации Вь/полнен по за банило 
технологоВ и В coomiemcmBuu со строительно,ни Нормами и  

праВипати Сди/7 £.ОЧ.01-3$> СНиП H -3 S -7 6 .

Расходы Водо/и стокоВ котельной приВедены В  таблицах но листе д.

Внутреннее пожаротушение предусматривается В котельном за
ле дВумя струями производительностью PH л /с каждая.
Требуемый напор при наибольшем хозяйственно-пигьеВом ипроизВодст- 
Веннолг ВодораЗборе-20  мf при п ож а рот уш ен и и - 6 S м.

ё, Хозяйственно-питье Вой, произВодот Венно-лрстиВопожарнь/й Водопро- 
Вод предназначен для обеспечения Водой хозяйственно -пить еВь/х, 
произВодстВенных нуж д котельной, a также для целей пожаротушения, 
Питание системы осуществляется одним ВВодом диаметром /S3мм от 
одноименной наруж ной сети.
Ра ВВоде В здание у  стан аВлиВоегся ВодоперСШ ~20 для учет а раса о - 
Во В  Водь/.
Сеть принята тупикоВаЯ-
Прокладка семеб-аткрытая; по конструкциям здания. Сеги Выпол
няются из стальных злектросВарных трудно ГОСТ /0704-76 и сталь
ны х Водогазопро Водны х оцинкоВанных легких труб ло ГОСТ 3363-76.

Наружные сети Водопровода решаются при при Вязке 7ипоВого проекта. 
Наружное пожаротушение здания осуществляется из пожарных 
ГидрантоВ при наличии кольцеВой ВодопроВодной се то или из 
подземного р&зерВуара при тупикоВой едти.

3, Система горячего Водоснабж ения ЗопроентироВана для обеспече
ния горя чей  Водой быт оВых н у ж д  к от ельной .
Сеть m pyfonpoiodoB- тупикоВаЯ 6 роз Водкой открыто по конструкциям 
Здания. Сеть Выполняется из стальных ВодогаЗопроВодных ОцинкоВан- 
ных летках труб по ГОСТ 3662-76*

!/, Система оборотного Водоснабжения 3anpoe/rmupoВана В техно
логической части проекта.

5, Сеть бытоВой канализации ЗалробктироВаяа для отёода стокоВ от 
санприбороВ бь/тоВых помещений котельной В наружную одноимен
ную сеть.
ТрубопроВодь/ прокладыВаюгея по полу и В земле, Сеть Выпол
няется из чугунных канализационных труб поГОСт 6948.3 -80.

S. Сеть произВодстВенной канализации ЗапроектироВанст В  техно
логической части проекта. Стоки поступают В продуВочный к олодеч  

и долее сбрасыВаются В наружную сеть канализации. Сброс сто- 
к оё В наруж ную  сеть канализации решается при приВязне 
проекта В  СоотВетСтВии С наличием сет ей  на ппощаЗке.

7  Выпуск Внутренних ВодостоКоВ предусмотрен на отмостку. 
При наличии дождеВой канализации на площадке котель

ной ВождеВые Воды отВодятся В наруж ную  сеть.

С&ть Внутренних ВодостокоВ ЗапроекгироВона: стояли из 

пластмассоВых труб по ГОСТ 32689.3-77 для tn -'20°, -Jo°Cи 

аЗ Чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942.3-20 

при t - ’ 46°, подВеснаЯ линиЯ-оЗ стальных ЭлектросВарньрс 

прямошоВных труб по Грег /070Ц -76.*

В. стальные трубы погост /0704-76*/?рокладь/Ваемб/е открыто 
по конструкциям зданияj покрыть ТрунтоВкой Г9s -03 / 
ГОСТ 26429 -22 - /  слой и по грунтоВке эмалью /7Р-Т?6 
ГОСТ 6 4 6 6 -7 6  - 2 * СЛОЯ.

9 Крепления трубопроВодоВк строительным конструкциям 
Здания Выполнять по ГОСТ /Цру/ - 62. *

/О, УслоВные о бозначения  п р и н ят ы  по  т о с т  2 i ./06 -7 B j

д. 7ВЦ- 70%. 726-72, 2. 726-72*

//.ПроизВодотВо работ по монтажу Внутренних систем

ВодопроВода и канализации Вести В coomBemcmiuu
со е//и/7 3.0S.0iSSf СП 472-20.

12. Граница проекгироВания Внутренних сетей принята по наружной 
грани степь/ здания. Проенп/роВоние Внутриппощадоуных сетей 
реш ает ся при приВяЗке т ипоВого п роек т а .

Лри8яз<

ТП 903-/-2/f2, 87 -ВК

Котельная с ЧкотламиДб-юччпч 
Здание из сборно/х желе 
Зобетоиных конструкций

О бщ ие да н н ы е (начале?

Стадий Пием Пием о В
/

Госсмрои СССР 
Г MU ГорбкоВский  
Сантехпроен/п
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Даннь/д ло лро</з£одст£е//мол?у бос?о/7сл7^е?д~У7£////*0 с/ £0е?оОП7т£>ес?£,//ипс

Основны е показатели ло  чергея/cam iod on p o iod a  и /санализацаи

Раите Hoiу над 
системы

Потребный

ж / :
м

Расчетный расход Усганоблен- 
чая тощи 
электрод*/- 
гагелеи,кЗтПримечаниеп*/суг » 3Н л/с при ПО-

W ’
денно?литбе1£й
лроизбьзстеенно-.поотиболохеарнаи
На хазяаегбетчыЗ—

2S.0-HM пожаре /.788 0.525 O.S3S
РаН6/8 ннонды /очз.чо У6.09 19.803

{/того / /rtsjet 46.6/5 /3.361 81.986
ТРуоопррдоЗ горячей ёойЫ Зоя горячего

от Злока горячен, 
водоснабжения

бодоенабо/сениЯ /О. О /.937 0.337 O.S60
Канализация ЕытодбЯ 3.793 у./гг 8,3/0
Ж ЯЗШ Я/еш ., 38.375 5.93 3.0/6
Канализация дождей* — — — ш о в »

Р а с х о д ы  со Знаком  *  - р д л р /с /п с д  н е  р а с  че/гтнь/ти.

П рибязан . 

Рун, гн.
Cm.UA/AH.
У т -
t/H f.SS

Ги/7
8, контр. 
ТГач.отд,

Гнсеба
Яндрияь
Жл у Зь
msa

РбК д б  $оротм>сь
Cm. UHCKVCofio/nkoi

£ а а-& а 4 л ^

I,
Л ! Г

аоаололпреа лены с
А,

Раитенобание
потребителя

н
S: «ч

<ч> >п>

> о >ч Режим
ООСОПотреб"

рения

f t
из хозяйстденно- 

Лить 9дет о 
бо до про до до/

03 пры/здодстден- 
ноте до до про до даХсрс/ктерис- 

07.'КС
сточных бод

Реэ/cum дсд>
д ffo/ппо дуле 
к анализ ацино

/  проаздодегбе/у- 
Ну/с канале/за цело

гСонуднтрациЯ 
5 агрязнений 
Стоунь/х бод 
ооеле поколь- Яротеуание

£

^ Ч*

i ? '

Vi ^ 

1

2-5-Г
й
* * *

к3/сзт м3/ч л/с m fear м3/ч л/с
отбёддния

т%ут м3/ч л/с М%зт Н3/у л/с
ных счиегныл 
сооружением ;̂

N Л

помпенсоциЯ потерь котпобоиВедь
80 постоянно /.43 143.88 S.S7 test — — __ __ _ _

багС0у̂ 85П^

дуб/гн ко /плод. I/ — __ — — _ — _ даОМ:85У.1% 
/00 *С л 

dapSOycUSO
Шглогодтя. — — — 24.4 £ /,ог 0.883 б продубочныь кол од9ч

Стоки от пЯоаоРиЧРско/7sin/*.
дудки Аотлоб. у __ — __ — — — — — f/ue.-чи пт Зраза £ суткит>о &МШ. — — — 1.056 0.358* /./73 __ /f _

я,!7крбак
У отопительный сезон ПОСТОЯННО з. 70 88-ос 3.70 1.088 — __ - — ____

Ра адапс/инн/чз т о Зтс/ткн. б часа абаоиймо 7.4с г$.$д 7. УС* к8.0S6 _ - — — _ _ _

Чистки патака 6питатенкшш' Ялазоош

-Sj рыхление — — — ___ — Ш-9340 %
/рурепс £ сутки Стечении ер мин — — — 1.95 /87 /S6 6 пробу 8оч- нь/и кйпо/УЯн.

-подача отоабо тонного рост&ооасож . — — — — — _ c,cet,$6o4ы  
мрг=гш V

/.0J.cc/jcr Ъ сут/сиб Течении 07.5 мим. — — /3 7.35 а.7s f
-подача сбезкего ластдопа сопи пиговдоА

/.04раза 6 сутки 6 течении еч мин. У./З /0$* 0.75/ — —
/л Урез а £ сутки 
бтечениибУмим — — — /./3 1.03 0.758 ______  __

- ЛвРдаЯ Стадия отмыдки пи га еда А
!.оЧрыа 6сотки 6 течении 9чмин. /.3 /85 t . i P — — — — __ _ _ _ __

- дтораЯ стадия отмыбкс/ шьеМ.
7,04 раз а ё сутки бтечении 39 мим 1-95 7.87 0.867 — — — __ _ _ _ _

£торая стнпень
- дзрыхление __ — — — — — ба С8.16381 tpos 65o 8чей £ течении ео мим- — — _ /87 1.87* 1.S6* 6 продубочнь/йJ60./989 Р?&£8
-подач а отработанного растбопа соль _. — — _ _ __ CaC£y6/57 f̂ i 1

! __ _ /85 /35* 0,758*
-подача сдежего пастдоро соли оитьебаЯ

/раз У SO 9мей S течении ее, s мим. /.81 1.81* 0,75/ — — МяСбе:157Уф /раз £50 анВи 6 течении 86,1мим ____ _ /8 / 1.9/* 0,75/ _____ р ________

-пеюбаЯ стадия отмыдки пигбедгЯ
/раз i  30 дней 6 
течении 8чмим. г. 85 #

/85 к
0.867 — — — — _ _ _

- дтоооЯ стадия отмыдки пигьзбаА 1 раз 850внео 6 течении 36мим. 1.87 /87* 0.86f — — _ _

Ра собственные нужды химбодо-
очистки потока подпигочнаи доды
(только i  отопительный сезон)'.
-дзрыхление — — - — — — 4а С 8-9340 4f 0.65ра* 6 сутки8 течении 8омин — ____ _ /87 /87* /5 6 * 6 про булочныйколо Не и
-подача отработанного oocrfopa соло — — — — — — СоСеу96М$£ 0,65раз £ сутки £ течении 87.5мин. — _ _ /З У /95* 0,758*
-подаче/ сйежЗго рост дора соло тьебая

а.езпоз 6 сутки 
6 течении еУми/т. /09 /08* 0.75/ - - rt9C&3VS0*£ 0.65раз 6 сутки 6 течении 8чмим. — — _ /.09 /.09* 0.758*

-  пеядая стадия отмыдки питьебзя
0,65раз 6 сутки £ течении 8чми а 1.85 /83* 0.86f — — — ____ _

-дтоо а Я Стадия отмыдки. пагьедсА
0 65раз £ сутки£ течении збмм. /87 /87* o.sef — — __

И а ц ентоализо данное г о р я -

чее до до снабжение. — литье&я до постоянно 33.30 79S.8 83.3 9.8S — — — — _ _ _ __
Uтого: 1043.4 46.09 19.803 98.373 5.83 3.016

ТП 303-1-Z42Z1-&K

котельная е УкогпамиЯ£-/0-/Ут\Сге/дия
Здание из сворных железо- 
бетонных конструкций.

Общие данные (окончание).

Лист Лист ов

/Ъсетроо СССР
~ >бсГ/7С/ /орбкобскии

С с ш т е з с л р о е х г
2.21Я^--К <0
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Типовой проект 903-1-242.87
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