
т ш ш ш ш ы  и м е к т г

9 0 1 - 2 - 163 .89

ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
В ШАХТЕ ГЛУБИНОЙ 4,0 М 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ от 20 до 200 м3/ч
Ал ь б с м  1

ПЗ Пояснительная записка стр. 3 - п

ТХ Технологические решения стр. 1 2 -1 8

□В Отопление и вентиляция стр. 19-22
23&//-0/ ВК Внутренние водопровод и канализация стр. 23

ЭМ Электротехническая часть стр. 24-41
АТХ Технологический контроль стр. 42-46

ажурный шарф

http://www.kruzhevo-len.ru/krasivye-sharfy.html


т ш ш ш ш ы
901-2-163.89

ВОДОПРОВОДНАЯ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ 
В ШАХТЕ ГЛУБИНОЙ 4,0 М 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ОТ 20 ДО 200 ьлъ/ч
Альбом  1

П е р е ч е н ь  а л ь б о м о в

А л ьбо м  1 П З  Пояснительная записка 
ТХ Технологические решения 
ОВ Отопление и вентиляция 
ВК Внутренние водопровод и канализация 
ЭМ Электротехническая часть 

АТХ Технологический контроль 
Альбом 2 Наземная часть

АР Архитектурные решения 
2 3 & / / - # /  ЮК Конструкции железобетонные 

КМ Конструкции металлические 
КЖИ Строительные изделия

Альбом 3 Подземная часть

ЮК Конструкции железобетонные

КМ Конструкции металлические

КЖИ Строительные изделия

Альбом 4 СО Спецификации оборудования

Альбом 5 ВМ Ведомости потребности в материалах

Альбом 6 С Сметы. Общая часть

Альбом 7 С Сметы

©  С<р Ц{/Т/7 Гоесщоои

Ра з р а б о т а н
п р о е к т н о - изыскательским и н с т и т у т о м  

„ МОСГИПРОТРАНС “

Директор института В.В. Шолин
Главный инженер п р о е к т а  Г.И. Белянинов

Ут в е р ж д е н
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

М и н и с т ер с т в о м  Тр а н с п о р т н о го  Ст р о и т е л ь с т в а  

У к а з а н и е  ГА-96В от 27.12.8В г.



jreHrtvm
el eib

t и чзииуоц \ • v you jratm
]

z

s
a
to

<
* <

C P
Q O

ГО

l
CN

СЭcr»

*

cr

Содержание  а л ь б о м а  1

яя
листов

Н а и м е н о в а н и е СГР.

пз1 Пояснительная з ап и ск а 3
П39

Т е х н о л о г и ч е с к и е  р е ш е н и я
Т Х - 1 Общие данные 12
Т Х - 2 Схема системы ВО, схема дренаж ных трубопроводов га
т х-з Таблица выбора оборудования ( н а ч а л о ) 14
Т Х - 4 Т а б л и ц а  выбора оборудования (продолжение) 15
Т Х * 5 Т а б л и ц а  выбора оборудования (прод олж ен ие) 16
Т Х - 6 Та бл и ц а  выбора оборудования ( о к о н ч а н и е ) 1 ?

Т Х - 7 План на о тм . -  4 , 0 0  Разрезы 18

О т о п л е н и е  и в е н т и л я ц и я
0 В 1 Об щи е д а н н ы е 19
0 0 2 О т о п л е н и е ,  в е н т и л я ц и я .  П л а н ы .  С х е м а

си стем ы отоп л ен ия 20
0 B 3 О т о п л е н и е . В е н т и л я ц и я . Разрез Ы .  С х е м ы

систем П 4 ,  В 6 4 ,  В Е 2 . Установка системы Г И .  П л а н .
Разрез 2 - 2 .  Уз е л  управления 24

0 В Н -1 Воздухосмесительная ка м ер а 2 2

В н у т р е н н и е  в о д о п р о в о д

и к а н а л и з а ц и я

В К - 1 Общие д а н н ы е .  План с с е т я м и  1 И  и К4
С хе м ы  В1 и К 1 2 3

Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  ч а с т ь

э м н Общие да нны е ( н а ч а л о ) 2 4
ЭМ-2 Общие д а н н ы е  (о к о н ч а н и е ) 2 5
э м - з Р а с п р е д е л и т е л ь н а я  сеть ^  3 8 0 / 2 2 0  в

С х е м а  п р и н ц и п и а л ь н а я 26

ЯЯ
листов

Н а и м е н о в а н и е CTP.

Э М -4 Хо зяй ственн о -  п и тье вы е насосы
С хе м а  п р и н ц и п и а л ь н а я 2 7

ЭМ-5 Хозяйств ен но  -  питьев ые н а с о с ы . С х е м а
п р и м е н е н и я  проекта а в т о м а т и з а ц и и 28

Э М -6 Дрен ажный насос
С х е м а  п р и н ц и п и а л ь н а я 2 9

ЭМ-7 П р и т о ч н ы й  в е н ти л я т о р  П4
С х е м а  пр и нц и п и а л ь на я 30

ЭМ-8 Э л е к т р о о т о п л е н м е
С х е м а  п р и н ц и п и а л ь н а я 31

ЭМ-9 С хе м ы  п о д к л ю ч е н и я  ( н а ч а л о ) 32
ЭМ -10 С х е м ы  п о д к л ю ч е н и я  ( о к о н ч а н и е ) 33
Э М - 11 Кабельный ж ур н а л 34
ЭМ-12 План расположения си л ов ого  электрооборудования

и пр о к ла дк а  кабелей 35
ЭМ-13 Пл ан  ра сп о л о ж е н и я  эл е к тр о о б о р уд о в а н и я

злек тро отоп леи ия и п р о к л а д к а  ка бе л е й 36
Э М - 14 П л а н  р а с п о л о ж е н и я  эл е к т р и ч е с к о го

о с ве щ е н и я 37
И Г  
004* ВО Я щ и к  уч ета Я У .  Чертеж общего ви д а 38
ЯУ.002.

004 Я щ и к  учета Я У .  Т е хн ич ес ки е данные аппаратов 3 8  ~
яуУш .
004. ТБ Я щ и к  уч е та  Я У .  Перечень надписей 38

1 Ш 1
004. ЭЧ Я щ и к  учета Я У .  С хе м а эл е к тр и че ск а я  соединений 39

о » Ш к а ф  управления д р е н а ж н ы м  насосам Ш УД Н
-----------1

Чертеж общего в и д а 4 0

я Ш к а Ф  управлени я д р е н а ж н ы м  насосом Ш У Д Н
■ ■ Т е х н и ч е с к и е  да нны е а п п а р а т о в 40

ШУДН Ш к а Ф  управления д р е н а ж н ы м  насосом Ш У Д Н
004-004

ТБ Перечень надписей 4 0
ШУДН Шк аФ  уп ра вл ен ия  д р е н а ж н ы м  насосом Ш У Д Н
004.004 

ЭЧ С х е м а  электрическая соединений 41

ЯЯлистов Н а и м е н о в а н и е С Т Р .

Т е х н о л о г и ч е с к и й  к о н т р о л ь

А Т М Общие данные 4 2
Д Т Х 2 Схема ф ун кц и он а л ьн ого  технологического

Г К О Н Т Р О Л Я 4 3
А Т Х З Схема соединений внешних п р о в о д о к 4 4

ТШГ 
0 0 . Q 0 0 Датчики электродные 4 5

А Н С Т 1 .2

А Э о Г Датчики электродные
0 0 0  С б Сборочный чертеж 4 5

Т Э . М 4
0 0 0 0 1 Стойка 4 6

“ Ш а г 
о в ,  о о г Планка 4 6

~ А Э .  004
о о . о о ъ Скоба 4 6

" Й П Й Г
0 0 .0 0 4 - Э л е к т р о д 4 6

Копировал JKfrSi- Формат A2



Ш
Н

В
.И

'Ш
Ш

/П
О

Л
Л

Н
С

Ь
 И

Д
АМ

 /
В

З
Я

М
.И

Ш
»/

 
•

_
 

- 
.....

.....
.....

.....
.....

.....
.....

.... 
.

Г
 

I 
I 

/ _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 

Ти
по

во
й 

пр
ое

кт
 

90
1-

2-
16

3.
89

__
__

__
__

__
Дл

ьб
ом

 1 1. О б щ а я  ч а с т ь

Т и п о в о й  п р о е к т  в о д о п р о в о д н о й  н а с о с н о й  
с т а н ц и и  в ш и х т е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  от 2 0  
до 200 м* / ч  р а з р а б о т к и  в с о о т в е т с т в и и  С П Л А 
Н О М  т и п о в о г о  п р о е к т и р о в л и н А  Г о с с т р о й  С С С Р  
н я  198& г о д  ( п . T 5 . 1 . 1 ) .

П р о е к т  разработян в з я м е и  т п  9 0 1 - 2 - 1 1 9 .  
Водопроводная насосная с т я н ц и я  п р е д н я з н я ч е -  
на д л я  ц е п е й  х о з я й с т в е н н о - п и т ь е в о г о  ипн  п р о 
и з в о д с т в е н н о г о  водоснабжения. М о ж е т  ьыть ис
пользована в к А ч е с т в е -
- н п с о с н о и  с т а н ц и и  I  п о д ъ е м а  ИЗ О Т К Р Ы Т Ы Х  источ
н и к о в  с о т д е л ь н о  с т о я щ и м  в о д о п р и е м н ы м  к о л о д ц е м ; 
- Н А С О С Н О Й  С Т А Н Ц И И  1  п о д ъ е м а  ( п р и  г л у б и н е  4 , 0 ;  6,Ом).  
Т е х н о л о г и я ,  о б о р у д о в а н и е ,  с т р о и т е л ь н ы е  р е ш е н и я ,
О Р Г А Н И З А Ц И Я  ПР О ИЗ В О ДС Т В А  Н А С Т О Я Щ Е Г О  Л Р П В К Т А
с о о т в е т с т в у ю т  н о в е й ш и м  д о с т и ж е н и я м  о т е ч е с т 
в е н н о й  и и у к и  и т е х н и к и .

У с л о в и я  и  о б л а с т ь  п р и м е н е н и я  
В п р о е к т е  п р и н я т ы  с л е д у ю щ и е  у с л о в и я  с т р о и 

т е л ь с т в а :
- р я с ч е т и А я  з и м н я я  т е м п е р я т у р я  н а р у ж н о г о  
в о з д у х и  -  2 0 V , - 30Y , - 4 о * с .
- нормативное з н А ч е н н е  ве тр о во го ш ле ии я -ц йк йа е зк гс /м 1) 
- н о Р М А т и в н о е  знАченне весе снегового п о к р о в а - 1,окпа(100кгс/м) 
-  рел ье ф  с т р о и т е л ь н о й  п л о щ а д к и  р о в н ы й .

Т и п о в о й  п р о е к т  н а с о с н о й  с т а н ц и и  р а з р а б о т а н  
для п р и м е н е н и я  по осей т е р р и т о р и и  С С С Р ,  з а  исклю
ч е н и е м  р а й о н о в  с в е ч н о м е р з л ы м и , п р о с а д о ч н ы м н  н
П у ч и н и Б Т Ы М и  Г Р У Н Т А М И  О С Н О В А Н И Й ,  Р А Й О Н О В  с оойс-
м и ч н о с т ы а  в ы ш е  6 б а л л о в ,  р а й о н о в  по д в е р ж е н н ы х 
К П Р С Т О О В Р А З О В А Н и Ю ,  с о п о л з н я м и  и n y C T O T A M U ,  т е р 
р и т о р и й , ПОДРАБЯТЫВЯеМЫХ ГОРНЫМИ В Ы Р А Б О Т К А М И ,
я т пкже п р и  производст ве р а б о т  с  о т к р ы т ы м  
в о д о о т л и в о м  в м е л к и х  и п ы л е в я т ы х  п е с к а х ,  г л и 
н и с т ы х  г р у н т а х  т е к у ч е -  п л а с т и ч н о й  ц  т е к у ч е й  
к о н с и с т е н ц и и .

Г р у н т ы  п р и н я т ы  д в у х  в и д о в  -  с у х и е  и м о к 
рые со с л е д у ю щ и м и  x a p a k t c p u c t u k u m u ;

Коэффициент 
П Р И Н Я Т  К г И .

р нечетный 
н а  1 5  м ниже
Э К С П Л У А Т А Ц И И .
с н в н ы м и  по

Б е з о п п с н о с т и  п о  г р у н т у

ур о в е н ь  г р у н т о в ы х  в о д  принят 
планировочной о т м е т к и  в пер ио д 
Гьуитовы е воды приматы неагрес- 
о т н о ш е н и ю  к в е т о н у .

Т и п

г р у н т

Н о р м д т н в -  
иый у г о л  
в н у т р е н н е г о  

т р е н и я  
Ч н

М о д у л ь
дефОРМАции
ц е б ш ъ к н х

г р у и ш
Е

П л о т н о с т ь
Г Р У И Т Л

т *

Н о р м а т и в н о е
у д е л ь н о е

с ц е п л е н и е
G *

К о э ф ф и ц и 
е н т

п о р и с т о с т и

С у х о й
О А О  р о д .  

и л и  
2 8 *

1 5  м п а  
и л и  г 

1 5 0 к г с / с м 1 . В Т / М 1
2 к П а

И Л И  г  
0 . 0 2 К Г С / В М 0 . 7 5

М о к р ы й
0 . 5 7  р я д .  

и л и  
2 Г

1 4  М П а  
И Л И ,  *

140к г с / с м
1 8 т / м *

2 5  к п а  
п л м п н .  *  
0 . 2 5 К Г С / С М 0 . 7 5

Т а б л и ц а  комплектяции  
типовых проектов

Т а б л и ц а  2

к
АЛЬБОМВ Н я н м е н о в я н и е

Т П  9 Q t - 2 *  
4 6 5 .  8 9
в  ш и х т е ,  
г л у б и н о й  

4 . 0 м

Т П  9 0 1 - 2 -  
- 1 6 4 .  8 9  
В Ш А Х И  
г л у б и н о й

Т Б .О м

т п  9 0 1 - 2 -  
- 1 6 5 .  8 9  
в ш и х т е ,  
г л у т о и9.QM

\ П о я с и и т е л ь и я я  д о п и с к а . 
Г е х н с л о г и ч м т  реш ения, 
отопление и в е и ш я ц и я . 
В н утр е н н и е  водопровод и 
л КЛИЯЛИЗЯДИЯ. 
Э л е к т р о т в х и и ч в ц к я я  часть. 
Г е х н о п о г и ч е с к и и  контроль

Т П  9 0 1 - 2 -  
1 6 3 .8 9

и з .Т П  9 0 1 - 2 -  
1 6 3 .8 9

и з  Т П  9 0 1 - 2 -  
1 6 3 . 8 9

2 И я з в м ш  ч а с т ь .  
А р х и т е к т у р н о - с т р о и 

т е л ь н ы е  р е ш е н и я .  
К о н с т р у к ц и и  w е л е з о -  
„  е е т о и и ы е . 
К о н с т р у к ц и и  м е Т А Л Л И ' 
.  ч е с к и е . 
С т р о и т е л ь н ы е  и з д е л и я

Т П  3 0 1 - 2 -  
1 6 3 .8 9

и з  Т О  9 0 1 - 2 '  
1 6 3 .8 9

ИЗ Т Л 9 М - 2 -  
1 6 3 . 8 9

Ъ П о д з е м н а я  ч а с т ь . 
Ко н с т р у к ц и и  ж е л е з о -  
„  Б е т о н н ы е . 
К о н с т р у к ц и и  м е т я я л и -  
„  ч е с к и е .  
С т р о и т е л ь н ы е  и з д е л и я .

Т П  9 0 1 - 2 -  
1 6 3 . 8 9

Т П  9 0 1 - 2 -  
1 6 4 . 8 9

Т П  9 0 1 - 2 -  
1 6 S . 8 9

4 С п е ц и ф и к а ц и и
ОБОРУДОВАНИЯ

Т П  9 0 1 - 2 -  
1 6 3 . 8 9

ИЗ Т О  9 0 1 - 2  
1 6 3 .8 9

ИЗ Т П  9 0 1 - 2 -  
1 6 3 .8 9

5 В е д о м о с т и  
п о т р е б н о с т и  в 

м л т е р и д т
Т П  9 0 1 - 2 -  

1 6 3 . 8 9
ИЗ Т П  9 0 1 - 2 -  

1 6 3 .8 9
ИЗ Т П  9 0 1 - 2 -  

1 6 3 .8 9

6 л С м е т .  
О б щ а я  ч а с т ь

Т  П 9 0 1 - 2 -  
1 6 3 .8 9

И З Т П  9 0 1 - 2 -  
1 6 3 .8 9

ИЗ Т П 9 0 1 * 2 -  
1 6 3 .8 9

7 8  м е т ы Т П 9 0 1 - 2 -
1 6 3 .8 9

Т П  9 0 1 - 2  
1 6 4 . 8 9

Т П  9 0 1 - 2  
1 6 5 .8 9

П о д з е М Н А Я  ЧАСТЬ U ACQCUQM С Т А Н Ц И И  В 
П Л А Н е  К Р У Г Л А Я ,  Д И А М Е Т Р О М  5 М 3.A П Р О Е К Т И 
Р О В А Н А  и я  т р и  г л у б и н ы  ш а х т ы :

4 . 0 ;  6 , о ;  9 . 0  м

Ня зем ия я ч а с т ь  -  п р я м о у г о л ь и л я ,  
р я з м е р я м и  в п л п н е  6 . 0 *  4 . 5 м ,  в ы с о т о й  3 . 6 6 м .  

Б п о д з е м н о й  ЧАСТИ р а с п о л о ж е н
М А Ш И Н Н Ы Й  ЗАЛ.

Ь Н А З Е М Н О Й  ЧАС Т И Р Я С П О Л О Ж в Н  С А Н у З Б Л
и п р е д у с м о т р е н о  м е с т о  у с т а н о в к и  э л е к т р о 
щ и т а .

2 . Техно лог ические  
решения

П о  с т е п е н и  о б е с п е ч е н н о с т и  п о д а ч и  воды 
н я с о с н я я  с т а н ц и я  м о ж е т  о т н о с и т ь с я  к о  1
ИЛИ Ш К А Т Е Г О Р И И .

Р а б о т а  н а с о с н о й  с т а н ц и и  п р е д у с м а т р и 
в а е т с я  с е э  п о с т о я н н о г о  д е ж у р н о г о  п е р с о 
н а л а .

У п р а в л е н и е  р а б о т о й  н а с о с о в - а в т о м а т и 
ч е с к о е . Д л я  п о д а ч и  во д ы  п о т р е б и т е л ю  в н а 
с о с н о й  С Т А Н Ц И И  У С Т А Н Н В Л и В П Ю Т С Я  Т Р И  H A G O G A , 
и з  к о т о р ы х  д в я  р а б о ч и х  н о д и н  р е з е р в н ы й . 
П у с к  НАС ОС ОВ  п р о и з в о д и т с я  п р и  о т к р ы т ы х

Н А П О Р Н О М  В
и з а д в и ж е к

О б с л у ж и  в а -

П Р О И Э В О Л Н Т Б Я  С
З А Д В И Ж К А Х  Нй 
НИВ H A G Q C O B  
П О Л А .

М о н т а ж  н  д е м о н т я ж  о б о р у д о в а н и я  в 
н а с о с н о й  с т а н ц и и  п р о и з в о д и т с я  т о л ь к о  п е 
р е д в и ж н о й  ч е р в я ч н о й  г р у з о п о д ъ е м н о с т ь ю  1 т .

Р а з г р у з к а  о б о р у д о в а н и я  у  н а с о с н о й  с т а н 
ц и и  П Р О И З В О Д И Т С Я  ИРМ п о м о щ и  а в т о к р а н а .

БОТА Н А С О С О В  ПОДВ п р о е к т е  п р и н я т а  р я f
З А Л И В О М .

В к я ч е с т в е  м е р ы  з а щ и т ы  о т г и д р а в л и ч е с 
кого У Д Я Р А ,  В Ы З Ы В А Е М О Г О  В Н Е З А П Н Ы М  В Ы К Л Ю Ч Е 
Н И Е М  н а с о с о в ,  н е о б х о д и м о  in ре д у с м о т р е т ь  у с т а 
н о в к у  к л н п н н я  -  г а с и т е л я  в п е р в о м  к о л о д ц е  НА
Н А П О Р Н О М  В О Д О В О Д Е .

ГИП
r u n

Тип геепяцццов 
Нвч.ота.
Гп.опец.
Н-контр.

Моснядвй
едотов

Щ п ш Г
1ХЛЦНЙ
(0ШНШ8Я ш

П РН&ЯЗАМ

I  Т П  9 Q 1 - 2 - 1 6 3 . 8 9 П З

П о я с н и т е л ь н а я
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Перечень насосов, которые м огут  быть 
уст ановлены  6 насосной ст ан ц и и , приводится 
В т аблиц е.

Таблица 3

л /

п1п

Н а с о с Электродвигатель

М а р к а
Произбо - 
а и тел ь -  
ность 
м 3/ч

Напор
м

М а р к а Мощность
кВт

1 К в / 18 в 16 4А80А2 1.5
2 к  6 /1 6  а 74 15 ш о л г 1.5
3 к  6 /  16 б 6.7 12 4АВ0А2 1.5
4 к  г о / 1в 20 18 4 A60BS 2.2
5 к  80 /16  а 16.6 15 4А60В2 2.2
6 K Z 0 /1 8 5 15.1 12 4A60SS 2.2
7 к  г о /з о 20 30 4AI00SS 4
6 к  г о /3 0  а 18.5 25.8 4 A100S2 4
9 К 4 5 / 30 45 30 4А (12 М2 7.5
10 к  4 5 /3 0  а 35 22.5 4А К2М 2 7.5
11 К  4 5 / 5 5 45 55 4 - 4 / 5 0 5 2 15
12 к  4 5 /  55а 40 41.5 4 А132 М2 И
13 К  9 0 /2 0 90 20 4AU2M2 7.5
14 К  90 /г о а 70 18.2 4 А112 М2 7.5
15 К  9 0 / 3 5 90 35 4 - 4 / 5 0 5 2 15
16 К  90 / 3 5 а 65 28.6 4 AI32M2 11
17 К 90 / 5 5 90 55 4 A (B0S2 22
18 к  90 /  55а 90 43 4 А!60 М2 18.5
19 К 50-Зг-/25А 12.5 20 4АМ80&2УЗ 2.2
20 г  65-50-160А 25 32 4AM100L293 5 5
21 К 60-65-160А 50 32 4АМН2М2УЗ 7.5
22 к в о -5 0 -гоо 50 50 4 AM160S2 15
23 К 1 00 -30 -160

Д л я  у д а л ен и я  дренаж ны х Вод из ш ахт ы  
предусм ат ривает ся уст ановка насоса ГНОМ 10-10, 
работа которого задисит  от уроЬня Воды В 
п ри ям ке .

вокруг здания насосной ст анции д о л ж н а  
быть предусмотрена зона санитарной охраны , 
огражденная задором и озелененная . Граница  
зоны п р е д у с м а т р и в а е т с я  н о  расст оянии  
15м  (т олько  для насосных станций хозяйствен
но -  питьеВого Водоснабжения ) .

з .  В н у т р е н н и е  Б о до пр о б о д  
и к а н а л и з а ц и я

3.1 . Водопровод
П о д а ч а  Воды к  с а н т е х н и ч е с к и м  

п р и б о р а м : у м ы в а л ь н и к у , у н и т а з у  о с у щ е 
ст вляет ся от напорны х ВодоВодоВ н асо с 
ной с т а н ц и и .

Внут ренняя сеть Водопровода монт иру
ется из стальных ВодогазопроВодных оцинко
ванных или пласт массовы х труб диамет рами  
15 и 2 5  м м .

У  ум ы в ал ь ни ка  предусмот рена установка 
электроВодонагреВателя Э В Б 0 1 0 /1.25.
При подаче насосной станцией Воды непитье -  
Вого качест ва над умы вальником д о л ж е н  
быть предусмотрен б а ч о к , заполняемый при -  
Возной питьевой Водой.

3.2 . К а н а л и з а ц и я
Внутренняя кан ал изац и я  Выполняет ся  

из пластмассовых труб диаметром 100 мм.
Для сбора Воды от мытья полов и сброса 

Воды из дренажного приям ка предусмотрен 
т рап.

Отвод бытовых сточных Вод осуществляется 
сам от еком  В н а р у ж н у ю  канализацию .

Вентиляция сети осуществляется через 
канализационный ст ояк, Выводимый Выше 
кровли на 0 .5  м .

4-. О т о п л е н и е  и В ен т и л я ц и я

4.1. Отопление
Проект отопления насосной станции разрабо

тан для районов с расчет ными температура
м и  Воздуха - 2 0 ° С, - 3 0 °С , ~40°С .

Таблица расходов т епл а на отопление 
В т  ( к к а л / ч )

Таблица 4

Н
п/п

Наименование
помещения

Внутренняя
температуре

°С
-го’с - 30°С - 4 0 'С

1 Машинный зал +5 4(00[3540) 5700(4920) 7300(6300)
2 Санузел ♦ 14 6(0(530) 790(630) 970(840)

Всего: 4710(4070) 6490(5600) 8270(7140)

Отопление здания разработано для 
двух Вариантов :

1 Вариант. Источник тепла -  наружные 
тепловые сети} теплоноситель -  Вода с 
парамет рами 9 5 - 7 0 еС, 1 5 0 -7 0 *0 . В качестве 
нагревательных приборов приняты регистры из 
гладких труб 0  1 0 6 *4 .

2  Вариант . Электроотопление . В качестве 
нагревательных приборов приняты электрические 
печи П Э Т -4 .

4 . 2 .  Вентиляция
Вент иляция насосной станции запроектиро

вана приточно -  вытяжная с механическим и 
естественным побуж дением .

5. Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  част ь

5.1. Силовое электрооборудование
По степени надежности и бесперебойности 

электроснабжения согласно ПУЭ насосная станция 
относится ко Е  или Ш кат егории.

Питание электроэнергией предусматривается 
по двум кабельным линиям , из которых о д н а -р а 
бочая, другая - резервная. К аж ды й ввод расчитан на 
полную нагрузку. На Вводе устанавливается пакет
ный переклю чат ель  /7 /73 . Согласно ПУЭ -66  
(п. 1.2.19) допускается питание злектроприемников 
11 категории по одной ВЛ.

Д ля приема и распределения электроэнергии 
принят силовой распределительный пункт 
ПРИ -30 76  -21УЗ. Напряжение питающей и распреде
лительной сети 3 6 0 / 220В с глухозаземленной 
нейтралью.

Выбор электротехнического оборудования по 
мощности электродвигателя насоса приведен В 
таблице на листе общих данны х.

Ввиду незначительной потребной реактивной 
мощ ност и (менее 5 0 к В А р / ее компенсация не 
предусмат ривает ся .

Все электродвигатели механизмов поступают 
комплект но с технологическим оборудованием и 
выбор их в проекте не производится.

Привязан
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Пнтяннцяя и ряспределительняя сеть в ы п о л 

н е н а  кябелвм м а р к и  Я В В Г.

ь.г. Автоматизация
Р я БОТ й н а с о с о в  п о л н о с т ь ю  А В Т О М А Т И З И Р О В А Н А  

в з а в и с и м о с т и  от уровня воды в резервуаре,  
влке водонапорной вашим или ддвлония в сети.

Р а б о т а  по давлению в сети возможно*.
-на закрытую свть, оборудовянную компенсирую
щими устройствами;

- в  регулирующую емкость (водонапорную б а ш н ю , 
резервуяр), п р и  э т о м  емкости должны б ы т ь  о б о - 
рудовлнм Автоматическими клапанами или элек-

Т Р И ф И Ц И Р О В А Н Н Ы М И  З Я Д В И Ж К Я М И .
П ри аварийном отключении рявочего насосл 

предусмотрено автоматическое включение резерв
ного насоса.

Для а в т о м а т и з а ц и и  насосных ягрегятов ис
пользуется комплектияя яппярвтуря Киевского 
зяв о д а  „ Т р я и с с и г н я я " МПС. Они обеспечивает к о н т 
р о л ь  з я  давлением в сети, зя состоянием линий уп 
равления и сигияпизяции. А п п а р а т у р а  позволяет 
дежурному осуществлять к о н т р о л ь  з я  наличием 
воды в емкостях и зя р а б о т о й  насосных ягрегятов.

В автоматическом режиме процессы управле
ния всеми ягрегятями осуществляется в устянов- 
ленной последовательности вез участия обслужи
вающего персоняпя, р о л ь  которого п р и  э т о м  с в о д и т 
с я  к налаживанию, периодическому осмотру и наб
людению за состоянием а п п а р а т у р ы  и  о б о р у д о в а н и я  
в процессе эксплуятпции.

Комплект аппаратуры включает-.
-ячейка управления типа ЯН- 31 0;
-ячейка сигнализации типя ЯС-этз;
- д а т ч и к  уровни, поплявковмй типя дп-374- или 
манометрический типа дм-375;
-  к а б а л ь н ы й  я щ и к  типя кя-662 для переходя кп- 
Бельной линии в воздушную линию связи.

Линии, связывающие ячейку упрпвленияс  
датчиком и ячейкой сигнализации, адио п р о  водные 
о допустимой д а л ь н о с т ь ю  до 7-15 км ( П Р И  хоро
шем заземлении).  М а к с и м а л ь н о  допустимое соп
ротивление в линиях- 200 Ом, илпряжение 
ЗОВ, потрееляемяя мсщиооть не более 5Q Вт.

5.5.  Э л е к т р о о т о л л е н и е  
Б нясосиой стянции, кяк ВйРилнг, пре

дусматривается электрическое отопление печа
ми пэтч мощностью 1 кВт каждая,  напряже
нием 220 6. Включение электроотопления п р о и з 
в о д и т с я  явтоматически по сигналу темперлтур- 
ного датчики п р и  снижении температуры возду
ха внутри нясосиой станции ниже ♦ 5 4.

В с о о т в е т с т в и и  с п о с т а н о в л е н и е м  С о в е т е  
М и н и с т р о в  С С С Р  н 4 8 5  от 2 Т . о г . 7 2 г  т а е в у е т с - я  
п о л у ч е н и е  р а з р е ш е н и я  н я  п р и м е н е н и е  э л е к т р о 
э н е р г и и  д л я  ц е л е й  о т о п л е н и я  п р и  м о щ н о с т и  д о  
10 к в т  о т  э н е р г о с в ы т о в ,  а  п р и  б о л ь ш е й  м о щ 
н о с т и  от Г о с п л а н а  С С С Р .

Т р е б у е м о е  к о л и ч е с т в о  э л е к т р и ч е с к и х  пе ч е й  в 
з а в и с и м о с т и  от т е м п е р а т у р ы  н а р у ж н о г о  в о з д у х а  
о д н о  в р а з д е л е  „ О б !

s a . О с в е щ е н и е  и з а н у л е н и е  
6 п р о е к т е  п р и н я т ы  следующие с и с т е м ы  

о с в е щ е н и я :  о б щ е е , пвярнйиое и р е м о н т н о е .
Общее о с в е щ е н и е  п р и н я т о  с в е т и л ь н и к а м и  с 

д а м п а м и  н а к а л и в а н и я  от г р у п п о в о г о  о с в е т и т е л ь н о 
г о  щитка ОП-6 н а п р я ж е н и е м  220 в.

Н а п р я ж е н и е  р е м о н т н о г о  о с в е щ е н и я  12В. Д л я  
п и т а н и я  с е т и  р е м о н т н о г о  о с в е щ е н и я  п р е д у с м а т 
р и в а е т с я  Я Щ И К  Я Т П - 0 . 2 5  С П О Н И Ж А Ю Щ И М  T P B U G -  
ф О Р М Д Т О Р О М  0 С 0 - 0 . 2 5 .

А в а р и й н о е  о с в е щ е н и е  о с у щ е с т в л я е т с я  а к к у 
м у л я т о р н ы м  ф о и я р е м .

В ы б о р  с в е т и л ь н и к о в  п р о и з в е д е н  в з а в и с и м о с 
ти от с л е д ы  о с в е щ а е м о г о  п о м е щ е н и я ,  его н а з н а 
ч е н и й  и в ы с о т ы .

Мощность осветительных у с т а н о в о к  опреде
лена светотехническим расчетом. Расчет п р о и з в о 
д и л с я  методом удельной мощности вт /мг

В ы б о р  в е л и ч и н  о с в е щ е н н о с т и  п р о и з в е д е н  сум е
т о м  х а р а к т е р а  в ы п о л н я е м ы х  р л в о т  в с о о т в е т с т в и и  
G СН 3 5 1 - 1 7  и П У З ,  р а з д е л  6.

Дл я о б е с п е ч е н и я  б е з о п а с н о с т и  о е с л у ж и е я ю щ е г о  
п е р е с н я л а  все  м е т а л л и ч е с к и е  н е т о к о в е д у щ и е  части  
э л е к т р о о б о р у д о в а н и я ,  м о г у щ и е  о к п з п т ь с я  под н а п р я 
ж е н и е м ,  д о л ж н ы  выть н а д е ж н о  з н н у л е н ы  п у т е м  
п р и с о е д и н е н и я  к н у л е в о й  ж и л е  или о в о л о ч к е  кабеля. 
З а н у л е н и е  к и с е л я  в ы п о л н и т ь  с о г л а с н о  пуэ- еб,  п. 1 .7 .3 9 .

п р и  п и т а н и и  нясосиой станциило в о з д у ш н ы м  
лилиям н е о б х о д и м о  в ы п о л н и т ь  повторный контур 
з а з е м л е н и я .

ь. Т е х н о л о г и ч е с к и й
К О Н Т Р О Л Ь

Проектом предусмлтривяется следующий 
овъем измерения и к о н т р о л я *.
- д я в л е н н е  ня н а п о р н ы х  в о д о в о д а х -,
- д а в л е н и е  и д а в л е н и е - р п з р е ж е н н е  н а  к п ж д о м  

н а с о с н о м  А г р е г а т е ;
- р а с х о д  воды иа напорных водоводах;
- у р о в е н ь  воды в д р е н а ж н о м  п р и я м к е ;
- з А т о п л е н и е  м а ш и н н о г о  зала;
- т е м п е р а т у р я  в о з д у х а  е н а с о с н о й  g t h h u u h .

г  А р х и т е к т у р н о - с т р о и т е л ь н ы е  
р е ш е н и я

7.t. Общие сведения
Здание н а с о с н о й  станции по огнестойкости 

относится но й степени ( G н и л 2.04.02- 84,
G H и п  2. 0 1 . 0 2 - 8 5 ) ,  к л а с с  о т в е т с т в е н н о с т и  
з д а н и я  -  Ц .

Производственные процессы в насосной стан
ции по степени п о ж а р н о й  опясности относятся 
к категории „Д-

Здание о т а п л и в а е м о е ,  в н у т р е н н я я  т е м п е р а 
т у р я  п о м е щ е н и и  с о о т в е т с т в у е т  т р е б о в а н и я м  
т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о ц е с с а .

Относительная в л а ж н о с т ь  помещений 
50-60*/-

7.2. О б ъ е м н о  -  п л в н и р о в о ч н ы е  
решения

Наземная часть насосной станции п р я м о у г о л ь 
н а я  б плане о размерами в o g a x  4.5* 6 . 0 м  в ы с о 
т о й  з.ббм до низа плит п о к р ы т и я .

По дз е мн а я  чясть  к р у г л а я  в плане диамет
ром 4.5 м-

Отмотки поля - 4, 0 ; - 6, 0;  - 9, 0м .
Стены наземной части выполняются из 

крупных легковетонных б л о к о в , перегородки- 
деревянный к а р к а с ,  о б и т ы й  плоскими асбесто
цементными листами.

ПРИВЯЗАН
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Гидроизоляция но отм. -0.030 выполняется из 
цемент но- песчаного роет бора состова /-2 толщи
ной 30 мм.

Провля -рулонная из трех слоеб рубероида 
марки ПКК ~3506 С гост /0223 ~ 62) нс/ ан/писептиро- 
бон ной битумной мостике марки ТТ6К-Г -65П 
(ГОСТ 2229-20 J.

Поль/ б помещениях см. но листе ЯР-6.
Оконный проем заполняется деревянным пере

плетом по ГОСТ //2/6-86.
Пвери по ГОСТ /6626 - 86, ГОСТ 6622-76.
Все столярные изделия окраса и баются масляной 

краской по грунтовке из олифь/.
Ведомость отделки помещений см. лист ЯР-/.
//аруж:ноя отделка стен - Затирка поверхности 

цементно - песчань/м раствором с последующей 
окраской кремнеорганической краской

Откосы дверных и оконных проемов оштукату
риваются цементно- песчаным раствором с после
дующей клеевой окраской.

Вокруг здания устраивается ас<ральтовоя 
отмостка по лесчано - грабийному основанию.

7. 3. Понструктибные р е  сие ноя
Стень/ наземной части выполняются оз круп

ных легко бетонных блоков по серии /. /33. /-7. в. /-/.
Блоки крепятся между собой металлическими 

анкерамиt а и/вы заполняются цементно-песчань/м 
раствором.

Фундаменты - столбчатые монопитнь/е или 
из сборных железобетонных колец.

Перекрытия - сборные железобетонные реб
ристые плиты.

Стень/1 днище и перекрытие подземной час -  

ти выполняются из монолитного железобетона 
кл а сса  8/5, Г 5 0 , W 6.

76. Основные расчетные положения
Конструкции наземной части рассчитаны 

на боды нагрузок и воздействий б соответствии 
с требованиями С/Уи/7 - 2.0/. 07.85 „ Погрузки и 
воздействия."

конструкции подземной части рассчитаны 
на видь/ нагрузок и воздействий, принятых и 
определенных в соответствии с требованиями 
СНиП-2.02. 03-85п Сооружения промышленных 
предприятий " раздел 5  м Опускные колодцы " и

„ Руководство по проектированию опускных колод
цев\ погружаемых в тиксотропной рубои/ке" 
разработанного Харьковским Промстройниипро - 
ектом Госстроя СССР.

Расчет произведен на силовое воздействие 
от наиболее невыгодных сочетаний нагрузок 
на период строительства и эксплуатации 
при коэффициенте постели основания 
к - 3 кг/смг для сухих и 2 кг/смг для мок
рых грунтов.

7. 5. Зайца та строительных 
конструкции от Коррозии

Защита строительных конструкций от 
коррозии принято в соответствии с главой 
СНиП 2.033/~85 /t Защита строительных 
конструкций от коррозии"

во всех помещениях насосной станции 
все необетонируемые стальные заклоднь/е и соеди
нительные изделия железобетонных конструкций 
Защищаются по очищенной отржавчинь/ поверх
ности лакокрасочными материалами:
Эмаль Х8-//3 в 2 слоя по грунту Г<р-0//2. 
Сварные швы и участки закладных изделий в  про
цессе монтажа конструкций после приварки к 
ним соединительных изделий должны быть очи
щены от окалине/, обезжирены и окрашены 
эмалью ХВ-//3 в 2 слоя по /слою грунта ГФ-0//2.

Все металлические конструкции и изделия, за 
исключением ездовых поверхностей монорельсовых 
и крановых путей, окрашиваются эмалью ХВ-//3 
или ПФ-/33 в 2 слоя по /слою грунта ГФ-ОПЭ.

8. Основные положения 
по производст ву работ

В настоящем проекте подземная часть на
сосной станции запроектировано в монолитном 
железобетоне.

Предусмотрены следующие способы строи
тельства:/. Открытый способ - при отметке днища -6.300 и -6.300м в  сухих и мокрых грунтах.

2. Опускной способ -  при отметке днища 
-6.300 и -9.300 м в сухих и мокрых 
грунтах.

8. /. Открь/тый способ 
Производства работ

Земляные роботе/
Разработка котлованов выполняется с уши- 

рением по диаметру но О. Зм в сухих грун - 
max и на /.5 м в мокрь/х из условий произ
водства работ.

Растительный грунт срезается бульдозером 
и перемещается в кучи. Окученный раститель
ный грунт грузится экскаватором но авто
транспорт и вб/возится но /км в отвал.

Разработка котлованов производится экска
ватором в отвал. В стесненных условиях ис
пользуются автосомосволь/ для отвоза и под
воза грунта. Обратная Засыпка производится 
бульдозером с послойнь/м уплотнением.

Объем грунта, отвозимого за пределы пло
щадки и складируемого непосредственно на 
площадкеt устанавливается S соответствии 
с балансом земляных работ. Побор грунта 
производится вручную.

При строительстве подземной чисти в  мок
рых грунтах способ осушения котловина реши- 
ется при привязке проекта с учетом конкрет
ных гидрогеологических условий.

Открытый водоотлив рекомендуется при
менять в суглинистых грунтах при неболь
шом коэффициенте фильтрации, а глубин
ное водопонижение - в несвязнь/х грунтах 
ло отдельному проекту. Открытый водоот
лив осуществляется путем устройства 
кольцевой дренажной траншеи глубиной 6.6м.

Бетонные роботы
Г7ри бетонировании днища открыть/м 

способом строительство бетонная смесь 
из транспортных средств перегружается 
6 бадьи

Привязан

ТП 90/-2-/63. 89 /73
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З я т е м  к р я н о м  п о л а е т с я  н и  у ч а с т о к  б е т о н и р о в а н и я ,  

л и б о  н е п о с р е д с т в е н н о  и з  а в т о с а м о с в а л о в  в ы г р у ж а е т с я  в  

в и в р о в у н к е р в  и п о  в н б р о ж е л о б у  п о д а е т с я  в  д н и щ е .

Д н и щ е  б е т о н и р у е т с я  н е п р е р ы в н о  в  о д и н  с л о н  с р а 

з у  н а  п р о е к т н у ю  т о л щ и н у ,  П о д а ч а  б е т о н а  в  д н и щ е  

п р о и з в о д и т с я  к р а н а м и  M K f l - 6 . 3 .  б е т о н н а я  с м е с ь  в  

с т е н ы  у к л а д ы в а е т с я  я р у с а м и  в ы с о т о й  н е  б о л е е  2 м ,  

а в я р у с а х  с л о а м и  о , 2 - 0 , 2 5 м .  Г р у н т  в  о б р а т н о й  з а с ы п 

к е  п о с л о й н о  у п л о т н я е т с я  к а т к а м и  и п н е в м а т и ч е с к и м и  

т р я м б о в н а м и ,  с т е п е н ь  у п л о т н е н и я  н е  м е н е е  К у - 0 . 9 5 .

П р и  о б р а т н о й  з а с ы п к е  п а з у х  к о т л о в а н а  в м о к р ы х  г р у н 

т а х  в о  и з б е ж а н и е  в с п л ы т и я  п о д з е м н о й  ч а с т и  п р о и з в о д и т 

с я  в о д о о т л и в  и з  д р е н а ж н о г о  п р и я м к а ,  у с т р а и в а е м о г о  в  

д н и щ е  п о д з е м н о й  ч а с т и  с т а н ц и и .

П о  о к о н ч а н и и  с т р о и т е л ь с т в а  н а з е м н о й  ч а с т и  в о д а  и з  

ш а х т ы  о т к а ч и в а е т с я ,  т а м п о н и р у е т с я  п а т р у б о к  д р е н а ж н о г о  

п р и я м к а  и о с у щ е с т в л я е т с я  м о н т а ж  т е х н о л о г и ч е с к о г о  

оборудования.

8.2. Опускной способ 
производство работ.

При строительстве подземной части опускным спо
собом в тиксотропной рубашке выполняется экскаватором 
пиоиерным котлован, в котором устраивается железобе
тонное кольцо форшахты.

По внутреннему периметру устраивается лесчаио -ще
беночная подушка, на которой монтируется шахта.

Под опалубку устанавливаются подкладки и стоики.
Лосле бетонирования шахты и достижения Шо проект

ной прочности бетона, подкладки убираются. Во избежание 
неравномерной посадки шахты удаление опорных под
кладок и стоек необходимо производить одновременно.

На полосе шириной 1м по периметру опускного колод
ца грунт разрабатывается вручную.

При погружении колодца в мокрых грунтах с п о с о б  осу
шения (открытый или глубинный водоотлив) решается 
отдельно с учетом конкретных грунтовых условии строй
площадки. Открытый водоотлив рекомендуется применять 
в суглинистых грунтах при небольших коэффициентах

ф и л ь т р а ц и и ,  а г л у б и н н о е  в о д о п о н и ж е и и е  в  н е с в я з н ы х  

г р у н т а х  п о  о т д е л ь н о м у  п р о е к т у .

Б  п р о е к т е  п р и н я т  о т к р ы т ы й  в о д о о т л и в  ц е и т р о б е ж -  

и ы м  н а с о с о м  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  У  м 3/ ч .

Н а с о с  у с т а н а в л и в а е т с я  н а  с п е ц и а л ь н о й  п л о щ а д к е ,  

п о д в е ш е н н о й  н а  в ы с о т е  д о  3 . 0  м  о т  н и з а  н о ж а  к о л о д 

ц а .  П р и  п о г р у ж е н и и  к о л о д ц а  в н е с в я з н ы х  г р у н т а х  п о 

д а ч а  т и к с о т р о п н о г о  р а с т в о р а  п р о и з в о д и т с я  в  н и ж н ю ю  

з о н у  р у б а ш к и  п о  и н ъ е к ц и о н н ы м  т р у б а м  0 3 2  м м  с п е р 

ф о р а ц и е й  в  н и ж н е й  ч а с т и .

С  ц е л ь ю  у м е н ь ш е н и я  с и л  т р е н и я  о п у с к н о г о  к о л о д ц а  

о г р у н т  п р и  н е д о с т а т о ч н о й  е г о  м а с с е ,  н о ж е в у ю  ч а с т ь  

п о к р ы в а ю т  а н т и ф р и к ц и о н н о й  о б м а з к о й .  В  с л у ч а е  и с к р и в л е 

н и я  к о л о д ц а  в  п р о ц е с с е  о п у с к а н и я ,  в ы р а в н и в а н и е  е г о  

п р о и з в о д и т с я  п р и  п о м о щ и  в и б р о п о г р у ж а т е л е й  т и п а  В Р - з  

и л и  п у т е м  п о д р а б о т к и  г р у н т а  с в ы с о к о й  з а в и с ш е й  с т о р о 

н ы *  П р и  э т о м  п о д  н о ж  о п е р е ж а ю щ е й  с т о р о н ы  п о д в о д я т  

п о д к л а д к и .

При погружении колодца в связных грунтах подача 
тиксотропного раствора производится непосредственно 
за форшахту.

П о с л е  п о г р у ж е н и я  к о л о д ц а  д о  п р о е к т н о й  о т м е т к и  

п р о и з в о д и т с я  т и м п а н  а ж  п о л о с т и  т и к с о т р о п н о м  р у б а ш к и  

и у с т р о й с т в о  д н и щ а .

Т а м п о н а ж  п р о и з в о д и т с я  п у т е м  з а к а ч к и  в  п о л о с т ь  

р а с т ю р о и а с о с о м  С О  У  ц е м е и т и о - п е с ч а н о г о  р а с т в о р а .

В о д о о т л и в  п р о и з в о д и т с я  д о  п о л у ч е н и я  б е т о н о м  д н и 

щ а  п р о е к т н о й  п р о ч н о с т и  и  п о л н о г о  о к о и ч я и и я  н а з е м 

н о й  ч а с т и .

8.3. Техника безопасности 
при производстве работ

б е е  с т р о и т е л ь н о  -  м о н т а ж н ы е  р а б о т ы  п о  п о д з е м н о й  

и ц я з е м и о и  ч а с т я м  н а с о с н о й  с т а н ц и и  д о л ж н ы  в ы п о л 

н я т ь с я  в с о о т в е т с т в и и  с т р е б о в а н и я м и  С Н и  п  Щ - * » - 8 0  

„ Т е х н и к а  б е з о п а с н о с т и  в  с т р о и т е л ь с т в е , "

интенсивность разработки грунтя, о так же расчетные 
зоны опирания должны обеспечивать равномерное и 
симметричное оседаиие колодца. Запрещается разра

б а т ы в а т ь  с в я з н ы е  г р у н т ы  б о л е е  ч е м  н а  1 м  н и ж е  к р о м 

к и  н о ж а .

Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  в о з м о ж н о с т и  н а п л ы в а  н е с в я з н ы х  

г р у н т о в  в  п о л о с т ь  о п у с к а е м о г о  к о л о д ц а  н е о б х о д и м о ,  

ч т о б ы  е г о  н о ж  б ы л  з а г л у б л е н  в  г р у н т  н а  о. б - 1.0 м .

При разработке подвижных грунтов с водоотливом 
или при наличии прослойки таких грунтов выше ножа 
колодца должны быть предусмотрены меры по обеспе
чению быстрой эвакуации людей иа случаи внезапного 
прорыва грунта и затопления колодца.

По виутрениему периметру колодца должны выть 
устроены защитные козырьки.

П р и  н е п р е р ы в н о м  в о д о о т л и в е  н е о б х о д и м о  о б е с п е ч и т ь  

а в а р и й н ы й  р е з е р в  в о д о о т л и в и ы х  с р е д с т в .

При дополнительном пригружении колодца сверху 
необходимо предусматривать меры безопасности для ра
ботающих внизу.

П р и в я з а н

и н в . н
ТП 901 - 2 - 163.89 П З
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С хем а

разработ ки грунта Внутри опускного колодца

АВтосамосбал 1 -1

Экскабатор 
оборудованный ,  
греисрером V-0.75m j

Емкость для глинистого 
р а отбора

С х е м а

строительного генерального 
плана наземной части

180 , е.о , 2.0

«vi

1
to

__J е*«VI

ш  ш

1. Здание насосной станции 
г. Склад фундаментных блокоб 
з. Склад стенобых блокоб 
4 Склад плит покрытия
5. Склад карнизных плит
6. Помещение для рабочих 
?. Абтомобильный кран

Прибязан

ТП 9 0 1 - В - 163.69 ПЗ
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Н аим енование работ

Един.
изме
рения

Объем
работ

Трудо
емкость
чел. дн.

Продол
житель
ность

дн.

Кол.
смен

Число
рабочих.
смену

М е с я ц ы

1 2 3 4 5 6
1 Земляные работы М 3 1009 244 41 4
2 Оснобание м 3 2.7 6 4 1 2
3 Фундаменты под стены М 3 435 7 3.5 1 2 —

4 Бетонные и ж .б. конструкции м 3 50.32 116 20 2 3
S Металлоконструкц ии кг 950 6 3 1 2 —

$ Полы м 2 3$ 5 5 1 1 —

7 Отделочные работы м г 3S6 27 13.5 1 2
8 Изоляционные работы м 2 187 42 Ik- 1 3 -

9 Стены м 2 78.9 32 11 1 3
10 Перегородки м г 9.0 4 2 1 2 -
11 Покрытие м 2 27 6 3 1 2 —

12 КроВля м 2 45 /2 6 1 2 —

13 Проемы м 2 д.2 2 1 1 2 -

Ik Хозяйственно - питьеВой Водопровод 4 2 1 2 -

1S Бытобая канализация 3 1.5 1 2 -

IB Отопление 12 6 { 2 —

17 Вентиляция 13 6.5 1 2
id Технологическое оборудование 69 23 1 3
19 Силовое электрооборудование 27 13.5 1 2
20 ЭлектроосВещ ение 9 4.5 1 2 —

21 Технологический контроль 7 3.5 1 2 —

ъ

1. Гоасрик произЪодстЬа работ прибеден для 
шахты глубиной 9.0м при строительстве 
В мокрых грунтах.

2  _ _ _ _ _  __ р а$ота прободится В дбе смены

П

П р и В я з а н

Т П  9 0 1 - г -163 .69  п з
А и с т
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8Л. Организация строительства
Основные пол ож ения  по ор ганизации  

ст роит ельст ва разраб от аны  В соотдетстбии 
со СИ и П  1.02.01 -  85, С Н и П З . 01.01 -  65,
С Н и П  1 .0 4 .0 3 -8 5 ,  СИ  и  П  Щ - 4 - 8 0 .

До н ач а л а  ст роит ельст ва проберить 
совместно с предст авит елями сл у ж б  городских  
(поселковых) организации  р а сп о л о ж ен и е  под зем 
ных ко м м уникац ий  и получить разреш ение на 
произВодстбо земляных работ.

Д л я  Выполнения разбибочных работ  с п о 
выш енной т очност ью  создает ся геодезическая  
разбиВочная  осноба В Виде разВит ой сет и закре
пленных зн а к а м и  пунктов, определяющих полож е

ние объекта на мест ност и В coomBemGmBuu 
с генеральным п ланом , стройгенпланом и сбодным 
планом  с е т е й .

Д о  начал а  ст роит ельно -  м о нт аж ны х  р а 
бот по ВозВедению  со о р уж е н и я  Выполняются 

работы подгот овит ельного периода:
- р а с ч и с т к а  и п од гот овка  ст роит ельной пло

щ а д к и  ;
-  со зд а н и е  геод езической  разбиВочной  основы ;
-  п р о к л а д к а  Временных ком м уникац ий  ;
“ уст ройст во Временного о г р а ж д е н и я ,
-  уст ройст во площ ад ок для склад ировани я  

ко н ст р ук ц и й .
Разработ ка  т ранш ей и котлоВаноВ под 

инж енерны е ко м м ун и ка ц и и  и проект ируем ое  
здание осущ ест вляет ся экскават орам и  емкостью  
кобш а 0 .2 5 ~ 0 .6 5 м 3 с обратной засыпкой бульдо

зером мощностью до 100 л.с.

Открытие и засы пка т ранш ей и котлоВа- 
ноб В ст есненны х местах Ведется Вручную .

К о м м у н и к а ц и и , т рассы  кот орых п р о хо 
дят В п р е д е л а х  кот лоВана ст роящ егося зда
ния , у к л а д ы в а ю т ся  по сл е  м о н т а ж а  к о н ст р ук 

ц и й  п о д зе м н о й  ч а ст и  до Выполнения обрат
ной  з а с ы п к и .

Н а  м о н т а ж е  конст рукций  зд ания  и с 

п о л ь зу е т ся  а в т о м о б и л ьн ы й  кран  К С  -  4561  

грузопод ъ ем ност ью  16 т со ст релой 16 м.
Наибольш ий Вес м онт аж ного  элем ент а  

2.4 т  [ п л и т а  п о к р ы т и я ).

П р и  м о н т а ж е  конст рукций  к а р к а с а  
необходима инст румент альная проверка

соответствия проект у от мет ок и пол ож ения  
на плане .

Бет он и раст вор целесообразно дост ав
лять с б л и ж а й ш е г о  раст вор  о бетонного узла.

Зат рат ы  т р у д а , количест во м а ш и н о -ч а 
сов работы м е х а н и зм о в , пот ребные ресур сы  

для ст роит ельст ва приведены В Ведом ост и  
пот ребност и В м ат ериалах [ альбом 5 )  и В 
ометах ( альб ом ы  6 и 7 ).

Продолж ит ельност ь ст роительства 

здания определена по С Н и П  1.04.03 - 6 5  
разд. 3~2, п .2 4 ,  стр. 5 04  мет одом  интерполяции 
и составляет 6  м есяцев.

При производстве работ В зимнее Время  

должны соблюдаться следую щ ие условия:
-  о сн о в а н и е , на  кот орое уклад ы вает ся  бетон

ная смесь и метод укладки см еси долж ны  
исключать Возм ож ност ь зам ерзания  бетона  

на ст ыке с о снованием ;
-  В случае промерзания основания, оно должно 

быть отогрето до положительной температ уры  
на глубину не менее 5 0  см  и защищено от промер
зания перед укладкой  бетона,

-  В качестве мероприятий, предотвращающ их

примерзание колодцев к  грунт у В случае Вы 
нуж д енны х перерыВоб при опускании, следует  

прим енят ь: устройство с наруж ной  ст ороны

по перим ет ру ст ен кольцевого Воротника из 
древесных опилок, соломенны х матов и т.д. ;

-  электропрогрев или паропрогрев грунта В зоне 
кольца шириной до 1 м  на глубину до 1.5- 2.0 м  
и более В зависим ост и от температуры и к а 

т егории грунт а, насыщ ение грунта, окруж аю 
щего Верхнюю часть колодца Водным раствором 

поваренной соли;
- стыки сборных железобетонных конструкций заде

лывают раствором или бетоном с элект ро - 

подогревом ;
-  сварка м ет аллоконст рукций  из ст .З при т ем

перат уре - 3 0 ° С и низкоуглеродист ых ст алей  
при -  20 °С запрещ ает ся;

-  кирпичную  кладку Выполняют согласно 
С И и П  J / -2 2 -8 1 ,  гл. 7 ;

-  рулонную кровлю Выполняют при температуре 
не н и ж е  - 2 0 ° с  ;

- цемент ную ст я ж к у  под рулонной кровлей 
выполняют при т емперат уре не н и ж е  - 5 ° С ;

-  штукатурные работы Выполняют при положи -  
тельной температуре обычными растворами, 
при отрицательной -  растворами с добавками.

9. Т е х н и к а  Б е зо п а сн о ст и  и 
п р о и зв о д ст в е н н а я  са н и т а р и я

Работ ники  Водопроводной насосной стан -  
ции  долж ны  руководствоваться 7, Правилам и бе
зопасност и при  эксплуат ации Водопроводно-кана

лизационных сооруж ений ” утвержденными М и н и 
ст ерством ж и л и щ но -ком м унал ьно го  хозяйст ва  
РСФ СР, приказ И  407  от 4  октября 1977г. и 
Правилам и пользования сист емами коммунального 
Водоснабжения и кан ал и зац и и ”, утвержденными 
Минжилком хозом  РСФ СР, приказ И  265  от 13июня 1985г.

При автоматическом реж им е работы Водопровод
ной насосной станции процессы управления осуществ
ляются в установленной последовательности без 
участия обслуживающ его персонала, роль которого 

при этом сводится к  нал аж иванию , периодическому 
осмот ру и наблю дению  за состоянием аппарат у

ры и оборудования В процессе эк спл уат ац и и , про
ведению их мелкого ремонт а и замены.

Д л я  обеспечения бесперебойной работы 
и нормальных условий т руда проектом предус
матривается :

-  комплект ная аппаратура автоматического упра

вления насосн ы м и  а грегат ам и, которая обес
печивает  авт ом ат ическую  р а б о т у , контроль 

давления В т рубопроводе, контроль за состояни
ем линий;

-  зануление всех мет аллических нетоковедущих 
частей элект рооборудования, могущ ие оказа
ться под напряж ением  Вследствие пробоя 
и зо л я ц и и ;

-  ограждение Вращ аю щ ихся частей м еханизм ов ;

- санит арны й у з е л  [ унитаз и р а ко в и н а )  ;

Привязан

Т П  9 0 1  - в -1 6 3 .6 9  П З
Лиа

6ИнВ.Ы
Копировал: Формат А2
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- электроволонягревдтель для мытья рук типп 

Б Я С - 10;
-  о с в е щ е н и е  е с т е с т в е н н о е  и и с к у с с т в е н н о е ,  

в е л и ч и н »  о с в е щ е н н о с т и  п р и н я т »  с  у ч е т о м  
х а р а к т е р а  в ы п о л н я е м ы х  р а б о т ;

- цветовая отделки помещений по СИ 181-70.

ю. П р о т и в о п о жа р н ые  
меропри ятия

Здянне в о д о п р о в о д н о й  нясоенон стянции 
в соответствии со СНиП 2.09.02.~8& о т н о с и т с я  п о  
ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ опясности к квте- 
ГОРИИ Л ’.'

По снип 2 . 0 1 . 0 2 - 8 5  клясс з д а н и я  1 ,  степень 
огнестойкости Ц.

П р о т и в о п о ж я р и ы в  мероприятия выполняются 
с о г л а с н о  тревовянням соответствующих г л а в  
G H h  П  2 . 0 1 . 0 2 - 8 5 ,  П У Э - 8 5  И  П Р А В И Л А М И  П О Ж Я Р -  
везопясности.

Принятые в проекте плянноовочные и 
конструктивные решения овеспечят в спучпе 
возникновения п о ж а р а  везопясную эвякупдню 
люден изо всех помещений.

В з д а н и и  н а с о с н о й  стянции предусмотрены 
средств» пожнротушения с о г л а с н о  н о р м а м

оснящення п р о т и в о п о ж а р н ы м  о б о р у д о в а н н о м  и  
иивентярем з д а н и й  и  сооружений.

и. Технике - экономические 
покязятеяи и качественные 

характеристики

В качестве вязовых покязятеяен п р и н я т ы  

покязятеяи, рязрявотянные ня основе удельных 
к о н т р о л ь н ы х  покязятеяей по министерству ня 
12 пятилетку для н а с о с н ы х  с т а н ц и й  и  тре
бовании НОВОГО С U И П 2. 04. 02-84.
Бязовые покязятелн утверждены Министер
ством Т р я н с п о р т н о г о  Строительства в тех
ническом зяданни ня проектировяние.

Т А Б Д И Ц А  5

Н в н м с н о в д н й в  те х н и к о -э к о н о 
м и ч е с к и х  п а к А ш е л е и  и
К А Ч Е С Т В Е Н Н Ы Х  X A P A K T B P U D T M K

Е д .
мзм.

Б а з о в ы е Д о с т и г н у т ы е

4.0м 6.0м 9.QM 4.0 м 6 . 0  м 9.0 м
1. М о щ н о с ть м 1 / ч 20Q 200 200 200 200 200
2. О б щ а я  с м е т н д а

с т о и м о с т ь
т ы с .
Р У Б . 21.0 25.5 29.5 19.03 22.97 26.24

3 GMeTURR с т о и м о с т ь  GM P т ы с .
Р У Б . 17.5 22.0 25.0 16 .07 19.67 22.94

4 .  Построечные т р у д о з а т р а т ы чеп.-ч 2 500 2800 3200 2467 2581 2984
5 . Р а с х о д  ц е м е и т д ,  п р м в е д .

к M 4 0 Q Т 28.0 35.6 44.6 23.03 32,77 40.64
б . Р а с х о д  g t h a m ,  n p m a .

к  С т З  м й -1 7 8.9 12.9 14.5 7.33 11.32 13.88
т  Степень вс т о м п т и з А ц и и 100 100 100 100 10Q 100
8. О б ъ ё м  с т р о и т е л ь н ы й 24Q 295 305 235 289.1 357.7
в.  П л о щ а д ь  о б щ а я м г 57.5 57.5 3 7 .5 35.8 35.8 35.8

Т а б л и ц а  Б

И п и м в ч о в А н и е  т е х н и к а - э к о н о  
м н ч е с к н х  п о к а з а т е л е й  и 
к r ч е с т в е н н ы х  хярдктермвтик

Е д .
ИЗМ.

У д е я ь и ы е  П О К А З А Т Е Л И

Б а з о б ы б Д о с т и г н у т ы е
4.0 м 6.0 м 9.0м 4.0 м В . О м 9 0  м

1. О б щ а я  с м е т н п я  с т о и м о с т ь
н а  е д и н и ц у  м о щ н о с т и РУ Б. 105 127 147.5 95.15 114.85 131.2

г.  С м е т н а я  с т о и м о с т ь  G M P
н а  е д и н и ц у  м о щ н о с т и РУБ. 87.5 110 125 80.35 98.35 11 4.7

з. То ж е  н а  1 м 3 о б ъ в м я РУБ. 7 2 9 7 4 .6 68.5 88.38 68.04 64.13
А. п о с т р о е ч н ы е  т р у д о з а т р а т ы

н а  е д и и и ц у  м о щ н о с т и ЧВДтЧ 13 14 16 1 2 .3 4 12 .9 1 4 .9 2
5. То  ж е ,  н а  1 м г  о ь ъ е м й ЧЕАгЧ 10.8 9 .4 3 8.77 10.5 8.93 8.Q9

б . Р а с х о д  ц е м е н т в  пр и в е а .
к М 4 0 0  н а  е д и н и ц у
М О Щ Н О С Т И к г 140 17 8 220 115.2 153.9 203.2

7 то ж е ,  нп 1 м3 овъемА К Г 11Б.7 120.7 1 2 2 .2 98 113.4 113.6
8 Р а с х о д  с т а л и  п р и с е д ,  к

G t . 3 и д - 1  и а  е д и н и ц у
м о щ н о с т и КГ 44.5 64.5 7 2 . 5 36.55 56.6 6 9 Л

9. То ж е ,  н а  1 м 3 О б ъ е м я К Г 37.1 4 3 . 7 39.73 31.2 39.2 38.8

12. У к а з а н и я  п о  привязке проектя
П р и  п р и в я з к е  п р о е к т п  с л е д у е т - ,  

i) .  О п р е д е л и т ь  н а з н а ч е и и е  и к л т е г о р и н )  

н а с о с н о й  с т я н ц и и .
г) В соответствии с расчетным расходом

И ПОТРВБНЫМ НАПОРОМ ВЫБРЯТЬ И ИЯ СООТВЕТ
С Т В У Ю Щ И Х  л и с т а х  ПРОСТАВИТЬ М А Р К У  о с н о в н о г о

н в с о с я ,  м я я к у  з л е к т р о д в и г в т в л я ,  п о с т а в л я е м о г о  с

н п с о с о м ,  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ,  НАПОР, мощ ность.
з )  П Р о и з в е с т и  п р и в я з к у  ч е р т е ж е й  в з а в и с и м о с т и  о т

г л у в и н ы  Ш А Х Т Ы .

А) Решить в о п р о с  к а н а л м з о в д н и я  н а с о с н о й  с т а н ц и и .

5 )  П Р 0 С Т Я В Н Т Ь  о т м е т к и  п о д в о д я щ и х  и о т в о д я щ и х  
т р у б о п р о в о д о в  и А б с о л ю т н у ю  о т м е т к у  нуля.

6) В  с о о т в е т с т в и и  С ВЫБРАННЫМ насосны м  обо- 
Р у д о в я и н е м  п о  таблицам  на с о о т в е т с т в у ю щ и х

Л И С Т А Х  В Ы Б Р А Т Ь  А П П А Р А Т У Р У  У П Р А В Л Е Н И Я ,  З А Щ И Т Ы
И  с е ч е н и е  к я б е л е н .

7)  В  з а в и с и м о с т и  о т  п о т р е б и т е л я  в о д ы  ( б а ш н я ,  
п е з е р в у А Р ,  р а з в о д я щ а я  с е т ь )  в ы б р а т ь  т и п  д а т ч и к а  
у п р н в л е и н я  Н А С О С Н Ы М И  А Г Р Е Г А Т А М И .

в )  Р е ш и т ь  вопрос  р я з м е щ е и и я  к о н т р о л ь н о г о  

П У Н К Т А .
я )  П р и  п р и в я з к е  о п р е д е л и т ь  м е т о д  п р о и з в о д с т в о  

Р А Б О Т .
1о ) Т о л щ н и ы  с т е н  о п у с к н ы х  к о л о д ц е в  о п р в д е л е -  

и ы  н а  о с н о в а н и и  п а р а м е т р о в  г р у н т о в ы х  у с л о в и й  

и у р о в н я  г р у н т о в ы х  в о д ,  п р и н я т ы х  в  п р о е к т е  п р и  
у с л о в и и ,  ч т о  п о г р у ж е н и е  о п у с к н о г о  к о л о д ц п  п р о и с 
х о д и т  с  О б я з а т е л ь н ы м  к а ч е с т в е н н ы м  а н т и ф р и к ц и 

о н н ы м  п о к р ы т и е м  н а р у ж н о й  п о в е р х н о с т и  н о ж а  
с о г л а с н о  с е р и и  3 . 9 0 2 . 1 - 1 0 ,  в ы л .  О - в  п е с к а х .

и ) П р м н т у р я  с т е н  п о д з е м н о й  ч а с т и  п о д л е ж и т  
п е р е р А с ч е т у  п р и  к о н к р е т н ы х  г е о л о г и ч е с к и х  у с л о в и 
я х ,  у р о в н е  г р у н т о в ы х  в о д .

« )  Б  с о о т в е т с т в и и  с  п р и н я т ы м  о в о р у д о в я н и е м  

п р о в е с т и  п р и в я з к у  я л ь в о м н  с п е ц и ф н к п ц и и  О б о 

р у д о в а н и я .
13) П р и в я з а т ь  с м е т ы  в с о о т в е т с т в и и  с  г л у б и 

н о й  ш а х т ы  и т и п о м  и п с о с д .

и ) телефонизпцию и о х р а н н у ю  с и г н а л и з а ц и ю  
решить е комплексе в о д о п р о в о д н ы х  сооружении.

В с е  з а м е ч а н и я  и п р е д л о ж е н и я  п о  п р о е к т у  

Н А П Р А В Л Я Т Ь  п о  я д р е с у :
129278,  М о с т ,

у л .  П А В П Я  К о р ч п г и н д ,  д . 2 ,

„ м о с г и п н о т и с "

П р и в я з а н

Т П  9 Q 1 - 2 - 1 6 5 . & 9  П З
Лист
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В е д о м о с т ь  о с н о в н ы х  к о м п л е к т о в  р а б о ч и х  ч е р т е ж е й . В е д о м о с т ь  п а й о ч и х  ч е р т е ж е й  о с н о в н о г о  к о м п л е к т а  Т Х

О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Примечание

пз Пояснительная записка Альбом 1
ТХ Технологические решения Альбом 1
ов Отопление и вентиляиия Альбом 1
в к Внутренние водопровод и

канализация Альбом 1
ЭМ Электротехническая часть Альбом 1
АТХ Технологический контроль Альбом 1

Наземная часть
АР Архитектурные решения Альбом 2
ИЖ Конструкции железобетонные Альбом 2

НМ Конструкции металлические Альбом 2
m u Строительнь/е изделия Альбом 2

Подземная часть
m Конструкции железобетонные Альбом 3

к м Конструкции металлические Альбом 3
юки Строительные изделия Альбом 3

В е д о м о с т ь  с с ы л о ч н ы х  и  п р и л а г а е м ы х  д о к у м е н т о в

Обозначение Наименование Примечание

Ссь/лочные документе/
Типовые нон стяни- Установка конструкций на
ини „  Глав монтаж- технологическом оборудовании
автоматики " и трубопроводах
черт. ТНЧ-3/44-70 Узлы и детали

Прилагаемые документе/
7Х.С0 Спецификации оборудования Альбом4
ТХ. SM ведомости потребности в

материалах Альбоме

Проект разработан в соответствии с действуя? -

щими норме ми и /грозна эмн, с собЛ млением 
мероприятий, оУеспечивающих взрывопожар
ную безопасность при правильной эксплуата
ции насосной станции. _

Главный инженер проекта « * = 2 ^  ГМбелянинов

А и с т П а и м е и о в а н и е Примечание
1 Общие даннь/е
2 Схема системы ВО, схема дренажных

трубопроводов
3 Таблица вь/бова оборудования (начало)
4 Таблица выбора оборудования (продолжение)
5 Таблица выбора оборудования (продолжение)
6 Таблица выбора оборудования (окончание)
7 План на отм. -  4.00 Разрезы

Т а б л и ц а  п р н в я з о ч н ь / к  р а з м е р о в  н а с о с о в

Насос 01 0 2 a r X
К В/18 80 SO 33S 4SS 610

___ К 8/18 a 80 so 33S 45S 610
к 8//8 У 80 so 33S 4SS 610
н го//в 100 80 33S 4SS 610

____и го/18 a 100 80 33S 4S5 6/0
____ к го/16  Б 100 80 33S 455 6/0

к го/зо 100 80 335 48S 650
к го/зо a 100 80 33S 485 eso
К 45/30 ISO 100 375 525 76S
uus/зо a ISO 100 37S S2S 765

____*45/55 1S0 100 445 655 1040К 451SS a 1S0 100 37S 525 975
К90/20 200 /SO 37S S2S 765

____7/90/20 a 200 1S0 375 S2S 765
____ H90/3S 200 150 445 64S 1040
_ J<90/35 a 200 /so 435 635 975
___ *90/55 200 150 445 655 1125
__H90/S5a 200 150 44S 655 1040
___*$0-32-12SA SO 32 32S 465 830
___ H6S -50-160A 65 SO 34S S05 890
___ *80-65-160A 80 65 380 S60 890
_ J/B0-S0-200 80 SO 380 580 990
__H_100-80-160 100 80

Общие указания
/. З а  у с л о в н у ю  о т м е т к у  0 ,0 0 0  п р и н я т а  

а б с о л ю т н а я  о т м е т к а
г .  После м о н т а ж а  с т а л ь н ы е  т р у б о п р о в о д ы  и  

т р у б о п р о в о д н у ю  а р м а т у р у  в  п о м е щ е н и и  м а ш и н н о г о  
з а л а  о к р а с и т ь  п о  о ч и щ е н н о й  о т  р ж а в ч и н ы  

п о в е р х н о с т и  2 с л о я м и  э м а л и  П<Р- /33 и л и  
П Ф - 1 5 5  п о  X  с л о ю  г р у н т а  ГОР- 0119 . 
Ц в е т о в у ю  о н р а о к у  т р у б о п р о в о д о в  и  о б о р у д о в а н и я  

п р и н я т о  по ГОСТ 14202- 09.

ГИП бшнинов

/7/МВЯЗЭН

Т/7901-2-163. 89 Т Х

водопроводная насосная станция 
в шахте глубиной 4.0м  

про и ввод нгелбностыа 
от 20 до 200 м 3/у.

Общие данные

сталия Аист [Аистов
РП

Мосгипрогранс

02OJJ J*j
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Привязан

ШШ

ru n
Нач.от д.

Гл.спец
Ннонтр. 
Вед. инщ к
Cm. utfofc

Б ел ян и но В
Москалец
федот о В~
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Т П  9 0 h 2 - / 6 3 . 8 9  Т Х

Стадия Лист
лр>
onт го до гос м*/ч

Схем а си ст ем ы  ВО  
С х е м а  си ст ем ы  д р е н а ж 
н ы х  т рубопроводов
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Аист аВ
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Поз. Н а и м е н о в а н и е

Количество
к в  Н е  
K8/fSa 
K8/f86

неоне
щ т
кго'/iSa

K4S/30 
К 45/30а

K4S/SS
K4S/SSa

% Ж а
K90/3S 
к  90/35а

K90/S5  
К 90/55а

С х е м а  с и с т е м ы  В О

1 Ц ен т р об еж н ы й

консольны й н а со с

с  элект родвигат елем 3 3 3 3 3 3

2 З а д в и ж к а  п а р а л  -
л ел ьная  с  в ы д в и ж -
ны м  ш пи н д ел ем

ф лан ц евая  ч угун н ая

и сп о л н ен и е  J  зочббр

А у  во — 3 — — — —
А и so — — 3 3 — —

3 З а д в и ж к а  параллель•

н а я  с  в ы д в и ж н ы м

ш пинделем  ф л ан ц е  -
б а я  ч у г у н н а я

и сп о л н е н и е ! зочвбр

А х  s o — — 3 3 — —
А х  s o — — — — 3 3

4 З а д в и ж к а  п а р а л -
л е л ь н а я  с в ы д в и ж -

ны м  ш п и н д ел ем

ф лан цевая  ч у гун н а я

исполнение I  з о ч  вбр

А х  s o 4 — — — — —
А у в о - 4 — — — —

5 З а д в и ж к а  п а р а л -

л ел ьн а я  с  В ы д в и ж -

ны м  ш п и н д е л е м

ф л а н ц е в а я  чуеун н а я

и с п о л н е н и е м  ч 6  5р

А х  s o 4 — — — — —
Ах ооо — — — — 4 4

2 Затвор поворотный
дисковый

М Т А  3 4  П  -1 0 0 — — — — 3 3

4 З а т в о р  поворот ны й

д и ск о в ы й

М Т А  3 4  п - ю о - — 4 4 — —
М ТА, 3 4  П ‘ ISO — — — — 4 4

Количество

Поз. Н а и м е н о в а н и е
K 8]1SS

К  20118
№ М
к  г о Ш а

К 45 /30  
К 4 5/30 а

K45/S5  
К 4 5 /55а

K90J&0
ква/гоа  
К 90/35 
к  за/з5а

K 90/5S
К 9 0 /5 5 а

5 З а т в о р  поворот ны й

дисковы й

М Т А  3 4  П “ 100 — 4 — — — —

М Т А  9 4  п - / в о — — 4 4 —

г В е н т и л ь  зап о р н ы й
м уф т о в ы й  15ч 8  р 2

А з  4 0 3 — — — — —

3 Вент иль за п о р н ы й
м уф т овы й /5 ч  8 р  2

4  У  3 2 3 — — — — —

А х  40 —• 3 — — — —
в К л а п а н  о б р ат н ы й

п о д ъ е м н ы й  мусрто -

В ы й /6  к ч  11 р

А х з г 3 — — — — —

А Х 4 0 — 3 — — — —
в К л а п а н  о б р а т н ы й

п о вор от ны й ф л а н -

ц ев ы й  1 9 ч  е / р

А Х  s o — — 3 3 — —
А х  so — — — — 3 3

7 С ч е т ч и к  т у р б и н -

н ы й  х о л о д н о й

воды

С Т В - 8 0 2 2 — — — —
Q T8 -1 0 0 — — 2 2 — —

ст в -  ISO — — — — 2 2

8 /П р у д а  зв*г,8 гостзвбг-7б 0,7 — — — — —
40*зргостзебе-7& — 0 ,7 — — — —
50 *«?, ОГОС Т3262.-7S - — 0 ,7 0,7 — —

mntfSa ю*гягост«гт-Тбт р у са  АсгЗГ0СТт705.8Ом — — — — 0,7 0,7
9 т руба 40  * 3, ОГОС Т3262-75 — — _ —

50 <3, ОГОСТ3262- 75 — 0,5 — — — _

7 7 7  9 0 f - 2 4 6 3 . 8 9  ТХ

бооопробоаная насосная станция 
8 шахте елувиноо 4,0 м 

производительностью от го до гоомЛч

СтадияАист Листов
РП 3

таблица выбора 
оборудования fначал о)

п: ---------------- --
Мосеипротранс

23Ш- <?/
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Поз. Н а и м е н о в а н и е
К8/18
К 8/1 8  а 
К 81/18 5

кго/18 
к го 18 а 
кгоШб кгепзо 
к га/го а

к 45/за 
к 45/во а

К 45[55 
К 45/55а

кзо/га 
кзо/гоа 
к за/гз
К 90/г5а

К 90/55 
К90/55а

9 т  . 83*2,8 Г0СТ10704-76
Vx llipyOQ ^ СТз Г0СТ/О7а5.80м — — 09S 0,5 — —

1 Я7Л Sd i06K2‘8roGTla704'7Bз inpyoa д ст3 rQCm /070S,80̂ — — — — 0,5 0,5

10 „  83<2,8ГОСТf0704*76
№  аДстЗГ0СТЮ705-ЗОм 12,0)14,0,17,0 — — — — —

m  _  708<2,8 ГОСТ№704-76
РУ а ДСтЗ ГОСТ70705-80м — 12,0)14,0,17,0 — — —

^  1S9<3.2ГОСТ10704-7В
rnP ^ a4cr3%cTW70S-S0M — — 12,0,14,0)17,0 12,0)74,0)17,0 — —

а°0
„  2/9<4ГОСТ/0704-76 __ _
”р У “а Дет 3 ГОСТ I070S-80м — — — — 12,0)14,0)17,0 12,0)14,0) 17,0

J0
58
1

11 труба 50<3,0ГОСТ3262-75 24,0)26,0)23.0 — — — — —

т <. 83 <2,8 ГОСТ10704-76
СМ
1 трУ°аД СтЗГОСТ10705-80м — 24,028,0>29,0 — — —

..С Ю8<2.8ГОСТЮ704-78
mP ^ aAOTSn,CTW7^SOM — — 24,0)26,0,29,0 24,0)26,0)23,6 ____

759*3,2ГОСТЮ704-78 _______ _

£ №  £ СТЗ ГОСТ № 705-80*1 — — — 24J3,26fl)29,024,0)26)0,29,0
Ч

*dj ________ -

12 Ф ланец по го с m s  го-8 с —

1 -5 0 -6 — 3 — — — ’ --------

1 -8 0  -е — — 3 3 — —
<§ 1-100-6 — — — — 3 [_____
с :

13 Фланец погост 12820 s o —£ 1 -S0 -6 — — 3 3 — I -------- -

1 -6 S -6 — — — — — _ J ______ ,

1-80-6 .— — — — 3

14 Фланец ПО ГОСТf2820-80 _______-

1-50-10 __ 6 — — — *

1-80-10 — . — в 6 — ——

1-100 -10 .— — — — 6 6

16 фланец ПО ГОШ 12820-80 ___________

1-50-10 — — 6 9 — — i n --------

1-80 -10 — — — ■ — 9 9 ______

16 Фланец ПО ГОСТ12820-80 ____ .______

1-50 -10 12 — — — —

1-80 -10 — 12 — — — -—~

1- /00 -10 — — 12 1 12 — ------------

1-1 s o - ю — — — — 12 12

/б

Поз. Н а и м е н о в а н и е

К о л и ч е с т  во
К 8/78 
кв/18а
К8/166

К20/1В
кго/78а.
№ 0К£07300

K4S/30
K4S/30a

К 45/55 
К 45/55а

к 9о/го 
к9а/гоа
К 90/35 
к 90/г sa

К 90/55 
К90/55а

17 фланец по гост 72820-80

1-80-10 8 — — — __ —
1-100-10 — 8 — — — __

1-150-10 — — 8 8 — —
1-200-10 — — — — 8 8

18 Закладная конструК'

ция З к ч - 45 -70 8 8 8 8 8 8

С х е м а  д р е  н  а ж н ы х  т р у б о п р о в о д о в

19 Электронасос для за-
грязненных бод Гномю-ш

а - ю ^ /ч  н  -Юм 1 1 1 1 1 1

20 Вентиль запорный
(рланцевый

15 К Ч /6 П 1  Д у 4 0 1 1 1 1 1 1

21 Клапан  обрат ны й

подъемный ф ланце-

Вый 15чЗп 4 у 4 0 1 1 1 1 1 1

22 труда 25*2,8 Г0СТ3262-75 6,0)8,0)11)0 6,0)8,0)11,0 е,0;8,0,1у 6,0)8,0)11,0 6)0)8)0j//,0 6,0)8)0)17,0

23 труда 40<3. ОГОСТ3262-75 0,3 __ _ м ____ ____ 0,3 _ ____0 £ ___ - 0)6 0,3
24

-p..W, ----1--------
Фланец по го cm12820  -so

1-40-10 2 2 г 2 2 2

25 РукаВ резиновый
напорный по

гост  18698-79 ф 40 0,5 0,5 0)5 0,5 0)5 0,5

26 ГПаль , е.п. 1 тс 1 1 1 1 1 1

1. В гр а ф а  ос поз. W, 11, £ 2  д а н ы  длины  т рубопроводов соответст

венно для глубин  ига осты 4 ,0  > 6 ,0 , 9, о м.

о. ГПаль (поз. 2б) для ш а х т ы  г л у б и н о й  4,0 м  п р и н и м ае т ся  ручная, 

В ы сот ой  подъема б,ом-> для  * ш аост  г л у б и н о й  6,0 и 9 ,0 м -  эл ект рич еск ая ,  

Вы сот ой  подъем а 9,0 и  12,0 м  соот вет ст венно.

П р и в я за н

17ШГ

run
Нач.от д

Tj.cnei
Нконт,онтр

инок
Cm. ина/с.

Беляниной
id Маска леи 
ц, Федовмр

Каханова
Воскресенш. 
Л и н  ки н а

ТП SO/-2-/63.89 ТХ

шопроооаная насосная станция Стадия, 
газет е гл уб и н о й  4.0 й  * 

з Вод и /пелnp o u 3 t
d m  г о

удигНёлЬносгВь/с 
до г о о м Щ

т аблица Вы бора 
оборудования (продолжение) 
'к о п и р о в а л : y/ 'uZ ,

РП
Л ист Листов

4

М о с г и п р о т р а н с  

Ф о р м а т  а  г

1:
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Поз. Пои те но бон ие

К о л и ч е с т в о

KS0-3BH3SA K65S0-/60A №-65-№Д КВ0-50-&ЮА кт -8 0 -т

С х е м а  с и с т е м ы  В О

1 Центра беж ны й
консольный насос с
Эл ектродбигателем 3 3 3 3

г Задвижка порол-

лельноя сбы дбиж  -

ным шпинделем

фланцевая чугунная

испол нение!30чббр

Dy SO 3 3 - -
by 80 - — 3 3

3 Задвижка параллель -

ная с  выдвижным
шпинделем фланцевая

Чугунная испол н е-
ние 1 30 ч 6 бр

Dy 50 - — 3 3

4 Задвижка параллельная
с выдвижным ш пин-

делем фланцевая

чугунная исполни-

ние 1 30 ч 6 бр
Dy 50 4- - — —

Ъ у 80 — 4 - —

5 Задвижка парал -
лельноя с  видвижным

шпинделем фланце-

вая чугунная
исполнение 130ч в бр.

D y  80 4 - - —

4• Затвор поборот -

ны й дисков ы й

М ГА 34/7 -/00 — - 4 4
5 Зат вор поворот -

ны й диско бы  й
МТА34П '/00 - 4 - -

М ТА 34/7 - / 50 — - 4 4

1/6  j :

Поз. Наименование

К о л и ч е с т  б о

К5032-125А KS5-50/60A 1 § 1 К80-50-200АК100-80-160

3 Вентиль запорный
муфтовый /5  ч 8 р  s

D y 32 3 — — —

6 Клапан обратный
подъемный муфто -
вый 16кчг 1/ р

D y  32 3 — — —

6 Клапан обратный
поворотный флан-
цевый 19 ч 2/р

Н у 50 — 3 3 3

7 Счетчик турбин -
ный холодной воды

СГВ -80 2 2 — -

стз - 100 — — 2 2

8 П7руба
32*2,8 ГОСТ3262 -75 0,7 - — -

50*3,0ГОСТ3262 - 75 0,7 0,7 0,7

9 труба
50 *3,0 ГОСТ3262 - 75 0,5 0.5 - -

9 Шруба 89 *28ГОСТ10704-75
Асгз ГОСТ/0705-80м — - 0,5 0,5

10 89*г,8 ГОСТКПОА-75
АстЗГ0СТЮ7О5-80М ЩП0;П,0 — — —

тыба W4.trocriom-i6
Асгз ГОСТ/0705-8 М - /20;/4,0; 17,0 - —

ТП 9 0 1 -2 -1 6 3 .8 9  Т Х

П р и в я з а н : Т И П Б еляниноб В о д о п р о в о д н а я  н а с о с н а я  стан- 
ц и я  в  ш а х т е  г л у б и н о й  4 .0  т  
производит ельност ью  отгодогоо

Gtq йия flUGm Листов
Н ач.от д. М о скал е й

Р П 5
В л сп ец . Ф едот ов
И к о н  то. К а х а н о в а РСр г о ^У т а б л и ц а  в ы б о р а  

о б о р уд о в а н и я  ( п р о д о л ж е н и е )
М0СГИПР0ТРАНСдед . и  и  ж .воскресенст

С г и н ж . Н и н ки н а

Копиро вал : 8 1 ft  - ф о р м ат  А  2

2 3 6 7 / -  О /
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Поз. Н а и м е н о в а н и е

К о л  и  и  е  с  m  в  о

К50-32-125А К65-50-160А К8065-160А К80-50-200 К100-80-160

10 труда 159*3 2  Гост Ю704-76
ДСТ 3 ГОСТ 10705-80*\ - - 12р;/4.0;/7.0 Ю.о;74.0; /7.0

11 труба 50*30 Г0СТ3268-75 24.0; 86.0;29.0 - - —

тгшАч 89*8,8 ГОСТ10704 70
П  АСТЗ ГОСТ 1O7OS-80M 84.0; 8б,о; 2$о - -

труба *08 *88 ГОСТ1074 76
Дстз ГОСТ10705 -80т - 84.0;26.0,89.0 84.0;26.0;29.0

12 фланец ПО ГОСТ 12880-80

1 - 5 0 - 6 3 - ~ -

1 - 8 0 - 6 - - 3 3

1 - 6 5 - 6 - - -

13 фланец по гост 128 20 -80

1 -5 0  -6 - 3 - 3

1 - 6 5 - 6 - - 3 -

14 фланец по госттго -во

1-50  - ю 6 - - -

1 -6 5  -10 - 6 - -

1 - 8 0 - 1 0 - - 6 6

15 фланец по ГОСТ12820 -80

1 -5 0 -1 0 — 9 9 9

16 фланец по гост12820 -80

1-50 - 10 12 - - -

1-80 - ю — 12 - -

1-100- ю — — 12 12

■ 11 фланец по ГОСТ12820 -80

1 - 8 0 - 1 0 8 — - -

1-100- ю — 8 — -

1-150-10 — — 8 8

18 Закладная конструк-
ция ЗКЧ -45 - 70 8 8 8 6

Поз. Н а и м е н о в а н и е

К  о л и ч е с т в о

K503818SA K6S-50-160A К80-60 160А К80-50-800 К100-80-160

С х е м а  д р е н а ж н ы х  т р уб о п р о в о д о в
19 Электронасос для загряз -

ненных вод Гном -1 0 -1 0

9 -10т31ч н -ю м 1 1 1 1
20 Вентиль запорный

фланцевый 15ки16п/ру40 1 1 1 1

21 Клапан обратный
подъемный фланцевый

154 З п  D y 40 1 1 1 1
22 труба25*28Г0СТ3262 75 б.о;в.0;11.0 6,0;8.0;110 6.0; 8.0; 11.0 6.0; 8.0; 11.0
23 труба 40*3.0 ГОСТ3262 -75 0.3 03 03 0.3

24 фланец по ГОСТ12820-80

1-40-10 2 2 2 2

25 Рукав резиновы й

напорны й по

ГОСТ 18638 -79 ф во 0.5 0.5 0.5 0.5
26 таль ерузоподъем-

ностью 1 тс 1 1 1 1

i  В г р а ф а х  поз. /О, 11, 82 даны длины трубопроводов 

соответственно для глубин ш ахт ы  4.0;6.0; 90 м  

г. Шаль (поз. 26) для шахты глубиной 40м  принимается 

ручная, высотой подъема 6.0м; для шахт глубиной 

б.о и 9.0 м - электрическая} высотой подъема 9.0 и 12.0 м 

соответственно.

ТП 9 0 4 *2 -1 6 3 .8 9  Т Х

Прибязан: Ти п Беляниноб Водопроводная Н асо сн ая  ст ан  
ция 6  ш ахт е глубиной 4,0м  
производительностью отгодогоом%

Стадия Лист Листов
Иач.отд. Москалец

рп 6Глспец. Федотов
Н. контр. Коханоба т аб л и ц а  Выбора 

оборудования ( окончание) МОСГИПРОЮАНСВед.инж. воскраент
Ст.инт. Лин кит

Копипобол: (boo мат А 8
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1. 2лу8ина залож ения  напорных трубопроводов Н  

определяется при привязке проекта.
2. На плане наземная часть ст анции показана 

услобно.
3. 2а6арит ы фундаментов см. КЖ -З, альбом 2.
4. Размер а, 8  см. тх-1.

П риВязан

Т7нШ

г и п
НачшЬ
Пи. спец,

ВеЗ. инш.
Cm. иною.

ЕелянинаВ
Москами 
Федотов ■

Н.контр. ЖдханоВа

Линкина

- Щ £ 7

ТП 901-2-/63.89 ТХ

водопроводная насосная станция 
В шахте глубиной 4,0м 
произВодител ьностью 

от во до го Ом 2 1ч________

Стадия Аист

План на отм. • 
Разрезы

■ 4,000

Копировал:

РП

Аистов

Мосей про транс

ФорIщат А в 
2В6Н- 0J
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Ведомость чертежей осноЬного комплекта DB ЪсноВные показатели по чертежам отопления и Бентиляции д5щие указания

Аист Н а и м е н о б а  h u e Примечание

1 Общие лонные

2 Отопление. Вентиляция. Планы.
Схема системы отопления

3 Отопление. Вентиляция. Р озрезН Схемы систем
П1,ВЕ1, ВЕ2. Установка системы П\. План
Разрез 2-2. Узел управления

В е д о м о с т ь  ссылочных и прилагаемых д о к у м е н т о в

Обозначение Наименование Примечание

Серия 1.4 9 4 - 1 0 Решетки щелевые регулирующие.Тип Р
Серия 9.903-2 ВозАУхосборники ш  систем отопления

и теплоснабжения вентиляционных установок

Серия 1.494 -32 Зонты и дефлекторы вентиляцион*

ных систем
Серия ч. 904 -69 Д етали крепления саниторно -

технических приборов и трубо-
продолов.

Серия 5.904 - ю Узлы прохода бентилзщионных
шахт через покрытия зданий.

Серия 5 904 - 1 . Вып.1 Летали крепления вшУхоВолоб.
Серия 7.903-2 вып.1 Тепловая изоляция трубопроболоб

Прилагаемые локументы
ТП ов.вм Веломость потребности Б материалах
ТП 08СО Спецификация оборулования
ТП 0ВН1 Возлухосмесительная камера

Наименование

помещения

Объем,

/п5

П ериолы 
гола 
при 

1н,°С

Pocxda  т е п л о ,В т ( к к а л /ч ) Расхол
хо л о д а ,

В т
(к к а л /ч )

ленноя
мощ

ность
элек-
тро-

ЛбигО;
тедеикВт

на
о т о п л е 

ние

на
вент и
ляц ию

на
горячее
болоснов'
ясение

Общий

М аш инны й
зал

230

- 2 0 ч щ и ч о ) _ — 4100(3540) —

0.12- 3 0 5700(4320) - — 5700(4920) -

- 4 0 7300(6300) — — 7300(6300; —

- 2 0 610(530) — — 610(530) —

Санузел 10 - 3 0 190(650) — — 790(680) - -

-  40 970(840) - - 970(840) -

П л а н - с х е м а
ВЕ2 ВЕ1

1 Проект розработон лля норужных температур-20%-зпоС^40°с
2. В проекте разработаны 2 Варианта отопления:

а) Золя hog - теплоноситель Зола с параметрами 3510°с и т  - Ж с ;
б) электрическое.

3. В кочестде погреба тельных приборов приняты регистры 
из длалких труб <р Ш *Ч или электропечи ПЗТ-Ч.

4. На основании СИиП 2.04.02-84 (тобл.69) и ГОСТ ССЬТ 12.1.005-16 
приняты внутренние температуры 6 помещениях:
а] б машинном зале 1вн = 5°С ;

б )  6 санузле tB H 4 4° c
5. Вентиляция насосной станции запроектирована приточно- 

вытяжная с механическим и естественным побужланием 

Приточный Воздух полается Вентилятором В полземную часть. 

Вытяжная Вентиляция - естественная.
6. Возлухообмен машинного зала принят из расчета ассими

ляции теплоВылелсний от электролбигателей насйсоб.
7. Трубопроболы теплового узла управления изолируются по 

серии 7.903.9 -2 шнуром из минеральной ваты ( 1.90з.з -2.1 -is л.2) 
с последующим покрытием стеклопластиком (1.9039-2.1-42 л.zj 
арматура не изолируется.

Трубопроволы, нагревательные приборы,возлуховолы и Вентиляцион

ное оборулование окрашиваются масляной краской за 2 раза. 

Монтаж системы отопления и вентиляции выполнять 
5 соответствии с указаниями СИ и П 5.05.01-85.

Характеристика отопительно- Вентиляционных систем
овозна
чение
систе
мы

Кол.
сис
тем

Наименование 
обсл ужи баем ого 

помещения 
г технологического 

оборулоВания )

Тип
уста
новки

вентиля тор электрод 6и га тел ь

Примечание

Тип. ис
полне
ние по 
Взрыво
защите

N-
Схе
ме
u g -

полне
HUS

по
ло-
ясе
ние

L,
м3/ч

р
Па

ЧЙ/

п,
ofi/мин.

Тип,
исполнение 
по Взрыво

защите
N,
кВт

0,
бб/юин

П1 1 Машинный зал осеВой ВО6-SDD ча - - 2000 од 1375 4А56А4 0,12 1375
ВЕ1 1 Машинный зал he фЛ ект ор Л оо.о 00-02
BE 2 1 Санузел Зон m зк. 00.000

Проект разработан 6 соответствии с лейстдую- 
ш.ими нормами и правилами, с соблюдением 
мероприятии, обеспечивающих Взрыбопожорную 
безопасность при правильной эксплуатации 
насосной ст анции.

Главный инженер проекта /Колесникова!

ПриВязон

uhb.n

ТП  9 0 1 -2 -1 6 5 .8 9  0 В

ГИП БетиноВ
Ноч.отл. Романов втопротная насосная „станция 

Б1 шах те глубиной ч.Ом 
произвол и тельностью

от 20 АО 200 мЧч

Сталия лист Аистоб
Гл.спец. РозуБойкин

РП 1 чН.контр. РазиВойкин
ГИП Колесникова

дбщие данные М0СГИПР0ТРАНСРу к. ер. Разумов
UH3K. СолобьеБо

Копировал• Формат  А 2
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дл
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Ла
дт

/с
ь 

и 
йа

т
а\

вз
сг

м 
ил

/З
л/

1 2 0

План П лан

CVj

Приямок  „ 
боохбоо*/4оо(П)  

лист ки< -6
Узел /продления

тепл* 95-10°С 1S0VK_

Ьн*с оегистр. регистр

-8 0 4 *0 .6 4*0.5_

- 3 0 4*0 .8 4*0 ,6

-4 0 5*0,8 4*0 .7
075*8.5
-ф75*г.5)

-8 0 4 *1 ,3 4*7 .0

-3 0 5 *1 .4 5 * 1 0

- 4 0 5 * 1 7 5 * 1 3 &  го*8 .5
'(0  15*85)

-8 0 4 x7 ,3 4 *1 0
-3 0 5 * 1 4 5*7 ,0
-4 0 5 *7 ,7 5 * 1 3

-8 0 4 *7 ,3 4*7 ,0
- 3 0 5 *7 ,4 5 *1 0
- 4 0 5 * 1 7 5*7.3

f l
/5 0 *5 8 0

9  85*8 .8  
8 0 *8 .5 )

С и с т е м а  о т о п л е н и я  9 5 - 7 о ' с  O s o -7 0 ° c )
Воздухосборник Ф 150 

5.903-г

025*28
(0 8 0 *8 5

Узел управления

б В од теплоносителя

В а р и а н т  с  электроотоплением

Наименование

помещения

Количесп
пене

П\

7бо электрических 
й ПЭТ-4
OU tH,°C

-80 — 30 -4 0

Машинный зал 4 6 7

Санузел / 1 1
ит ого 5 7 8

Номера электро 
чес них печей 

на плане ‘З Л А » 7+5 7,8 1+8

ТП 901-2463.89 ОБ

Водопроводная насосная с т а н ц и я  Стадия
6 шахте глубиной 4,ом ----------

производитель ность/о 
______от 80  до гоом3/ч
Отопление. Вентиляция.

П л а н ы
Схема системы отопления
К о п и р о в а л : B75L —

Лист Лист ов

РП

М О С Г И П Р О Т Р А Н С

формат А 2
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Р а з р е з  1-1 П л а н С п е ц и ф и к а ц и я  в е н т и л я ц и о н н о й  уст ан обки

з г о о

i .
ВЕ2 5-200

Л
3.840

j k ч------------------------------------------------- 1- —I--------
----- \_/ Ч_У W

J ____L 750 \

I----------------------------------------------------------------  — I

3.600

J Z
8.900

гохг.з
( 0 /5 * 2 5 )

Теплен 95-70°с 150-70°С
tH.eC Регистр. Регистр.
-го 4 * / . з 4*1.0

0 0 5 0 -зо 5 * / ,4 5*1.0

т г -40 5 *  / 7 5*1.3

1Крепление камеры ^
ТП 901-2-163.8тстЮКИ.а

Р а з р е з  2 -2

0  /5*2.5 
(Ф 15*8,5)

/К р е п л е н и е  к а м е р ы
ТП 901-2463.89лист Ш И . 13 -

Марка,
поз. О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол. Масса

ед.кг
Приме
чание

П1
П1. 1 ТУ 22-5852 - 84 Вентилятор осевой

В- Об -зоо Н4А
с электродвиеателсм
4А 56А 4, 1375 об/мин 1 го
о.12 к  Вт

П1.2 ТП 901-2-163.89 0ВН1 Воздухосмесительная
камера, комп л.: / 56,98

тз 1.494 -2 7  Вы а 7 Решетка жалюзийная
неподвижная воздухо-
Заборная, /50Х580ММ 4 <2

2.620

( D - ©
- г о 4 *1 .3 4* 1.0
-3 0 5 *1 .4 5*1.0
-4 0 5 * 1 . 7 5*1.3

м п и -у
ГУ25.02/80.335-84

Уз ел у п р а б л е н и я  9 5 -7 0 ° cfiso - w  °с)

К  системе отопления4оо

П1 5Е1 5 Е 2

<0400 П1

L2000
600*600

8.980 J

0355
22000

Ж “

4т.р. 150*580 
494-27< Р т Л.00000-02 

1.494-32

5200

2.620
У/7/

5.904-10

Р150 /
1.494-10

ЗК.00.000 
1.494-32

08 0 0
L50

150*250
L50

^3.400 К  теплосети
К  системе отопления

В рокабину  
0 1 5

ОтВ 0  355 / 
зат янут ь  
сет кой L2000

f - 2.000

ТП 901-2463.89 ОЬ

ТИ П Беляниноб

ПриВязан Нач.отд. РоманаВ^ ВодопроВодная насосная с т а н ц и я  
В ш а х т е  г л у б и н о й  4 , 0  м  

п р о и зб о д и т е л  ь н о с т ь ю  
о т  г о  д о  8 о о  м * / ч

Ставив Л и ст Л ист ов
Глспец. ОазуВайкин

РП 3Нконтр.

1

Т И П Колесникова Отопление. Вентиляция. Разрез 1-1. 
Схемы систем т. в е 1, b e  2. 
установка системы т. п л ан , 
разрез г-2. Узел управления.

М О С Г И П Р О Т Р А И Срук.гр . Розумоб
инб-Н и н т . Соловьева s t L ? -

Кат/ппЯггл ■ А 2 2 - rhnnrrttrm й  Р
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Ведомость рабочих чертежей основного ком плект а ВК

.Лист Н аим еноВ ание Примечание

1 О бщ ие данные. План с сетями
51, К 1. С хем ы  систем 51, К1

Ведомост ь ссы лочны х и  п ри л агаем ы х  докум ент ов

О бозначение Н аим енование Примечание

Ссы лочны е документ ы
Строительный каталог Санитарные приборы и
часть юг раздел 5 и х  установка

подраздел 12
Прилагаемые документы

В К . СО Спецификация оборудования Альбом 4
систем водопровода и
ка н а л и за ц и и

8 К .В М Ведомость потребности Б Альбом 5
материалах систем во до про-
Вода и канализации

С:

Е=
Основные показатели по чертежам Водопровода и  канализации

Наименование
системы

Потребный
напор

Расчетный расход Установленная МОЩНОСТЬ 
электродви
гателей, кВт

Примечанием*/сутм3[ч л/с % р
51 8 0,1 0,05 0,2 2,5 —
К1 — 0,1 0,05 1,75 —

Общие указания
1. Расчет систем 51 и К1 Выполнен В соответствии 

со СНиП 2.04.01-85.

г. М онт аж трубопроводов систем 51 и К1 Вести 6  

соответствии со С Н иП  5.05.01-85  

з. Стальные трубопроводы окрасить масляной 

краской за 2  раза.

Проект разработан в соответствии с действую
щими нормами и правилами, с соблюдением меро
приятий, обеспечивающих взрывопожарную безо
пасность при правильной эксплуатации насос
ной станции. _
Главный инженер проекта ГН.Белянинов

25

В1

,4*700
_Nk:__

Выпуск К1 
\ 0 100

О т м ет ки сх е м ы  51  даны  для глубины  ш а х т ы  4 ,0 м

Привязан

Uh B. л/

Т П  9 0 1 -2 -/6 3 .8 9  В Н

ГИ  п Беляниной Водопроводная насосная станция 
В шахте глубиной 4,Ом 

Производительностью 
dm го до гоо мо/ч

Стадия Лист Листов
Нан.отд. Москалей

РП 1 1Гл.спец Фвдотдв~
Н. контр. КоханоВа О б щ и е  данны е. 

П л а н о  с ет я м и  51  и  К1. 
С хем ы  5 1  и К1

М о с е и п р о т р а н сВед. инт. BocKpec&mi
От. иною Линкина

Копировал. 7/%^ Формат AZ
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Лист Н а и м е н о в а н и е Примечание

1 Общие данные
(начало)

2 Общие данные
( окончание)

3 Распределительная сеть -  360/220 3.
Схема принципиальная

4 Хозяйственно - питьевые насосы.

Схема принципиальная
5 Хозяйственно-питьевые насосы.

Схема применения проекта автоматизации
е Дренажный насос.

Схема принципиальная
7 Приточный Вентилятор П1.

Схема принципиальная
В Электро отопление.

Схема принципиальная
9 Схемы  подключения

1начало)
10 Схемы подключения

( окончание)
11 Кабельный ж урнал

12 План расположения силового
электрооборудования и прокладка кабелей

13 План расположения электрооборудования
■ электроотопления и прокладка кабелей

14 План расположения электрического
освещения.

Проект разработан в соотВетстВии с действую
щими нормами и правилами, с соблюдением 
мероприятий, обеспечивающих Взрывопожарную 
безопасность при правильной эксплуатации 
насосной станции.

Главный инженер проекта ГМ. Беляниноё

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

О б о зн а ч ен и е Наименование Примечаниь

Ссы лочны е доким ент ы

5 - 4 0 7 - 6 2 Прокладка проводов В поливинил-

хлоридных(ПВХ) трубах В производ-

стбенных пом ещ ениях:

В ы п у с к  0,1

5  - 4 0 7  - 63 Прокладка проводов и  кабелей б

полиэт иленовы х трубах в про -
м ы ш ленны х п о м е щ е н и я х :

Выпуск 0,1
5  - 4 0 7  -  6 4 Уст ановка одиночны х навесны х

и прот яжных ящ иковf коробок с

заж им ам и; щ ит ков освещ ения

и т окоподводы:

В ы п у ск  1

5  - 4 0 7 - 5 4 Уст ановка одиночных магнитных

пускат елей серии Ш/\(исполнение1Р5Ч}.

Вы пуск 1,2

б  - 4 0 7  -2 1 Установка одиночных магнитных

пускателей серии Ш ф спож ниеТ Р54) :

В ы п уск  1,2

5  - 4 0 7  - 43 Установка распределительных

ш касроб серии П Р И :

В ы п у ск  0,1

5  -  407 -11 Заземление и  зануление элект ро-

установок промышленных предприятий

5  -  4 0 7  - 7 Устройство комплектных гибких

токоподводов к  электроталям

5  -  4 0 7  -  9/ Установка светильников с разрядны-

ми лампами высокого давления и

лампами накаливания В производ -

стбенных помещ ениях:

Вы пуск 1,2

5  - 4 0 1 - 6 3 Установка Выключателей и штеп -
сельных розеток:

Вы пуск 1,2

Прилагаемые документы
я  у. оог. оо г. во Ящик учет а ЯУ. Чертеж общего Вида Стр. 3 8

ЯУ. 002. 001 Ящ ик учета я у .

технические данные аппарат ов Стр. Э8
яу. оог. оо1. т в Ящик учет а ЯУ. Перечень надписей Стр. 38
Я У. 002. 001. ЭЧ Ящ ик учет а Я У

Схема элект рическая соединений Стр. 3 9

W

О б о зн а ч е н и е Н аи м ен ован ие Примечание

П рил агаем ы е докум ент ы

ШУДН. 001. 001. во Шкаср управления дренажным насосом Стр.40
ШУДН. Черт еж  общего Вида

ШУДН. 001.001 Шкаф управления дренажным насосом Стр.4о
ШУДН. Технические данные аппаратов

ШУДН. 001.001. Тб Ш каф управления дренажным насосом С т р М

шудн. Перечень надписей

ШУДН. 001.001. Э 4 Шкаф управления дренажным насосом

ШУДН. Схема электрическая соединений Стр. 4/
эм. со Спецификация оборудования марки ЭМ Альбом 1/

ЭМ .8М Ведомость потребности материалов Альбом б

по разделу Э М

О б щ и е  у к а з а н и я
В объем проект а Входят рабочие черт еж и силового  

элект рооборудования, авт омат изации и  элект роосвещ ения.
По ст еп ен и  н а д еж н о ст и  и  бесперебойности электроснабже

ния насосная ст анция В зависимост и от назначения м ож ет  
от носит ся к о  второй и л и  третьей кат егории.

Пит ание элект роэнергией предусматривается по двум  
кабельны м  ф идерам , из кот орых один рабочий 7 другой -резер 
вный. Н а вводе уст анавливает ся пакет ны й переключат ель Ш .  
Для прием а и распределения элект роэнергии принят силовой 
распределит ельный пункт  П Р И  -  3 0 7 6  - 21УЗ.

Напряж ение пит аю щ ей и распределит ельной сет и380/2гов 
с глухозазем ленной  нейт ралью.

В се  элект родвигат ели механизмов поступают комплект но 
с  т ехнологическим  оборудованием и выбор их в проект е н е  
производит ся.

Работ а насосн ы х агрегат ов полност ью  автоматизиро
вана в зависим ост и от уровня воды в резервуаре, баке  
водонапорной баш ни и л и  от давления 6 сет и Для автома

т изации  насосны х агрегат ов использует ся ком плект ная 

аппарат ура К и ев ско го  завода  „ Т р а н сси гн а л ” М П С .

прибязан

инв.н°

9 ЭМ: Т П  901-2-/63.8.

ТИП
Ш чШ .

Ьеляниноб
Ш сШ ёи

стадия лист листоб
станция о шахте глубиной Чум

РП 1 14Шпец. Федотов огРгбЧоЖ1«1Р}ч
H.K0HTJ3. Коханооа

М осгипрот рансрцк.гр. Ъурыгин 1/иСЦиС' UCfrffiOlC
(н а ч а л о )Ст.инжВестерская J&vuSt*

Копировал: Формат А 2
V nic.lt AJ
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пр
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30
1-

2-
/6

3.
89

 
Ал

ьб
ом
 /

«о

2 5

Т а б л и ц а  к о м п л е к т а ц и и  н а с о с н ы х  а г р е г а т о в  , в ы б о р а  а п п а р а т у р ы  и  м а т е р и а л о в

Насос

Тип

к 8/18

к  8 /1 8 а

к в /16 б
к го! 18
к  го//г о
К 20//86
2 6 0 -3 2 -/8 $

к го/зо
2 го/зоа

К 0 5 / 3 0

2  0 5 / 3 0 о

н 9 0 / 2 0

х 9 0 / 2 О с г

2 4 5 /5 5 а

к 90/35а

2 95 /5 5
2 9 0 / 3 5

2 9 0 /5 5 а

290/55

Электродвигатель 1...3 
Ток статору

Тип

чяеояг

4 Я 80 В 2

9 й м 8 о в г

4A100S2

265-50-/60 9ДМ/0Р12

4 А112М2

280-65-/60 9//М//2М2

ЧЙ132М2

4 Й16052
280-50-206 9ЯМ/60S2

4Я160М2

Ч Я 1 8 0 5 2

Номи
наль
ная

мощ
ность
к В т

1.5

2.2

5 5

15

11

15

18.5

22

J H

3.3

4.7

18

/ 0.5

14.9

21.2

28.5

34.5

41.5

On

21.45

30.55

58.5

7 8 J 5

111.75

159

199.5

241.5

312

Пускатель 1-км... з -км

Тип

П Ш ~ 1210023

пмл-ггюогв

пмл-згтзв

пмя-чгюпт

Тепло - 
бое 

реле

Тип

номиналь
ный „ток,

РТЛ

РТЛ

РТТ-2П

10

2 5

40

S3

S*
к

10

25

32

40

Выключатель 
1 - 0 8  - г  3 - Q S

Тип

П В З -1 5

ПВЗ -  40

ПВЗ - 5 0

П В З -1 0 0

1 ^  I  £
г

10

25

40

5 3

Кабель  
к  электро
двигателю 

1...3

Число жил 
и

сечение

А В &Г-0,66
4 к 2 ,5

А В В Г -0 ,5 6

4*4

А В В Г-0.66
4*6

А В В Г -0 .6 6
4*10

А В В Г-0 .66
Ч х 16

Кабель
к

пускателю 
1-КМ... 3 -к м

Число ж ил
и

сечение

А В В Г ш0766

1(3*4+1*2,5)

АВВГ-0.66 
1 [Зхб* 1нЧ)

АВВГ-0.66 
1[ 3X 10+1x6)

ЖвГ- 6.66
1(3x16+1x10)

Гибкии 
ВВод к  

электро - 
доигателю 

1...3 
и

пускате
лям

1-т,.з-т

К1081УЗ

К1086УЗ

П ункт  распределит ельны й ПР

Тип

п р ц -3 0  7 8 -г т

В ы кл ю ч ат ел ь  
автоматический Q F

Тип

I1

А  3 7 2 6  5

идЛЮК,

i

250

40

63

150

-включатель .аётоматическии

Тип

IS?
5 !  i l l

А Е 2 0 Ч 6 Б

HblOjnOK
....

63

10

12.5

20

3 2

В в о д ы

Пер еключат ель 
пакетный 05

Тип si
Ь "о  -°

п п з  - s o /н г

ппз-ю о/нг

ППЗ - 2 5 0 /н г

4 0

53

160

М арка  и 
сечение  

кабеля к  
пункта 

распреде
литель - 
ноту ПР

А В В Г -0 ,6 6

3 x 1 6 *1 x 1 0

А В В Г-0 ,66

3 x 2 5 + 1 x 1 6

А В В Г -1

3 x 7 0 + 1 x 2 5

Т а б л и ц а  р а с ч е т а  Э л е к т р и ч е с к и х  Н а г р у з о к

1 н | ,

д о *
I * " *

I f

И

Расчет ны е погрузни

' S 2 ^ 1̂
S S'$ $

^  м
§ l '  Vv й 

^  *

1 1  <§. 
ц !

лч

I I 1

. г

о !*

1

| Ь

/ . 5 9.82 9 . / 2.79 6.16 0.85 9.33
2.2 //.92 5.5 ЗА8 7.69 0.87 11.65
9.0 / 7.32 9.1 5.0/ 11.59 0.89 /7.56
5.5 2/.82 /2 ./ 6.5// /9.95 0.89 22.65
7.5 27.82 /6 ./ 9.09 /9.66 0.88 29.79

/ТО 38.32 23.1 //.//9 27.31 0.90 4/. 38
15.0 50.32 31.1 /9.93 35.48 0.91 53.76
/8 .5 60.82 3 8 / /6.97 42.70 0.92 64.70
22.0 7/32 95.1 20.73 50.89 0.91 77.03
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Д анные питающ e u 
сети

Обозначение;
тип

I ном, Д; 
расцепитель, А

lift
_______. <=* ^  q  г g

Аппарат на 8Воде 
тип 

I  ном, А; 
расцепитель, А

|1

Обозначение, тип; 
напряжение 
Руст, кВ т ;
I  расч А.

If §
Т и п ;1  н о м , А ; 
Расцепитель 
или плавкая 
Вставка, А.

S |
>
8  I

§ |«о 5
S  о
§ > с

Обозначение, 
т и п ;1  ном, А; 
Расцепитель; 

Уставка теплового 
реле,

S  §i ̂
Oi «оо  о

*
*
<и
^3

I
Е

Лэ > О  «5 о  ^  t  «№ &с>Чэ О  О  £ ^
Условное

обозначение

Номер по плану

Тип

Рном., кВ т

Ток, А I  ном.
т у с к

Наименование
механизма

Обозначение чертежа 
принципиальной схемы

ВВодУ^зво/егов

п
ВВод *12 ~ зво/ггов

П Р

П р 1 1 -з о 7 8  - г ш

3 8 0 1 2 2 0 8

,1
]

л
— —  

14
I п

—

Q S
ППЗ - I \ / Н 2L □
Hv

Я У

ТН-20 
/00/5

@ Я 
Э,

От*

РУ 
365 

О+500В

P I
ш спчу-

-U672M

J АЕ80Ч6Б
\  ~м

I АЕ20Ч6Б I A t 30466  
\ 63 \ сз

з-км

\АЕ20Ч6Б  
\ _ £ L  

10

АЕ20466 
\ J 3 _

10

Ру = [ |кВт ;  Jp  = г I А

1-Я

$

3

Я5111-2Ч7Ч 
К  3.15 
Т 2.5

3-QS
пвз- О

,  А Е2046Б 
\-£3_

20

2-Я
Я51ЧГ167Ч 

К 1.5 
Т 0.6

3-Я
Я5141-\ |

*  ! = □  
т ш

"4-QS 
ПВЗ -16

. I А Е2046Б
\ м .  

ю

. IAE2046S
\ м .

16

ч I А Е2046Б  
\  63 

16

а з

□

Хозяйственно 
-питьевой 

насос

З М -Ч

Г~ ~ I

Хозяйствен
но-питьевой

насос

З М -Ч

1

Хозяйствен;  
но-питьевой 

насос

З М -Ч

компл.

1.1
2.5
16.3

Лренажный
насос

ГН О М  ю -1 0

ЭМ -6

ЧА 56А Ч

0.19
0.44
1.54

Приточный
Вентилятор

П1

Э М -7

6-Е1с

П Э Т -Ч

:

Электро - 
отопление

ЭМ -3

Ч А В С 100 L  А

~ Ив

Таль
элект ри

ческая

Ш У Д Н

0,063

1Лкаср
управления
дренажным

насосом

Э М -6

що

ОП-6

3

Щиток
осВеицения Резерв

1. Марка и сечение вводных кабелей определяются проектом 
Внешнего электроснабжения.

2. Технические данные электрооборудования см. таблицу лист Э М -2.
3. Кабельный журнал см. лист ЭМ -11.
4. При Варианте без злектроотопления ящ ик 3 -Я  и электропечи 6 -E R  Вычеркнуть. 
5: Таль элект рическая М 7п ак азана для шахты глубиной 6.0 и 9 .0  м.

Привязан:

Ш Ж

Т Щ  
Нач.отд.
Рл.епец,
Н,контр

БёШйноЬ
Москалей
Феоотов- * 
коханова
Ш
№
jpbiauH 
рвы до 8а

~ ТП 901-2-/63.89 ЭМ

йодоправ одная насосная m 
станция Ъ шакте. глубиной Ч,Ом произв^ифел̂ с/щд

Стадия{Лист {Листов

Р аспреаел  и  т ельная 
сет ь ~  380/ 2 2 0 8 .  

Схем а принципиальная

РП

Мосгипротранс

Копировал: Формат А2
9ZMJ. П4
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S i  ( В Р )

Цепи подачи  
сигналов на  
вклю чение и 
от клю чение  

н а со со в

----- :— О Л О —— ч  |--------Q Г\
| 1 ^  2

ни идз _

*0

55
\

<м

i
О!Cl
£

* э̂о
«*о

с»
С:

К .

л* зг.
г \ ̂

И Д  Ч

52
I

В схему^ 
Внеш ней  
си гн а л и 

з а ц и и

К ачает

Д овольно

А вария

П ер еч ень элементов
позицион
ное оЕоз- 
ночение

Наим енование Кол Примечание

У  м е х а н и з м а
М 1гМ З Двигатель | \~j 80b ; \ \квт 3

поз. 2 Манометр эл  ектроконтактный

Э К М -1 У  р - - 0 г \  \МПа 3

1-QS&HS Выключатель пакетный П ВЗ -1  1 3

По м е с т у

ШтЗ-ЯУ Ячейка управления А Н - 3 70 3

1-кмгз-т Пускатель магнитный 1 1 3

1-S8+3-SB Пост управления кнопочный

о к е  - sis  -  гуз 3
Д р е н а ж н ы й  приямок

_ В1 1| Д ат чик элект родный 1

К о н т р о л ь н ы й  пункт

1-ЯСтЗ-Яс\| Ячейка сигнализации  АС -373  \ 3 I
В о д о н а п о р н а я  б аш ня

51 Датчик уровня поплавковый ДП-374 □
ВР Датчик уровня манометрический ДМ-315 □

t Схема составлена для насоса  У / .  Д ля насоса КЫ  2,3  
схема аналогична данной за исключением маркировки

индекс „  1 ”м еняет сяг ”цепей аппаратов  , В которой им 
соответственно на  „ 2 ” и „ 3 }\

в. Перечечень аппаратуры составлен для трех насосов. 
з. Технические данные электрооборудования см .лист .ЭМ -2. 
ц. Перемычка К 1 -К В  В ячейке управления А Н -370 3 автома

тическом р е ж и м е  снимается.
5 . Дат чик уровня выбирается в зависимост и от приним а

емых сооруж ени й .
6. Данный л и ст  смотреть с л и ст о м  Э М -5.

Нсчтд
глспвц.
Нконтр.
Я "

ВелтиШ
Москалей
Федотов-
Коханова
~Бурыгин
Давыдова

S S 3

Т П  9 0 1 - 2 4 6 3 . 8 9 ЭМ

Ыная насосная \СтаЗия\Лист \ЛистоВ 
станция &  ̂ те^уоиноО^ 4,0 м

Хозяйст венно-  пит ьевые
л HOCOCbLСхема принципиальная

РП

Мосгипротранс

/*5---------
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по
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По
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а 
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за
мм

нд
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2 9 1

SОt o-о

Ч

2?° 0

<о

<м

i

I
£

» эо° о
с»
С:

К

[]
Общие, цепи

FV
201

- О —
203

- О —

T V

к

Л
202

- О —
&г вв

214
- о —

АЗ

Д иаграм м а замыкания 
датчиков уровней

П и т а н и е  
~  ггов

Трансформатор 
понижающий 

220/ 128

о 11 «О U

S *

Включение

Отключение

<0

5:
«о
*>
«О
О
CL

Местное

с:
Автомати

ческое

Сигнализация.
Насос

Включен.

Контакт, занятый В схем е  
сигнализации затопления 
машинного зала и отключения 

на с особ / г З

гог Лист  
Э М  -у

Перечень элементов
Позици
онноеобозна
чение

Н а и м е н о в а н и е Кол Примечание

У  м е х а н и зм а

М Ч \ Двигат ель ~ЗвОВ, 1.1кВт\1 ‘

По м ест у
Ч -QS \ Выключатель пакетный ПВЗ - 1В | '

5  я щ и ке  1-я  ( Я 5 Ш - 2 Ч 7 Ч У М Ч )
4-QF1 Выключатель автоматический

АЕгогв-юнуз-в i p --3.isa  тУ1Б.5гг.0Бч-$г 1
v-ш / Пускатель магнитный Ш Л И 00 0* ЧВ

V-BSOB ТУ 16.536.437-78 с приставкой
контактной ПКЛ 22 0  # VВ 1

4 -K K I Реле тепловое Р Т Л -WO 0 * ч с

ТУ 15.523. 549  - 82 1
4-SA1 Переключатель кулачковый

ПКУЗ -14  С -У З ,  ТУ /В. 53Б. 047-74 1
4 -нш Арматура светосигнальная

Ш Е - з я г г т г , ~ ггов, Tyie.sss.s8s-iB 1
4-SB1 Кнопка управления КЕ011УЗ

исполнение 2 , ТУ 15. 526. 401 - 79 1 Красный „Стоп33
4-SB2 Кнопка управления КЕ011УЗ

исполнение 2, ТУ 16.526.407-79 1 Черный „Пуск^
В шкасру управления Ш УДН

FU Предохранитель ППТ-ЮУЗ 7У1Б5г1.037-75
плавкая Вставка В ТФ -в, 6 А 1

TV Трансформатор п он и ж аю щ и й

осм-а.обзуз, и~2го/т,езвА rocrievo-ZB 1

к Реле промежуточное универсальное
РПУ-&-ШБЧУЗ, и~12В,Чз; TyiB.SB3.33f-7B 1 “

Д р е н а ж н ы й  п р и я м о к
0 7 ^0,4
поз. 5 Дат чик элект родный 4

п р и в я за н п т Ъш ниноЬ
Иач.отд. Москалей
Тл.спец, Ф едот ов 7̂ —
У. КОН/7JQкоканова Ж 4

1Ш .  а/ Пук. 2р. 
инженер

Буры гин
Давыдова

Т П  9 0 ! - 2 - / 6 3 . 8 9 ЭМ

Дренажный насос. 
Схема принципиальная

К*Л Л У /Л Л ^ Л  Л * ^

\Сг->эЗия\ Лист  листов 

РП

Мосгипротранс

т.
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З^бОГц, 360&
Приточный Вентилятор П1 

(приВод а / 5 )

Сигнализация
Вентилятор
Включен

Местное

§
а:<о

4
U
&

Автома

тическое

Д иаерамма замыкан и я конт акт ов  

датчика температуры контактов поз. 6

30

П е р е  ч е н ь  элемент ов

Позицион
ное
обозна 
че н и е

Н аи м ен о в а н и е КЬл. Примечание

По месту
М 5 ДВигателъ 4AS6A Ч *  380В, 0.13 кВт 1
вг_

п о з . В Датчик температуры камерный

ДТКЕ  - чв ш кала 20 50° С 1

В ящике 2 - я  (Я51Ч1 - 187ЧУХЛЧ1
5 - т Выключатель автоматический

АЕВ0гбм-ЮНУЗ-Б,1р■ 1,8A 7916.522.084-82 1

5 -m i Пускатель магнитный ПШ11000* ЧВ

и -2208 ТУ18.5В8.437-78 с контактной
пристаВкой ПКЛ 220%Ч 1

5-кк( Реле теплоВое РТЛ-ЮОЧ 0*4  с
ТУ 16. 523.549 - 82 1

5-SAi Переключатель кулачковый
ПКУЗ - 14С - УЗ ТУ 1S. 52S. 041-14 1

5 - 5 8 / Кнопка управления К Е  011УЗ
исполнение 2, ТУ 16.526.407-79 1 Красный „Стоп11

5-SB2 Кнопка управления КЕ  011 УЗ
исполнение 2, ТУ 16.526.401 - 79 1 Черный „ Пуск”

5-KL1 Реле промежуточное РП21-003УКЛЧВ

ТУ16.533. 593 -80 1
5-HUM Арматура светосигнальная

АМЕ 321221592 ~ 2208, ТУШ 535582-78 1

Обозначе
ние / 

контактов
Температура. V C  
0 sS *3 5

назначение
цепи

ВТ
10jJy 102

включение
Вентилятора
выключение
Вентилятора

в ш  Контакт замкнут

ТП 901-2-/63.89 ЭМ

ПриВязан Т Й Т Г Веляниноб воаопрароаная насосная СтадияЛист листоё
Нач.отд. Шскстец ^ 7

станция о щахте елуринои ч.0м

г в я н п в ш ? " РП 11л.спец Федотов*
Яконтр. Коханоёа Приточный Вентилятор П1. 

Схема принципиальная.
Мосгипротранс

1 Ш Т Г ш
Ьурыгин
ЦаёыдоВа Щ

КопцроВал: Формат АЗ
П9 л /
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3 ^ 5 0  Гц ,360В

2 2 0  5

Т —  
1

К Гч 1
6 - E R 4 8 - E K S е-Екв

— и ___V ___ 1

6-BKB

у :
6 -Е К 7

Z L

т

Сигнализация 
отопление 
6 ключе но

Местное

Автомати
ческое

Электро• 

печи

Диаграмма замыкания контактов 
датчика т емперат уры поз. 7

Т а б л и ц а  б ы  б о р а  э л е к т р о п е ч е й  и  а п п а р а т у р ы

Ш\DV7uXtZ*

tofГ
Н азначение

ц епи
mjPvs ккшение отопления

Выключение отопления
Контакт зам кн ут

Расчет ная 
температура 
наружного 
Воздуха, t°C

Количество 
электро
печей, 

шт

Номиналь
ная

мощность
кВт

Номиналъ- 
ны й  

т ок,
А

Я щ и к  управления У £ У-°
электропечей 

на плане
Тип

номиналь
ный

токдщика Il
f Теплодое

реле

-20°  С S 5 76 я б м -ж ч у х л ч 6.0 10.0 т - ю ш с в-ЕК 1 ,б-Екг, е-екч,
8 -ERS , 6-ЕКв

- з о ес 7 7 т е Я5141-317ЧУКЛЧ 12.5 16 m -tm m c
S -E K 1 + 8 -E R S ,
е-ЕК7,6 -ЕК6

- н о 0с В В 122 Я 5 1 Ч 1 -з т У № 12.5 16 т нт „чс е -в к 1 г$ -£ к з
Привязан

ИШК

П е р е ч е н ь  элем ент о З
Позици
онное
обозначь-ние

Н а и м е н о в а н и е Кол. Примечание

По м е с т у

6 ’6К Печь элект рическая ПЭТ - 1 4

* 2 2 0 8 ;  1квг, □
вг~ поз. 7 Датчик температуры камерный

Д Т К Б  -53 , / От 0 ° до *30°С

В ящ ике 3 -Я  (Я51Ч1  -  | )
6-QF1 Выключатель автоматический

А Е го ч б м -ю р у з - б , Тр*Г ............ I Tyi6.sss.oms 1

8-RM1 Пускатель магнитный ПМЛ21000 *  46

U~2206 ТУ16.526.437-76 с приставкой

контактной ПКЛ 220  *  4 1

6-КК1 Реле теплоВое РТЛ  \ |
ТУ 18.523.549 - 82 1

6-RL1 Реле промежуточное РП21-003УХЛ4Б

ТУ 18. S33.593 -8 0 1
6-SA1 Переключатель кулачковый .

Г7КУЗ - 1ЧС - УЗ ТУ18. 528. 047 - 74 1

6-SB1 Кнопка управления К  В 011 УЗ
исполнение 2, ТУ16.526.407-79 1 Красный „  Стоп ”

6-SB2 Кнопка управления КВ 011 УЗ

исполнение 2, ТУ 16.526. 407 - 79 1 Черныйtf Пуск”
6-HLR1 Арматура светосигнальная

А М Е 3 2 i2212 У2~220Ъ,ТУ16.535.582-76 1

6-FU1 Предохранитель П Р С -6 П У З Устанавливается

ТУ 16- 521 .037 ' 75, плабкая Вставка 6А 1 ВящикеЯ5141-317Ч

ГИП
4ач.отб.
Плспец.
Н.контр.
Рук.гр.
инок.

Веляниноб 
Москалец 
Феоота
Коханоба Ж 
Ьурыгин
даЬывоёа

XFT —fjCoX̂ s

ТП 9 0 /-2 -/6 3 .8 9 ЭМ

глубиной Ч.0м 
лънасгт ~ 

го 200м* 1чof30 ̂ £0§}1Щ£ъгЛРР!,!аЮ
Электроотопление. 

Схема принципиальная

Sm aM Ulucm

РП е
листоВ

Мосгипротранс
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т а
О боз н а -

Ш р а с с а К а б е л ь Г П р а с с а К а б е л ь

ПО п р о е к т у п р о л о ж е н О б о з н а -tfOL/f / А П О п р о е к т у п р о л а  ж е н

V*

ч е н и е

к а б е л я
Н а ч а л а К о н е ц М а р к а

кол ичест в о  
кабелей,число 
и  сечение ж и л, 
н а п р я ж е н и е

Алина
м

М а р к а
Количест ва  
кабелей,число 
и сечение жил, 
н а п р яж е н и е

Алина,
м

*7Спи С
к а б е л я Н а ч а л о К о н е ц М а р к а

ко л и ч ест в а  
кабелей, число 
и  сечение ж ил, 
н а п р я ж е н и е

Алина,
м

М а р ка
количество  
кабелей,число 
и сечение ж и л ,  
нап ряж ение

(\лина^ 

М

I К а б е л и  с и л о в ы е д о 1 0 0 0  S ( З а б е л и  к о н т р о л ь н ы е  ’ *

1
H i ~B6o d j /1  ~  3 8 0 /2 2 0  в П е р е к л ю ч а т е л ь  Q S 1 1 □ К 1 - 4 П у с к а т е л ь  1 -К М Паст к н о п о ч н ы й  1- s b А КВ В Г 1 ( 4 x 2 . s ) 1

Н 2 в в о д  А/2  ^  3 8 0 / 2 2 0  В П е р е к л ю ч а т е л ь  Q S 1 1 c z . : j □ K 1 - S П у с к а т е л ь  1 - к м Ячейка, у п р а в л е н и я А К В В Г 1(4 * 2 .5 ) 2

ИЗ П е р е к л ю ч а т е л ь  Q S Я щ и к  у ч е т а  Я У А В В Г С П ' l l  J 2 K 1 S
я ч е й к а  у п р а в л е н и я коробка соединительная А К В В Г 1 (7  * 2 . 5 ) 4

H i - 1 п ун кт  п . __ 
распределительный ПР П у с к а т е л ь  1 - К М А В В Г Г I \seoe 6 К 1 - 7

Коробка соединительная 
г К К 1

водонапорная аащ ня  
резервтрналорньш водовод■Г - 3 г ;  . z : I___I

Н 1 -2 П у с к а т е л ь  1 - К М В ы к л ю ч а т е л ь  1-Q S А В В Г Г 1:£50в п К 1 - 8
коробка соедини тельная 

г  К К 1 П у н к т  ко н т р о л ь н ы й I I 1 ■ j I— I
H i - 3 В ы кл ю ч а т е л ь  1 -Q S Э л е кт р о д в и г а т е л ь  1 А В В Г I I ]660В S К 2 - 4 П у с к а т е л ь  2’-/СМ П ост  кн о п о ч н ы й  2-SB А К В В Г 1 ( 4 *  2 .5 ) /
И 2 -1 распределит ельный ПР П у с к а т е л ь  2 - К М А В В Г I \\S60B 7 К 2 - 5 П у с к а т е л ь  г - к м Ячейка^ у б а в л е н и я А К В В Г 1 (4  * 2 . 5 ) 2

н г -г П у с к а т е л ь  2 - к м В ы к л ю ч а т е л ь  2 -Q S А В В Г С I ',650В □ К 2 - 6 Я ч еО ка  у п р а в л е н и я Коробка соединительная 
г  К К1 А КВ В Г 1 (7  * £ . s ) 5

Н 2 -3 В ы кл ю чат ель 2 -Q S Э л ект р о д в и гат ел ь  2 А ВВГ Г_ I\660B 5 К З - 4 П у с к а т е л ь  з - к м П о ст  кн о п о ч н ы й  3-S B А К В В Г 1 ( 4 * 2 .S ) 1

&<*> н з - t ~ П у н кт  ; 
распределит ельны й ПР П у с к а т е л ь  3 - К М АВВГ I 11660В 8 K 3 - S П у с к а т е л ь  з - к м Ячейка у п р а в л е н и я  

3 -Я У А К В В Г 1(4  *2 .5 ) 2

г* И 3 - 2 П у с к а т е л ь  з - к м В ы кл ю ч а т е л ь  3 -Q S А В В Г И \\Б60В □ К З - 6
я ч е й ка  у п р а в л е н и я Коробка соединительная 

КК1 ' АКВВГ l ( 7  * 2 .5 ) 6
•«VI н з - з В ы кл ю чат ель 3 -Q S Э л е кт р о д в и г а т е л ь  3 АВВГ 1 1 \6B0B 5 К 4 - 4 Я щ и к 1 -Я Ш каср уп р ав л ен и я  Ш УМГ А КВ В Г 1 ( 4  * £ . 5 ) 2

V »
§ Н 4 -1 распределит ельный ПР Я щ и к  1 -Я А В В Г 1(3*4Ч*2.5);66бВ 10

1 И 4 -2 Я щ и к  i - я В ы кл ю ч а т е л ь  4 -Q S А ВВ Г 1(4*2 .6 ) ,6 6 0  В □
1 Н 4 - 3 В ы к л ю ч а т е л ь  4 -Q S Э л е к т р о д в и г а т е л ь  4 к о м п л е к т н о  с н а с о с о м В ы б о о  д л и н ы к а б е л я<

H S -1 п ун кт _ 7~ТГ 
распределит ельный ПР Я щ и к  2 - Я А В В Г l(3*4+l*2.s);660B 9

Г~~ H S -2 Я щ и к  2 -Я Э л е кт р о д в и га т е л ь  5 А В В Г 1 (4 *2 ,S );6 6 0 В 6 с л у б и н а
ш а х т ы

I б а р к а [ К С г б е л я

1 Н 6-1 распределительный П Р Я щ и к  3 - Я А ВВ Г 1(3*6Ч *4 );660  & 5 H 1 - 2 Н 2 - 2 Н  3 - 2 Н 4 - 2

1 Н 6-2 Я щ и к  3 - Я коробка
ответвительная f-K O АВВГ 1 (2 * 4 ) 'у 6 6 0  В 9 4 .0  м 6 7 7 14

H S-3 оЖ ет бит елЬная 1 -К 0 Э л е кт р о п е ч ь  6 - Е К 1 АВВГ 1 ( 2 * 4 ) ; 6 6 0 В 2 6 .0 М 8 9 9 16

Н 6 -4 опРбетЁйтельная 1 - К 0
Коробка
ат ет Вит ельная 2 - КО А В В Г 1 (2 *4 )  ‘у 660 & 3 9 .0  м 11 12 12 19

H B -S короока
ответвительная 2- КО Э л е к т р о п е ч ь  6 - Е К 2 А В В Г 1 (2 *  4 )  у 6 6 0  В 3 С в о д к а к а б е л е й  и  n n n f i n f t n ' f i

Н 6 -6 “ короока
отетВительна я  2 - КО Э л е кт р о п е ч ь  В - е к з А В В Г 1 (2 *4 ) ’,6 6 0  В S

W6-7 Я щ и к  3 - Я *о°Мет&ительная 3-KQ А ВВ Г 1(2x 4 ); 660 В 16
ч и с л о  и  

с е ч е н и е  ж и л , М а р к а ч и с л о  и  
с е ч е н и е  ж и л ,

М а р к а

Н 6 - В кара Ока
от вет вительная 3-KQ Э л е кт р о п е ч ь  6 - Е К 4 АВВ Г 1(2*4 ) ; 660 В 3 н а п р я ж е н и е А В В Г н а п р я ж е н и е А В В Г А КВ В Г К Р И Т

Н 6-9 короока
отдетВительная 3 - К 0

коробка. ” 
ответвительная 4 - ко А В В Г 1 (2 * 4 ) ;  660  В 1 2 x 2 . 5 ; 6 6 0  В 10 4 х  | \ -.660B О

H6-1Q
коробка
от'ВетВительная 4 -КО Э л е к т р о п е ч ь  6 - E K S А В В Г 1 (2 *4 );  6 6 0  В 3 2 * 4 ;  6 6 0  В 6 3 г О Ю О » 6

И 6-11 оЛветЗительная 4 - КО Э л е кт р о п е ч ь  б - Е К б А В В Г 1 (2 * 4 ) ;6 6 0 В 4 4 * 2 . 5 ; 6 6 0  В 6 4 * 2 . 5 о 11

Н 6-12 Я щ и к  3 - Я
Коробка “ 
ответвительная 5 -КО А В В Г 1(2*4) у 66 0  В 8 3 X 4 + 1 *2 .5 ,6 6 0  В 3 5 7 * 2 . 5 15

НБ-13 коробка
ответвительная 5 -К О Э л е к т р о п е ч ь  6 - Е К 8 А В В Г 1 (2 *4 ), 6 6 0  В 3 3 * 6 + 1 * 2 .5 ,6 6 0 6 5 3 * 1 0 + 1 x 6 ^ 6 6 0 6 15

НБ-14 Коробка
ответвительная 5 -К О Э л е кт р о п е ч ь  6 - Е К 7 А ВВ Г 1 (2 *4 );  660 В 4 з*| \+1 *Г~ \;б б о в 21

Н 7-1 распределительный ПР Я щ и к  4 - Я АВВ Г 1(3*4Ч*2.5);660В 7

} И 7 -2 Я щ и к  4 -Я IП а л ь  7 К Р И Т 1(3*Ю*1*б)'у660В 1S

Н 8 распределитель ный ПР Щ и т о к  освещ ения Щ 0 АВВГ 1(3*4Ч*2.5},660В 9

В Н 9 распределит ельны й ПР
ш к а  (р упра иле ни я

А ВВ Г 1(2* 2 ,5 ); 660В 10

1 Н 4 Я щ и к  у ч е т а  Я У
П ун кт  ГТ7  

распределит ельны й ПР А В В Г 1 и  ] 4

1. Алина кабеля уточняется при нарезке.
£. Марка и сечение Вводных кабелей определяется проектам 

Внешнего электроснабжения.
3. С е ч е н и е  к а б е л е й  нз, н 1-1 ч-Н1-з,нг-1+н2-згнз-1+нз-з см . т а б л и ц у  л и с т  ЭМ-2.
4. К а б е л и  4 7 - 1  +  7 -2  д а н ы  дл я  ш а х т ы  г л у б и н о й  в .о  и  9.0 м ;
5 . При В а р и а н т е  б е з  э л е к т р о о т о п л е н и я  к а б е л и  H 6 - 1  +  H 6 -1 4  В ы ч е р кн у т ь .

Т П  901-2-163.89 э м

т р о В о д н а я  н а с о с н а я  с т а н ц и я  
» л а з и т е  г л у б и н о й  4 .0 м  =
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  от2 0 да2 щ

QmadusAAucm

К а б е л ь н ы й  
ж у р н а л

РП и

А и с то в

Мосгипротранс

К о п и р о в а л : Формат А 2
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П л а н  н а  отм. 0.000

з X  13 
1-я Ш У Д Н

1. Настоящий лист Выполнен на основании строительных, технологических
и сантехнических чертежей проекта и рассматривать совместно с листом ЭМ-11.

г. Технические данные электрооборудования см. лист ЭМ-2.
3. Кабельная трасса прокладывается по стене на Высоте до 2.5м  от уроВня 

пола.
4. Кабели, проложенные на Высоте до 2 -х  метроВ от уродня пола, 

защищаются поливинилхлоридными трубами.
Прокладка кабелей В полиВинилхлоридных трупах Выполняется по 

типоВому проекту 5. ¥0 7 - 62.
Для электродвигателей мощностью от 1.5 до 11 кВт для защиты кабеля 

принимается труба ПВХ ЭП32Н (поз. 17), а от 15 до 22 кВт - труба ПВХ ЭПЧОН.
5. В полу кабели прокладываются В полиэтиленовых трубах. Прокладка 

кабелей В полиэт иленовых трубах Выполняется по типоВому проекту 5. 401-63.
В соотВетВетстВии со СНиП 3.05.06 -65 Выходы полиэтиленовых тру Б из подлиВок 
пола защищаются на Высоту до 200 мм коленами из тонкостенных стальных 
труб.

6. Трубы для прокладки кабелей В полу и через срундаменты В гибких Вводах 
привязаны В строительной части проекта.

7. ПодВод кабеля к электродвигателям осуществляется В гибких ВВодах.
8. Таль электрическая М  7 показана для шахты глубиной 6.0 и 9.0 м.

М а р к а , 
п о з и ц и я О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е К о л .

М а с с а
ед .
к г .

П р и м е 
ч а н и е

Э л е к т р о о б о р у д о в а н и е
1 П у н к т  с и л о б о и  р а с п р е д е л и - 

т е л ь н ы й  п р  1 1  -3078 - si у з 1

2 Я щ и к  у п р а в л е н и я  
Я5 ТЧ1  - 187ЧУХЛЧ 1

3 Я щ и к  у п р а в л е н и я  
Я 5111 - 2 Ч7 Ч У Х Л Ч {

4 Я щ и к  с и л о ё о й  Я Р П - 2 0 У З 1
Для ш а т ы  
¥<Рм.*Ь°ом

5 Я ч е й к а ^  у п р а в л е н и я
3

е П е р е к л ю ч а т е л ь  п а к е т н ы й
1

7 В ы к л ю ч а т е л ь  п а к е т н ы й  
п в з  -  1--------------1 3

8
В ы к л ю ч а т е л ь  п а к е т н ы й  

П В З  - 16IP  S6 1
9

П у с к а т е л ь  м а г н и т н ы й 3
10 К н о п о ч н ы й  п о с т  у п р а в л е 

н и я  П К Е  - 2 1 2  ' 2 У З 3

И з д е л и я  з а В о д о В  Г Э М

11 К о р о б к а  к л е м м н а я
У  61S А У З 1

12 в в о д  г и б к и й  \------ — j 3

И з д е л и я  п о  ч е р т е ж а м

13 Ш к а с р  у п р а в л е н и я  д р е н а ж -  
н ы м  ̂ н а с о с о м  и / У Д н 1

14 S A 0 7 - 7 Г и б к и й  т о к о п о д б о д 1 e.DM.s.o м
15 Я щ и к  у ч е т а  Я У 1

М а т е р и а л ы

16 Т р у б а  п в х  э п з г н  
Т У 6 -19-215-83 3 М

17
Т р у б а  п в х  э п  1—) и 

Т У  6 -19- 215^83 12 Г Й Г
18

К а б е л ь  А  8в г  г *  г.5- е е  с  в  
г о с т  1 б ч ч г - о Ь * 10 м

13
К а б е л ь  А В в г  ч х г З ;  е г о  в  

Г О С Т  16ЧЧ2-80* □ м
20 К а б е л ь  А в В г  зхч+1 хг.5 :ввов 

Г О С Т  1ВЧЧ2-80* □ м

21 К а б е л ь  А в в Г  ц х  |— i- в в о е  
г о с т  1б ч ч г  - д о 1̂ □ м

22 Кабель Ш г  з *  ГУ/* п; wee 
ГОСТ 16442 - 8 0 * - * ' 21 м

23 кабель авВг  3 # г > / *п *1 — is
ГОСТ 16442- 80 * ^ — 1 6 м

24 Кабель КРптзх ю н *  в: ево в 
ГОСТ 1349 7 - 77* Е 1 5

Для шахты
и *

25 кабель АКВЪ Т 4x2,5: В ВО В  
ГО СТ  1508- 7 8 *  Е 11 м

26 Кабель А К в в Г  чx £ s :  бед в  
ГО СТ  1 5 0 8 - 7 8 ^ 6 15 м

Т П  9 0 1 - 2 4 6 3 . 8 9 Э М

водопроводная насосная 
станция §  шахте глубиной 4.0м

• ч я т п в п ж
П л ан р а с п о л о ж е н и я  

силоёого электрооборудова
н и я  и  прокладк а  кабелей>,елей

бтадия

РП

Л и с т

12

Л и с т о в

Мосзипротранс

КапиооВал Формат А 2
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Т а б л и ц а  Вы бора  элект ропечей и а п п а р а т у р ы .

Расчетная
температура
наружного
8 о з д у х а , Ь сС

Количество 
электро - 

печей, 
шт

Номиналь
ная

мощноот^
кВ т

Номиналь- 
ный 

т о к,
А

Ящик управления У -  V s
электропечей 

на планеТип
Н о м и н а л ь 

ный
токя^цика,

- 2 0 е С 5 5 7 .6 Я51Ч1-г91чти 8.0 6 - Е К и е - Е К 2 , С - Е К Ц ,  
Э - Е К 6 ,  S-EK3

-3 0°  С 7 7 10.6 я в т - з т т ч 12.5 6-EK1 + 6-EKS. 
€ - Е К7 ,6 - Е К6

- ч о е С В В 12.2 Я51Ч1 - з т у т 12.5 S-EKf + 6 - Е К в

-

36

Марка,
позиция Обозначение Наименование Кол.

М о с с а
ед.
кг.

Приме

ч а н и е

Электрооборудование

1
Ящик у п р а в л е н и я  
Я51Ч1  - I IУ Х Л Ч 1

изделия заВодоВ ГЭМ

2
Коробка о т б е т В и т е л ь -  
ная К О Р -73 5

Мат ериалы

3 К а В е л ъ  А В В Г  2*4 - 660 В  
Г О С Т  1 6 ЧЧ2 -В0 * □ м

Н
К а б е л ь  АВВГ-3*6+1*Ч-6608 
Г О С Т  16ЧЧ2 - в о * 5 М

5 Метоллорикаб РЗ- Ц-Х-Ш2 0  
Т У  22. З Ш  - 77 9 М ,  Ьн-20°С

5 Металлорукаб РЗ-ц-х-и/20  
Т У 22.39ве- 77 13

5
М е т а л л о р у к а б  РЗ-Ц-Х-Ш20
т у 2 2 . заве-77 15 Мр<-Ц09С

1. Для обовреба помещение/ приняты электропечи пэт -ч  

мощностью 1кВт и учтены 8 разделе отопление и 
Вентиляция.

2  Количество электропечей на плане показан о  для 

температуры наруж ного  Воздуха -  Ч0°С, для темпера  -  
т у р ы ~ 2 0 *С и  ~ 3 0 ° с  дано 8 таблице.

3. К аб ел ьн ы й  ж у р н а л  см, л и ст  Э М ~  11.

4. Схему управления электроотоплением см. лист Э М т6.

Формат А 2
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П л а н на отм. 0. 000

Розетт для
Разрез / - /

Глубина
шахты,

м

Количестве 
светильни-

Установленная 
мощность, кВт

Общая
устаноб-
ленная
"Ж Я *

Расчетный
ток,
Ашт

РабочегоосвещенияРемоктоееосвещенияЗлектоободо
нагреватель

4.0 3 0,92 0,25 1,2S 2,42 3,66

6.0 4 1,02 0,25 1,25 2,52 3,63
9.0 5 1,18 0,25 1,25 2,62 3,98

J 5 7

Ведом ост ь у злоб установки  
элект рического  оборудован ия

Поз. Обозначение Наименование Кол. Приме
чание

г 5 .407 -91 Установка светильника

НСП 11X100 - 331 на
крюках 5

2 5. 4 07 -91 Установка светильника

НСП 11*100-234 на
кронштейнах □

3 5 .407 -91 Установка светильника
Н60 0 6 * i0 0  на стене 2

4 5 .4 0 7 -6 4 Установка группового

щитка ОП-6 1

5 Установка понижающего
трансформатора

ЯТП -0,25; 2 20 / 12В 1

1. Условные обозначения на плане приняты по ГОСТ Si.614 '88.
г. Напряжение сети освещения: общего рабочего ** 220в;

переносного ремонтного *  12&.
3. Питание щ ит ка рабочего освещения ЩО осуще

ствляется от пункта распределительного ПР.
4. Групповую осветительную сеть Во всех помещениях 

насосной станции выполнить кабелем АВВГ открыто по 
стенам и перекрытиям креплением скобами.

5. Все подъемы кабелей защитить от механических 
повреждений до Высоты г.Ом от уровня пола поливинил
хлоридными трубами.

6. Для зануления элементов электрооборудования 
использует ся рабочая нулевая ж и л а  кабеля .

7. Показатели осветительной установки:
освещаемая площадь  -  40,6 м г, 
установленная мощность освещения: 
рабочего освещения  -  l I кВт.

в. Светильники, обозначенные знаком *  ê,0Jустанавливаются 
над площадками в шахтах глубиной 6 .0 ,3.0м.

Привязан ГИП
Начет!
Гл.спец.

Веляниноб
Ш скалец
Федотов-

Н. контр, Кохоноба 
бурыгинЩёР> ....

Cm. и н я ф  ш трека я

3

Т П  9 0 1 -2 4 6 3 .8 9 Э М

юоодная насосная 
станция „ошахте глубиной к

Стадия

План расположения 
электрического освещения.

Л и с т

РП 14
Л и с то в

Мосгипротранс

Копировал ЪЫуу-j Формат А 2
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Ведом ост ь ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наим енование Примечание

Ссылочные документы
ГОСТ S1M 4-B5 Обозначения условные приборов

и средств автоматизации
В схемах

5.407-65 Прокладка проВодоВ В поливинил-
хлоридных (ПВХ) трубах В произВод-
стВенных помещениях:
Выпуск 0,1

S. 407 - 63 Прокладка проВодоВ и кабелей
В полиэтиленовых трубах В
промышленных помещениях:
Выпуск 0,1§11

Сборник 52.
7 /С У -З У 3 0 -7 0 Приборы для измерения и регули■
ТКЧ-3139 -70 робания даВления, разрежения

и расхода

' Прилагаемые документы
ДЭ. 001.00. 000 лист!,г Датчики электродные стр. 45
ДЭ.001.00.000. СБ Датчики электродные стр. 45

Сборочный чертеж
ДЭ. 001,00.001 Стойка стр. 46
дэ.0 0 1 . оо. оог Планка стр. 46
ДЭ. 001.00.003 Скоба стр. 46

ДЭ. 001.00.004 Электрод етр. 46
АТХ.СО Спецификация оборудования Альбом 4

марки АТХ

АТХ.ВМ Ведомость потребности материалов Альбом 5
по разделу АТХ

42 .

Общие указания

5  объем настоящей части проекта Входит техно
логический контроль.

Силоёое электрооборудование и автоматизация 
приведены В разделе ЭМ  настоящего проекта.

Проектом предусматривается контроль и измерение 
следующих параметров:

-  даВления В напорных патрубках насосоВ и даВления- 
- разрежения на Вс асе насосоВ;

-  расхода Воды на напорных трубопроводах;
-  даВления Воды В напорных трубопроводах;
-  уробня Воды В дренажном приямке;

- температуры Воздуха В помещении.
Принципиальные электрические схемы управления

насосными агрегатами, дренажным• насосом; приточным 
Вентилятором и электроотоплением приведены В 
разделе ЭМ.

Приточный Вентилятор П1 Включается при дости
жении 6 помещениях температуры +35°С и  отключает
ся при понижении температуры ниже + 2 5 aG.

ПриВязан

и Но ■ X-

ТП 9 0 1 - 2 - / 6 3 . 8 9  АТХ.

ГУЩ деляниноВ Водопроводная насосная 
станция В шахте глубиной Ч.Ом

г г г ж я г

СтадияЛист Листоб
Начотд. Москалец

РП 1 3Ш.спец. Федотов -
Н. контр.Коханоёа

Общие данные МосгипротрансЙук.гр. Вирыгин
инженерДаВыдоБа

Копировал: Формат А 2
гъьц-о1
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Н аим енование
п а р а м е т р а  и 
место отбора 
ил и устанодки 

прибора

Давление -  р а зр е ж е н и е Д а В л е н и е Расход Воды Уровень 
воды в 

дренажном 

приямке

Тем перат ур а  
В оздуха В 
помещ ении

В с а  с ь/ В а  ю щ и й  
трубопровод насосоВ

Н о п о р н ы й  
трубопровод насосоВ

Напорный трубо
провод общ ий

Напорный трубо
провод общий

М 1  | М 2  М 3 М 1  М 2  М 3 1 2 i  г * электро - 
Вентиляция отоплениеОбозначение чертежа 

установки Т К Ч  -3 1 3 6  -  70 Т К Ч  - 3 13 9  -  70 J w -  313В - 70 т м ч - 6 0 - i z ДЭ.001.00. 
000. CS Т М Ч -Ч 1 -1 3

П о з и ц и я 1 1 1 2 г  2 3 I 3 ч I ч S 6  I 71

J n J s J S i M

Ящик 3-я*

К С К 16 А/2

T Z Т ~
/ V У r V s

«о t*- <*> V
 ̂ о

J N  < 
1 <4 С

? '  \| *
о
■э г*э

И Зегг

П л а н  н а  ат м. - 4 .0 0 0 1  "6 .0 0 0 , " 9 .0 0 0 )  

к с к  1 6  нг

Вы бор длины 
к а б е л я

Глубина
шахты

Марко кабеля

5 6

Ч,0м Ш м 13 м
6,0м 16м 15м

9,0м 19м 18 м

Марка,
позиция О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Кол.

Macga
кг.

Приме
чание

1 Отборное устройство 3

16-225П,ТУ36.1258 - 76

2 Отборное устройство

16-225У, ТУ36.1258 -  76 5

Коробка соединительная

КСК-16 ТУ36.1753 -  75 1

Кабель контрольный

ГОСТ 150В - 7 В *  Е

АКВВГ 4x2,S м м . кВ □ М

АКВВГ 10^2,5 м м . кВ □ м

Металлорукаб РЗ-Ц-Х-20

ТУ 2 2 .3 9 8 8  -  7 7 5 м

Тру5а ПВХ З П 3 2 Н

ТУ 6  4 9 - 2 1 5 - 8 3 7 м

1. Позиции прибороб соотВетстВуют спецификации АТХ.СО. 

Альбом Ч.
2 . Зануление прибороВ, соединительных коробок Выполнить 

согласно ОУЭ - 85 п. 17.39.

3. Кабели, проложенные на высоте до 2 м от уровня 
пола, защищаются поливинилхлоридными трубами.

ц. В полу кабели прокладываются 8 полиэтиленовых 
трубах. Трубы для прокладки кабеля В полу учтены и 
привязаны В строительной части проекта.

5. *  Устанавливаются по чертежам раздела „ Силовое 
электрооборудование” ( Э М )

ТП 901-2463.89 АТХ

Водопроводная насосная, станция 2 шахте глубиной 4.о м
прЪ п т̂ % нЬ w

Схема соединений внешних 
проводок

Копиродал■

Ставил Лист
РП

Листов

Мосгипротранс 
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Типовой проект 901-2-165.89

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293836/4293836920.htm

