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Обозначение Наименование Стр. Обозначение Наименобание Стр.

Часть 1 ТС- 593.000 Фланец плоский приборной
ТС- 581 Д Технические требования 3...9 с патрубком 230... 232
ТС-582 ОтВод крутоизогнутый Ю...13 ТС-593.000СБ Фланец плоский приборной
ТС- 585.000 Отбод сборной 10... 35 с патрубком. Сборочный чертеж 233..235
ТС-583. 000 СБ Отбод сборной. Сборочный чертеж 36...51 ТС-593.00! Фланец 236
ТС-583.001 Сектор концеВой 52.J5 ТС-593. 002 Патрубок 237
ТС-583.002 Сектор промежуточный 66.. 75 ТС-593.003 Ребро 238
тс-584 ОтВод гнутый 76,77 ТС-594 Переход штампобанный 239... 242
ТС-585 Переход сборной лист обой концентрический 78..М ТС-595.000 Заглушка плоская приборная 243...246
ТС-585 Переход сборной листбой эксцентрический 85... 95 ТС-595.000СБ Заглуш ка плоская приборная.

247... 252ТС-587 ТБ ОтВетВление трубопроводов. Таблица 96...109 Сборочный чертеж
тс- 588.000 Тройник сборной переходной 35, 110...133 ТС- 595.001 Диск 253
ТС-588. 000 СБ Тройник сборной переходной. ТС-595.002 Патрубок 254, 255

Сборочный чертеж 134... 157 ТС-596.000 Заглушка плоская приборная
Часть 2 с ребрами 256... 261

тс-588.00/ Корпус 158... 170 ТС-596.000СБ Заглуш ка плоская приборная
тс-588.002 Штуцер 171... 184 с ребрами. Сборочный чертеж 262... 265
ТС-589.000 Тройник сбарной переходной ТС-596.001 Диск 266

с накладкой 185 ТС-596.002 ребро 267,268
ТС-589.000СБ Тройник сбарной переходной ТС-596.003 Кольцо 269

с накладкой. Сборочный чертеж 186... 188 ТС-597 Кольцо подкладное 270
ТС-589.00/ Накладка 189,190 ТС-598.000 Отбод штампосбарной 271... 273
ТС-590.000 Тройник сбарной рабнолроходной 191...195 ТС- 598.000СБ Отбод штампосбарной Сборочный чертеж 274... 276
ТС-590.000СБ Тройник сбарной рабнолроходной. ТС-598.001 Сектор 277,278

Сборочный чертеж 195... 199 ТС-599. 000 Фланец плоский приборной
279...285ТС-590.001 Штуцер 200.-202

ТС-599. 000 СБ
с патрубком

ТС-591.000 Тройник сбарной рабнопроходной Фланец плоский приборной
286... 290с накладкой 203,204

ТС- 599.00!
с патрубком. Сборочный чертеж

ТС- 591. 000 С Б Тройник сбарной рабнопроходной Фланец 291,292

с накладкой. Сборочный чертеж 205... 207 ТС-599.002 Патрубок 204,293

ТС-592 Штуцер для отбетблений 208-229 ТС-600 
ТС-601

Дисрсрузор
Консрузор

2Э4...297
273,295,238,299
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температурой среды до 350еС 6 зависимости от марки 
стали отвода ; сварные отводы допускается изготав
ливать из листа ;

-  гнутые [черт. ТС-584) с условными проходами Я  у 
от 10 до 400 мм из бесшовных труб на трубогибочных 
станках в холодном или горячем состоянии ;

-  штампосварные ( черт. ТС-698. ООО) для трубопроводов 
с условным давлением Ру ̂  2,5 МПа (25кгс/см2) и условными 
проходами 11у от 700 до 1200мм, R - 1,5 Ян, из листа штампов
кой с последующей сваркой обеих частей.

При проектировании тепловых сетей необходимо предус
мотреть применение серийно выпускаемых промышленнос
тью крутоизогнутых отводов. Применение гнутых и свар
ных отводов допустимо в случаях, когда невозможно 
применить крутоизогнутые.

1.3. Переходы изготабливаются:
-  сварные листовые концентрические ( черт. ТС-585) и 

эксцентрические ( черт ТС-585), Яу=$ №00 мм на Ру ̂ 2,5МПа 
(25кгс/см2), t*350°C;

-  штампованные концентрические и эксцентрические 
[черт. ТС-599) на Яу ̂  900мм, Руs  4,0 МПа (40кгс/см2) , 
t -  925°С ; их серийное изготовление предпочтительно.

1.9. Тройники и штуцеры для ответвлений трубопрово
дов изготабливаются по чертежам ТС-588. ООО ^  ТС-592.

Все ответвления трубопроводов, для удобства выбора 
вида конструкции, в зависимости от давления, темпе
ратуры среды и материала трубопровода, сведены 
в таблицу ( ТС-587 Тб) .

15. Фланцы плоские приварные с патрубком (присое
динительные размеры по ГОСТ 12815-80) изготавливаются:

-Яуот15до600мм, Ру*2,5МПа(25кгфм2)и^350°С -  по 
черт. ТС~ 599. ООО ;

Лит М*докум. Подл. Лата Т С -5 8 1 Д
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Рабочие чертежи типовых конструкций деталей и эле
ментов трубопроводов тепловых сетей разработаны по 
плану типового и экспериментального проектирования 
Госстроя СССР 1988г. в соответствии с заданиями, выдан
ными институтами ВНИПИЭнергопром и ВГНИПИИ Тепло- 
электропроект. Типовой проект выпущен взамен серии 
9.903-Ю „ Изделия и детали трубопроводов для тепловых 
сетей, Выпуск 1. Детали трубопроводов ".

1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Рабочие чертежи распространяются на детали 

трубопроводов тепловых сетей Яу 25... 1900мм, с пара
метрами среды Ру до 9,0МПа (90кгс/см2) и 425°С.

Выбор основных размеров деталей и элементов трубо
проводов произведен по заданному расчетному (условному) 
давлению, без учета внешних нагрузок.

1.2. По разработанным чертежам отводы изготавли
ваются :

- крутоизогнутые ( черт. ТС-582) с условными проходами 
Яу от 40 до 800мм с углами гиба 30,45,60 и 90°, темпе
ратурой среды до 425° С в зависимости от марки стали 
отвода ; радиус гиба отводов :

R= 1,5Яу для трубопроводов с Яу^ 400 мм и
8= Яу для Яу^  500мм;

-  сварные ( черт. ТС-583.000) с условными проходами 
Я у от 100 до 1400 мм из бесшовных и сварных труб 
с углами поворота 15,22°30\ 30,45,60,67°30' и 90°,

Изм.Лист Н-докум. Подп. Лота
Разлад. Голч&сда Я Ш 1Ш
пробер. КлиВшии л О - ш
гл.спеа. СОКОЛОВ h LJbJ НМ
Н контр. ПаутоВ . / / / /
ЯтВ. Горбачев*. /я м

ТС ~581 Д
Д ет ал и  R  

трубопроводов 
Технические требования \

2зЖ-01 ч

Институт 
нтажпроет

М -



Ин
В.№

по
дл

\ Л
од

п.
и 

да
т

а 
\В

зо
м.

ин
6.№

\И
нВ

.№
ду

5л
\ 

По
до

 и
 д

ат
а 

I 
Се

ри
я 

5-
90

3-
13

 
Вы

пу
ск

 /
трубы эпектросдарные прямошобные по ТУ 14-6-1138-82 

из стопи марки П ПС -У  ;
труды электросварные прямошобные, термообработан* 

ные типа 3 по ГОСТ20296-85 из стали марки 17ГС и 
17Г1С ГОСТ 19282'73 при дополнительном испытании сбор
ного шба на загиб (<х ^  8 0 °), на ударную Вязкость при 
температуре минус 90°С , которая должна быть не 
менее 29,4Дж/смг ;

трубы электросбарные прямошобные группы В, терми
чески обработанные, для магистральных теплобь/х сетей 
по ГОСТ 10706-76 с изменением 2, из сталей марок 17ГС и 
17Г1С ГОСТ 19282-73 при обязательном подтверждении 
сертисрикатами объема и результатов контроля по 
таблице За ГОСТ 10706-76 и 100% контроля продольных 
и поперечных заводских сварных шбоб по пункту 
1.14. ГОСТ 10706-76.

2.2.3. Для районов с расчетной температурой наруж
ного воздуха от минус 4о°С  до минус 60°С детали трубо
проводов изготавливаются из низколегированной стали:

листы из стали марки 09Г2С категории 12 поГОСТ552079;
трубы бесшовные горячедесрормироВанные по 

ТУ14-3-1128-82 из стали марки 09Г2С по ГОСТ 19282-73 с 
испытаниями на загиб по ГОСТ3728-78.

2.3. Монтаж деталей и элементов с трубопроводом 
из всех марок сталей должен производиться при темпера' 
туре окружающего воздуха не ниже минус 20°С.

2.4. Качество и характеристики материалов, полуфаб
рикатов должны соответствовать требованиям дейст
вующих стандартов’ технических условий и должны 
быть подтверждены сертисрикатами заводов - изготови
телей.

Изм.Вист Н-докам. Подп. Вата
ТС -5 8 1 Д
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-  Ну от 600 до 1400мм, Ру ^ 2,5МПа (25кгс/смг)  и 
£ «  350 °С - по черт. ТС -593.000.

1.6. Заглушки изготавливаются:
-  плоские приварные Л  у  от 25 до 1000мм на Ру от 0,4 

до4,0МПа (от4 до 40кгс/см2)  -п о  черт. ГС-595.000;
-  плоские приварные с ребрами Л  у  от 300 до 1400мм 

на Ру от 0,6 до4,0МПа (от в до 40кгс/см2) -  по чертежу 
ГС-596.000,

2. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
2.1. Технические требования и материал для деталей 

и элементов трубопроводов тепловых сетей должны 
соответствовать „  Правилам устройства и безопас
ной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды" 
Госгортехнадзора СССР (далее по тексту „ Правила 
пара и горячей воды *), СНиП2.04.07-86, СНиПЗ. 05.03-85 
„Тепловые сет и”-

2.2 Детали и элементы трубопроводов изготавлива
ются из углеродистой и низколегированной сталей.

2.2.1. Детали и элементы трубопроводов из углеродис
тых сталей марок 20, ВСт Зспв применяются 8  
районах с расчетной наружной температурой Воздуха 
не ниже минус 40°С. Листовая сталь 20 по ГОСТ1577-81 
категории 3 должна поставляться с определением 
предела текучести (эг >  25кгс/мм2 (оговаривается
6 заказе) .

2.2.2. Для районов с расчетной температурой наружного 
воздуха от минус 40°С до минус 50°С -  детали трубопроводов 
изготавливаются из низколегированных сталей:

сталь листовая марки 17ГС, 17Г1С, 17Г1С-У категорий 12 
по ГОСТ5520-79 ;

ИЗН(Лисп Н*докум. Подл. Лата Т С -5 8 1 Д
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3. ТРЕБОВАНИЯ К  СОЕДИНЕНИЯМ СВАРНЫ М  
СТЫ КОВЫ М

Настоя щ ит  требованиями устанавливаются 
основные типы, конструктивные элементы и разме
ры сварных стыковые соединений, а также конструк
ция кромок труб и фасонных частей трубопрово
дов подготовленных под сварку, непредусмотренные 
государственными стандартами.

Требования распространяются на сварные стыко
вые соединения труб, деталей и сборочных еди
ниц из углеродистой и низколегированной сталей 
для трубопроводов с условным давлением Ру^ 4 МП а 
( 40 кгс/см2) тепловых сетей.

Требования не распространяются на стыковые 
соединения секторов между собой при изготов
лении сварных отводов, штуцера к корпусу 
тройника и фланца к трубе.

Настоящие требования применяются совмест
но с » Правилами пара и горячей воды а.

3.1. Типы сварных соединений, конструктив
ные элементы и их размеры должны соот
ветствовать указанным в табл. 1 и 2 .
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2.5. Подготовка и сборка элементов подсборку, типы швов, 
виды сварки, сварочные материалы, технология сварочных 
работ должны соответствовать требованиям „ Правил пара 
и горячей воды" и СНиПЗ,05.03-85 „ Тепловые сети".

2.6. Все размеры сборочных единиц , деталей труба про- 
водов и их предельные отклонения должны соответст
вовать указанным в рабочих чертежах и отвечать 
требованиям СНиПЗ.05.03'85 и „Правилам пара и горя
чей воды" -

2.6.1. Допуск круглости ла " 6любом поперечном сече
нии гнутых участков труб определяется по формуле:

а = Ц 1 тт~ 1 тш\-  *  т %  .(JJmax +dJminj

где Umax u Bmln ~~ соответственно наибольший и наимень
ший наружные диаметры ( в мм), измеренные в одном 
поперечном сечении трубы, имеющем наибольшие откло
нения.

Значение „ а ” не должно превышать 8 %
2.6.2. Утонение стенки аВ п на гнутых участках 

труб определяется по формуле;

в =  Sh ~ Sm in- * 1 0 0 % ,
S h  '

где SH -  номинальная толщина стенки прямой тру
бы в мм ;

Smin -  минимальная толщина стенки на гнутом 
участке трубы в мм.

Значение „В" не должно превышать 30°/о от номи
нальной толщины стенки.
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3
I

Оо

Оо

УслоВный
проход

лу

Размеры 
присоеди
няемых 
триб 

Л н *S

Кромка
Диаметр
расточки
(раздачи)

Лр

Минимально- 
допустимая 
толщина 
стенки 

S,Помин. Пред-откл

10 Юл 2 11 *0,18

1,5

15 18 л г 15
20 25 х 2 22 *0,21
25 3 2 x 2 29

32 3 8 x 2 35_ +0,25
4о 4 5 х 2,5 41 2,0

50 5 7 x 3 52 +0,30

2 ,565 7 6 x 3 71

80 8 9 x 3 84
+0,3589x3,5

100
108*ЗЛ

102
3,0108x4

125 133x4 127 +0,40

Размеры 8  мм
Та Шлица 2

20

Выполненный шоВ

Все типы 
шВоВ

1,5

±0,5

4 5
” 1,0

1,5

2,0

С01 С02

6*1

9+г

СОВ

Теоретическая 
масса наплавленно
го металла одного 
стыка, кг_______
С01

0,002

0,003

0,005

0,009
0,013
0,017

С02

0,020

0,023
0,028
0,032
0,090

СОЗ

1 I Род/?, и дата 1 1 Инб.Н-днбл. Родп. и дата

Таблица 1
Условное
^значение
сварного

Наружный 
диаметр 

труд 
Л н , мм

Толщина 
ст енки 
S , мм

Форма разделки кромок Размеры выполненных сварных ш вов

001 от 19 до 76 от 2  до 3
Ш / / / Ш Л

е

Н Ш С ш
■

30°+3

т

3

&
О э

СОЗ от21 9до 1620 от 6 
и долее

Примечание : для Л н  от 219 до 820 мм при толщине ст енки S до 9  мм допускает ся сварка 
дез подкладного кольца.



ИнВ.№лодл.

i1§ 1 I ** ИнВ.НФдЛ. Родя, и дата

а
£

Серия 5. 903-13 Выпуск 1

УслоВный
проход

я у

Размеры
присоеди
няемых
труб
Д н х З

Кромка
Диаметр
расточки
(раздачи)

бр

Минимально-
допустимая
толщина
стенки

S,

L

Помин. пред-откл.

600 6 3 0 ,8 616 +0J0 7,0 20
630,12 608 10,0 25

700 720, 9 т +0,80 8 ,0

20
720,11 102 9,0

800 82 0 x 9 804 +0,90
8,0

820x11 802 9,0
1000 1020x10 1002

+1,00

1020,14 994 13,0 30

1200
1220x11 1200 10,0 25
1220,14 1194 13,0

301400 1420,14 1398 11,0
1600 1620,14 1598

Размеры В мм
Продолжение табл. 2

Выполненный шоВ
9

Номан. Пред.
птт

Все типы 
шВоВ

1,5 +0.5 
- 1.0
+2,0 
- 1,5

2,0 + 0,5 
-1,0
+2,0
-1,5

1,5
+0,5
-1,0

2,0 +2,0
-1,5

2,0

С01 С02

15+6

15+6

соз
14+9

I5 + 5

14+4

15+5

m v

15+s

1k+k

16+5

14+4

16+5

Теоретическая 
м асса напладленно 
го металла одного 
ст ыка, кг
С01 С02

0,756

то
1,230

с о з

0,756

то
1,108

1,160

1,210

1,530

1.830
3,370

2,560
4,030
4,700
5,350

инВ.Н-лоал. Подл, и дата 1 1 iS инвдтбл. подла дата

с~>

Оо

Размеры В мм
Продолжение табл. 2

Размеры
присоеди
няемых
т руб
7/h x S

Кромка Выполненный шод

Условный Диаметр Минимально- я- Теоретическая 
масса наплавленно
го металла одного 
ст ыка, кгпроход

П у

расточки
(раздачи)

допустимая
толщина L

Нонан Пред.
откл. С

не
е

___*
Намин.

И
пред' стенки

8 i
все типы 

шдоВ далее С01 С02 СОЗ С01 С02 СОЗ

159 * 4,5 т 2
6,089

150 151 +0,40 4,0
_ —

159 х 5 0,133

200
219x6 2W Ю,46 9,5 0,174 6,179

219x7 208 5,0
12+3 13+3 0,193 0,188

250
2 7 3x6 263 0,218 0,196

273x8 259 +6,52 6,0 20 1,5 +0,5 
- 1,0 2,0 13+4 14+4 0,270 0,291

300 325x6 315 5,0 12+3 13+3 0,260 0,272

325x8 311 6.5 14+4
14+4

6,390 0,390

350 377x9 361 +'0,57 7,5 15+6 0,565 0,38/

400 426x7 414
+0,63

6,0 13+4 13+3 0,420 0,420

426x9 410 8.0 15+s 14+4 0,640 0.590

500 5 3 0x8 516 Ю,70 6,0 14+4 0,635 0,635
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15°-2°

Указанная обработка производится, если размер h 
дудет превышать 50% толщины долее тонкой 
стенки труды или 5мм.

При меньших величинах размера h сварной шов 
выполняется с плавным переходом от труды с доль- 
шим сечением к труде с меньшим сечением.

35. Ори стыковке труд, деталей и сдорочных 
единиц, диаметром до 200мм смещение внутрен
них поверхностей при сварке стыков дез подклад
ного кольца должно дыть: не долее -  0,5 мм при 
толщине стенки до 10мм 9 ~ 0,05S  при толщине 
стенки от 40 до 20 мм и 1 мм при толщине стенки 
долее 20 мм.

Т С -5 8 1 Д Лист

12Изн. Лист Подп. йота Формат ал

7Ш
Р0

П UQQU \ffp6QsNW
H

W
8Hnm

£Q\ Ш
РбП

Щ
О

Ц

3.1X Вогнутость корня шва О/ при сварке, выпол
ненной дез подкладного кольца9 должна соответство
вать величине, указанной в тадлице 2 СНиПЗ.05,03-85.

3.2. С по соды сварки устанавливаются технологи
ческим процессом.

3.3. На чертежах длоков трудопроводов необхо
димо указывать одозначение сварного соединения 
согласно настоящим тредованиям.

Пример одозначения сварного соединения С 01

ТС-581Д С 01

€ з

3.4. Ори стыковке труд, деталей и сдорочных 
единиц с разными наружными диаметрами или 
толщинами стенок конец труды с дольшим 
наружным диаметром должен дыть обработан 
механическим способом согласно рис. /.

шшшяшшшшшшшш Т С ’ 581 л
23398-0/—

Лист
11

формат АЛ
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б) расточка согласно рис. 4

3.8. Допускается не производить расточку и калиб- 
роВку труд, деталей и строчных единиц, Внутрен
ние диаметры которых при сть/коВке отличаются 
на Величину не более установленной п.п. 3.5 и 3.6.

3.9. Значение зазороВ при сборке стыкоВ уста над- 
лиВается требованиями производственных инструк
ций по сборке В зависимости от применяемого 
метода и технологии сВарки.

Ласт

Изм. Лит тдокум. Подп. Лата ТС- 5 8 1 Д 14
Формат АЛ
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3.6. При стыкобке труб, деталей и сборочных единиц 
диаметром более 200 мм, смещение Внутренних поверх
ностей не должно превышать при толщине стенки 
труб или деталей до 4мм -0 ,2 3 , при большей тол
щине-  0,163, на не более 2мм , рис. 2

3.7. Для сварных соединений труб\ деталей и сбо
рочных единиц смещение Внутренних поверхностей 
которых превышает допустимую, (см.п.п.3.5из.6) 
плавность перехода В месте стыка обеспечивается 
одним из следующих способов:

а) раздача ( калибровка) трубы меньшего диамет
ра на Величину не более 2% от наружного диамет
ра -  при толщине стенки до 5 мм и при диаметре 
не более 159 мм, рис. 3

Лист

Изм. Лист тдоким. Подп. Ата Т С - 5 8 )  л 13
23398-0) Ю________Фермат АЛ
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Пределы применения

V  W)
Таблица /

Условное
давление

Ру.,
МПа(кгс/см2)

Рабочее давление Рраб\ МПа (кгс/см2)  
для температуры среды, °С

200 250 300 350 Ш 425
i,6 (/si i.6 (i6 ) 1,4 (14) 1,2(12) о  о н 0,9(9,01 0,8 ( 8 )
2,5(25) 2,5(25) 2,3(23) 1,9(19) 1,707) 1,5(15,01 1,3(13)
4,о(4о) — — — — 2,3(23,0) 2,0(20)

1. При наличии уступа 5 стыке отбода и соединяемой тру
бы ^  2мм концы отбодоб должны быть расточены по бнутрен
нему диаметру трубы с углом наклона не более 15°.

2. Для отбодоб, изготовленных по ОСТ34-42-699-85, техни
ческие услобия по ОСТ34-42-701-85 ;

изготовленных по ГОСТ 17375-83 - технические услобия 
по ГОСТ 17380-83

3. Остальные требования по ТС'581Д .

Таблицу исполнений см. листы 2... 4

нзм.Лист к? докум. Подп. Дат
Разлад. Голудеба и. и
проб. Крившич п,М
т контр. 1

н. контр. Паутод /Ш
Утб. Соколов, и л \

ТС-582
ОтВод

крут оизогнут ы й

См. та5л. 2

23598-01 11

Лит. масса
СМ.

табл. 2
Лист 1 1 Листов Л
„  Институт 
Энергомонтажпроект

Формат АЗ
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_______________ ____________________________________________________________________________________________________  I н
Z 8 9 - 3 1

Размеры 6 т  ____________________________________ Ш и ц а  2

Обозначение
Услобное
давление

Ру,
КПа(кгс/смг)

Условный
проход

5д
т S R Материал

С углом ос 90й С углом Ы 60° С углом осУ5° С углом cL 3d

L Масса,
кг L , Масса,

кг 4 Масса,
кг 4, Масса,

кг
Отводы по ОСГ3 0 -0 2 -6 9 9  -8 5

ТС-58 2

k.o (ko)

Оо 0 5 * 2,5 60 % /ДгГ  Я н*S  ГОСТ8730-75 6052,0 0,3 3512,0 0,2 2512,0 0,2 16+2,0
—~ Of 50 5 7 * 3,0 75 РУ '  6 2 0  ГОСТ8733~7k 7512 , 0 0,5 0312,0 0,3 3012,0 0,3 20+2,0

-0 2 65 76 3,5 100

Труба Ян >8-20 ТУ 10-3-190-82

10012,0 1,0 5П2,0 0,7 ОИ2.0 0,5 2712,0
-о з 80 89 120 12012,0 1,0 6912.0 0,9 50+2.0 0,1 3212,0 0,5
-Ok 100 108 9.0

150 15013,0 2,5 8712,0 1,7 62+2,0 1,3 9012,0 0,9
-0 5 125 133 190 19013,0 3,8 11012,0 2,5 19+2,0 1,9 51*-2,0 1,3

-0 8 150 159 6,0 225 i 21510.0 8.0 13013,0 5,6 9312,0 0,2 6012,0 2,8
-0 7 200 219 8,0 300 зоою,о 19,9 17313,0 13,3 12012,0 10,0 8012,0 6,1
-0 8 250 273

10,0

375 375150 39,9 21710,0 26,3 15513,0 19,7 10012,0 13,2

-0 9 300 325 950 95015,0 59,9 260Ю,0 36,6 18613,0 27.5 12012,0 18,0

-ш 350 377 525 52516,0 79 6 303Ю.0 09.7 217Ю.0 37,3 10013,0 25,0
-1 f kOD 926 600 60016,0 121,0 306Ю.О 80,7 20816,0 60,5 16113,0 90,0

-Т2
2,5(25) 500 530 12,0

500 50015,0 130,0 28910,0 86.7 20710,0
65,0

13013,0
93,3

-13 10,0 120,0 80,0 60,0 90,0
-u t 600 630 12,0 600 60016,0 195,0 30511/31 130,0 208Ю.О 97,8 !6НЗ,0 65,0

Узн. Лист №докм. Подл. Дат
m . mЪноВа

ТС-582
23398-01 VI

Киш
2

Формат АЗ
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Размеры 5 мм

Продолжение та5п. 2

Обознаиение
УслоЗное
дабление

Ру, х
ИПа/кгс/см2)

Услобныи С углом of 90° С углом of 60° С углом сх k5° С углом о( 30°
проход

By
Вн S /? Материал

L
Масса,

кг h i
Масса,

кг L*z
Масса,

кг Аз
Масса,

кг

Отводы по ГОСТ 17375 - 83

ТС-582 -15 bo 05* 2,5 60 T r -.-r  Zh xS ГОСТ8734-75 ipyoa l 8 2 0  ГОСТ8 733- 70 б о т 0,3 35±2,0 0,2 25 i  2,0 0,2
-16 50 51 3,0 75 7512,0 0,5 53*2,0 0,3 30±2,0 0,3
-17 65 76 3,5 100 WOt 2,0 1,0 57±2,0 0,7 5H2J0 0,5
-18

**
5,0 1.5 1,0 0,8

-1 9 5,0(50) 80 89 3,5 120 HOti.O 1,5 69*2,0 0,9 50*2,0 0,7
-20 5 ,8 * 2,0 1,5 1,0
-21 100 108 kO 150 Труда T-6-Bh*S-20 ГОСТ550-15 15013,0 2,5 87*2,0 1.7 62*2,0 1,3 — —

-22
##

5,0 3,2 2,1 1.6

-23 125 133
*#

3,5 190 190t3,0 3,5 1W±2,0 2.3 79±2.0 1.7
-2k 2.5 (251 ko 3,8 2,5 1.9
-25 k,0 (5 о )

150 159
, * *ko 225 225tk,0 5.5 130*3,0 3,7 93*2,0 28

-26 2,5 (25) 5,5 6,1 5,1 3,1
-27 5, о (Ш 200 219 5(0* 300 300±k0 12, 5 т ± з,о 8,3 125*2,0 6,2
-28 2,5(25) 6,0 15 ,9 10,0 7,5

Изм.Ласт № до к ум. Подо. Дата
Коп. Иванова

Т С - 5 8 2
23398-01 15

Лист
3

Формат АЗ
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Размеры В мм
Продолжение табл. 2

Обозначение
Услобное
давление

Ру
МПа(кгс/см)

УслоВныи
прокод

Яу
Ян S R

ТС-582 -29 4.0 (4о) Z50 273
г *# 6,0 375

-30 2,5 (25) 7,0
-31 4,0 (40) 300 325

#*
7,0 450

-32 2,5(25) 8,0
- з з 4,0 (40) 350 377

*#
9,0 525

-34 2,5 (25) 10,0
-35 4.0 (40)

4оо 426
9,Г

600
-36 2,5 (25) 10,0
-31 4.0 (4о) 500 530 10,0 500
-38 2,5 (25) 12,0
-39 4.0 (40) 600 630 16,0 600
- 4о 2.5 (25) 14,0

Материал

§
к.

СоX

С углом а 90° С углом и 50е С углом се 45* С угломы. 30°

L Масса,
кг L , Масса,

кг ^г Масса,
кг ^3 Масса,

кг

375t5,0
269 217*4,0 17,6

155Щ 13,2
30,8 20,5 15,4

450Т5.0 38,5 260*4fi 25,7 186t3fl 19,3
43,9 29,3 22,0

525±6,0 67,2 303*4,0 44.8 2Ш4.0 33.6
74,6 49,7 37,3 — —

Boot6,0
109,0 346*4,0 72,7 248t4,0 54.5
121,0 80,7 60,5

500t5,0 120,0 аоа+йп 80,0 207*4,0 60,0
130,0

COJ-¥tU
86,0 65,0

600t6fl 228,1 7th tt'tli п 152,1 248±4.0
114,1

260,6
04314,0

173,8 130,3
из стали

марки 20 по ГОСТ 1050-74.
** Изготавливаются по согласованию между изготовителем и потребителем. 

Пример условного обозначения отвода с углом 90°, Лн- 159 мм; О = 4,5мм:

ОтВод 90° 159*4.5 Т С -582-26

ТС-5 8 2 Лист
4т Лист N-докун Подо.Лата

Коп. Иванова гаюъ п Формат АЗ



Инб. Л/рподл. Подл, и дата Взам.шбД? %1

додп и дата Серия 5- 903 -23 Выпуск 1

1 1 1 Обозначение Наименование - 001 002 003 006 005 006 007 008 009 Примечание

Документация

Аз ТС-58! л Технические требования X X X X X X х
Аз ТС -583. 000 СБ Оборонный чертеж X X X X X X X X X

Детали

АЗ / Т С -5 8 3 .0 0 /

\1 2
-00/ Сектор концеВой 2

Исполнения 10..19 ш ист  3
20.. .29см.Аист 4 
31.39 см. лист S  
2/О.Мсмшт 6
50.. . 59см. лист 7
50.. .69см. лист 5
70.. .79см.лист 9
80.. . 39 см. лист 10
90.. .99см. лист 11 
Ш...Ю9см/шст12

1W. ..119 см лист 13 
Ш...12Ясм.листЩ
130.. 139 ш ист  15 
Ш М т ист ы Ю иП  
150.159см. листы f8u 19
160.. . 1Б9см.шы20и21 
110. П9см.листы22и23
180.. .189тисты2({и25 
Ш..199снмсты26и27
200.. .209сммст23и29

210 . 219 см. листы 30 и 31 
220... 229 см. листы 32и33 
230. 239 см. листы 39 и35  
Ш ..249 см. литы 36 и 37

250 239 см.листы 3 8  и  39
260.. 269 см. листы 2/0 и 91
270.. . 278 см. листы 2/2 и 2/3

Т Г - П П П
цзм Рис/п ffS 00КУМ. Подл Дата
Pas,раб. Голудеда Ф иф . Ю&

О т бод сб о р но й
Дат. \Лист \ Л ист6"гг 1 V 1 "уз—

Проб. Клибшич 1чОш*~ (Ш .
Энернтонта^роект 
Ленинградский филиал

Фпомат Ай
Нлошр-
УтЗ.

Патоб 
СОКОЛОВ , Ш -

ТШ
н М iкол. Иванове

Ин&.дтдл. 11 I1 1 1 Рлдл. адата
I____________ __ _____ - _*__  ТЛ ГО» ДЛЛ-

Применс/ние
1 1 1 Обозначение Наименование

1 Кпп иСПОЛН. /СЭОЗ.иии
“  ” 001__002 003 № т_ 006 007 008 009

А3_- 'Г" ТС -583.00/ -002 Сектор концеВой — J L X
Z-003 Сектор концеВой т-ООО Сектор концеВой ч Т Z X-  005

-  006 Сектор КонцеВой

Е

—
___1

~ Т
X 1-007 Сектор концеВой

—
— 1 г_-008 Сектор концеВой — X-  009 Сектор концеВой

___ __ _ __
___ __ __ __ __

— — __
__ __ __ __
__ _____

______ __ __ __

Т С -583. 0 0 0  * ?
jgiU 'nii мин 1 ид — Формат Ай
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Z
инвтлодл. Подл, udam a Взаммнё№ ИнВ.тдУдл. Подл, и дата Серия 5-90343 Выпуск 1

1 1
2? Обозначение Наименование Кол. на иелплн. ТС-583. 000 Примечание

0/0 01/ 012 0/3 ОШ015 016 017 018019

Документация
Аз ТС-581 Д Технические требования X X

Аз ГС-583. ООО СБ Сборочный чертеж X X

Детали

АЗ / ТС-583. 001 ~ 0W Сектор кощебой 2
- 011 Сектор концебои 2
-  012 Сектор концебои Z
-  013 Сектор концебои 2

- 011) Сектор концебои 2
-  015 Сектор концебои г
-  016 Сектор концебои г
-017 Сектор концебои 2

-018 Сектор концебои 2

-019 Сектор концебои 2

нзм. Лит тОокун. Подл. Дата
тс-583. 000 Лист

Формат АЛ

Ш8 .№лодо. Подл, и дата Взам.ин8.№Инб.тдчбл. Подл, и дата



W
-86

S2
Z

Оодп и дата Взам.инб.н*ИнВ.№дУбн Подо и дата Серия 5-903-13 Выпуск 1

1 1 Обозначение Наименование Кол. на исполн. ТС-583.ООО- ______ Лримечание
030 03/ 03Z 033 03li 035 036 037 038 039

Документация
Аз ТС- 581 й |11I1 X X X X X X
АЗ ТС- 5'83 000 С6 Сбороуный чертеж X к X X X

Детали _____ _

Аз / 11Гу-<5& \

г
-  03 f Сектой кониедой 2 ____ _
-  032

11! 1
-  033 Сектор шцеВой 1
-  030 Сектор концеВой 2
-  035 Сектор концеВой 2
-  036 Сектор концевой 2
-  031 Сектор концеВой 2
-  038 Сектор концеВой 2
-  039 Сектор концеВой 2

ТС- 583. 0 0 0
Лист

5Шм. Ош 0-до кун. Оодп. Акта Формат ко

Инв̂ подп. Подои дата ! 1 ннв.тдудл. 1 & <s 1 Ё

Обозначение Наименование
Ш . на испоен. ТС-583.000-

000 ОШвег 003ООО005ООО007 008 009

Аз

Докцтентация
ТС-581Д Технические требования х х х х х х х х ;
7Г-583 000 С Б Сбороуный уертеж XX X XXX X X .

Летами

ТС-583. 001 -  ООО Сектор шцеВой
001 Сектор шцеВой

~  002 Сектор концеВой
ООз Сектор конаебои

-ООО Сектор конаебои
005 Сектор концеВой

-  DOS Сектор концеВой
007
008 
009

Сектор концеВой
Сектор концеВой
Сектор концеВой

шм. Лист Н? докум. Оод/Т. Мити ТС -583. ООО
Ласт

6
Ад



25393-Of 
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Инв.̂ подлА Подл и дата \Взам.ин5.№\Ш№Шл А ПоЗо и Рата Серия 5-903-13 Выпуск 1

1 1 1 Обозначение Наименование Нол. на исполн> ТС-583. 000- Примечание
050 051 052 053 050 055 056 057 058 059

_
Документация

м ТС-581 й Технические требования X X X
ТС-583. 000 С6 Сборочный чертеж _

Летали

Аз / ТС-583.001 -050 Сектор концевой 2
-051 Сектор концебой 2

-052 Сектов концевой 2

-053 Сектор концевой 2 ____
-055 Сектор концевой 2

-055 Сектор концевой 2
-05В Сектор концевой 2

-057 Сектор концевой 2

-058 Сектор концебой 2

- 059 Сектор концевой г

Шм. Лист №дот. Оодп. йот ТС-583. 000
Формат АЧ



6/
 

lO
-8

6t
tZ

Ин8.№подл. Плдподата ВзаманМ ьЩл. Подл, адат а Серия 5-903-13 Выпуск 1

1 1 jri Обозначение Нс/именоВиние Кол. на исполн- ТС-583.000- Примечание
070 071 072 073 070 075 076 077 078 079

Документация
/ к ТС- 581Д Технические требования X X X

Аз ТС-583. 000 СБ Сборочный чертеж

Детали

Аз / ТС-583. OOf -070 Сектор конце Вой 2
-  07f Сектор кониеВой г

-o iz Сектор кониеВой 1
-073 Сектор концеВои 2
-071/ Сектор кониеВой 2
-075 Сектор кониеВой 2

-076 Сектор концеВои 2

-077 Сектор кониеВой 2

-078 Сектор кониеВой 2
-  079 Сектор кониеВой 2

Изм.Пит тдот Подл. Пита ТО-5 8 3 .0 0 0
Лист

9
Формат А 4



н°шл. fJnffn. и дата \ВзтиШИ\Ш6.№{?у$л\ Подл, а дата Серия 5-90343 Ьыпуск 1

I 1 й? Обозначение Наименование Кол. н а  исполн. ТС -5 8 3 .000 -
Примечание

090 091 09Z 093 т № 098 097 098 099

Документация
Аз ТС-581 Д Технические требования
Аз ТС-583. 000 С6 Сборочный чертеж х

Детали

АЗ / ТС-583.001 090 Сектор концебои 2
091 Сектор концебои 2
092 Сектор конаебой 2
003 Сектор концебои 2
090 Сектор концебои 2
095 Сектор концебои 2
096 Сектор концебои 2
097 Сектор концебои 2
098 Сектор концебои г
099 Сектор концевой 2

Изн Лист Н'Оокум. Пойл. йота
Т С -5 8 3 . 0 0 0

Лист
11

Формат АЛ

Ин8. Я0подл. Подо, и дат а \Взам.инВ& Инб-Н?8ч8л. Подо и дата

I 1 й<§ Обозначение Кол. на исполн. ТС-583.000- Примечание
ЮО 101 102 103 109105 106 107 108 109

Докиментааия
Аз ТС-58! Д Технические требования х X
АЗ ТС-583. 000 СБ Сборочный чертеж х

Детали

АЗ / ТС-583.001 -  ЮО Сектор концебои 2

-  101 Сектор концебои 2
-1 0 2 Сектор концебои 2
-103 Сектор концевой 2
-100 Сектор концебои 2
-  105 Сектор концебои 2
-  106 Сектор концебои 2
-  107 Сектор концебои 2

-  108 Сектор концебои г
- 109 Сектор концебои г

N°dOK{JM. Подо Шш
ТС-583. 000 1Z

Формат АЧ
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Инв. ff?noffn. Rodn. и  вита взам.шв.Н? ИнВЛ?Шп Roffn. uffam a Серия 5-903 -13 Выпуск 1

i 1 1 Обозначение Наименование ПОЛ
НО

кна
111

ист
112

7/7//.
113

/L-
т

Обо.
115

UUU'
116 117 118 119

Примечание

Документация

Аз ТС -581 Д Технические требования X
АЗ ТС-583. 000 С Б Сборочный чертеж

Детали
_

Аз / ТС- 583. 001 -  НО Сектор концебой 1
~ 111 Сектор концебой 2
-  1>2 Сектор концевой 2
-  ИЗ Сектор концеВой 2
-  щ Сектор концебой 2
-  f/5 Сектор концеВой 2
-  116 Сектор концеВой 2
-  117 Сектор концебой 2
- Ш Сектор концебой 2
-  119 Сектор концеВой 2

тм. Лист Идокум. Roffn. Цата ТС- 5 8 3 .0 0 0
Лист

13
Фермат АЧ

Инв. /1-лодл. Подл. и  дата Взам.инб.К.MttB.№ffy5n. Roffn. и дата

1 1 1 Обозначение Наименование Кол. на исполн. ТС-583. ООО-
Примечание120 121 122 123 Щ 125 126 127 128 129

Документация
Аз ТС- 581 Д Технические требования X X X X X X X X X X
АЗ ТС-583. ОООСБ Сборочный чертеж X X X X X X X X X X

Детали

АЗ / ТС-583.001 -  120 Сектор концеВой 2
-<21 Сектор концеВой 2
-  122 Сектор концеВой 2
-  123 Сектор концеВой 2
-Ш Сектор концеВой 2
-125 Сектор кониебой 2
-126 Сектор концебой 2
-127 Сектор концеВой 2
-  128 Сектор концеВой 2
-129 Сектор концебой 2

Изм. Лист H-докУН. Rodn. Лети ТС-583. 0 0 0
Rucm

1R
Формат АР



23398
-

шб.шподл /7одп и оапт Взаминб.№\ин8. О? дупл. подл, и дата Серия 5-903-13 Выпуск 1

I %1 Обозначение Наименование
Кол на исполн. ТС-683.000~

йримечание130 131 132 133 № 135 136 137 138 139

Документация
Is тс-581Д Технические требования
Аз ТС-583. 000 С Б Сборочный чертеж

Детали

Аз / ТС-583.001 -130 Сектор концеВой 2
-  131 Сектор концеВой 2
-  132 Сектор концеВой 2
-  133 Сектор концеВой 2
-134 Сектор концеВой 2
-  135 Сектор концеВой 2
-  130 Сектор концеВой 2

-  137 Сектор концеВой 2
-  138 Сектор концеВой 2
- 139 Сектор концеВой 2

Шм. Лист № до ш . подл. Лата ТС-583. 0 0 0 Лист

Ин6. № подл. 1 ! t 1 1 $х> 1 Подл, о дата
—В"

Обозначение Наименование ню т  т  мз т  мв № м? ш  т
Кол. на исполн. ТС-в83. 000 -

Докиментаиия :хххх 
х х ^ 1

ТС- 581Д Технические требования
X XXТС -583. 000 ОБ Сборочный чертеж

Детали

Аз ТС-583.001 ~ 007 Сектор концеВой
-  008 Сектор концеВой
-  009 Сектор конце&ой

050
051

Сектор концеВой
Сектор концеВой

-  052 Сектор кониебой
-  053 Сектор концеВой
-  054 Сектор концеВой
-  055 Сектор концеВой

058 Сектор концеВой

Шм.ЛистШдокум. Подл. Далю ТС-583. 0 0 0 Лист
16



2
3

3
9

8
 -

0
1

Ш  №подл. I Подл. и дата \8зоммт° Ш № Ш л. Подо и дата Серия 5-903-13 Выпуск 1

1 1 1 Обозначение Наименование
Кол. на исполн. ТС-583. ООО- Примечание

т НИ № № Щ № № т т т
4? ТС- 583. 002 Сектор промежуточный 1

-0 1 Оектор промежуточный 1
-0 2 Сектор промежуточный 1
-о з Сектор промежуточный 1
-0 9 Сектор промежуточный 1
~ 05

I11 1

~ 06 Сектор промежуточный 1

-0 7 Сектор промежуточный 1

~ 08 Сектор промежуточный /
-0 9  1

1I1 1

F T Т
ШЯШШщрамЖ'АШШЖкшш т с -5 83 . 0 0 0

Лист
17

Формат АО

Инб.н?подл. ! 11 ин8.н-°тл. Подо, о дата

Обозначение Наименование

Локументация

ш . на исполн. тс-585. ООО -
150 151 152 155 Щ 155 156 157 158 159

I X X X C T l X r

Примечание

Из ТС -581Л
АЗ Т С -585. 000 СБ

Технические требования 
Сборочный чертеж

Аз

Летали

ТС -583.001 -  057 Сектор кониеВой
~ 058 Сектор концеВой

059 Сектор концеВой
060 Сектор концеВой

-0 6 / Сектор концевой
-  062 Сектор концеВой
-0 6 3 Сектор концеВой

060 Сектор концеВой
-  065 Сектор концеВой

066 Сектор концеВой

№м /turn 11

Подл. ТС - 583. 0 0 0 18
Формат АО



Инд н* подл. Подл, и дата \8заминШ 1 Лпдл и дата Серия 5'903' 13 дып ус/с 1

I 4 1 Обозначение Наименование Кол на исполн. ТС-583.000- Примечание
150 151 152 153 /54 155 156 151 158 159

АЗ г ТС-583. 00Z -  10 Сектор промежуточный 1
~ 11 I1 1
- !2 Сектор промежуточный 1
-  13 Сектор промежуточный 1
- ft Сектор промежуточный 1
- 15 Сектор промежуточный 1
-16 Сектор промежуточный 1
- 17 Сектор промежуточный 1
- 18 Сектор промежуточный 1
- 19 Сектор промежуточный 1

Изм.Лист № докун Подп. Дат ТС -583. 000
Лист
19

Формат АЬ

ИнВ.тподл. 1 S' 1

!1

Ш.НдчбА. Подп.идата

I 1 1 Обозначение L
Кол. на исполн. ТС-583.000- Примечание160 161 162 163 169 165166 161 168 169

Документация
Из ТС-581Д Технические требования X X X X X X X X X ! X
Аз ТС-583. 000 СБ Сборочный чертеж X X X X X X X X X X

Детали

Аз 1 ТС- 583.001 -067 Сектор концевой 2
-068 Сектор концевой г
-  069 Сектор концевой 2
-070 Сектор концебой

1

-071 Сектор концебой 2

-072 Сектор концебой 2
-073 Сектор концебой 2
-070 Сектор концебой 2
-075 Сектор концебой 2
-  076 Сектор концебой 2

Шн\лит №дош\ Подп. \Дит ТС-583. 000 20
Формат АР
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ИНВ№подл Подп. и Sam а Взапинб. лр\ Инд. №дудп. I Подл, и дате} Серия 5 - 9оз-!з выпУск 1

1 1 1

~~  1 ........ 1

Наименование Коп. на испопн. ТС-58,3. ООО- ----- ПримечаниеОбозначьние
160 161 162 163 160 165 166 167 168 169

АЗ 2 ГС- 583. 002 -  20 Сектор промежуточный 1
-21 Сектор промежуточный 1 -----

-22 Сектор промежуточный 1 ____ _____

-23 Сектор промежуточный 1 ____

-20 Сектор промежуточный 1 -- ---

-2 5 Сектор промежуточный 1 ____ _— -

-26 Сектор промежуточный 1
-27 Сектор промежуточный 1 -

-2 8 Сектор промежуточный ± _
~ Т- 29 Сектор промежуточный

——

--

—

Шм. hum №дОКЦМ. Подп. Вита ТС -583. 000
Паст
21

Формат АН

ИнВ.№по9л. Подп . и датаВзам.инбМ ИнВМдчдл Подл, и дата

I 11 Обозначение Наименование Коп. на испопн. ТС-583.000' Примечание
по 171 172 173 щ 175 176 177 178 179

Документация

КЗ тс-581 л Технические требования XXX X
АЗ ТС-583. 000 СБ 1 ! 1 X XXXX X

Детали

АЗ / ТС -583. 001 -077 Сектор концебой 2
-676 Сектор концебой 2
-079 Сектор концебой 2
-080 Сектор концебой 2
-08/ Сектор концебой 2
-082 Сектор концебой 2
-083 Сектор концебой 2
-080 Сектор концебой 2
-0 8 5 Сектор концебой 2
-0 8 6 Сектор концебой £

Изн. duem 11 Подп. J&m Т С -583. 000
Паст
12

формат Ал ш
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ИнВ.Н-подл. Подо и дата ВзаминВ. № Инд.ЖдуЗл. Прдп. и дата Серия 5-903-13 Выпуск 1

11§ Обозначение Наименование Коп. на испорн. ТС-583. ООО-
ПримечаниеПО 171 т 173 т 175 176 177 176 179

Аз г ТС-583 002 -  30 Сектор промежуточный 1
-31 Сектор промежуточный 1
-32 Сектор промежуточный 1
- з з Сектор промежуточный 1
-3 4 Сектор промежуточный 1
-3 5 Сектор промежуточный 1
-3 6 Сектор промежуточный 1
-3 7 Сектор промежуточный 1
-3 8 Сектор промежутоуный 1
-39 Сектор промежуточный 1

измтстх №докум\ подо.
ТС-583 . 00 0 23

Формат Ац

Ин6.Н*подп. Подп. и зато Взам.шб.Нр Инд.тдцбл. Подл, и За та

1 4 1 Обозначение Наименование
п ш 

180
7. П Ч  

181
c n .f r 1 

182 183 184 185 186 187 188 189 Примечание

Документация
ЛЗ ТС-581Д Технические требования
ИЗ ТС- 583.000СБ Сборочный чертеж X

Детали

Аз / ТС-583.001 -087 Сектор концевой г

-056 Сектор концевой 2
-089 Сектор концевой 2
-090 Сектор концевой 2
-0 9 ! Сектор концевой 2
- 092 Сектор концевой 2
-093 Сектор концевой 2
-094 Сектор концебой 2
-  095 Сектор концевой 2
- 096 Сектор концебой 2

Изн Лист №Оркум. Лоди. Лата
Т С -583. 000 24

Формат АО



23398-01 
27

ИнВ. НТ Подп. и дат а \8зт ин6. НА ИнВ №дчдл\ Подп. и  дата Серия 5  ■* 903- 13 Выпуск 1

11* Обозначение Наименование
Кол. на ислолн. ТС-583. 000 - Примечание
180 181 1S2 183 ш 185 186 187 138 189

АЗ г ТС -583- 002 -  I/O Сектор промежуточный 1
- 91 Сектор промежуточный 1
- ц2 Сектор промежуточный 1
-  9з I1§•!* 1
- 0 0 Сектор промежуточный 1
-9 5 Сектор промежуточный 1
- 96 Сектор промежуточный 1
-  97 Сектор промежуточный 1
-  08 Сектор промежуточный 1
-  9д Сектор промежуточный 1

Изм.ЛистмПокум. пойл. fount ТС-583. 000 25
Формат А4

Ш№лодл. Подп и дата 11 1 % 1 Подо а дата

1 Обозначение
Кол. на ислолн. ТС'583.000- Примечаниенаименование т 191 192 193т 195 196 197 198 199

Документация
АЗ ТС-581Л Технические требования хXXXXXXXXX
АЗ ТС- 583. 000 СБ Сборочный чертеж XXXXXXXXX\

Детали

ЙЗ / ТС-583.001 -097 Сектор концедой 2

-098 Сектор концебой 2
-099 Сектор концебой 2

-100 Сектор концедой 2
-101 Сектор концебой 2

-102

111«SJ 2

-103

1111

2

-109 Сектор концебой 2

-105 СЬктор концебой 2
—

-106 Сектор концебой 2

Изм. Лит Н5 до к  ум. Подп. form ТС-553. 000 Вист
26

А4



ИнОРподп. nnfin. и 0ата

11

Инд. аду So. Подп. и дата Серия 5- 903 -13 Выпуск 1

1 1 Обозначение Наименование
пип

190
. пи
т

иип
192 193 т 195 196 197 198 199

Примечание

Аз 2 ТС-583.002 -5 0 Сектор промежуточный 1
-51 Сектор промежуточный 1
- 52 Сектор промежуточный 1
-53 Сектор промежуточный ■1
-5 0 Сектор промежуточный 1
-5 5 Сектор промежуточный 1
- 56 Сектор промежуточный 1
-  57 Сектор промежуточный 1
-58 Сектор промежуточный 1
- 59 Сектор промежуточный 1

Изм. П т а? до кум. Подп. Пата Т С -5 8 3 . ООО
Лист
27

Формат АН

Инд. № подл. Подп. и дата \Взам.инВ.Н\Ин6. №дц5л\ Падп. и дата

I 1 1 Обозначение Кол. на ишлн]С583.(Ш0- Примечаниепиинснооанис 200 201 202 2ВЗ 20k 205206 207 208 209

Докчментация
Аз ТС-581Д Технические требования X
Аз ТС-583. ООО СБ Сборочный чертеж X х х

Летали

Аз / ТС-583. 001 -  W7 Сектор концеВой 2
-  108 Сектор концевой 2
-  109 Сектор концеВой 2
-  110 Сектор концевой 2
-111 Сектор концевой 2
-112 Сектор концевой 2
-  113 Сектор концевой 2
-т Сектор концевой 2
-115 Сектор концевой 2

— -116 Сектор концевой 2

Шм. Лдокум. Подо. Ата ТС-583. 000 28
Формат АО
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ИнВ Р-°№

1*1!I11
 

л- “

Родпидата | Серия S -903-13 Выпуск 1

I
3 1 Обозначение Коп. на испопн. ТС-583. ООО- Рримечание

200 201 202 203 200 205 206 207 208 209
А3_ 9 ТС-583- 002. ~ ВО Ректор промежуточный 1

-  61 Сектор промежуточный 1
-  62 Сектор промежуточный 1
-63 Сектор промежуточный 1
-64 Сектор промежуточный 1
-65 Сектор промежуточный 1
- 66 Сектор промежуточный 1
-67 Сектор промежуточный 1

h -S3 Сектор промежуточный 1
-89 Сектор промежуточный 1

Т С -583. 0 0 0
чист
23тмЛист N? до кум. Родп. ДЬта

ИНВ. НпоОп. РоРп. и дат а 8зам.инб. М  Ин8. ШдУбп. Радп. и дата

1 4 Обозначение Наименование Коп. на испопн. ТС-583.000- Примечание210 211 212 213 21k 215216 217 218 219

Документация
Аз ТС- 581Д Технические требования X
АЗ ТС-583. ОООСБ Сборочный чертеж X X

Детали

Аз 1 ТС-583.001 -  т Сектор концевой 2
-  118 Сектор концеВой 2
-  119 Сектор концеВой 2
-120 Сектор концеВой 2
-  121 Сектор концеВой 2
-  122 Сектор концеВой 2
-  123 Сектор концеВой 2
-  т Сектор концеВой 2
-125 Сектор концеВой 2
-126 Сектор концеВой 2

тм. Лист №рокум. Подл. W/nd ТС-583. 0 0 0 зп
Формат АН
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Инв. № tiocto uffamcf Взам.шЗ.N* ИнВ.тШл. Подп и&ата Серия 5- 903 - 13 Выпуск 1

1 1 1 Обозначение Наименование Кол. н а  испопн. ТС-583. ООО- Примечание
210 211 212 213 т 215 216 211 218 219

Аз 2 ТС-583. 002 -  70 Сектор про м е т  точный 1
- 71 Сектор промежуточный 1

- 72 Сектор промежуточный 1

- 73 Сектор промежуточный 1
-  74 Сектор промежуточный 1
-  75 Сектор промежуточный 1
- 76 Сектор промежуточный 1
-  77 Сектор промежуточный 1
-  76 Сектор промежуточный 1
-  79 Сектор промежуточный 1

Изм.Аист Н*докум. Подо. Дат
ТС-5 8 3 .0 0 0

Лист
31

Ф ерм ат  АП

11 1 & ! 6заммн8.Нг Инд.Нвдубп. 1 !

| I 1 Обозначение Наименование Кол. на исполн. ТС- 583.ООП- Примечание
220221 222 223 224??5 726 227 228 229

Локчментааия
аз ТС-581А Технические требования X X X
Аз ТС- 583.000 С5 Сборочный чертеж X X X X X X X X

Детали

Аз / ТС- 583. ПО/ -  127 Сектор концебой г
-  128 Сектор концебой 2

-  129 Сектор концебой 2
- 130 Сектор концебой 2
-  131 Сектор концебой г
-  132 Сектор концебой 2

-  № Сектор концебой 2

-  134 Сектор концебой 2

-  135 Сектор концебой 2
2-  136 Сектор концебой

Лист
т с-583. 000 32

ИзнЛист Шдокчм. Поди А*та---------- —--------------- -------  1 - ----------- ------  Ц10РМШП / ч



Инд. н± подл. Подп. и дата \8зам.ин8,№ НнВ. н*0у5п. Подл, и дата Серия 5-903-13 Выпуск 1

1 Зо
на 1 Обозначение Наименование

пи.
270

П. /ус 
221

f UCTfi 
222

шлп.
223 № 225 226 227 228 229

Примечание

аз 2 ТС-583.002 -  80 Сектор промежуточный 1
~ 81 Сектор промежуточный 1
- 82 Сектор промежуточный 1
-8 3 Сектор промежуточный 1
-8  It Сектор промежуточный 1
-  85 Сектор промежуточный 1
-8 6 Сектор промежуточный t

-  87 Сектор промежуточный 1

-  88 Сектор промежуточный 1

-8 9 1 1. 1

Нзм. Лист у? ш ум . Подо. Лита Т С -5 8 3 .  0 0 0
Лист
33

Формат Ait

ИнВ№поёл. Подо, и Пата
\1 Ин8.Н?дубл. ПоОл. и Пата

111'
Обозначение

Кол: на исполн. ТС-583. 000-
Примечание11!

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239

Доки ментаиия

Аз ТС- 581Д Технические требования XX XXX
АЗ Т С -585 000 С Б Сборочный чертеж XX XX

Детали

83 / ТС-583.001 - 1 3 7 Сектор концевой 2
-  138 Сектор концевой 2

-  139 Сектор концебой 2
-0 5 7 Сектор ш цебои 2
-0 8 8 Сектор концевой 2
-  099 Сектор концевой 2
-0 5 0 Сектор концевой 2
-0 5 1 Сектор концевой 2
-0 5 2 Сектор концевой 2
-  053 Сектор концевой 2

Изм\/1ист\ N9 до пом. Пойл, йота ТС -533 . 0 0 0
Лист
34

Формат AU
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Инб.̂ под!i Подл, и дата взам.инВ.Ш Инб.тдудл. Подл, и дата Серия 5-903 -13 Выпуск 1

1 1 -1 Обозначение
Кол на асполн. ТС-583.000- ПримечаниеI!

130 231 232 233 т 235 236 237 238 239
АЗ ТС-583.002 -  90 бет ар прометку точный 1 ____ _

-  91 Сектор промежуточный 1
-9 Z П S I 1

АЗ ? ТС-583.002 Сектор промежуточный 3 _____________ _
-01 11

У

3
-0 2 Сектор промежуточный 3 -

-0 3 Сектор промежуточный 3 ---
— 04 Сектор промежуточный 3
-0 5 Сектор промежуточный 3 __________ .—

~ 06 Сектор промежуточный 3

______________ —

_______ - —

_________________

лист
Т С -583. 0 0 0  35 .

Формат МШН.Листтйокум. Подл, кшА

Унд. Ц° подл. 1 I i 1 Инд.тдндл. По дл и дата

1 1 1 Обозначение Наименобание
л ш

290
7 .  Г *1*

29! 29Z 293 244 245 296 297298 299 Примечание

Документация ■

Аз ТС-581Д Технические требования X _
Аз ТС-583. 000 СБ Сборочный чертеж X

Детали

Аз 1 ТС-583.001 -054- Сектор кониебой 2
-055 Сектор концебой г

~ 056 Сектор концеЗой 2
-  057 Сектор кониебой 2
~ 058 Сектор концебой 2
-0 5 9 Сектор концебой 2
-  m Сектор концебой 2
-  061 Сектор концебой 2
~ 062 Сектор концебой 2
~ 063 Сектор концебой 2

№&йКУМ. Подл.
ТС-583. 0 0 0 36

Формат АО
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Инб.тподл. Подп. идат а 8зам.инд.№ Инб.ЖбУбл. та j Серия 5-903-13 Выпуск 1

1 1 1 Обозначение Наименование Коп. на исполн. ТС-583. ООО ~
Примечание240 201 202 W3 244 205 206 247 248 249

Аз 7 ТС-583. 002 -  07 Сектор промежуточный 3
-0 8 Сектор промежуточный 3
-0 9 Сектор промежуточный 3
-  10 Сектор промежуточный 3
-  11 Сектор промежуточный 3
-  12 Сектор промежуточный 3
-  13 Сектор промежуточный 3
-  /4 Сектор промежуточный 3
-  15 Сектор промежуточный 3
-  16 Сектор промежуточный 3

вист
Изм.fhirmЖ до кум. Подо Дата ТС -5 8 3 . ООО 37

Формат АЧ

Инд№поМ Подо, и бита \взам.ш/8.№ШйТРМя Побои бати
I

Обозначение Наименование
Кол, на исполн. ТС-583.000-

250 251 252 253 25Ь 255256 257 258 259 Примечание

Документация

АЗ
ТС-581Д  
ТС- 583. 000 С6

Технические требования 
Сборочный чертеж

X

Детали

Аз ТС-583 0Q1 -  ОМ
_____________ ~065
_____________ -  066
_____________ -  067
_____________ -  068
_____________ -  069
_____________ -  070
_____________ -  07f

-  072
_______  -  073

Сектор концевой 
Сектор концевой 
Сектор концевой 
Сектор концебой 
Сектор концевой 
Сектор концевой 
Сектор концебой 
Сектор концевой 
Сектор концебой 
Сектор концебой

2
2

2
2

Изм.

1

тбокчм. Побп. Дата Т С -583.000
Лист
38

Формат АЧ



ъе
 

ю
-ш

яг
ИнйИУюдп\ Поди, о Оата 6зом.ин8.№ Шб.№Шл\ Подо. и Harm Серия 5-903 ~ 13 выпуск 1

1#
§ ■t ОНозначение Наименование

Кол на исполн. ТС-583 ООО- Примечание
250 251 252 253 254 255 256 257 258 259

Ат ТС-583. 002 ~ /7 Сектор промежуточный 3
-  М Сектор промежуточный 3
-  19 Сектор промежуточный 3
- 2 0 Сектор промежуточный 3
-2 1 Сектор промежуточный 3
- 2 2 Сектор промежуточный 3
- 2 3 Сектор промежуточный 3
-  24 Сектор промежуточный 3

-  25 Сектор промежуточный 3

-  26 Сектор промежуточный 3 __

ИЗН /шал Н'ООКУМ. Пойл. ш а ТС -583.000
Раст
39

АР



23398-0! 
35

ИнВ.тяодп подл, и дата Подо, и  дат а Серия 5-903-13 выпуск 1

I
t 1 1 ' Обозначение Наименование Кол на ислолн. ТС-583.000-

Примечание260 261 262 263 26й 265 266 т 268 269
Аз 2 ГС-583. 002 -  27 Сектор промету точный 3

-2 3 Сектор промежуточный 3
-2 9 Сектор промежуточный 3
-3 0 Сектор промежуточный 3
-31 Сектор промежуточный 3
- 32 Сектор промежуточный 3
-3 3 Сектор промежуточный 3
-  34 Сектор промежуточный 3
-  35 Сектор промежуточный 3
-3 6 Сектор промежуточный 3

УМ Чист №докум. Подл. Лит
ТС-583. 000

диет
\ J T

Формат АО



23398-01

~ин6.тппт' Поди, и дата Взам.инВ.Н0. Подп.и дата Серия 5; 903-13 Выпуск 5

т | 1 Обозначение Наименование Кол. на исполн. Т С -583. ООО' Примечание
270 271 272 273 т 27527В 277 278

Аз 2 ТС- 583.002 -37 Сектор промежуточный 3
-38 Сектор промежуточный 3
-39 Сектор промежуточный 3
-1/0 Сектор промежуточный 3
- 4 / Сектор промежуточный 3
-4 2 Сектор промежуточный 3
-1/3 Сектор промежуточный 3
-44 ! 1 I 3
-1/5 Сектор промежуточный 3

шм.лист~ШШкчм. подл. Дота
Т С -5 8 3 . 0 0 0

Шст
43

Ф ормат  АО

1 I подп.и дата 1I Инд.Н-дубл. 1 1

Аз

Обозначение

ТС-588*001 ~296
-  297

Наименование

Документация

Детали

Корпус
Корпус

Кол. на исполн. ТС- 588. ООО'
200 201 202 21/3

-  298 Корпус
- 299 Корпус

Аз ТГ- 588.002 -217 Штуцер
-218 Штуцер

219 Штуцер
220 Штуцер

Him №докум. Подл. Дата
Т С -588. 000

Лист
if.9
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99 000 Ш -31
Для OL 15°, 22°30'и 30°

Таблица 1
Пределы применения

Давление,
МПа

(кгс/см2)

Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/см2)  
для температуры среды, °С

200 250 300 350
py Z.S/26) 2.5 (25) 2,3 (23) 1,9 (19) 1,7 (17)
Ру 1.6 (16) 1.6 (16) 1Д ( 16) 1,2 (12) —
РраН.гиг) — — — 2,2 (22)

1. При применении стали марок В Cm Зел 5, ВСтЗГпс5 и 20 
параметры среды принимаются согласно таблицы 3.

2. Электроды Э42, 342А, Э46, Э Ш  и Э50А по ГОСТ№ 7-75.
3. Величина усиления корня и/6а с1 не должна превышать 

2мм - для отводов Ну от 100 до 150мм и 2,5мм-для Ту от 200 
до 1600 мм.

Ц. Величина вогнутости корня шва С2 не должна превышать 
20°/о номинальной толщины стенки, но не долее 2 мм.

Для «  65° и 60° Для ос б 5°и  60°
Для неполных отводов

5. Размеры для справок > кроме отмеченных * .
6 ± ^ ~ .
7. Для неполных отводов толщина труды с косым срезом 

должна быть равна толщине стенки отвода.
8. Остальные требования по ТС-581Л .

Таблицу исполнений см. листы 3 ... 15.

ИЗМ.Диет № докам. подл Лит
Разраб. ГолуВеда 05ii
ПооВ. Кридшич цЩ - 0Ш
сконто. 9 J

H контр. ПалтлВ 07.91
Утд. Соколод dele**/ №

ТС-583.000СБ
Отбод сборной
Сборочный чертеж

23398-01 S7

Лит. Мосса
См

таблД

Лист I Листов W
Институт 

Энергомонтажпроект 
Ленинградский Филиал

Формат АЗ
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Т37

Для ос 90°
Для неполных отдодоб

Изм. Пит Н-докум. Подл. Нота
т с - ш т с Б

-----------2ВЗ$8-0Г~ЗЯ ------

Лист

Формат Аз

9J ООО £85-01
Д л я  а  90 '
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Вы

пу
ск

 1
90 ооо т -01

гаг
Размеры В мм Таблица 2

Обозначение
Дабление,

МПа
УслоВный
проход

Размеры 
присоеди
няемых /пруд Дн< S, R <*/ о(2 Ч> а <*< ь Ь, е * С Масса,

(кгс/см2) ну IJh x S не менее. кг

Отводы с углом ос 15• О

ТС -583.000 100 108 х 4 108
4

435 115 107 2,3

-001 125 133 * 4 133 445 118
9

109 3,9

-002 150 159 * 5 159 5 460 121 10 111 9,3

-ооз 200 219* 7 219 7 490 129 13 115 8,6

-004 250 273х 8 273
8

520 137 100 14
119 12,8

-005 300 325* 8 325 545 143 122 15,7

-006 550 377 * 9 377
9

570 150 15 125 21,0

-007 ш 426х 9 426 595 157 129 24,5

-008 500 530 * 8 530
8 800 191 120 14 156 32,9

-009 Ру
2,5(25)

11 645
7" 30 ' 165°

170 100 17 135 39,3

-о /о 600 630* 12 630 12
950 217 134

18
175 66,1

-011 695 183 100 142 53.6

-012 700 720* 9 720
В 1080 240 145 16 193 62,2

-013 740 195 100 148 58,6

-014 800 820х 11 820
11 1230 216 108 17 162 73,1

-015 820 212 104 158 71,3

-016
900 920х 14 920

1380 242 121 182 117,1

-017 920 232 111 171 110,9

-018 1000 1020х 14 1020
14 1530 269 135 20 202 144,1

-019 1020 252 117 185 132,3

-020 1200 1220 х 14 1220 1830 322 161 242 206,0

-021 18 1220 292 130 211 231,9

-022 1400 1420»14 1420 2130 375 187 24 281 350,3

-023 22 т о 331 144 237 296.1

/1иип\ №докум. Подл. Дат
Коп. ИбапоШ

ТС- 583.000С Б доел?

23398-0/ 3 F Формат АЗ
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Вы
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ск
 1

до ооо т -31
Размеры б мм Продолжение тадл. 2

Обозначение
Давление,

МПа
1кгс/смг)

Условный
проход

Лу

Размеры 
присоединя
емых труд 

HhxS
Лн, S, R Ы1 С̂2 Ч> а а* ь ь, е*

неменее
С Масса,

кг

ТС- 583.000- 020 Ооо If 26 * 7 026 7 60о 163 106 13 130 19,9
-025 595 157 100 Ю9 19,1
-026 500 530х 8 530 8 800 191 120 165 32,9
-027 600 630* 8 630 950 2/7 Ш ю 175 03,3
-028 10 695 183 100 юг 30,9
-029 700 по* 9 720 1080 200 105 193 62,2
-030 <

$>
<

0VI

700 195 100 15 108 08,0
-031 800 820* 9 820

9 1230 216 108 162 59,8
-032 820 212 то 158 58,3
-033

900 920*10 920 1380 202 121 182 81,6
-030

10
920 232 111 16

171 77,2
-035 1000 1020* 10 1020 1530 7°30' — 165* — 269 — 135 202 102,7
-036 1020 252 117 185 90,3
-037 1200 1220* И 1220 11 1830 322 161 17 202 161,6
-038 1220 292 130 211 101,3
-039 1 1020* 19 Ю20 ю 2130 375 187 20 281 278,0
-оОо 1020 331 т 237 236,3
-001 500 530х 8 530 11 800 191 120 16 156 05,2
-002 Рра5

2,2(22)
t-350°C

605 170 т 135 39,3
-ООз 700 720* 11 720 12 1080 200 105 17 193 76,0
-ООО 10 700 195 100 20 108 70,8
-005 800 820* 11 820 1230 216 108 162 93,2
-oOs 18 820 212 100 20 158 117,0

т

Изм.Лист №докум. подл. Дат
Коп. Иванова

ТС- 583. 000 СВ -

2 3 3 9 8 -0 1  0-0 ф ормат АЗ
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1

S3 ООО £99-31
40

Размеры 6  мм Продолжение табл. 2

Обозначение
Дабление,

МПа
(нес/см2)

Услобный
проход
Пу

Размеры 
присоединя
емых труб 

Пн* S
Лн1 S, R о(2 <2 а а, Ь Б е,*

не менее
С Масса,

кг

Отводы с углом а  2 2 е3 0 '
ТС-583. ООО - 007 100 108* 4 108 4 305 122 о 111 2,3

-048 125 и з * 4 133 320 127
и

114 3,1
-049 150 159 х 5 159 5 330 132

100 10 116 4,5
-950 200 219* 7 219 7 360 144 13 122 9,2
-051 250 273* 8 273

8
410 159 105 14

132 13,9
-052 300 325* 8 325 490 180 115 148 18,8
-053 350 377х 9 377 570 200 125 15 162 26,8
-054 400 426* 9 426

9
6Р0 220 135 /78 33,2

-055 Ру
2,5(25)

500 530* 8 530 8 800 212 106 14 159 33,0

-056 11 530
1145' 157*30'

209 103 17 156 44,3
-057

600 630* 12 630 12
950 252 126

18
189 69,5

- 058 630 239 113 176 64,8
-059

700 720* 9 120
9 W60 286 143 16 214 68,1-060 720 266 122 194 75,0

-061
800 820*11 820

11 1236 328 163 17 244 107,9

- 062 820 298 132 214 94,9
-063

900 920* 14 920
12 1380 366 183 274 173,0

-084 920 325 142 233 147,2
-055

1000 1020* 14 1020 14
1530 406 203 20 304 211,5

-066 1020 304 101 202 191.8

-057
1200 1220х 14 1220

1830 486 243 364 304,8

-088
18

1220 366 1Z2 244 261,0
-089

1 14оо 1420*  14 1 1420
2130 566 283 24 424 530,6

-070 22 1420 426 142 284 354,6

Изм. Лист№докум. Поди. Лата ТС-583. 000 СБ Лист

Формат АЗ
5
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 1
Щ

9 3  0 0 0  £29-31

Размеры В мм
Продолжение табл. 2

Обозначение
ДаВление,

МПа
(кгс/см2)

УслоВный
проход

Щ

Размеры 
присоединя
емых труд 

Т7н*$
17ц S, R «f «2 V а ь А, е?

неменее
С

Масса,
кг

ТС-583.ООО- 071 ш 026* 7 02В 7 600 220 135 13 178 26,0
-072 500 530х 8 530 8 530 209 103 156 32,6
-073 600 630* 8 630 950 252 126 14 189 06,8
-ою 10 630 239 113 176 03,6
-075 700 720* 9 120 1080 286 ЮЗ Щ 68,1
-076 9 720 266 122 15 190 61,7
-017 Ру

S 1,6(16)
800 820* 9 820 1230 326 183 200 88,6

-078 820 296 132 210 17,8
-079 900 920* 10 920 1380 366 183 275 123,5
-080 10 920 11°15‘ _ 157°30 ___ 325 — 102

16
2(9 105,1

-08! 1000 1020* 10 т о 1530 006 203 300 152,0
-082 1020 300 101 202 101, 7
-083 1200 1220* 1! 1220 11 1330 086 203 17 360 239,9
-086 1220 366 122 200 т ,8
-085 ЮОО 1020* 10 1020 10 ИЗО 566 283 20 020 0/3,0
-086 т о 026 102 280 176,1
-087 500 530* 8 530 11 800 211 105 16 158 00,7
-088 530 208 103 156 03,9
-089 Рраб

100 720* И 720 12 Ш80 286 № 17 210 83,2
-090 2,2(22)

10 720 265 122 20 190 90,5
-091 t=350,,C

800 820* 11 820 1230 326 163 200 136,8
-092 18 820 295 132 20 210 152,2

Изм.Лист №  §0 кум. Подл. Лита
бон. Иванова

ТС-583. 0 0 0  С  Б
23398-Of 4 2  формат ЙЗ
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Размеры 6  мм Продолжение тадл. 2

Обозначение
Дабление,

МПа
(кгс/см2)

Услобный
проход

Л у

Размерь/ 
присоединя
емых труб 

77h *S
А 3 , R <*1 <х2 ч> а Ь Ь, е *

не менее
с Масса, 

кг

Отводы с углом <х 30°
ТС-583.000- 093 100 108 * 4 108

4 290 130
9

115 2,4
-090 125 133 * 4 133 255 136

100
118 3,1

-0 9 5 150 159 *  5 159 5 270 144 10 122 4,7
-096 200 219*  7 219 7 295 158 13 129 9,7
-0 9 7 250 273* 8 273

8
4ю 196 123 14 160 17,1

-0 9 8 300 325* 8 325 490 225 137 181 23,0
-0 9 9 350 377 *  8 377 570 202 101

15
152 25,4

- т Ооо 426* 9 426
9

640 228 119 17! 32,4
-101 500 530 * 8 530 8 800 284 142 14 213 44,6
-102 Ру 11 530

15° 150°
263 121 17 192 55,3

-103 2 ,5 (2 5 )
600 6 3 0 *1 2 630 12

950 338 169
18

254 94,6
-т 630 303 134 219 818
-105 700 720 х 9 720

9 1080 386 193 16 290 92 .8
-106 720 339 Щ 243 95,2
-101

8 0 0 820*11 820 и 1230 440 220 17 330 146,8
-108 820 330 НО 220 9 8 .5
-109 900 92 0 *1 4 920 12 1380 493 246 370 232,1
-110 920 370 123 246 154,8
-111

1020*14 1020 14
1530 546 273 20 410 288.5

-112 1000 1020 4/1 137 274 194,1

-113
1200 1220* 14 1220

1830 654 327 491 413,4
-110

18
1220 492 164 328 356.8

-115
1000 1420*14 1420 2130 760 380 24 570 711,4

-115 22 1420 570 190 380 473,3

Изм. Лист Не доку м. Подл. Лата ТС-583. 000 СБ Лист

ш . Иванова 23398 -01 Ч-Ъ Формат АЗ
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7/ 5 мм Продолжение табл. 2

Обозначение
Лабление,

МПа
(кгс/см2)

Условный
проход

Лу

Размеры 
лрисоедшя• 
емых труб 

Он *5
щ S, R o(f <*2 Ч а Of ь ь, е?

нелепее
С Масса,

кг

ТС-583. ООО- «7 ш 426* 7 426 7 640 228 114
13

171 25,2
-т 426 221 107 16У 24,1
-f/9 500 530* 8 530 8 530 263 121 192 40,3
-120 600 630* 8 630 950 338 <69 14 254 63,2
-12t 10 630 303 134 219 54,6
->22 700 720* 9 720

1080 386 193 290 92,9
-123 Ру

*1,6(16)
720 339 <4б 243 77,9

-124
800 820* 9 820

9 1230 440 220 15 330 120,2
-125 820 330 НО 220 80,6
-125 320* W 920 1380 493 246 370 166,1
-127 300

10
920 /5° — 150* — 370 - 123 246 111,0

-128 1020* W 1020
1530 546 273 16 410 206.4

429 1000 1020 411 137 274 138,6
-130 <200 1220* И 1220 11 то 654 327 17 491 325,0
-131 то 492 Щ 328 218,0
-132 <4оо 1420* 14 1420 14 то 760 380 20 570 558,5
-133 1420 570 190 380 374,6
-134 500 530 * 8 530 11

800 284 142
16

214 61,2
-135 530 263 121 192 55,3
-136 Рра5

700 720х 11 720
12 1080 386 193 17 289 113,1

-137 2,2(22)
t=350°C 14 720 339 146 20 243 121,1

-1 3 8
800 820* 11 820

1230 439 220 330 186,7
-133 18 820 330 110 24 220 161,2

1

I Нзм.Лист N-докум. Подл. Дат ТС-583. ООО СБ
233У 8-01 49
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Продолжение табл. 2

Обозначение
Давление,

W a
(нгс/см2)

Условный
проход

Лу

Размеры 
присоединя
емых труб 

Пн x S
Пн, S, R <*1 о<2 ¥ а О, А ь, е *

неменее
С

Пасса,
нг

Отводы с  углом о< 4 5 °

TC-5830DD-!k0 100 108 * 4 108
к

305 1кк 122 . /76 3.5
~1к< 125 133 х к 133 320 15к 127

100
9

183 4,6
-т 150 159 х 5 159 5 330 16к 132

100
ю 187 V

-т 200 219 х 7 219 7 360 188 т 13 199 1к,в

-щ 250 275х 8 273
8

кю 218 159 110 105
1к

220 23,0

- ms 300 325х 8 325 к90 260 180 130 115 253 31,5

-№ 350 377х 9 377 570 300 200 150 125 15 286 кб,2

- и п коо к26х 9 к2Б
9

БкО ЗкО 220 170 135 315 57.9

-щ
500 530х 8 530

8 800 к2к 212 212 106 1к 331 66,9
-Мд Ру

2.5(25 )
11 530

11° 15' 22°30‘ 135°
318 209 106 103 17 269 76,3

-150 600 £ 3 0 4 2 630 12 950 50к 252 252 126 18
393 1к1,7

-151 630 378 239 126 113 311 ИЗ,9

-152 700 720* 9 720 9 1080 572 286 286 1кЗ 16 кк7 138,2
-153 720 к32 266 т 122 Зк8 133,к

- т
800 820x11 820

11 1230 652 326 326 163 17 509 218,9

§ 820 к92 296 16к 132 390 169,9

-156
900 920хМ 920

12 1380 732 365 366 183 573 Зкб,7
-157 920 650 325 Ш 1кг 032 262,3
-158

1000 Ю20х1к 1020 1к
1530 812 к06 кОБ 203 20 634 к31,2

-159 1020 808 ЗОк 202 10/ к22 289,5

-160
1200 12204k 1220

1830 972 к86 к86 2УЗ 758 616,9

-161 18 1220 732 366 2кк 122 505 53к, 2
-162 Moo 1k2Qx!k 1к20

2130 1132 566 565 283 2к 882 1060,0
-163 22 мго 852 кгв 280 т 588 707,0

Изм. Инал № дону м. Лодп. Рта
ТС-583.000 СБ

23398-Ш  *+5

Лист

Формат АЗ
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Размеры 5  мм Продолжение тадл 2

Обозначение
Давление,

МЛа
(кге/см2-)

Условный
проход

Размеры 
присоединя
емых труд 

Uh *S
Вн, s, R «1 9 а С*1 Ь Ь, е*

не менее
С Масса, 

кг

ТС-583.000- m 7/00 026X 7 026 7 600 300 220 170 135 13 315 05,1
-165 500 530* 8 530 8 530 318 209 106 ЮЗ 269 55,5
-166 600 630* 8 630 950 500 252 252 126 1k 593 90,7
-167 10 630 378 239 126 113 311 75,9
-168 700 720 * 9 720 1080 572 286 286 103 007 138,2
-169 720 Озг 256 т 122 308 109,3
-170

рУ
s 1,6(16)

800 820* 9 820
9

то 652 326 326 163 15 509 179.3
-171 820 092 296 № 132 390 138,9
-172

900 920*  10 920
1380 732 366 366 183 573 208,1

-173 920 11° 15' 22°30' 135° 550 325 180 102 Озг >88,6
-m

WOO 1020* Ю 1020
10 1530 812 006 006 203 16 630 308,2

-175 1020 608 300 202 101 022 206,5
-176

1200 1220х 11 1220 11 то 972 086 086 243 17
758 080,7

-177 1220 732 366 200 122 505 325,9
-178 Юоо Ш20* Ю 1020 10 2130 1132 566 566 283 20 882 835,7
-179 1020 852 026 280 102 588 561,9
-180 500 530* 8 530 11 800 020 211 211 105 16 331 92,6
-181 530 316 208 106 103 270 76,6
-182 Рраб

700 720* 11 720 12 1080 570 286 286 1143 17 007 170,0
-183 2,2(22)

10 720 030 265 100 122 20 308 170,6
-ш t=350°C

800 820» 11 820 то 651 326 326 163 509 281,7
-185 18 820 090 295 160 132 2k 390 279,6

т Пист №докум. Подл. Дама
коп. иваноМ

ТС-583. 000 СВ
23398-01 4-6____ Формн/п АЗ



4S
9 3  0 0 0 Ж -0 1

• мм Продолжение табл. 2

Обозначение
Давление, 

МЛа
( кгс/смг)

Условный
проход

л у

Размеры 
присоединя
емых труб 

J7h *S
Uni S, R схг ¥ а Qi ь ь,

неменее
С Maccaf

кг

к Отбоды с  углом  <* 6 0 °
го ГС-583.000- т 100 108у 4 108 4 240 160 130 л 188 3,8

f'o

S
-187 125 133 X 4 133 255 112 136

9
197 9,9

-188 150 159 х 5 159 5 270 188 т 100 100 Ш 206 7,6
-189 200 219 к 7 219 7 295 216 158 13 220 15,7
- (90 250 273х 8 175

8 410 292 196 146 123
14

287 28,8
R -19/ 300 325* 8 325 490 350 225 174 137 333 39,8
«Й -192 550 377х Э 577 9 570 404 202 202 101 15 329 50,8

- щ ш 426* 9 426 640 456 228 228 119 369 64,8
-19if П„ 500 530 х 8 550

8 800 568 284 284 142 14 462 89,2
-195

Ру
2 ,5 (25 ) 11 530 15° 30° 120 426 283 142 121 17 356 96,6

1 -196
600 630* 12 650 12

950 676 338 338 169
18 548 189,2

1 -197 630 506 303 168 134 414 145,3

1 -198
700 720* 9 720

9 Ю80 772 386 3 8 6 193 16 623 185,6

‘i ~ 199 720 578 339 192 146 466 171,1
1 -200 820*11 820 11 1230 880 440 440 220 17 710 293,7
1 -201

800 820 660 330 220 110 473 197,0

1
1

-202 900 920* 19 920 12 1380 984 492 492 246 798 464.7
-203 920 740 370 246 123 532 3)0,2
-204 1000 1020* 14 1020 14 1530 1092 546 546 273 20 883 5711

1
-205 1020 822 911 274 137 589 388.2
-206

1200 /220* 14 1220 1830 1308 654 654 327 1056 826.7

1
-207 18

1220 984 492 328 164 704 7/3,5

-208 1400 1420*14 1420
2130 1520 760 760 380 24 1230 1420,8

1 -209 22 1420 1140 570 380 190 820 т о
1ч« вистТГ. -  в Я Л  П П П  Г К

Изн. Лист Н-дохуп: Подл. Пома //
Коп.Иданоба 23398-01 47 Формат АЗ
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Обозначение
Давление,

та
IncfCM2-)

Условный
проход

Ну

Размеры 
присоединя
емых труд 

Вн* S
Внг S, R

ГС-583 000-210

Ру
S 1,6(16)

Ш У 26* 7 ш 1 600
-211 ш
-212 500 530* 8 530 8 530
-213

600 630А 8 630 950
-ш 10 630
-215 100 720* 9 720

9

1080
-216 720
217

800 820* 9 820
1230

-218 820
-219

900 920*10 920
10

1380
-220 920
-221

1000 1020*10 1020 1530
-222 1020
-223 1200 1220*11 1220 11 1830
-226 1220
-225 1600 1020* 16 то 1й 2130
-226 1620
-227

Рра5
2,2(22)
t=350“C

500 530* 8 530 11 800
-128 530
-229 100 720*1! 720 12 1080
-230 ю 720
-231 800 820*11 820 1130
-232 1В 820

Размеры 6 мм Продолжение табл. 2

15’ 30’ 120’

а а, Ь ь, и 1
немение

с Масса,
не

058 228 228 м
13

369 50, У
502 221 НО 107 296 H i
026 263 юг 121 356 70,3
676 338 338 169 ю 508 126,5
506 303 168 130 010 97,0
772 386 386 193 623 185,7
578 339 192 106 15 066 100,1
880 000 ООО 220 но 200,5
660 330 220 110 073 161,3
980 092 092 206 798 332,6
700 370 206 123 532 222,8

1092 506 506 273 /6 883 012,8
822 ОН 270 137 589 277,2

1308 650 650 327
17

1056 650,0
980 092 328 160 700 036,1
1520 160 760 380 20 1230 1117,2
1/00 570 380 190 820 708,8
568 280 280 102 is

062 122,5
026 263 Юг 121 356 96.8
112 386 386 193 17 620 226,0
578 339 192 106 20 065 218,0
878 039 ООО 220 710 313,9
660 330 220 110 2У 073 322,3

ИЗМ. Лист№ дОКум.
и - * . *  ,J k

Подл. йнта
ТС'583. 000СБ

23398-Of W
12

Формат АЗ

Лист
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Размеры 6  мм Продолжение табл. 2

ИЗМ.Вист № Во кум. Подо. Дота

Обозначение
Давление,

МПа
( кгс/см2)

Условный
прокод

щ

Размеры
присоединя
емых Ли, s ; R <*< оСг If а а ,, Ь ь, е *

не менее
С

Масса,
кг

Отводы с углом <х 90°
ТС-583.000- 233 100 108 х 4 108 4 305 144 122 9 355 6,2

-234 125 133 х 4 133 320 154 127 100 то
370 8,1

-235 150 159 х 5 159 5 330 164 132 10 380 12,3
-236 200 219 х 7 219 7 360 188 т 13 4/0 25,6
-237 250 273х 8 273 8 410 218 159 110 105 10 460 40,9
-238 300 32 5 х 8 325 490 260 180 130 115 540 56,8
-239 350 377 х 9 377 9 570 300 200 150 125 15 620 84,3
-240 4оо 426 х 9 426 640 340 220 170 135 690 106,6
-241 500 530 х 8 530 8 800 424 212 212 106 14 800 134,0
-242 Ру

2 ,5 (2 5 ]
11 530 318 209 106 103 17 580 138,5

-243 600 630х 12 630 42
950 1145' 22°30' 90° 504 252 252 126 18 950 283,3

-244 630 378 239 126 113 680 209,4
-2 4 5 700 720х 9 720 9 1080 572 286 286 103 16 1080 276,4
-246 720 432 266 144 122 770 247,6
-247 800 820 х 11 820 11 1230 652 326 326 163 17 1230 438,0
-242 820 492 296 164 132 870 317,7
-249 900 920x14 920 12 1380 732 366 368 183 1380 693,4
-250 920 550 325 184 142 970 496,7
-251 1000 1020 х 14 1020 14 1530 812 406 406 203 20 1530 862,5
-252 1020 608 зо4 202 101 1020 579,0
-253 1200 1220х 14 1220 1830 972 486 486 243 1830 1233,7
-254 18 т о 732 366 244 122 1220 1068,6
-2 5 5 14оо М О х 14 1420

2130 1132 566 566 283 24 2130 2Н6,2
-256 22 т о 852 426 284 142 1420 1015,1

Т С -5 8 3 . 0 0 0  С Б
2 3 3 9 3 - Ш  4 9  Формат АЗ

Ласт
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Размеры В мм Продолжение тадл. 2

Обозначение
Давление,

МПа
(кгс/см*)

УслоВный
проход

Размеры 
присоединя
емых труд 

I7h xS
Ян< s< R 0(2 Ч а а , Ь ь, е *  

нетж
С Масса,

кг

ТС-583. ООО-251 ооо 020* 7 026 7 600 300 220 170 135 13 690 83,0
-258 500 530*8 530 8 530 318 209 106 103 580 100,7
-259 600 630*8 630 950 500 252 252 126 Ю 950 189,5
-260 10 630 378 239 126 1/3 680 139,6
-261 700 720 * 9 720 1080 572 286 286 юз 1080 276,0
-262 9 120 032 266 100 122 15 770 202,8
-265 Ру

*  1,6(16) 800 820* 9 820 1230 652 326 326 /S3 1230 358,5
-т 820 1Г15' 22°30' 90° 092 296 160 132 870 259,9
-265 900 920*10 920 1380 732 366 366 183 1380 090,1
-266 10 920 550 325 180 102 16 970 350,3
-267 1000 1020*10 1020 1530 812 006 006 203 1530 616,3
-268 1020 608 300 202 101 1020 013,0
-269 1200 1220*11 1220 11 1830 972 086 086 203 17 1830 969,0
-270 1220 732 366 200 122 1220 651,8
-271 то 1020*10 1020 10 2130 1132 566 566 283

20
2130 1671,3

-т 1020 852 026 280 102 1020 1123,8

ИЗМ. fhtrm Н? до к ум. Лодл. Цент
Кол. Иванова

ТС-583.000 ОБ %
2 3398-01 50_____Формат АЗ
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Продолжение табл. 2
Размеры 6 мм

Обозначение
Давление,

МПа
(кгс/см2)

УспоВный
проход

Ву

Размеры 
присоединя
емых триб 

Лн*Я
Лн1 S, R O'/ <*z V а а, Ь ь, е*

ие менее
С Масса,

кг

ГС- 583.000-273

Рра5 
2,2(22) 
t-350’C

500 530*8 530 11 800

in s ’ гг-зо' 90*

024 211 211 106 16 800 186,4
-274 530 316 208 106 103 580 139,9
-275 700 720* 11 720 12 то 574 286 286 143 17 т о 342,3
- 276 Ю 120 030 265 щ 122 20 ПО 318,0
- 217 800 820*11 820 то 652 326 326 163 то 566,3
- 273 18 820 490 295 164 132 24 870 526.0

Пример услобного обозначения сборного отВода с углом ы 30°, из трубы диаметром 426мм и толщиной стенки 9мм на условное 
даВление Ру 2,5 МПа:

Отбод 30° № 6 * 9 - 2 ,5  ТС-583.000-100

Пример услоВного обозначения сборного отВода с углом ы 30°, из трубы диаметром 426 мм, с толщиной стенки 9мм, на условное 
даВление Ру 2,5 МПа, В котором Вместо концевых секторов используются трубы с косым срезом (тип Б) с длинами 2000 и 2500 мм :

Отбод 3 0 * 4 2 6 *9 -2 0 0 0 *2 5 0 0 - 2,5 ТС-583. 000  -100

бает
Из».fhjcm№Оокун. 

Коп ИПодл.
даппЛа

Шша ТС-583. 000  СБ
23398-Of 51 Формат Аз
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ СТАРЕЙ МАРОН ВСтЗсп5 И В Cm3 Глеб ПРИ t  ̂  200°С И СТАЛИ 20 
ПРИ t  *  300"С ВЗАМЕН СТАЛЕЙ МАРОК 16 ГС, ПГС И 09Г2С

Таблица 3

Обозначение

1
 

it
 

1
*

1
 г

Обозначение
УслоВное

давление
Ру.МПа(кгс/см2)

Обозначение
Условное
М ление

Ру,
Ш пс/снЧ

Обозначение
Условное
давление

Ру,
МПа/кгс/см2)

ТС-583 000-010

1,0(16)

ТС-583.000-073

1,0(10)

ТС-583.000-15!

1.6(18)

ТС-583.000-213

1,0(10)

-011 -074 -156 -216
-016 -079 -157 -219
-017 -080 -16/ -220

-62/ -085 ■ 162 -225

-022 -08В ‘ /63 -226

-023 ’ /03

1,6(16)

-166

Ш ю )

-243

1,6(16)

-027

1,0(10)

-104 ‘ 167 -244

-028 -109 -172 -249

-035
-034

-1/0 -173 -250
-1/4 -178 -254

-039 -1/5 -179 -255

-Обо -116 -196

1,6(16}

-256

-057

1.6(10)

-120

1,0(10)

-197 -259

1,0(10)
-058 -121 -гог -260

-063 
-ОБО

-126 -203 -265
7 127 -207 -266

-068 -132 -208 -27/

•069 -133 -209 -272

-070 -150 1,6(16)

Шнfh/rm №докум. Подл. farm
кол. Иванова

ТС-583. ООО 0 5
Вист
16

-g3Qя-о )  52 цмрмат лз
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\ж

Рис. 1 из труды 

а1
Рис. 2 из листе 

остальное см. рис. /

Ллз ])н от 108 до 159мм

к .

А А подернуто 
9

Шаблон для разметки

=5?

с
16 С

2
С (делить на 16 рабных частей)

\?(v,

Схема раскроя труд на концебые сектора

Ляя Ян от 219 до1620мм 
См. л. 1

Расположение шбоб сварных труд (обечаек)

1. Разделка конца сектора, присоединяемого к труде, 
должна соответствовать ТС-581Л .

О + 1Т16 С. -  z .
3. *  Размеры для справок.
Р. Остальные требования по ТС-581Д .

Таблицу исполнении см. листы 3...15

Изн. Наст

Т.контр.

т долям.
Голядеда

Н.контр. ПаутоВ sf?
Ут5. \ Сокол об____

Кол. Нданоба

Подл. Ата

КридшииЩЬк /Ш

Ш Ш .

M l

ТС-583, 00/

Сектор шцеВой
Лит. Масса Масштаб

См.
тадл. —

См. табл.
2ЪЪ98-0Г~53

Институт 
Знергомонтажпрослт 
Ленинградский филиал 

Формат Аз
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 1

m m -л
Л з

Сектор концевой 6  качестве труво/ с косым срезом

Тип Б

Рис. 1 _ из труды

т 1
Шаблон для размет ки концов труд

Тип В

Рис. 1 из тру Вы д

* *  Размеры уст анавливают ся проектировщиком 
трубопровода

Изм. Лист № Во кум. Подп. 4та
ТС-583.001

23398-01 W ~ Формат АЗ
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Ьы
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ск
 1

Размеры 5 мм

Обозначение
Дабление, Услобный

Пн, S* &1 л Рис.
е 9 т

Материал Масса,
МПа

(кгс/смг)
проход а  1

Помин. Пред.
отл. Иомин. S

t Помин. Пред.
откл. кг

ТС-583.00/ 100 108 л /15 И
-001 125 133

Ч
118 и

-002 150 159 5 121
Труба 

J1h *S-Z0  
T916-3-190-82

2,1
-003 200 219 7 129 100 5.2
-006 250 273

8
137 1 6,2

-005 300 325 103 7,6
-006 350 377 д 150 10,2
-007 600 1/26

9
157 11,9

-008 500 530 8 191 120 Tpy5am *s-nrtc
ГОСТ20295-85

16,1
-009 Ру

2,5(25)
1/ 7 ’30' 170 100 19,0

-0/0 600 630 12 217 136 2 18 +5 2,0 +zo 2,0 + 1,0 Лист
6-0HS ГОСТ/9903-74 32,2

-о// 183 то -1.0 -0,5 1ST 0/2 ГОСТ5520-79 26,0
-0/2 700 720 9 260 165 30,5
-0/3 195 100

1
Труба TBh'S -ППС 
ГОСТ20295 -85

28,5
-0/9

800 820
11 216 108 35,6

-0/5 212 106 36.7
-0/6 900 920 262 121

20 +5 2,0 +2,0 2,0 +1,0
Лист

Б-ПН-S ГОСТ/9903-74 
16Г 612 ГОСТ5520-79

56.8
-0/7 232 in 2 -1,0 - 0,5 53,6

-0/8
1000 1020

16 269 135 Труда Ян* 517ПС-у 
ТУ14-3-Н38-82

70,2
-0/9 252 117 1 66,3
-020 то 1220

322 161 100,8
-02/ 18

292 130
+ 2,0 +1,0

Лист 112,6
-022 375 187 2 26 +6 2,0 3,0 Б-ПН-S ГОСТ19903-74 176.9то 1620 ~1,0 -0,5 16Г С-12 ГОСТ5520-79
-023 22 331 166 167,8

ТС-583.001 Лист
zИЗМ.Лист №  до,ним. Псдп. Лата О

Коп. ИВаноба____________ 23398-01 55  формат Аз
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Вы
пу

ск
 1

м о  т - л Продолжение

Обозначение
УслоВный
npowd

ly

Шаблон для разметка

с У , Уг Уз Уч Уб Ув Уг Ув Уз

ТС-586.001 100 339

100

101

102 то 108 111 113 115 115
-001 125 018

103 105 109 113 /15 117 118
-002 150 500 107 111 115 118 120 121

-003 200 688 щ 109 115 120 125 128 129
-ооь 250 858 105 111 119 126 132 136 137
-005 300 1021

102
106 113 122 130 137 191 ЮЗ

-008 350 т 107 115 125 135 № 108 150

-007 ООО 1338 108 117 129 100 109 155 157

-008 500 1665 120 123 130 102 156 170 181 188 191

-009 100 103 110 122 135 109 160 167 170

-010 600 1979 130 137 Мб 160 176 191 205 210 217

-он 100 103 112 126 102 157 171 180 183

-012
700 2262 105 109 159 170 193 211 226 236 гОо

-013 100 1О0 110 129 108 166 181 191 195
-01 If

800 2576
108 112 120 191 162 183 200 212 216

-015 1О0 108 120 137 158 179 196 208 212
-016

900 2890 121 126 139 158 182 205 220 237 202
-017 111 116 123 108 172 195 210 227 232

-018
1000 3200

135 160 155 176 202 228 209 260 269

-019 117 122 13? 158 185 21/ 232 207 252
-020

1200 3833
161 167 185 21/ 202 272 299 316 322

-021 130 т 150 180 W 202 269 286 292
-022

1900 0061
187 190 т 205 281 317 308 368 375

-023 т 151 171 202 238 273 зоб 320 331

Изм. (lucm№докум. Ладе. Дето ТС-583.00f
23'59Х-0/ 56

Паст

Фермат Аз



m m - 3 i
VST

!>

I
*

I

I
‘f

1

f-§
£

i
I

Обозначение
Дабление,

МПа
(кгс/смг)

Услобный
проход
пу

Dh< sf

TC-583.001 - 020
boa ш-025 7

-026 500 530
8-027

600 630
-028 10
-029

700 720
-ojo

Ру
*1,6(16)-031

820
в

-032
800

-033
900 920-03b

10-035
1000 1020

-036
-037

1200 1220 11
-038
-039 lOoo 1620 10-ooo
-obi 500 530 11
-002 PpaS 

2,2(22) 
t =350°С

-0b3 700 720 12
-ООО

lb
-005 800 820
-0b6 18

, *h
<*/

7°30l

Размеры § мм
Продолжение

о , ь, Рис.
е 9 т

Материал Масса,
кгПомин Пред.

0Л7ХЛ Номин. Пред.
отм. Нонин.Пред: 

отм.
163 106

/ - - — — - -
Труда -Т

m * sn cr aioo-76 
820 ГОСТ 1070S-80

9,8
157 100 9,3
191 120 Триии

m*$nncrffCT20295-S5 16,1
211 130

2 14 Н 1,5 +1,5 
- 1,0 1,5 + 1,5 

-0,5
Лист

6-oh-s  гоеттози
16ГС-ПГ0СТ552009

21,5
183 100 п о
200 105

1 - - - - ~ ~
Труба

m*S-nncm2D29S85

30,5
23,4
29,2

195 100
216 108
212 юь 28,0
202 121

2 16 +0 2,0 *2,0 
-1,0 2,0 + 1.0 

-0,5
Лист

БПН-S ГОСТ 19903-10 
1БГ С-!2 ГОСТ5520ТО

О0,7
232 111 38,5
269 135

1 — — — — - —
Труда

Он^ппст ю зит

50,3
252 117 Об,!
322 i6 i 79,0
292 130 69,2
375 187 2 20 +5 2,0 +2,0

-1.0 2,0 *1.0 
-0,5

Лист
БПН-S ГОСТ19903-70 
18Г С-12 ГОСТ5520-79

136,0
М5,5331 м

191 120
1 ~ - - ~ ~ -

Труда
т-тю-пгкттт

22,0
170 100 19,0
200 105 37,1
195 100

2
20 +5

2,0 + 2,0 
-1.0

2,0 + 1,0 
-0,5

Лист
в-пногосттоз-ю 
16ГС-12Г0СТ5520-79

36,1
216 108 05,1
212 ЮЬ 20 +6 3,0 56,3

1

1
-- Г Г

Изм.(!ист /Is до к ум. Подл. \Дата тс-583.001 flve/n

23398-Of 57 Фархат A3
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Размерь, 6 м м ___________________ Продолжение

Обозначение
УслоЗный
проход

л у

Шаблон для разметка
С У, Уг Уз У« Уз Уз У7 Уз Уэ

ТС-583.001-т 900 1338 106 108 т 123 135 196 155 161 163
-025 100 102 108 117 129 190 199 155 157
-026 500 1665 120 123 130 192 156 170 18У 188 191
-027 600 1979 139 137 т 160 176 191 205 219 217
-028 100 103 112 126 192 157 171 180 183
-029 700 2262 195 199 159 т 193 211 226 236 290
-030 т 109 114 129 198 166 181 191 195
-031 800 2576 108 112 129 191 162 183 200 212 216
-032 109 108 120 137 158 179 196 208 212
-озз 900 2890 121 126 139 158 182 205 229 237 292
-030 in 116 129 148 172 195 219 227 232
-035

1000 3209 135 190 155 176 202 228 299 269 269
-036 117 122 137 158 185 211 232 297 252
-037 т о 3833 161 167 185 211 292 272 299 316 322
-038 130 136 159 180 211 292 269 286 292
-039 10ОО 9961 187 199 219 295 281 317 398 368 375
-090 199 151 171 202 238 273 309 329 331
-091

500 1665 120 123 130 192 156 170 18/ 188 191
-002 то 103 110 122 135 199 160 167 170
-003 700 2262 195 199 159 179 193 211 226 236 290
-ООО 100 109 114 129 198 166 181 191 195
-005

800 2576 108 112 129 191 162 183 200 212 216
-006 109 108 120 137 158 179 196 208 212

Изм.Лист Nз до к ум. Подп. Лата
Коп. Иванова

Т С -5 8 3 . о т
23398-01 58

/Тост
6

Формат АЗ



Ин
8.№

по
дл

. 
По

дл
. и

 да
т

а 
вз

ам
мн

бЛ
Ин

в.Н
зд

нб
л. 

По
дл

, а
 да

т
а 

Се
ри

я 
5

 -9
03

43
 

вы
пу

ск
 1

ш о т -3 1 Размеры S мм Продолжение

Обозначение
Давление\ Условный

Du, S,* ь< Рис.
е 9 /7 7

Материал Масса; 
кгМПа

(кгс/смг1
проход

39
с4(* Помин; Пред.

откл. Помин. If Номин. Пред.
отлл.

ТС-583.001 - 01(7 100 108 4 122 1,1
-Оке 125 133 127 1,5
-049 150 159 5 132

100

Труба
2,2

-050 200 219 7 144 4,5
-051 250 273 8 159 105 8h*S-20T914-3-19№ 6.9
-osг 300 325 180 115 1 — — — — — — 9,3
-053 350 377 200 125 13,3
-054 400 426

9
220 135 16,5

-055 500 530 8 212 106 Труба 16.4
-056 р9

2.5(25)
11 209 юз №>snncracT2iwm 22,0

-057 600 630 12 1145' 252 126 2 18 *5 2,0 +2,0
2,0 + 10 Лист

6-ПН5 ГОСТ19903- 74 34,6
-058 239 113 -to ~0,5 16ГС-12Г0СТ5520-79 32,2
-059 700 720 9 286 143

Труба
33,9

-060 256 122 1 37.3
-06/ 800 820

1/ 326 163 т^1ШГОС72029Ш 53,8
-062 296 132 47.0
-063 900 920 12 366 183

2 20 +5 2,0 +2,0 2,0
+ 1,0

Лист
б-ПН-S ГОСТ19903-74 86,3

-064 325 142 -to -05 16ГС-12 ГОСТ5520-79 73.4
-065 1000 1020 14 406 203 Труба 17н*з-ппс-у

77/(4-3-1138-82

105,6
-066 304 101 1 — - - - - - 70.5

-067 1200 1220
486 243 152,0

-068 18 366 122 C
S|«*C

 

* » н о
-0,5

Лисп 130,2
-069 1400 1400 566 283 2 24 +6 2.0 3.0 б-ПН-S ГОСТ19903-74 264.5
- 070 22 426 142 16ГС-12 Г0СТ5520-79 175,7

58

Изм.Лист Нгдокум. Подл. Цат
Коп. ИбаноВа

ТС-583. 001
23393-0? 59

Лист
| 7 ~

Формат АЗ
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Вы
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ск

 1
mo т-31 Tss~

Размеры 8  мм
Продолжение

Обозначение
УслоЗный
проход

я у

Шаблон для разметки

с У* Уг Уз Уи Уз Уе У7 Уе Уз
ТС-583.001 -047 100 339

100
101

103 107 111 115 119 121 122
-0(/8 125 ш W4 108 114 119 123 126 127
-ш 150 500 105 110 116 122 127 131 132
-050 200 688 102 106 и з 122 131 138 142 144
-051 250 858 105 107 113 122 132 162 151 157 159
-052 300 1021 115 118 126 135 168 160 171 177 180
-053 350 т 125 128 137 147 163 178 188 197 200
-051/ ш 1338 135 138 167 161 178 196 208 217 220
-055

500 1665 106 116 121 138 159 180 197 208 212
-056 103 107 1/8 136 156 176 194 205 209
-057

600 1979 126 131 ш 165 189 213 234 247 252
-058 113 118 131 152 176 200 221 234 239
-059

700 2262 163 169 166 187 215 242 265 280 286
-060 122 128 № 166 196 222 245 260 266
-061

806 2576
163 Щ 187 212 265 277 302 320 326

-062 132 138 157 183 216 245 271 290 296
-063 900 2890

183 190 209 260 275 309 340 359 366
-т 162 169 169 199 236 269 298 318 325
-065

1000 3206
203 210 232 265 305 364 377 399 406

-066 101 110 131 т 203 240 274 295 304
-067

1200 3833 гбз 253 279 319 365 410 450 476 485
-068 122 т 156 Щ 266 292 332 358 365
-069

1Ш 6661 283 296 326 370 625 479 525 555 566
070 162 153 195 230 286 338 373 415 426

Изм. Пит № домм. Подп Цата
Коп. Ибанода

ТС -583.001
23398-01 60

Паст
________ 8 _
Формат АЗ
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Обозначение
Давление,

МПа
(кгс/см2)

Условный
прокод

и у
Ш , н

ТС-583.00! - ОТ! 4оо 426 7
-072 500 530 8
-073 600 630
-074 10
-075

700 720
-076 9
‘077 Ру

800 820
-078 *  1.6(18)

-079 ООО 920
‘080

10-081 WOO 1020
-082
-083 1200 т о 11
-084
-085 1400 1420 14
086

-087 500 530 11
-088 Рраб

2,2(22)-089 100 120
12

-090 t=350°C 14
■ 091 800 820
-092 18

<*1

11*15'

Размеры 6 мм
Продолжение

Of ь, Рас.
е 9 т

Материал Масса,
кгНамин. вред.

откл. Помин. Пред.
откл. Помин. Пред

откл.

220 135
1 - - - - - -

7 .  Т Лн* SГОСТ M70U - 76 
1Р№ в20 ГОСТ 10705-80 12,9

209 103
TpuffaT-]?H*s-nnc 
ГОСТ20295-85 16,1

252 126 2 1,5 +1,5 
-1,0 1.5

+ 1,5 
-0.5

Лист
Б-ЛН-S ГОСТ19903-74 
1БГ С-12 ГОСТ5520-79

23,2
239 113 21.6
286 143

1 - - - - - -
Труба

тр5-пгюгтая95-85

33,9
266 122 30,7

326 163 44,1

296 132 38.5

366 183 2 16 2,0 +2,0 
-1,0 2,0 + 1,0 

-0,5
Лист

6- ПН$ ГОСТ,9903-71) 
1БГ С-12 ГОСТ5520-79

ч» ^
5S 5?325 142

406 203

1 — - ~ - ~ -
Труба

Ш&17Г1СШШВ8-82

76,0
304 101 50,6
486 243 119,7
368 122 80,Q

566 283
2 20 + 5 2,0 +2,0 

-1,0 2,0 +1,0
-ots

Лист
Ш Л  ГОСТ19903-74 
16Г C-t2 Г0СТ5520-7Я

206,3
426 142 137,9

211 105
1 — - ~ - - -

TpySa
W p s -n ric m m m

22,2
208 103 21,8
286 № щ
285 122

2
20 + 5

2,0 + 2,0 
-1 ,0

2,0 + 1,0 
-0 ,5

Лист
Б-ПН S- ГОСТ19903-74 
16ГС-12 ГОСТ5520-79

47,0
326 163 68,2
295 132 24 *6 3,0 75,8

Изм.ЛистН-докум. Подо Пита
ТС-58 3 .0 0 ? Sum

23398-01 61
9

Формат аз
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УбГ

ШОШ-31

Обозначение
Услобный
проход

яу

Шаблон для разме/пки

с У, Уг Уз Уч Уз Уб У7 Уз Уз
ТС-583.001- 011 ООО 1338 135 138 Ю7 161 178 т 208 211 220

-072 500 1665 103 107 118 136 156 176 190 205 209
-073

600 1979 126 131 100 165 189 213 230 207 252
-070 113 118 /31 152 176 200 221 230 239
-075

700 2262
№ 109 ISO 187 215 202 265 280 286

-076 122 128 1*!3 /66 190 222 205 260 266
-077

800 2576
/53 169 187 212 205 277 302 320 326

-078 132 138 157 183 210 205 27/ 290 296
-079

900 2890
183 190 209 200 275 309 300 359 366

-080 102 109 169 199 230 269 298 318 325
-081

1000 3200 203 210 232 265 305 300 377 399 006
-082 101 1/0 131 165 203 200 270 295 304
-083

1200 3833
203 253 279 3/9 365 Ою 050 076 086

-081/ 122 130 156 196 200 292 332 358 366
-085

1Ш 0061 283 290 320 370 025 079 525 555 566
-086 102 153 195 230 280 338 373 015 026
-087

500 1660
105 109 121 138 158 178 195 207 211

-088 103 107 118 135 155 176 193 200 208
-089

700 2261
юз /09 168 187 215 202 261 281 286

-090 122 127 106 166 193 221 200 259 265
-091

800 2575
163 /69 187 213 205 276 302 320 326

-092 132 138 155 182 213 200 271 188 295

Изм.Лист докуй. Подо. Цат
ТС- 583.001

23398-01 62

Лист
10

Фермат АЗ
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1 0 0  Ш - 0 1

Размеры В мм

Щ

Продолжение

Обозначение
Давление,

МПа
(кгс/смг)

Условный
проход

Я у
UHi S *

*
<*t <*< b, Puc.

e 9 m
Материал

Масса,
кгПомин. Oped-

откп. Помин. It Помин. Пред-
откл.

ТС- 583. 001 -093

Ру
2 ,5 (2 5 )

100 108 k

15°

130

wo

1 — — — - - -

Труба
T}H*S-20mll-3-ll60-75

1,2

- т 12.5 133 136 1,5
2,3-0 9 5 150 159 5 т

-096 200 219 7 158 4.7

-0 9 7 250 273
8

196 123 8,k

-0 9 8 300 325 225 137 11,3

-099 350 377
9

202 101 12,k

-100 ш 1/26 228 no 15,9

-101
500 530

8 28k 1k2 Труба т
530.S-ПГ/СГОСГ2029585

21,9

-102 11 203 121 27,0

§i 
i 500 630 12

338 159 2 18 +5 2,0 +2,0 
- Ю 2,0 + 1.0 

- 0,5
Лист

6ПН-12 ГОСТ19903-79 
ЮГ 012 ГОСТ5520-79

k5,5

303 13k kO,1

-105
700 720

9 386 193

1 — — — — — —
Труба Т

9н*$ПГ№Г0СТ2029585

k5,8

-10В
11

339 1k6 kB,7
-107

800 820
kko 220 72,k

-108 330 110 k8,3

-109 900 920
12 k93 2k6

2 20 +5 2,0 + 2,0 
-1.0

2,0 + 1.0 
- 0,5

Лист
Б-ПИ-S ГОСТ 19903-78 
1ВГС-12 ГОСТ5520-79

115,6
77,1-110

Ik

370 123

-111

-Н 2
1000 1020

5k6 273

1 — — — — — —
Труда Лн*517Г1М- 
-ТУ19-3-1138-82

1k2,k

O il 137 95,2 
20k, k-113

- м
1200 1220

65k 327

18
k92 w k

2 2k +6 2,0 +2,0
-1.0 3,0

t* 
1

Лист
Б-ПН-S ГОСТ /9303-79 
16Г С-/2 ГОСТ5520-79

175,0 

35k,7 

236,5
-115

Юоо 1020
760 380

-116 22 570 190

Изн. Лист №0окум. Подл. Рим
Кол. Иванова

ТС- 583. 001
23398-01 63

Лист
11

Формат АЗ
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Вы

пу
ск

 /
ш о т -0 1 п „ ПродолжениеРазмеры о мм_____________________ __________

Обозначение
Условный
прокод

Ру

Ша5лон для разметки

С У< Уг Уз Уч Ув Уб У7 Уг Уя
ТС-583.001-093 100 339

т
101 юо 109 115 121 126 129 13011 1Z5 018 105 111 118 125 131 135 136

-095 150 500 102 106 113 122 131 138 102 100
-09В 200 688 109 118 129 100 109 156 158
-097 Z50 858 123 126 130 106 160 173 185 193 19611 300 10Z1 137 юо 150 160 181 198 212 222 225
-099 350 1180 101 105 116 132 152 171 187 198 202
-ю о ООО 1338 110 118 131 109 171 193 211 220 228
-101 500 1665 10Z 107 163 186 213 200 263 279 280
-10Z 121 126 102 165 192 219 202 258 263-юз

600 1979 169 175 190 221 250 286 313 332 338-юо 130 100 159 186 219 251 278 297 303
-105 700 ZZ6Z 193 200 221 253 290 326 358 379 386
-106 106 153 т 206 203 279 311 332 339
401

800 2576 220 228 252 288 330 372 008 032 ООО
-108 НО 118 102 178 220 262 298 322 330
-109

300 2890
206 255 282 322 370 018 058 085 093

-но 123 132 159 199 207 295 335 362 370
-111

1000 3200 273 283 313 357 010 062 506 536 506
-11Z 137 107 177 221 270 327 371 О01 ОН
-113 то 3833 327 339 375 028 091 553 606 602 650-щ 160 176 212 265 328 391 ппц 080 092
-115

10ОО 0061
380 395 036 097 570 603 700 705 760

-116 т 205 206 307 380 053 510 555 570

Щ

Изм.Лист Н-докум. Подл. Мот
коп. ИВаноВа

ТС-583.001
23398-01 6*+

Пист

Формат Аз
11



100 Ш-31

I

i
oc

*

I
I

4
1

I
I
? '

1

Обозначение
Давление,

МПа
(кгс/смг)

Условный
проход
%

Г н . S *

ТС-583.001 -117 ш 426
-118

7

-119 500 530 в
-120 600 630
-121 10
-122

700 720
-123
- ш

Ру
£1,6(16)

800 820
9

-125
- 12В

900 920
-127
-128

1000 1020
10

-129
-130

1200 1220 и
-131
-132

1400 1420 14
-133
-134

500 530 11
-135
-136 PpaS

100 720
12

-137 2,2(22)
t=350°C 14

-138 800 820
-139 18

Размеры S мм Продолжение

15°

а , Ь Рис.
е 9 т

Материал Масса,
кг

H it
11,9

Ромин. Пред.
втм. Помин. Пред.

откл. Помин. Пред.
отм,

228 m
1 — — — — - -

_ TpyffQ Г
U h *s гост тон-7б 
его Г0СП0705-В0221 m

263 121
Tpyffa Т

Он* S-17HCr0CT2C295-85 19,8
338 169

2 14 +4 1,5 + 1.5 
-1,0 1,5 + 1.5 

~0,5

Лист
б-ПИ-S ГОСТ19903-74 
16Г C-tZr0CT5520-79

за
303 m 26,9
386 193

1
Труда Т

Зн*9-тГ0СТ№9т

45,8
339 146 38,3
440 220 59,4
330 НО 39,6
493 246 г 16 +4 2,0 +2,0

-10 2,0 *1,0 
-0,5

Лист
Ш -S Г0СТ19903-П 
16Г С-12Г0СГ5520-79

818
370 123 55,3
646 273

1 - — — - — -
Трубя

Яи&т еут зизт

102,1
411 137 68,3
654 327 161.1
492 164 107,6
760 380

2 20 +5 2,0 *2,0 
-1,0 2,0 *1,0

-0,5
Лист

5'flH’S ГОСТ19903-74 
1$ГС-1г ГОСТ5520-19

276.7
184.7570 190

284 142
1 - — ~ — — — Труда Т

Ян»Н17Г1Ст2029№

30,0
263 121 27,0
386 193 55,7
339 146

2
20 *■ 5

2,0 ш  
- 1,0

2,0 +1.0 
- 0,5

Труба
Ш 'Ш ю т т т г

59,2
439 220 91.8
330 110 24 + 6 3,0 78,3

Изм.Лист N5 долям. Подл. Пома ГС-583, 001
23398-01 65

Аист
13

Формат АЗ
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бы

пу
ск

1
т ш - 3 1 Размеры 8 мм Продолжение

Обозначение
Условный
проход

зу

Шаблон для разметки

с У< Уг Уз Уч Уз Ув У? Ув Уз
TV-583.001-117 400 1338 114 118 131 149 171 193 211 224 228

-118 107 111 124 142 Щ 186 204 217 221
-119 500 1665 121 126 142 165 192 219 242 258 283
-120 600 1979 159 175 194 221 254 286 313 332 338
-Ш Г 134 140 159 188 219 251 278 297 303
-122 700 2262 193 200 221 253 290 326 358 379 386
-123 146 153 174 206 243 279 311 332 339
-124

800 2576 220 228 252 288 330 372 408 432 440
-125 110 1/8 142 178 220 262 298 322 330
-126

900 2890 246 255 282 322 370 418 458 485 493
-127 123 132 159 199 247 295 335 382 370
-128 т о 3204 273 283 313 357 410 462 SOB 536 548
-129 137 147 177 221 274 327 371 401 411
-130 т о 3833 327 339 375 428 491 553 506 642 554
-131 164 176 211 265 328 391 444 480 492
-132 1Ш 4461 380 395 435 497 570 643 704 745 760
-133 190 205 246 307 380 453 514 555 570
-134 500 1664 142 147 163 186 213 240 263 279 284
-135 121 126 142 165 192 219 242 258 263
-136 700 2281 193 200 226 252 289 326 352 378 386
-137 146 154 180 206 243 280 306 332 339
-138 800 2575 220 228 252 288 330 372 407 431 439
-139 110 118 142 178 220 252 297 321 330

ТЖ

Пример условного обозначения концевого сектора,, применяемого 6 качестве трубы с косым срезом типа Б , суглом 11° 15' 
диаметром 426мм, толщиной стенки Эмм и длиной at - 1000мм на условное давление Ру 2 ,5 МПа:

Труда 11е/У 6-426*94000-2,5 ТС-583.000-054
I

щ

Пит Ну Ш ум. Подл. УЬ/па TC-S83.001
23398-01 66

вист
14

Формат АЗ
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Вы

пу
ск

 1
zoo m - л

Сектор промежут очны й б  качест ве трубы с косым срезом

Тип Г

Рис_1__из трубы Шаблон для разм ет ки

* *  Размеры устанавливаются проектировщ иком 
трубопровода

ИЗН.Лист /У-докун Подо. Дата
коп. Ибаноба

ТС-583. 002
23398-01 68

Лист
_________ ~ 2 ~
Формат АЗ
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Вы
пу

ск
 1

г о о ш - з ±

Размеры 8  мм

Обозначение
Давление,

МПа
(кгс/см1)

Условный
проход
%

Л н, S 1 * г а Ь Рйс.
е 9 т

Материал
Масса,

неПомин Пред* 
откл. Помин. Пред,

откл. Помин. Пред.
откл.

ТС-583.002

ру
2,5(25)

т 108
0

2T3tl

т
100

1

Трува
8H*S-20T9H-3-m-82

13
-01 /25 133 т 1,6
-02 150 т 5 т 2,5
-03 200 2)9 7 188 5,5
-0 4 250 273

8
218 110 8,6

-0 5 300 325 260 130 )2,3
-06 350 377

9
300 150 18,5

-0 7 ООО 026 ЗОо 170 23,7
-08

500 530
8 026 212 Труба Т

fo s-m c m m m
32,7

-09 И 318 106 29,9
-10

600 630 12 500 252 г 18 *5 2,0
+2,0 
'1 0 2,0 н о

-6,5
Лист

&m-S ГОСТ19903-74 
16ГС12 ГОСТ5520-79

69.1
-11 378 126 06,1
-12

700 720
9 572 286

1 - - - - - -
Труда Т

Цн'Ж1СтЖ9535

67,9
- 13

11
032 т 55,0

-10
800 820 652 326 107,5

-15 092 160 710
- 16

900 920
12 732 366 1 20 *5 *л

+2fi
-1,0 2,0 + 1,0 

-0,5
Лист

5-ons пег тзт-70 
15Г С-12 ГОСТ5520-79

1726
-17

14

!8

550 180 115,5
-18

1000 /020
812 606

1 TpySaUH*s-tirtc-y 
ТУ 10-3-1138-82

211.9
-ю 608 202 т о

303,9-20
-21 1200 1220

972 086
732 200

г 20 *6 2,0 *2,0 
- 1,0 3,0 -0,5

Цист
6-PH-S ГОСТ19903-70 
1ВГС-12 ГОСТ5520-79

260,0

1132 566 528,3-22 то то-2 3 гг 852 280 353,5

Изм.Ласт Неоном. Поди Лата
Коп. Ибанаба

1C-583.002
25598-01 63_____

Лист
_________ П г
Формат АЗ
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Ьы
пу

ск
 /

z o o  m -ох Размеры в мм_____________________ Продолжение

Обозначение
Ус/ш6нбш Шаблон для раз мет ни
проход

яу С У, Уг Уз Уй Ур Уе У7 Уе Уз
ТС-583.002 100 339 103 107 111 115 119 121 122

-0! 125 418
юа

101 104 108 НО 119 123 /26 127
-02 150 500 105 110 116 122 127 131 132
-03 200 688 юг 106 113 122 131 138 № м
-Bit 250 858 105 107 113 122 132 142 151 157 159
-05 300 1021 115 118 124 135 148 160 171 177 180
-05 350 1184 (26 128 137 147 163 178 188 197 200
-07 ш 1338 135 138 147 161 178 194 208 217 220
-08 500 1665 106 110 121 138 159 180 197 208 212
-09 /03 W7 118 136 155 176 194 205 209
-w 600 /979 126 131 144 165 189 213 234 247 252
-11 ИЗ не 131 152 176 200 221 234 239
-12 700 2262 143 149 164 187 215 242 265 280 286
-13 122 128 № т 194 222 245 260 266
-ю 800 2576

163 169 187 212 245 277 302 320 326
-15 132 133 157 183 214 245 271 290 296
-16 900 2890 183 190 209 240 275 309 340 359 366
-17 142 149 169 199 234 269 298 318 325
-18 юоо 3402 203 210 232 265 305 344 377 399 406
-19 101 НО 131 165 203 240 274 295 304
-20

1200 3833
243 253 279 319 365 410 450 476 486

-21 122 130 156 196 244 292 332 358 366
-22 т о 4461 283 294 324 370 425 479 525 555 566
-23 142 153 198 230 284 338 373 4/5 426

09

ИЗМ.Лит Н-докуи. /700/2. Ля/м
Коп. ИВаноВа

ТС-583.002
233 98-0/ 7(3 формат Аз



Ш
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бы
 пу

ск
 1

I 70

zoom-о!
Размеры В мм

Продолжение

ШТозначение
Аабление, 

МПа 
( кгс/см2)

УслоВный
проход Л и, s :

ТС-583.001-lb «00 «26 7
-2 5 soo 530 8
-2 6

600 630
-2 7 10
-2 8

700 120
-19
-30

py
* 1,6(161

800 820
9

-31
-3 2 /}/)Л №
-3 3

900

-3 0
WOO 1020

10

-3 5

-3 6
1200 mo 11

-3 7
-3 8

1«00 1020 14
-39
-b o

500 530 11
-0 1

Ppa5
1,2(22}

t-3 5 0 °C

- h i
700 720

12

-t*3 1b
-« «

800 820
- i s 18

ггзд

a 6 Рас.
e 9 /77

Мат ериал Масса; 
кгНонин. бред

отм. Нонин. I
t НемалПред.

аткл.
300 170 / - - - - - -

T*..e-rr ЛН*SГОСТ f070Ь-76 ,р*аш ё 20 ГОСТ TQW5-8Q 18.5
318 106 Труба TUhxS 17ПС ГОСТ20295-85 21,8
500 252 2 14 +4 1,5 4 5

-1,0 1,5 +1,5 
-0,5

Лист
5-ПН-8-ГОСТ f9903-74 
16Г С12 ГОСТ5520-79

«6,5
378 126 30,9
572 286

1 — - ~ - — -
Труба Т

Ш*9-17Г!СГ0СТ2029535

67,9
b32 m «5,5
652 326 88,2
b.92 164 59,0
732 366 1 16 +4 2,0 + 2,0 

-1 ,0 2,0 + f,0 
-0,5

Лист
6-0H-S ГОСТ19903-70 
ШГ СТ2 ГОСТ5520-19

123,2
550 18b 82,«
812 «06

i
Труба

В н & т т ю -ю т

152,0
608 202 101,1 

239,«972 1/86
732 l«b 160,0

1132
852

566
280 1 20 *5 2,0 + 2,0 

- 1,0 2,0 НО 
-0,5

Лист
Ш-$-ГОСГ19903-70 
1ST С12 ГОСТ5520-19

«116
275,7

«20 211
1

Тру8а Т
О н^т ппвж гт т

45,6 
30, b 
8«,2

316 106
57b 286
bJO m

2
20 + 5

2,0 +2,0 
-1,0

2,0 + 1,0 
-0 ,5

Лист
Б ЛИЗ ГОСТ19903-10 
!5Г С-12 ГОСТ 5520-19

71.3
139.3652 326

b.90 16b 24 +6 3,0 118,9

ИЗМ.Яис/л ^
 

!

Подл. Лет ТС S83.002
23ZQ8-0I 71
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и г

zoom-01
Размеры В мм Продолжение

Обозначение
Условный
проход

Зу

Шаблон дня разметки

С У, Уг Уз Уч Уб Уз У7 Уз Уз
TC-585.00Z-ZP 400 1338 /35 /38 147 161 178 194 208 217 220

-15 500 1665 /03 107 118 136 156 176 194 205 209
-26 600 то 126 13/ /44 165 189 2/3 234 247 252
-27 1/3 1/8 131 152 176 200 221 234 239
-28 700 2262 143 149 164 187 215 242 265 280 286
-29 122 128 143 166 194 222 245 260 266
-зо 800 2576 /63 169 187 212 245 277 302 320 326
-31 /32 138 /57 183 214 245 271 290 296
-32 900 2890 183 /90 209 240 275 309 340 359 366
-33 142 149 169 199 234 269 298 318 325
-34 1000 3204 203 210 232 265 305 344 377 399 406
-35 /0/ 110 131 165 203 240 274 295 304
-35 то 3833 243 253 279 319 365 410 450 476 486
-37 /22 130 156 196 244 292 332 358 366
-38 14оо 4461 283 294 324 370 425 479 525 555 566
-39 142 153 195 230 284 338 373 415 426
-4о 500 1634 105 109 121 138 158 178 195 207 211
-41 /03 107 118 135 155 176 193 204 208
-42

700 226/ 143 149 168 187 215 242 261 281 286
-43 /22 127 146 166 193 221 240 259 265
-44 800 2575 163 109 187 213 245 275 302 320 326
-45 /32 138 155 182 2/3 244 271 288 295

Изм. Лист н~докум. ЛоМ 4та ТС-583.002
23398-01 72

Лист

формат АЗ
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Размеры В мм

Обозначение
Лабление, УслоВный л* Ь Рис.

е 9 т Масса,
кгМПа

(кгс/см*)
проход

Лу
Вн, S* а Помин Вред.

отл. Вомин Вред.
откл. НонинВред.

откл.
Материал

ТС-583.002-46 100 108 4 160 1,3
/26 133 172

100
и

-48 150 159 5 188 Труба
Hn*S-20T9M-mSl

2,7
-49 200 219 7 216 5,8
-50 250 273 8 292 т 11.5
-51 300 325 350 щ

4 15J
-52 35Q 377 а т 202 24,8
-53 400 426 456 228 31,7
-54 500 530 8 568 284 Труба Т 43,9
-55 р9

2,5(25) 11
30° 426 142 5sps-nncmim95es 40.0

-56 600 630 12 676 338 Z 18 1-5 W +го 2,0 НО Лист
6~ВН12шГ0СТ13903-78 92,9

-57 506 188 - 1,0 -8,5 16Г С'!2 ГОСТ5520-79 61.8
-58 700 720 9 772 386 91.5
-59 578 192

1
Тру5а Т 74,2

-so
800 820

11 880 440 OH’snnmcnm-ss 144.9
-61 660 220 95,6
-62 900 920 11 984 492

20 +5 2,0 *2,0 2,0 НО
ЛистБ-ПИ-S ГОСТ <9903-74 231.5

-63 740 246
2 - 1,0 - 0.5 16Г C-nmCTS520-79 154,5

-64 1000 то 14 1092 548 TpySa Bn*s-arK-y 
ТУ 14-3-1138-82

284,8
~65 822 274 1 190,3
-66 то 1220

1308 654 408,9
-6 7 18 984 328

* 2,0 но
Лист 350,0

-68 1520 760 г 29 +6 2,0 3,0 б-пн-sгост таз-74 709,4
1400 1420 -1,0 -0,5 1ST СИ ГОСТ5520-79-6 9 22 1140 380 473.0

72

ТС-583.002
Ит Лист Едоком. Подп. Лата

Коп.Иванова________23398-01 73____Формат АЗ
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I

ZOO №01
T F

Размеры S мм Продолжение

Обозначение
Уелобный Шаблон для разметки
проход С у, Уг Уз Уц Уз Уз Уг Ув &

ТС-583.002 -1(6 100 339 101 Ю4 109 115 121 126 129 130
125 418 100 105 in 118 125 131 135 136

-88 150 500 102 106 113 122 131 138 142 щ
-4 9 200 688 109 116 129 140 149 156 156
-50 250 858 123 126 134 146 160 173 185 193 196
-51 300 1021 137 140 150 164 181 198 212 222 225
-52 350 1184 101 105 но 132 152 171 187 (98 202
-53 400 1338 114 118 131 149 171 193 211 224 228
-54 500 1665 142 147 163 186 213 240 263 279 284
-55 121 126 142 165 192 219 242 258 263
-56 600 1979 169 175 194 221 254 286 313 332 338
-57 134 14о 159 186 219 251 278 297 303
-58 100 2262 193 200 221 253 290 328 358 379 386
-59 146 153 174 206 243 279 311 332 339
-60 800 2576 220 228 252 288 330 372 408 432 440
-61 110 118 142 178 220 262 298 322 330
-62 900 2890 246 255 282 322 370 4/8 458 485 493
-6 3 123 132 159 199 247 295 335 362 370
-64 3204

273 283 313 357 410 462 506 536 546
-6 5 1000 137 147 177 221 274 327 371 401 411
-6 6

1200 3833 327 339 375 428 491 553 606 642 654
-6 7 164 176 212 265 328 391 444 480 492
-6 8 то 4461 380 395 436 497 570 643 704 745 760
-69 190 205 246 307 380 453 514 555 570

1

Лист №докум. Падл. Дата ТС’583. 002
23398-01 7 4

диет

Формат АЗ
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Размеры в  мм

ддозначение
Мление,

МПа
(кгс/см*)

Услодный
проход Щ S? « * а 6 Рис.

е 9 т
Материал Масса,

кгдомин. Пред.
отхя Номин It Номин. Пред.

откл.
Т С -583.00Z-70

Ру
*15 (16}

400 т 7

30“

456 228
1

Труда т
])hxS  ГОСТ 10100-78 
В2В ГОСТ W 705-8 0

20,8
-7 / 342 И4 16 ,5
-7 2 500 530 8 426 142 трупа т

Jh/xS-17nCГОСТ2029585 29,3
-7 3 600 630 676 338 2 14 *4 1,5 * 1.S 

'1 0 1.5 +1.5 
- 0.5

Лист
6-ПН3  ГОСТ № 03-74 
16 Г  С-72 ГОСТ5520 79

62.3
-7 4 10 506 168 41.5
-7 5

700 720
9

772 386

1 - ~ — - -
Труда Т

dtt*ST7nc Г0СТ20295-85

91,5
-7 5 578 192 50.9
~77 800 820 880 440 118.8
-7 8 660 220 79.2
-7 9 900 920

10

984 492 2 16 *4 2,0 +,2,0 
- 1,0 2,0 +1,0 

- 0,5
Лист

Б-BH-S ГОСТ 19903-78 
16Г с-12 ГОСТ5520-79

165.5
-8 0 740 246 110.5
-8 7 то 1020 1092 546

1 — ~ — ~ - -
Труда

И н & п т т ш т г

204,3
-8 Z 822 274 136.5

322.1-8 3 то 1220 и 1308 654
-8 4 984 328 215.1
-8 5 1400 1420 14 1520 760 2 20 * 5 2,0 + 2,0 

-1 .0 2,0 +1,0
-0.5

Лист
B-im-s-rBCTfsm-TO 
16Г 0/2 ГОСТ552099

553.4
-8 6 1140 380 368.9
-8 7

Ррад
2,2(22)

t= 35 0X

500 530 11 568 284
/

Труба т
Цн*5ППСГ0СТ2029585

50.0
-8 8 426 142 40.0

1U2-8 9
700 720 12 772 386

-9 0 14 578 192
2

го +.5
2.0 +2.0 

- 1.0
2,0 НО 

- 0,5

Лист
Б-OH-S ГОСТ19903-70 
16ГС-12 ГОСТ5520-79

94.2
183,7-9 1

800 820 878 440
-9 2 18 660 220 24 + 6 3,0 156.6

\ Нзм.Оист № 50кум. Подп. Орта TC-583.002
23398-01 75

Лист

Коп. ИВаноба Формат АЗ
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Размеры 8 мм Продолжение

Обозначение
Условный
проход

пу

Шаблон для разметки

с а Уг Уз Уч Уз Уз Уг Ув У»

ТС-58Ш 2-70 400 7338
/74 718 131 (49 171 193 211 224 228

-71 707 111 724 742 184 186 204 217 221
-7Z 500 7065 121 126 142 165 192 219 242 258 263
-73 600 7079 169 175 194 221 254 286 313 332 338
-74 734 140 159 186 219 251 278 297 303
-7 5

700 2262
793 200 221 253 290 326 358 379 386

-7 6 745 153 174 206 243 279 311 332 339
-7 7 800 2570

220 228 252 288 330 372 408 432 440
-7 8 НО 178 14Z 178 220 262 298 322 330
-7 9

900 2890
245 2S5 282 322 370 418 458 485 493

-8 0 123 732 159 199 247 295 335 362 370
-81

1000 3204 273 283 313 357 410 462 506 536 546
-82 137 147 177 227 274 327 371 4т 911
-83

7200 3833 327 339 375 428 491 553 606 642 654
-84 764 176 212 165 328 39/ 444 480 492
-85

7400 4457 380 395 436 497 570 643 704 745 760
-88 190 205 246 307 380 453 6/4 555 570
-87 500 7064 742 747 163 186 213 240 263 279 284
-88 121 126 142 165 192 219 242 258 263
-89 700 2267 793 200 226 252 289 326 352 378 386
-90 146 154 180 206 243 280 306 332 339
-97 800 2575 220 228 252 288 330 372 407 431 440
-92 110 118 142 178 220 262 297 321 330

Пример условного обозначения промежуточного сектора, применяемого В качестве 
2Т301, диаметром 426мм, толщиной стенки 9мм и длиной а - 1000мм, на условное

Труда 2 г°5 0 'Г -4 2 6 *9 "fO O O -2,5 T C S 8 3 .0 0 2 -0 7

косыми срезами типа Г, с углом 
давление Ру 2 ,5 МПа;

Рзм. Лист №докум. Подл. Дрта
ТС - 583 .002 Лист

10
23398-01 76 Формат АЗ
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Ж

№ - 0 1

Для у  от 15°до60° Для ip СО

Для Пн от 19 до 76 мм Для Пн от 89  до 926 мм 
J0 °± 3 ° 12,5/

1. *  Размеры для слрабок.
о -h im  

-  2  '

3. Остальные тредобания по ТС-581Д .
Р. Эля трубопроводов с  температурой среды  
t   ̂ЮО°С, трубы по ГОСТ3733~74 группы 8  
допускается применить при условии испытания 
на загиб по ГОСТ 372.&-78, с подт верж дением  
ё  серт исрикат ах предела т екучест и.

Таблицу исполнений см. лист 2 .

ИЗН.Лист H? докун. Подл. Лата
Разоаб. ГалуВеВа В7шд‘им
ПроВер. КоиВшин ,/Щ- им
Тконтр. 1 '

Н. контр. Паутов ГофН
УтВ. Саколоб уъСу /Ш

ТС-584
Отбод гнут ы й

см. т аблицу 
23398-0i 77

Лит. масса
См. 

табл.
Лист 1 \ Листов Z

институт
Энергомонтажпроет 
Ленинградский дзилиап

Формат ЙЗ
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Обозначение
Условное
давление

Ру,
ШаКквс/смЩ

Условный
проход

Ну

Размеры
присоединяемых.
труб

Рн* $*
Si а а<

R Материал
Углы гибов ip Масса

1м
трубы,

кг
15° 60° 45* 60° 90°

не менее V 6 Ту* 6 Тр* Ь Тр* 6 Ту* ь
ТС-584

4,0 (Ьо)

10 14 ж 2 14

2 13 100 100
100

ТсибаТ Bh*S ГОСТ8734-75
26 13 52 27 78 41 105 58 157 100

0,59
-01 15 is*  г 18 0,19
-02 20 25^2 25 1,13
-03 25 32x2 32 РУ В20 ГОСТ8733-74 1,48
-ok 32 38*2 38 150 39 20 79 40 118 62 157 87 236 150 1,78
-05 40 45*2,5 45 2,5 1,8 100 52 26 105 54 157 83 209 115 314 200 2,62
-06 50 57x3 57 3 2,2 150

150
300

Труба Лн *3-20 
1914-3-190-82

79 40 157 80 236 124 314 173 471 300 4,00
-07 65 76x3 76 35 2,5 6,26
-08 80 89x3,5 89 200 4оо 105 S3 210 107 314 166 419 231 628 4оо 7,38
-09 100 108*4 108 4 2,8 600 157 79 314 161 471 249 628 346 942 600 10.26
-10 125 133*4 133 6 4,2

500
500

18.79
-11 150 159*5 159 7 5,0 650 170 86 340 174 510 269 680 375 1021 650 26,24
-12 200 219x7 219 9 6.3 1000 262 132 524 268 785 414 1047577 15701000 46,61
-16 250 273x8 273 11 7,1 600 1370 359 180 717 367 1076 568 1435 791 2152 1370 71,07
-Ilf 300 325*8 325 13 9,1 700 100,03
-15 350 377*9 377 800 800 1500 Труба Ян *8-20 

ТУ14-3-460-75
393 198 785 402 1178 621 1570 866 23561500 116,70

-16 400 426*9 426 14 9,8 1700 445 224 890 455 1335 704 1780 982 26701700 142,25
-17

2,3(25)

65 76*3 76 3 2,5 150 150 300

Труба Dh *S-20 
ТУ14-3490-82

79 40 157 80 236 124 Ш 173 471 300 5,40
ч з 125 133*4 133 4 Z8

500
500 600 157 79 314 1& 471 249 628 346 942 600 12,73

-19 200 219*7 219 7 5,0 то 262 132 524 268 785 414 1047 577 15701000 31,52
-20 250 273*8 273 8 56 600 1370 359 180 7/7 367 1076 568 1435 791 2)52 1370 45,92
-21 300 325*8 325 700 62,54
-22 350 377*9 377 9 6,3 800 800 1500 393 198 785 4oi 1178 621 1570 866 23561500 81,68
-23 4 с fJC) 150 159*5 159 5 3,5 500 500 650 по 86 340 174 510 269 680 375 1021 650 17,15
-24 1,0 (70J

400 426*9 426 9 6,3 800 800 то 445 224 890 455 1335 704 1780 982 26701700 92,56
Пример условного обозначения гнутого отвода с углом гида S0° из трубы диаметром 57мм и толщиной стенки Змм, с 

прямыми участками а -450нм, Щ- 150мм, с длиной развертки 314 нм, на Ру 40МПа (40кгс/см2) :

Отвод 60°57*3-150*150-31И0 ТС-58Ш
Изм. вист N-докчм. Подп. Дета

Коп. Иванова
ТС-384

23398-01 78

Ласт

2
Формат А З
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9 8 5 -0 1
Пределы применения

Ч Ы )

Таблица 1

Давление
МПа(кгс/см2)

Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/см2) 
для температурь/ среды,0С

200 250 300 350 т
Ру 2,5125) 2,5(25) 2,3(23) 1,90(19,0) 1,7(17) —
Ру 1,6 Об) 1,6 (16) т т 1,20(12,0) — —

Рра5-2,2(22) — — — — 2,2(22)

1. Допускается применять лит по ГОСТ5520-79 категории 12
из стали марки 17'ПС для трубопрободоЗ 350°С.

При применении стали марок 8 Cm3 со 5 , ВСтЗГпсб и 20 параметры 
среды принимаются согласно т абл.З.

2. Допускается изготобление переходов из дбух полобин (с дбумя 
сборными шбами).

3* Размер для спраВок.
и + it  164. -  г .
5. Электроды ЭВ2,ЭШ, Э46, Э46А, Э50А по ГОСТ 9 Ш -15.
6. ** Для совпадения Внутренних диаметроб перехода с Внутрен

ними диаметрами стыкуемых труб произвести подрезку торцеб 
перехода за счет длины L .

7 Остальные требования по ТС-581Д .

Таблицу исполнений см. листы 3 ...6

ИВМ. Лист тдокум. Подо Лата
РазраВ блохина Я *  л m i
ПроВ. криви/ич 1087
Т контр. 1 J

И  конт р Паутов <[m i
УтВ. СОКОЛОВ, 10-81

ТС-585
Переход сВарной 

листоВой 
концентрический

Лист Б-ПН-S ГОСТ № 03-74 
16Г С-12 ГОСТ552019 

23398-01 79

лит. масса
См.

табл.
лист 1 l листов 7
„  Институт 
Энергомонтажпроект 
Ленинградский филиал

Формат АЗ
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РазВертка перехода

1  лист 1

Д л я  Ю мм Д л я  S  ^  10 мм
30°+3° 12°+2*

Д л я  S  ^  Юмм
1 лист 1

Д ля S z  Ю мм

ТС-585 Лист
о

Изм. Риал Шдокум. Подп. Лат
Коп. Иванова_____________________23398-01 80_________ Формат АЗ
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Размеры В мм Таблица 2

Обозначение
ДаВление

МПа
Услобные
проходы
Лухс/у

Размеры
присоединяемыхтруп *#

Щ
**

dp f / p R, В
e H

Масса,
(кгс/см9 UhxSf dnxSz

U A Ho- 
мин.

Oped-
отм.

кг

ТС-585 500 * 250 273* 8 255 615 637 62,5
-0/ 500 * 300

530* 8 325x8 516
307

10
tso

1265
762

m i 16 +k
53,3

-0 2 500 * 350 377*9 357 375 883 t2,8
-о з 500 х Ш t2Bx 9 tOB 2B0 1000 31. t
-01* BOO х 300 325x8 307 710 767 102,6

-0 5 BOO х 350
630x12

377* 9
608

357
12

590
M!

887
1812 18 *5

90,1
-06 BOO x too t26x 9 tOB t75 1005 76,0
-07 BOO x 500 530x8 512 225 1260 39,8
-08 Ру 2,5(25) 700 x 350 377x9 357 8/5 883 113,2
-09 700 x tOO

720*9
t26x 9 lot tos 10 700 171710002№ 16 +t 101,7

-W 700 x 500 530x8 512 t50 1255 71,7
- If 700 x BOO 630*12 m 235 1722 1t812692 t7,3

-12 800 x tOO t26x 9 tos 930 1005 176,9
-13 800 x 500

820хЦ
530*8

802
512 12 680

1958
1260

2319
18 +5 It0,7

- f t 800 x BOO 630x12 60k tS5 It81 102,7
-15 800 x 700 720x9 700 2k0 1712 56,5
-16 900 x 500 530x8 512 905 1265 232,0
-17 900 x BOO

920‘ ft 630*10 896 608 it 678 21881t9B2059 20 +5 185,5
-18 900 x 700 720* 11 696 t70 1707 136,3
-19 900 x 800 820*fi 79t 136 W3 73,7

TC -585 Лист
7

ИЗМ. Лист №докцм. Oodn. JMm J
Коп. ИВанода_________________23398-01 81__________Формат АЗ
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т - d i
Продолжение тадл. 2 

Размеры В мм______________ •

Обознаиение
Цабление

МПа
УслоВные
проходы
By*dg

Размеры
присоединяемых

труд * #

Os d ? s%L R 3
e Масса,

(кгс/смг) Bh*S1 dH*$z
HO-
мин Oped.ОШЯ.

H2

ТС-585 - 20 WOO * 500 530*8 512 mo 1265 316,1
-21 iOOO * 600 630*12 BDk 920 1686 269,7
-22 WOO * 100 W20*1k 720*9 996 700 6952629 1717 1952 215,6
-23 WOO * 800 820*11 79k kl5 1903 155,2
-2k WOO* 900 920* fk 890 10 250 2170 85,k
-25 1200 * 600 630*12 60k 1390 1686 20 k57,1
-26

Рц2,5(25)
1200 * 700 720*9 700 1165 1717 k03,0

-27 1200 * 800 1220*1k 820*1/ 1196 79k 9k5 2910 19635536 +5 362,5
-28 1200 * 900 920* № 890 720 2170 272,3

29 1200*1000 1020*1k 988 k90 2610 196,1
30 r,ikoo* wo 720*9 700 1530 1722 705,2

-31 Ik00* 800 820*11 79k 1609 1968 633,6
32 1k00* 900 Ik20*16 920* Ik 1392 888 16 118633662176 km 22 553,0

-з з IkOO* WOO I020*lk 988 950 2615 655,0
-3k IkOO* 1200 1220* Ik 1188 kso 2895 256,2
-35 600* 300 325*6 311 720 772 87A
-36 600 * koo 630*8 k26*7 6i6 kw 685 1506 tow 1830 65,2
-37 800* 500 530*8 512 265 1255 36.2
-38 Р у Ш 700* kOO k28*7 kio 10 690 1010 16 +0 100,7
-39 700* 500 720*9 530*8 70k 512 650 1717 12552085 71.7
-м 700 * 600 630*8 612 215 1696 37,0
-91 800* Ш k26* 7 kw 930 1010 167,6

Щ

Изм. Окт П -°дт м . Подп. Олта Т С - 5 8 5
Лист

и
233 98-01 Ш Формат АЗ
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999-21

Размеры 5  мм
Продолжение табл. 2

Обозначение
Дабление

МПа
УслоВные
проходы

Размеры
присоединяемых

труд **
Vb L R R, В

e Масса,

(кес/см2) IJy x d y Д/xSi dHxS2
Ho-

HUH.
кг

ТС-585 -  92 800* 500 555x8 512 690 1255 118,7
- 4 7 800* 600 820*9 630*8 806 612 10 855 1962 1896 2388 16 *9 88,0

800* 700 725x9 700 250 1708 88,6
~П5 900 * 500 530*8 512 925 1260 203,6
-9 5 900* 600

920*10 635x8 909 612 688 2203 1501 2678
162,1

-9 7 900 х 700 125*8 702 875 1717 118,8
-9 8 900* 800 820x9 798 250 1988 66,0
~89 WOO * 500 530*8 512 1155 1255 228.1
-5 0 WOO *  600 635*8 612 920 1896 /93,8
~51 РуЩЮ) WOO * 700 1020*10 720*9 1008 700 12 715 28.39 1708 2969 18 158,0

-5 2 WOO x 800 820*9 798 885 1983 +5 113,3
-5 3 WOO * 900 920*10 896 258 2181 75,0
-5 9 1200 * 600 630*8 612 1390 1501 392,8
~ 5 5 1200 * 700 720*9 780 1180 1711 350,0
-5 6 1200*800 1220*11 820*9 1202 798 950 2920 1988 3588 295,9
-5 7 1200*900 920*10 896 7,22 2181 235,2
-5 8 1200*1000 1020*10 996 885 2828 165,7
-5 9 WOO* 700 720*9 780 1680 1717 628,0
-6 0 WOO * 800 W20*W 820*9 1396 798 19 1805 3391 1953 8121 20 560,7
-6 7 WOO *900 925x10 896 1118 2181 890,6

#2

Нзм. Лист №докум. Подп. Дата
Коп. Ибаноба

Т С - 585
23398- 01 Ж

Лист
5

т АЗ
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Размеры 6 мм
Продолжение табл. 2

Обозначение
давление

МПа
Условные
проходы

Размеры
присоединяемых

труб **
бв ац 5* L R R, В

е Масса,
кг

(кгс/смг) By*dy 3/*Sf cI h xSz
но- мин.

11

ТС-585 - 62 мо *то
то*ю 1020*10 1396 996

10
900 339110290121 20 + 5

908,5
-63 M o* 1200 1210*11 1Щ 075 2905 223,2
~64 500* 250 273*8 255 615 637 62,5
-65 500* 300 530*8 325*8 5/6 307 10 090 10 с к 752 1537 16 *9 53,3
-66 500 * 350 377*9 357 375

IZUD
883 92,8

-67 500* 900 926*9 90S 260 1000 31,9
-68 РриИ,2(22) 700* 350 377*0 357 805 887 139,2
-69 t=0/5°C 700 * 6 00

720*11
926*9 906 690

1712
1005 120,9

- 70 700* 500 530*8
700

512 900 1260
2080 89,1

-71 700* 600 630*12 ООО 12 225 1081 18 +5 96,2
-72 800* 900 026*9 9об 930 1005 176,9
- 73 800* 500 820*11 530*8 802 512 680 195812602379 190,7
-19 800 * 600 630*12 609 965 1081 102,7
-75 300* 700 720*9 700 200 1712 56,5

1 Внутренние диаметры переходов до мехобработки.

Изм. Риал №дОКУМ. Подп. Пата
Т С '5 8 5
2 3 3 9 8 -0 1  W T

Лист

Формат АЗ
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ МАРОК ВСтЗспб, ВСтЗГспб ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ t*  200°С И СТАЛИ20 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ t*300°C, ВЗАМЕН СТАЛЕЙ МАРОК 16ГС, П П С И 09Г2С

Таблица 3

Обозначение
Услобное 

давление 
Ру, ,

МПа(кгс/смг1
Обозначение

Условное
даВление

Ру,
МПа(игс/см2)

Обозначение
Условное 
даВление 

Ру,
МПа(кгс/см2)

Обозначение
Условное
даВление

Ру,
МПа(кгс/смг)

ТС-585

1,6 (16)

ТС-585 -19

1,6 (16)

ТС-585 -37

1,0 (10)

ТС-585 - 55

1,0(10)

-01 -20 -38 -56
-02 -21 -39 -57
-03 -22 -40 - 58
-04 -23 -41 -59
-05 -24 -42 -80
-06 -25 -43 -61
-01 -26 -44 -62
-08 -27 -45 -63
-09 -28 - 4б
-10 -29 -47
-11 -30 -48
-12 -31 -49
-13 -32 -50
-19 -33 -51
-15 -34 -52
-16 -35 1,0 (10) -53
-17 -36 -54
-18

ИЗМ. Лист №  докум. Подп. Лата
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Пределы применения
Таблица 1

Давление
МПа(кгс/смг)

Рабочее давление Ррав, МПа ( кгс/см2) 
для температуры среды, °с

200 250 300 350 М5
Ру 2,5 (25) 2,5(25) 2.3(23) 1,9 и 9) 1.7(17)
Ру 1,6 UB) 1,6(16) /А ИМ 1,2(12) — ~
РрФ2.2(22) — - — — 2,2(22)

1. Допускается применять лист по ГОСТ 5520-19 категории 12 
из стали марки 17Г1С для трубопроводов t ^  350*С.
При применении стали марок ВСтЗсп51 вСтЗГпсд и 20 

параметры среды принимаются согласно табл. 3.
2. Допускается изготовление переходов из двух половин 

( с двумя сварными швами).
3. * Размер для справок.
4. ±
5: Злектроды 342,342А, 346, Э46А, Э50А по ГОСТ9467-75
6. **Для совпадения внутренних диаметров перехода с 

внутренними диаметрами стыкуемых труб произвести 
подрезку торцев перехода за счет длины L .

7. Остальные требования по ТС-581 й .

Таблицу исполнений см. листы 3...10

ТС-586
Переход сварной 

листовой 
эксцентрический

Лит. тасса Масштад
Изн.лист N-00КУМ. лооп. Рит См.

табл. —Разрой. Блохина if” m i
Пров. Крибшич Ш 7
г контр. 1 Ласт 11 листов //

____ Б-ПН-S ГОСТ №03-74
шст  / 5/ ~  с-12 ГОСТ5520-79

Институт 
днергомонтажпроект 
Ленинградский Филиал

н. контр. Паутов m i
Утд. Соколов, 1037

Коп. Иванова____________2 5 3 9 8 -0 1  8 6 ______ Формат АЗ
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Размеры Б мм Шлица 2.

Обозначение
Лабление

МПа
Условные
проходы
Hy*dg

Раз а 
npucoedti

т

1СрЫ
темы.х 
Уб Д Г

_/ **- 
Ч6 S* L

е Масса,

(кгс/см2) c!h*Sz Ивмш Пред.
аткл.

кг

ТС-586 500 * 250 273* 8 255 615 62,9
-01 500 * 300

530* 8
325* 8

516
307 090 53.6

-02 500 к 350 377*9 351 10 375 16 + 4 03,2
-03 500 * 400 026* 9 От 260 31, If
-00 600 * 300 325* 8 307 710 103,2
-05 600 * 350

630*12
377*9

608
357

12
590 18 + 5 90,7

-06 боо * Ооо 026*9 О06 075 76,5
-07 600* 500 530*8 512 225 . Оо,1
-08

Ру 2,5(25)
100 * 350 311*9 357 815 116,1

-09 loo * Ооо 720*9 026*9 1О0 006 10 100 16 *0 102,0
-10 100* 500 530*8 512

• 050 72.2
-11 100* 600 630*12 600 235 08,7
-12 600 * ш 026*9 006 930 178,0
-13 800* 500 820* ff 530*8 802 512 12 680 18 102,1-ю 800* 600 630*12 600 065 103,5
-15 800* 100 120*9 700 200 *5 51,2
-16 900 * 500 530*8 512 905 233,7
-17 900* 600 920*10 630*10 ЯЙ6 608 10 678 20 181,0
-18 900* 100 120*11

о з и

696 ою 138,2
-19 900 * 800 820*11 190 236 72,9

Шм, Лист №  до кум. Подо. Ш а
Коп. Иванова

ТС-586
25Ъ$Я-01 ~М

Ш

3
Формат АЗ
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Размеры 6 мм Продолжение табл. 2

Обозначение
Условные
проходы
Hyxdy

L< l 2 h Ll4 h Lг h Lif h r

тс-586. 500* 250 62h 633 652 671 679
-01 500 * 300

1239 1256 129h 1351 Ш 7
767 757 780 802 812

-62 500* 350 860 876 903 929 900 206

-0 3 500 * hoo 980 993 1020 1053 1065
-Oh 600*300 751 762 785 807 817
-0 5 600 x 350

Ih60 1h80 /526 1569 1588
889 881 908 930 905 203

~06

1к1

985 998 1029 1058 1070
-0 7 600* 500 1230 1251 1290 1326 1302
-0 8 700* 350 860 876 903 929 900
-09 700* hoo 1682 1705 1757 1806 1829 980 993 1020 1053 1065 280
-10 700*500 1230 1206 1285 1321 1337
-H 700* 600 1687 1710 1762 1811 183h 1051 1071 1516 1559 1578 281
4 2 800* hoo 985 998 1029 1058 1070
-13 800* 500 1918 19hh 2005 2059 2085 1230 1251 1290 1326 Ш 2 320
-1h 800* 600 m i 1071 m 1559 1578
-15 800 * 700 1677 1700 1752 1802 1823
~ 16 900*500 1239 1256 1290 1331 1307
-17 900*600 2lh3 2113 22h0 2302 2330 1085 1085 1531 1570 1593 357
-18 900 * 700 1673 1695 1707 1797 1818
-1 9 900 * 800 1908 1930 1993 2050 2070

$5
4 i

Изм.Лист N? до мм. Подо. Ш а TC-586
2b3Sh-01 I T

Лист

Формат Аз
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Продолжение табл. 2 
Размеры § мм____________________________

Обозначение
Мление

МПа
Условные
проходы

Размеры
присоединяемых

труб п**
ш

t**
08 S* L

е Масса,

(кгс/см2) By*dy Uh *S< Ун* $2 домин пред-
отм.

ке

ТС-586 -20 1000*500 530x8 512 то 316,8
-21 1000*600 630*12 604 920 272.3
-22 1000* 700 1020*14 120*9 996 100 695 217.5

-23 1000 * 800 820x11 794 475 156,8
-20 1000* 900 920*14 890 10 250 20 86.1
-25 то* 600 630x12 600 1390 461,2
-26 то* юо 120*9 700 1165 +5 406.0
-27 Ру2,5(25) 1200*800 1220*14 820*11 1196 194 945 345.1
-и 1200*900 920*14 890 720 274,6
-29 1200*1000 1020*14 988 490 202,8
-зо 11100*100 720*9 700 1630 712,9
-31 1Ш  X 800 820*11 790 1409 643,5
-32 1400*900 1420*16 920*14 1392 888 16 1186 22 565,2
-зз 1400*1000 1020*14 988 950 472,8
-34 1400*1200 1220*14 1188 480 258,7
-35 600*300 325*6 311 720 88,1
-36 Ру!,6(16) 600* 400 530x8 426*7 616 410 10 485 16 +4 72.6
-37 600 * 500 530x8 512 245 36,4

ИЗМ. ЛистИМдтм. Подл. Ата
Коп. Иванова

ТС -586
2 3 *9 8 -0 1  Ш
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Обозначение
Условные 
проходы 
Ру *dy

L, L2 Ц L*5 1, U h и 1-5 л

ТС-586 -го 1000 * 500 1239 1256 1299 1331 1397
'21 1000 х 600 1956 1916 1521 1569 1583

-22 1000 * юо 2319 2912 298В 2555 2581 1682 1705 1157 1807 1829 397
-23 1000 * 800 1903 1930 1988 2095 2069

-29 1000 * 900 2130 2159 2229 2288 2315

-25 1200 х 600 1956 1976 1521 1569 1583

-26 1200 х 100 1682 1105 1157 1807 1829

-21 1200 * 800 2850 2889 2978 3061 3099 1903 1930 1988 2095 2069 975

-28 1200 х 900 2130 2159 2229 2288 23/5

-29 1200x1000 2360 2393 2966 2536 2566

-30 1900 х 700 1681 1710 1162 1812 1839

-31 1900 х 800 1908 1939 1993 2050 2079
-32 1900 х 900 3317 3362 3965 3562 3606 2130 2159 2229 2288 2315 553

-зз 1900*1000 2365 2398 2971 2591 2571

-39 1900x1200 2836 2875 2963 3097 3083

-35 BOO х 300 756 166 790 812 822

-36 BOO х 900 1975 1995 1590 1589 1603 989 1003 1039 1063 1076 296

-37 600 х 500 1230 1296 1285 1321 1337

ИЗМ.Лист

1% Пойп. Дма
Коп. Иванова

ТС-586 Лист
6

233 9 8 -  01 Ш Формат АЗ
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Размеры 8 мм Продолжение табл. 2

Обозначение
Давление

МПа
Условные
проходы

Размеры 
присоединяемых 

труб Ив** а Г S* L
е Масса,

(кгс/смг) B y x d y Ли* Si c/h *Sz Помин. Пред-
отм. кг

ТС-586 -3 8 700 х ООО 026 х 7 От 690 101,5
-39 700 * 500 120*9 530x8 709 572 050 72,2

-90 700 х 600 630*8 612 215 37,3

-91 800 х ООО 026x7 Ою 10 930 16 +0 108,9

^92 800 х 500
820x9

530x8
806

512 690 119,5

-93 800 х 600 630x8 612 055 80,8

-99 800 х 700 720x9 700 250 09,3

-95 900 х 500 530*8 512 925 205,0
-95

pyi,6(ts)
900 х 600 630*8 612 688 163,6

-97 900 х 700 920x10 720*8 900 702 075 119,7

-98 900 х 800 820*9 798 250 66,6

-09 WOO х 500 530*8 512 1155 229,6

-50 1000 х 600 630* 8 612 12 920
18 +5

190,9

-51 1000 х 700 1020x10 720x9 ЮОО 100 115 159,5

-52 1000 х 800 820x9 798 085 НО, 5

-53 1000 х 900 920x10 896 250 75,7
-59 1200 х 600 630x8 612 1390 395,7

-55 т о х 700 720x9 700 1180 353,0

-58 1200 х 800 1220*11 820x9 1202 798 950 299,0

-57 1200 х 900 920*10 896 722 236,8

-58 1200 х WOO 1020x10 996 085 167,2

ш Пист №докум. Падп. Пита ТС-58 6
Лист

7
Коп. Иванова 23398-01 92 Формат АЗ
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Размеры 6 мм Продолжение тадл.2

Обозначение
Условные
прокоды
fly x d y

4*1 L 2 A t L* L*s и 4-2 L, t-S Л

ТС-586 -38 wo* m 989 1003 1030 1063 1076
-39 700 * 500 1682 1705 1757 1806 1829 1230 1206 1285 1321 1337 Z8ff
-40 700* BOO 1065 1085 1531 1570 1593

-01 800 * IfOO 989 1003 1030 1063 1076

-if2 800* 500 m i 1909 2008 2080 2090 1230 1206 1285 1321 1337 320
-if3 800*500 1065 1085 1531 1570 1593

800*700 1672 1695 1707 1797 1818

-its 900*500 1230 1251 mo 1326 1302
~4S 900* BOO 2157 2187 2250 2317 2306 1070 1090 1536 1579 1598 360
~47 900* 700 1682 1705 1757 1807 1829

-if8 900*800 1908 1930 1993 2050 2070

-if9 1000x500 1230 1206 1285 1321 1337

-50 1000*600 1065 1085 1531 1570 1593
S I 1000x 700 2390 2026 1500 2770 2602 1672 1695 1707 1797 1818 398

-52 1000*800
1903 1930 1988 2005 2069

-53 1000*900
-50 1200*600 1070 1090 1536 1579 1598
-55 1200 * 700 1677 1700 1752 1802 1823

~56 1200*800 2860 2899 2988 3071 3109 1908 1930 1993 2050 2070 077
-57 1200*900 2139 2168 2235 2298 2325
-58 1200*1000 2370 2007 2081 2551 2581

Щ

Изм.Лист № док ум. Подп. &чт\
коп. Иван об а

ТС-58 6
Лист
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Размеры 6  мм Продолжение тадл.2

Одознаиение
ДаВление

МПа
Условные
проходы

Размеры
присоединяемых

труд Ид** 4 * * S* L
е Масса,

(кгс/см2) D y* d y Вн*3, cIh xSz Намин. пред-
откл.

кг

7С-586 -59 1500 * 700 720*9 700 1640 629,2
-60 1400* 800 820*9 798 /405 614.1

-51 Ру1,бЦб) 1400 * 900 то 920*10 1396 896 15 1178 20 +5 493.0

-62 1400*1000 1020*10 996 940 412.5

-63 1400* 1200 1220*11 1199 475 224.7

- « 500* 250 273*8 255 615 62,9
-65 500 * 300

530*8
325*8

518
307

10
490

16 + 5
53.6

-66 500 * 350 377*9 357 375 43.2
-67 500 * Ш 926*9 408 260 31.4
-68

PpoS2,2(22) 
t=4l5'C

700* 350 377*9 357 805 135,7

-69 700 * 400
720*11

426*9
700

408 690 121.4
-70 700 * 500 530* 8 512 440 85,0

-11 700* 000 630*12 609 12 225 18 +5 46.6

-72 800 * 400 426*9 ш 930 178.4

-73 1 X 1 820*11 530*8 802 512 680 142,1
-79 800* 000 630*12 609 465 103,5

-75 800* 700 720*9 700 240 57,2

Изн. Лист № до кум. Подл. Рита
ТС-5 8 6 Лист

23398-0f 94- Формат АЗ
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Размеры В мм ВроЛмншт табл. 2

Обозначение
Услобные
проходы
fly x d y

h i l2 Ц I s 1*1 t*z Is ц Ls Л

ТС-586 -59 то * 700 1682 1705 1757 1807 1829
-6 0 1900* 800 1813 1939 1968 2(155 2080
-61 то* 9оо 3322 3367 3970 3567 3611 2199 2173 2280 2303 2331 558
-6 2 1900*1000 2379 2812 2851 2556 2587
-63 1900*1200 2896 2885 2973 3057 3098
-Bit 500* 250 629 633 652 671 679
-65 500 * 300

1239 1256 1299 1331 1397
797 757 780 802 812

206-66 500*350 869 876 903 929 980
-6 7 500*900 980 993 1028 1053 1065
-6 8 700*350 869 881 908 938 985
-6 9 700*900

1677 1700 1752 1801 1823
985 998 1029 1058 1070 m

-70 700* 500 1239 1251 1290 1326 1382
-7 / 700*600 1951 1871 1516 1559 1578
-72 800*900 985 998 1029 1058 1070
-7 3 800*500 1918 1999 2003 2059 2085 1138 1251 1290 1326 1382 320
-7 9 800*600 1851 1871 1516 1559 1578
-7 5 800* 700 1677 то 1752 1802 1823

* *  Внутренние диаметры переходов до мехоВраВотми

Лист

t Лист /Моник подл 71am ТС-586 10
поп. Ибаноба________________ 233 98-01 95 _________Фермат АЗ
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ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ МАРОК ВСтЗсп5, ВСтЗГсп5 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ t  ® 200°С И СТАЛИ 20 
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ t *  300°С, ВЗАМЕН СТАЛЕЙ МАРОК !6ГС, П П С И 09Г2С

Таблица 3

Обозначение

Услобное
давление

РУ, я
МПа(кгс/сму

Обозначение

Услобное
давление

РУ,
МПа(кгс/смг)

Обозначение

Услобное
давление

ру, ,
МПа ( нгс/см2)

Обозначение

Услобное
давление

Ру,
МПа (кгс/см2)

ГС-588

1,в (/6)

ТС-586 - 17

1,6 (16 )

ТС-586 -ЗА 1.6 пб) тс-586 -51

10 (10)

-01 -18 -35

10 (10)

-52

-02 -19 -36 -53

-о з -20 -37 -54
-о л -21 -38 -55
-0 5 -22 -39 -56
-06 -23 -Во -57
-0 7 -2Л -л/ -58
-08 -25 -92 -59
-0 9 -26 -93 -60
-10 -27 -61
-// -28 -95 -62
-12 -29 -9б -63
-13 -зо -97

-1Л -31 -98

-15 -32 -99

-16 -зз -50

Т С -586
Лист
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Рис.1 Рис.2

4-

Г9в

Рис.З РисЛ Рис. 5

J

или ш и толщина стенки основного трубопровода имеет 
сравнительно большой запас прочности по расчету на внут
реннее давление), выполняются непосредственным присое
динением дез укрепляющих элементов. Остальные соеди
нения (т.е. для которых ослабление не компенсируется 
запасом прочности труб) должны выполняться с укреп
ляющими элементами.

Ответвления трубопроводов Выбираются по табл.
Н 8 , в которых принятые обозначения соответству
ют:

ТС-592 — штуцер для ответвления ( Рис. 1)
ТС-588. ООО -  тройник переходной. (Рис. 2)
ТС-589.000- тройник переходной с накладкой (Рис. 5) 
Tt-590.000 ~ тройник равнопроходной (РисЛ)
ТС-591. ООО ~ тройник равнопроходной с накладкой (Рис.5).

JIp L

1. Настоящие таблицы яВляются справочным материалом 
для проектирования трубопроводов и устанавливают способы 
присоединения основ носа и ответвляемого трубопроводов в 
зависимости от параметров среды.

Таблицы распространяются на ответвления трубопроводов 
из углеродистой и низколегированной сталей для тепловых 
электростанций и соответствуют требованиям „ Правил 
пара и горячей воды".

2. Ответвления трубопроводов предназначены для приме
нения на трубопроводах, на которые распространяются 
пПравила пара и горячей Воды11 и СНиПЗ.0505-89.

3. При соединении с трубопроводом ответвления (с диа
метром меньшим диаметра трубопровода или равным 
ему) сечение В месте соединения ослабляется отверстием 
под ответвляемый трубопровод. Соединения трубопрово
дов, для которых это ослабление компенсируется имею- 
щимся запасом прочности ( например, при сравнительно 
малых диаметрах отвегпвляемого трубопровода,

Иж. Лист
РозоаВ

Ф д о к м .

тВшич jKhJj

Подл.
iШ
Ш

Т С -5 3 7  ТБ

ОтветВпение
Тадлица

укяяшттшштшящя
поп. иоанооа 2 3 3 9 8 -0 1  97

Лит. Масса
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91LS0-31
Ответвления трубами бесшовными Ру 4 ,0 МПа (во нес/см2)  из стали марки 20

Таблица 1

Условный проход трубопровода Д у , ,  мм
/руоопроооо

Ю 15 20 25 32 40 50 65
Условный
проход
му у мм

Размеры Размеры ответвляемого трубопровода Bhi * S i ,  ммтрубы
5hxS,mm 14x2 18x2 25*2 32x2 3 8 x2 45*2,5 57x3 76x3

Ilf К 2 ГС-592
15 18x2 ТС-592-001 ТС-592-004
20 25x2 ТС-592-005 TC-5Q2-010

25 32x2 ТС-592-002 ТС-592-006 ТС-592-012 ТС-592-024

32 38x2 ТС-592-014 ТС-592-026 ТС-592 - 040

4о 45x2,5 ТС- 592-007 ТС-592-016 ТС-592-028 ТС-592-042 ТС-592 -057

50 57x3 ТС-592-018 ТС-592-030 ТС-592-044 ТС-592-058 ТС-592 - 066

65 76x3 ТС-592 - 032 ТС-592-046 ТС-592-059 ТС-592 - 068 тс-591. 000

80 89*3,5 ТС-591-034 ТС-588. 000 ТС-588.000-001 ТС-588.000-002 ТС-588.000-003

100 108x4 ТС-588.000-004 ТС-588.000-005 ТС-588000-006 ТС-588.000-001

125 133x4 ТС-592-003 ТС-588М0-В09 ТС-588.000-0/0 TC-588.000-OH ТС-588.000-012 ТС-588.000013

150 153x5 ТС-592-008 ТС-592-020 ТС-592-036 76588.000-017 ТС-588.000-018 ТС-588. ООО- 019 ТС-588.000-020

200 219x7 ТС-592-052 ТС-592 -0ВЗ ТГ-5Й9- 079 ГС-538.000025

250 273*8 ТС-588.000-030

300 325x8 ТГ- RQO- юя ТС-592-054 ТС-588.000-035 ТС-588.000-035 ГС-588.000-037/ с v  j Z иЗо
ТС-592-064 ТС-588.000-045 ТС-588000-046

_350— 377*9
ТС-588.000-056 ТС-588.000-057 ТС-588.000-058 ГС-588000059Ш 426*9

узмfft/rm I
I

*
4 Подп.

яда
gum ТС-581 ТБ

23398-01 S3
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Продолжение таВл. 1

ТруВопроВод
1/слобныО проход трубопровода TJy1 , мм

80 I tOO 125 150 200 250 300 350 400

Услодньш 
проход 
Лу, мм

80

Размеры
труоы
Лн*5,мм

Размеры отбетбляемого трубопровода Лн, * S i , мм
89x3,5 108*4 133*4 159*5 219x7 273*8 325*8 377*9 426 *9

89* 3,5 ТС-591. 000-01
100 108*4 ТС-588.000-008 ТС-590.000-01
125 133*4 ТС-589. 000 ТС-588.000-015 ТС-59Ш0- 02

150 159x5 ТС-588.000-021 Ш 88Ш 022 TC-588.000-D23 ТС-591.ООО-03
200 219* 7 ТС-588.000-026 ТС-588.000-027 ТС-588.000-028 ТС-588.000-029 ТС-591.000- 04

250 273x8 ТС-588.000-031 ТС-588000-032 ТС-588.000-033 ТС-588.000-034 ТС-589.000-01 ТС-591.000- 05

300 325x8 ТС-588.000-038 ТСШ000-039 ТС-588М0-040 ТС-588.000-04! ТС-588.000-042 ТС589.000-02 ТС-591.000-06
350 377x9 ТС-588.000-041 ТС-588.ООО-048 ТС-588.000-049 ТС-588Ш-050 ТС-588.000051 ТС-588.000-052 ГС-588.000054 ТС-590.000- / /

4оо 426*9 TC-588MO-OSO ТС-588.000-061 ТС-588М-062 ГС-588.000-063 ТС-588.000-064 TC-588.0000S6 ТС-588.000089 ГС-588.000-012 ТС-590.000-14

Коп. Иванова
ТС-587 ТБ

2 3 3 9 8 -0 1

Лист
3

9 9  Формат ЙЗ
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Отбетдления трудами десшобными Ру S: 2,5 МПа (25кгс/см2)  из стали марки 20

I Ж

Таблица 2

TpySonpoBod УслоВный проход трубопровода Лу1 , мм
25 32 40 50 65 80 100

Условный 
проход 
Ду, мм

|
|

|

Размеры отВетдляетго трубопровода Ян у , мм
32*2 38*2 45* 2,5 57*3 76*3 89*3,5 108*4

25 32* 2 ТС - 592 - 024
32 38* 2 Т С -592- 026 ТС-592- OhO
hO 45* 25 ТС - 592 - 028 ТС-592-042 ТС-592-057
50 57*3 Т С -592-030 ГС- 592 -ОМ/ ТС-592-058 к - 592-066
65 76*3 Т С -592-032 ТС- 592 - 046 ТС-592-059 ТС-592-068 ТС-592 -076
80 89*3,5 ТС -592-031! ТС-592- 048 ТС -592-060 ТС-592 - 078 ТС 590.000

100 108*4
ТС- 592-050

Т С -592-061
ТС-592-070

ТС-592-080 ТС-592-089 ТС-590.000-02
125 133*4

ТС-592- 036
ТС- 592-062 ТС-588. ООО- 014 ТС-588.000-018

150 159*5 ТС -592-082
ТС- 592-09/ ТС-592 - ЮЗ

200 219*7 ТС- 592- 052 ТС-592-063 ТС-592- 072 ТС-592- 093
ТС-592 - 105

250 273*8

ТС-592-038

%I .
JN‘■fjiК

ТС-592- 107
300 325*8

ТС-592-054 ТС-592-064 ТС-592-074 ТС-592 - 095 ТС-592-109350 377*9
4оо 426 *9

ИЗМ.Лист №Покум. Подл. Лата
КОП. №аноба

ТС - 5 8 1 ТБ
23398-01 ~ТОО~
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4
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тш

Продолжение та5п. 2

ТруВопроВод Услоёный проход трубопровода Ву,, мм
125 150 200 250 300 350 4оо

Условный
проход

мм ^
1

’
* л

 si Размеры отВетВляемого трубопровода 5н1 л S , , мм
133*4 159 * 5 219 *7 273*8 325 * 8 377 * 9 426 *9

125 /33*4 т-590.000 - 03
150 /59* 5 ТС-588.000-024 ТС-590 000-05
200 219* 7 70-592-117 ТС-592 ~ 128 ТС-590.000 ~06
250 273*8 ГС-592-118 ТС-592-130 ТС-592-145 т-590.000 - 07
300 325*8 ТС- 592-120 ТС-592-132 ТС-588.000-043 ТС-588.000-044 ТС-590. ООО- 09
350 377*9 ТС-592- /21 ТС-592-134 ТС-592-148 ТС-588.000-053 ТМ88М0-055 ТС-590.000-12
ш 426* 9 ТС-592-/22 ТС-588. ООО-065 ТС-588. 000-067 ТС-588.000-070 ТС-588.000-073 ТС-590. ООО -15

ИЗМ. teem ГПдокум. Подл Rum
Коп. Иванова

ТС-587 ТБ
23398-01~Ш

Лист 
________5_
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91L8S -31 ОтбетВпения трубами злектросдарными Ру 2,5 МПа( 25кгс/см2)  из стали марок 20; 17Г1С, 17Г1С У
Tm finm ta 3

Трубопровод
Условный проход труВолробода P y i, мм .

40 I 15 I 20 25 32 40 50 | 65
УслобныО 
проход 
Ру, мм

500~

Размеры
труб

Он*$,мм
Размеры отбетбляемого трубопровода 11h,*S1 , мм

1б*2 18*2 25*2 32*2 38*2 45*2,5 57*3 78*3

530x8

70-592-003 ТС-592-008 ГС-592-022 ТС-592-038 ТС-592-056 ГС-592-064 ГС-592-074

ТС-592-086 

ГС-588000-098

ТС-592-086

600 630x12
700 720* 9
800 820*11
900 920*10

1000 1020*16
то 1220*16

Продолжение тадл. 3

Услобный проход трубопровода Н у,, ММ

1 1 80 100 125 150 200 250 300 350
УслоВный 
проход 
Му, мм

Размеры Размеры ответвляемого труВолробода h % * 51 , мм
труб

Jh*S,mh 89*3,5 108*4 133*4 159*5 219*1 273*8 325*8 377*9

500 530*8 W-588.000-075 TC-S88.000-076 ТС-588.000-077 ТС-588.000-078 ТС-588М0-В79 ТС-588.000080 ГС-588.000-881 ТС-588.000-083
600 630*8 ГС-592-091 ГС-592- 111 К -592-123 ТС-592-136 ТС-592-153 ТС-592-466 ГС-588000-089 ГС-688.000-091

700 720*9 ТС-588.000-099 1С-588.000-т ТС-588.000-101 ТС-588.000-102 ТС-588.000-ЮЗ ТС-588.000-104 ТС-588.000-Ю6 ГС-588.000-108
800 820*11 ТС-592-112 TC-S88.000-117 ТС-588.000-118 ТС-588.000-119 ТС-588.000-120 ТС-588.000-т ТС-588.000-124

900 920*14 ТС-592-099 ТС-592-113 ТС-592-124 ГС-592-141 ТС-588.000-137 ТС-588.000-139 ГС-588.000-141 ТС-588.000-144

то 1020*14 TC-588MQ-162 ТС-588.000-М ТС-588.000-166 ТС-588.000-168
1200 1220*14 ТС-588М0-184 ТС-588.000-185 ГС-588.000-186 ТС-588.000-187 TC-588JD00-189 TC-588.D00-191 ГС-588.000-193

ТС-5 8 7  ТБ Пис/п
6ИЯ. Пиал Н-докум. Подл. фола

Коп. ИВаноЬа 2 3 3 9 8 -Of 102 Формат АЗ
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Продолжение тадл. 3

Трубопровод
Услобный проход трубопровода Лу.f , мм

900 500 600 700 800 900 1000 1200
Услобный 
проход 
Лу, му

Размеры
труд

Лнх$,мм
Размеры ответвляемого трубопровода Лн1 x S 1 7 мм

926x9 530x8 630 х 12 720 х 9 820x11 920x19 1020* 19 1220x19
500 530х В ТС-588000-085 ТО590.000- 18
600

700
530х 12 ТС-588.000-093 ТС-588.000-095 тс-590. ООО- 21
720 * 9 ТС-588. ООО-1Ю ТС-588000-112 ТС-588.000-119 тс-590. ООО-29

800 82 0 х 11 ТС-588000-126 ТС-588.000-128 ТС-588.000431 ТС-588Ш-139 ТС-590000- 27
900 920 к 19 ТС-588.000-197 ТС-588.ООО-150 ТС-588. ООО-153 ТС-588.000-156 ТС-588.000-159 ТС-590.000- 30

1000 1020x19 ТС-588М-170 ТС-588.000-172 ТС-588000-175 ТС-588Ш-178 ТС-588.ООО-181 ТС-588.000-235 ТС-591. ООО- 07
т о 1220* 19 ТС-588.000-195 ГС-588.000-197 ТС-588. 000-200 ТС-588. ООО-203 ТС-588.000-206 ТС-588.000-238 ТС-589.000-03 ТС-591. 000 - 08

Шм.Лист №  до кум. Подп.Лапа
Коп. Иванода

ТС '581 ТБ
23398-01 103
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i~ 7 ~
Формат АЗ



Ин
д. №

 по
д л

. 1
 П

од
п. 

и 
да

т
а 

\Вз
ам

.ин
в. №

\И
нВ

.Н?
Ш

л |
 П

од
л.и

 д
ат

аЛ
 

Се
ри

я 
5.

90
3-

13
 

Вы
пу

ск
 1

Шз\

9 1 Ш - 3 1 ОтВетбления трудами эяектросбарными Ру 1,6МПа( 16кес/см2)  из стали марок 20; 17П С ; 17ПС-У
_____________ Горлица 4

ТруРопроВод

проход 
Ну, мм

20

25
32
40
50
65
80

!00
125
150
200
250
300
350
ООО
500
600
700
800
900

WOO
1200
1Ш

Размеры 
трупы 

Uh*S мм
25* 2
32* 2
38* 2
45* 2,5
57*3
76*3
83*3
108*35
133* 4
159*0,5
219*6
273*6
325*6
377*9
026*7
530 *8
630*8
720*9
820*9
920*10
1020*10

1220*11
1020*14

Условный проход трубопровода IIу , , мм
10 15 I 20 25 32 40 50 65 80

Размеры отВетВляемого трубопровода Цн, * S , , мм
10*2

%I

18^2

§I
&

25* 2
ТС-592-009
ТС-592-ОН
ТС-592-013
ТС-592-015

ТС-592-017

ТС-592-019

ТС- 592- 021

32*2

ТС-592 - 023
ТС-592-025
ТС-592-027
ТС-592-029
ГС-592-03/

ТС-592-033

ТС-592-035

ТС- 592 -037

38 *2

ТС-592- 039
ТС-592-041
ТС-592-043
ТС-592- 045
ТС-592-047

ТС-592-049

ТС- 592- 051

ТС-592-053

ГС-592-055

45*2,5

ТС-592-064

57*3

ТС-592-065

ТС-592- 067

ТС-592- 069

ТС- 592- 071

ТС-592-073

I
Изм. диет №докуМ[ подл.

кпп иЯгвипЛем
Лат

76*3

ТС-592 - 075
ТС-592 - 077

ТС-592-079

ТС-592 - 81

ТС-592-083

ТС-592-085

89*3

ТС-592-087
ТС-592-088

ТС-592  -0 9 0

ТС-592-092

ТС-592 - 094

ТС-592 - 096

ТС-592-098

Т С -5 8 1  Т Б
23398-01 №

\Лист
8

Формат Ад



Ин
В.т

по
дл

. | 
По

дл
, и

 да
т

а 
I Вз

ам
.ин

ВМ
н̂В

. №
ду

дп
. 1 

По
дл

, и
 да

т
а 

I 
Се

ри
я 

5.
 9

03
 -1

3 
Вы

пу
ск

 1

_________________________________________ ____ ____  — • -  - —   --------— ---------------- 1 /0L

91 L89-31
Продолжение тадл. 4

Условный проход трубопровода Н у ,, мм
1 1 100 125 150 200 250 300 350 боо

УслодныйРазмеры Размеры ответвляемого трубопровода IIHi * Sf , мм
проход 
Ну, мм

труд
B h x S , m m 108* 3,5 133*6 159 * 6,5 219 х 6 273 х В 325* 6 377* 9 620*7

100 108 х 3,5 ТС-592-100
125 1зз*5 ТС- 592-Ю1 ТС-590.000-06 

ТС-592-1/5*

150 159 * 6,5 ТС-592-102 ТС-592-116 ТС-592-126

200 219*6 ТС- 592- Ю6 ТС-592-117 ТС-592-127 ТС-592- 1бЗ

250 273*6 ТС-592-106 ТС-592-118 ТС-592-129 ТС-592-166 ГС-590.000-08

300 325*6 ТС-592- 119 ТС-592-131 ТС- 592-166 ТС-592-160 ТС-590.000-10
350 377*9 ТС-592-108 ТС-592-121 ТС-592-133 ТС- 592-157 ТС-592-161 ТС-592-172 тс-590.000-13

ш 526* 7 ТС- 592-169 ТС-588.000-088 ТС-588.000-071 ТС-588.000-076 ТС-590.000-16

500 530*8 ТС-592-123 ТС- 592-135 ТС- 592-150 ТС-592-Ш ТС-588.000-082 ТС-588.000-086 ТС-588.000-086_

600 630*8 ТС-592-НО ТС- 592 -137 
ТС -592-135 * ТС~588.000-087 ТС-588.000-088 ТС-588.000-090 ТС-588Ш0-092 ТС-588.000-09б_

700 720*9 ТС-592' 138 ТС-592-152 ТС-588.000-105 ТС-588.000-107 ТС-588.ООО-102 ТС588.000-14 .

600 820*9 ТС-592-125 ТС-592-139
ТС-592-155 ТС-588.000-121 ТС-588.000’ 123 ТС-588.000-125 ТСШООО-127

900 920*Ю ТС-588.000-138 ТС-588.000-160 ТС-588.000-162 ТС-588.000-165 ГС-588.000-168

1000 1020*10 ТС-592-115
ТС-592-152

ТС-588.000-163 ТС-588.000-165 TC-588.000-1S7 ТС-588Ш0-169 ТС-588.ООО-171

1200 1220*11 ТС-590-125 ГС-588.000-188 ТС-588.000-190 ТС-588.000-192 ГС-588000-196 ТС-588.000-196

1500 1620*16 ТС-592-160 ТС-592-157 ТС-588.000-2!1 тс-588.000- 212 ТС-588.000-216 ТС-588.000-216

Т С - 5 8 7  7 6
Вист

п
Шм.P m Ne докум. Подл. Вата У

Коп. Иванова 23398-01 105 Формат АЗ
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Продолжение табл. 4

- — — Orn n pHh,f i ррпупр m n t/fin n p n fin d a  Н у , ,  ММ - - - - - - - -

Трубопровод
500 600 700 800 900 1000 1200 1400

УспоВный Размеры Размеры ответвляемого трубопровода Uh4x S i , mm
проход 
2)у, мм

труд
1)нх%мм 530 х 8 630x8 120x9 820x9 920*10 1020x10 1220х 14 1920*14

500 530*8 ТС-590.000- 19
600 630*8 тс-588. ООО-096 ТС-590.000-22
100 720*9 ТШ8.000-113 ТС-508. ООО-115 ТС-590.000- 25
800 820*9 ГС-588. ООО-129 ТС-588.000-132 ТС-588.000-135 ТС-590.000-28
900 920*10 ТС-588.000-151 ТС-588.000-159 ТС-588.000-157 ТС-588. ООО-160 ТС-590.000-31

1000 1020*10 ТС-588.000-173 ТС-588. ООО-176 ТС-588.000-179 ТС-588.000-182 ТС-588.000-236 ТС-590.000-33

т о 1220*11 ТС-588.ООО-198 ТС-588.000-201 ТС-588.000-209 ТС-588.000-207 ГС-588.000-239 ТС-588.000-209 ТС-590.000- 36

т о 1920*19 ТС-588.000-218 ТС-588.000-220 ТС-588.000-223 ТС-588.000-226 ТС-588Ш0-241 ТС-588.000-229 ТС-588.000-232 ТС-591. ООО- 09

* Дпя Pt/s 1,0 МПа ( Юкгс/см2)

Т С - 5 8 7  ТБ
В и с т

10
И з м . Hum №  д о к а м . П о д п . Н о ш а

К о п .  И В а н с \ З а 2 3 3 9 8 -0 1  106 Ф о р м а т  А З
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ОтдетЬпения трудами электросбарными Ру *  1,0МПа (Ют/смг)  из стали марок 20; т с ;  ппс-у

Таблица 5

Трубопровод
Условный проход трубопровода Д/,, мм

200 250 300 350 900 500 600
Условный 
проход 
Ту, мм

Размеры
труб

Vh*S,iw

Размеры отВетВляемого трубопровода Щ  х & , мм
219* 6 273*6 325*6 377*9 926* 7 530x8 630*8

200 219* 6 ТС-592 -193
250 273* 6 ТС-592-199 ТС-592- 159
500 325 * 6 ТС-592-196 ТС-592 -160 ТС-592 -171
350 377» 9 ТС-592 -197 ТС-592 -161 ТС-592 -172 ТС-592-179
ш 926* 7 ТС-592 -199 ТС-592-162 ТС-592 -173 ТС-588000-079 ТС-590.000-17
500 530*8 ТС- 592-150 ТС-592-163 ТС-592 -179 ТС-588М-089 ТС-592-185 тс -590.000- 20

600 630* 8 ТС-592-151 ТС-592-165 ТС-588.000-090 ТС-588.ООО-092 ТВ-588.000-099 ТС-588000-097 ТС-590.000- 23
ТС-592-167 ТС-592- 175 ТС-592- 180 ТС-592-186 ТС-592 - 193 ТС-538.000-115100 720* 9

800 820 * 9 ТС-592 -159 ТС-592-168 ТС-592 -176 ТС-592-181 ТС-592-187 ТС-588.000-130 ТС-588.000-133

900 920*10
ТС-592-156 ТС-592-169

ТС-592-188 ТС-588ООО-152 ТС-588.000-155
WOO 1020* 10 тс- 592 -177 ТС-592 -182 ТС-592-189 ТС-588.000-179 ГС-588.000-177
то 1220*1/ ТС-592-178 ТС-592-183 ТС-592-191 ТС-588.000-199 ТС-58В 000-202
ш 1920*19 ТС-592- 158 ТС-592-170 ТС-588.000-213 ТС-588.000-215 ТС-588.ООО-217 ТС588. ООО-239 ТС-588.000-221

ИЗП Пиал №докум. Подп. Цата
Т С -587 ТБ
2339 8-01 ~ЮТ

Л ист

11
Формат АЗ
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Продолжение табл. 5

Трубопровод УслоВный проход трубопровода J7y,, мм
100 800 900 1000 1200 1400

Условный
проход
бу,мм

Размеры 
трубы 
IIhxS, мм

Размеры отВетдляемого трубопровода Вм, * S ,, мм
120 * 9 820* 9 920* 10 1020* 10 1220* И 1420*14

100 120 * 9 ТС-590 000-26
800 820 * 9 ТС-588.000-136 тс- 590. ООО- 29
900 920*10 ТС-588. ООО-158 ТС-588.000-161 ТС-590.ООО-32
1000 1020* 10 ТС-588. ООО-180 ТС-588. ООО-183 ГС-588.000-237 ТС-590. 000-34
1200 1220* 1! ТС-588.ООО-205 ТС-588.000-208 ТС-588.000-290 ТС-588.000 -210 ТС-590. 000 -31
1Ш 1020*10 ТС-588. ООО -226 ТС-588.000-227 ГС-588.000-242 ТС-588. ООО-230 ТС-588.000-233 ГС-590.000 -39

*3

§

Изм.Hum №домм. Падл. Лита Т С -5 8 7  ТБ
______2 3 3 9 8 - 01 108 Формат АЗ

Лист
12
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Ответвления трубами элетросВарныпи Ру *  0,6 МПа (бкгс/см*) из стали марок 20; 17Г1С; 17Г1С-У

Таблица 6

Трубопровод
Условный проход трубопровода Я у ,, мм

600 500 600 700 800 | 900 1000 | 1200 1400
Условный
проход
] jy ,m

Размеры
трубы
Uh*S,m m

Размеры ответвляемого трубопроводег Ян, * S ,, л1М

426*7 530*8 630*8 720*9 820*9 920*10 1020* 10 то * и 1420*14

т 426*7 ТС-592-184

ТС-590.000-32

500 530*8 ТСШООО'086 ТС-592-192
600 630*8 m588.600-094 ТС-588000-097 ТС-590.000- 23
700 720*9 ГС-592- 186 ГС-592- 193 ГС-588.000-116 ТС-592 -199

800 820*9 71-592-187 ГС-592-194 

ГС-592-195

ТС‘588.000-133 

ТС-592-197
ГС-592- 200 ГС-592 - 203

900 920*10 ТС-592-188 ТС-592 - 201 ТС-592-204 ТС-588.000-237 ТС-590т-351000 1020*10
то 1220*11 ТС-588.000-196 ТС-592-196 ТС-592-198 ТС-592-202 ТС-592-205 ТС-588М-240 ТС-592-209 ТС-590М-38

1Ш 1420*14 ТС-588.000-217 ТС-588.000-219 ГС-588 000-222 TC-588.00D-22S ТС-588.Ш-228 ТС-588.000-243 ТС-588.000-23 ТС-588М0-234 ТС-590.000 -40

Шм.Лист № докцм. Подп. Мата
Кап. ИВаноба

ТС-587 ТБ
Лист

13
233 98-01 109 Формат Ад
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ОтВетВяения трубами эяектросВарными Ру ~ 0,4МПа (Окгс/см*) из стали марки 17Г1С-У

ТШ

»<5
<£>
i<>>

Таблица 7

Трубопровод Уславши проход трубопровода Яуу, мм
900 1000 | 1200 1400

Условный 
проход 
Яу, мм

Размеры
трубы

Ян*$,мм
Размеры ответвляемого трубопровода Dĥ S* , мм

920*10 1020*10 1220*11 1820*14
900 920* tO ТС-590.000 - 32
то 1020*10 ТС-588.000-237 ТС-592 -  208
то 1220*11 ТС-588.000-240 ТС-592 - 209 ТС-592- 210
1400 то* т ТС-588.000-243 ТС-588.000-231 ТС-588.000-234 ТС-590.000-41

%

%
изм. flucm % 1 1 Подл. Нота

Коп. ИданоВа

ТС-581 ТБ
23393-04 Ш

Лист
П Г

Формат АЗ



Ин 6. № под* Подл. и дата

11 Ин6.ШШй. Родп. и дата Серия 5. 903-13 выпуск 1

11 4 Обозначение Наименование
Кол. на исполн. ТС-588.000-

Примечание- 001 002 003 ООО 005 006 007 008 009
-

Документация

Аз ТС-581Д Технические требования X X X X X X X X X X
Аз ТС-587 Тб Ответвление трубопроводовX X X X X X X X х X
Аз ТС-588.000СБ \ Сборочный чертеж X X X X X X X X X X

Детали

Аз / ТС-588.00/  -0 0 5 Корпус /
~ 006 Корпус /
-0 0 2 Корпус /
-0 0 3 Корпус /
-0 1 2 Корпус /
-  013 Корпус /

Щ... 13 LnJIULHIOl VU  T ICU-..ICJ U ’t. HULIIIOI U  t-U

20.. . 29 снлисты 5u6 Ш...139 см.листы 27и 28
30.. .39ттт/ 7u8 т Лсм ж т ы  29и30

150.. .159 см. листы 31 и32
160.. .169 см.листы 33 ц 3k
170.. . 179 см.листы 35и36

180.. .189 см. листы 37и38
190.. .199 см. листы 39 ц 4о
200.. 209СМ.листы **1и 02

220.. .229см.листы 05о 06
230.. .239 см.листы 07и08 
Ш ..203 Сплист 09

50.. .59 сммапы 11и 12
60.. .69см.листы13и Ю
70.. . 79 см.лшл1ы15и16
80.. .89 сммсты Пи 18 
90.99 сммсты 19 ц 20

Ю..М9 см.жты23и20

Лист № дакчм . Подл. Лата
Раз1w ff. ГолуВеВО ж .
Пробел- НлиВш ии л т
Гл.т с/лл. Соколов ' w ^ t Ф
Н .т т р- Оалт оВ о т
УтВ. Ш оВачеВ ш

ТС -588.000
Тройник

сбарной переходной
Пит Лист Листов

■ f n f 09
Институт

Знергомолтатроект
ленинградский Филиал

» Л//Коп. ИВаноВа

Взам.инВМ ИнВ.СПдубл.

1 1 1 Обозначение Наименование
Кал. на исполн. ТС-688. ООО- Оромечануе
- 001 002 003 оов 005 006 007 ООО 009

Аз / ТС-588.001 -0 0 9 Корпус 1

-0 1 0 Корпус 1

-0 1 1 Корпус 1

-0 2 3 Корпус 1

Аз 2 ТС-588.002

I

1I 1

-  002 Штуцер 1

-  ООй Штуцер 1

-0 0 6 Штуцер 1

-0 0 1 Штуцер 1

-о о з Штуцер /

-0 0 5 Штуцер 1

-0 0 7 Штуцер 1

-0 0 8 Штуцер 1

-  009 Штуцер 1

WTL Л1Ш Тсы/ШЧмк Ш/1ПШ ЫШт ТС-588. ооо
Oucm

Формат АЧ



Ин6.№подп. Ппдп.идата Взам.инв.тИнВ.№ду5л. Подо, и дата Серия 6,903-13 Выпуск 1

! щ 1 Обозначение Наименование Коп. на чслолн: ТС-588. ООО- Примечание
010 Off 012 013 01Р 015 016 017 018 019

Документация

Аз ТС-581Д Технические требования X X X
/\z ТС-587 Тб Отёетёление трубопроводов X
Аз ТС- 588.000 С Б Сборочный чертеж

Детали __

Аз / ТС-588.001' -020 Корпус 1
-025 Корпус /
-021 Корпус 1
-022 Корпус 1 *

-016 Корпус 1 ______
-  017 Корпус 1
-  018 Корпус 1
-  030 Корпус /
-  035 Корпус / ______
-  032 Корпус 1

г__
Изм. Лист т оот . Подо. дота к - 588. 000

Лист

Фпомат нч

инв.тлот подл, а дата 8зом.ш6.№ Ин&лздчдд. подл, чдата

I 1 1 Обозначение Наименование
Кол на испалн. 70-588.000- Примечание
ОШ 011 012 013 он 015 016 017 018 019

Аз г ТС-588.002 -DID Штуцер 1 —

- D11 Штуцер 1
- 012 Штуцер 1 ___ _

—
-013 Штуцер 1 ______

~ 010 Штуцер 1
- 015 Штуцер 1
- 016 Штуцер 1
- on Штуцер 1
- 018 Штуцер 1 _____ _

- 019 Штуцер 1 _____-------
_ __ _-------

______

- —
Изм. Лист лз до кум. Подл.

Т С -5 8 8 .0 0 0
Ласт

Формат АО



Серия 5.903-13 бью иск 11

1 Лодп.идата % 1 Инб.бздубР. Подп.идота

1 1 Обозначение Нааменобание
Кол. на исполн. ТС-588.000-

Примечание
020 021 022 023 024 025 026 017 028 029

Документация

h Т С -581Д Технические требобания
/з Т С -5 8 7 Т 5 ОтВетбление труболрободоб
Аз Т С -588.0 00СБ Сборочный чертеж

Детали

Аз 1 Т С - 588.001 ~ 033 Корпус f

-  030 Корпус 1
-  031 Корпус /
-  027 Корпус /
-  028 Корпус 1
-  052 Корпус 1

-  050 Корпус 1
-  051 Корпус /
-  038 Корпус 1
~ 039 Корпус /

Т С -5 8 8 . ODD
Паст

5Изм. Лист N3 доном, уЧадо. А\ма Формат нц

Инб.№под>7. Лодп. и дата 8зшинб.№ Инв.№дубР. Подо, о дата

I
#

1 1 Обозначение Наименование
Кол.наас/тлн ТС-588.000- Примечаниеого021 022 023 025 025 026 027 028 029

Аз 1 ТС- 588. 00Z -  020 Штуцер 1

-  02 f Штуцер 1

-0 2 2 Штуцер 1

-0 2 3 Штуцер /
-  025 Штуцер 1

-  025 Штуцер 1
-  026 Штуцер 1
-  027 Штуцер /
-  028 Штицер /
-  029

I /
N30J---ООЮ
Оо1о ---

См

ТС-588. 0 0 0
Лист

6
Формат АОФормат АР



т

1

г/г-

4
иии„ ---- --------- - -------------_ ---

Обозначение
1

Наименование Кол. на исполн. ТС-588. ООО- Примечание
030 031 032 033 039035036 037 038039

Документаций

to ТС-581Д Технические требований X X

to_
to

ТС-587 ТБ ОтдетВление труболроВодод X
ТС-588. 000 СБ Сборочный чертеж

Летали

to 1 ТС- 588.00/ -050 Корпус 1
-  от Корпус 1
-  009 Корпус 1
-  от Корпус 1
-  007 Корпус 1
-  833 Корпус 1
-  060 Корпус /
-  065 К орпус 1
-  057 Корпус /
-  058 Корпус /

|
I

Изм Лит уз до кум. Подл. Лима\
ТС -588.000

Лист

Формат ЛУ

ИнШ пода. ппдп. и  дат а Взам.чнб.Н0- подпидат а

1 4 1 Обознауение Наименование Кол. на исполн. ТС-588. ООО- Примечание030 031 032 033039 035036 037038 039
to 2 ТС- 588. 002 ~ 030 Штуцер 1

-031 Штуцер 1
Штуцер 1- 032

-  033 Штццер 1
-  ОЗУ Штуцер 1
-  036 Штуцер 1
-  037 Штуцер 1
- 038 Штуцер_____________ /
-  039 Штуцер 1
-  от Штуцер 1

Изм Лист нздокум. Подл Лита ТС- 588 . 0 0 0
Лист

8
Формат АЧ



ИнВ.Н-подп. Подо, и дата

%1I

И н 6 . № д о 5 л . П о д о ,  и  д а т а Серия 5. $03-13 Зыпдск 1

* $ t Обозначение Наименование пиА 
OllO

г. ли 
01Ц

ии/
М2 093 № 005 ш Bln 098Big Примечание

Документация
Аз ТС- 581Д Технические требования X X X X X X X X X X

Аз ТС-587 ТБ ОтВетВление трубопроводовX X X X X X X X X X

Аз ТС-588. 000 СБ Сборочный чертеж X X X X ж X X X X X

Детали

Аз / ТС -588.001 -059 Корпус /

-060 Корпус /

-056 Корпус /

-061 Корпус /

-062 Корпус /

-079 Корпус /

-075 Корпус /

-076 Корпус /

-077 Корпус 1
-078 Корпус /

ШмХйиаА $!Оокт\ пом. \Мж
Т С -5 8 8 . 0 0 0 9

Формат ли

ИнВ.̂ подл. Подо, и  дат а Взам.инВЖИнб.U-дуОл. Подо. и дат а

1 1 Обозначение Наименование
Кол. на исполн ТС-588.000 Примечание

090 091 092 093 099 005 09В 097 т ООО

Аз 2 ТС-588.002 -091 Штуцер 1
-092 Штуцер 1
-093 Штииео 1

-099 1 1

-  096 Штуцер 1

~ 097 Штуцер 1

-  098 Штуцер 1

-  099 Штуцер 1

-  050 Штуцер 1
- 051 Штуцер 1

Изн. Шт Н-докум. Подо. Цата
ТС- 5 8 8 . 0 0 0 ______ 10_

Формат АУ

Лист



ШБ.Шппдя. I Пойл, и дота узом.ш6.№_ I Ин6.Н?Мл. 1 ОоОл. и дата Серия 5. 903-13 дыпуск 1 

Кол.на исполн ТС-588.000-

Аз

Обозначение

ТС-588.001 079
-  011

067
072

-  068
-  073

093
-  09 k
-  095

096

Наименование

Детали

Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус
Корпус

050 051 052 053 054 055 056 057 058 059

Изм. Лист №Локум. Подо. Лота
ТС-588. ООО

Оист
11

Формат АО

Инмзпйдл. лплп.лаа/гш Взим.инвЛ1_ Ш  №Щл ОоОл. и дата.

1 1 1 Обозначение Наименование Кол. Шиеполн. ТС-588. Oi00- Примечание050 051 В52 053 05В 055 056 057 058 059
Аз 2 Т Г-588.002 -  052 Штуцер f

-  053 Штуцер 1
-  051) Штуцер 1 1
-  055 Штуцер 1
-  055 Штуцер 1
-  057 Штуцер /
-  058 Штуцер 1
-  059 Штуцер 1
-  060 Штуцер 1

Изм. Лист Н?докум. Оодл. Оита
ТС-588.000

Лист
12

Формат АУ



Шв. № подл. I Подл. и  дата Взан. инВ.№ ИнВ. Н9дудл. Подл. и  дат а Серия 5.903-13 Выпуск 1

1 4 •§ Обозначение Наименование Кол на пспплн ТС-588. ООО' Примечание
ОБО061 062 063 ш 065 066 067 068 069

Документация

Аз тс-581Д Технические требования X X X X X
Аз ГС-587 Тб Ответвление трубопроводовX X X X X X X X
Аз ТС- 588.000Сб Сборочный чертеж X X X

Детали

Аз 1 ТС-588.001 -097 Корпус /
-  098 Корпус /
- 091 Корпус /
-  092 Корпус /
-  088 Корпус /

-  089 Корпус /

-  083 Корпус /

-  090 Корпус
/

-  102 Корпус
/

~ 080 Корпус /

Шм.Лист № до кум. ТС-588. 000 /з

МнВ N50000. Подп.иОата Взам.шВЖ ИнВШШл. Подо, и дата

Аз

Обозначение

К -588. 002 -061
062
063

-064
-065

Наименование

Штуцер
Штуцер
Штуцер
Штуцер
Штуцер

Кпл наисполн. ТС588.ООО'
061 062 063 064 065 066 067 069

Примечание

-066 Штуцер
-067 Штуцер
-068 Штуцер

ТШ И  wiW/лШ ШООШ 7'ШЕ
ТС-588. 000 (4 *>3



ИШ №подл. I Подл. и дата~ 6зам.ин8.№ Инд.8-Ь Подл. и дата Серия С, 903-13 Выпуск 1

1 1 I ' ОПозначение Наименование
Кол на исполн. ТС-588.00,о - Примечание

070 071 072 073 on 075 076 077 078 079

Документ ация

Аз ТС-581А Технические тредоВания X X X К X X X X X
/И ТС-587 Г3 ОтВетВление ллруВолроВлдоВX X X X
/Ь ТС -588 000 С6 i]§ X X X X X

Д ет али

Аз / ГС-588.001 -080 Корпус 1
-  099 Корпус /
-  081 Корпус 1
-  085 Корпус 1

1-  100 Корпус
-116 Корпус /
-  1П Корпус /
-  11k Корпус /
-  115 Корпус 1
- 112 Корпус 1

T = q = r
^ М 1 Э И 1 Я ТС'588.000 15

ЛоЛл.идата Ш иминЛЩ  Ин8Л°М л. Ладл.идата_

НаименоВс/ние
Нол, на исполн. ТС-588. 000

070 07/ 07Z 073 070 075 076 077 078 079
Примечание

Аз ТС-588. 002 -  068 Штуцер
-  069 Штуцер
- 070 Штуцер

071 Штуцер
071 Штуцер
073 Штуцер
070 Штуцер
075 Штуцер

Изм.Лист №дот. Подл.
ТС-588. 0 0 0 Лист

16
ФолматАЬ



Инй.И-подп. Подп. и Оита \Взтинб. № \ Инб.Н- дябл\ Оодп. и дата _ Серия 5.903-13 Выпуск 1

1 1 1 Обозначение Наименование
Кол на исполн. ТС-588.000- Примечание

030 081 082 083 № 085 086 087 088 089

Документация

Аз ТС-581Д Технические требования
fa ТС-587 ТБ ОтВетВления трубаnpoBodobX X X X
fa ТС-588. 000 СВ Сборочный чертеж X X X X X

Детали

fa / ТС-588.001 - ИЗ Корпус 1
-105 Корпус /
-109 Корпус /
-106 Корпус /
-н о Корпус /
-  107 Корпус 1
-и / Корпус 1
-  130 Корпус 1
-131 Корпус 1
-122 Корпус 1

Нзм.Лист№ РОЛЯМ. Подл. Лита ТС'5 8 8 . 0 0 0
Лист

17
Фота/л АО

Инб. №лоМ ОоОл. и дата Озим. инб.т ИнВ. Н̂ Оябл. ОоОп. и дата

1 щ 1 Обозначение Наименование
Коп. на исполн. ТС-588.ООО- Лримечание

080 081 082 083 080 085 086 087 088 089

Аз 2 ТС-588.002 -076 Ш туцер 1
-0 7 7 Штуцер 1 1
"0 7 8 Ш т уцер 1 1

- 0 7 9 Ш т уцер 1
- 0 8 0 Ш т уцер 1

-081 Штуцер 1

- 0 8 2 Штуцер 1

-083 Ш т уцер 1

Ш .Иист№дот. ПоЗп. Лита ТС '5 8 8 . 0 0 0 Лист
18

Формат АП



И н д ^п о д л . flodn. и  д ат а 8зом.инб.№ ИнбИ-дидл. Подп. а  дат а Серия 5.903-13 Выпуск 1



1 1 § Обозначение Наименобание Кпл ни игпплн. ТС~588. ООО' Примечание
100 101 юг 103 104 105 106 107 108 109

«г---7Документация
4? ТС-581Л Технические тоеПпбпння X X X X X X X X X X

л ТС-587 Тб S
*

1 1 | ! 1 1 X X X X

ЙЯ ТС-588.000СБ Сборочный чертеж X X X X
Детали

Аз 1 ТС-588.001 -151 Корпус /

-152 Корпус 1
- И з Корпус /

- т Корпус / ______
-139 Корпус 1

-  Л 7 Корпус 1
-  т Корпус / ______
-  н а К о рп ус 1
-  141 Корпус /

-  № Корпус /

ИзмПат№ док ЧМ. Подо fama
Т С -5 8 8 . 0 0 0

Лист
2 1

Формат АО

ин6.№яодл. Подл, и дата Взам.инб.Н*ИнВ.НЮубл. Подп.цдата

Обозначение Наименобание Кол, на исполн. ТС-588. ООО-
1 0 0 т 10Z 103 1014 105 Ш_ 107 108 109

Из ТС-588. 002 -095 Штуцер
- 094 Штуцер

095 Штуцер
096 Штуцер
097 Штуцер
098 Штуцер

-099 Штуцер
-  1 0 0 Штуцер

-  101 Штуцер

Изм.Лит N?do*UM. Подл. Дата
Т С -5 8 8 . 0 0 0

Лист
2 2

Фядтат АН



Г № подл. подл, и дата Взс/м.инв.Н? ИнВ.Н-дуПл. I Подо, и дата Серия 5.903-13 бы пуск 1

Обозначение
Кол. на ислолн ТС-588.ООО-

примечание
1 4

п С Ш п с Н и О и п и с
110 111 112 113 110 115 116 117 118 119

Документация

fa ТГ.-581 Д Технические требоЗания
fa ТС-587 ТБ Отбетбление труболроЗодоВ
fa ТС-588.000СБ Сборочный чертеж

Детали

fa 1 ТС-588. 001 - т Корпус 1
-  № Корпус 1
-  135 Корпус 1
-  /57 Корпус 1
-  136 Корпус 1
-  138 Корпус 1
-  Ms Корпус 1
-  171 Корпус 1
-  168 Корпус 1
-  169 Корпус 1

тн. Лист //о Оокдм. Подл. йота ТС -588. 000 ________ 23_
Формат Ад

Лист

Инб.НЗподл. Подл. ис/ата Взам.инВ.Н- Ш№№л. Подл, и дата

I 4 1 Обозначение Наименование
Кол. на исполн. ТС-588.ООО-

Примечание110 111 112 113 119 115 116 111 118 т

fa 2 ТС -588.002 -102 Ш т уцер 1 1
-Ю З Ш т уцер 1
-106 Ш т уцер 1
-105 Штуцер 1
-106 Штуцер 1
-107 Ш туцер 1
-108 Штуцер 1
-109 Ш т уцер 1
-п о Ш т уцер 1

—

—

= Г
ЩШШш!Ш1/}>1/гилт/г/дШУбШ?1

ТС-588. 0 00
диет
29

Формат АО



С е п и я  5.9P3-13 В ы п и г к  1ИнВ. N-nodл. Подп. и дата 8зам.инВ.№ШВ.№№л. Подп. и дата

1 1 1 Обозначение Н а и м е н о в а н и е К о п .  н а  и с п о л н .  т с - 5 8 8 .0 0 0 -
ч а н и е

120 121 122 123 № 125 126 127 128 129
П р и м е

Д о к у м е н т а ц и я

Аз ТС-581Д Технические требования X X X X X X X X X X
Аз ТС- 5 87  ТБ ОтбетЗление трчболрододод■XX X X X X X ж X X
Аз ТС-588. т  се Сборочный чертеж X X X X X X X X X X

Детали

Аз 1 ТС-588.001 -1 6 6 Корпус 1
-1 7 5 Короус 1
- 167 Корпус /
-  176 Корпус /
-  161 Корпус /
-1 7 0 Корпус 1
-15 9 Корпус /
-т Корпус /
-  160 Корпус 1
-  № Корпус 1

Т С -588.000
Лист

25Изм.Лисп № доком. Подп. ilam
Формат АП

ЬЭ03U>ю001О

ИнВ. N-nod,t  Подп. и дата I 1Инб.№дубл. Подп. и дата

1 1 1 Обозначение Наименование Кол. на исполн. ТС-588-000-
П р и м е ч а н и е

N>

120 121 122 123 12i 125 126 127 128 129

Аз г ТС- 588 .002  -111 Штуцер 1
-  112 Штуцер 1
-  113 Штуцер 1
-  iik Штуцер 1
-  Н 5 Ш туцер 1 1
-  ив Штуцер 1
-  117 Штуцер 1
-  118 Ш туцер 1
-  119 Штуцер 1

К5
LM

ТС-588. 000
В и с т

26Изм. Hum П?докум. i7одп. А'та
Формат АН



Инб. №подл. поди, и дата .! 1 Инб.№ду5л. Подо, и дата С е р и я  5 .9 0 3 -1 3  8 т у с  к  1

1 4 * Обозначение Наименование Кол. на изготовп. ТС588. ООО- Примечание
130 131 132 133 134 135 136 137 138 13В

Документация
Аз ТС-581А Технические требования
Аз ТС-587Т6 Ответвление тру во проводов X
Аз ТС-588.000СВ Сворочный чертеж X

Детали

Аз / ТС-588.001 -173 Корпус 1
-156 Корпус 1
-165 Корпус 1
- т Корпус 1
-155 Корпус 1
-158 Корпус /

-172 Корпус 1
-  189 Короус 1

- 201 Корпус 1
-  Ш Корпус 1

Изм.Лист№докУм. Подо Лита тс -588.000 Лист
27

Формат АО

S I 8* Подп.идата 1 & Инб.Шдудп. Подп.идата

4 1 1 Обозначение Наименование
Кол. на ислолн. ТС-588.000-

Примечание130 131 132 133 т 135 13В 137 138 139
Аз 2 ТС-588. 002 -120 Ш туцер 1

-  121 Ш туцер 1 1
-  122 Ш туцер 1
-123 Штуцер 1
-Ш Штуцер 1
-  125 Штуцер 1
-  126 Штуцер 1 1
-127 Штуцер 1

Изм. Лисп (15 до пум. Подо. Лита ТС-588. 000
Лист

2-8Формат АО



С е р и я  5 .9 0 3 4 3  В ы п у с к  1И н В .  №n o d f . П о д п .  и  д а т а В з а м . и н В Н - И н В .  6 е д о б л . П о д п .  и  д а т а

1
\

1 О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
К о л .  н а  и с п о л н .  ТС-588.000-

Примечание190 191 шг 193 м W м m № №

Документация
Аз ТС- 581Л Технические требования X X X X X X X X X
Аз ТС~587 Тб Отбетбление трубопроводов X X X X X X X X
Аз ТС - 588.000СБ Сборочный чертеж X X X X X X X

Детали

Аз 1 ТС-588.001 - 190 Корпус 1
-185 Корпус /

- 191 Корпус 1
-202 Корпус 1
-  186 Корпус 1
-  192 Корпус 1
-  203 Корпус /

-  180 Корпус 1
-  193 Корпус 1
- 20k Корпус /

ТС-588. 000
П и с т

29ИЗМ.Л и с т N - д о к у м .  .П о д п .  к Ь т а
Ф о р м а т  АР

1ЧЭGO
Oo
toOo
1

Q

n:
cj-

И н В .  №  п о д * д П о д п .  и д а т а В з а м . и н д  Н-° ИнВ.№дубл. П о д л ,  и  д а т а

1 4 й» Обозначение Наименование Кол. на исполн. ТС-588.000- ПримечаниеПо 191 192 193 m 195 м m 1k8 199
Аз 2 ТС-588.002 -128 Штуцер 1

-  129 Штуцер 1
-  130 Штуцер 1 1
-  131 Штуцер 1
-  132 Штуцер 1 /

-133 Штуцер 1
- 13k Штуцер 1
-  135 Штуцер 1

ТС-588.000
Лист
30И з н . д и е т Н-докум. *У о д п .  А' о м а

Формат АР



Инб.Л-подл. Подо, и Лат а Взамш бМ Инб.№~дубп. Подо, и дат а С ерия 5 . 9 0 3 -1 3  Вы пуск 1

1€ 1 1 Обозначение Наименование Кол. на исполн. ТС-588. ООО- Примечание150 151 152 153 № 155 т 157 158 159

Документация

Аз ГС-58/Л Технические требования XXX
Аз ТС-587 ТВ Птбетбление труболраВодоЬ X XXX XX
Аз ТС-588 000 С Б Сборочный чертеж X X XX

Детали

to / ТС-588.00! -181 Корпус 1
- т Корпус 1
-195 Корпус 1
-182 Корпус 1
-196 Корпус /
-197 Корпус 1
-179 Корпус /
-187 Корпус /
-198 Корпус /
-178 Корпус /

WT. Лист тдвкум. Подл. Рота ТС -588. 000
Лист
31

Формат  ас/

Инд.№подл\ Подл, и  д а т а  \Взам м нбМ Ин8№ дт \ Р о д и и  дат а

I 1 ■§ Обознаиение Наименование Кол. на исполн. ТС-588.000- Примечание150 151 152 153 т 155 156 157 158 159
ЙЗ 2 ТС-588.002 -13В Штуцер 1

-157 Штуцер 1
-138 Штуцер 1
-  139 Штуцер 1
-190 Штуцер 1
- 191 Штуцер 1
-  192 Штуцер /
- 193 Штуцер /
-  199 Штуцер /
-  195 Штуцер 1

Изм. Лист №докум. Подо Цата ТС-588.000
Лист
32

Формат АЛ



Под п и  дата Взамш&ж шв. w arn . Подп.идатси Серия 5. 903-13 Выпуск 1

...
Ит лпдокдм. Под/!. Волю

ТС-588. ООО

Обозначение Наименование Кол. на исполн ТО-588. ООО- Примечание
I 160 161 162 163 м 165166 167 168 169

Документация
X

.
4? ТС- 581Д Технические требования X X jX
/И ТС-587 ТБ ШетВление трубопроводов
4? ТС-588. ОООСБ Сборочный чертеж X X

Детали

Из / ТС-588.001 -188 Корпус 1
- 199 Корпус 1
-216 Корпус 1 -
- 227 Корпус 1
-217 Корпус 1 _____
-228 Корпус 1 _____
- 218 Корпус /
-229 Корпус / ___ _
- 219 Корпус /
-  230 Корпус /

\flucm
\1з

Формат Ад

ИнЗ.№под/>1 Подо, и дата Взс/м. инб.Н* ИнВ. Н-°дчдл Подл, и дата

1 4 Обозначение Наименование
к-пл ип иеполн. ТС-588.000~ _ Примечание

160 lei 162 163 164 165166 167 168ж
Аз 2 ТС-588.002 -  196 Штуцер 1

-  197 Штуцер 1
-198 Штуцер 1 1
-199 Штццер 1 1
- 150 Штуцер 1

1
—

- 151 Штуцер
- 152 Штуцер 1 _
-  153 Штуцер 1 ______

_>э>
> -
)

Нзм. Лит №доким. Подл.
ТС-588. ООО

Рист
39

аюрмат АН

ТШ



Ин6.№подл. П о д о .  и  д а т а 8зом.инб.№Инб.№ду5л Р о д н и  д а т а С е р и я  5  903-13 В ы п у с к  1

1 1 1 Обозначенис Наименование Кол. на исполн. ТС-588. ООО- Примечание110 171 112 173 m 175 176 177 178 179

Документация
Аз ТС-581Д Технические требования
Аз ТС-587 ТБ ВтЫблениетруболрободоб Я

Аз ТС-588.000 С Б Строчный чертеж
Детали

Аз / ТС -588.001 -210 Корпус 1
-223 Корпус 1
-209 Корпус 1
- 220 Корпус 1
-225 Корпус 1
-210 Корпус 1
-215 Корпус 1
- 226 Корпус /
-206 Корпус 1
- 212 Корпус 1

Лист тоокум. Подл. Лита ТС-588. 000
Раст
35

Формат Ап

Инд. № подл. Подп. и дата %11 ИнВ.№дудл. Лодл и дата

1 1 а> О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е
К о л .  н а  и с п о л н .  76-588. О О О -

П р и м е ч а н и е
170 171 172 173 т 175 176 177 178 179

Аз 2 ТС-588.002 -  № Штуцер 1 1
-155 Штуцер 1
-156 Штуцер 1
-157 Штуцер 1
-  158 Штуцер 1
-159 Штуцер 1 1
-  160 Штуцер 1
-  161 Штуцер /

Изм.ЛистN? докум. Подп Лита ТС -588. 000
Рост
36



л Подп. и дата Взам.ин§.№ Ин8.№ду$л Подо, и дата Серия 5. 903-13 Выпуск 1

1 I Обозначение
Кол. на исполн. ТС -588.000- Примечание

Г

1 1 1 180 181 182 183 Ш 185 Ш 187 188 189

Документация

fa ТС-581Д Технические требования X
fa ТС-581 ТБ_____________ ПтВетВление трубопроводов
fa ТС-588. 000 СБ Сборочный чертеж X

Детали

fa I ТГ,-588.001 ~ 22! Корпус. /

-  207 Корпус 1
-  213 ~~1 Корпус /

-  222 Корпус 1
-  208 Корпус 1
-  209 Корпус 1
-  250 Корпус 1
- 251 Корпус 1
-  259 Корпус 1
-  252 Корпус 1

-----------------------------------------  Лист
ТС-588. 000 37

------------------- Формат ячЙзн.Лит №докум. Подо, аlama

I 1t Ппдпидатп Яйам.инШ Инд.тдУдл. Подл, а дата

11 Обозначение Наименование
Кол на исполн. ТС-588.000~ Примечание
180 181 182183 m 185 186187 188189

Аз 2 ТГ-588. ОПР ~ 162 Штуцер 1
-  163 Штуцер 1
-  160 Штуцер 1
-  165 Штуцер 1
-  166 Штуцер 1 _
-  167 Штуцер / ___
-  168 Штуцер 1
-  169 Штуцер f 1
-  170 Штуцер 1

__

__
.

Изп. Лист№докум. Подп. Дота
ТС-588. ООО

Лист
33

Формат Ко



Серия 5. 903-13 выпуск 11 ч 1 I ! ! 1 Инд.№ду5п. Подо и дата

1 4 $ Обозначение Наименование Кол. на исполн. ТС-588.000- Примечание190 191 192 193 т 195 196 197 198199

Документация
Аз ТС-581Д Технические требования X X

Аз TCS87T6 Ответвление трубопроводов X X

Аз ТС~588.000 С Б Сборочный чертеж X X X X X X X X X
Детали

Аз / TC-S88.001 -  гы Корпус 1
-242 Корпус 1
-  261 Корпус /

-243 Корпус 1
- 262 Корпус /

-240 Корпус 1
-  256 Корпус 1
-  241 Корпус 1
-  246 Корпус /

-  257 Корпус 1

ТС -588.0 0 0
вист
39Изн. ЛистН̂докум. Подп. 1кта

Формат АО

Ин6.№подлг. Подп.идата I 1 1 1 1 I

1 4 1
Обозначение Наименование Кол. на исполн TC-58iт о - Примечание

&

190 191 192 № т 195 196 197 198 199
Аз г ТС-588.002 -171 Штуцер 1

-  т Штуцер 1
-  172 Штуцер 1
-  т Штуцер 1
-  175 Штуцер 1
-  176 Штуцер 1 1
-  /7 7 Штуцер 1
-  178 Штуцер 1 1

OjОоtc
О о
1С з

OJ
о

ТС-588.000
вист
4оИзн. Лист И- доком. додп. а'ата

Формат АО



Сепия 5.903-13 Выпуск 1Ш№подл ! Взам.инбЛ 1 1 flodn. и дата

I 1 Обозначение Наименование Кол. на исполн. ТС-588.000- Примечание200 20/ 202 РОЗ 2011 205206 207 208 209

Документация

Аз ТС-581Д Технические требования X
Аз ТС-581 ТБ Отбетбление труболрободпВ X X X X X X X X
Аз ТС-588.000СБ Сборочный чертеж X X X X X X

Детали

Аз / ТС-588.001 -  236 Корпус 1
- гы Корпус /
-  258 Корпус /
-  234 Корпус 1
-  265 Корпус 1
-  254 Корпус 1
-  235 Корпус /
-  239 Корпус 1
-  255 Корпус /
-  238 Корпус 1

Т С -5 8 8 .0 0 0
Фпота/т.

лист
4/

г АиУж Пастгидокум. Ладо. Аlama

N3
CJOw
Ос

с

м ш 1 I ВзаммнбМ ИноН-оубл. noon, и пата

I 1 1
Кол. на исполн. ТС-588.000- Примечание

%

11 пиименииинис 200 201 202 203204 205 206 207 208209

г ТС-588.002 -  179 Ш туцер 1

-  180 Штуцер 1

-  181 Штуцер 1

- 182 Штуцер 1

-  183 Штуцер 1

-  184 Ш т уцер 1

-  185 Ш туцер 1

- 186 Ш т уцер 1

-  187 Ш туцер 1

-  189 Штуцер 1

s

Т С -5 8 8 .0 0 0
Пит

02Изм.ДиетN-докум. Подл. 4!md
— -------------------------  Фотат АЛ



Инб. Н°над>1 Подл. а дата ВзаммндЛУнб./V-dyffA Род/?. и дата Серия 5.903-13 Зь/пуск 1

1 1 S' Овозначение Наименование. Коп на испопн: ТС-588. ООО- п
110 211 212 213 21й 215 216 217 2/8 219 Иримецание

Докчментаиия

fa ТС-581Д Технические тле Кования
fa ГС-587 ТБ От Ветвление трувалловодоЬX X X X X X X X X
fa TE~588.000 C6 Сборочный чертеж X X X X X X X X

Детали

b i Tc-m .o o t -  m Корпус 1
-  281 Корпус /
-  288 Корпус 1
-  289 Корпус /

-  276 К о р п у с /
-  290 Корпус 1

-  273 Корпус 1

-  283 Корпус /
-  z n Корпус /

-2 8 k Корпус 1

Т С -588.000
ласт
УзУМОцет~ЖШум. -подо. АУша ш-------------------------------------  Формат нч

ИнВМподлг Ппдпидата дзам.инбМ*ИкЙМШ Подо, и дата

I4 1

Кол. на испопн. ТС-588. ООО-
ОримечаниеОвозначение Наименование 210 211 212 213 2И 215 216 217 218 219

k z ТС-588.002 -  190 Штуцер
~~1- 191 Штуцер

-  m Штуцер 1
-  193 Штуцер 1

-  19k Штуцер 1 1
-  195 Штуцер / 1

-  196 Штуцер 1

-  197 Штуцер /

i3
>
5

05

I l l  I и
ТШ f/Шл wi&mittSk ШЩЩ Шш

ТС-588. ООО 4*



Серия б. 903 -43 Выпуск 4Инб№подл Подл, а дата 11 Нид.№дубл 11

I 1
а Обозначение Наименование

Кол. на исполн. ТС- 588.000- „

тние220 224 222 223 Ш 225 226 227 228229 приме

Дон&ментацан

Аз ТС-581Д Технические требования X X X X X X X X X
Аз ТС-537ТБ ОтВетВление трубопроводов X X X X X X X X
Аз ТС-588.000С6 Сборочный чертеж X X X

Детали

Аз / ТС-588.001 ~ 215 Корпус /
-  285 Корпус 1
-  286 Корпус /
-  267 Корпус /
-  280 Корпус 1
-  281 Корпус /
-  268 Корпус 1
-  272 Корпус /
-  282 Корпус /
-  266 Корпус /

Т С -588.0 00
Лист
95т Лист№докум. Подо. iУти

Формат АР

ГчэОЛOJ
сс
ос
1

о

ИнМ-подп. Подо а дата Взам.инд.№Инб.Н-дУдл, Подо, и дата

1 4 * Обозначение Наименование Кол. на исполн. ТС-588.0 0 0 - Примечание
Z2D 221 222 225m 225226 227 228229

Аз 2 ТС -588.002 -  198 Штуцер 1
-  199 Штуцер /

-  200 Штуцер /

-  20/ Штуцер 1
-2 0 2 Штуцер 1
-205 Штуцер 1

-  206 Штуцер /

-  205 Штуцер / /

-2 0 6 Штуцер /

о:
О;

Т С -5 8 8 .0 0 0 Лист
96Изм. Лист №докум. ,Подл, i lama

Формат АР



цт

I я 1
Off03HW£HUt Наименование Кол. на исполн. ТС-588.ООО-

Примечание230 231 232 233236 235236 237 238239
US-i

Документация

4 т ТС-M l Д Технические требобания X X X X X X
fa ТС-587 ТБ ОтВетВление трубопроводов X X X X X X X X X

ТС-588. 000 С Б Сборош/и чертеж X X X X X X X X X X
Детали

fa / ТС-588.00! -  271 Корпус /

-  279 Корпус /

-265 Корпус /

-  270 Корпус /

-278 Корпус /

-291 Корпус /

-292 Корпус /

-  293 Корпус /

-  296 Корпус /

~ 295 Корпус /

Шн Лист №0ОКУМ. ПоУо. Дта
тс-588. 0 0 0

Зиет
47

Формат а14

т.тлоОл. Лодл.ииат а ]Взам,ин8жинб.И9лт\ Подл, и  дат а

{ 1 1
Обозначение Наименование Кол. на исполн. ТС-588.000-

Примечание230231 232 233 236 235235 237 238239
Аз 2 ТС-588.002 -  207 Штуцер /

-  208 Штуцер 1
-  209 Штуцер 1
-  210 Штуцер 1
-  211 Штуцер /

-  212 Штуцер /

-  213 Штуцер /

-  т Штуцер /

-  2/5 Штуцер /
-  216 Штуцер 1

Шн. Пиал №домм. Подо. {fama
Т С '588. 000

Лист
48

Формат АЛ
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Пределы применения
Таблица /

Условное
даВпение

Ру.
МПа1ке1см$

Рабочее давление Рраб, МПа (кгс/см2) 
для температуры среды, °С

200 250 300 350 625

6.00(608) - — — - 2,0(20)

г,50 (25.01 2,5(25) 230(23,0) 1.90(198) 1,7(17) ~

1,60(18.0) 1,6(16) 1ЩШ,о) т(12М ~ ~

1,00(10.0) 1.0(10) 0,90(98) 0,75 ( 7,5) — -

0,831 03) 08(6) 0,56(5,0 ОШ 68) ~

0,00 ( 6,0) 0,6 ( 6) 0,35 ( 3,5) 0,30(38) ~ ~

0. Величина усиления корня шВа не должна превышать 1,5мм 
для штуцера Ну, 25мм ; 2 мм- для ТЗу, от 32 до 150мм и 2,5 мм- 
-для Uy1 от 200 до 1000 мм.

5. Величина Вогнутости корня шВа не должна превышать 0,9мм 
для штуцера с толщиной стенки Sf <  Змм; 1,3 мм для S r  3+8 мм; 
0,225 S1 для S1 >  8 мм, но не долее 2,0 мм, при услобии увеличения 
шВа h и hf на 1 мм от номинального размера.

6. При Возможности доступа к Внутренней стороне углового 
шда допускается производить его подВарку В соответствии 
с требованиями технологического процесса.

7 * Размеры для спраВок.
r +9LU LВ .- 2 ■
9. Остальные тредоВания по ТС-581Л •

1. При применении стали марок ВСтЗспб, ВСтЗГпсЗ и 20 
параметры среды принимаются согласно тадл.З.

2. Обрадотку кромок и Внутренние расточки Ир и Up, 
допускается производить по усмотрению забода-изготови
теля до сборки штуцера с корпусом.

3. При контроле сварного соединения измерительная база 
должна быть Видимой на расстоянии не более 1мм от края 
сВарного шба.

Таблицу исполнений см.листы 3...Z6-.

ТС-588.000 Сб

Тройник сборной 
переходной

С б ор оч н ы й  ч е р т е ж

Л и т . М а сса Масштаб
Изм. Лист № докум . Подо. Лата См.

табл. 2 —РазлаБ- блохина -яег Ш ?
Продел. Клибш ич /ЬиЛ 09Л1
Т контр.

—*—
л Л и ст 1 I Л и с т о в  2 ч

Гл.констр. Соколов * №1 И нст ит ит
И-конто. Пачт оВ Ш 7 Э н ергом он т а ж п роект
УтВ. ГорБачеб« Ш 7 Л ен и н гр а дск и й  филиал

КоаИВаноБа 23398-01 136 Формат АЗ
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т щ

А-А лист1

Для UHt ^  76 мм 

h при j}H* ^0,7 при у# ^ 0,7

Для 13н< ~ 89 мм
Uhi

%

52
Ш

I
<§•

I

1
I
1

1

I
I55
I
§
1

Для Пн, от 38 до 75 мм
Зз Лр\

Л лист 1

ДяяИн, от 89до 159мм Дня Он, от 219 до 1520мм

12,5/ S3

Ш. лист /

Для Пн от 89 во 159 т  Для Дн от 219 до 1520 мм
I

1
RIS Т\2&

J Ш 7 // / / /Л
J5 * ± r

f 2 ° + 2°

№м. Лист №докт Лодп.Дота
ТС-588. 000 С Б \Лист

г г
Коп. Иваноба 23398- 01 136 Формат АЗ
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Обозначение

ТС-588.000
'001

002

-003
'004
-005
-006

-008 
-009
-010

-он
-012

-013
-016

015
-016
-017
-018
-019
-020

-021

-022
-023

Условное
давление

РУ,

4,0(40)

2.5 (25)
О,о(0о)
2,5(25)

0.0 (00)

Условный
проход
Лу*Лу,

Размеры В мм Таблица 2
Размеры

присоединяемых тру5
к

корпусу

80*32
80* во
80*50
80* 85

100* 32
wo* во
100*50
100 * 65
100 * 80
125* 25
125 * 32
125* вО
125*50
125 * 85
125* 80

125*100

150 * 32
150 * вО
150 * 50
150* 65
150 * 80
150*100
150*125

89*3,5

108* в

133* в

к
штуцеру

38 * 2
05 * 2,5
57* 3
76* 3
38* 2
05* 2,5
57* 3
76* 3
89* 3.5
32* 2
38* 2
05* 2,5
57* 3
76*3
89*3,5

108*0

159*5

38*2
05*2,5
57*3

Лн*

89

108

133

76 * 3
89 * 3,5
108*0
133*0

159

Ли*

38
05
57
76
38
05
57
76
89
32
38
05

ЛР
Номин.

80

102

57
76
89

108

38
05
57
76
89

108
133

127

151

Пред.
откп. Номин.

+0,35

+0,00

Изм.Лисп №докум. Подл. k m

Лр,

35
01

52
71
35_
01

К
71
80
29
J5
01
52_
71
80

102

35
01
52
71
80
102
127

Пред.
откп.

+0,25

+0,30

+0,25

+0,30

+0,35
+ 0,21

+0,25

+0,30

+0,35

+0,25

+0,30

+0,35

+0,00

1W ~

ТС-588.000СБ Лист

23398-01 137 Формат АЗ
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93 ооо m -a i Размеры В мм_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Продолжение maSn. 2

Обозначение S * s* Зг * L Н ь ь, h ь , 1 L,
Масса,

не менее не менее
кг

ТО-588ООО 2 1,5
250-2А

6 2,5
-001

9,5
2,5

2.5
2.0

145
8 3 2,6

-002 3 2,5 Ш -2А
10 3,2

-003 3,5 14 2 3,3

-004 2 1,5
250~ 2,ц

6 3,9

-005 2.5 2,0 8 3
4,0

-006 3
155 4,9

-007 2.5 ЗОО.г ц 10 5 з 5.0

-008 3,5 13 2
и

5,1

-009 R 2 3,0 1.5 R 20 20 4,8и
-0W 250.и

-O ff 2,5 2.0 110 8 4.9

-0/2 3 300_2 ц

и
6.0

-0/3 2,5 10 6,1

-0/4 3,5 11 7,1

-015 6
3,0 35Ч о 190

19 12 6 8.3

-016 4 13 7 2 4 7.6

-0/7 2 1.5 250-24
6 6,7

-0/8 2.5 2,0 3 3 6,8

-019 J
9,0 300-2А

180 8 5 7,4

-020 1 2,5 8,3

-02/ 3,5 350-цд 11 4 4 9.7

-022 6 3,0 200 18 12 6 п 10,8

-023 Ш л о 21 3
О

12.4

Коп. Ибанова
ТС -588. 000 СВ

23398-01 Ш

f37
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Размеры д мм
Продолжение тад  п.2

Обозначение
Ослобное
дабление Услобный

проход
U y*U yf

Размеры
присоединяемых труд

Пн* Пн?
Up U pi

Ру,
МОа(кгс/смг)

к
корпусу

К
штуцеру Hdmuh.Opeff.

отп. Помин. Пред.
отл.

TC-588MB-021I 2,5(25) 150х 125 159* 5 133 * 0 159 133 151 +0М 127 +0М0
-025 200к 65 76* 3 76 71 +0,30
-026 200* 80 89 * 3,5 89 84

+0,35
-027 200* ЮО 219* 7 108 * 4 219 108 208 +0,46 102
-028 200* 125 133 * 4 133 127

+0,40
-029 200* 150 159 * 5 159 151
-озо 250* 65 76 ж 3 76 71 +0,30
-031 250* 80 89*3 ,5 89 84

+0,35
-032 250* 100 273 х 8 108*4 273 108 259 102
-озз ko(Oo) 250* 125 133* 4 133 127 +0,40
-озо 250*150 159 * 5 159 151
-035 300* 00 45* 2,5 45 41 +0,25
-036 300К 50 5 7 * 3 57 +0,52 52 +0,30
-037 300х 65 76 * 3 76 71
-038 300* 80 8 9 *3 ,5 89 84 +0,35
-039 300*100 325* 8 108 * 4 325 108 311 102
-ООО 300*125 133*4 133 127 +0,40
-001 300*150 159^5 159 151
-002 300*200 219 х 7 219 208 +0,45
-ооз 2,5(25)
-ООО 300*250 273* 8 273 259 +0,52

узм.Лист №  док ум. Подо. fiatт
ТС-588. 000 СВ Лист

5
23398-0! 139 Формат Аз
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s o ооо ш -o i

Размеры 6  мм
Продолжение табл. 2

Обозначение S* S * Ss L H
b b, h h,

L C
Масса,

кг
неменее неменее

ТСШООО-021/ 7 6 ko 3,0 Ш -ц,о 200 10 7 2 b 11,5
-025 3 2,5 ЗОВ-2,if

210 8 5 10,3
-026 3,5

350-4,0
3 3 16,7

-027
9

6 5,0
3,0 11 8 17,0

-028 В Ifoo-̂ O 230
17 10 7 7 20,3

-029 1 ko 13 21,0
-озо 3 2,5 300-2,4 200

7 R 3
3

21,5

-031 3,5
350-ifQ 8

U
25,1

-032 11 и 6,0 3,0 11 8 6 и 20 20 25.6

-озз
Т

260 28,9
-№ 7 ko 18 13 7 7 30,6
-035 2,5 2,0 R 31,2
-036 10 J boo-u 265

u

5 3 31,3
-037 2,5 7

0
31,6

-038 3,5 60,2

-039 ц 6,5 3,0 10 8 й h 60,6
-ш 13 285

12

T 4
60,2

-ш 5 ko 9 5 5 60,3

-01/2 9
5,0 23 16 8 8 53,9

-№
10

7 500- ijQ 305 21 13 7
7

41,8

-Ш 8 6,0 26 10 0 63,6

Х739

диет

Изм. Hum №докцм. Подл Дата T C -5 8 8 . О О О  О Б 6
коп. Ибаноба 23398-01 140 Формат АТ
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90000 899-31 Размеры 5 мм Продолжение табл. 2
W

Обозначение
УслоВное
давление

Ша(кгс1с$

УслоВный
проход
Пу*ПУ)

Размеры
присоединяемых. трд5 Пн* Пн,* Ир Пр1

К
корпусу

К
штуцеру Ромин Пред

отм. Ромен Пред.
откл.

TC-588.000-MS 350* 50 57*3 57 52
+0,30-т 350 * 65 76*3 76 71

-01)7 350* 80 89*3,5 89 8h
+0,35

-008 0.0 (Оо) 350х 100 108*9 108 102
-009 350*125 133*1) 133 127 +0,1)0
-050 350* 150 377*9 159 * 5 377 159 361 457 151
-051 350*200 219*1 219 208 +0,1)6
-052 350*250 273*8 273 259
-053 2,5(25)

+0,52-050 1),0 (1)0)
350*300 325*8 325 311

-055 2,5(25)
-056 ООО * 32 38*2 38 35 +0,25
-057 ООО* 00 05* 2.5 1)5 91
-058 ООО* 50 57*3 57 52 +0,30
-059

0,0 (1)0)
ООО* 65 75*3 76 71

-060 ООО * 80 89*3,5 89 8(1 +0,35-061 1)00 * 100 026* 9 108*9 108 Ш 102
-062 1)00 * 125 133*9 1)26 133 +0,63 127 +0,1)0
-063 1)00*150 159*5 159 151
-060 1)00*200 219*1 219 208 +0,))6
-065 2,5 (25)
-066 ко (Оо) 213*8 259-067 2.5(25) 1)00 * 250 273
-068 1,6 (16) 1)26*1 273*6 (ц() 263 +0,52
-069 0,0 (00) 000*300 1)26*9 325*8 325 910 311-070 2,5(25)

Изм. Аист № докум. Подл Ц щ ТС-588. 000 С Б
Лист

ко л . И даноВа 23398-01 141 Формат АЗ
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9 0  0 0 0  889-01

Обозначение S* s :

тс-т.овот j
-006
-01/7 3,5
-01/8 13 If
-04В
~050 5
-051 9
-052 16 8
-053 13
-054 16 10
-055 13 8
-056 2
-057 2,5
-058 3
-059
-060 ю 3,5
-061 0
-062
-063 7
-080 9
-065 7
-066 18
-067 10
-068 9 8
- 069 18
-070 10

s2 s3
не менее

7,5

8,0

6,0

8,0

2,5

5,0

2,5

6,0

6,5

% 4 .0

BOO.0,0

400.t0,0

500. if, о

BOO 0,0

100. 0,0

Размеры б мм Продолжение табл. 2

290

310

330

350

315

335

355

315

b, h h<
не менее

13
22

20

32_
28

20_
18

23

21

16

10

17
Ш

13
16
13

П

20

I f

20

ИЗМ.Лист №докум. ПОВП. Вата

Масса,
кг

06,9
О б , 8

Об, 9
07,1
Об,9
07,1
73,8

103,7
72,8

107,6
13,9

57,0

57,1
57.0
56,1
57,2
71.3
72,5

86,9
108,8
87,0
60,2

126.7
103,3

~ТШ ~

ТС-588 000 С Б
2 3 3 9 8 -0 1  т  Формат АЗ
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90 ООО'885-31 Размеры 5 мм Продолжение табл. 2 1Ш

Обозначение
УелоВное
давление Условный

проход
размеры

присоединяемых труб Лн* Ян? Яр яР1
Ру, . 

MOabac/cnl
ккорпусу

К
штуцеру Номин. пред-откА. Номт Пред-откп.

ТС-588.0Ю-Ш1 1,8 (16) 000x300 426 х 7 325* 6 325 414 315 +0,52
-072 0,0 т 426 410 +0,63 361 +0,57-073 2,5(25) Ш*350 426*9 377*9 377

-т 1,6(16)
-075 500 * ВО 89 * 3S 89 89 +0,35
-076 500*100 108 * 4 108 102
-077 500*125 133 * 4 133 127 +0,40
-018 2,5(25) 500*150 159 * 5 159 151
-079 500*200 219*7 219 208 +0,46
-080 500x250 530 х 8 273 * 8 530 273 516 259
-081 500*300 325*8 325 311

+0,52

-082 1,6(16) 325 * 6
-083 2.5(25) 500x350 377 *9 377 *0,70 361 +0,57
-080 1,6(16)
-085 2,5(25) 500*400

426*9 426 410 +0,63
-086 426 * 7
-087 1,6 (16) 600x200 630 * 8 219x6 219 616 208 +0,46
-088 600*250 273*6 273 259
-089 2,5(25) 600*300 630*12 325x8 325 608 311 +0,52
-090 1,6(16) 630 х 8 325 х 6 630

616
-091 2,5(25)

г>пп „ 7X7) 630>Ч2 377* 9 377 608
361 +0,57

-092 1,6 (16)
оОО *Зои

630* 8 616
-093 2,5(25) СП П* БПП 630 * 12 426* 9 426 608 410 +0,63
-090 1,6 (16)

оии * чии
630 * 8 426*7 616

-095 2.5(25) 600*500 630*12 530* 8 530 608 516 +0,70

Изм. Лит №докум. .1 1(та ТС-588.000СБ
23398-01 т Формат АЗ
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J 3 L

Размеры В мм
Продолжение табл. 2

Обозначение S* 3.* h L И Ь Ь, h h< L Ц Масса,
не менее не менее кг

тсшооо-о71 3 8 6,0 6,0 21 14 4 7 71,3
“072 18 13

700-О,о 375 41 20 5 10 134.6
-073 10 9 8,0 7,5 32 16 4 8 103,4
-070 9 73,5
-075 3,5 2,5

ш -в.о
365 6 5 3 3 56,6

-076 0 3,0 9 7 4
56,8

-077 11 500.„л 385 W 8 4 70,8
-078 5 4,0 12 9 5 5 20 71.8
-079 7 5.0 600-//Q 905 го 13 7 7 86.9
-080 11 6J0 6,0 23 18 9 9 91.8
-001 10 8 6,5 22 14 7 7 20 127,2
-082 11 925

/ 103,1
-083 ю а 7,5 7/7/7 23 15 4 8 129,3
-080 11

«7 Ш-4,0 104,9
-085 10 14 8,0 455 34 21 6 и 140,6
-086 11 9 25 16 9 4 106,6
-087 12 7 7,0 5,0 600-Ц'О 455 18 13 7 7 112,2
-088 8 6,0 22 14 112,4
-089 14 10 10.06,5 17 9 9 25 154.7
-090 12 8 7,0

700-4.0 475 20 14 7 7 20 130,8
-091 14 13 10,0 7.5 29 20 10 10 25 159,8
-092 12 3 7,0 2k 15 8 8 20 132,8
-093 14 10 то 8,0 30 22 11 11 25 185,3
-090 12 9 7,0 8Q0-QtQ 495 24 15 8 8 20 153,3
-095 18 8 10,06,0 26 14 4 7 25 208,4

Изм. Лист N5 д о т . подл. Дата ТС-588. 000 С Б
23398-01 №4

Лист
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яо ооо m -и Размеры 6 мм Продолжение тадл.2

Обозначение
Услобное
дабление УслоВныи

проход
Яу*Яу,

Размеры
присоединяемых труп Ян* Ян*

Яр я р,

Mflalmfcfi)
к

корпусу
к

штуцеру Номин. Пред-
откп. Номин. пред.

откп.

ТС-588-000- 096 i,6 (i6) 600*500 630 * 8 530*8 630 530 е ю *0,70 516 + 0,70
-097 1,0(10)
-098 700* 65 76*3 76 71 +0,30
-099 700* 80 89*3,5 89 89 +0,35
-100 100* 100 108 * 9 108 102
-101 2,5(25) 700*125 133*9 133 127 +0,90
-102 700* 150 159*5 159 151
- ю з 700*200 219*7 219 208 *0,96
-109

700*250 273*8 273 259
-105 1,6(16) 720* 9

273*6
720 709 т о +0,52

-106 2,5(25)
700*300 325*8 325 311

-107 1,6(16) 325* 6
-108 2,5(25) 700*350 377* 9 377 361 +0,57
-109 1.6(16)
-110 2,5(25) 700*900 926* 9 926 9ю +0,63
-111 1,6(16) 926*7
-112 2,5(25)

700*500 530*8 530 516
-113 1,6 ( 16) 1

-119 2,5(25) 630*12 608 10,70

-115 1,6(16) 700* 600 630*8
630

616
-116 1,0 (Ю)
-117 800*125 133* 9 133 127 *0,90
-118 2,5(25) 800* 150 820*11 159 * 5 820 159 802 +0,90 151
-119 800* 200 219*7 219 208 Ю.96

Изм. тт №ШУМ Подо, wma 
Коп. Иванова

ТС-588. 0 0 0  С Б
23398-01 №
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99 000 Ж -31 Размеры В мм

Продолжение табл. 2

Обозначение S* s:
S2% L H

b b, h h,
i i,

Масса,
кгнеменее не менее

TC-S88M0-09S 12 if 7,0 8.0 800-ifo 095 32 18 5 9

20

20

157,9
-097 8 26 10 k 7 108.3
-098

11

3

8.0

2,5 500-4,0 080 6 5 3 3 95.0
-099 3.5

609-4,0

115,8
-100 0 3,0 080

9 7 k k 115,9
-101 6 Ut 12 6 6 116.9
-102 12 5 0.0 11 9 5 5 126,5
-103 9 5,0

500 21

15 8 8 129,0
-10k Ik 8 6.0

750-4,0

Ik 7 7 185,2
-105 11 то
-108 ю 13

6,5
520

32 20 10 10 192,6
407 11 8 22 10 7 7 108.0

‘ -108 и* 13 %5 26 20 10 10 192,6
-109 11

9
21

15 8 8
109,7

-110 18 8,0

900-4,0

500
23 279,0-in 12 190.3-112 18 11 5,0 25 18 5 9 281,8

-113 lit 8 20 Ik 0 7 218.0-но 18 Ilf 10,0
580

93 21 6 11 25 297.9
-115 Ik 12 7,0 38 19 5 10

20

236,9
-118 11 10 3k 17 9 189,5
-117 12 6

9,0
3,0

600-pg 530 1k 12 6 6 m,8
-118 10 5 Ho 11 9 5 5 167,8- 119 7 5,0 550 17 13 7 7 168,0

1 Ж

ИЗМ. Рост № № УМ. Подп. Цата
Коп. ИбаноВа

Т С -5 8 8 . 0 0 0  е ь  i f
23398-01 т  формат АЗ
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90000 295-31 Размеры 3 мм Продолжение табл 2
Ш6~

Обозначение
Условное
давление Условный

проход
Размеры

присоединяемых труб Ли* Пн* Рр Лр<

МПа(кгс/с$ JfyxDy, к
корпусу

К
штуцеру

Лпу
Помин пред, 

откл.: Помин Пред
откл.

ТС-588.Ш-120 2.6(25) 800*250 820 х / / 273 * 8 273 802 259
-121 1.6 (16) 820* 9 273 х в 806 263

+0,52-122 2.5(25)
800*300 82Q х Н 325 х 8 325 802 311

~123 1.6 116) 820 * 9 325* 6 806 315
-т 2,5 (25)

800*350 820* 11 377*9 377 802 361 + 0,57
-125 1.6 (46) 820 * 9 806
-126 2,5(25)

800*600 820 * 11 626 *9 626 802 бю +0,63
-127 1,6 (16) 820 * 9 626*7 820 806 616
428 2.5(25) 820* 11 802
-129 1.6 Ш ) 800*500 820* 9 530*8 530 806

516
-130 1,0 (10) *0,90 *0,70
431 2.5(25) 820х 11 630x12 802 608
-132 1,6 (16) 800*600 820* 9 630 *8 630 806 616
-133 1,0(10)
-т 2,5(25) 820* 11 802
-135 1,6 (16) 800*700

820 * 9 720 * 9 720 80k 706 +0,80
-т 1,0(10)
437 2,5(25) 900*200 920*16 219* 7 219 896 208 *0,66
-138 1,6 (16) 920*10 902
439 2,5(25) 900*250 920 * 16 273*8 273 896 259
-160 1,6 (16) 920*Ю 273*6 920 902 263
-161 2,5(25) 920*16 325*8 896 311 *0,52
-162 1,6116) 900*300 920*10 325 *6

325
902 315-163 1,0 (Ю)

-166 2,5(25) 900*350 920*16 377*9 377 896 361 *0,57

Нзн Лист №док№ Подл. Дмс! ТС-588. 000 С 6 Лист
13
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93 ООО '885-31 Размерыб мм Продолжение та б л . 2

J W

Обозначение 5" ST $2 $3 L Н Ь ь< h А, L Масса,
не менее не менее ке

ТС-588.000420 ik 11 9 6,0 550 25 18 9 9 21 к,г
-121 11 8 8 20 14 7 7 167,9
-122 14 13 9 6,5 750-4,0 30 20 10 10 217,6
-125 и 10 8

5П0
17 9 9 171,4

-124 18 9 9 7,5 25 15 7 7 20 266,6
-125 12 8 183,5
-126 18 14 9

О л 28 22 it 11 366,7
-127 14 9 8

8,0
21 15 8 8 281,8

-128 18 14 9 590 34 22 11 11 263,4
-129 14 н

8 6,01000-4,0 28 18 9 9 285,3
-130 11 8 23 14 7 7 20 223,4
-ш 22 12 9 10,0 27 19 10 25 428.0
-132 16 8 7,0 5 296.1
-133 Н 10 630 25 17 9 234,7
-ilk 22 14 9 43 22 6 11 477.3
-135 18 9 8 8fl 1100-6,0 31 16 4 8 376,8
-136 Н 11 36 18 5 9 263,1
-137 14 9 13 5,8 20 15 8 8 20 237,18
-138 10 9 600 22 17 9 9 166,36
-139 16 8 13 6,0 19 14 7 7 267,5
-140 14 6 9 150-4,0 16 12 б в 233,4
-141 16 13 13 29 20 10 10 274,15
-142 14 в Q 6,5

620 16 12 6 6 232,6
-143 10

и У 169,Ъ
-144 16 13 13 7,5 31 20 10 10 273,6

шил тг4п\ W/Mrfik ЩЯи
Коп. ИВаноба

ТС-588.000 СБ
г3398-01 т
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Размеры В мм Продолжение тадл. 2

Обозначение
Усподное
давление

Ру,
МПа(к2с/см2)

УслоВный
проход
Лу*Лу,

Размеры
присоединяемых труд Лн* Лн?

Лр Лр1
к

корпусу
К

штуцеру Номин. Пред.
отнл. Номин. I

I

ТС-583000-т и  ив) 900*350 920* 10 377 х 9 377 902 361 10,57
-юв 1.0 (10)
-Ил 2,5(25) 920 * 10 026 * 9 890 0/0
-108 1.6(16) 900*000 920 х 10 026* 7

028
902 ою

10,63

-109 1,0 (10)
-150 2,5(25) 920* 10 890
-151 1.6 (16) 900*500

920* 10
530 * 8 530

902
516

-152 1.0 (10) 920 Ю,90 +0,10
-153 2,5(25) 920* 10 630*12 890 808
-150 1.6(16) 900*600 920 х 10 630 * 8 630 902 616
-155 1,0 ( W)
-156 2,5(25) 920 * 10 890
-157 1.6 (16) 900*700 920 х W 720*9 720 902 700 +0,80
-158 1.0(10)
-159 2,5(25) 920 * 10 820*11 890 802
-160 1,6(16) 900*800 920 * 10 820*9

820
902 800

+0,90
- is1 1.0(10)
-162 2,5(25) 1000*200 1020* 10 219* 7 219 990 208 +0,06
-163 1,6 (16) 1020х 10 219* 5 1002
-160 2,5 (25) 1000*250 1020* Ю 273* 8 273 990 259-165 1.6 (16) 1020 * Ю 273* 6 1020 1002 +1,00 +0,52-166 2,5(25) 1000*300 1020 * Ю 325*8 325 990 31)
-167 1,6(16) 1020* 10 325* 6 1002
-168 2,5(25) 1000*350 1020* 10 377 * 9 377 990 361 10,57

ИЗМ.Лист Подо. Лата
Т С - 5 8 8 . 0 0 0  С  Б

Лист
15
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9 э о о о т - з 1 Размеры 6 мм
продолжение табл. 2

Обозначение f S* % L н
b ь< h h< L if

Масса,
КО

неменее не менее
ПС

ТС-5Ш00ЧЛ5 10 9 л 7,5 750-Л,о 620 23 15 Q 8
235,8

-т 10
9 0 173,3

-т 18 16 13 36 22 11 11 608,1
•il/S 18 9 С 8,0 26 15 8 8 20 316,6
-т 10 7

«7
660 20 13 7 7 226,7

-150 48 16 13 30 22 11 11 605,55
-151 16 11 6ft 1000-4,0 25 18 9 9 316,8
-152 8 9 20 16 7 7 308,0
-153 18 18 13 т 66 26 13 13 20 25 628,0
-т 16 16 9 7,0

36 22 11 333,9
455 8 21 16 6 7 307,87
-156 20 18 13 38 26 7 13 555,63
-157 16 16 9 8,0 680 32 22 6 11 666,06
-158 16 9 1200-go 23 15 6 8 371,88
-159 22 20 13 9,0 62 29 8 15 615,02
-160 16 16 9 8ft 50 26 6 12 20 659,66
-161 16 9 33 15 6 8 376,9
-162 18 7 13 5ft 16 13 30 333.8
-163 16 9 650 rt n 20 261.9
-т 18 8 13 6ft 18 16

7 / 30 333,3
-165 16 9 750-0,0 20 261,9
-166 18 10 13 6,5 23 17 9 9 30 336,1
-167 16 8 9 670 20 16 7 7 20 262,1
-168 18 13 13 7,5 29 20 10 10 30 339,6

шшШШмлфпЫШШШШь
Коп. Ибаноба

ТС-588. ООО СБ
23398-01 Ш
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Продолжение /падл. 2
Размеры В мм

Обозначение
УслоВное
давление УслоВный

проход
Я у'Л у,

Размеры
присоединяемых труд Он* Лн*

Ир Ир,
Ру, , 

ИПа(кгс/смг)
к

корпусу
к

штуцеру Номин. Пред
откл Нот. Пред.

откл.

ГС-588.000169 1,6 (16) 1000*350 1020 * 10 377*9 J77 1002 36/ +0,57
470 2,5 (25) 1000*600 № 0 * 16 426*9 426 994 4ю +0,63
-171 1,6 (16) т о х w 426* 7 1002
-172 2,5(25) 1020* 16 994
-173 1,6 (16) 1000* 500 1020* 10

530*8 530
1002

516

-т 1.0 (10) +0,70
-175 2,5(25) 1020* 14 630* 12 1020 994 608
-т 16 (16) 1000*600

1020* 10 630* 8
630

1002 616
477 1,0 (10)
-178 2,5 (25) Ю20* 16 994 +Ш

-179 16 (16) 1000*700
1020* 10 720* 9 720 1002 704 +0,80

-180 1,0 (Ш)
-181 2,5(25) 1020* 16 820*11 994 802
-182 16 (16) 1000*800 1020*  10 820 * 9 820 1002 806

+0,90
-183 Ю (Ю)
-184 1200* 100 Ш8 * 4 108 102 +0,35
-185 2,5 (25) 1200* 125 1220* 16 133* 4 133

1194
127 +0,40

-186 1200* 150 159 * 5 139 151
-187 1200*200 219* 7 219 208 +0,46
-188 16 (16) 1220* 11 219* 6 1220 1200
-189 Z5 (25) 1200*250 1220* 14 273 * 8 273 1194 259
490 1,6 (16) 1220 х 11 273* 6 1200 +9,52
-191 2,5(25) 1200x300 1220* 14 325 * 8 325 1Щ 311
-192 1.6(16) 1220 х И 325* 6 1200

ТС -588.000 С6
Лист

Изм. Лист 15 Подл. Лета 17
Кал. ИданоЬ 23398-O f 151 формат АЗ
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I

93000 889-01 Ш .

Размеры В мм
Продолжение табл. 2

Обозначение S* s* St S3 L И
b b, b h, i i, Масса,

не менее не менее кг

ТС-588Ж-169 10 9 9 7,5 750-if.o 670 23 16 8 8 20 263,2
-по 18 Ht 13 8,0 33 22 It 11 30 453,7

-171 10 9 20 20 351,8
-172 22 11 13 690 2k 18 9 9 30 530,5

-т 1k ik 9
6,0 1000-9,0 29 22 11 11 20 363,9

-т 8 20 Ik 7 7 3k3.2

-175 22 18 13 10.0 38 26 13 13 30 25 558,2
-176 18 10 9 7,0 28 17 9 9 20 kkO.O
-177 lit 353.0
-178 25 ik 13 38 22 11 11 30 719,7
-179 18 11 Q 8,0 730 31 18 9 9

20
530.6

-180 Ik 9
J

1200-s.o 21 15 8 8 kl5,k
-181 25 18 13 9,0 to 26 7 13 30 735,8
-182 18 It 9 8,0 3k 21 6 11

20 20 537, k
-183 ik 11 30 18 5 9 020,0
-т k 3,0 8 7 p If k53,B
-185 18 13 30 k53,3
-186 5 k.0 10 9 5 5 k53,2
-187 7 5,0 850-H,o 16 13 7 7 k~5k,0
-188 1lt 10 750 25 355,3
-189 18 11 13 6,0 23 18 9 9 30 k56.k
-190 Ik 8 10 18 Ik 7 7 25 356,1
-191 22 13 6,5 VO

f
30 507,8

-192 14, 13 10 27 20 10 10 25 363,1

Hsm. Hum % l a Лима
ТС~588 . 000 СБ Лист

18
Коп. ИВанаба 23398-ОJ 152 Формат АЗ
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Q 3Q 00'№ -31

\т
Размеры В мм Продолжение табл. 2

Обозначение
УслоОнве
давление

РУ,
ЩюфЯ

Условный
проход
ОухЛу,

Размеры
присоединяемых труб Лн* Ли*

Лр Яру
к

корпусу
К

штуцеру Номин. Пред.
т кп.

Нонин. Пред.
отм.

тс -тм а -т 2,5(25) 1200x350 1220 у it 377 х 9 377 1Щ 361 +0,57
- т 1,6 (16) 1220 х 11 1200
-195 2,5(25) 1200 х 600

1220 х 16 626 х 9 626 1196 6ю +0,63
-196 1,6 (16) 1220 х 11 б26х 7 1200
497 2,5 (25) 1220 х 16 1196
-198 1.6 (16) 1200х 500 1220x11 530 х 8 530 1200 516
-199 1,0 (10)

*0,70
-200 2,5(25) 1220 х 16 630x12 1196 608
-201 1.6 (16) 1200x600 1220x11 630 * 8 1220 630 1200 616
-202 1.0 (10)
-203 2,5(25) 1220x16 1196 НПО
-206 1.6 (16) 1200х 100 1220*11 120 х 9 720 1200 706 + 0,80
-205 1.0 (10)
-206 2,5(25) 1220х 16 820 х И 1196 802
-207 1.6 (16) 1200х 800 820 х 9 820

806 *0,90
-208 1,0 (10) 1220 х 11 1200
-209 1.6(16)

1200x1000 1020 х 10 1020 1002 + 1,00
-210 1.0(10)
-21! 1.6(16) 1600 х 250 273 х 6 273 259
-212 1б00х 300 325х 6 325 311 +0,52
-213 1.0(10) 1620 х 16 1620 1398
-216 1,6(16) 1600x350 377 х 9 377 361 +0,57-215 1.0(10)

Шм Лист №докун. Поди kuna ТС-588. 000 СБ
23S 98-01 153

19
Формат АЗ
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90 ООО '889-01
Размеры В мм

ЛроЗоюксние табл. 2.

Обозначение S * s f
S2 % L H

b b , b h, L l,
Масса,

кг
не менее не менее

тс-т ооо-т 22 9 13 7,5 850-tj'O 770
21 15 8 8 30 5k7,6

- щ 19 13 10 28 20 10 10 25 363,3
-195 22 Ik 13 8.0 31 21 11 ft 30 656,2
-196 ш 10 25 20 k /9 ,5

-197 21 18 13 790 91 26 13 13 30 657,9

-198 18 8 10 6.0 1000-Ц.О 22 Ik 7 7 25 522,8

-199 19 k l2 ,6

-200 25 13 10,0 28 21 11 11 30 25 730.6

-2П1 18 12 W 7.0 25 19 10 10 25 537,8
-202 Ik 10 22 17 9 9 k21,9
-203 25 18 13 830 37 26 13 13 30 88k, 6
-20k 18 ik 10

8,0 33 21 11 11 25
651,9

-205 ik ii
mo-ш

26 18 9 9 50k, 6
-206 25 22 13 9,0 51 31 16 16 30 20 901,9
-207 22 и 8fl 29 18 9 9 7k8,7
-208 19 19 10 36 21 11 11 25 5/8,7
-209 22 18 9,0 Ш е р 890 95 26 7 13 933,3
-210 18 10 28 16 3 8 7/7, k
-211 11 6,0 850 22 18 9 9 k17,0
-212 ik 13 5,5 25 20 10 10 920,9
-213 8 11 850-lip

870 18 ik 30 kik.b
-21k 18 a 7,5 20 15 7 1 526,7
-215 ik

a k lk .i

Ш

Т С -588. 000 с 6 Лист
20ИЗН. Лист N-до кум. Подп. йота

Коп. ИВанода_________________________________ 2 3 3 9 8 -0 1  / 5^ ______________ Формат АЗ



1

SO ООО 989-31
тш

Размеры В мм Продолжение mat)л. 2

Обозначение
УслоВное
давление УслоВный

Размеры
присоединяемых труд

Рн* Рн,*
Рр Рр,

ру.
МПа[кгс/см

проход
Ру*ду,

к
корпусу

К
штуцеру Вомнн. Вред-

отм. Номин Вред-
отм.

TCS88M00-216 is  не) 926*7 926 910 +0,63
-217 1.0 (10)
-218 1.6 (16) 1900*500 530*8 530 516
-219 1.0 (10)
-220 1.6 (16) +0,70
-221 1.0 (10) 1900*600 630*8 630 616
- 222 0 ,6 (6 )
-223 1,6 (16)
-229 1,0 (Ю) 1900*700 1920*19 720*9 1920 120 1398 +1,00 709 *0,80
-225 0,6(6)
-226 1.6(16)
-227 1.0(10) 1900*800 820*9 820 809 +0,90

-228 0,6 ( 6)
-229 1,6 (16)
-230 1.0 (10) 1900*1000 1020*10 1020 1002
-231 0,6(6) поо
-232 1.6(16)
-233 1,0 (10) 1900*1200 1220*11 1220 (200
-239 0,6 ( 6)

Изм.Лист Ns до пум. Подл. Лат ТС-588.000 СБ
23398-01 155

Ласт
21
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Размеры 6  мм
Продолжение та5л.2

Обозначение S * S ? L H
6 b, h b,

L L
Масса,

кг
не менее не менее

ТС-588Ш-216 18 9 8,0 21 15 8 8 619,8
-217 1k

890 k87,1
-2/8 18 if 6,0 26 18 9 9 Б21Л
-219 ik 8 1000. 21 ik 7 7 k81.3
-220 18 18

-bo
k2 26 13 13 695,5

-221 111 12 1.0 30 19 10 10 995,8
-222

14
10 21 17 a g k89,2

-225 22 11 11,0 930 2k 18
«7

30 20 883,5
-22k

1k
1k 28 22 It 11 591.2

-225 9 8,0 1Що 20 15 8 8 515,1

-226 22 1k 31 22 11 11 887,8
-227 18 23 15 8 8 119.7
-228 ik

9
571. k

-229 22 18 33 26 7 13 1151.8
-230 18 Ik 9,0 m -6.0 28 22 6 11 998,0
-231 1k 10 990 22 17 k 8 125,1

-232 22 22 58 31 8 16 1921.2
-233 18 Ik 10,0 m SB k i 22 6 11 25 1115, k

-23k Ik 11 3k 18 5 9 8ПЗ

ТШ Ш Ш Ш Ш ш Ш ш Ш ш Ш
Коп. Иванова

ТС-588.000ОБ
2 3 3 98-01 156
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Размеры В мм
Продолжение табл. 2

Обозначение

УслоВное
давление

рУ.
МПа(кгфт

Условный
проход
Зу*Ру,

Размеры
присоединяемых труб

Вн* Пн?
Dp Bpi

к
корпусу

К
штуцеру

Уомин. Пред.
откп. домин. Пред

откл.

гст т -235 2.5(25)
1000>900

1020 х 14 920* 14
1020

920

994

+1,00

894

+0,90

-236 1.5 (15)
1020 * 10 920 * 10 1002 902

-237 1,0 ( 10)
-238 2.5 (25)

1200» 900
1220 * 14 920 х 14

1220
1194 894

-239 1,6 (16) 1220x11

920х 10

1200

902
-240 1,0 (Ю )
-241 1.5 (16)

1400x900 1420х 14 1420 1398-242 1.0 (10)
-243 0,6 ( 6 )

тт

Продолжение табл. 2 
Размеры в мм______________

Обозначение S* S* $2 S3 L н
6 ь, h h,

( l,
Масса, 

кг
не менее не менее

ТС688М0-235 25 20 13 13

1400

790
74 29 8 15 30

20

895,8
-236 18 is 9 9 59 24 6 12

20
663,8

-237 14 11 45 18 S 9 504,2
-238 25 25 13 13

890
65 35 9 18 30 1096,1

-239 22 18 10
9

50 26 7 13
25

932.8
-240 18 14 41 21 6 11 758.9
-241 22 18

11 1500 990
57 26 13 13

30
1153,4

-242 16 14 47 21 11 11 849,0
-243 12 10 38 17 9 9 634,0

Изм.Паст Н?докум. Подл.Пиша
Коп. Иванода
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23398- 01 157

Лист
23

Формат АЗ



Ш21
Яд ооо т-01 ТАБЛИЦА ПРИМЕНЕНИЯ СТАЛЕЙ МАРОК ВСтЗсл5, ВСтЗГспб ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ t* 2 D 0 aC 

И СТАЛИ 20 ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ t= JO  °С, ВЗАМЕН СТАЛЕЙ МАРОН 16ГС, ППС И 09Г2С
Таблица 5

1

Обозначение
Условное
дабление

Ро,
МПа(кгс/смг)

Обозначение
Условное
давление

Ру,
МОа(кгс/смг)

Обозначение
Условное
давление

Р9,
МОа(кгс)смг)

Обозначение
Условное
давление

рУ,
МПа(кгс/смУ

Обозначение
Условное 
давление 

РУ. ,
МПа[кгс1см2]

ТС-588.000-081 М-588.000- ИЗ 1,0 (10) ТС-588.000-143 0,6(6) ТС-588М0-17О 1,6 (16) ТС-588.000-220 1,0(10)
-083 1,6 (101 -11 If 1,6 (16) -м 1,6 (16) -176 -221 0,6( 6)

§ -085 -115 1,0 (Ю) -145 1.0(10) -179 1,0 (10) -222 0,4 (4 )
-087 1,0 (10) -117 -146 0,6(6) -182 -224 06 (6 )

<1
-088 -118 -147 1.606) -184 -225 0,4( 4)
-089 1.6 (15) -119 1,6(16) -148 1,0(10) -185 -227 0,6(6)
-090 1.0 (10) -120 -149 0.6(6) -186 1.6(16) -228 0,4(4)
-091 16 (16) -122 -150 1,6(16) -187 -230 0,6(6)
-092 1,0 (Ю) - т -151 1,0(10) -189 -23) 0,4( 4)

I
-093 1,6 (16) -125 1,0 (10) -152 0,6 ( 6) -198 -233 0,6(6)

га -090 1,0 (10) -126 1,6 (16) -153 1,6(16) -201 1.0(10) -234 0,4 ( 4)
1 -095 1,6 (16) -127 1,0 (10) -15р 1.0(10) -204 -236 1,0(10)
i -096 1.0(10) -128 1.6(16) -155 0.6(6) -210 0,6( 61 -237
1 -097 0,6( 6) -129 -156 1,6(16) -211 1.0(10) -240 0,6( В)
1 -102 -132 1,0 (10) -157 1.0(10) -212 / -242
4:
Чй -103 -135 -158 0,6(6) -213 0,6(6) -243 0,4( 4)
§
£ -104 1.6 (16) -137 1.6 (16) -160 1.0(10) -214 1,0 О о)

-106 -Щ 1.0 (10) -Mi 0,6(6) -215 0,6(6)

I
-108 -139 1,6 (16) -1ST -216 1,0(10)

5а -НО -14о 1.0 (10) -164 1,6(16) -217 0,6( 6)
<§ -111 1,0 (ю )\ -141 1.6 (16) ■ -166 -218 1,0(10)

-Н2 1.6 (16) -142 . 1.0(10) -168 -219 0,6(6)

Изм.Лист №докум. Подп. Лата
Кап. ИбаноЬtor

ТС-588.000 СВ
25398-01

Серия 5.903-13

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293842/4293842319.htm

