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Сборочный чертеж 
Железобетонные стойки 
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Спецификация 
Железобетонные стойки 
СВ 95- /-а, CBffS-2-а 
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Траверса ТНЗ 
траверса тнб  
крепление плиты Г  4 
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3.407 /-/35.22.0! кронштейн Р а
З.Ш. 6 f36.23.0/ кронштейн fin s •
3.407./- /36. 23.02 кронштейн Р з
3.407./- /36.24.05 кронштейн ПЗ
3.407.6/36.24.0! Труба П /
3.407.6/36.24.02 Труба П2
3.407.6/36.25.0/ Ящик навесной Я /
3.407.6/36.25.02 Труба Я2
3.407.6/36.00.0586 Ведомость потребности S
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I  Общая часть

t. f. Типовые ианс/прущии рселгзобетаннт 
опор ВлазвкВ выполнены в  соответствии с  
. у, wort типового проектирования Госстроя СССР 
*£/ /984 год-

У

V
к
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12. В серит включены ссоре/ промежуточного 
а анкерна- углового типа для подвески от двух 
до девяти прободав ВА^и до четырех прободоб 
прободного вещания /7?81 В Г у Ветровых 
районах и 3 I  -tv и особом районах па гололеду.

/.3. Промежуточные опоры нормального га 
барита выполнены на железобетонных стайках 
СВ 95~ 2, анкер но- угловые и двухцепные опоры- 
-на стойках СВ /Об

/О. Опоры имеют следующую маркировку:
S первой части буквенное обозначение типа 
опоры, например: П -промежуточная,  / )- кон- 
цедая, У  А -  угловая анкерная, /7/71 переходная 
промежуточная, /70А  - переходная ответви -  
/пеленая анкерная и т.д. .■ во второй части- 
-типоразмер опоры: нечетные номера для 
одноцепных опор ( /  или 3/, четные номера 
для восьми -  и девятипрободных ЗА (2  иле 4/. 

Например: А 7 -  концевая опора для подвески 
2 -5  проводов\

УА2- угловая анкерная двухцепная 
Опора (для С-9 прободоб).

Н  основной марке опоры добавляется после 
дефиса количество проводов ш например .*

ГН-3- промежуточная опора, первый типо

размер для пидвески трех проводов.
15. Расчеты, выполненные для данной серии 

типовых конструкции Оформлены отдельным 
альбомомt, который хранится в  архиве memo - 
тута „ Сельэнергопроект"

1.6- Типовые монстру щи и серии J.407. Н '36 оазоабЬ- 
тоны взамен типовых конструкции серии j. 467- /5г. ‘

2Железа5еггшнньш и с/пшмые шетрущш I
2. /Донные о железобетонных стойках, 

используемых для опор донной серии, приведены 
В табл. /  '

Таблица /

114 
«§ te| блина,

м

Овьем 
ветщ 

м* '
варианты
армиро
вания

Масса
т

Расчетные 
моменты, 
кНм /гс-м }
Мх j Ми

С a 95-2 9,5 0 3 4 ф/ОАт-р а 75 /9.6/гдI и, 8/{.г]
С& 105 /0.5 0,47 4ф /4 А г -у/ 1 /8 26,5(2,1!

4ф/2Ат-Щ*
*1[4$/24t-YL

ПриябтюГ̂  пруа№ черт. /  ГОСТ26071-В/
В соответстёт/ с указанием' ГОС/2Б07/-84 

ё донной серии дополнительно приведены.

/звмавапз
б&ЖдГл&й | лбтсЗ 

Р  Т~7~1 Ж..
ЕЕ ЛЬЗНЕРГОПРПЕ £ТМсаеЗа

злой-

НИЮ< Железобетонные 
опоры 5л о, ЗНхЗ. 
о̂яснтельнея записка

£/0/Я~р/
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рабочие чертежа железобетонных ст оек  
С695-/, CB 95 -f-a  и СВ 9 5 -? -а.

2.2. Стальные конструкции должны 
изготавливаться S соответствии с ОСГ 34- 
-72 645-83 „ Конструкции стальные опор 
Воздушных лини О электропередачи напряже
нием- 0,38- 35кВ " па чертежам настоящей 
серии.

3. Климатические услобия 
расчет опор и прободоб

3.1 Ветровые нагрузки на провода и конст
рукции опор определены для условии, указан - 
ных в табл. 2.

Таб/шца 2

Нормативный скоростной напор ветра, gap/м *
Вет
робои
район

Застроенная местность //езастроенная местность
без

гололеда
^ кале.

при толщине 
стенка гололеда
___Ж ____

без
гололеда
0. ЛГОАГС.

при толщине 
стенка гололеда 

Qr
5-10мк 15- ВО aim 5-10™ 15-20™

Т 16 6.75 14 27 6.75 14
I 21 8,75 14 35 8.75 14
Ж 21 11.25 /4 45 11.35 14
ж 35 (3.75 14 55 13.75 14
1 45 (7,5 17.5 — —

1
£
1*35J

1

Д 2. Нормативная толщина стенки гололеда 
принята S / и и районах по гололеду 5мм,
8 т - (Омм, о  [Р  \/5мм и в  особом районе по 
гололеду -  20мм.

3 3. Температура воздуха про расчете про
водов принята : высшая плюс 40°ct низшая -  
-минус 40°с, среднегодовая 0 °ct при гололеде-  
- минус 5 еС. ' !

3. 4. Проверка опор Вв по условиям монтажа 
выполнена на следующее сочетание Клима/пи ~ 
ческах условии: температура минус /5°С , 
скоростной напор ветра б, 25уар\/м*; гололед 
Отсутствует.

3.5. Промежуточные опары рассчитаны
на суммарную нагрузку от гололедно- ветро
вых нагрузок и гяженоя проводов ответвле - 
над к вводам S здания.

Методика расчета приведена S расчетном 
альбоме.

3.6. Одностоечные анкерно- угловые опоры  
рассчитаны на тя Жен не проводов ЗЛ и ПВ с  
учетом их снижения в  преданкерных пролётах 
из- за прогибов опор [см. расчетный альбом}.

Максимальнее расчетное тяженое провода 
6 пролете без отклонения опор равно /600Р[/6ОкГс [

3.407 f-f36.00.00. ПЗ



л
4 Типы опор и указания по их 

применению

47. /w/w onopt разработанные б  проек
те, првдстаВлвны 6 табл. J.

Таблица 3

Назначение
опоры

Опоры нормального 
гаБирита для количества 

пооводоб

Опоры 
повышенные 
для пере -
сечений8.9

Промежуточная 
Угловая проме

П1 П2 пт, п т

жуточная
Концевая

УП ! УП2 —

[анкерная/ к< К2, КО 2 ПА^пм.пкг
Угловая анкерная 
Ответвительная

У А 1 УА2 ПУА(, ПУА2

анкерная о а <; оаз 0А2 ПОА/, ПОЛЗ
Перекрестная , П*1 — —

В  перВую группу Входят спорь/ карпального 
габарита для подвески двух- пяти прободав 
ВА, Во вторую группу- опоры нормального 
габарита для подвески восьми и девяти про- 
Во до 6 В А и S третью группу - повышенные 
опорь/для пересечении с инженернь/ми соору
жениями для двух - девяти проводов ВА.

Ми Всех опорах предусмотрена подвеска двух 
или четырех проводов прободного Вещания.

4. 2. Особенности применения опор даны на соот
ветствующих черте Hear. j

4.3. Измене и ив количества приводов ЗА на од up 
два ши три провода целесообразно выполнять на 
концевой [анкерной] опоре Hi или ответвительной 
анкерной опоре ОАЭ.

4 4 Ответвительная анкерная опера Ш/ретина В ~ 
ливается В местах, где необходимо произвести ответ
вление двух- пяти проводов от основ но О ма
гистрали ВА без изменения количества проводов 
на магистрали ЗА.

4. б. Допускаемые углы поворота на опоре РАС 
даньг на лист. 2 этой опоры, при больших углах 
поборота необходимо предусматривать схему 
8 i-P A f -J < {  HU Лист. / черт. 3.407. i- №.05.00,

4.5. Переходные опоры анкерного типа ПА7, 
/7УА/, поа / и др. предназначены для устройства 
пересечений с линиями связи, автомобильными 
дорогами 7 категории и др.

41. Рересечение ВА напряжением до /ПООв 
между собой рекомендуется выполнять на | 
перекрестных опорах Пк/. I

4 8. Все разработанные спорь/ допускают ! 
ответвления к вводам в здания в  одну и две | 
разные стороны четырех проводов ЗА сечением \ 
Ап/5 -А 95 и четырех проводов /73.

Пролеты ответвлений доны в  табл. 8 , схемы 
ответвлений - на стр. 65- 69.

Если фактическое расстояние между осью ЗА

3.4077- 736.00.00. П 5
Лисп
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и зданием превышает расчетный пролет ответ
вления, то используются Запомните/: иные споры £ 
соответствии со схемами cm Sгтбиении.

В  качестве дополнительной опоре/ следует  
принимать промежуточную опору П1

4.9. Но всех типах опор могут вЬ/ть уст а
новлены светильники.

5. Пробода, изоляторы и  
расчетные пролеты

S J Опора допуска ют о  о  две с  му следующих 
март и сечений проб од  об З д  по ГОСТ 839-80:

-  ШЮминйебых 4п /6- Ап35; А50-А35;
~ сталеалюминиевых Апсв/г, 7- An С 35/5,2
АШ/ДО; :

- из алюминиевых сплава 6 АН 2 5 - АН 50.

Для ррободсб ПВ предусматривается под
веска про волоки диаметром 4 мм по ГОСТ (558-73.

52. При проектировании необходимо 
стремиться к сокращению количества марок 
проводов, а  6 Ш и особом районах по гололеду 
следует исключить из применения наиболее 
слабые провода. В  связи с  этим при проектиро
вании В А 0.38 х В рекомендуется применять 
следующие провода :

в  /-£/ районах по гололеду - Ап 25, Ап35и А 70;
в wрайона по гололеду - Ап 35и А 70;
в  особом районе по гололеду-АпС25/4.2 ,

Ап С35/б. Я U А 70.
При необходимости допускается также 

применение провода А  95
5  3. Пасчетные пролети/ па я всех типов опор 

определены как наименьшие из значений ветра - 
Soso пролета, вычисленного по прочности проме
ре у  точных опор, и габаритного пролета, рассчи
танного с  учетом прочности опор анкерного типа. 

Расчетные пролети/ пробе день/ в  табл. А 5,5, 7. 
5.4. При прохождении Вл в  населенных пунк

тах расчетные пролеты следует принимать 
не более двухкратного расстояния /череду 
домами, к которым выполняются ответвле
ния к вводам.

5.5 Расчет проводов В А производился из 
следующего условия: при любом пролете 
максимальная стрела провеса соответству
ет Тм (кроме ответвлений к вводам 6 
зданияJ при соблюдении допускаемых 
напряжений согласно П УЗ- 75.

Монтаж проводов ВА должен выполняться 
в соответствии с  табл. 5

рри монтаже проводов ПВ стрелы провеса, 
указанные в табл. 5, уменьшить на 30 %.

3.407f -736.00.00. /73
fact
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Таблица 4-
Местность Застроенная

Иол. проводов ПВ два /четыре)
Скоростной напор ветрадл£/5 t6.2i,27,35\I 45
Толщина стенки гололеда, мм 5 1 to 1 5 11 №
Рорка проводов влкЬллрзвйдодВЛ Пролеты, £, на ЗА, м
Ап№,Ап25,~АН25, 5,4,3 AS 35 AS !| 30

AnCtS/2.7 г 45 40 As 40
Ап35,А50/Ш35,А45й, 5,4.3 АО 35 40 30
Апсгф.2.мсз5/б.г г AS 40 45 40
А 70, A9S, ACS0/8, В 54 з, г 35 30 30 | 30

Таблица 5
Местность Застроенной

Нол. проводов ПВ два /четыре /*4!tЧз

11

/6.27.27, 35 45
Толщина стенки гололеда, мм /5 1 го /5 I 20
Парка проводов В л Сол. проводов ВА Пролетв/, £ на 8/1, м
An3S, А30, АН 35, 
A A SO, AnCfS/2,7 5,4,3

2
25
30

— 25
30

—

АпС25/А,2 , 
Апс35/6.2

5 4 ,3  
. 2

25
30

20
25

20
30

20
25

А 70, AOS, АС SO/2.0 54,3,2 2S 20 20 2D

При подвеске четырех проводов проводного 
Вещания 6 Щ } W и особом районах по галопе - 
ду пролёты, указанные 6 табл* 4,5,6, и 7, 
сократить на 5м, но принимать не менее 20 м.

Таблица 6
Местность Резостроенная

Нол. проводов ПВ два / четыре /
Скоростной напор ветра, оаР/м * 27. 35, 45 55
Толщина стенки гололеда, мм 5  I /0 s  ! ю
Мерки проводов ВЛ Сол. проводов34 Пролеты, В, на В Л , м
AntS, An2S, AH2S, 

AnCtS,/2.7
5,4,3

2
45
45

35
40

40
45

30
40

An3S,A50,AH3S,A№
Anmfcsjncss/s.i

I 54,3 
г

40
45

35
40

35
45

з 5
40

AW.A9S.ACSS/2.0 54,3.2 35 30 30 25

-  - _ Таблица 7
Местность п г/гзастпоенная

Нол, проводов ПВ
Скоростной напор ветра, ааР/м2 27,3545 55
Толщина стенки гололеда, мм /5 ! 20 /5 \ 20
Марка проводов ВЛ Сол. проводов6/ Пролеты, £, ни ЗА. м
Ап35, ASO, AH3S, 
AHSD, AnC/S/2. 7

5,4 3
г

25 I -
3D -

25
30

—

АпС25/4,2, 
АпС35/5,2

5,4 3
2

2S го
30 | 25

25
30

20
25

А 70, А 95, ACSO/S.O 543,2 25 20 25 20

Расчетные / 
водных BA fопор 
по табл. 4- 7 дль 
пяти и проводо 
о т срактичесла

уролеты для восьми- и девятипро- 
'Ы 02, УП2, И2, КО2, УА2,042) принимать 
? количества проводов 6А} ровного 
в П3, равного двум f  независимо 
?го количества проводов ПВ/

3.407. /-136.00.00. /73 *f\
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Таблица 8
Tip ол г  ты от б ею  За они и к обо Зои? 3 рЗстик вр}м

Мирка провода ответвления Толщина стояки гололеда
к вводам б здания 5  -  fO мп f5~ 20 мм

4л /6. АП В {5 20 f5
Ап 25, Аг.35, ASO, АН25, АН35, 
АН50, AnC/5/г, 7, Ап с?5/4. г, 

А пс 35/о, г
15 Ю

А 70, А95, АС50/8,0 W W
А8Т2*2,5, АВТЗ*?, 5, АВТ4*2,5 20 __
АдГУ2.2,5, АвП/3<15. 480/9*2,5 ‘—  _____ ' __________/5

Таблица 9
Монтажные стрехи/ провеса прободав вИ, м

\ \

\I
I!
I

Март
привода

Теплература 
воздуха, 
град. С ,

Толщина cm в яки гололеда, мм
5 Ю /5 20

Ап/6-Ап35, * го 0.8 0.8 0.9 0.9
А50 -А 05, 0 0,6 0,7 0.8 0.8
АН 25-АН50 - го 0,5 0.6 0.7 0.8

Апс/Б/г.?- * го 0,8 0.8 0.9 0.9
-АпСЗБ/Б.г, 0 0,7 0.8 0.8 0.8

■АС50/8.0 -г о 0,5 0.7 0.8 0.8

.....1.Я

б  6. Мргпления проводив 3/! па опорах" преду 
смотрены на шти/ревь/х изо/ятсрах НС - /в о 
ТФ- 20 O f о  проводов ЛЗ - ни штыревых азо - 
лялюра* РЗРО- /6 ОЦ ТФ'2а Of а НС- /8.
На кронштейнах ГНб, предназначенных для 
ответвлен о я к в  бода а  8 здания} приме н.ш/тся 
изоляторы НС'{б и ТФ~ /б Of.

S. 7 На опорах промежуточного типа Арго - 
лени а проводов осуществляется проволочной 
вязкой.
Ра переходных опорах пре дустатре но двойное 
крепление проводов.

5.8. На всех опорах анкерного типа приме
няется анкерное крепление проводов при 
помощи заж имов ПА по ГОС Г 426f- 32 ш и  
проволочных бандаж ей.

6. Закрепление опор б грунте

6.1. Опоры одностоечной конст рукции 
должны устанавливаться 8  прокуренные 
котлованы диаметром 3 5 0 - 45 0  мм.

Обратная засыпка кот лованов должна 
производиться вынутым при курении гр ун 
том, за исключением растительного слоя 
почвы, мерзлых грунт ов, мягкопластичных 
глинистых и переувлажненных грунтов.
Для снижения прогиков стоек вдоль линии

3 .т  /- /зб .о о тп з
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I В указанных грунтах засыпку котлованов 
| производите аесчано- аравийкой спесью, 
i Уплотнение грунта должно производиться 

слоями не долее Ot in  с помощью трамбовки.
о. г. Закрепление промессу точных опор 6 

грунтах, предусмотренных табл, /и 2 
.' / СИиП 2% 02.0/-85 производится без

установки ригелей, за  исключением песков 
пылеватых а супесей при В & 0,65 и суглин
ков при в ъ D, 95*

6.3. Закрепление одностоечных анкерно - 
- угловых опор на стоиках СВ /05 про из во - 
дате» 6 котлованах глубиной 2,5м, как 
правша, без установки ригелей\

Для проверки несущей способности основа
ния анкерной опоры сравнивают несущую 
способность грунта заделки опоры а гр . , 
представленную в  табл. /V\ с величинами 
действующих изгибающих моментов 
№ - 49 кИ.м /5  7м) .

При Л/гр. ъ50кН*м безригельное закрепление 
. устойчиво, при PI гр. < 50 к Мм -  требуется 

установка плиты /7 -3 и в  качестве ригеля 
на глубине 0,5м от поверхности земли.

6Л Применение плит и ригелей на опорах 
подкосной конструкции определено в специ - 
(рикациях на каждую опору.

3 i ;

Таблица /0
Несущая способности грунта заделка ehp.}kf/n 

для одностоечных опор анкерного тот на стойке 
СВ Ю5 в  грунтах, классифицируемых по 

СНиП 2.02.01-83
Виды 

гонят од
МоэФшиииент пористости, е
015 0,55 0,65 0,75 O.SS O.SS /М5

i I 
* 

й?
! 

* 
?}

 
!

гравелистые 
и крупные

10
50

50
50

50
SO

средней
кочпнйсти

1й
50

ш ,50
19
50

мелкие Ж
50

ж
50 1150 Ж33

пылеватые 1й
50

Ж
50

11
50

29
34

Супе- 
си

0 ~!i * Q. 25 10
50

Ш. 
L 50\

Ш.50
37
Ж

0,25<!l ±0,75 SSL
50

50
Ж

37
44

24
29

IQ
24

Су в-
ли И- 
ха

Q±iL±D,25 Ш  
_ш_

т
50

50
50

Ж
50 m50 M i50

0.25<1и*а5 ш.50
50
50

50
SO IP

SO жso
30
So

Q5*!l *0,75
so
50

50
50

4i
47

2$L
35

23
33

Гли
ны

0&lL±0.25 т
50

JO50
50
50 SSL50

50
SO M50

0.25</l *0.5 50
50
50

50
SO

SO
SO

44
50

0.5*!l *0,75 JO
50 50

50
IP
so At

SO
32
47

До/
грунте
-несус
П'За.

чные 6 числителе -  несущая способность 
г заделки опоры без ригеля, в  знаменателе- 
цая способность г рунmd заделки опоры с плитой

3A07f-f36.00.DO./73 ^

мп/р-о/ Фпомат АЗ



7. Заземления

Д '

m

'* '■ Твое траверсы с  целью заземлимся 
С&адиняются с  помощью вы за мл якшзр?о про-
Водника 5 П 2 .

7.2. Соединение т раверс с  нулевые праде
дом выполняется с  помощью проводника 
диаметром 6м м . Этот проводник при соеди 
няется к нулевому проводу плошечным 
зажимом ''типа ПА.

При соединении к нулевому проводу мирок .470 и 495 
Нснзц заземляющего проводника складывается вдвое.

7.3. На всех опорах 6 качестве заземляюще
го спуска используется один из стержней 
рабочей арматуры стоики, к которому прива
рены верхний/ и нижний Заземляющие выпуски.

7Л  Для создания надежного электрического 
контакта 6 цепи заземления перед монтажом 
стальных элементов места соединения 
необхомо зачистить до металлического блеска 
и смазать техническим вазелином.

75.\ Устройство заземления кабельных му/рт, 
светильников и других электротехнических 
устройств показано на соответствующих 
чертежах.

8. Э л в т р о т гх н и ч т и е  уст рой ст З а

8-1 Проектом предусмотрена установка на 
опорах следующих электротехнических уст -

,. /

рос cm б •
- кабельных мурт типа в6/1 и ЗбМ  с  защип о  7 из 

о т цтпиСсрерпап юре напряжений вен ти ль : ж 
разрядниками типа РБ 6 -0 ,5  У/;
- ящиков для отбора мощности типа FBLU- 3-25  

Уфимского завода низковольтной аппаратуры 
для подключения электродвигателей мобильных 
и стационарных машин,-
~ секционирующих устройств, выполненные 

с помощью автоматических трёхполюсных 
выключателей типа АП-5О 8 дополнительной 
металлической оболочке;
- светильников с  лампами накаливания,УД У НС 200 

и с ртутными лампами РбУ  Of- /26.

9. Трейобания и  у ст а  на бив и  м он т а ж у  
о п о р  и  п р о б о д о б

9.1 При монтаже прободоб и опор должны 
соблюдаться общие правилами техники безопас
ности при строительстве согласно СУи/7 w- 4so .

З.г. Установка стоек СВ У5’ 2 и СВ /Об проезда - 
дится с одновременным бурением котлованов 
бури ль но- кроновыми машинами 6М-302 или 
БУМ-2,5/г .

9.3. При установке в  котлованы концевых, 
углевых и ответвительных опор одностоечной 
конструкции следует устанавливать строку

3. в07. /-/36.00.00. ПЗ
Лисп - 
8
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Опоры с наклоном 6 противоположную сторо
ну от результирующего тялсвния с  таким 
расчетом, чтобы Вершина стоики отклонялась 
бы от Вертикальной оси на /Осп.

9Л. При натяжке проводоВ пятипроводной В А 
3 осенне - зимнее Время в  анкерных участках, 
ограниченных опорами УА1 и ОАЭ, натяжку 
проводов Вести поэтапно.

С одной стороны от опоры В анкерном 
участке должно быть сети тировано о  зак
реплено три провода, затем д  смежном ан - 
керном участке натягивают и закрепляют 
требуемое количество проводов и только 
после эт ого натягивают оставшиеся 
два провода на первом анкерном участке.

9.5. Во избежание перетяжки проводов 
необходимо при их монтаже производить 
измерения фактических стрел провеса, которые 
должны соответствовать расчетным значениям 
(табл. 9 ) для определенного района по голоде- 
ду, марки провода и температуре наружно
го воздуха.

3.6. Па опорах одностоечной конструкции 
не допускается выполнять какие - либо работы 
„ с когтей ' если наклон её  вершины правы - 
tuaem 0,3м или имеются трещины на 
стойке опоры более 0,3 мм.

3.7. Момент затяжки болтов при монта
же траверс должен быть не менее fOOМм 
(ЮлГс-м/. После закрепления гаек резьбу бол
тов следует закернить на длине S  мм.

з .т п -т в о т п з м
§
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Шрлев, 
nets.

Обозначение М /и м ен одш т Кол. на o/Tooir Мост
CP,
jrrnt-$ nf-tf fff-2

Жслею5е./паяя&е. Элем ент ы
Ш22. " " "

CB S S i 3.407 0/33. DO. Of | Стойка СВ 35- 2 f . f f { 750 Coffi.73.74/ Ст ш ьяь/е кояслпряхепш
ГН f 3.407 Г /36 .0 /. Of Траверса Тя / / - f _ 4,0 смб. 8/

• TH 2 3. 407.-/-/36. Of. 02 Траверса Тяг i 2 f 2 7 " 82
X/0 3J07./-/33 . 0 /0 3 Хому/Л X  /О 2 2 1 f

_
/,2 * 89

\ ЗЛ2 3.407./- /35 .0 /. 04 Заземляющие — 
прзЗпдхих .?П 2 __ f,5 f.S /5 OJ 0,5 » 96
l/nwao на опору. кг 39 8,6 6,0 4,2

Шолзлюрь/. JhjHедная РРма/лчоа
--

/ 1 $ 1 1 & l/золягор ГФ-?0О/.#СЧ$ 5 4 j  iI 2 r~ i
• 2 ГОСТ /8380- SO Колпачок К- 5 5 4 3

h-̂ -l 
| 2 O'Oi

3 ГОСТ 426/- 82 Зажим ПА-/, Л  А -2 / f i i 4 r n C/npMl!
. гост 426/- в г Зажим пс- / / / { ! / 0.4 n

Дополнение /три подScare дбих /чет m e г  лояХлГпЯ *  г.'лЛг?9и/?РГ> Лр,,
TH3 3.407. /-/36. О/. 05 Траверса Г  КЗ [ L 2 | 22

ffUryW/T
\£n?p. 83

XH Д 4СУ. /- /36. 0/. Об ; Хомут х //  | / /2 « 89
5 ГОСТ2366-78.ГОСТ9648ЩУзоАЯГорТФГШРФвШищ _j\ПЗ
6 ГОСТ /S380- so Колпачок к - 4 j л T \ 0OO7
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установки стойки опоры

Пк{-2

Марка,
nos. 'Q&GSHGvenue [  Наименование Кол. на опару Масса] Примем. 

е й ,тш ш \ш &f£
З̂ ед&лоЕвгпсзнньт . ешмента/

CBQ5-S 1 3.407.4- f35. ВС Of С тоика C&9S-2 ! 4 4
V— "

\ f \ t 7S0 cmp.7S.74
Стальные конструкции

ТН4 ! 3.401. / -  436. 01 04 Траверса ТИ4 2 - 2 - 4.0 \tmp.8y
ТН2 з.4сш- 156Ж02 Траверса ТН2 2 4 - 2 2,7 | *> 82
Х10 з.4он- т.ог.из СГакут Х40 4 ч 2 2 12 | • 89
ЗП2 s4D7J-f3B.Uf.u4 Заземляющийпроводник ЗП2 2.3 2.3 1.5 IS as S *  95

Итого на опори, кг \19.446.8 14.2 8.5
изоляторы. Линейная арматура.

4 ГОСТ В356-78. ГОСТЗб4б SO Шолятор ТУ'-20 Of, НС-18 10
------------1— -

8 1 6 A I □

2 ГОСПОЖ-so Колпачок К-5 40 8 j 6 4 i 0.009
3 ГОСТ 4254 '82 Зарин ПЯ'4, 2 2 2 2 I О am 70,11
4 ГОСТ 4254 - 82 Зажим ИСЧ 4 /  / . . /  ! 0.4

Дополнение при пааЗеске дВух/четырех проЗсдоВ прободного Вещания
ТНЗ 3. 4о7. i -135. U4. 05 Траверса ТНЗ ! 2,2 \ стр. S3
хн 3. 4о7. f - 136.04.06 о Хомут X 44 2  <г , ж 89
5 ГОСТ2355-18, ГОСТ9648-80 UmmopW46fH.mmo-mfA—- — '^ iT си
6 ГОСТ 18380-  80 Колпачок К-4 0.007

i

!
I

\

__-

Нач.втд.
И-контр 
ГНП

Бондаревл
Оолнцеёа 
Ударов __ 
Буланова (
KmaSawicul

j r $ ~
WMSS

(kuHg,
инж-

Перекрестная  
промежуточная опора 

Л к 4

з.4ог 4- т ж о о
Стадия Аист Аистов

Р 4 2
СЕДЬЗЙВРГОПРОЕКТ

Москва

2/D fJ 'O / Фермат -83
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При необходимости одноименные фазы 
т щ т  быть соединены перемычками, 
для чего предусмотреть б линейной 
арматуре паз. 3 о количестве £шт. 
на фазу.
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1
1

3.407Н- i56.C2.00
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С7и/же,
Л6&. Обозначение Наименееанис CSi£ ни 

Ш4
еле
Ш j

2£_ *K£ f
U i

ф$/?йч.
Железобетонные элементы a/fm c xr‘

corns ЗЛаг/-Ш.ОО.ОЗ {Стоила СВ 70S ..
f J_ i / ffBaСтальные конс/псикции

ТН 2 3. 4a7.f-t36Mt.02 Траверса ТИ2 2 J f f sb *t
огз SJ0U436.03.0i Оеалобок ОГЗ f 1

1

r c, J
_M6_

f ж

( m li i  
«= se i

n a
* 86 1

У/2 3.407. /- /36.03 0г ‘ Хомут X /2 2 2 f
ЗП2 3J07.f-f3S.0f.04 ЗазёмлЯ/реуиО проЗасНш

" злз - . —.ft6 M Ш
. A J
.. aso,s

i/ашго на -шару, кг 8Л TJ 4,3 — “1
l

\

___ Шелятвш. Линейна* арматура ”1
/ mcmse-jg. тсгмш l/msrop TQjJODl нс /в s 4 3 2 »— j i

_ 2 ГОСТ №380'- Во Мшанок Х-5 s 4 3 z C,D{
ir t

— ra c rtze i- 32 Загсам ЛА-f, па-2 j i 1 { ; L_J Am7q4
-Jl ГОСТ 4261- 82 Зажим пс- f i i 1 i OJt ■ p 1

Дополнение рри подвеске дЗил /четырех попвпдпГ оvoSiqfhnш 3a 
EH3

nanus j{ тсггзб&т гпсгтс- воИзолятор 7Ф-20Of, нс- /о JZ
2 ГОСТ а 590-80 Молгшчан К -5 -"T 0,01TNZ 3A07JJ36.Qf.Q2 Траверса ТН2 JL-.~*~2 2p erne. £2

Х(Ъ 3A07J-f36.03.Q3 Xoapm xf$ ft4 - 89
Максимальна допустимый yzoAfdf паЗорота 

трассы 6А Во 4s f

— -------

Ъ/еж

З Ш { - 1 3 6 .0 3 .0 0

Нка.чтр. 
ГИ П  

On. чиже. 
Cm. чиж.

бснде?рев1
Солнцева
Уваров

Степанова

дглоВаз пром еж уточна*  

о п о р а  У П 1

Стадий Ласт Лиетаб
Р  ./_. А

С Е Л Ь З Н Е Р Г П Л Р В Е К Т
Москва

р/о/в"#/ Фф 77 лз
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I  \Х& /
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1
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Ж13

с&т

кь4

5=«|Г
' - “ Г

AV-3

r ” i
^f = iP

ш -г

При использовании ьтрь: Д7 ё 
качестве переходной анкерной спорен 
(Kin) для 5  пра̂ оВой установит да- 
папнителЬна две траверсе/ ТН4 и 
предусмотреть дополнительна 2изоля
тора и 2 тлпачна для каждого про- 

BJI

Схеме установки 
стоики опоры

Марка,
nos. Обозначение HavmMoiawe

Квл. «л  опару FS
t да

Ifymsv.

!!I

с& т х4аг<~ т  оо.яз \[ Стойка СЗ 105 ч 1L h l ' 1 m J s s J t s i
Стальные; жмелюикиии

TU2 з.4о?. f- т .  iн 0 2 Траверса ТНЯ I 2 | г  :1 f 4 2,7 cm. 82

огз 3.4-37.4 -Ш  ОЗ.т Оголовок ОГ3 ___ -Ч—
L i l *

[ / - 2.6 * 86

Х12 з. 4о7.4-т.дз.п2 г ' Хомут -X /2 4 У 4.3 * 85
зпе 3.4о7. 4-430.04 о4

Заземлянмии .оса Задник ! 
Ш  ’ !14.6е—.-- /.о аз as as ь 26

Итого на опори, i<£ // 4 8,8 V 4з
UmmmaDh/. , Линейная ш татива

1 ГОСТ2365- 18, ГОСТ 9648-843 изолятор ГФ-20П1 .нс-18 \ 5 4 3 2 !__J

2 ГОСТ 48380 -ВО Колпачок К-5 S 4 3 £ 0.04
3 ГОСТ 4264-32 Зажим ПЛ-1. М-2 6 А . 4 3 Г~1 cmKiW j

Г  4 ГОСТ Ш г 32 З'х&им ЛС-4 / t / 4 0.4 ______ j
Дополнение для концевой emepbt о/ma подстанции _J

f ГОСТ2366“18, ГОСТ3643-80 \ изолятор ТФ-20Ш, НС-18 <\1 __ 4 - | [ = ] ] ! i

в ГОСТ 18380-8Q Колпачок К-5 ш1 - f ~  11 В.Ш II !
Пополнение при использовании концевой опора/ 8 качестве анкерной

ТН2 3.4014-136.04.02 Трс&ерса ТН2 2 I 2 л иЛ |1 2.7 cm . 82
4 ГОСТ 2366-18, ГОСТ3648-80 Uionmcp VP-2004, НС-/8 з  i 4 3 2 1EZj

2 ГОСТ 18380-80 Колпачок К-5
ч

4 3 S 0.81
3 ГОСТ 4281-82 Зажин ШИ , !Ш'8 j ю 8 б *\ CZ3 cm  70,71

Дополнение при подвеске двих /ч&тлоех отводов псавоЗнвгс? вешаная
ТН2 з.4ои-т . 01.02 I Траверса ТН2 ;

~~2
—' 2,7 mp. 82

х е 8.407.1-136.03.03 jХамит X  43 1( 4.4 \cmp. 89
/ ГОСТ2356-78, тсТ9б4з-8й\ Изолятор ТФ-2001. НС-18 2__ ? И
2 ■ ГОСТ 48380-80 j Колпачок К-5 J 8.01 |

Схема пересечения
I

Нач.шд- боидстб г - Ч
Н.ш тр. Солнце&а * ЪШ££

ГИП Удароб Jk $ f
3».ШЯ£. бщаноЬа Щ шШ

? 1 _От. lihs/l. \Стетна&2

J/PAf-p/ Формат Л З
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or5 A/tipxs,
Л&.

ШЬзманинне Иаимемодание Аж.
ЗШ

на a/ratуу
№/-£

1ГА/“
фимж] 
чание j

Желез оЛе/помные цементы
Смр.?77ЦCB WS ЗА07. /-■ /36.00.03 ; Стайна СВ /05 / U ! / f /ш

Стал & мот коуст ог/т  а о
Zгм г 3.4071- /36. Of. 02 Три белей тн 2 4 ! * 1 2 I г? С№р. 82

ГГ 2 3. 407. /- 736.03.02 Хамит X /2 2 S г ! / Р 1 *э - S3
ОАЭ 3 4070/36.03.0/ Оголодай ОГЗ / -  j / 1 26 " 26
ЗГ2 3.407 Л /36.0104 ШемАтщщ} ярсВедткЗЛг is t.S 1 0.9 o,s\ ns - SS

//тага на опору, *r /8.8 /т о 2 7,8 \ |— - j— 1 I 1
1 -1 1

J _
__ Y4 /СоАятош. Линейная арматора \

8 б
I

/ ' ГОСТ2366- W.ГОСТ96$8-80 Шоля/пор T9-20 0/ нс-/8 /С 4 СИЗ 1
г ГОСТ /8380- 80 Колпицах Н-5 \ /о 8 б 4 0.81 |
3 ГОСТ 4260 82 Зажим ПА/. ПА-2 J /б /3 W 7 СИЗ \cmp.70pi
4 ГОСТ 426/■ 82 Зажим пс- / I 1 / 1 / | 0.4 j

1 1
. . . _ ы 1 1 ___' Дополнение пои поддесхе dduxfm m h по обод обnon Sod наго Решения J

f ГОСТ2366-78/00/9648-80 Штятоп ТФ-200/. НС- /8 L— " б  1 ГСП

2 ГОСТ /8380- 80 Ишпачок H -S 1/0/
THZ 3.407 O f36.0/. 02 ТраВерси ТН2 \ —2f *| 2,7 смр. 82

1 х/з 3JOTJ-m.03.03 Х о м у т X  /3  | ___  ̂ "\ / 4 - 89

4 i Допустимые углы U  naSapama ЗА Зля т оры  Ш f  no схеме / 
даны 6 /падл. / и <?; про Зоаышг*  углах примет то схему 2. 
Wnapa ЗА f допускает смену сечении о марон про Sod об о изменение их 
шиуестда на один прадед.

3.407. i-f3e.05.00
Рио. orд- BooduoeS. Угловая анкерит 

опвоа УД/

Стадия Ласт | Листав
ГмнтАCos. ннеба' р. тп Р f [ 2 .
ГОР Одаоо 6 ЕЕЛЬЗНЕРГППРШКГ

pfouc6aCm. ин# ft/Аамова
On. i/нис.\Сгепано$а

MCfif'C/ Формат AS
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о ш

280

Схемы установки стойки опоры
* )

"*Х  Ответвление 6Л
щ

Мор*£,
Д7Д

св т

IQQSKCKGKUG Наимепобат >& Колене £fJ_CPV̂_________
si*

?фияеъ

фстзя&е/понн&е вжмекгш
3.4о?Ж 4 3 6 .0605 Стайка СВ т «80 \г* Ь- 'ё
италВнЫв

ТН2 3.4т 4- i35.CH.Q2 Траверса ТН2 ГТ ч г Ш 2.7 \cmp. 62
ОГЗ 5AQ7.1 -135.03.Ш Осйловон ОГЗ 4 - / - j * SC
B»i2 з.4а?. f~ т .  03.02 Женит Х (2 4 4 2 2 a ■ < 89 !
ЗП2 .jj£ I,lcJ±c °Ж°1 _ т а _££_ as as [» Я? j

Итога на опори, кг m ■15.8112 8.4 \ Г • 1
изоляторы. Лшзйная арматура. J. „J

4 ТОСТtm-TS, ГОСТ9б4б'80 Ьзолтор ТФ-23&: нс- <8 г7 ~ 5 4
2 ГОСТ 4638046 Колпачок 6-5 jq_ ±__ J _ 4 0.04

3 ГОСТ 4ш - 32 Зофин ИЯ 4, ПЛ -2___ И 9 7 s CD
4 ГОСТ 4264-82. Scqturt НОН 4* /

L_ ' I <\ 4 6.4
Дополнение при тдвсале двух/четырех npaBadat.f прободною взиания

ТН2 3.407. 4435. Of. 02 I Траверса ТНВ ■"ST 2,7 ''emp 82
ТН5 3.4о7. /- 435. СМ.05 Траверса YH5 4 _ _ _ _------Ё 2,2
Х13 з 4ог 4435 озоз Хскут ОС 43 3~—~ " i4 - 89
4 ГОСТ 2556-78. ГОСТ S 3 0 0 бзолятср Г Ф -2004, НС-18 _ _ _ _ 3 - — - т  " CD

5 гт 2365-78, гастзбЫ-т Изолятор 7Ф-4504,тт-Ш J __" " T CD

2 ' ГОСТ 48380- 80 Колпачок К-5 J X -" " T Q.B4
6 ГОСТ 48383-80 Колпачок К-4 J __ _■ ^ r a no?

I  Ось „а-а* стойки располагать па оси ответвления
дЛ

2. Опора 0Л{ допускает ответвление 2-5 проводов 8Л 
без изменения количества проводов на магистрали ВЛ.

Ответвление 6Л
W W

Магистраль д Л Магистраль 6Л

Hay. cm3 Бондареву
Солнцева т ош&H. контр.

ГНП Ударов W
Uhckl. Калабашкин J t L

3.4074-736.0600

Опёет&ителЬная анкерной 
опора Ofii

Стадия Лист Листов
Р 4 2 1

СЕЛЬЗНВРГШРОЕКТ
Москва

-уршотд, W  шанаоф

2/0/<?-&/___ Фарпсгя АЗ
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firswo установки слюдки опоры
При изменении кол. прободай но магистрали ВЛ 

I на один пробод 8. на два пробода

Марка,
поз. Обозначение Наименование

Кол. на спорЫ

Ш5

ЯЬсш
А .кг

Прчмгч.

З^елезабёпюнные элементы

СВ 105 S1 3.4 т. 4- 456. 00.03 1 Стойка С8 105 ! л \ / L L 4 i486 W > w * » 3 a « i «

ПтплЬнЫ е кон струкции  _____ _____ —

ТН2 1 407. 4- 136. 01 02 Траверса ТМ2 7 1 - . ± 3 \ V апр. 82

ОГЗ з.4гги- Ш  03.04 Оголовок ОГЗ V - 4 2,6 * 86

Ж12 3.4oU-436.03.02 Хомут £12 S 4 3 2 0 а 86

т 3.407.4 - 43604. 04 Заземляющий W9праведник ОН£ 4,6 4,3 4,0 g s as * 96

итого на опори кг. 1288 22.8 118 т ... .

UoOAPrrtODbi. ЛиH€Uh аоматира —,
4 гост т о -т .  гост sots-во ЦзоАтср ТФ-WQi, НС-18 15 12__ 9 6 с и

2 ГОСТ 18330*86 Колпачок К-5 15 12 S 6 0,04

3 ГОСТ 4264- 82 Зажим ЛЯ- 4. ПЯ-Ё 26' 24 т н '__ J

4 ГОСТ 4261- 82 Зажим ПС-4 1 4 / 4 0.4
Наполнение лш подвеске движ ! четы пек # проводов проводногд^бВ^а

ТН2 || 3. 4ai.i- Ш . 04.02 ; Траверса ТН2
1^ ^ 5 1.1 ' то . 82:

Х13 | S407.4-43BG3.63 Хомут X  0 ТА-"ТС f j а 89

ГОСТ£366-78, roemka-BQ UsOAfimop ТФ-2В 04, НС-18 "Тб ел

А Л ! ГОСТ 48380-80 Колпачок К-5 "То 0.04 ___

Четыре пробода ПВ предусмотрены на магистрали ВЛ, на 
ответвлении «  два провода Об.

2 . Опора ОМ допускает ответвление 2-S проводов ВЛ и изменение 
количества проводов на магистрали 8/1 по схемам £ 2,3.

з.при поборот магистрали ВЛ

Иач атд- Бондаревл
Нкйнтр. Солнцева w m
М П ШооЕ~

\Цнж. Кйлобашкш

ъ А ш - т т о о

Ответвительная анкерная 
опора ОМ

Стадия 211

P / L *
СЕЛЬЗНЕРГШШЗЕКТ

Москва

Формат б 3
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ф
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Ш .

Мерка,
поз.

Обозначение Наименование
НСёТТ.
ООО А

Л2: $

кв

m-s
mg сев
j k .

ф т£ ъ

Ж елезобето нн ы е элем енты  _ ..

СВ/05* 3  407 А  /36.00.03 1  Смой на С В  /05 / / //80 сюр.i m

ГИ1

С та льн ы е  к а н с тр и н ц и и  . ..

3.407./- /36.0/. Of Траверса Т Н ( ~ 1 4.0 сюр. 81

Тн к 3.407. /-/36.08- Of Тра в ер са  Г Н Ч 4 3 4,7 '  23

X/Z 3 407./-/35.03.02 XOrnf/v X  /2 4 4 /,з -  83

ЗП2 3.407. / -  /36.0/. 04
заз ёнл ямщ и и
проводник 3/72 3,0 3,0 0 5 *■ 96

Pmocti нс ап арр- 25,5 24811Ъ
'11I$

-ОнS5

Шллятпр ГФ-280/, НС-/8 8 9 СИ_ J _  __  

2
Г0СТ2366-7ШСТ 954 8S0 

ГОСТ /В380- 80 рОАпанак Г -  5 8 9 0,01

з ГОСТ 4261- 82 ХЗОХсим ЛА-/} Г А -2 1 1 а з Сюр.70,71

Ц т а г  4261- 82 1 ЗаХсим ПС- / 1 1 0,38

Г 1 1 1 5
 J t 1 к

гн з 3.407./-/36.0/. 05 Траверса Г Н З ! Л 1 /
r z 2,2 Сгпр. S3

х/з 3.407.1- /36.03.05 XOMi/m Х/З Й к f, 4 " 68

5 Г0С72356-78, ГОСТ 9548- 80 ШШТОр Ш18 Г/ р/РНШрСЗа И м п а

6  I ГОСТ /83 8 0 -8 0 Мал л  су  о к к  -4 Й ]Н 0,007

I  *) Допускается применение ста О ки € 3 / 0 5 -3 ,5  т  
ГО С Т236/3-79 8 T -w  ветр овы х районах.

2. Вместо траверс 7Н8 dorrt/схается установка 
траверс ГР 2.

CrtfBi/я .Аист Ai/c/noS
Р 1 2

Прамещ/тйчная опора Г2 С ЕЛ Ь З Н ЕР ГО П Р О ЕК Г
Москва

Формат АЗ
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Схеме услюноёки стоек cnapbt
тиюпоалЬ ВЛ

5000

^  d  для опоры Ш  

d  для опоры УЛ2-

Марле,
паз. ОбЪзнач&ние паимеко5а/-,ш  r ~ T ' — 3 ------------------------------------------

Theca I  _  

её, y&m®:-.
L -

№ елезодепъ 

? .  оо. ез

annate ялементо*
KgATuzz.Tf'Wс е т зАаг 4- m Стайка СВ № ш ' 2 2 Ё

П-Зи 3.fo?.i- &$. оо. е4 П'лита Г -З а 2 t 2 2 №  \cnp._SQ_

С та ль н ы е  констрцкции  ________________________

ths 3.4о7. 4 -  433. 04. ОВ Траверса ТНВ. 8 6 4 3 2 ? cmp. 82

. 84ТН5 3007.1 -136 С9-01 Траверса ТН5 - 2 - 1 8.7

огз 3Acn.1-tffff.Q3.0i Оголовок ОГЗ - 1 - / 2.6 I *- m

ш ff4tn.1-13ff.63Q2 Xomjm вс 12 4 A .
z

4 4 13 , 29

У1 3.407.1-f36.Q9.Q2 крепление подноса Ш г 4 1 Ю.4 *  №

г4 3.4o7.t~ т м м крепление плиты  Г 4 2 2 2 2 10.75 *  85  .

302 3.4o i. i -13s .q i.o 4
15аземлянэцЩЗ 
проводник ЗП2 4.0 4.o 4.0 4a 0.5 д -  SS

Итога на опори, кг: 50.1 753 4sg 58.5

Изоляторы . Линейная аом стиоа  .......................J
1 ГОСТ2365-78. ГОСТ 56te’ № Uaonffmap ТФ-2С01;  НС-18 16 18 8 S C D

2 ГОСТ 18380’ 80 колпачок k -S 16 18 8 9 0.01

3 ГОСТ 4251-82 Зазрим ПЛ1. ГШ-2 25 28 1 1 C~1 cmp. 70.71

4 ГОСТ 4вб1 -  82 Заорим ПС-1 2 2 2 2 0.38

Пополнение при подвеске двих/четы рех пооёадаё прободного Вш ания
ТН2 ЗАО?. / -  136. 01.02 Траверса ТН2 J ^ 2  !  2.7 cmp. 82

Х13 3.407.1~ 136.03.03 Хом ут X 13 j w i  f.4 * 89

1 ГОСТ2366-78. ГОСТ9648-80 Изолятор VP-2001. НС-18 \ C D

2 ГОСТ 18380-80 колпачок k~S , ^ r o.oi

Hyt
да
еш

до 909 
Ъ  4s*

1. При подвеске прооадаё 395 на угловых анкерных опорах_  следует натя- 
7ib с одной стороны 4 пробода ,  затем натянуты  See провода с  друзой стороны и 
нее закончить монтаже в  первом анкерном пролёте.2. Для опора! УП2-8 дописка-  

cs применение стойки СВ/05-3.6 по ГОСТ23513 -73.
| 3.407. пт . 05 00 1(
| —

уЬч.отд. Бондарев ĝ£jp-» Uo nnRp*ri г г и ю л и л в  п ю т л л  !tynedu# Лист Аистов
I Н.кпнтр. 'Солнцева* unAWA/nw^ шпль*

УЛ2 и
w

P 1 2/7*77 Ударов
ОЕПЬЗНЕРГВОРОЕКТ

Mocda
реЗшак. Ылимавич ша/х уш ю ая пропеорцтачная \ 

опора УПВ\Ст.инж. Степанова,
у -

Л/РАГ'СУ ... (P qp*qpl.J£~------
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Схема устаноЬки стоек 
опор®

180

Схема /

паз.
О/Селезобе тонн b/е эЖ  менты

СВ 105 3.407.0- f3d.0Q.03 Стойка СВ 105 2 2 JL_ 2 Г№7 I сдал Thffl

ПЗи 1з.4о7.1- т .  оо.о 4 Плита П- Зн 2 2 2 2 № Q  80

Стальные конструкции
ТН2 зАо7. 1 - 136. 01.02 Траверса ТН2 - - 8 5 2.7 c h ip . 82

тн4 3.407.1 436.08.01 Траверса тн4 4 3 - ~ 4.7 , 23

ТН5 3.407.1-135.09.01 Траверса ТН5 - 1 - 2 8.7 « 84

огз 3.407.1-135.03.01 Оголовок ОГЗ - 1 - 1 2.6 „ 86

0012 3.4о7.1- 136. 03. 02 Ханцт 512 4 4 8 8 1.3 89

ЗП2 3.4(77.1-136. 01. о4 Заземляющий п 
проводник 3172 3 3 3,5 3.6 as » 96

У1 3.4о7. 1-136.09.02 Крепление подкоса У1 1 1 1 1 10.4 * 88_

г4 з.4аи- Ш.0903 Крепление плита/ Г4 2 2 2 2 10.75 , 8S_

Umoeo на опори; кг: 57,4 64.0 65,7 803
изоляторы. Линейная срматира ■ ■ ' " - I r — — —

1 ГОСТ2355-78, ГОСТ9548-80 Изолятор ТФ-2001Ж-18 16 I18 16 18 □ J
2 ГОСТ 18380- 80 Колпачок К-5 16 JI 18 16 18 0.01 Ir : _____

3 гост 4 гб1~ 8 2 Заск-ип ПЛ-1. ПЛ-2 25 28 25 28 u j \стрЖ 71

4 ГОСТ 4251- 82 Зажим ПС-1 2 \ 2 2 2 0.38 I
Апполнение пои подвеске д&пт /аетпювл пооводоб проводного Seu/Qгния

ТН2 3.407.1-136 01.02 Траверса ТЦ2 2 ^ 2.7 cmp. SB
ГН4 3.407.1 -136.08. 01 Траверса 7Н4 1 ^ 2 4.7 v 83

0013 3.407.1- ш  03. 03 Хомут 3013 "2 !Uk 1.4 * 89
1 ГОСТ2355-78, ГОСТ9648-80 изолятор ТФ-ВО 01, НС-18 □
2 ГОСТ 18380-80 Колпачок К-5 0.01

Допускается применение стайки СВ 105- 3.5 по ГОСТ 236В - 75.

Е̂НМ‘
Магистраль вЛ

hЫ отд-
контр.

ГИП
1д-ииз/с.
тк.

Бондарев

Ударов
Шлимович
КалоБашш

Солнцева ри*м- ш &

ШULtsoji

д . 4 о и -т м о о

Концевая
К2

опора
Стадия Лист Листоо\

P 1 , 2

сЕдьзшегщраект
Москва

Формат АЗ
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Марка, Обозначение ИаименоВание
кол. на опару

кг’
Принт.лаз. 1V-SO

О/Селезодетонные элемента/

СВ 105 3.407.1-/30.00.03 Стойка Сд 105 \ г 2 2 £ ПВО стрТТТП

П-Зи , 3.4(17.1- 136.00.04 П ли та  /1-Зи
U

2 г 2  \ W ш 80
СталЬнЫе конструкции

THlf 3.4(37.1- (Ж  08.01 ТраВерса ТН4 5 4 5 4 4.7 стр. 83

ТИ5 3.407.1435.09.01 ТраВерса ТН5 - 1 - 1 8.7 » 84

ОГЗ - 3.407.1-135.03.01 ОголоВок ОГ 3 - / 1 2.5 - 85
Х12 3.4(37.1- 136. 03.02 Хом ут Х12  ' 5 5 5 5 1.3 -  89
ЗП2 3.407.1- ш  ш. а4 Заземляющий 

проводник ЗЛЕ is 3,2 2,8 3.2 a s . 96

Ш 3.4о7. 1436.09.02 крепление подкоса 91 / 4 1 1 т ,4 « 88

г4 з.4о7.1-т.о9.оз крепление плиты  Г4 г 9 г г 10,75 - 85

Umow на опори, гг: ш|Ш 633 69.8
изолятора/. Линейная арматура

1 ГОСТ2365-78, ГОСТ 9648-80 Цзалятор ЛР-2001, НС-18 18 19 18 19 □

2 ГОСТ 18380-80 колпачок К -5 18 19 18 19 0.01

3 ГОСТ 4261- 82 Зацсим М -1, ПЯ-2 28 29 28 29
□

сшр. 70,74

4 ГОСТ 4261- 82 . Зазрим ПС-1 2 2 2 2 0,38

Дополнение при подВест dBtjx jvemtnpex проВодоб прободного Вещания
тн4 3.407.1-136.08.01 ТраВерса ТН4 4.7 стр. 83

Х13 3.407.1-135.03.03 Хомут Х13
2

" Т * 1.4 .. 89
1 ГОСТ2366-78, ГОСТ9648- 80 изолятор TCP-2001,НС-18 JL—

" 7 J T I  !

2 ГОСТ 18380 - 80 Колпачок К-5 'I f f 0.01

Схема 2

№88(951
Ik  J

\ r - 'л Л  \ П1
П& /?8

Нач.отд. Бондарей (
И. копт. Салнцеба 0Ш&

ГИП Чда pat
Вед. инж.UaumoSuq
Инз/с. Калабашкин щ

з.4ои-тн.оо

опора HQ2

Стадия Лист Аистов
Р 4 2

СЕЛЬЗНЕРГШРВЕКТ
Москва

I'fO fS 'O / Формат A3
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Схемы устаноВки стоек опор 
Схема /

з.4о7. оо
Аист
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М арт  \
Обозначение Наименование

кол. на опори
[филе*'пас. [ ош\|m g

€G.j J 
АШ j

Железобетонные элементы
c a m  15.481.1-136.00.03 I Ст оика СВ 105 I[* \ I *  i 1180 Icmp 77-79

Стальны е конструкции
THf 3.467.1- 135.01.01 Траверса ТН1 - 1 4.0 mp. 81
TH2 3.407.1-136 01 а в Траверса ТН2 - 1 2.7 * 82
Тн4 5.407.1-136.08.01 Траверса ТН4 S 3 4.7 * 83
Х12 з .4 а г.1 -т. азов Хомут X 12 5 5 1.3 - 89
У1 3.407.1-136.09.02 Крепление подкоса У1 1 1 10,4 и 88

ЗП2 3 .4 о и -136.01.04 Заземляющий полсоднин зпё 4s 4.5 0.5 « 98
Umozo на опору: 42.6 39.9

изоляторы. Линейная арматура
1 ГОСТ2365-78. Г№Т9б4@-88 Нзолятор W-W01, нс- 18 13 ft \ f
В ГОСТ 18380-80 Колпачок 8-5 13 14 0.01
3 ГОСТ 4261-82 Зазрим 08-1, ПО-2 11 11 I I cm 70.71
4 ГОСТ 4261-82 Зазрим ПС-1 2 г 0.38

Дополнение при подвеске двух/четЫрех * проводов проводною !щания
тн4 3.4о7. 1- 136. 08.01 Траверса ТН4 1 'Ч 4.7 cm. 83
Х13 з.4о7.1-13б.оз.оз Хомут X 13 2 . ' г 1.4 . 89

1 ПЮТ2366-78. ГОСТ9648-80 изолятор VP-2D 81, НС-18 2 , ^ 2 сиз
2 ГОСТ 18380-80 Колпачок К-5 2 ^ 2 0.01
ТНЗ 3.407.1-135.01.05 Траверса ТНЗ 1 'Z 2.2 стр. 83
5 ГОСТ2366-78, ГОСТ9648 *80 изолятор г< Р -ш ,т-тл - c=n

6 ГОСТ 18380-80 Колпачок К-4 2 ^ 4 0.007

4. Допускается применение стойки ОВ105-3,5 пи ГОСТ 236<5-19.
2*Четыре провода П& предусмотрены на магистрали ЁЛ, н а от • 

Ветвлении -  два провода П8.

Нач. тд'■Бондарев
Н.кантр. Солнце&сТ mgs
ГИЛ Ударов
Вед.инж. 
Ст.инас.

Шлимович
Степанова

3 .4 0 7 .1 -№ 1 7 .0 0

Оп&ет&ителЬная анкерная 
спора QM2

Отдал Аист Аистов
P 1 2

СЕЯЬЖРГООРОЕКГ
Моск&а

Фпгтегт 83 -
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Схема устаноВки стоики опоры

Марка*
поз.

^ 4  Магистраль ВЛ

З^етзо&егтзннте з ле тн ты
Сб№* 1 з.4т. {- т .  00.03 Стайка СВ  465

тн4 з. 4o7.rm.os. с/ Траверса тн4 1 2 - 4 4? сюр. 85

ТН5 3.4071 435. 09.01 Траверса ТН5 1 - 4 . - 8,7 V 84
тез 3.4о7.1 -ГЖ 13. ш Надставка ТСЗ 1 4 4 4 27,4 « 87
злг 3.40V- rn.Q4.o4 За земля кпуир PDocadHUK ЗЛ2 ¥ ¥ о,4 о,4 0,5 * 96

итого н а  опори: к о 37.0 35,3

I э

изоляторы. Линейная арм ат ура |Х
4 ГОСТ2353-78, ГОСТ9543-35 Изолятор ТФ-2001,нса. 40 8 6  I 4 о
2 ГОСТ 18380-80 Колпачок Н-5 v 10 8 6 4 а 01
3 ГОСТ 4261-82 Заусим ЛЯ-4, ЛЯ-8 11 9 7 1 S CZ3 апр. 70,7{
4 ГОСТ 4261- 82 За&им ПСЧ 1 1 1 4 а за

Дополнение при подвеске двух/четырех проводов' проtГодного вещания

ТН4 3.407.1-135.08.01 Траверса ТН4 47 апр. 83
Х13 3 4o7.i-m.03Q3 Хомут X 13 1,4 стр.. 89

1 ГОСТ2356- 78, ГОСТ 9648-80 Изолятор ТФ-2001, НС-18 ' Г " 0,3
г ГОСТ18380 -80 Колпачок К‘5 0,04

Допускается применение стойки СВ105-35 по ГОСТ23613-79.

Нач.отд. бондареВ
Н. контр. 
ГИП

СоАниеВсГ
УЛороВ

v.m

Вед.инх ШимоВич
Ст.инж. Степанова

Переходная промежуточная 
опора ПЛ4

з .4 а м -т .  ю т

Ж Аист Аиста f
~Т

С Е Л Ъ З Н Е Р Г Ш Р О Е К Г
Москва

£/£>/<?-OS’ Формат АЗ





м

Парка, НаияеноВание
Кол, н а  о т р у

Железобетонная ътнтЫ
СВ105 „
ог4з-г

з.4ои-13б.оа.оз 
ГОСТ /4 BPS- 75

Стойка Сб 165 1 / 4 f 4 4 1180 \гтП -П
Приставка Пт4з-В 2 \г 2 2 2 2 325 1

РтплЬнЬ/е конструкции ■ ь .......

тн4
огз
£12

3.407.1-136. 08.01 
3.407. /- 135.03. 01

Траверса ТН4 2 2 1 f 4 4? 4,7 cmp. 83
Оголовок ОГЗ 1 ~ 1 - - 4 2.6 * 86

3.407.1-136.03.02 Хамит £  12 с 2 1 4 4 4 1.3 # 85

£24 3. 401.1- m.i4oi Хомут £24 4 4 4 4 4 4 4.7 » 90

ЗП2 з.4ои-m.oi.o4 заземяюи/иа 
праоабник ЗПВ 2.0 1.2 12 0.85 28 2.8 0.5 * PS
итога на опору: 3ti 3f,4 28,025,2 Ш 4щз

{Ьшштппы. Линейная арматура ..... __

1 ГОСТ2366-78. ГОСТ 9648-80 Шалятор ТФ-20ГН. НС-18 1C 8 6 4 16 18 I 1

2 ГОСТ 18380-80 Колпачок К-5 10 8 6
7

4 16 48> 0.01

ГОСТ 4261- 82 Зазрим М-1, М-2 И S 5 17 ig I I СЮ0. 70,71

4 ГОСТ 4261-82 Зазрим ПС-1 1 1 1 / 1 4 0.38
Пополнение про подВгске дВих I  четырех праВадоВ прободного вещьамия

THi
Х 0

зА07.1-т.08,01 
з.4ои- т .  оз.оз

Траверса ТН4 —— ' 2 4.7 cmp. S3
Хамит £13 14 » 89

1 ГОСТ2366-78. ГОСТ5648-8Q изолятор ТФ-2 0 0 1 , нс-18 . " »  ' 1 1

2 ГОСТ 18380-80 Колпачок К-5 0.01

Схема установки приатюВак 
опоры

Опору (1112 принанят, как праВило, для 8-9 про&одоВ дЛ.

3 .4 o U - 136. Ж 00
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Сжетх установки стоек anapbi

M om m m bJH!/

Марка,
поз.

Обозначение Наименование
Нол. на опори

* s $
км -к*5/лъйм+з'шт

Ж елезобет онные элементы  ^
е в т * 3.407.1-136.00.03 Стойка СВ 105 г 2 1 1 Н30_

П-Зи з.4от.1 - iss.oo.o4 Плита П-Зи 2 г - -  * L -
_... .. !

Стальные конструкции
тн4 3. 4о7. 1 - 130.08.01 Траверса ТН4 2 4 Z I i A J
ТН5 3.4о7.1 - 13S.Q9.rn Траверса Т/15 2 ~ 2 1 -  j
тез з.4о?.1- 13&13.Q1 Надставка ТСЗ / 1 / i / l ^

ЗП8 3.4o t t - i 3 s.ai.o4 г а а з й к * ! £ Г “ 0,8$ ass of4 I _
Ш 3.407.1-135.0902 Крепление подкоса У1 i 1

.

г4 3.4о7.1 -130.0903 Крепление плиты Г4 2 2 - -  \

Стога на опору, кг 86,5\78.s \4s,0 3 ? g [

Г̂Т

Цзатторы. Линейная арматура

/ ГОСТ 2365-78. WCT$s48-80 Usornmp ТФ-20Ш, НС- f$ 15 12 9 6  X
2 ГОСТ 18360-SO Колпачок k -S 15 12 S j U -
5 ГОСТ 4251-82 Заушм PJf-1, ЯЛ-В 28 21 15 1 f \

i ГОСТ 4251-82 Зазрим ПС-1 2 2 2 2 1

th4 3.407.1- 1S6. 08.01 Траверса ТН4 J — j

5Г13 3.4a ?.1- 136.03.03 do н у т X 13
1 ГОСТ2355-78. ГОСТ 9548-80 Цзолягпар ТФ-20Ш, HQ-18 J l — ' --- ^ 8
2 ГОСТ 18380-80 колпачок k-S Kz L ^ t ~

£h

^ i  Опору ПкИ притенять, как пробила, у подст анции.
2. Допускается применение стоики С 3 105~ 3,5 по ГОСТ СЗб'ГТЗ 

опор ПкГ 5  и (1КТ4 подкосного типа.
3. При подвеске двух  и т рёх проводов SJ7 падкое не у с т  

а

Н то тд .

II

Н. контр. Солнцева “jCaiMj-' fVJVR
ГИП Ударов

Вед. инж. 
Cm. ин&.

Шимович
Степанова

Переходная концевая 
опора ilki

3 . 4 o u - i 3 < & ~ -  

m s i
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C31QS 3. 4o 7. 1 - 136. DO. 03

ГОСТ te st- SB

Обозначение Наименование

Ж епезобетоннЬ/е элементы

{  кал. на а<щдц
I  —ц  - « f  ■ ■■.! I»P III liW l I ' l,

з.4аг f -im . ос. 
итрльнше конструкции

С те й к а  СВ 105
Слита П-Зн

з Ь и -т . ов.01

з4о7.<-1Ж. о ш
з .4 т -135.1з.о/
з 4о7./-ш  оШ
зАт ~т .0£02
3i4G7f~m.Q9.D3

Траверса ТН4

Траверса ТН5

Н адставка ТСЗ
Заземляющий 
п р а & о д н т 302

крепление падкасс У1 

Крепление mumta Гк

Uenaea на опару, кг
изоляторы. Линейная арматура

ГОСТШ-78. ГОСТ9548 -  80
ГОСТ 18380-  80

ГОСТ 4251-82

Изолятор ТФ-20Ж НС-18
Колпачок К-5
Эащ1м flP-t М 'С
Задним ПС-1

Наполнение при подвеске двух/четырех
3.407.1- 136. 08.01
3. 4о7. 1-135. 03.03

ГОСТ2356-78, ГОСТ 0648-80
ГОСТ /8380-80

Траверса ТН4

Ха н у т 60(3
изолятор ТФ-20Q1, НС'
Колпачок К-5

1. При подвеске двух прободав ВЛ на опоре ПУЛ 1-2 подкос 

т  устанавливать, а  заглубление принята равным 2500мм.
г. Максимальный угол поворота трассы  &£-90°зМпара Ш -1  

допускает смену сечений и марок проводов и изменение их  
количества на два провода.

Иач.отд-
М контр.
ТИП

Вед.шж.
Ст.индр

Бондарей̂  ^
Солнцеба
Ударов
Шинобич
СтепаноВа

Переходная угловая 
анкерная опора ПЩН

Стадия Л и с т Листав

СЕЛЬЗНШГШИШКТ 
Москва

£/0/Р 'О / Формат АЗ
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Норко,
поз. Обозначение Ииименобания Кал. на опори /Госса

$•
Приме*.ш и «ИМт и т л W )

Железобетонные элементы
СЗ/С5 3-407. /- /30.00. 03 Стоика СВ /05 3 3 2 2 2 2 ft 20 См*.
ПТ 43- 2 г  ОС Г  /4295- 75 Поисгабка ПГ43-2 4 4 4 4 4 4 335

Стольные канстоикиии
Гн 4 3.407 А /36 09. Of То обе оса Гн4 9 8 5 4 3 2 4.7 сто. S3
У/ 3.407 7-/35.09.02 Квепление подкоса 9/ 2 2 i f i /0.4 * 88
ха 3.4077.(35.03.02 Хамит X/2 4 4 3 2 г / КЗ - 89
Xf3 3.407. Н /35.0503 Хамит X /3 f - - - - - ' А 4 * 89
ЗЛ2 3.407/. т .  oi 04 зизЗяАянпции гтаВадник ЯП2 5,6 5.0 2.0 2.0 то 2,0 ' 0.5 * 96

_ Х £ ____ 3.407/-/35/9. Of Коепление оиеел* Гб 4 4 4 4 4 4 7,2 » 86
Х24 3.407 f-m . /4. Of Хонит Х2 4 8 8 8 8 S 8 4.7 1 - 90

k'rrwta на спаси. кг Ж 6 {315т . 2 99.294,5 m s
Изолятора Линейно* ооматиро

/ Ш 2366-72, ГОСТ9648-ВО Шолягоп ГР-200/, нс- /8 27 24 /5 /2 9 6 hc = 3

г ГОСТ /8380- SO Колпачок К -5 27 24 /5 /2 9 6 0,0i '
3 ГОСТ 426/-82 Зажим ПА-/. PH-2 46 41 26 2/ /6 н C D Сто. 70.7<
4 ГОСТ 426/-82 Зиле ом ПС-/ 3 3 i г 2 2 0,381

Л тз тн м е  п т п о д б т е  дбих /четырех. поободоЗ прободного SCLuam/я
TV 4 3.407./-f36.08.0/ Тоиберса ТН4 ___2 ------- -— т г— — ~ 4.7 См*. S3
Х/З 3.407-. /-/36.03.03 Хам9 л? Х/3 X - ‘— ~2 i,4 "  89

? ГОСТ2366-78. ГОСТ9698-80 изолятор ТФ-20 О/. НС-/8 _s _
C D

2 ГОСТ /8380- 80 Колпачок К - 5 " 7 2 0,0/

Схема устаноёхо стоек и пристабак опары
&а_ ^Ту

лИМ. Падкое /

i Подкос 2 для опор /И/А2-6, ГГ9А2-9,
П9А2-3 и Л9А2-2 и о ус/панаблибитб.

2. Оперу ПУП2 применять, как прибило, 
для 8-9 праоодоб 5А. 

д Опора 09А2 допускает смеху сечений в 
трок прободав иизменение or количест- 
Во но Wef пообода.

3.457. /-/35. /9. 05

Переходная уг/сдая 
_ анкерная опора 

П9А2

Стадия Лает ХистоЗ
Р / 2

СЕЛЬЗНЕРПИТРЕКТ
АГескда

2/0/б~0/ Щгрнат S3
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Марка,
Обозначение Нашт.на6амм2,

\ Кем. АО ' опару ПЬ.саз
fkvHSV.

паз. /№ £ \т4\/шн\тг
s3,*<s

^С ем езабет он н ы е элем ен т ы

е в т 3. 407.4-436.00. ИЗ Стайка СЗ  405 2 2 2 В H3Q стр.77-79

П-Зн з.4 ог 4- 436. oq.o4 Слит а /7- В н В В 2 U ,| 140 * 30

Ст альны е к он ст рук ции

W 4 3.407.4- 436.08.04 ТраВерса ТН4 2 5 3
Г---!
' 4.7 ctnp. 83

ГН5 3. 40U436.09.04 Траверса 7Н5 3 - 1 г  i 8.7 - 84

тез 3  4 о и -436.43.04 Надставка ТСЗ 4 / 4 У  I 27.4 -  87

ЗП2 з. 4 о и - т . 04. о4
Заземляющий 
проводник ЗП2 4.3 4.3 43 4.з\\ a s * 96

У4 3. 407. 4 -т . 09.02 Крепление подкоса У4 4 1 4 . / [ 40.4 . 88

г4 3.407.4-135.09.03 крепление плиты Г4 2 2 2 2 40.55 2 5

L/таго на  опори, к г: 83.3 835 т 84.91

и зол я т оры . Л и н е й н а я  а р м а т у р а

1 ГОСТ 236618, ГОСТ9648-80 изолятор ТФ2001, НС-48 18- 45 43 42 □
й ГОСТ 48380-80 колпачок к -5 18 46 13 42 DM4

J ГОСТ 4264 -82 Зскним PJ4-1 ,П Л -2 32 27 г з ' 22 1=3 cr.rp. 70, 74

4 ГОСТ 4264- 82 Заучим 170-4 2 2 г 2 CMS

Дополнение при подбеске д8цх /чгтд/рек проводов прободного Вещания
тн4 3.407.1-135.08.04 Траверса ТН4

г И 4.7 ct .p. 83

313 3.407.1- 135 03.03 Хамит X 13 "1 Г 1.4 .. 89

f ГОСТ 2356-78. ГОСТ 867/8-80 изолятор ТФ-2001. НС-18 - I f С И З
в ГОСТ 48380-80 Колпачок К-5 ^72 0.04

Опаре Ш 4  допускает атёетВлгнш от магистрали 8Л дВух 
или трёх лрабодоВ ЬЛ и изменение количества провадаВ нс ма
гистрали 8Л  В соот вет ствии т аблицей на листе В.

8
I
J
way. md- бондареб
(Я контр. Солнцева М*я~4
\гил Ударов
шд.инж Шимович
IОт. инж. Степанова

3.4(17.4- Ш  20.00

Переходная атВвтвителЬ- 
ная анкерная опора Ш 4

СЕЛЬЗНЕРГОП РОЕК l 
______ Москва_____ i

т__ /far
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ПОАЗ-5 ПОA3-4

7//777-77

/ЮАЗ-3

ГЮАЗ-2

€8 ms

/ / /  //Т-7??

Схеме установки стоек 
РЯ£  s> опоры

IftSL

Марки,
поз. Обозначение ' Наименование

Кал. на опару ffuccu
J&lL

а с 

Лрстл.тзЗти т-4.
Железобетонные элементы \

СВ Ю 5 3.407436.00.03 Стойка с в /a s г  | * 2 2 HSC СГР. 7?-П
П-3* 3. Ш f-(36.00.04 Плита Л - Зм i 2 | г * 1 * . но 80

Стальные конструкции.
ТОО 3.407436.08.0< Траверса ТН4 3 6 \ 2 4 4П Сто. S3
ТН5 3. 407.H36.O5.0f Траверса THS 3 / п * 84
ТСЗ 3. 407 И З О  f3.01 Надставка тез / / ш » 87
3/72 3.407 H36.0f.04 заземляющий 

проводник ЗП2 2,0 2,в\ 2,0 2,0 а з т 36
3 / 3.407- f- f36. Of. 02 крепление подкоса У/ / u l u { т " Вё
Г4 3.407f -736.03.03 Крепление плиты Г4 2 2\2 2 /ом * is

Итого на опори, кг ; щз я зк ^ W
Изолятора. Линейная арматура

/ Г0С1235В~Щ ГОСТ95$8'80 Изолятор ТФ-20 Of. Ht'/S 20 1б\т (4 □ ;
ГОСТ 18380-80 Колпачок К '5 20 /б\!8 /4 0.01 j

3 ГОСТ 426i- в  г Зажим ЛА-/, ЛА-2 36 Z9\Z8 23 СЗ Ут W i
к ГОСТ 4261- 82 Зажим ЛС-1 2 L i m 2 д[зв\

Дополнение при подвеске двух [четырех проводов проводного вещания
ТН4 3.407436.08.01 Траверса тну 4,7 \Стр. 83
х /з 3.407.436.03.03 Комут Х /5 __ .‘L— 4  ! ” 89

/ ГШТ2366-78,ГОСТ8648-80 У30АЯТ0р№20 Of, HC'fS а з !
2 ГОСТ /8380-80 Колпачок х~з ^ я — г г амА

S
f  Опора л о м  допускает ответвление от магистрали З А  п я ти , четы рех 

проводов ВЛ и изменение количества приводов на магистрали 3*
8 соответствии с таблицей на листе 2. г

2. Заглубление у  стойки и подкоса -  /w .

пересечения
Шмат* бвнЗаоев.
Шкантр.ГТип Щ §и ЛшЯ-

fa y
Фот

шд.инк ИАинавич
Степанова вмои̂

3 A 0 7 J-i3 6 .2 f.0 0
Стадий Лает Лае/яод

Р / 2

С Е Л Ь З И Е Р Г О П Р П Е К Т
РТоскви

4sfS)SP-/3S
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60
Pkjpm,

ms.
Обозначение Наименование KgA.t

ш .
Мост

*£>
6 **’

J&weiKh
ш?

СталОнш конструкции

КС1 : ЗА01.4- i36.22.ai Кронштейн К С 4 4 1,9 ещр.9?

X  45 з.4а?. i -  т .  2 2 . 0 2  . Хом ут X  45 4 6,5 Я 90

246 3.4о7. 4-435. 22. аз Хом ут 2 1 6 4 а 4 * 90

Ж 34G7.4-f36.oi.a4 ^ ^ Ж 0 з п г й8н 0.5 * 96
итого, кг 2.8

Линейная арматура

п('2С № Т 160.535.041-19
Светильник НКУО- 
/ РК 401 • fSS - ОПй - У1) f к.г,

tr-sl
'  27 г о с т  m s o  -s o

~7fpa£ad с резиновой изаля 
иивй ПРГН 1,5____________ 4.5м

28 ОСТ36-66-82 Сфим тошечнШ У 86? 2
?a£oddsf&£.
&2КЩШЩ

Хомут Х/5 используется при креплении на стоит СВ т ,  
зеомут &16- на с то и т  СВ95~2.

Нач.отд. Бондарев у—

И. контр. 
ГИЛ

Ролниебсг
Ш аро в"

m is

йт.ищр бидановс/
Цнж. КалаЬтпшн

3.407./- 43622.00

УстаноВка светильника
Стадия Аист Аюпов

Р . 1
НКУ O i 200/Д 23 -01- У/ 
(РКУ 01- 125- 008-91) О Е Л Ь З Б Е Р Л Ш Р О Е К Т

Москва

£?0/3~0/ Формат 33
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Марка, 
~ ms.

| \%и.\Мосси\ Ppvnd- 
UCQ3NCJtr£HU& j HntJPT&HQQ£IHU& I j 6Я/ J ÔHOQt

Стальные конст рукции

KMS 3. 4o7 /- 136.23. Of Кронштейн КН6 / а arte. 0<8
P3 3.4on- 136.23M Громи.; ктин РЗ / 22 * 99.
XBD з .4 о и -ш  23.b4 Хомут ОС 20 2 0.9 • S t
X19 3.407.1-136 S3.03 Хамцт Х19 3 08 H 9%,.
ЗЛ2 3.407.1-136.01.04 -Ь Я Я Я Е ^ м *  • 4* 0.5 * A f
13 ГОСТ £580- 71 Круг Вб Зм 0? " ,

/4 ГОСТ 8509-72 Уголок 75*75*5. L* 2380 1 13,3 L 4

15 ГОСТ 7798-70 б о лт Н8 *25 1 0015 . ,

16 ГОСТ 5915-70 Сайка П8 2 8,005 *:,

17 ГОСТ 11371-78 Шайба В 1 0.802
Цтого. кг j 13,73 j . ч-

Линейная арматура
18 ту16-538-285-769 г&то8ая 4 км Гзкм) 1 12.4 ; •; '
19 ТУ16-521. 146-72 Разрядник вёнтильньгй 

РВИ- 0.5У1 3 ' IS
3 ГОСТ 4251- 82 Зазрим плч, л т 7 &rp.W,W

* 20 ГОСТ 23065-78 Зазрим аппаратный
Л1Л ЩЛ .я и ,- 4

21 ГОСГ 20685-75 Медный гибкий птбаа МГГ 19,5м i cmp. 62

t  Перед псдшнан кабельной мррты на отру несбходино проверить 
Вознофласто посадки кабельной мурты на кронштейн Х Ки.

2 . При использовании небронированною кабеля длину уголка 

поз. {4 принять равной 6.8 н , а Внес то марок X1Q принять марш'Х28. 
3: Для устройства, кабельной Вставки (схем а лист £) кт ииест .- 
Во зленентоВ удвоить.
А В скобках приведено глубина укл ад ки  кабеля В пахот ной 

земле.

з.4о7. i-m .2 3 .o o
fknomd бондареб Установка мат овой мир- 

ты 4КМ  (ЗКМ) и розрядни- 
нов РВ И -0 ,5 У /н а  конце- 
бой опоре К1

Стадий Лист Листа 5 J
Н контр. Солнцево ft/aft Р 1 1 . 2 _
ГИП Ударов

ОЕЛЕШЕРЛЗОЕОБЕ?-1
МоскваСт.инж:бцланова

Цнж. КшобашкшШ - . iij-

_Формат A 3 ..
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Схема кабельной бстабки

Ш
%

' 1
7V-т -/7-УГ7—

/. Заземляющий проводник В марке РЗ изгибается 
па месту при монтаже разрядника с расчетам, 
чтабш болт присоединения к разряднику не 
испытывал нстязеения о т этого проводника.
2. Сечение медного провода [поз. 21) принимается S 
заВисимости от сечения разделываемого сило
вого кабеля: ,
6мм8-для кабелей с сечением арил до Юмм ; 
iOtwZ-dQ 16- 25 мм8} 15мм*~ до SO'120 мм8 и 
25мм*~ до 1S0- 240 мм2

з А т - т ® . Ш }
1№

2/PfP-o/ Формат АЗ



Марка,
m s.

П1
№

x n
x ie
зле

23i

Обозначение ИаинензВание

CmaAbHbfe . конструкции

J Km.) ] Ьринс- ;
| *ую. | "̂4‘1 vcwut* |

3.407. 1 - 135. 2 4. Of

3.4o7 1- J36.2i.02
3.4(77.1 -  136. 24.03

з .4 о п -136.24. c4
з.4о7. 1- 136. (и. c4

Труба /V

Труба П 2

Хом ут X 17
Хомут X 18 
Заземляющий

пробойник ЗП2
Uтога, кг

SSm

т  \cnfi. #/!■

Ж

М
as

— .—  -j
г пр. Ш |

.J'€J
' 65 ’

Линейная арматура__ ^
Выклю чат ель абтона - *
тическиО ЯП-50 1ТУ 16'522.066 -7S

ГОСТ 4251- 82 Защсим Я Р -3

3.S

58

±12 ГОСТ 6323 -79 Провод М5 28м
*  /(опускается аналогичная установка на кронштейне 03 . ц 
предохранителей Е21 Л-20 и 0622 (при палощштельнык резупь- 1
тэтах эксплуатации опытной партии). 03 см. стр. 100

Установка зазрит  0 0 -3

дач. отд.

э .4 < ш - m s i o o

Н. контр.
ТИП

бондареВ
ConmeBai

Ст.инзр.
Цнт.

Удараб 
Бцлана&а

9f.b&

Калабашкам
т г

~ЗШ

Установка секционирующего 
автомата серии Л0-50 на 
опоре анкерного типа

Стадия Лист Листав
Р 1

СЕЛЬЗНБРГППРОЕКТ
Москва

S Фппмпт ЛЗ
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Марка,
пол Шозначени& НаинемаВише

Кел. Ubcat | Я/зит?~ 1 
! т  I |

CfOOAbHbts конструкции [

я/ ! 3.4G7.1- т .р л о * Ящик навесной Я/ | / ^22,2 СттщЩЩ
з в  1 3. io7.1 -  т .  25.02 Труба Я  2  I 4 | /д / * ш  |
зсг/ з.4ог v -  /36.25.03

--------------------- --------- f----1—----
Хамит Х24 | 2 | f j - ss !

Х22 з.4ог/ - /36. 2504 Хом ут X  22 £ | W О Off 1
ЗП2 з.4 а т1 -т.о /.о 4 Igggffisr* S iT ] 6к | 0. S * 96 |
3 Замок навесной * .

Отога. кг
Линейная арматура

w_

l i 
ft

хШюш&а/кtaOameear- pm г.ИФаТ т - 5 Ж 0 0 7 - 7 2 Ящик Мтдиью ЯЗШ -з-25 m
ГОСТ 426/- 82 Зазсим 3)9-3 4 \  ns
ГОСТ 6323-79 Травад ЛЛЗ 28* I

Начат}- Бондарев 4 & \ г—
Н. контр. СоАнеиева Ms+j- СУТЙ#
гнп Здоров 3£*е/

\ш*ШЖЪШ'№Г$ШК22£ш

Ъ .40К -Ж 25(Ю

Установка вводного 
ящика ЯЁШ  -  3 -2 5

СтадиАМист Лиатб
p \ \ t z :

СЕЛ63НЕРГШ1РОЕКТ
Москва

ED, л.Ч .
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От&тВмнш к ВВодам £ здания 8 одни сторону от оса ЗЛ ОтВетВления к ВВодам В здания В дВе разное стороны о т оси ВЛ

ДВа двухпроводном: ДВа дВухпроВоднЫх
№■1 от пяти- и четыргхпро&аЗнои б  Л от дЗцх ■ и трех пробивной дЛ н- Ост пяти- и четырехпрсооднсй 8J

3 В

I  *  При необходимости установить THE. 

г  Траверсу THE для ответвления заземлить 5RB 

3-ш концевое крепление провода -  см. стр. 70-12

зАсги- т ж о о д г

2fPf#~0/ Формат ЛЗ
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Перечень элементов на отбетВления к ббадат § здания

~ количество проводов ответвления, ш т.
Марка, L г з ! * J___ _____ i *2 /far*”

поз. Наименование __________ /количества проводов 3/, шт. ■ еВ ГОСТ,
4.5 1 3 I 4.5 1 4 5 1 г. 5 КГ стр.

_-________ количество марок, поз., шт.
Ответвлений к вводам в здания в одну сторону о т оси QA

Металлические Элементы
ТИо Траверса ТНб < 1 г 1 У ___ _____i ____LZ "г Г  г Г ~  и I стр. 84

Изоляторы. Линейная арматура
4 Нзолятоп 2 3 3 4 4 4 _ Тост гзбб~ ШГОГТ 9&£(ft~8Q
г Колпачок 2 3 3 4 4 4 а о/

/J/CX̂,y,7.frf mkL,,
ГОСТ (2380-20

3 Зажим 2 3 3 4 4 4 Стр. 70,77
Ответвления к вводам 6 здания в две разные сторона/ о т  оси ЗА _ _ _

Металлические элементы
ТН2 Траверса Тн2 — - 1 — - 2 2.75 стр. 8 2
ТНб Траверса ТНб 2 3 2 4 4 2 7.3 стр. 84
XIО Хомчт X to - — / — 1 /.2 Стр. 89
зпг Заземляющий проводник 3/72____ I ____ 1I _

0.8м - -■ 0.2м 0,$*г/п.м Сто.. 95
Изоляторы. Линейная аоматиоа

{ Ызолятрр 4 б 6 ! 8 8 8 госГгзбв'78Т/7МТ Q£& J?* J2/7
г Колпачок 4 6 6 в 8 8 0,0(

рГОСГмй Таи ,
ГОСТ(8380-80

3 Зажим 4 6 6 8 8 8 стр. 70, 7/

t Стрела провеса при монтаже проводов ответвления равна 8,5 м. 
г. На переходных опорах вместо траверс ТНб предусмотреть траверсу ТН2 и хомут Х /2 .

3. На траверсе ТН6 устанавливаются изолятора/ ТФ-/6 Of или ЙСМ6 

на колпачок К-О, на траверсе ТН2 устанавливаются изоляторы
ТФ'20 Of или НС-/В на колпачок М-5. '_________ _______ •

3.407 Л  f35.00.00Д 2
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Таблица бь/Оара зажимов для проводов В  А

| Парка' 
провода 

по т е г  S3 9-во

| За/сспы сд£ои//итг.'!сХбА£ 
ЛАаССЛЛЫС /лоз. 3 / 
гос  т я г е/ м

(Зажимы аллара/ппа/г 
лрессилмыс /лез. 20)г гост г за os- те

SC/fCZ/OfO/ СЛеЗл57/ПУ!дЛЛ/£ p/casI fihte сля елеЗихсл&я лрсоодоВЗ 
ftfOAems rear 27а- 75

| Типоразмер\
Масса, 
Ат Толлразлгвр j Пасса,

КГ Типоразмер | Пасса, 
хг

Ал 16, Апаб/2,7 ПА-t 0J2 А1А-16 0.055 СО АС-/6 а о зA2A-/5 0.076

Ап25, .4HAS ПА-1
А/А-25 0,068

СОАС-25 0 0 5  |и
A2A-25 0,089
А1А-35 0.072

Ап 35, АН35 ПА-1 ч А ЗА-35 0.120 СОАС-35 л,//

ASO, АН50 ЛА-1
А/А-50 0.023

СО АС-5 0" A2A-50 ' G,f3t 0/5

А 70 ЛА-2 0.37
А1А - 70 0,053

СО А С -70 0 .25A2A-70 a m
А /А -9 5 0.1/8

СОАС-95 0.4/А 95 ЛА-2 и
A2A-95 0/66

Ап С 25/4,2 ЛА-1 0.12 At А - 25 0.068 СОАС-25 0 ,0 5
A2A-25 0.029

АпС35/б. 2 ПА-<
At А - 35 0.072

СОАС- 35 0,11н A2A - 35 - 0.120

АС SO/2,0 ПА-2
А1А-50 а, озз

С0АС-50 0 .160.37 A2A-50 0.131

З . ш .  /- / 3 6 .0 0 .0 0 Д 5

£ / М ~ 0 /  Ф с р тт 3 5
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Прононсу точное крепление провода 

Ц  на головке изолятора

$ ё т т $
?итков

i j на шейке изолятора

□а!
Конце Зое крепление прободав с  помощью вязки 

щ  Крепление проводов марки 4гАп,АНгАС

■■ vr~=-P  "w 1...-X

M -* 70

Г t N. S ]№ L., j , H 

| |
SSipmtctii

3/ времше проводов нарт А, Ап, Ар АС 
£в ^ fCW

30 Ёутков

Крепление изо/шрвбаннвев пробода АПВ сечениемi6 -2 5 m l 

на ответвлениях к вводам

Провод ответвления
долзкен вводиться в помещение 
вез разрезания.

Вязко проводов осуществляется алюминиевой проволокой из 
монтируемых проводов. v

Ш* ?гд.
Н.хенгр.
run

Вед, инк.

Вондаребt
Со а  мае За jtuujf-
КЛароб

ШаОмоЗуу ЖЦ;

3 .4 0 7 . /- /З Б .О О М Д б

Щгепление првбвдоб 
с понвщь/о безни

Стадии Лист Листоб
P /

селйнотопнш
CfocxScf

Щ В’Р ^ В Г --- ОЬриат-АЗ
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Ведомость
расхода стала на одну стойку, кг

Парка
стойки

Арматурная сталл

Всего
Всего 
npt/Sel 
к сталь 

A -J

ГОСТ.
70884-87

ГОСТ
5787-82

ГОСТ
67/ТЯ

гост
шг-п

fOArf Шг'У m -i БА-Т Ьв-1 гр-ол
С895-1 23.9 -

7.9 0.7 3.1 0,1 28.7 52.2

62.8С695- г - 23.5

1. Допускается армиробаниг стоим C895-2 сталью классоб А~ jyt 
А т-щ .А -У, Аг~У диаметром /2 мм.
2 . Контролируемое напряжение для стали класса ■•

АТ- и  d - 700т а /7000кГс/см V,
Ат- Е  А 'Е  do ’ s o o m a fs w o  кГс/см * /,
АТ-Е, А'Ш d ,:500т а /5000 кГс/см*/. ' 

д Спираль поз. 5  притязать к рабочей арматуре бязальной 
проволокой 5 пяти места*.

4. Заземляющие пробод ники поз. 5и б  прибарить к рабочей арма* 
туре поз. I  после распалубки и поз. 5  прикрепить к  петле . 

s. Верхний торец стойки и концы напрягаемой арматуры должны 
быть защищены от коррозии лаком В Г-577ГОСТ УН 3Г  79 б  дба 
слоя или др. покрытием.

Н к о и т р

СонВасеб
Сшиеби З з : $ № &

ГИП УВироб
Г т .и н м с БмамобН
Оч. имя. Оп&шмвбо

j j o 7 J - m . m o f . c e

СВ95-Г СВ95'2. 
очный чертеж

СтадияМасса МисшГВй
1

Р 750
Лист 7 1 Аисты? 2

СЕЛЬЭНЕРГОПРОЕКТ
ЛТоскба :

£ /0 /5 Р / ОЫ ипт АЛ
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36
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ш
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#.  ̂Не менее mffex Ai/mreS

3.40lf-f36.D0.0fC6
Mz

2

гч ~

74
1
&11 Обозначение Наименование Кол. Срамеч

Лам/менюаиия
*1 в. 407 /- f36. ОО. Of СО Сборочный чертеж 25, л4

Детали
54 3 Спираль

фШгГОСТ6727- SOL z3f5Q[> f 3,72 кг
54 Сегаля

ф№А-1-ГОСГ$7£/-$2, L *635 2 0.39
54 5 Заземляющий проводник

нижний
фЮА-1-ГОСГШ- ш  --то ( 7,f*r

54 6 Заземляющий проводят
верхний
фбА-J -ГОСС978f- 82. L 47Q 7 ОООасГ

вч 7 РровоАОна
2,0-0~Ч~Г0С73282- 74 4 в,б25кг-7п

Материалы
бетон
класса прочности 625f 3'беременные ванные д.гя и

1»

вея СВ 95-!
54 1 фШАгй-ГВтвМП -5600 ✓ 5,9*r
БЧ 2 ФШг-Еь -госпотш 5500 3 5,8?кГ

Зля СВ95-г
64 1 ф10Ат-у!-П1СТШ8Ч-87, L Д500 f 5,9кГ
Б4 2 ФЮАг-й-ГОСПСЯЗШ L =0500 3 X87*r

034 ОТp. бондипеЗ̂
Нхонгр- Со/нйеЗа JT*M- гм%г
run ydcfjOoS

Qn.OMjfc. CmeoMofy
Cm. uhjk. бминоба

3 J o i . f - m . o a o i

д̂ Селезобетоняш стойки 
С  В 954, СВ 95~2.. 

Спецификация.

Стадия Лист Листов
P f

СЕ ЛЬЗНЕРГПЛРОЕКТ
Москва

£Г0Г5-О б Формат М
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30 x TOS
Ч 1

~ ш
-М 3

9500

90

/SO

Ведомостьр^ходс с/пш и~^Годхц стойку. АГГ

Марка
стойки

Арт/пурмая ст а,.*, к г Про- фчл 5-biers

Всего

Всего 
при Вед. 
к стило

/*/

ГОСТ
ю т - н

ГОСТ
Я 8 !-8 г

гост
m i

гост
.am

гост
№376

W t ШАт-Щ/6А4 ЮА-1 6А-1 ПА-т fSp-Jгр-ы Ф40

а,07
CB95-/-Q 23,9 -

0,99 1,1 0,2 ш 4,2$ 0.1 ц з 56,2

вв,вСВ95~В-а - 23,5

1. Контролируемое напряжение стержней для стали масса /г - у/  (о -- 500 мОа, *■
(6SD0 KfcjcM*/' Рай стали класса Ат~\У d  - ОООмЛа (5000 хГс/САГ//

_д 2. Спираль яоз.3 притязать к Верхней рабочей арматуре Вязальной проволокой 
оа горца* стойки, S местах изменения шага спирали и 6 средней части стойка 
Заземляющий выпуск поз б  приварить к стержню /юз .1 после распалубки и поикроп 

к петле- заземляющий проводник поз. 6 приварить к штырю о стержню поз-У, как 
показано на чертеже.

4. Верхний 'горец стейки, штырь, заземляющий ялоЗодник поз б, кроме шайбы и конце -
сои части длиной /оомм, а также концы напрягаемой арматуры должны быть ■зшщшче- 1 
ны от коррозии лаком 6Т-571 ГОСТ5631- 79 в два слоя Ши вручим покаыгйем, ;

5. ̂ бтклоне/fue Вершины штырей от проектного положения (наклон! не дОлж̂ /О̂ реВышатй ]

6 Отклонение от перпендикулярности торцевой поверхности беощшко штыря -к его оса I 
Ш  соответствовать ОСТ Зй - 72- 767-8S 1 ~ |

7. Обрезная кромка Вершины штыря не должна Выступать за край штыря далее, рем на /мм. j 
В. В случав защемления стойки при распалубке следует устанавливать дополнительную j 

петлю диаметрам б  мм. у малого торца, с/лобка I
9 кона0гк и й^тт с- инс7УT6 TO/* Сельэнергопроект" допускается изменение

и ть

Шч.отд. бонда сед ̂
X  ко нтр . Салмиева
ГИЛ ёогплев

Оук.гр. Рчлакова £
Сг.инкс. Огапнода ш

3 . Ш  г- 0 5 . со. о г с с

СВ95-/-а, СВ95-2- 
Сборочный Черте А:

СЕЛЬЗНЕРГОПРПЕКТ
AfoaeSo

i-t o / f -О/ Ф а е м а тЯ З  ;
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to. При отсутствии £7ши класса вт- Ч! допускается армирование стоики 
CBSS-e-a сгальнз классов А-н, Ат-iy, A -F. Ат- у диаметром /2 мм, кон- 
тролируемое напряжение<£-500мПа(faDQк Гс/ст2/. в  Ртам случае 
кл асс стали напряженной арматур ы дол ясен указываться дмарке стойки 
после условного обозначения несущей способности.
it  На действующем оборудовании IOC/26D74-84 допускает изготовлять 
стойки с размерами поперечного сечения, указанными ё примечании к 
та Ы  ттгш т-81 _ ________у ________

З А о и ж о а о г с б
влет

.3

Формат Я4

Ш
вН

?л
пд

А
 Р

ид
пи

сь
 и

 д
ат

а 
Iвз

ам
. и

нв
ж

\ 4 1 Обозначение Наименование Кал. Присгеч.

^руумент аш 2^__ - — -

*) зЛогы зб.ооогсб Сборочный чертезс 4зГкГ~
■ —

Детали — .— —

64 3 Спирала
Ь 8p-j. ГОС TS72J- ВО, L =ШвО 1 4 26кГ

64 4 Петля
ф/гАй'Гвстяшр '-м у 2" 0.56кг

64 5 Заземляющий выпуск /
ф№‘1ГОСТУ?$№, L /730 / /,/к г

64 в Заземляющий проводник
—

фбАПГОСГЯВШ, 1 ■ 900 / 0,0 кг
64 7 Шайба отв. фоо

волосаfa4drocW3'76iL -SO 1 0,07кГ
64 8 Штыре

4)№-iy-r№S7dW;L SOD / 0 .95 к г
64 $ Проволока

1 0 -0 -2 -ГОСТ 3202-74 4м 0,025кг-fa

Ш т т ш лм
беген класса прочтет В 230,3 М3
/теменные данные а W ULпалненай:

для €8957-/-а
64 i ФШ4г-&тют-$/;1 -я т { 5.9 кг
64 2. ФШАт-ыастввтй =osoo 3 5,87кг

Зли С895-2-а
64 i 'йЮАт-й-ГОСттч-т -Ш / 5,9кг
В4 г фЮАт-й-ГОСгтШ/Ь --9500 з 5,87кГ

//селезобетонпыв стойки 
osffs -f- а, е в 9 5 -в -а . 

Спецификация.

ЗА07, А  /Ж  Ж  02
СтидиТХЛист Лио/яов

С Е  Л  Ь З Н Е Р Г Ш Р О Е  К Т
Москва

£УОУ#г.й/^ Формат М
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ir*
'ШСП50
по г J l  < JL л____т. менее б SCO_________Г "  ______ Ьг~. __ 700 » а

~~§г

А -ч

£
Т  . Х ~  А  X T . Х А . . .
ШХШ1А/\ / \  / \  /\  /V  / \  / \  /X  / \  /  W A  / \  / \  /V -J A --X W -V  А  А  А ” 7Ч~7ГГЛ-"А-,"Л  А  7\ Л_/\ /К 7\ ЯNmvnX/ \ /  \ /  V  V  \ / Л /  V / v .  V...XT_V V , V  X

«________  ‘ .________ и_______________ (й
А . л ВУВ

3 г  V  V  V  V  \/ V  лу х / Л /  л /  \/ V  V  \/ \/ V  \/1 

LSOB ___________ • __________________
Б  - 6  j тля / к. Я АаО Кнпптитп 7 ЙлянАrstw/ni

В е д а  п о  с т о 
расхода стала на одну стойкуt к г

Марка
стойки

с в №

ант
орки
pda-
ния

Арматурная столь
гост

Ю88Ч-81

iOJH! ШгйШгд

щ

ш

37.4

WA-1

М О

ГОСТ
S781-82

гас г гост 
mi-юш-ц

5A-I

2.3 41

40- ?м -т

S.1 0.1

Всего
х стали
А~1

94.8
98,6
38,0

Всего

122.9
132,0

132,0

устанавливать аз стала класса A-v/AT-yfф /4л?#, 
ара этом поз. 3 Выполнягь аз стали^плассаАУфЮт 
г . Контролируемое напряжение для стала класса: 
Ат-Ю фПлм В» - 700т о /7000 кГс/сн* .
At- Vi р/Чмм В» -3DО К Па /о 00О хГс/сл**/,
А -1 и Ат-V В» *SOOmaf/SOOO кГс/с**}:
3. Рабочая арматура поз 3 на ласт, /-для  
Варианта Т.

4. Спираль поз. 4 притязать к рабочей
аркатуре Вязальной проВохокой 6 пяти  
местах. .  ,

s. Равочут арматура поз. З/ш/хснюю/ 
приВязать к спирали В дВух местах, а 
Верхним - В четырех.

6. Заземляющие пробойники поз. Sa В  
приВарить . к рабочей арматуре поз / 
после распалубки а поз. S  прикрепить
к петле.
7. Верхний торец стойко а концы напрягаемой арма
туры долнены быть защищены от коррозии, лакам 
ЗГ'Гп гостS831-79 В дВа слоя ала 8р. покрытием.

If. контр.
ГНП
Ст.иннс.

Солнцева
Удароб

С/п.инхс. СгепоноЗа

3 .4i??.f-/35.00.O3.CS

ЯсвАезоБётонная стайка
СВ tos.

ий чартере

Стчдия Мисси МааяМ

р 1180
/хеш /  \ АаспгоВ 3
СЕЛЬ ЗНЕРПЗЛРОЕКТ 

МоскВа

. В/О /В'йУ Формат . АЗ.
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дмп ирщ
 pu/pg п чэпидщ

 ygoi/f// 'дщ

S.

I 3.407.H36.00.03C6
ЛИСП
3 Ы

Хр
Н/

га
Р,*

.. |
Но

Ом
сд

 и
Эа

~и
\8

за
* 

iw
O-

HA

! 1 Обозначение /ja<JM£;Hl3dwf£
Т
0J.J. ф те ч .

cjt* 1 Дотсцменгр&ш/з
$ 3. 407. Л /36. ОО. С З С б Сборочный чертеж L .

Д е та ли J _J
BV_ 4 Сешршь Г

SJф Ш Ж Гт?Х Н Д .Х /№ П '1 3}m *r

м 5 Эаб?,щярщи6 позЗедних 1
нижмий4(0А'ШГЛ$тхт ' V /, 43кf

BV 6 Заземляющий лдсЗадник
6етмФбА-шсг57#-т-зг1 4 № 2*

5V 7 Леюля
р ю м -гсствш . l :Ш 8 1 а4з*г

69 В fJooSofiaxa
гм- о - а - гост3282- 7А 4 {0Д25хг./м
Материалы

бетон масса прочно ста
830 W „3

беременные банные дм йенушениш
для SooooH/m I .

69 i . Ш г-Я-ГеСГ/Ж М /.L 'fDSOO 1 М * С
69 г Ш м > -т№ 8 Ш  L 40500 3 0,32кг

69 3 Ф Ш г -Р Ж г т Ш  1-5500 2 Ш х Г
для Варианта Л

69 { Ш г -Л -т / о т -г /  l -шзоо 1 /2,83кг
69 г ФШг-Л ГОСТЮ2М-8/ L 1(0SOB 3 /2,7/ кг

для Варианта Ж
69 1 • Ф Ы т-ш -ттз Ш о ю т 4 9,4/кг
§1 2 №8т-№0ег№8Ш Л *10300 3 9,32 кг
§1 3 ■ ЫОЯтЖ-ГОСТ10884-81.1 *3500 4 3,39кг

Нач.отЗ. ЕвндааеО
Нмн/пр Солк и е На ~ Л**Д- ОЧМ&
ХИН ЗдаюН
С/n.ONJfC. билОноНа "арШ ,
CmMMjK- С№ Ш«Ф

з м г п х . о о . 0 3

СВ №
Спецификация.

Опедм Аист Листов .
Р /

СЕ ЛЬВНЕРГОПРОЕ КТ *
М оскда
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Щ - - ;• V '• '£*sf
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ШопостЬрасхода стали на одни плоти, кв

Марка
т и т р /

Ярматцрная с то л б  \ всего 
приёед- х 
стали  

Л-1 J58'1гоствт-м
? Всего 

m iracTsm -s^

П-Зм 193 0.23 | 2.1 5 г т_____ _ ?

1 4 ОЬознаиент НаименоВаяие Кол. Примеч.

Сетка
54 / S8-T-WCT 6727- SO. 1 ■ 520 М 0.08кг.
64 2 56-1-ГОСТ 5727-50. 1 * 4зб 4 0,07кг
БЧ 3 58-Т-ГОСТ 5727- 50, 1 -  3fo 4 0,05кг
64 4 56-1-ГОСТ 6727- 80, 1 «250 4 0,о4к&

Отдельные стерж ни
бч 5 S 8 -I-ГОСТ 6727-80, НО 10 0,017кг

54 6 Овтля Ф Ш  ГОСТ5781-82, Ь5Г 1 0,23 кг
М атериал

i Стон класса прочности В25 о.ок я 3

Нзч.отд- Бондарев ̂
И. контр. Солнцева W.MSi

ГНП Ударов

От.инж- Степанова в л и л

3.4o7J-m ao.o4

Опорно- а н ке р н а я  

пли та  П -З и

Стадии Масса Масштаб

Р но
Лист \Листов /

Москва

Z -fO fg -O f Ф арнат  Я З



&
ц- Поз. /
<ч l гю . г/а

Г .. ^  ..... 1
'/ /Н) V. _ . r-j-N

т, л \ ^ Г Т  . Ч-> , , чf 1 1 1 -— 1 i 1 
630/ ----— . —  —  ■■ ■■ -■*

1 1 4
Оболна чение Наименование Кол. Примем

64 1 Уголок 50*50*6 ГОСТ2509-72,1*530 1 f, 92* с
64 2 Круг 18 ГОСГ2590-11. l*3S5 2 0,11кг

64 3 Круг 18 ГОСТ 2590-К 1*300 1 0,60кг .

— -------- —

з А о и - т . о ш
СтадияКасса Маоетаб

Ут.отд■ бондареВ , Траверса ТН4 Р 1о 1:5

Н.контр. СоАнцеба (У/яЯ Аист \Aucmc6 /
ГИП Удароб W t

С Е Л Ь З Я Е Р Г П П Н Ш
Ст-инус. Степано&а Москва

т ----— дя
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i  Лопуекает ся проборка паз. В .
2. Накатка на конце ш . 2 т  ГОСТ Ш381- 80.
3. *‘flpu изготовлении траверс для прободного 

ввцрния размер принять 225 нн.

1 1 1
Обозначение Наименование Нак- ИриМёЧ,

БЧ |
/ \ Уток50*50*4 пзетвшя, ь4зо .4 fjS/хг

64
-------5------------------ ---------------------------------------------------

г  ] Hpg&iB ГОСТ£550-7f, L‘3552 Oj 'Нкг
i  i

е̂~- t
Иач.отд- Бондарев ̂ >
Н. контр. ОоАнцеёа пт
гип Удаооб р *4

Ст.инус СтелатВа ____

Траверса

3.4Q 7J-m .Q l82

7Н2
СтадияМасса Масштаб

Р
!

05
Аист \ AucmoS i
С Е Л Ь З Н Е Р П Ш Е К Т

Москва

Формат



Накатка no концам поз. 2  no ГОСТ18381-80

1 Обозначение НаимемоВание Кол. Пропей.

'64 1 Уток 50̂0*4 ттш-тмт 1 1/3 кг

64 г Kptjt® rOCTSSSO'li. I.'63S 1 10кг

ОСТ 34-72-645-83 Сварные шбш ОМкг

Иач. зтЗ- 
И. хвнтр.:

Бондаров t 
СолниеВа

run УдаааЗ з & з ,
Ст.шзк.. Била нова<
Cm. иное. Степанова

3 .4 0 И - Ж Ж 5

ТраВерса ТНЗ

Стадия Масса Масштаб

Р с. в 1-5

Лист [Листов 1

СЕПЪЗНЕРГВПКЗЕК! 
Москва

Формат S i
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Накатка по концам поз. / по ГОСТ /8 3 8 8 0

1
1 «

I Обозначение Наоаенобание Ш Граней

64 f Xm isrocrmo-v, l * its f fjSicr
54 2

гост m s -W ~ --------------^
Ыт50‘50‘4т т -Щ --«1 4 QJ2xT

3 Ssjt MO*25 / 0,03 XT
4 rocrso/s-Id ----------------- 1Гайка MW { 0,0/кГ

осгз</-72^бн~л---------- Сборные шбы a of

3. 4 07. A  /380/. ОТ
СтадииAftfcco МасштаЬ

TpaSepca TH6 P /,з Г 5
Аист \ А исто 6 /

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ
Москва
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I I«п 1\ Обозначение КаиненоЗание АЬ. фтеч.

59 / Угм/сдОЗШ ватзи >ж 2 2,&*г
64 / Пдлрса 70*9ГОСТ/03-76, L * 70 4 €,/9*г
БЧ 3 fa t в2д ГОСТ2390-7/, L *SOS 2 /,Т5*г
54 4 ЦтВгвпсш ятш  •■№ г 0,90 к г
БЯ 6 РаА0Св4б*ЗГ6СГ/03-76, L * /О 2 аоокг

6 ГОСТ 39/5- 70 Гайка Н20 8 0,06к/
ОСГ 30 - 73- 60S S 3 Сбарше сабо/ \ 0,/0кГ

3.407./-(36.09.03

Крепление плиты 
Г4

Стадия /Гасса Насшгав

Р  ;W.7S f'S— ■—
MtW.or8. l >—
М.конгр. tСолмиеда fed . W/«j8 Лает 1 Листо61run .Ударов

СЕЛЬЗНЕРГППРОЕКТ :
Г/оскбсг

дед (/аж. i'Нти/мода*
On.u/tjc. LУепаново &ЮА

£М/£-0/ .....!&р*ая 36„...$г-\
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V

-1

<3

1 i Овознаиеме И си м егсвауи е Кол. Орияеч.

'бу / Четок90*90*6ГОС№0972Л 026 7 2,7/*Г
sy ; Ъ тв о * ш те гв ш  ?ц з?5 { 2,7/к  г

' БЧ 3 ‘ Цуг820ГОСТ2590-7/, 1 --280 { 0,£/хГ
БЧ 4 КругВ20ГОСТ2590-7f L 480 { 0,44x7

5 ГОСТ Ю90С - 78 Ш в е  20 8 0,ПбхГ
S ГОСТ 5 9 /5 - 70 Гайка гг 20 9 0,06хГ

#0j№&
8.*0#Г£

.Г У Л

бамЗарев
Срнуйева
Удагов

$Jg.wx\ Шлимовач 
ГУиажЛ/Урлауова

g g p
^ 4 L . w-m

3 A 0 7 .H 3 S J 9 .0 f

крепление ригеля Г9Г5
СтаВаоAfaccaWgcwraS

Р 7,2 PS
/ист I /аста в 7
СЕШНЕРГОПРОЕКГ

МоскГн

Форасю 84
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Н а ка т ка  на конце поз. 2 по ГОСТ /8387-80

J Jj

--------- j
Обозначение .

i ' ■■" |

Ниамеяoffawe От. Spumy.

БЧ / ffcma&50rocT/me,L -5M / /,37кГ
-54 2 ГОСТ f8387-80 Штыре /0-70-/7-25 £ О.ЗЗкГ

3 ГОСТ 7798 - 70 5пл/п Г7/6*240 / 0,4! кГ
k ГОСТ S9/S- 70 Гайка АI/O 2 /2033кг
5 ГОСТ /7377- 70 O/aOSa /О 2 0,07 кГ

3 A o 7 j -f 3 s :o 3 .o t

Нач.огд
f/.XOHTP ■
ГИЛ

Сго. ом Г

6 0 x8 0 0 0 8

СоАниедо
Ударов
Оп-еоаг/ове.

Crgduff̂ gccaWgau/ae

О га лоба к  О Г З

vgSrtgcca |oft

\ 2.6 | {:5
/дет 5 вистов f
СБЛЬЗНЕРГОЛРОВКТ

Москва

270/8-0/ Фэрпат 54
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1 ! 1 Обозначение Наименование Кол. Лримгч. ,

5V / Уголок 50*50*4 r0CT5509-V.L*t4SL 4 4,2?
Б9 2 Уяиок 50*50*4 Ш8509-Ш*Ш 4 092

64 3 Круг 16 ГОСТ 2590-71. 1*205 8 0/47

6V 4 Круг 6 ГОСТ2590-71,1*500 1 _ 4 *  j
5 ГОСТ 7793-70 Болт 416x250 4 о ,Ш

3 ГОСТ 5915 -70 Гайка М16 16 0,033

ОСГ № 7 2 -6 4 5 -8 5 Сварные, ui&bt оМ
3.407.1-136.13.01

Надставка ТСЗ

Стадия tМасса МааштаЬ

Р НО

Н. контр. Солшеёа £*л**в- ч т Лист \ Листов f
ГИП Я данов few ПЕЛЫНЕРГОПРОЕКП j  

Москва
Ве&шж, Ылимович

_ — М / ^ / — Формат  ЛЗ
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Поз. /

2'от 8- ФИ

*2f

1 ’
)
4 ~

У

1

/80

/97
Поз.З

70

8JL /?5

2* 4зс
Паз 4

I
1 1 Обозначение Наименование Пак. Приме1/-

64 / Полосе /2о*5гасгтШ'-бз$ ■ / 4 9/ кг
БЧ г Г/ОЛОСа 69*9Г0СТ/ОЗ-70.С '-226 2 П,9бкг
БЧ 3 Голоса 78*5Г8СГ/ИЗ-76,1 -* 70 г ОТ ЛОЗ- /
БЧ 4 Круг 820ГОС72990-7/ L -- 340 2 0.84 кг
64 5 ЧШМ 78*70*5ГОСW№ 2p№ / /,93кг

6 ГОС7 /798‘ 70 Болт /120*240 / 0,62к Г

7 ГОС Г  S9/5-70 Гайка ,420 3 аОБкГ
Г7СГ30- 73 -603-83 Сварные швы 0,34 кг

_ _д

Nav. от О- Бондарев
н. контр. СалнлеМ \Н ^ < - QtWi
ru n УЗароЗ Пр и

веЗ-иннс. ШлиноОоч ffU L/e
Сг-г/ннс- СлгеоанрОа сЗнан

3 A 0 7 h fS 6 .0 9 .0 2

/ф&ме/ше лоЗ/соса У /

Сге/8ао Массе/ Мошт&З

Р /0 ,0

2ост 1 Aoc/voO 1

СЕЛЬЭНЕРГаПРОБКТ
/Поснви

£S0/<f -O f  Формат ЯЗ
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Обозначение Парна 6, мм £t, МП бг ,лп
b.Mcr

Шерт Массе,*r
3Mf-f36.0t.03 XW 16 190 220 . 7S .626 1»2
3Mt-t3s.of.oe Xff 16 m 220 . 7S 64s 1,2
зЛпнзб.оз.ог X/2 16 ISO 26D BO 746 1,3
3MV-t3S.03.03 x/S 16 245 27S BS 790 14
з т п з о ж п Xfi го 230 45S 40 1135 3.0

89

i 1 1 Обозначение Маиленобание ХОА. Примеч

A3 3Jd7.f-f36.at. о з Холит X Ю
5V — J

2
Kout tsro cm so -v  L -S25 1 1,0 кГ
Гайка Л/6Г0СТ5915-70 3 оаззкг

3 Шайба 16 ГОСТ 11371- 78 2 0.01 кГ
A3 3.407./-/3fr 01-06 Халит Х11
sv 1 б ш  15 ГОС72590-11. L-64S 1 /02к/

2 Гайка т . гост 59(5-70 5 О.ОЗЗкГ
3 Шайба 16. ГОС Г11371- 78 2 0.01 к Г

A3 3407.t-f36.03.02 Холит X/2
6V 1 Круг 16ГОС72590-71. L -'743 1 1,18 КГ

JL Гайка М /6 т ег 5915- 70 3 0,033кг
3 Шайба 16 ГОСТ /и м - 78 2 0,01 к Г

A3
64

3.407.1136.03.03 Холит X 13
i бои г 16 ГОСТ8550-71. L ̂ 796 / /2 5  кГ
г Гай на /116 ГОС Г5515- 70 J 0,033кГ
3 Шайба /6  ГОСТ/137/- 78 2 0,01 к Г

A3 3.407. i-i3S.OS.t7 Халит X /4
64 t Нррг20ГОСТ8590-7/. L -HJS / 2.8кГ

2 Гайка Л20 ГОСТ 59 (5 - 70 2 0.064к/
3 Шайба 20 ГОСТ11371- 78 2 0.02*Г

3A07J-f3G.Ot.03
СтадияЛессаЛ еси/г eft

Ноч.отЗ- бокдеоеО j— Холу/т Х10,хц/12, xi3, XI4 Р Г5
Н-хтгр- СолмиеЗа ~ /ист 1 Аист об 1run Удадоб fez. СЕ ЛЬЭНЕРГОПРОЕ КТ
Гг- мкс. СгелакоЗа Маскба

. , 8/0/8 ”8 Г  . Формат 53
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Март £,т £itm

Х(5 230 230

Я(6 200 200

s.io7.f-f36. гг. о г
Kpt/г В10ГОС!2JS0-V,L -SS?
Гейм MW0CT59/S - 70

Наменобйние
Xcwm X/5

ХОА.

0,4-2 кr
О, O ffкГ

Ш ви f a  Ш Г О С Г/Ш - 78 0,00far

1407. О /36.22.03 Х а ла т X fS

% г В/ВГООГ25S0’W, L '-SB? 0,37кГ
Гшв MW ГОСТ0ff~ w qoffxf
Швиfa WГОСТ f/J 7/- 78 2 0,08far

3.407. O f36. 22.08

Хсмулпь? 
XfS, X<6

Стадия Масса Масштаб

Р
0 ,5
0 .4 {'•S

Л и с т  1 Л а с то в  /

СЕЛЬЗН ЕРГОПРОЕКТ
М осква У и

в. 
ti'/

wd
/t\

fod
m>

C£
> и

 да
тс

пВ
зо

ле
ат

в.
,

90

1 ОбЬзтчемие Иоомеиобоние ffffx. Ортел.

m ! ГшесеЗ‘50Г№1ВЗШ ‘S& f f,34
64 2 яруг е forcerгш-П' l ■- m 2 0,63
*4. 3 ОтсеШФгттнбХ - т f • /,29

4 Гайке /1/6 Г0СШ5-7О 4 0,033
ОСТ 30-72-695-$$ С верят ш Зт \ OJO

Нач.агЗ-
Яхонта •

баидарев
Сши.ева .0!***~$

3J07./-{36J4.0f

Холут Х24

Ставокмасса MdcwreS

Р 4,7
Ласт 1 Ластов /

СЕЛЬЗНЕРГШРОЕКГ
Москва

гил Шаров

8еЗ. ФогсШТшмйвич

270i£~pf Формат JM
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Обозначение ОооменоЗонг/е

вч kfrt/г е ю го с тж щ  -- т 0Л7*г
54 flmca4<$5rmffl'75,L *3f0 0 ,ез*г

ГОСТ 1198-10 Балт ГН0*30 0,03 кг
ГОСТ 59fS -70 Гайка г?/0 0t0/f*r
Г0СГ//37Г 70 Шайба 10 0,004кг

rfdv.omd.БондаоеЗМ.квмтоСолте&а* or.an
гмп УйаообСт.мж. ГманоЗа i

Онжен. (&аб<}ц/*им

3A07J-f36.24.03
Стадия Масса масштаб

Х о м у т  Х ( 7 /,г t s
/чет  I J t/cmag /

метшрккг
Mac/riet
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141 О бозначение Наименование Коа. /Гримеч.

БЧ 2т  BWГОСГ2590-7/, L -- 797 { 039* г
64 г Um oeif'M OCHm s.L’W { 069кг

3 ГОСТ 5 9 /5 - 70 Гайка п /0 2 0,01/кг

4 ГОСГ //3 7 !- 78 Шайба /О 2 0,004*Г

3 .4 0 7 ./ -/J O . 9 0 .0 4

Х о м у т  X  2 2

йпадив Macea Mdcwrdo

P 10 0 5
Ноу.отд
а.хомтх. йм/шево

P*-
Я/aft /lucm | А остов 1

ГИЛ' 
Си. t/HJfc.

Удиоов
ОшоноАо

M l .
i.puw& СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ

МоскваИнхен. Kcf.4d6cfUfkHK& U L

Формат 9“
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./Н
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£ 1 Обозначение Наименование Ат. йримеч.

64 i Лот* 560 гостW3-7U-СО 2 0,10кг
64 г Ррув5ГОСГ2590-7/, LMOOO 1 0,22*г

ОСГ34- 73-64S -83 Сварные и/вь/ 0,03*г

З .Ш . /-/JO . Of. 0 4

Нач.стЗ. 
ГИЛ 
И-хомтр. 
Cm. и ох.

БоидаоеС
i%zadL_
COAHUSCo
Степанова

П р о в о д н и к  ЗП  2
[один метр/

СтадомКисеи fiacumtSL

Р 0,5 5 5

Аист 1 Аистов /
СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКТ

C/octSe

2/0/<f-0f Фархат 'О О
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i 1 1 О Я Ь зн и а е н и е Н а и м е н о В и н и е Я р и м еч

54 / fy t/e  №WCRSM-7f£ -747 f а,4бкг
64 2 /7 w a J $ *S 0 /V c r/m 6 ,L  *S9L f 1 ,0 6  кг

64 3 П т с а ы т с т з -г е р  = n s { Q,38«r
64 4 к2ц *в б П }ст р я -7 /л  * m 3 0 ,О 7 *Г

f ГОСГЗР/S- 70 Гибка rr/o 4 0 ,0 1 1  K t

6 ГОСТ //37/- 78 Ш а й б а  /0 2 д ,Ш к Г

ucrjp ~7P~ -83 C S ap m e ш бо/ o.os*r
3 m i . /за. 2 3 .0 2

Кронштейн РЗ
Credo*/facetу Масштаб

P 2,7 яю
faf.ard

1•i&

К-КО ИГР• Ошиё&г*' ff»JS бает 1 /etcmoSf
ra n Кбаосб СЕЛЬЗНЕРГШТРОЕКГ

Мосхбсг
Cr-Mtc. броаобс <Hvj/ce/f.Ш й ё т ** ШЁ.

JA/О.Л/ Cbartnm ЛЯ
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I41 Обозначение ОаименоОание /Гм. Примеч.

БЧ / Шн-г5*г8гоетог-75,ьЩ 2 /0.5*г
БЧ г фуг ВШГОСТ2590-77 L■ 700 / О.йЗкГ
БЧ 3 7mafS*6№CTW'78,L ̂ 58 / /кГ-
БЧ f ЧтсоШГОСТЮШ, L чоо 1 0,05*0
БЧ 5 ГоАОсс Ш TOOT/0308, L 7/00 Z О.ООкг

6 ГОСТ 7805̂  70 бйягп M5»2D 4 0.0 4 кГ
7 ГОСТ 59 /5 - 70 Гайка м/О 4 О. О//кг
8 ГОСТ 5970- 70 Гайка М5 4 0.009кг

9 ГОСТ/7377-78 Шайба /О г 0,004кГ
ОСТ 30 -7&64S-83 С8арнь/е ш8& О,/кг

г
Нач.огд. Бондаред
Н-контр. Солнцёда * wwn
ГУП //Зарод

Станж- БиАаноОа t
Инжен. KctAcfFctmu//

3 A 0 7 .I~ 1 3 6 .2 4 .0 5

Н ронш тейи
П З Аает t Aoc/naS f

[ЕЛЬЭНЕРГОЛРОЕКТ
T fo cxA q___ _

2/0/8-0/ Формат ЛЗ
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J41 Обозначение s Паааенованис вол. Лронеч.

sv t

$£ii$1

i /0,2 кГ
БЧ 2 Труба H-2$*2,$rGCT3252-75,L M2l f 0,25кг

3 ГОСТ 8954- 75 бурта короткая Ц -25 f О,/55* г

З . Ш /-/3624.0/ь
.

Стадии Масса Масштаб

P ta s i:W

V14
СЕЛЬЗНЕРГИПРОЕКГ

/iockSa

Формат Я 4

i

I4i Обозначение UuUMSHoSaHOt Сол. Промеч.

M f 3.m./-f3s.2«.of Труба fH t /0,6*г
6V 2 Imca i‘tsrocr№ ' 76, i --too f в 05кг

&СГ 39-78-695-8$ Сварные шва/ 0,034кг

3.4q 7./-/36.2402

Труба
П 2

Стада* Mtfcca Масштаб

Р /0,7 f:tO

СЕЛЬЗНЕРГОПРОЕКГ
__ M o kkta  ■■

240/S'P/ Фэрпат M
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болты  поз. /4 устана&л ибо mb 6 скебе /юз. б  перед 
приборной ее к корпусу поз./ v>

1 I 4 Обозначение Наименование Кол. Примой.

64 1 /ист 2*608*1590 ГОСТ 19903-74 /■■ 10,55кг

БЧ г /ист 2*217*30 ГОСТ19903- 74 Л г, г  кг

54 3 /ист 2*250*510 ГОСТ19903- 74 1 4,9 хг

БЧ 4 /ист2*475*569ГОСТ19903-74 / 4,2 кг

БЧ 5 Полоса 5*30 ГОСТ 103-76, /-*5557 2 0,89кг
54 6 Полоса 4*20ГОСТ ЮЗ-76,6Ж г 0,24 кг

БЧ 7 /ист 2*70*fs4 Г0СТ199ОЗ-74 г 0,17 кг

БЧ 8 Полоса 4*20 ГОСТ т-76, 1*46 г . 0,03 кг

БЧ 9 Круг Б6 ГОСТ259Q-71 ,Ш 2 ' 0,815хг

БЧ Ю Труба И-В5*28 ГОСТ3262-75,1*62 1 0,13 кг
Н ТУЗб -1447-776 Гайко заземляющая 1 0,023кг

12 ГОСТ 8968- 75 Контргайко 25-Ц 1 0,08 кг

13 ГОСТ 7798 -70 б о лт МЮ*4о 4 0,037кг
14 ГОСТ 7798 -70 болт 778 *25 4 0,015к г , .

15 ГОСТ 59/5 -70 Гайка 7Н0 4 0,011кг

16 ГОСТ 59/5-70 Гайка 718 4 0,005кг
17 ГОСТ 11371-78 Шайба 10 б 0,04кг

0СГ34-7г-б4Г-8$ ибарные и/8ы 0,5 кг

з / ш - т г ш
Лист

2

л  ГГЛ/'Г/ Формат '
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I 1 1 Обозначение | Наим&наЕание кал. Лринеч.

еч 1 [ Труба Н-г£*гегтш-75,Ш б5 / / Ш  кг

2 ГОСТ 8968-75 \контргаико 25-Ц / 0, 08 кг

3 ГОСТ 8954 -  75 \ Муфта короткая Ц -25 /. 0, /55кг

ъ А о 7 . (-т г 5 м

Труба Я 2

Стадия Масса Масштаб

Р 13/ /:/0

hem \ Аиста 8 /
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1

1“  ' ., Ш
Марка изделия и кол. 

ма навки

. Наименобание материала

и единицы измерения

Код
Марко  изт 

на
елия k
"2££i

’J кал.
f ■ ...

Нацменокwue материала 

и единицы измерения материала. ед.

am. 8
§
5

«м1

S«г
*>•

j материала ед
изп.

01 Пк1 Щ
К1

W

1 СталЬ сортоВая ко метрик- 1 1
,

Lvpmooou прокат ооыкнооен- -------- ----- -
с* MQifO качестЗа 093000 2 цианная 095000

ч 093000 т 2,5 2,4 // 52 3 Прокат из стали цглеродистси _____1—

4 PmrtAh rtrû mruталона /глПГГП А-Ш K2. 033004 iso - 2Z5 - 4 общего назначения с пределом теку-
. f

22,9
5 093007 т 2^2 50,5 — — 5 чести 0.02 МПа [23кг!ммгд, кг 095003 166 12,9 85,5 13/6

g 093000 т 2Д2 25, / яг б Итого стали сортоВай канструк-

т 25,9 52,4 32 7 ционнои В натуральной массе, кг 095000 т 12,9 25,5 43,6 22. S
Г -г—1

* Л лмм СН!ГЛВ ЛЯ /W)« 8 В том числе по укрупненному сортаменту - r r i® - 
s

W ПЯЛГу lUU/lc ЯЩ. Vft iff£7гТ/7мг7у (,Ць/ 
ЯЪПМ&ШТЯП' 9 Стало крупносортная, кг 093100 I 165 4,5 9,0 4.1 2.2 j  

“ 77'19
т

#»(УгУ(,Ш 9 Гу »
PfTtOAh №РАКПГПП1Т}МН& jf да 093300 155 255 52,4 25. / а г 10 Стало ергднгсортная, кг 093200 166 — _ 14 t *  I

ш
tf

W'rwni/ rRC/iî yĵ i/̂ r //Г7ыД¥/ Л в 
M&fnttAAni f Щр(С>А1 Ш ПГ*ШЫША&ЪШПЭП и Сталь мелкосортная, кг 093300 166 8.4 16.5 8J

~ i* 9

№

$ /&WV̂ Wwwiŷ ŵ  Cv -
жшыгшрш/« fM&mua&j J 180000 12 Металлоизделия промЪШённат _ —----_ ■т~ ^ - -

44
ftwv<rTV TC/?yjw { r/cw#ww//
ПпгЛпАПкТТ ttifirtAhurtB i4t Ш$Г&ПРАА*ПГ7- 13 назначения (метизы) т  ооо

1 p 7^
Ж

f/̂ lAWuAu 1г/АДг1Шид ГГи̂ иубЛС/Л/ 
гЬиЧПГКА пЯЬНГиППРННПЖ 1ГГШРГЧППП Ж9 Ik НаплаВленныи металл, кг 1270Q1 165 0.4 0.4 0.4 q.i  t

1*4
4R

&/Vw/*AJ7t yww/A/1 VUCr7''UW «Ulbwnw/il»»
JB./ 127300 166 д/ д з 2.5 2,0 45 МетизЬ/ гостироВанные, кг 128000 466 оА 0.7 1.5 4.6 j

19
т

4/ F
Швго металлоизделий промыт-

16 Цтого металлоизделии промыш- i

165 3,1 дд 25 2.0 17 ленного назначения, кг 420000 166 0,5 0,8 Ь6 v  !
n ленного назначения, кг 120000

M l 18 Цтого стали, приведеннаиfp r/nstjtt пт /АЛ'/ЛУ/?/ /̂Fvf/T/w/ jt*7 DQ3D00 т в ы /225 4j,2
•G
to

ULe&J Очини* niMUGUCrtnUU*A/rwCС у /ri 
ПпылапмН tt&M&tJff? frfeGJT/J да>

bWl/y V*
573113 166 120,7 2i?4^ п о 19 к стали класса Cm. 3  . кг 093000 166 43,4 26ГЪ 45,2 24.6

w
m

//(ВтглипО uSrt&ifii П  9UU* КС
Цемент, приведенный к марке

132,3 24^5. 545 а,1_
81 м4оо. Всего, кг 573112 166

82 десок строительный гтиподнЫи, м* SJHia т М - _М _ 0,1

83 likSenb, м* 571110 113 а з Д/ o L ~

ш ш к

гип
6оидареё_
Bowueia
ЦЯпппА Ч & -

9?т

3jO7J-0S.QO.OO. РМ
Стадий Лист 

М  4Ведомость расхода 
тгоериолоЁ

Аистов

С Е Л Ь Ж И Т Ю И Ш
Маскёа

2 4 & /& -0 / Формат АЗ
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