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Обозначение Н рим снобание Стр

Содержание 2.3

_____з .ч о у ./-н е  то Техническое описание 4

~~~ЛрС7.1 -/48 • в001 фундамент ФД-1 аз плат 5

--- ^LO?.f -148 .Ш 2 фундаменты ФП-2, ФП-3 аз плит 6

--- -1^ 7 ./ -/t/g ./-00: фундаменты ФП-4.-.ФП'1 аз плит 7

-~~~^Ч07./ .(48 .1-00li фундамент ФЛ-8 аз плит 8

-(48 • 1'DDl фундаменты Фл-1... ФЛ-д Разрез 1-1 $

— ~Aj^7 ,( .(481-006
Фундаменты Фпч-.. ФП-д. Крепление (0
рельса к плитам нел и п ф

- (48 -1'00'i Фундаменты ФП'ОФпчо аз плат  ̂ и

.(48 -1-Ш Фундаменты фл-9. ФП- /а Разрез /*/ (2

-----iL jtp? ./-/48- f-ffffS
Фундаменты ФОР ФЛ-Ю. Крепление 13
рельса к плитам НС Л и ПФ

----~~^^07.( .(483-010 фундамент ФР-п аз плит м

— ~ Л ^ 7 . / - /t/8-f-m фундаменты ФП-12.ФП-13 аз плат 15

'—-Л ’^07.( .(1/8 •1-012 Фундаменты ФЛ- 14. ФЛ- 1Р аз плат (6____

~—ЛЧ0Т_, / , /vg . /. дЗ Фундаменты Фп- //... ФЛ-15 Разрез Н 17

3. ЧС7, ( . (48 .(-ort фундаменты фР-Н-. ФП-15 Крепление 18
рельса к плитам нел и РФ

" — -^Л°7./ -(48 ■ 10(5 фундамент Фп-16 из плат 19

-----^ i£ 7 ./  -/VS ./-0/6 Фундаменты Фп-16. Разрез 1-1 ........ . 20

~ - ~4Jt07.f-/i/8 -/-on Фундаменте/ ФП-1 • •• 9П- /б. Узел 1 21
-----^ $ 2  •/ - /vs -Ш Фундаменты ФГ-/~ ФГ-/2. Узел 1
- — 14°7 ./ -/48 ./-0/9 Фундаменты Фг-1. ФГ-2 из под намни eat 22

~— >^2?. / - (48 •1-02Cфундаменты ФГ-З.фГ-4 из подножии коА 23

---- $J!0_7./ ./42 ■/№фундаменты фг-5,фг-6 y j подножиикоб 29

——’L v o ? . / .  / 42 ■ eon фундаменты фг~7,фГ-д из поднажникоб 25

-— -ЗЛ 077  -148 - H2i Фундамент фг-1 ...ФГ'д. Разрез 1-1 26

-----4^07./ .(42 -f-m фундамент Фг-9 аз подножникоб 27

./48 ■/-/>&Фундамент ФГ-9. Разрез /-/ 26
L — Л^£7./ .  /48 ./-026 Фундамент Ф Г-10 из nod нож накоК 29

Обозначение, Наимш бание. Стр.

3.407./ .шRjz.021 фундаменты ФГ~ И из__подножнако6_— 30
31

3.407. 1 -14 8. 1-028 fth/иЛпмрнт ФГ-1П ФГ-11- Разрез 1-1
323.407. J •(48. 1-029 

3 407 / .mP>-1~030
Фундамент Фг-(? из подножникоб
фундаменты фгЧ2. Разрез 1~1 33 »

3.407.1 -148. ВОЗ!
3.407.1 - /48 -1-032

Финдамент ФС-1 из cBapL---- -------- 34
ту* ни.---- 1—L-----— £ .
фундаменты фС-2... фС-ч из сбои ЗУ

36
373. 407.1 - 142.1-033фундаменты ФС-5- ФС~ 7 из сбор-------

3.407.1 -148. 1-034
3.407.1 -/42 ■ /-033

гЬпиЯпмрнтм Фг-8... ФС~ Ю аз свай
Фундаменты фс-1... фс-ю. Разрез /~/ за

393.407.1 ~!48 ■ 1-036Фундаменты Фс-и... ФС-13 из cSaA------
3.407. /  -/48 ./-037 Фундаменты Фс-и«. ФС-13. Разрез 1~1 по
3.407. f -(48 -1-038Фундамент ФС-14 из свай 41

3.407.1 -148 -1-039фундаменты фС-15 -  ФС-17 аз сдай 42

3.407.1 - 148 -1-040Фундаменты ФС-18»»ФС-2Д из сдай 43
3.407./ -/48 ./-Од/ фундаменты фс-14 ФС- 2Q Разрез 1-1 44

453.407./ - /48 .1-042Фундаменты ФС- 21». ФС- Z3 аз сдай
3.407. /  - т . ш э Фундаменты <PC-z/.~<PC-Z3 Разрез Н 46

3-407./ - 148../.0ц Фундамент 90.-1 аз цилиндрических 47
Фундаментов

3.407. /  - /Ч&.Ш5
Фундаменты ФН-2. ФЦ-Зиз цилиндрических 48
Фундамента//

3.407. f - 148. /-ом
фундаменты ФЦ-4 фц-5 из цилиндра■ 49
ческах Фундаментов

3.407. / ‘148.1-047
Фундаменты ФЦ-6. фц-7из иилиндриуес- so
ках Фундамента^

3.407.1 -148 J-000

Содержание
Лист

энЕРГоевтровкг
w-Западнот Ленинград
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Ol означение, Наименование Стр.
j  Hoi./ -1Ч8-1-М8 Фундаменты Фи'/... ФД- 7. Разрез JzL— Sf

3.407./ -/48./-049 фундаменты Фи-8 ФЦ-9 из ци/шндрвчест 52
фундамент/)

3 HOI .t • 14%.1-050 фундаменты ФДб.ФД-9 Разрез 4-1 S3

3.401.1-148.4-05!
(фундаменты ФД-ЮШ-П из цилиндрически so
Фундамента5

3.407./ -/48-Ш2
фундаменты Фи-12.Фи-43 аз цилиндра- ss
ческах Фундамента//

3.H07. /
В i J? «5? § SB

чес них фундаментов
3.407./ •/48 ■/-/&> Фундаменты Фа ю»- ФД-45. Разрез Н 57

3.407./ . m  /./-ax
фундаменты ФЦ-Ю. ФД-П изцилинд- 58
рических фундамента//

3.407./ - m  Ш ФчндаментыФи-ю.Фц-а Розоеэ-7-/ 59

_ 3. 407./ ./4Z.1-DS7

фундаменты ФГ-1»-ФГ-7.Феч..фС'10,фЦ'4*.(рцт/ 60
Крепление рельса к балке

_3J/07./ ./48 ./-Sfi
фундаменты фг-р фс-н-фс-13. т-8, РМФг-з 6/
Крепление рельса к далее

.( -/V8

фундаменты Фг-ю.Фг-п ФсчЬ-.ФичощУО.. 62
Фу-15.Крепление рельса л далее

-_-ft/8 -f'M\ Фундаменты ФС-4... ФС-23. Узел 1 63
— A i 4 0 7 ./ ./V8./m фундаментыфц-1„.Фц-п Узел!

-U f07./ -1 4 8 .Ш--idt07./ -/48.1-061
Анкерные устрайства А-4-А‘3 60

Анкерные устройства А-4... Р-6 65_i-Hoi.t -щ&.пт Анкерные устройства А-7- А -9 66

О бо зн а че н и е Н а  и м е н о в а н и е Стр
3. HOl.f НУ8 . h065 Анкерное чет п аи  cm3 а  А - Ю 67

3.407. / -  / 4 8 . 1-066 Анкерные устройства А - и .  /7- / 2 6Q

3 .4 0 7 ./ - / 4 8 - ( -0 6 1 А н ке р н ы е  уст ройст ва Д Ч З .Я -1А 69

3.407.1 - /4 8 -7 - /1 6 8 Анкерны е уст ройст ва  А - /5 ,А Ч б 70

3 . 407. / • /4 8  t-869

Узел у с т а н о вки  хомчт а для  кр е п -

11
л е н и я  полиспаст а  н а  и и л и н д о и -
ч е с ка м  Ф ундамент е

3 .4 0 7 . /  - / 4 8 . 7 'D7°

У зеп  уст а н о вки  х о м у т а  Л а я __
кр е п л е н и я  п п л и с п а с т а  н а
поднажнике  и л и  с в а е

3 A 0 7 j  -  ( 4 8  * *~0H А н ке р н о е  уст ройст во А -47 72

!

3 . *1 0 7  J  - f t 8  J - О О О
йш

2
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6 настоящей Выпуске разработаны конструкций ерунда 
ментоё под транедзорма-поры напряжением НО... В00кв.у ус- 
тонаёлиёаеные на понизительных подстанциях.

в  Общее название конструкции срунданента яод трансфор
матор £ ходят следующие составляющие'.

... опорная конст рукция - фундамент, на который н е -  
посредст венно уст анаВлидоет ся трансформатор••
-  масию прием ник, ё  кот оры й ели дается масло при иВп- 

рио трансформатора;
-анкерные ycmpoucmBafHKoppj для перемещения тран
сформатора ори его установке и ёыкатке.

Опорньге конструкции - фундаменты представлены В допуске 

В следующ их Вариантах:
Ф/7-из сборных железобетонных плит, у  клады баеных на 
щ ебеночно-пес чаны и балл ас  Г;
Ф Г -  из борных железобетонных ,фибодидных"подножии ко В; 
ФС-из сборных железобетонных сдай/
Фц- ив цилиндрических фундаментоду устанавливаемых ё  
сёерленые котлоВаны с последующей обетонироёкои пазух. 

Ликерные устройства (якоря)разработаны Вследующих Вариантах:
— U3 Цилиндрических железобетонных труб, устанаёлиёде- 

мых д  сёерленые котлоданы;
-  ив сборных железобетоннь/х падножникод, устанодлидсе- 

ныес В копаные котлоданы с Вертикальным и ПОКЛОННЫМ 
положением подножникад:

Выбор конструкции уэунданентоё под трансформаторы В  
каждой конкретном случае определяется В зависимости от 
ер унтоВь/х услоВии площадки строительства, от номенкла

туры сборных железобетонных элементов, применяемых при 
сооружении Всей подстанции от механо Вооруженности мех ко

лонны, которая осуществляет строительство подстанции.

_______________________________________ ц
За относительную отметку 0.000принят уроёень планировки

подстанции В месте расположения фундаментов пои транс
форматоры.

Отметка голоёки рельса принята Q M fпри наличии лут^й пе
рекладки] и 0.794Спри накатке трансформатора с трейлера при 
помощи шпальных Выкладок)

При Варианте фундаментов под трансформаторы из плит 
рельс непосредственно крепится к плите.

В остальных Вариантах под рельс устанавливается металли
ческая балка, которая В целях защиты от огня при at 7рии 
трансформатора должна быть обВалоВана слоен щебня.

Песчаную подушку при Варианте фундаментов из плит Вы
полнять из крупнозернистого песка слоями сО-ЗОсн с тщательный 
уплотнением каждого слоя до плотности

Обратную засыпку котлоВаноё при Варианте фундаментов 
под трансформаторы и анкерных устройств из подножникад про
изводить ер уНтан слоями сб-дОсн с  тщательный уплотнением 
каждого слоя да плотности уэ* i 6т/н*  \

Для еашемия пламени горящего наела при аВарии транс- j 
форматора Внаело приемнике устраивается фильтр толщиной 
SSOhh  ш  чистого градия или промытого гранитного щебня либо 
непористого щебня другой парады с  частицами от 60 до 70мм.

Монтаж Всех железобетонных элементов фундаментов 
под трансформаторы Выполнять В соответствии с указа
ния ми СП и П  W- /в-ВО.

Н. конто.Каёалеё

Нач.отд.Роненскисг Ш.8г
run IПарфенов msi
Рук. гр. Kispeef/tQief ПУГЩ-тя
инженер(jMKpctmeSa JMS#

3.407J-H8. 1-ТО
Техническое

ОпадиеЛист [Листад
Р A t

описание энергосеть проект'Северо-западное отделение 
Ленинград

Ко пиро &а/}: По/jtc Формат ;ЛЗ
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Ось Фундамента 
под трансформатор

Марка,
под. Обозначение Наименобание

КОМ!
неок

Масса
ед.кг

Приме
чание

Лакчмент ааая

ЗА07>1 -№ -h ro Техническое описание
Железобетонные элементы

Г 1401.1-148.2-01$ Плита ПЧ> 35.10 2 2190 0.815м3

Стальные элементы
3 3.407, 1 -148 • 2-002 Ре/тс Г7-2________ 2 (803\
ю 3,407Н 448 .2-007 Стяжка С-6 3 5,5
а 3.407*1 *148 . 2-009 Стяжка С-4 28 1.2
13 3.907,1 -№  .2-010 Накладка Л-1 2д _Л £_
14 3.407./  -/48.2-0(1 Подкладка К-2 14 ч .г

i  Разрез /-/см . до пум 3,907J  -148. i-oos 
2. Крепление рельса к плитам типа /79*

СМ. дОПрМ. 3, </Q7t f-QQG

Нщиш РшнскщГИП Парфенов мь^ птРрк.гр. КилсанпЫТтьл- %отЧрпССериАКовалев 1.06S1ИнженерПанкратьева зЩ

3,407.1-148 J-O O t
Фундамент ФП-i

Стадия Лист Листов
Р 1

из ппит ЗНЕРГОСЕТЬПРОЕК1
ШероЗападное отделение 

Ленинград
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flrh Фундамента__
под трансформатор

а
Марки 
лоз. Обозначение Л Кол Наст

ед.кг
Оромт

ниеПОимЕНОООНиб vn-г ФЛЗ
Документация

3. 407'/ -/ЧЗ'4~ТО Техническое o/mcawt
Железобе тонные элемен *,РЫ

1 3,чоц-/ч8.г-о/9 Плита ПФ35Н0 2 2W O.SISff
4 гнои-148.г-о19 Плата ПФ3515 2 32$а 1.3! М*

Стальные элементы
3 3.401./ -/48 ■'2-002 Рельс П-2 2 2 m 2
7 3. 401.1-143.2-007 Стяжка С-1 3 3 6.9
/2 3.407, f -148 • 2'009 Стяжка С-4 28 28 12
/3 ЗМ07.! -14 8 . 2-0W Накладка кч 28 28 1
/4 3.401./ -148 -2-ОН Подкладка к-2 /4 /4 4.2

4 Разрез 4-! ем докум 3.407./ • f<46-4-005 
2. Крепление рельса к плитам типа ПФ 

см. докум.ЗЛО?./ '448- 4-006

3 .4 0 7 .

фундаменты 
фП-2' /рп-3 

из плит

Н контр. талеб 9т

'M
il-

/7арртб 
Кирсанов 1.Шале,S  
ТШнтгш

(Огилл.

ргК*̂ ,
шм
99Ш
мш
ш
мт

/ -/48.1-002
Стадиях Аист \ Лист од

ЛШнзрвд
Шар. Я  ни]
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П лен

под трансформатор

Марка.
поз

Обозначение НаименоЗание Колачестбо Р/асса
едл г

Приме\
ФП у ФП5ФП-ЬФШ шне\

Л  окнментаиия
3. 407. t -Щ 't-TO Техническое описание X X X X

железобетонные элементы
1 3.407./-/48,2-0/9 Плита ПФ 35. Ю 2 - - - 2/90 0.875мi
f 3,407. /~/Ч8>2-0/9 Плита Оф 35.15 - 2 - 3ZS0 /гЗ/мЗ
t 3.407-Ю2 был! Плита нс/7'f - - 2 - 2/90 0, S7SH3
1 3. 1,01-Ю2 Пил ! Плита нсл-3 - - - 2 3280 1} 3/м3

Сталонь/е элементы
3 3,401.1-148- 2-002 Рельс /7-2 г 2 2 2 1802
8 3.401.) -148.2-007 Стяжка С-2 3 3 Ъ 3 8.4
/г 3.401. ( -148 пол Стяжка С-б 28 28 28 28 1.2
i3 3.407. f - 148-2-т Накладка КП 28 28 28 28 10
14 3.401.1-148 -2- он Подкладка К-2 14 14 14 14 4.2

1 Разрез л /  см. докум 3. 407 ./ - /48.с-оо5
2 Крепление рельса колитам типа нсп и ПФ 
см. докум. 3. 4Q7•/ чч8 . 1-оод

3. Фундаменте/ типа рл~б. фп~7 относятся к 
трансформаторам напряжением 330,500к 3

ttmrn ТШ Щ "
ЗЛО!, 1-148 . l-0 0 'З

ifi1

фундаменты 
фП-Ь... ФП-7  

из плит

Стадия Лист ЛиспГсТ
ran палтемб м <ус тт 
Щкуд. ТГоасанпК/. ~трлг ШМ 
Шйт ШШлЖ JXpmm  
Шкет дантшК ЖгГШп

0 1
ЗНЕРПЗСЕТЬПРОсК!
ССоеро-Эаппдте орджн! Ленине р> J
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Марка,
под. Обозначение Наименование Кал.

Мош}
ед.кг

Проме-
чаное

Лакчментааия

3.407 4-/48 4-70 Техническое описание
Железобетонные элемент/*(

/ з.ш ./-т .г-о/9 Плита ОФ >75, /5 2 3280 1.3/л 3

Стальные элементы
3 3.907.1-148-2-001 Релис п-2 г 1802
9 3- 407. /  -148- 2-001 Стяжка С-5 3 9.9
/2 З.Ч07-/ - /43- 2-003 Стяжка с-4 28 {.2
/3 3.407. f -!Ч8.2-010 Накладка КЧ 28 10
/4 3.407./ - 148-1-011 Подкладка / г  2 14 42

1 Разрез /-/ см до кум 3. 407,/ - /48. 1-005
2 Крепление, р ел ь са  к пли том типа о*Р 

см. докум. 3.407./ - /48. 1-006

IS

ШалеЛ w&

7ШШ.

Ii ws/t

Ш к
Шщш

Пате m3 
KupcaHnfiL
\mmo~

Э№
9m
m il

йнмнех Птртьй/ц Шй—1MSgf

3. 407.f -W . /-004
Стадия Лист листов

P 1Ф ундамент  
* 0 П -6  
из плит

тергастпроЕюСеверо'Эатдк ?е тдшщ Ленинград ^
копир. Лнис] формат ЛЗ
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Промытый и просеянный 
ерадии или щебень - 25Qnn\ 
Цементная кооки- SO мм

1-1 (только паи наличии питой 
перекатки )

Монолитный детон 
^ к л а с с а  315 - то мм 

Of60

Плита ограждем 
маслоприемнит

Узсп I  см. Ш у м , 5,k07.t-/48.l-on

U. контр. КобапвВ ^2^ hsa

ШотЬ. РоменсШPiUAL-М я
гнп 1 1 /fi'frt—SDSS?
Рчк.гр. КирсанамлисЦ,'SMS?
Проверил1Ш ш б 'bzPZk ш ?
ИнтВнрр 11

lots?

2.407.1 -  т .  1-005
Фундаменты фпЧ-ФЛ'8

Разрез 1-1

Стадия Лит Листов
1

ЭНЕРГрСЕтРОЕКГ
'-Зтдме отдемм Л войне рад

копир. Лни$ (popмат лз
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1. Значения @ слоб'пах относятся к платан НСЯ-З и /&. 

S. Omiepcmup f  плитазс, оставшиеся с£о&о<2нь/ни заяоть 

цементным росп?£ором марка ЮО.

Н.контр.

Нач.отд.
ГС/П

Ртт.

Кайалеё

Роне некий* %

Парфсно?
Кирсанова

Протерся Коёапеё
инженеАИонкратьеЯс,

Maf r

M l

та
ш ?
та
WS&
JMf

3 .4 0 1 . t  - Н  8 .  f - 0 0 6

Фундаменты яр/7-/.. .Ф/7-8 
Крепление рельса л 
притом н с /7 и Л  Ф

Стадия Лист Листа §
Р /
энергосетьпроект1

'•Западное ста. 
Ленинград

Копира Cam Понс ФорнаялЛЗ
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П л а н

Марка,
поз.

Обозначение НаиненоЬон/ е Кол. М а с с а ! Приме -
ФП-9ФИО КГ t Ш ШГ

Аокиментщиз
3.407.1 -148- /-Г0 Техническое описание X X

Железо Тетанные элема tmbi
/ З.Ш -ю г 6т. 1 Плита НСП - 3 3 - 3280 { , м3
/ З.Ч07.1-!Чв.г-0!9 Плита Пф 35,15 - з 3280 !,3/ «-*

Стальные элементы

3 3. нот .t  ■ /48- г-оог Рельс п -г / / 1802
4 П 3.40?./ 4 4 8 .г-ооз Рельс П’З г г !8В2
7 3.407,1 -148. г-007 Стяжка с 4 6 в 6,9
12 3.407.! - 148 .2-003 Стяжка С М 42 42 12
13 3.to7./ - 1 ч8 . г-ою Накладка Н 4 42 42 Ю

, * 3.407.! -!48 .г-00 Подкладка К- В 21 21 4,г

1__:_____

Ось Фундамента 
под трансформатор

I  Разрез /- / см. докум. 3 МО?./448- t-OOQ. 
г. Нрепление рельса к плитам НСП и Я Ф  см. 

докум. d M 01 .t44d .i-009.
3. фундамент ФО-У относится к  трансформатором 

напряжением 330, 500 кЗ.

Ноч.отд
гнп
Рун ер.

НойалеВ

РоменсншР Z 
ПарфеновШ

та
MW
инженер Ианкратье&а ItfyUh "  \о£2?

Пирсонодр/1
ИоЬалеВ'

3.407. f 4 4 8 .  Ш 7

Фундаменты Ф0’9, Фп-10 
из плит

1

ЯистоВ
Р 1___ /

ЭНЕРГОСЕТЬ IPOEh Т 
Сеивро -Западное отделение 
____ Л&шнгпад______
формат ДЗ
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Промытый и просеянный
/ -  /  (только при наличии путей перенатни)

Плита ограждения 
мае л о прием ним а

Н. конто НобалеВ 9m

Ноч.отд

I1

№*}
ГИП Парфенов toss*
Рун, ер. 
ЛОсВеш

Ниреанооо ть*.гг 90Ш
НобалеВ 9№

инженер Панкратьев ffisb-pmm

Узел I  см. донум. 
3 ,4 0 7 .1 4 4 8 .1 * 0 1 7

Фундамент Фп~3; ФПЧО 
Разрез 14

3 * 0 7 . / 4 4 8 .  1-008
Стадия] Лист Листов

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕ/О

Но пир. формат ЛЗ
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Отверстия £ плитам оставшие
ся c£offe&Hk/Hut залить целент- 
нь/м pacmiopoH марки К70.

'I Й\VuiuTL УОЫ»У1кШ 1Ш1

Наката. Раненсбъ Ttkuu- Ш&

3 . 4 0 7 .  ( -  t4 g . / - 0 0 9

Стадия Лист [Листа?
Р Г / -----

„энергосеть проект"
Се$ера-Э<зпаднае отделение 

Ленинград

run
Ш .гр.

ЯирФекаЗ

flpofep.
Kvpcattagcr

~ Щ г n w

Kaganeg
PhtuAr sum

ин*секеАЛЬгнхрате& fiUfrf
№&
[t(i£

Крепление рельса к 
плитам НСГ7 и  O P

срорпат : Л  JKcrnupogan: Пали;
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Норма,
поз Обозначение НоименоЬание Кол

Нассо
ед,ю

Приме
чание

— 3.407.1 .14В . 7- ТО _ 
ШелезоЬ

Дакрментация
Техническое описание
е тонные элементы

2190 0,875м3/ 3,407,1-142.2 - 0 1 9 Плита Пф 35, 10 Т
Стальнь,е элементы

3 3 .4 0 1./ -148.2-002 Рельс п- в 2 /803
к 3.401 .1448 *2-003 Рельс /7-3 2 1802
/0 2.407.1 ./48-2-007 Стяжка С-6 6 5,5
/2 3.407.1 - /48 • 2-003 Стяжка С-4 56 1.2
13 3.407.1 -148-2-010 Накладка И-1 56 1.0
Ik 3.407./ - /48-2-0// Подкладка К- 2 28 к,2
15 3.407.1 • / 48-2-007 Стяжка С~7 3 4,0

/. Разрез /-/ см докун.3.467./-Щ. 1-015 
2. Нрепление рельса к плитам типа П<Р 

см данум. 3,407. / ■ /48 ■ 1-074.

Н контр

Иоч отд
ГИП

Роне/)
Проверил
us немей

КоВалеБ

Ромена
БарфеноВ
Пирсон o h
Паролей
ПоннратВ;

рт
3.407.1 -/48 ■ НОЮ

'№£

5SW

Фундамент ФП- / /  

из плит

Стадия Аист Литоб
Р 1

ЭНЕРГОСЕТbflPQE К 7
СеЗеро-Зопадное отделение 

Ленинград
Копир Ркр формат ЯЗ



/1 - "49621
рднпносдш

ар п чэпироц урои 0р -щ

П л а н

Марна,
поз.

Ооозначение Наименование
Нол Масса

edju
Приме - ' 
чаниеФ/)/2ФП-13

Д окум ент ац ия
3 . 4 0 7 . / - / 4 6  НТО Техническое описание X X

Железаоет а иные элементе.
1 З.Ш-шг km, / Плита НСО~ 3 4 3280 1,3/м3
1 3,407,1 -/VS, 2 - Of 9 Плита ПФ 3 5, /5 4 3280 1,31 м 3

Сталь ни е элемент ы
3 3 .4 0 7  . t  -т .г -о о г Рельс П-Е г г 180.2

4 3 .4 0 7 -1  - / 4 8 . г-ооз Рельс П-3 г г 180.2
8 3 .4 0 7 . /  - /4 8 .2 -0 01 Cm я ж на С-С 3 3 8,4
Ю 3. 407.1 -  /4 8  .г -007 Стяжка С -6 6 6 5,5
12 3 .4 0 7 .1  - / 4 8  ■г-ооз Стяжка, с-0 55 56 1,2
19 3 .4 0 7 .1  - 148-г-О/О Накладка К-1 56 56 1,0
14 3 .4 0 7  .1 -1 4 8  ■г -0 /1 Подкладка К- £ 28 28 4,2

1. Разрез Н  см. донум. 3.407 .1-146 ■ 1-0/3
2. Крепление рельса н плитам типа НСП и  ЛФ 

см. д о н у м .^ Ш /- Щ ./-0/4.
3. Фундамент ФП-12 относится к трансформаторам 

напряжением 500 кЗ.

Н.нонтр Кодалеб $ №-- - V7

Начотд. РаменсНйи. f&cisy .MW
ГНП Парфенов $№?
Щ У ч Кирсанова ГМ&А № 3?
Проверил № 'алей ы ю1 Понкраг&еЗс $0621

Копир. ̂

Фундаменты 
Ф пчг, Фпчз 
из плит

3.^07,/ - т . ш
Стадия Лист Ли с mob

Р /
ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 

Сеоеро-Западное отделение 
Ленинград

формат ДЗ
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Пали

Ось фундамента 
лор трансформатор

Марна1 Обозначение НаименоЬоние Кол Масса Приме

ПОЗ Фмъ фП/5 ед.нг чание

Аакцментация
3.407.1 -М -Т Т О _ Техническое описание X X

Железой етонные элеме*чть /
1 3.W-102 Зып.1 Плита неп -з 4 3280 1,31 н 3

/ 1З.Ч07./-М8»1-019 Плита пф 35,15 4 3280 1,3/ м3

Стальн ые элемент ы
3 з ,ч о 7 . ( -т .г -о о г Рельс п- В В 2 1801
4 3 .W 7 .1 - т  -г-ооз Рельс П 'З 2 2 180.2
7 3.407-1 -14 В- 3-DD7 Стяжка С-1 6 6 6,9
,9 3.407. !  - /48-2-007 Стяжка с-5 3 3 9,9
12 3.407. г -т .г -о о з Стяжка С- 4 56 56 1,2
13 3.407.1 - т  •г-ош Накладно Н-1 56 56 1,0
/4 3.407. 1 - (4 8  г-071 Подкладка Н-В 28 28 4/2

i Разрез / - /  см. докум.ЗМ07.1 -MS. М/д.
2. Препление рельса к плитам типа И СП и РФ 

см. докум. 3. i/ОТ. /  •MS. 1-ott.
3 Фундамент ФП-1й относится к  трансформато

рам напряжением 330 кВ.

Н контр Поболев 9Щ

^ ____
Нач отд Роненснби- ■ftbUJU€№*}
гнп Парфенов М ар нш
Рук ер Кирсанова тЩ- ms?
Проверил Поболев SPSS?
инженер Панкратьев hi#

Копир. JLs

з.чо7.1 - м в  . / - о / г
Фундаменты 
Ф п-14, Фп-15 

из плит

Стадии Лист Листов
Р 1

дИЕРГОСЕТЬПРрт
Северо-Западное отделение 

Ленинград >.
формат ДЗ
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Маслопривмник

ГГ

Ось____
трансформатора

L «

1
 3 Обозначение Наименование Кал.
Масса

едя
приме
чание

Дониментация
з. чо7.1 •т ■ 1-то Техническое описание

Железой »тонные элементь
/ 3.407-юг Ьып. t Плита НСП- 3 6 3886 1,31 м*

~~3
Сталь ше элементы

3.40?./ ■/48-2-008 Рельс П-£ г 1802
ч з.407.1-т .г-ооз Рельс 0-3 4 1802
10 3.407./ - т  -г-007 Cm я ж на С-6 15 5,5
1г 3.407./-143 .г-009 Cm я ж на С'4 84 1,2
13 3.407 ./-/48 -г-О/О Нанпадна Н-/ 84 1,0
14 3.401.1 - /48 -г-о// Поднладна К~Е 48 0,2

Ось фундамента 
nod трансформатор

I  Разрез / - /  ем. донум. J . 407 . / - / £ #  • КК/6.
В. Крепление рельса н плитам типа НСП 

см. Канун. З .Ш / ' / Ч 8  /~014

НконтЬ КоВалеВ 9psM

Начотд Роменснийд fffsm
ГНП Парфенов faf<2<rv-№Щ

Рун гр Кирсанова Ш Ъ ' ЗМЩ
Прокьил НаВалеВ11

ПаннратьеВ.г mm
Копир. ^

3. 407 . f  - / 4 8 . 1-015

Фундамент Фп -16 
из плит

Стадия Лист Листов
P 1

ЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕНТ
Cebepo-Зипадное отделами? 

Ленинград
формат ЯЗ
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1

/ - /

маслоприемника

Узел 2  см. до кум. 3» •ОП

К нонтр НооалеВ 9№

Ноч. отд Раменский hscuts m ?
ГНП Парфенов $0Ш

Рун. ер. КирсаноЬа pnCJ>" 90W
ПроВерил Калинько 90W
инженер \ и Шйй-1 sum

Копир /£г

з . ш г - т  . 1-016

Фундамент ФШВ
Р а зр е з  1-1

Стадий Аист ЛистоЬ

ЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК 7
wepO'Западное отдерет 

Ленинград
ф о р м а т  Й З
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3 i

пунш i.

JLz± 1. долоблу болта и прилегаю
щую л  голобпе болта шайбу 
nonpbimb нузбасслалоп до 
ус то нобли поз. id В  
плиту поз. /

£. После уста нобли, поз. Ш 

отберстия б плите. 
ЗалитЬ цепентнЬ/п 

растбороп парли fOO

Н контр. ЛоЗолеб 9W

Нач атд. Роменскиис' Т$т
ГИП

iI

ю т
Рзк ер HupcomSa гм®>' sum

ft il /СоЗш рЗ
ПаикртЬеба А- ■W8t

9SW

3 .^ 0 7 ,3 - 1 4 8  / - O i l

ФундапентЫ ФР-f... фПЧб 
Узел I

Сга&иЯ Лист Листов
Р 1

энекосетьпроет 
Себсро -Западное опхкленав 

Ленинград
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/

( Оо$ало6оние ще5неп и  релбс условно не полизаны)

пз/о
-  0,170

J Z -

Н контр. ИодалеВ

л.Нач отд Роненски&+ 9emf
run ЛоотеноЁ ШРук ер. HudcohoSo Tm tP щ
Ppoieoo/i ИоЁолеБ щ

щ \Ьнхенер Панкратьева

1ГГ7Н 1ГГ7ГГ-ПТз

3, М 7  .1  - №  1-078

Фундопенты ФГЧ-.ФГ~№  
У зе л !

Стадия Лист Лцстоё
Р f

энереосетпроелт
Се&ро-За̂ ад̂ ое отделение. 

Ленинград
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Норка,
поз. Обозначение Раиненобание

Количеств Мосса 
ей,, кг

Приме
чание

РГ-/ ФггI & 1

S. 407.1 -/4 8  . /-ТО Техническое описание >< > ?

Железобегпонные злененты
/ 3.407. 1- 144. f  ПЮОООСБ Фундамент Ф1.5хТЗ 6 - 16*0 0.67h j

/ 3.407. 1-144. f  О/ООООСБ Фунданен m Ф 1,5*f,5m2 - € 19*0 0.79n *

С т альны е элементы
г 3.407.1 -/9 8  .г-О О / Рельс /7-1 г г 180.i

6 3.407. f 4 4 3  .e -o o s Б а л ка  Б - / г г 328. f

iO З .чоы  - т .  г -007 С т яж ка С-6 3 3 S 3

11 З Ш /  - т  .е-оог Ст яжка C-J га га •w

/•  Разрез / • /  см докум. 3,401. /  */43 • f-огз.
«?. Крепление рельса к Sonne см. докум. 3.4071-146. 1-037.

{н. контр IIе

н —
~ ~ Т  П —

У/Л1Л/7Л к£Ш гьЯ8 RЭ Э Я  Ж I
run (гаосреног Чнаф-~ щ и
Рук.гр. Кирсанова ргЙйу- т з)
ПроверилКовалев W it
Цкясенер Панкратьев т ?

Ф ундам ент ы  
Ф > Г-/,Ф г-г 

аз подножиикоб
Копировал.-Лоаьс

3 A n . M 4 8 . W 9
^ Z

энергосеть проект- 
Северо-Западное отделены 

Ленинград 
Формат: А З
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Маснаприеннил

23

Марка,
поз. Обозначение

Количеств.Масса 
ед., кг

Ярине
чаниеНаине нобание срГ-дРГ-4

Локинентаиия
.iM07.l-m .l-T0 Техническое описание . X X

З/Пелеяпбетонные элементу
/ 3.4077-/44.t О/ОПООСБ Фундамент Ф 7,5* 7-2 - т о 0.67н'*

7 ЗЛ07.7-7Ш OfOQOOCG Фундамент cpf.SKf.5-0 - £ т о 0.79 м*

' Оmap 6 ные элемент ы _

г ЗА07.1 Ч48,а-оо7 Рельс 77-7 г а 78 О.с

£ 3.401. / * 748. 3-005- Балка 6-7 3 г 328./

7 ЗМ07. / -148*2-007 Стяжка С-7 3 3 £ 9 _
77 3,407./ -148*2-008 Стяжка С-3 го го 7.0

___ 1_____

7. Разрез / - /  сы. долгу*. В, *707, 7 -/48 • 7-003.
6. Крепление рельса к  б ы ке  с*. докун.З, 407 • 7 *748♦ 7-OS7

IУконт Г̂о8але8
3 .W U - W .H J 2 0

ШЛШТтЛЗШШВТШЖШЪ срцндсгненгпь/ 
Ф Р З ,  <р г -4 

из поднажми код.

Стадия Л аст  \J7ucm ai
Р ___п __

Копировал: ао/тьс

Северо-Западное отделение 
Ленинград

Фсрнат iHJ



7н
8.

Л
-о

од
о.

 П
од

пи
сь

 и
da

m
cr

 
В

М
И

.и
кМ

' 
fe

d6
7r

fir
ff_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

Морщ
поз. Обозначение Наиненодание

КотестЬ Масса
ед.,кг

Иране-
чаниеРГ-S 7>г-е

Д о к и н сн т а и и я

з .ш ./ «т Г О Техническое ат/ссгние X X
Ж елезобет онны е элементы

7 3.407.7-744.7 070000С6 Фшданент cpf.Sxf-2 6 т о 0.67Н8
1 3.407 7-744.7 Of0000С Б Фундамент <Pf.S*7,S-g - В 7980 0.79 нЗ

О т альньге вменен ты

г ЗМ01.1 -№  .г .о о / Рельс 77-f г г 78Я
в з.чоы  - 1ч8 -г -o o s Балка 6-7 2 г 328.1
8 3.407. /- f4& -2-007 С т я ж к а  с - 2 $ j 8,4
н 3.407 ./ - 148-2-008 С т я ж к а  С-з 20 20 7.0

/. Разрез *mf  он. дскун. 8.407 *t *t48- г -о гз  

г. Крепление рельса к  банке сн.сЬкун. 3.407,f* 748.P0SZ

Н.канто КобааеС
З М 1 . 1 - 1 4 8 . 7 - 0 2 /I

I

Ш М НЖ Ш ДШ ГЗСЗШ Ш \ 
ТжШУШ kffljZSSfldi СУШП ШЯл 
утМШ 8 12ЫШ 8Ж  W oszitW ffl.
Ш2ШШ 1йШШ КШШ

Ф ундам ент ы  
< pr-s,  Ф г-е  

и з  подноа*снико£.

Стадий Лист Л ист а 8 
Р 1 

.энергосетпьпроект^
3*3gpa3aaaalvoe отделение 

Л е н и н г р а д
Копировал.-Лольс Фарнат.ЛЗ.KanvpoCo*' Лольс
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Мирна,
паз Обозначение НаиненобониЕ

ИоличесгбоПассаед.не

1
|

фГ-7 ФГ-8
Д окум ент ация

3.407.1-148. 1-ТО Техническое, описание X X

Железобетонные элементы
1 зш.ттююооо. со Фундамент 0 1 5 *1 -2 , 6 - 1680 0В7п3
/ 5407 Т М 4 .1 010000 Сб фундамент Ф 15*1.5-2 - 6 1980 0 .79м3

Стальные элементы

е 3 .4 0 7 .1  -1 4 8  - С '001 РелЬс П-1 2 В 180.2

6 3.407.1 - /48 • 2-005 балла 6-1 2 в 328.1

9 3 .4 0 7 . /  • N 8 . г-007 Стяжка C 'S 3 3 9.9

11 3.407. / -  / 4 8  ■ г -008 Стяжка С - 3 го го 1.0

/ Разрез 1~ 1 сп. донун. 3. 407, 1 -/ 48 .4-023 
£. Крепление. релЬсо к Same см 

донуп. 3.407.1 * Щ .  4-057

Н.Нонтр Ио&меВ

НтоШ Рожнснид <̂  а  ^ пш
ГНП Парфенов пш
Рун ер Кирсанова ши.- пт
Оробеш Иоёанеё
Инженер ПатратЬеЫ Ът

3.407.1 -14$ 1.-022
Фундаменты 

ф Г - 7 ;  ф г - 8  
из падможнииаВ

Стади/Н Лист /7цаяо§
Р 1

энереосетьпртт
Шлро -Затдное omScAtmt 

Ленинград
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Маспоптепник

/Т

Парра,
поз Обозначение НаинеHoSouut Пол Пасса

ед.
КГ

Примеча
ние

Лона пентация
з.чот. / -т. /- то Техническое описание

Железобетонные элементы
1 ЗМ7.1- № 10W000C5 Фцндонент 01,5х 15-2 9 1980 0,79н3

Стальные элементы
С i . W . i - i 4 8 . e - o o / Релбс М 1 /802
5 3 Н О ? . / -/48.  г-ООО РелЬс П-б г 1802
6 ЗН07.1 -/48 .г-005 Валко Б-1 3 328J
7 3.407-/ ■/48.г  007 Стяжка C-f в 6.9

11 3.407 ./ -  /4 S .г -008 Стяжка С-5 30 1,0

1. Разрез 1-1 с/1. докуп. 3. ^07. /- . 1-025
в. Крепление релЬси к  балке 

С/1. докуп. 3. 907,1 -143 . 1-058

Н контр. Поболей $от

Коч.отд Роненски6<- m i
run Попатеноб m iРикер Кирсанова !Ъ*Ц- m i
Оробев. Ковшей 9№
инженер fbmpamieBa т^. fas/

з. m t - m  -1-огб

Фундамент ф Г -9  
из подножии код

Стадии Лист
Р

энереосты/роект
Ctoepo -Западное отделение. 

Ленинград \
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Машприенник

Парна,
поз. Обозначение Ноиненобание

Вол Пасса 
Сд кг

Трапе- 
чоние

Документация
В М 7  • 1-146 . 1-ТО Техническое описание

Железобетонные элементы

1 з .т  1-т .ю /оооосз Фундамент ф 1.5*1,5-2. 12 то 0.73м3

Стальные элементы

В 3.407 ■/ -/48.0-00/ РелЬс П-f г 180.2
5 i .4 07 , i  - т  . г - м РелЬс п-4 г 180.1
6 м о и  - т  .г-оо5 балка Б-1 4 328.1
8 3.407./-  /48 .0-007 Стяжка С-2 3 54
/0 3.407. / - / 4 8 .  г-007 Стяжка С-6 6 5.5
11 3.907. / -  148 .г - 008 Стяжка С-3 40 10

1. Разрез Т1 см. бокум. J, 907 >/ -/90 .1-028 

3. Крепление. релЬса к балле
См. боны. 3.907 , /  -/98. /-059

М контр ZfoSa/iei
|

1
Начотд Сопенепий- 7ССССЖ&
-Тип Парфенов
Рун ер /foocoHofia нгКисрзот
ВтТерщ КаёалеВ л ^ ш о т
Unme/rn /1онноатбеВа т Ш р& т

3 . 9 0 7 , 1  -/90.  1 -0 2 6

фундамент фг-10 
из подножникоВ

СтадиЯ Лист ЛистоВ
Р 1

знЕРгрсетьпРош!
Cdtpo-duncdHce. апЪи.ьчие. 

Лшыгрзд
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баслоприемншf

Марна,поз. Обозначение Наиненобаное Им. Пасса
еднг

Прине-
чание

Локупентация
i .  407.1-143- / -  ГО Техническое описание

Железобетонные элементы

1 3 Ш 1- 141 10Ю000 сб Фундамент Ф 1.5* 1,5-В В то 0.75л3

Стальные элементы
В 3. 407.1-146- 0- ОШ РелЬс /1-1 г т.г
5 3. 407-7 - 743 • 004 РелЬс П-Ч г 780Z
6 3.407.7 -  746.3 005 балла Б-1 ч m i
7 3.407-7 -748-0-007 Стяжка С-1 6 6.9
9 3.407-7 - 148-3-007 Стяжка C S 3 9.9
И 3. 407.1- 148.г-008 Стяжка С-3 чо 1Л

1. Разрез 1-1 см. докум- 3,407,1 ~f48. 1-02$ 
В ftpewmjt релЬса к  балке

Oi. докум. 3, 407, f • 148 . 1-059

Н контр. КоВалеб m

Нач втд Роне некий/. m i
ГИП Питеноб f f E p W 4*.

Рак ер- Ниосаноба М А ;
Любим КоВалеб Ш ?
UtVUEHCP ГЬнттьеВо 1т Ь Ш

3.407, f • /48. 1-027

Фундамент фг-11 
из поднажникоВ

Стадия Лист Jh/cmoS
P 1

знепеосеть проект
Се&еро -Запад voe отд&ение Лент г/юд
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Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол. " я ;

КГ
Примечание

Документация
3.407.7-148. РГО Техническое описание

Железобетонные элементы
1 3 407.1-/44107000 СВ Фундамент ф /,5*7,5-2 18 т о 0.7S»>

СталЬнЫе элементы
1 3 .W . /  .т .  e-ooi РелЬс 77-1 2 780.2
5 3.407.7 - 748. 2-007/ Рельс Л-4 4 780.2
6 3.407,7 - 748. 2-005 Балка Б-1 6 328.1
10 3.407.7-748.2-007 Стяжка С-6 15 б,б
11 3.407.7 -  748,г-008 Стяжка С-3 ВО 1,0

/ .  Разрез 1-1 сп. В окуп. 3 .407. /  -148. РОЗО 
2. крепление рельса л  балле 

сп док ум. 3. 407. 1 - МВ. 4-059

Н  контр. Ио4алеВ № М

Нач отд Раменский У '# * * 1QM
ГКО Пат елов $овё*

Р укер Кирсанова рУКсХ- 9йЩ
ПроВерил КобалеВ 9 №
Онкенер ЛсткротмВо Ь ш .

3.407.4-143 1-029
Фундамент ф г-12, 

из подножникоВ

СгадиН Лист Л исто В
Р 7

энереосетьпроептп
ТЫеро-Заподное отделений 

Ленинград
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У У в л /  ем. Зокум. 3 ,W ? ,f- W . f - 0 f 8

ш Е а ш ш з ш Е З Ш ш
3. V07./-/V5. i-030

f/"x>r1 Lii ffWffSt
ш я ш я ш м е а я ж т

Д  %/%Я1 Щ Ц  
Ш б̂ ЯЕЕ— ^ Я Ш 1

Фундапент ФГ-fZ  
Разрез Н

Стадий Аист АистоО
Р 1энекосетьлроект

СРберо-Западное отделение 
Ленинград
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План

Марка,
паз.

Обозначение Наименование Нал.
Махо
ед-
КГ

Примеча
ние.

Документация

___ __I З.Ч07./-Щ. f-TO Техническое описание
Железобетонные элементы

1 А 007. 9-№ Sm. Z СВОЯ CAS.B-! 6 г т О Эбн3

Стальные элементы

г змь / -m.z-ooi РелЬс П-1 2 1802
6 ЗМ07- f -  (48. г-oos Балка 6-1 2 328J
10 3.407. /  - Щ-г-007 Стяжка С-6 3 5.5
и з.чот .t- т .  г-ооь Стяжка С-3 го 1,0

1. Разрез 1 4  см. д о ку м .З М  1 • 148. 4-035 

В. крепление релбса к  балле
см. докум. J ,  у о! ,1-148* 4-ОЫ

ш о п ш
Нач отд Роненски№ j m
ГИГ) Парфенов щ п
Ржгр Кирсанова ffvku. ms?
ОооВер. КоболеЬ m i
Онлзенер hamoamkt&i 9688f

3 .4 0 7 . 1-1Н8 .4 - 0 3 4

фундамент t фс -1 
из сбой

Стадия Лист Листов
P i

ш к о с е т ь п т т
■Западное отделен#» 

Л̂енинград



т
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План

f

г -

Мослоприепник

1

-ф -

го? 7

ОсЬ
трансфоргттора

ii

V

j

ОсЬ фундапента 
под тронсфорттор

Парна.
поз. Обозначение Иаиненобание

Количества Пасса 

сд кг
Приме
чания4сг #45фсЗ

Д оку пен тация

3.4Q7.1 - т  1-ТО Техническое описание X X X
Железобетонное элепенты

1 з .т .э - т  8ып. г сбоя С 3 5 .8 -7 6 - - г т 0.96п1
/ з. m .9 - t 4 6  Еып.г Сбоя С 35. 70-1 - 6 - 3000 12 к 3

/ 3  4 0 7 .9 -{4 6  бып. г Сбоя 035,12-7 - - 6 3600 1.4 м3

Стальные элепенты

г 3 .4 0 7 .7 -1 4 8 . г - 001 РелЬс f i- f г г г 780.2

6 3 .4 0 7 -t -  !Ч8.г DOS Волка В-7 г г г 323.1

7 Ш 7  ■ 1-1Ч 8.г-007 Стяжка C -f 3 3 3 6.9

11 з л о ?  ./■ т . г о о в Стяжка С-3 го го го 1.0

/. Разрез Т 1  сн. Закуп 3. Hoi. 1 -1 4 8 . f-0 3 5  
2  Крепление релдса л  балке 

сп. докуп. 3. 407 J  -1 4 8 . {-057

Окон те. КабапеС №Х?

Нач.отд. РоненснитУ fa ff
ГИП Парфенов 9 т

РЖ.е/>. Кирсанова КиОа - эот
Пробер. КоВалсб $06#
инженер OoHKpoTbda /Ш у ь $0681

3'*/0 7. {448. 1-озг
Сриндапенты 

ср с-г ... ф сО  
из сбой

Стадия
Р

Лист AacmaS
1

Энергосеть проелm
ОеьероЗападнее отдаете 

Ленинград
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План

Марна.
поз Обозначений НаиненобаяиВ

/йиичестбо Масса
ед,лг

Примеча
ниет ФС-6фс-7

Документа. иия

3.407.1-т .  1-ТО Техническое описание X X X
Железобетонные элемента/

/ з .ш .э -т  Выл. г с8ая С 35. 8-1 6 - - дЧОО О Мм1
/ 3 . 407 .9 -т  Вып.г сбоя C3S.70-7 - В - т о а » ,
/ з.4о7.9-т  Вып.г сбоя С 35.12*1 - 6 то 1.4 п3

Сталбные элементы
г 3 .407 .1 -т .г- от F M c Л -1 г г г 180.2
6 3.407.7-/4в. г - 0 0 S Балла 6 4 г 2 2 32$.1
S 3. 4074 -W .2 '0 0 7 Стянта С-6 3 3 3 8.4
/1 3,407.7-748 2 -008 Стаяла С 'З го го го 1,0

/. Разрез 1-1 cn. докуп. 3-407 .1 - 149J-035 
г. Крепление ре/bed к  балке Сп. 

докуп. 3.407.1 - т  1- 057

Н.ШЮ. Коболе5 А&? PM

НпотЯ. Ртенскийг. Ww
гнп Парфенов 9m
РНК ер. Кирсанода ГМ аА' №
ПооЙер. КоЙапеб m
инженер ЛиннрагбеВа ТШ&nw

3.407 . / -т .  1-азз
Стадия Лист ЛистаЙ

P 1финдапентЫ 
ф С - 6 . . .  ф С - 7  

аз сбой. sргосетьпроет
■Западное отделение Ленинград
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План

Мааюпитник

Март
пт. Обозначат Ноимене&ние

Иоличестбо Масса
едкг

Ирике- 
чатет ФС-9tpt-W

Документация
зл а п -т н - то Техническое описание X X X

Жепазодетоннд/е элементы
1 3.4079-146 был. & Сбоя С35.8-/ 6 - _ гш о т 3
1 з  т о -т  6т. в Свая С35 Ю-7 - 6 - 3000 а * 3
f лт о-нб  бып. а Свая С-35./г-/ - - 6 зт 1.4к3

Стильные элементы
г 3 .W  I-W  . г-от РелЬс. П-1 г г г ш
в 3 A m .i-w . г-оо5 Волка 6-1 г г г 333
9 з Ш 1- т . г -007 Стяжка С-б 3 3 3 9.9
а З Ш 1-М . г-оо8 Стяжка С-3 го го го 1.0

t Разрез Н ем . даун. З Ш Н Ш -0Э 5  
£ Крепление релбеа к  Болт см- даун- 

s m i-m .i-0 5 7

Н.мнтр Ковалев
34077- т . 7- 036

Ноч. on*} РоненскаР Фундаменты
ф С -8 . . .  ' Ф С - Ю

из с Sou.

СгадиР Ласт Листоб
ГМ иешлемов Р 1Рукер. Кирсанова энетеетпроет

Собери-Западное отделение.Пробыл 
Отека6

поболев
Панкратьева7Ш Ц $Ш
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Г
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под трансформатор

Парно,
поз. Обозначение Наименование

Роличестйо Пасси
ед.кг

Примеча
ниефен Фс-/г фаз

Документация
3.407./-/48.1- ТО Техническое описание X X X

Железобетонные элементы
/ 3.1/07.9-148 S in  2 СВая C3S.8-1 9 - - гт 096п5
1 3. Ш  9- W6 8ып 2 CSa8 C35.W-1 - 9 - 3000 1,гм3
/ З Ш $-!Ч 6  бш .г Сбой С 35,12-/ - - 9 3500 1,4 п3

СталЬнЫе алепенты

В з . чот. т •/48. г -ooi РелЬс П-1 / / 1 /6/7.2
5 3.407.1-148. г-004 РелЬс п- 4 г г г 180.г
8 3.40?. f -та. г-оов Болт Б  - f 3 3 3 3233
? 3.407.1 -щ . г-007 Стяжка C -f 6 6 6 6.3
Н 3.407.1../48. г -008 Стяжка С-3 30 30 30 /

/. Разрез М см . докуп. 3,*tOT.fmM6. 1-037 
В. крепление релЬса /г Залпе,

Of. докуп. 3. 407 >(•№ . 1-058

штшшшшш&йш.
L ...
I

ШтТ. W&ш щ стер- тЦ 9ЯПВ&бшл fOttfОть»р 1WSZ9Ш

3,407. t -448. 4-038
СриндапентЫ 

фС~Н... (рс-43 
аз сбой

Стадия Лист Листоб
Р 1

энетсетьпроет
(Мт-Запейнт отделение

Лтшърад
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План

Маслоптепшк

Парт
паз. Обозначение. Наименование Тол Косса

ед.лг
Примеча
ние

Документация

3.407.1-148 . /- ТО Техническое описание
Железобетонные элементы

f з .т з - п б  Еып г Сбоя С35.8-/ В гт 0.96к2

Стальные элепенты
t ЗМ Я.1М Ч8. г-оы Penbc П-1 г 18D.2
5 з.чо7 ./-/чв . г-ооч РелЬе п-9 г т.г
6 3.40?.(-148 .2  005 Банка 5-1 н 378-1
W 3.407 ■/•№■ 2-007 Стяжка С-6 6 5,5
11 3 .40 7 ./- т .2-008 Стяжка С~3 to 1
15 3.407.1 -т . 2-007 Стяжка С • 7 3 li

1. Разрез /- 1 сп. докуп, 3.907J  8 . 4-ОМ
I  крепление релЬса л  бате сп, 

donyn.3,W .l-W . i-059

И. мантр. ИоЬалеЬ
J

Начат! НоменсмиЬ^ 7 * ^ 4 пт
Тип 1Ьрфено6
Ж кер. НаосантАа тюсл-ъот
Оробеш Ш ал ев & < за ш и *
инженер Панкратьева w w

3. 907. f  -148 . i-038

финдапент фС- /4  
из сбой

Стадия Лист |  Листов
Р , 1 1

янет
ивкро-й

ж ё Щ п Ш т Г
’анодное отделение. 
Ленинград



т
о

П л ан

Мошприемник

Марка,
Обозначение

)Н-бонафунуг -Масса Прине-
№. Наиненобание iХЧ5 Wff iVM7 её. кг чонаС

Документация

3,407.1 -W  1-ТО Техническое описание X X X
Железобетонные элементы

1 & 407.9-/48 Sim. 2 СВая С 35/0-1 1 /2 — — т о В.ЗВп*
i 34073-т  &ып. & Ш я  035.10-1 1я Ш — т о ш *
/ З .Ш .9 -т  бд/п.г Сбоя С35./г-/ — — /2 3600 1Ап*

СталЬнЫе элементы
г з .т / - т  . г-оо/ Рельс Л-1 а г 2 т
S 34073-148 .г - 004 РёлЬс л-4 а г 2 №
6 3.4073-/48 .г -  005 Балка 6-1 4 4 4 333
8 3.407. f - /48 . 2-007 Стяжка С-2 3 3 3 8.4
10 3407./- т  . г -0 0 7 Стяжка С-6 6 € 6 55
11 3.407.1-1*8 . 8.-008 Стяжка С-3 40 40 40 /

1. Разрез 1-1 см. докун. 3 407.1- 148. С 041 
£. Иременае релбса л  балке см. докун. 3407. f -/48.1-069

1 ш ш я ш ш & ж ш я а т т .

Начопд. Ронвнслш/ ' ’M t ' - ' f . v ю щ
ГИП Парфенов 9МИ
Ру к  ер. Кирсанова Ш Я
Пш&шл Ковалев Т Щ
инженер Панкратьева Ш Ш т т

3 .4 0 7 .1 - /4 8 . / -  0 3 9

ф С -1 6 ... Ф С-17  
аз сбой

Стадия Ласт Ластов
Р _ 1___

- -  хдноеотделение Ленинград
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План

4

Машпоиемник

Парт,
паз Обозначение ИоиненоВание

1! 8а нафун-т Пасса
сд,кг

Ирине- 
чонието тс-/зФС-гв

ДонинентааиЯ

1 з .4 в г/-т . t-то Техническое описание X X X
Железобетонные элементы

/ 3.407 9-146 бью. 8 СВаЯ С35 В-1 11 - - еш 096н3
/ 34019-М был г Сбоя С 35. 10-1 - /2 - 3000 ten3
/ 3W9-P6 вш г сВая css. /г-1 - - /2 3600 1,4 п3

г
СтапЬнЫе элементы

г з т 1 - т г ~ м Релбс П-i г г г 181
з .Ш ! - м  г-оо4 Релбс П-4 г г г 181

6 змш-т г-oos балка 5-1 4 4 4 333
7 3.mi-m г-от Стяжка С-1 б 6 6 69
3 з. m i- т  г-от С тяж ко С-5 3 3 3 39
Н 3.407.1-/48 3-008 Стяжка С'З 40 40 40 1

1. Разрез А /  сп. допдм. 3.4071- 148.1-041 
8. крепление релЬсв л балке см. докум 3,407.1-1481-053

Н. кант. КоВанеВ m z x %т\

з . ш - т / - т

Начотд ИоненсяиО ш я (Ю инЯ п м ен т ы Стадия Лист JlucmoS
ГИП Парфенов % i^ M ш п

<4Пи U / 1 s»f
rt\r% _  JO / У - ) Л .  Of) 1 /

Ш е л .
Лроберш

Кирсанова
Жарнилаба

ти&Д. щ ц
w t f

Qj C -  1o . . .  ip L  c u
и з  сб о й

э н е т
/рьеоо-За

с е т ь п р о е т
ладное отделение.

Днхенее Панта/шка ш й Ленинград
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\т
7т

-г
П

ПОЗ.

JL
Н

П л а н

Г " " П |  Маслаприемник

-ф

ЙЗ» , ISM

/О

t  j- —f  з-

Ось
трансформатора

Т<

Ось Фундамента
трансформатор

Обозначение

3.407.1 -W - 1-W

Наименобание Фс-г/ фс-гг фС'ЕЗ
Документация

Техническое описание
Железобетонные элеме

3 4 0 7 .9 4 4 6  Ьып. г  Сбоя С 35.8 ч
3 407.9 -146 бот. 2
з .т .9 ~ т  бып г

чт ь'

Сбоя C3S. ю «/
[бая С 3S. 12 */

Стальные элементы
3 4 0 7 ./ -148.2-001
3.407 .1448- M M
3.407.t -N$>2-005
3 № . 1 • 14 8 .2-007
3 .4о?Ч- 148 .2-008

Рельс 0-1
Рельс 0-4
балка б -t
Стяжка 0-6
Стяжка С-3 ВО

!5
ВО

Масса
ед.кг

15

ВО

гш
3000
зт

№а
180.2

т з
5,5
ВО

Приме
чание

0,36 м3
1,2 м*
1,0 м»

1 . Разрез / - /  см. до кум. 1,407.1 -148.1 -003
2. Нрепление рельса к балке см. 

докум 3407.1448. Р059

Н конто Ковалей ?№ I

I
Нач отд Раменский.: ЗЩ
ГНП Парфенов $ощ
Рук го Кирсанова р 4 р 9Щ
ОроЬет Ковалей ЗЩ
Отенео Панкратьеваim z ' № } )

3.407 ./  8 . i-D kZ

Фундаменты 
ФВ-21... ФС-23 

сбой

I Листав
Р 1 1

из
ЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕКТ 

■Западное on ' 
Ленинград

Копир Mh~ формат КЗ
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Н контр НоОалеб ш

Ноч omd Раменский № 4
гнп Парфенов

№  -Кирсанова ш ?
Проверил КаВалеВ foss}1I

ПаннратьеВа M Sf

3.407.  / -143. / - Ш

Фундаменты Фс-?1... Фс-гз 
Разрез / -  /

Стадия Лист ЛистоВ
Р /

ЭНЕРГ0СЕТЫ1Р0ЕН7

Ленинград
Копир jb ; формат ЛЗ
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П л а н

Норко,
поз.

Обозначение НаименоВание Нал
Масса
ед.кг

Приме
чание

Аонцментоиия
3. 907 • 1 • !Ч8• i-TO Техничесное описание

Железобетонные элементы
/ з.тг-м.ч - од Фундамент Фтзд- юг 6 i63S O.BSh3

Стальные элементы
г з.чо7,t-m .г-ош Рельс П-{ г m 2

в зло?., -т-г-оов бал но б ’ В 2 ЗЩ9
/0 ЗМ07./  «ЫЬ-д-007 Cm я жна С-6 3 sfs
и 3.0О7. / -  т  г-ш Стятна С-3 го

Материалы
Щебень 0,9 М3
бетон нлассо 6 % б 4 k м3

I  Разрез Н  см. донум. З .Ш /-М 8  . Ш .
3. Крепление рельса н балне см. донум. 3.907 -WS hDS? 
3. В числителе даны значения расхода бетона для 

фундамента с  отметкой голодна рельса 0,79дм ,

В знаменателе ~ 0 , 3 /д м.

№Т>шш шшшвш w&szir:iwi\

НачотВ. Роменсниа ms?
гнп Парфеноб fm?

Рук. ер 1 1 mx?
Проверил нобалеВ psi?
инженер ПанкратьеЬ1шм- № }

Honup

. ш и

Фундамент Фц~! 
из цилиндрических 

фундоментоВ

Стадия Лист Листоб
P /

ЭН ЕРГО СЕТЬП РО ЕН Т
шеро-Западное отделение 

Ленинград \
формат ЯЗ



н
 -щ

т
у

 дно ш
ед ош

ор п чт
ироц i/рои̂

 дип

П л а н

\9&

Марна,
поз.

Обозначение Наименование Кол. Масса
ед.нг

Приме
чаниеФц-г ФЦЗ

Аокимент ация
3. 407 -1 - /48 ■ 1-ТО Техническое описание X X

Железобетонные элементы
/ 3.407. 2 - /40 .  4.04 Фонда мент Фтз4-Ш2 В 6 1635 O .Sfn3

Стольны > элемент ы
г 3. 407.f -(48 • 2'00/ Рельс п -1 г г 180.2
6 з.чои -148-г-ше бал на 6-2 г г 3/8.5

7 3.407-1 •/48 -В-007 Стяжна с-1 3 3 6,9
// 3.907.1 -198. г-т Стяжна С-3 го го 1*0

Материалы
Щебень 0,9 ш М*

бетон нлосса 67,5
м /
А п

%н/
Ам м*

i  Разрез / - /  см донум. 3 .W . /-/4 8 -/'6 4 3 .
2. Крепление рельса н о ал не см. донум. 3.407.1-148-1-057.
3. В числителе даны значения расхода оетона для

фундамента с отметкой голоБни рельса 0,734 м ,
Б знаменателе ~ 0 ,3/4  м.

Ннонтр. Кобалеа f№
3.907,1 -1 9 8 . 1 -0 9 5

Ночотд Ромвнский-. ша Фундаменты ФЦ2,Фц~с 
из иилиндричесних

* стадия Лист Листоб
ГНП Оарфеноб 9Ш? Р /

РМ гр Нирсаноба Ш И \НЕРГОСЕТЬПРОЕНТ 
еберо-Зопадное отделеш 

Ленинград
Ш 5ет Нобалеб '. pssi фундаментоБ &инженер Ранкратьебо fbMuJ. 90&f

Копир, формат ЯЗ



ин
В'Г

Рп
ад

л 
{П

од
пи

сь
 и

 д
ат

тк
Ы

ан
.тб

й*
 

Ш
7

тн
-т

/ _
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
_

Пл а н

IP*

Маслоприемнин

1

<т

I

- iT -

iS O

W

u

Ось

т<

Ось фундамента 
лор трансформатор

Марна,
поз Обозначение Наименование

ЧоличестВо Мосса
вд.
кг

Приме
чаниеФЦЯ фц-5

Документация
3A C f7 .t-m .f-Ta Техническое описание X X

Железобетонные элементы

/ ЗАогг-т. о.оч Фундамент ФТ 34. /08 6 6 /335 0,65 м3

Стольные элемент ы
г зло7.,-щ.г-оо/ Рельс П- / г г /80.2
в ЗАО?./ -Ав-г-оов бал но б '2 г г 318.0

8 3.407.f -MS.г-007 Стяжка с-2 3 3 8,4
н ЗАО?././48 ■ г-008 Стяжка С-3 го 80 /,о

Материалы
Щебень 0,3 /м м3
бетон нласса б 7,5 а в /

Арь м*

i  Разрез H  см. донум 3 .W 7.1-/48 .W 8  
#. Нрепление рельса к балке см. докум. 3.407. 1т/48- 7-057. 
3. 6 числителе даны значения расхода бетона для 

фундамента с отметкой голобни рельса 0 ,790м ,
В знаменателе - 0,з/Ч мм.

Н. контр КоЬалвб

I
Начотд Раменский.
-СИП ПаРФенап тмнЭвош

Кирсанабо
проберил Кобалеб
1/нженеР Панкратьева д а -  Ьот

Иопир J fc

3 . M 7 . 1 - W 8  1 r 0 k 6

Фундаменты Фц-4, Фц-$ 
из цилиндричесних 

фундаментаЬ

Стадия Лист
Р ~ Г

Э Н ЕР ГО Ш Ь П Р О ЕН 7
Сеёфо-Зйпадное отделение 

Ленинград_ _ _ _ _ _ _ _ _

формат ЯЗ
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Мирка,
поз. Обозначение НоименоВание

Ноличеипк Масса
ед.
ИГ

Приме
чаниеФЦ-8 ФЦ-7

Документация
3 .4 0 7 ./ -148-/-Т0 Техническое описание X X

Ж елезобет онные элементе

/ 3-407.2- 140. 4 04 Фон да мент ФТ 34-/02 6 6 1635 0,65м*

Стальные элементы
2 з .4 о / . / - т  ■ г-оо/ Рельс П- / 2 2 /802
6 3.401.1 ЧЧ8 '2-006 балка 6-2 2 2 ЗЩЭ

9 3.407 ./-т .г -0 0 7 Cmяшко C -S 3 3 9,9
и 3.407.1 - т . г-008 Стяжка С-3 20 20 40

Мат ериалы
Щебень 0,3 W м*

бетон м а сса  8 7,$ % и у/№ м*

1 Разрез /-/ см. докум. 3.401.1 -/48. /-Q48.

2 Крепление рельса к  балке см докум. 3.407.1-/48- /'О5 У .
3 В числителе даны значения расхода бетона для 

фундамента с отметкой голоВни рельса 0,794 м ,  
В знаменателе ~ 0,3/4 м

Н. конто КобалеВ Ш *

Начатд Раменский Ш8?
ГНП ПаоФеноб М бг- 10Ш

Рук го КирсаноВа т м - 90Ш
Рроберш КобалеВ*

гК1
111

3 M 7 J - W .  Ш 7

Фундаменты Фц-б,ФЦ-7 
из цилиндрическил 

фундаментов

йпадия\Лист  i Лист ов

ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ 
Сеоеро-Зопайме отделение

Копир f c формат КЗ
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Марко,
поз. Обозначение Наименование

I

Масса
ед.
кг

Приме
чаниеФГ-8 ФГ-9

Документация
J. 407./ - /ЧЪ- ГТО Техническое описание X X

Железобетонные элементы

/ з .т г - м . ч. оч Фундамент Фт 34.-702 9 $ m s O.SS/i3

Стальнь/е элементы
г з л о / ■/ - т .г -ooi Рельс П-/ / / 1802
5 ЗН07.1 - т - г - т Рельс П-4 2 В 4802
в 3.407.1 - т -  г-ооб балка б-Е 3 3 3/89
7 3.407./ ■т - г - т Стяжка С -{ В В 6(9
н 3 .W ./  -т -г-оо8 Стяжка С-3 30 30 1,0

Материалы

Щебень 1,35 м М *

бетон класса в 1,5 % % М *

I  Разрез / 7  см. докум. 3.407./-/48 • P05Q. 
г. Крепление рельса к  далне см. докум. 3.907. /-/98. /-058 - 
3. 8 числителе даны значения расхода детона для 

фундамента с  отметкой гоя одни рельса 0 ,794м , 
Ь знаменателе -  0 ,3/4 мм.

Н конто Кобалеб
]
I\1

Роме нений'
гнп Парфенов
Рухгр Кирсанова нмчуовя
ПроЬерил Кобалеб1I

ПотратьеЬоЬт^ Vam

3 . W 7 . 1 - W  , Ш 9
Фундаменты Фц-8, Фц-Э 
из цилиндрических 

фундаментов

Стадия Аист ЛистоЕ
Р 1

ЭНЕРГОСЕ ТЬПРОЕК Т 
СеВеро-Зппадное отделение 

Ленинград
Копир /Лн формат ДЗ
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План

//аслоприенник

10 /5 Ю
U .

% 4

&

Ш -
&

Ось

1S94 1176 1594

njpOHCq̂ QpHarVOpCf

Т/

Ось фундамента 
под транс форматор

HapKat
поз. Обозначение

К
Иаиненобсгние <

Холи*
пЩ

ест
)Щ (

UcrccQT 
я?., кг

Приме
чание

Докчнентация.

Я U01.1-148. /-Л7 Техническое описание X X

О/Гелезобе тонные злененти .

1. ?Z/?7P- 1&П ь.04 Финданент сРГ34-/02 /г 18 /635 0.6SH*

—— ■— Гт ольны е элененты .....

г 3.407 .1  •148. г-О д/ /Зелье П-1 г 8 т:<

Рельс Л- 4 3 8 « «5 з.чот. t - m .  г-соч
е 3 407.1-/48.8-OOG Балка 6-2 4 4 т р

Стяжка С-£ в £ 5.5
ю 3 .407 .1 -1 4 8 .9 -0 0 7
н 3 .407 .1-148.3-OOS Стяжка С-3 40 40 1.0

Г5 з н < п .1 -т ,г -о о 7 Стяжка С-7 3 3 4.0

Нотеяиалы
Ш.ебень 1.8 88с

7 4C L .

р м*

Бетон класса В 7.5 %
ту

г/ft./ н*

1. Разрез /-/ of, доку*. 3,407.1 • /48 * 4-054 

г  Крепленое рельса *  Капке с*, докун. 3.407.1-/48- /' OS9 
S. В числителе дань/ значение расхода бетона для 

фундамента с * отметкой головка рельса О. 794 м.,
§ знаменателе — 0.514 мн.

//.конто. KoSaeei m i

Ноу. отд. Раменский IpZpl m ?
гиг/ ПаоооеноЁ m i
Рчк. го. Кирсанова m i
/7оо8еоиАKaicr/rei pw
инженерПднкрсГтьеЬ m ?

3.407ti~ M 8 J - O S f

из цилиндрических 
Фундаментов.

Gnadua Jluctrj Листе/
P /

,энергосе/г?б//рост
Се&ро-Зстадноеотдененщ

Ленинград
4>арнц/п: ЙЗКапира/>(м: Лоте



flsiOH

Парка, 
поз. Обозначение НаиненоРоние

Kfr/uvecmfoНиссо 
ed, /гг

При*'*. 1 
Ч<Та</<* |<гу-/гп а

Докс/нентсгци*
—------ з.чт .1 • н а ,/-го Техническое описание X X

Железобетонные элементы

/ З . ш . г -  / 4 0.4.04 Финданент 9ъгзЬ-ГОИ /г 18 1835 0.€5h j 1

Стальные элементы.
8 3,407.1-148.3-00/ Рельс гг-Г 3 г т,г
S 3.407./-т.3-004 \ Рельс а-4 г г г so.г

£ SM7  ./- 148.г -006 балка S-8 4 4 8/8,6
8 3.407.1 - 148-3-007 Стяжка С-Р 3 3 8.4

10 3.407./ -П8.г-0О7\ Стяжка С-6 6 £ 5.5
1/ 3.407./ - /48.3.003 Стяжка С-3 40 40 7.0

Материалы
Щебень 7.8 882 Н 3
Бетон классаS7.5 51«t$ y

А Н М*

/ Разрез /-/ оч. Баку/V. 5,H0?.tт 148-
8. Крепление рельса  к  б а л ке  сн . д ск ун . 3 .407 . f  *148- 7-055 

3. 3  числит еле Раны  зн а ч ен и я  р а сх о д а  дет она для 

ф ундамент а с  ст/четкаи еоладки р е л ь с а  О, 794 н.̂  

ё  зн а м ен а т ел е  -  &,574мн.

Ч. контр

Ш ст д
run
Рик. гр.
Пробери,

KaisttxL
Роненскиё 7]
ПартенаГ
КищндШ.
КаГалеГ

ЯкженеМсякРатье&ГШи-, \$ощ
ш

ш
9ОШ
ШИ

з . т , / - / 4 8 .  r o s e

Фундаменты Ф0-/0/РЦ-13 
03 цилиндрических 
Фундамент ов.

У'тадия Ju  cm Листа?

. энергосгг.сПРоегя
ТеГеро-ЗяладнсесюЗе/тс »>л 

иТенцп' ■ 7 , у
4>a/>/«rm: /93Kom/poiaa; Ла/tkc
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Г Г

Мослоприенник

Марка,
лаз Обозначения Раинёно Синие

Тамнест$о Масса
ед.,кг

Ярине* 1 
¥Фше 1Щ/4 *Ц*5

Документация. ____
3. 407,1-^8. /-70 Техническое описание X X Р. j

Железобетонные элементы
/ з .ш .г -н о л .о ь Фундамент <Р734- /02 /2 /2 /655 0.65»*

Сталь ные элемент ы
г 3.407. /  -щ .г -о сн Рельс ff-f г е т .г
5 3 .4070 -148 . г-004 Рельс я-4 г г т .г
6 3.407. /  - / 48.9-006 балка 6-2 4 4 3/89
7 3.407. /  ■ 148 .г.оо7 Стяжка С-/ е е 0.9
9 3. 407.1 - /48 .04707 Стяжка С-б з 3 9.9
11 3,407-1 - /48 .г-oos Стяжка С-3 40 40 /.о

Материалы
Щебень 1.S P.S2 N*
Бетон класса 87,5 % % "L -------- !

{  Разрез / - /  см. докум. 3.407Jr 1ЧВ. /-0S4 
<?. крепление рельса л балле см. делу*. 3, 407./-/48- /-059 
3. & числителе бань/ значения расхода бетона для 

(румдамента с отметкой гало/ки рельса а 794 л ,

£ знаме мотеле -  $з/4м*.

Ч. контр koSct/tei

Нач.отд. Раненскии /,
П / П  Лар<рена/
Рук.гр. Кирсанова

>л KaSaneg
'нэкекер Д анкрсгпеф  Cifi/iA-

А & г\9т

М °Г
ш

из Цилиндрических

т я

3. 401,1-Щ. /-0&3
Фундаменты Ф 4 -/4 ,< Р Ц */6  Стадия Лист Л ист а*

9Ш} срун домен то в , элереосетьлроент* 
Clei9ро-Заааднаеетдеяет 

Ленинска#
Фермент ЛЗКопироРаЛ/ Лали
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Парка,

П л а н

Г
ю

* т

ч

4 5

■ф

4>

, im

-ф

^ 5

? з— 0

im

$
^5

№

<7.

( 4  <!5

■О

^ 5

М аслоприепник

Ось
трансформатора

■ р

$ r*tC7. у  */У£ . 1-ТО

Наименование М б ШО

ЛоканентоииЯ
Техническое описание

Железобетонные элементы
3 407-3- 140 4. 04 Фундамент ФТ34-101

CmanbHbie элементы
3.4Q7. 1 ‘ 148.5-001
3 .407  ■ /  - / У Д .  3- 004
з .ч о 7  .1 - т .г - о о Б
В. 407 . / -  /У$. г- 007
3.407 . /  -/yg  щ

Р е л А с  /?* /

Р е * £ с  / 7 - 4

& Ш 0

С тяжко С -Б
Стяжка С-3

Материалы
ЩебенЬ
бетон класса 575

iB

15
60

г.7

iB

15

т

т

Пасса
/<7кг

iB35

т г
180Z

3189
5,5
1.0

Припека-
нис

0,65п3

ось Фундамента
под трансформатор

/. Разрез Т 1 сп докум. 3.4021-148. 7-056 
5. крепление релЬса к  балке см докуп. J .  4о7.1т148. 7-059 
3. В числителе даны значения расхода бетона для 

фундамента с  отметкой голобки релЬса 0,794 
6 знапенателе -  0,314 п.

Н Контр- Мобалеб т

Ропенений < ш м
Гип Парфенов 9М1
Рук гр. Кирсанова 7 * 4 $ т
ПраВер КоВалеб m i
инженер PaHKpaibeBa 90661

& Ч 07Н ~ П в. / .т

Фундаменты фц 16, фц 17 
из цилиндрических 

фундаментов

Стадия Лисп ЛистоВР /
Ж Ргосвлгю проеш

''стадное от. 
Ленинград
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0020
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дополнение лазу.'X производить бетонам 
масса В 7,5 с  тщателЬнЫм уплотнением

!
Ш Ш т я ж ш т ш ^ к т я А

~1
Начотд. Роненскт1СЦел^сМШ
ГНП Парфенов

Рок. ел. Кирсанова l  Ъ ш
Лравеш Ковалев .* > я ф т
инхенф ПаннратЬева

ЗЛО?. 1 - т . 4 -056
Стадия Лист rfucmoi

Р 1фундаменты фц-Нузц-И  
Р а зрез 1-1 {ергосетьпроент

1-Западное отЗелееше. Ленинград
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План

Н. Контр. KoSwefi $№

Ноч.ошд. Роиенс/шд̂ }06Sf
ГИП Порфеноб ш

Р Ж  ер- НирсаноВа (*< 4 ' $ т
Проверил НоЬалей /**$& ) 9 т
Цтенер ЛаинраПеба 1Ща~' ш .

3 .407.7-148 1 - 0 5 7
финдапенты ФГ-1 . ФГ- 7 

ф сЧ ...ф с-/0, фЦ-1...фЦ-7 
Крепление, рельса 

л  балке

Стадия Лист Листов
Р /

Св5фО'Заподмов отделение
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План
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Л
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1

И контр Ковалев Щ )

Иачотд РоненслиЖ
внп Парфенов WWT W e jT Кирсанова пвЛ- SWПродет Ковалев ^ 4 9№бнтер Панкратьева Л и л . . . 9Ш?

З . Ш . / - / Ч 8 .  1-05?
Финдппенты Ф Г-Д ф г-э, 

ф е н  ФС-/3, фЦ-в,ф ц-9 
Крепление р е ж а  л 

балке

Стадия 4и err. | ’‘остов
Р 1 /

энепесс " т а р о е т
CpJqpoi3o* зе 0/лЗе/, trn/e 

JktU'fipC Э
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( OSSaAoSoHUt щебнеп и релЬс условно не попт ны )

Н контр Но6але& tUii,

3 407.1-/48. 1-060
Ит т д
гип

PonwuwiL
ПооФеноС

к Б Щ т*tn
OJp&l}

фундаменты
срсч. .. срс-ез 
Узел!

Стадия Аист Листов
Р 1

РУК г/РКирсанова щ ~ ojom энергосетьпроект
Ct&poxjaoodwe отделение. 

Ленинград
flootmun Ло&меб
Цштф ПаккратЬек пот
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Парка,
поз Обозначение На и нен о Ван и е

Количество Нассо
ед̂ кг

броне* !
чание 1Л±

i
± L Л-5

Документация
___ I H o i i - m .  p ro Техническое описание X X X J

Железобетонные элементы 1
Г 3.407.г~ /40.4.03 Финбанент Ф ГМ -гзо / / / /еоо 0.48mj

' И
Материалы

Щ ебень 0.08 о.н о л * *

%I 0,г4 ~ - м*
Бетон к/tacea В 7,5 - ом н *

Предусмотреть гголмую Вб/енку уоунта us 
сёерленого котлоВана.

IМаи.отд\
run
Рук, гр.
Пре "
Цнусенща

Парсреноб
Кирсана^

7po6epv/\ K afaaet З Щ Е _ Ш*
Панкратьев /Щ и^зщ

т т

з . ч о 7 . / - т  J - 0 6 В

Щ щ Янкерные уст ройст во 

Я - / . . .Л - 3

Стадиях Лист \ Листа 8

.энергосеть проект
SpzCepo-Западнае етдеиено̂  

Ленинград
ЯРорнат; ПЗКопира Сан: Пап*е
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ПЗ
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Марка,

поз. О бозначение
, Количество Масса 1 7A;vr>.

П айне нован ие Й-4 Й5 Л-G ecf ,s r ча и с
Д окум ент  а ц и л

3. Ш 1-148. 1-ТО Техническое описание X X X

Ж елезоб ет он н ы е элем ент ы

0,Ь8н*f 3 .4 0 7 2 -/4 0 .4 .0 3 Тунданент  ФС34 -250 / f / /гео
г 3  407-M S вып.5 Р и гель  РОЙ f f f so o 0 .8  м*

—
С о п а л ь н ы е  элем ент  ь/

J З М о и -М В .г-о /з М арка  Т-/Э / f f /г, 6

М ат ер и а лы

Щ ебень о м o .ff 0 J7 Н*
Песок крипнозерн. 0.G8 — - м *

бет он класс а  В  7.5 - f.08 C84 h j

/  Предусмотреть полную быенку грунта из сверленого 
котлована.

8 . Перед выполнением траншеи под ригели, г? аз уж и 

м еж ду стенками кот лодана и ф ундамент а* 
должны быть заполнены крупнозернистым песком 

или оетоном класса В Z6  до отметки низа 
т ранш еи.

Нкантр KaGat/ieg Л Ы ш *

Шхотд. /ЬненскиО Ш }
Гип Парфенов %<йЧГ9.СШ
Вукгр.. Кирсанова АЛ»'' %№1
ПроверилGo Bor/reg ДгкТ» ЩВ?
инженер7ачк/х/тбево ЬШМ- ' ЩЯ

з. *07.1 -т. /-0 & 5

Ликерныеустройства 
Л -4 ... И-е.

Стадия Лист Листа#
Л

р н е м *.
ОМера-3

Л

/сет ы ,
моднее t
'енингяэ

й С с
?тдеееиие
<д

Квпиро&зл: /Танk е Ф°р«ат:РЗ
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Марко,
поз. Обозначение Ноиненоёание

I

Мекса 
еду кг

Оране.
чание/7-7 й-е й-9

Доканентаиая.

3 .407 .!- /9 8 .  1-ТО Техническое описание X X X

Железобетонные элементы

/. з.407.г- нол .оз Фундамент ФТ-34-eso / / 1 /200 0.48н*

г. 3.407-М3 ёып.5 Ригель Р1-/7 г г 2 S00 0.2н *

Ст альны е элем ент ы
<5. 3.407.1 -  /9В. 2-013 И  ор ка  Т-19 2 2 2 12.6

Материалы

Щебень 0Д8 0.11 Об? м *
Песок крулнозерн. 0.72 — — м *

Бетон класса 87.6 — 1.07 19 м*

1. Предусмотреть полную дыемку грунта из 
сёерленого котлодансу.

2. Перед ёь/пол пением траншеи под ригели, пазухи
между стенками котлоёама и фундаментом, 
должны быть крупнозернист им
Песком ш и бетоном класса B7.S до Отметки 

низа траншеи

Ч.канто. КоболеС / 4 ^ д а ;

Нач.отд. Роменск<& ш ?
ru n ПарфенаС $ т

Р у к  гр. Кирсанова 1*Ц г № ?
ПрсСерш Ко 1аяеСа Ж г-«А %0Щ
инженер Панкратьев. Ш

з. *№7. / -Me. f-0€4
Стадия Лист ЛистаС

Р /Янкерные устройства 
Я - 7 . . Р - 9

эИЁреосетьпроекти
Се9еро-Заоаднае отделение 

Ленинград
Копира Сем: Ланье срарнат: ЛЗ
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Песок

Марко,
поз. О бозначение Н аим енование Мол.

Масса
ед.,кг

Ирине - 
чанс/е

Д оким ент ац ия

З.М 7М ~/Ч8М -ГО Техническое описание
Ж елезобет онны е эленент ы

1 3.407 2-МО. 4 .03 ’Фундамент ФТ 34 -250 3 /500 0,4 8 н*

г 3M 07.-/23 £ы п. 2 Р игель Д Р -fO / 050 0.34

С  т ал ьн ь/e элемент ы

з з.чог t-m . £-013 Н орка  T-/S 1 /2,5

4 3.чо7.1-1че .г-он Н орка fcp-ts г /2.3

М ат ериалы

Ш едень Q24 Н4

Песок крупнозерн. /,25 М*

Щебень
1 Перед Выполнением траншеи над ригеле/, пазу&и 

между стен нами пошло дана и фундаментом 
должны быть заполнены крупнозернистым 
песком до отметки низа траншеи.

2. Металлоконструкцию для крепления полиспаста 
крепить на средний фундамент.

3. Предусмотреть полную Выемку грунта из 
сдерленй/сс котлоданод.

з.т/-т .1-065
ЩдТмкерное j/empouemio 

Л-/О

Стадия Лист Листа 8
Р /

энергосеть проект"
Ссёеро - Западное отделе нщ 

Ленинград
KanupaSa*: лольс ЧЪрнат-.ДЗ
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Сторожа
трансформатора

НарЩ
поз. Обозначение Наименование

Ктгест& Масса
еО.,кг

(7рцне-
ч&ние8-8 риг

Докинем тация
- ------------

3 .4 07 ,1 -Н 8 .4-ТО Техническое описание X к

Железобетонные элементы

/ з . ш . г - м л . 0 3 Фундамент <РТ34-е$о 3 3 /еоо OASh *

г 3.407-/23 ёып. г Ригель 8Р-/0 f / 850 О.ЗЬн*

Стальные элементы
3 ЗМ01.1 - М 8 . г - а / з Н орка Т-/9 / i /8.6

4 3MQ7.1-1Ч8*г-ОГ4 Норка fcP-fp 8 г /23

Натериапы
Щебень азз аз / м*

Бетон класса 8 7 $ 8,87 4,73 н*

/. Перед быпапмемием траншеи под ригели, пазухи 
между стен хами колтлоёама и фундаментом 
должны быть заполнены бетоном класса 87.$ 
до отметки низа траншей.

В. Металлоконструкцию для крепления полиспаста 
крепить на средний <рундонент.

3. Предусмотреть полную бь/емку грунта из 
с8ерлень(ос котлобанаё.

Сконто.

Нач.атд
run

Продери*.
Шхсенер

Kaianei

Ранен скид. 7
Парфенов

Рик гр. Кирсанова
Koianet
Панкратьев ЗШи*.

y.-iП>АП~
т Х г

9 т

чт
т
9т
$ т
ш &

3 .4 0 7 .  t  - W . / - O G G

г  Янкерные устр&дстёсг
я-//, 8-/г

Стадия Лист ПистоЗ
Р /

энергосеть песет  *
(Игре- Западнее стделение 

Ленинград
<popnami НЗ.Копировал: лальс
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Обозначение Раиненобанс е
/Cowvacm/ Мосса, 

ed., к  ■
Приме- { 
чание Iви з 6-/4

Докинентац и я ' !
З.Ч07.1-1Ч8. /-то Техническое описание X X -

СРСелезобетонные эпененть/

4 3 .407 ./~ /44./ О/ООООСБ ФунбЫченп? Ф / s *  / -В / — /о г о 0,6  7м■»
/ 3.407. f '/ 4 1 /  О/ООООСБ Фундамент Ф / 5 *  /,£~В — / / Ш 0.79 м*

г 3.407- f/S  ЙЫ0 .5 Ригель Р/~ Р / / £ 0 0 О .Вн* \
1

С т а л ь н ы е  эленент ь/

3 3, Ш - /- /VS. 2 - 0 / 8 П а р к а  тго г 2 4.1

4 з . т , / ° т  г-с? /г П а р к а  Д /S / / f/.s

Ж£ШЗ1.61Т/73Ш ESSfi ШЖ
3  6 0 7 . 1  - / 4 8 . / ~ 0 £ 7  |I

Нач.втд. Раменский
Л и к ер н ы е  у ст р о й ст в  

Л -fd, Я -74.

\Cmudid\ Пи С/71 Иосмо? i
ГШ Порсоена! Waf-pSJ] Р \ /  i
Ру к. го. Кчрссгнаёе мб> w n 1энергосегиог. - _ *кп" 1

сеSspo-Заподное о/я: .-> \ ve 1
| /?енинепа9 1

ffpaktxAtKoScraei
Цнзкенерftcff/Kpcrmeta\ш&^Ъот

Konupoia/l: Г70/ПС сРорыа/тНЗ
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KojfuvemSa Масса
ед.,кг

Приме*
чамиеЛ-(5 л-/е

Д окимемтаи. ия
3,407.1-148.1  - ТО Техническое описание X X

Э/Селезоб'етонные элементы
/ 3.4 ОТ/-/4 4. /  OWOOOC5 Фундамент Ф /,5*С-£ 1 - /630 0,67м J

1 3.407. /-/44./ О/ООООСБ Фундамент ф KS*/.5 -3 - 1 /917 0.79 м*
г 3.407-05 ёып. S Ригель Р/-И г г 50С- О.ем-3

Cm с/льные элементы

J 3 ,4 0 7 .1 -1 4 5 ,2 -0 1 8 П арка TSO 4 4 ю

4 3 . 4 0 7 . 1 - т  .г -о г г П а р ка  Д /3 г <? 1LS

Н.контр. KaSaneS ш

Нач.отд. РоненскиТ 1/МП
run Парере hoS W fi
Рик гр. Кирсанова М н у ' 10SS}
Про/ерш KaSanet loss}
инженер 1Ънкрс!тс/с ms?

3 .  * 0 7 , 1  - W .  Т О 6  8

Ликерные устроистёс/ Стадия Лист Листа/
Р /

П-Г54Я-/€ .энергосет ь проект "
CeSepo-JcfurdMoe атдееение 

Ленинград
konupoia/r- Ла/ikc Формат-. ЛЗ



Длр конкретной подстс/нуии нетрллоконспсрукцию 
J?H-/ закозь/£атб только для одностороннего 
Крепления полиспаста/ с учетам дознаасности 
её использования доя анкера с другой сторон*/ 
О?р0нссрорнсгп?оро/.

Н-контр.

(к  '.от$. РоненскисР Ш 8}
i ’а

KoianeS

Парфенов
ру гр, Кирсанаёа

KaSanet
CtiHKpamiefy &ЪЛ̂ .

УЬбУдОШ

&Hv
mm
Ш Ц

3 МОТ.1 -148. f -069
Узел уст  оно £ки ха н у  то 
для крепления полиспаст 
но цилиндрическом 
фундаменте.__________
КапироСам: Ломе

Стадия Лист Листа/
Р f

„энергосетьпроект"
Севера-Западное отделение 

Ленинград!



/ — /

Для конкрет ной подстанции металлоконструкцию
ЯН -В  заказь/iam b только для одност ороннего  

крепленая полиспаст а с  учет ом £ о знойност и  

её испальзадания для анкера с другой сторона

трансформатора.

Н. конто

Нсм.отд
ГСП
.fysJJL
ПрсСерЩ
иля

KaSa/tej

Раменской. I
ГТардсено8
Кирсанов
Koianei

2 § З Ш 2

&

з ми 8. /-070
-^сНрЩ Узелустановки осонута 

для крепления полиспаста 
Ш1 на подножии кг или 
ШШ d o e .

СтадиАЛист iP-'.rcj

„энергоегтьлрсикп, 
Севгро-Зс/павнсе отделение 

PeHVHipad
Формат: Л 4Копировал: Колье
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Марка,
паз. Обозначение Н аим ен ован ие Кап-

Масса
ед,{

/7рине-
чание

/Ж елез об'ет анные элем ент ы

1 3407. / ~ № ЯРунОонент Ф  2  м2 , / -  4 / 3 7 3 0 /,49нЛ

1

Н.кантр. Ковалев A x f 9Щ*
3. 407.1 -/48. /-07/

Начат д. РОненски/С 9от
А н к е р н о е  у с т р о й с т в о  

Л - Г 7

Стадам Лисп Лист ?/
run Парере нов 90Щ Р /
Рук. гр. Кирсанова пи/О,' sim щ энергосеть проект1

CCSepo-Заяадь. ~<е отделение 
Лени/ йад

Гравер. Ковалев 1ВШ
инженер (Чагаева ' 10Ш

Копировав: Потс Формат :П З
Серия 3.407.1-148
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