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Обозначение Наименование Стр.

5.407- 0 4 -  /73 Пояснительная записка 3...8

5 .т -  0 4 -  1ем Система м олниезащ ит ы и защ иШ ного^зШ емлё- 
нии S  одноэт аж ном  здан и и 9

$ , т - м -  ае/ч Система защ и т н ого зазем лен и и  В одн оэт аж 
ном здан и и  (Вариант  использовании краноВых 10
рельсов)

5.407- /34 - 3 СМ Система защ ит ного зазем лении В одноэт аж ном  
здан и и  (Вариант  использовании фундаментных И
к а л е к )

4см Система молниезащиты и защ ит ного за зем л е
нии В м ногоэт аж ны х зданиих по серии /. *2п /2

3,407- / 3 4 -  5 СМ Система зазем лении одноэт аж ного здании со 
ст альными фермами покрытии, у зл ы  /, г /3

5.407- /34- 6  СМ Установка стерЖнеВь/х молниеприемникоВ /4
5. 407- /34 - 7  СМ Примеры располож ении дополнительных закладных 

изделий В колоннах по сериям /. у гз. / -  З /ен , /5
/. *гз. / -  5 /В 8  и /. нгн. / - в

5 407-  /34 -3  СМ Примеры располож ении дополнительных за к л а д 
ных изделий i  колоннах по серии 1 .424/ - 9 /6
У зл ы  /0, //

5.407- /34 - S СМ Примеры располож ении дополнительных заклад
ных изделий В колонны  многоэт ажных зданий / 7

п о серии /. * 2 0

5.407 - /34- /О СМ Установка закладны х и соединит ельных изделий В 
ф ундамент ах  -  зазем ли т елях /в

5.407- /34- //СМ У з л ы  3  и  З а /У

5.407 - /34-/2 ем У з е л  4 20
5.Ш -/34-/ЗС М У з л ы  5 , €, 7 2/
5. 407- /з4 - /4 ем У з л ы  8 ,  8  а 22

5. 4 0 7 - /3 4 -/5 ем 5 /З л ы  Sf /г, 23 2 3

г
О б о з н а ч е н и е Н а и м е н о в а н и е Ст р.

5 .4 0 7  -  /3 4  -  /6  см У з л ы  / 3 ,  / 4 ,  / 5 2 4

5  4 0 7  -  /3 4  -  / 7 енг У з л ы  / 6 ,  / 7, / 8 2 5

5. 4 0 7  -  / 3 4 -  / 3 C/*t У з е л  /У 2 6

5 . 4 0 7  -  / 3 4  -  /У е м У з л ы  2 0 , 2 / 2 7 ~

5 .4 0 7  -  / 3 4 -  г о е м У з л ы  2 2 , 2 2 а 2 8

5. 4 0 7  -  / 3 4 -  г / с м Пример ст роит ельного задан и я  н а  защ ит ное 
зазем лен и е 2 9

5  4 0 7  -  /3 4  -  гг с м Пример ст роит ельного задан и я  н а м ол н и еза 
щ ит и с сет кой и н а  защ и т н ое за зем л ен и е з а

5. 4 0 7  -  / 3 4  -  г З с м Пример ст роит ельного задан и я  н а  м олн& еза- 
щиту ст альн ой  сет кой 3 /

5 .4 0 7 - / 3 4  -  2 4 с м Пример ст роит ельного за да н и я  н а  м ални еза  -  
щиту стерЖне&ыми м алниеприем никам и Вы- 3 2
сот ой 5 , Ом

5 .4 0 7 - / 3 4  -  2 5  СМ Пример ст роит ельного задан и я  н а  м ални еза  -  
щиту ст ерж неВыми малниеприемниками Вы- 33
сот ой 7,0М

-------------— _______ - ____________ ________ ________________________
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/, Общие указания

и  Рабата содержит материалы для проектирования мол- 
ниезащиты и Заземления оборудования зданий промышленных 
предприятий с использованием типоВых и нетипоВых строитель
ных Железобетонных и ст альных конструкций В качестВе з а  -  
земляющих устройств и токоотВодоВ.

S состаВ работ ы  Входят:
-  т ехнические требования к дет алям  молниезащ иты и  

зазем ляющ их устройств,
«* примеры схем устройстВа молниезаициты и защитного 

заземления. Выполняемых с использованием строительных 
конструкций;

-  схемы расположения дополнительных закладных изделий В 
Ж елезобетонных конструкциях;

-  примеры решений конструктивных узлоВ;
-  примеры строительных заданий:
1.2. В осноВу разработ ки данной серии положены следую

щие документы:
-  ГОСТ 12.1.030-81 „ Электробезопасность. Защитное зазем ле -  

ние, зануление?
-  СНиП 3.05.06 -85„ Электротехнические устройстВа?
-  Инструкция по устройству молниезащиты зданий и соору

жений РД34. 21. 122 - 87,
-  Технический циркуляр ГлаВэлектро монтажа 389-6-186/78  

С Приложением /8 2  „Унифицированное задание строитель
ным проектным организациям по использованию  мет ал
лических и Железобетонных конструкций В качестВе з а  - 
земляющих устройств."
В работ е использоВаны т акж е материалы типового 

проекта шифр 3578 „ Заземление и зануление электроустановок 
промышленных предприятий. Технические решения?разработан

ного Волгоградским отделением ТПЭПР 1982г.
1.3. В настоящей работ е Выполнены примеры молниезащиты 

с помощью молниеприемной ст альной сетки или путем установки 
стерорнеВых молниепр и емникоВ на кроВле здания с  Железобетонными 
срермами или балками для защиты от прямых удароВ молнии\ & так 
Ж€ устройстВа схем защ итного заземления В одноэтажных и много
этажных промышленных зданиях с использованием строительных 
конструкций как заземляющ их устройств. Эти схемы предусмат
ривают соединение В единую систему Всех Ж елезобет онных и 
м ет аллических конст рукций для создани я непрерывной электри
ческой цепи.

1.4. В качестВе элементов зазем ляю щ их устройств и т ско- 
отВодоВ рекомендуется использоВать ст альные конструкции (фермы, 
балки, колонны), арматуру Жеяезобетонных колонн, ригелей, плит 
перекрытий, фундаментов, фундаментных балок, а  т акж е стельные 
конструкции производственного назначения (рельсы подкрамоВых яу~> 
тей, подкранаВые балки, балки площ адок под оборудование, ВоздужоВо- 
ды и т .д.).

1.5. М атериалы для проектирования предназначены для исполь
зования проектными строительными организациями.

5. Ш  -  / 3 4  -  ПЗЗаТАГ/̂ 7.
UHMTUH-ЛСатонинк'АГ?~ 7
run Гре/нин СтаНия Лист \ Листам

Гм. елец. Пронина Щ б?
Пояснительная записка f  t  1 <  . .

Гл.спец. Хрущеба
/ в

Н контр. Пронина г.МосхВа
2 Ч П 5 - 0 4  Ч



2. Общ ие т ехнические т ребования

2.1 Непрерывность электрической цепи токоотВодоВ обеспечи
вает ся соединением ст альны х элем ент ов:

-  В зданиях с монолитным Цселезобетонным каркасом непре
рывность электрической цепи обеспечивает ся путем непо -  
средстВенной сВаркц рабочей арматуры элементов, яВля -  
ющ ихся токоотВодами.

-  В зданиях из сборных ж елез обет онных элемент ов непре - 
рыВная элект рическая цепь создает ся непосредственно 
сВаркой закладны х изделий примыкающ их друг к другу 
конструкций, либо при помощи ст альны х перемычек (со - 
едимительных изделий) сечением не менее /00 мм2, которые 
приВариВаются к закладным  изделиям соединяем ы х ж ел е
зобет онных элементов, используемых В качестВе т о ко от -  
кадок.

-  Арматура сборных ж елезобет онны х конструкций, исполь -  
зчемая В качест ве токоотВодоВ долж н а быть непрерыВ -  
ной и обеспечиват ь прот екание т ока к арм ат уре ф унда
мент а -  зазем ли т еля; при отсутствии эт ого услоВия
В м ест ах разрыВоВ армат уры необходи м а уст ановка  
перемычек В Виде соединяющ их армат урных ст ерж ней  
или отрезкоВ ст альн ы х  полос.

-  В здан и ях  со ст альным  каркасом  для создани я непре -  
рыВности элект рической цепи дост ат очны болт оВые, 
заклепочны е и сВарные соединения, обеспечиваю щ ие со -  
Вместнчю работ у элемент ов каркаса. В т ех  м ест ах, где 
т акие соединения отсутствуют, долэрны  быть преду
см от рены перемычки сечением н е менее /00  мм*, приВа- 
риВаем ые к соединяемым конструкциям.

2.2. ПриВарка дополнит ельны х закл адн ы х  изделий к  арм ат у
р е Ж елезобет онных элемент ов, a  т ак ж е приВарка Всех  
соединит ельны х элемент ов В соотВетстВии е дан ной  серией  
дол ж н а  производит ься согласн о т ребованиям ГОСТ626*/ -8 0  

I и Г О С Т /Ш В -85.
» Д ля обеспечения непрерывности элект рической цепи дли-
J на сВарных шВоВ соединяем ых элемент ов долэ/сна быть не
X менее 60 мм, а  Высот а и/ВоВ ~ не менее S  мм.
!  2 .3 . Правильность уст ановки элем ент ов цепи м олниезащ ит ы
I и защ ит ного зазем ления, недост упных для конт роля п осле

окончания строительно -  м онт аж ных работ , долж н а быт ь про
верена и подт верж дена В ак т ах  н а  скрыт ые работ ы .

2. к. При разработ ке элект рот ехнической части проект а для  
Ж елезобет онны х ф ундам ент ов, используем ых 8 качест Ве з а -  
землит елей, обязат ельно долж ен  быт ь пьо Веден расч ет  плот 
ности т ока, ст екаю щ его с армат уры ф ундам ент а В бет он  
и далее В грунт. М аксимальное значение плот ност и т ока дол Ж 
но быть не более Величин, у казан н ы х  В следующ ей т абли це, 
сост авленной  по данным  НАШ 6  и CASH НИЗ М инэнерго СССР:

В и д  т ока Предельно допустимая плот
ность тока ff/м г

Ток молнии 3 ,0  *  /О*
Ток кратковременный про
мышленной частоты 

(до Зс)
1,0 * /О3

Длительно протекающий 
ток промышленной чистоты

(Л ОГif)
1 ,0

Во избеж ание местного превышения значений плотностей 
mokat указанных В т аблице, и для обеспечения надеж ност и р а б о 
ты строительных конструкций рекомендуется по Возможност и 
объединять В единую систему Все элем ент ы конструкции з д а 
ния, которые можно использоВать В качест ве токоотВодоВ ’ д о -  
бибаясь максимально Возможного снижения плот ност ей т ока  
утечки с арматуры фундаментов, а  т акж е плотностей т ока, 
протекающ его через поперечное сечение арматуры В надзем ны х  
Ж елезобетонных конструкциях, используемых В цепи заземления. 
Соединение этих конструкций долж но осущ ест влят ься ст аль - 
ними изделиями.

Расчет плотности тока Выполняется В соотВетстВии с  м е
тодикой, изложенной В ,, указаниях по использованию зазем ля  -  
шщих и зануляющ их сВойстВ ст роит ельных конструкций произ
водственных зданий и сооружений н ( ВААМЯраектэлектромонтаЖ, 
Hums, Госхимпроект, М., /988 г.) с  Введением S  - крат ного коэф -  
фициента запаса.

5 ; 407  -  /34  -  /73 г
г г** ^ 5 - 0 4  S



2.5, В случае, если фундаменты под колонны не могут быть исполь -  
зоВаны как зазем лит ели, необходимо устройство наруж ного кон
т ура заземлении с присоединением к нему токоотВодоВ от армат у
ры  колонн. Р асполож ение мест подсоединении определяет ся В з а 
дании электрикоВ.

2.€. Не допускает ся использоВат ь В качест ве элементов зазем ле
ния следующ ие Виды Ж елезобет онных конст рукций:

-  плит ы покрытий и перекрытий\ подкраноВые балки, стропиль
ные и подстропильные конструкции, изготовляемые с напряга
емой арматурой,

-  другие Виды конструкций с напрягаемой проВолочной и прядеВой 
(канат ной) арматурой, а  т акж е с напрягаемой с терпене Вой 
армат урой диаметром менее /2 мм,

-  фундаменты, подвергающ иеся Воздействию агрессивных грун- 
тоВых Вод и агрессиВных грунтоВ Выше уроёня грУнтоВых 
Вод, £ случае превышения предельных концент раций, хлоридоВ  
и сульфатов, соответствующих слабо агрессивной степени Воз
действия на ж елезобет онные конструкции согласно СНи/72.03.Н-65 
(табл, к и табл. 7 для услоВия периодического смачиВания);

- фундаменты с защитными покрытиями поверхности, принятыми 
по СИиП 2.03. Н -6 5  для средне - и сильноагрессиВного Воздействия 
среды-,

- фундаменты при располож ении их В песках и скальны х грун
т ах с ест ест венной Влаж ност ью менее 3 /6  ;

-фундаменты из бет она марки W6 по Водонепроницаемости и Выше;
-  конструкции электроустановок, работающ их н а постоянном токе.

г .г  Перечень типовых конструкций, кот орые разреш ает ся использо
Вать В системах молниезащиты и защ ит ного зазем ления дан  В т аб
лице В до к ум. /73 лист дСМ.

2.$. Все открытые части токоотВодоВ долж ны  быть защ ищ ены  от 
коррозии 6 соответствии с требованиями СНиП 2.03. Н -85.

3. М олниезащ ит  а

3.1 Общие т ехнические т ребования по уст ройст ву молниезащ ит ы  
с  использованием ст роит ельных конст рукций В качест ве т окоот 
ВодоВ и заземляющ их устройств излож ены В р азделе 2 наст оящ ей  
пояснит ельной записки.

3.2. Устройство молниезащ иты здания с использованием  строитель
ны х конструкций Включает В себя молниеприемную сетку или стерЖ- 
неВые молниеприемники, соединенные с помощ ью ст альны х пере -

3

мычек с арматурой Ж елезобет онных колонн или со ст альным и колон
нами, которые соединяются с армат урой Ж елезобет онны х ф унда
м ент ов- зазем лит елей.

3.3. Молние приемная сет ка уклады вает ся по плит ам покрытия
до уст ройст ва кроВли, а  при применении ком плесных плит -  д о у с 
тройства гидроизоляции. При этом ут еплит ель д ол ж ен  быть т оль
ко из несгораем ых мат ериалов. Д ля соединения с армат урой колонн, 
используемой В качестВе токоотВодоВ, молниеприемная сет ка при Все- 
риВается к специальным соединительным изделиям, залож ен н ы м  §  
шВы между плитами покрытия. Эти изделия через т окоот Воды из 
стали 0  8Я1 соединяются с арм ат урой блиЖ айщ их Ж е^ зобет он - 
ны х колонн или приВаркой к мет аллическим колоннам. М олние- 
приемная сет ка моЖет быть улоЖ ена н а кроВлю сВерху, В от ом  
случае необходим о Выполнить защ ит у ее  от коррозии

Узлы сетки долж н ы  быт ь соединены  сВаркой. Ш аг ст ерж 
ней сетки и места соединит ельных изделий указы ваю т ся Взадании  
на молниезащитч

ЗА. £  зданиях с покрыт ием по ст альны м  ф ермам и ли  б ал к а м  
уст ановка молние приемникоВ или  Вы полнение м олние прием ной  
сетки не требуются, если  и х  кроВ ли сост оят  из н есгораем ы х , 
или т рудносгораем ы х м ат ериалов. В эт ом  слу ч ае д л я  а б есп еч е -  
ни я м олниезащ ит ы  несущ ие конст рукции покрыт ия д о л ж н ы  
быть сёя зан ы  др у г с  другом  ст альны м и элем ент ам и.

5.5. На нем ет аллических В озвы ш аю щ ихся част ях зд ан и й  
дополнит ельно укладыВает ся м ет аллическая сет ка, кот орая  
соединяет ся с молниеприемной сет кой  н а  кроВле, как эт о  
п оказан о  В до  кум. 5. Ц07- З У -
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3.6. Примеры реш ен и й  узлоВ , обеспечиВаюицих непреры в
ность элект рической цепи §  сист еме м олниезасцит ы  
зданий  дан ы  В докум. -  5\ -11... - /4 см .

3 .7. Сте/ээрнеВые м олниепт ёоды , У ст анавливаем ы е н а  
кроВле зданий , долэрны  бы т ь соединены  с арм ат урой  к о 
лонн, используем ой  В качест ве т окоот ёодоВ  (см. докум, -6см ),

4. З ащ и т ное за зем л ен и е.

4 /. Общие т ехнические т ребования по уст ройст во з а 
щ итного зазем ления оборудования излож ены  В р а з д е л е  £  
наст оящ ей пояснит ельной записки.

4.2. Зазем ляем ое оборудование присоединяется через з а к л а д 
ные изделия к армат уре эрелезобет оннь/х колонн или не -  
посредст ёенно к ст альным зазем ленным  конструкциям. 3  
качест ве т окоот Водоё при этом могут бы т ь ' использоВаны  
либо ст альны е конструкции зд ан и я л и б о  арм ат ура ^Желе
зобет онны х элем ент ов ( колонн ,  ригелей, балок, плит), либо 
ст альные конструкции производст венного назначения 
(рельсы  подкраноВых nymedt балк и  и ст ойки п лощ адок  и  
др ). Заземляющ ими конструкциями являются, как праВило, 

срундаменты колонн здания .
4.3 В соотВетстВии с  п 2 .4  при проектировании защ ит ного 

зазем ления необходим о предусмотреть о б ’единение элект ри
ческой цепи зазем лени я по Всему зданию  ( или В част и 
здания).

При наличии В кроВле молниеприемной сет ки об>еди- 
няющ ий кон т ур,создает ся молниеприемной сет кой а  
арм ат урой колонн, соединенной перем ычкам и с арм ат урой  
<рундаментоВ - зазем ли т елей .

В зданиях с Цселезобетонным каркасом при отсутствии 
молниеприемной сет ки объединяющ ий конт ур моэрет быт ь 
со здан  соединением арм ат уры  колонн с арм ат урой ф ун
дам ент ны х б а л о к  б  м ест ах отсут ст вия ф ундамент ных

балок дол эрен  быть предусмот рен специальный проВодник 
из ст али  сечением  не менее 100 мм* (пример реш ения см.
В док у м . 3  СМ сеч, 2 -г ) . 3  многоэт&эрных здан и ях  непрерывный 
Внутренний контур, объединяющий В единую ц ем  к ол он н ы  и  
ригели каркаса, Выполняет ся н а  одном или нескольких  
эт аэрах В соотВетстёии с заданием  на заземление здания.

к.к. Непрерывность электрической цепи обеспечивает ся В соот - 
ВетстВии с п г . t

4.5. Д ля присоединения защ ит ного зазем ления оборудования
S колоннах предусматриваются зак л ад н ы е изделия, расп и ло- 
зрение которых принимается В соот Вет стёии с  за да н и ем  
электриков. Примеры уст ановки т аки х  и здели й  дан ы  В 
докум. -  7; - 8 , - зону зл ы  9  и 9  а).

4.6. Закладные изделия В колоннах для опирвния зазем ляем ого  
технологического оборудования (металлических площ адок) или 
для крепления сант ехнических и т ехнологических коммуника
ций (согласно заданию  электрикоВ) долэрны быть соединены
с продольной армат урой колонн (см. у зел  я Й* В докум. -  ?СП),

4.1. В се ст альные конструкции, запроектированные В здании  
(площадки, Вентиляционные устройства, трубы, лест ницы, 
металлические корпуса т ехнологического и электротехническо
го оборудования и пр.) долэрны быть присоединены при п о 
мощи сёарки к цепи заземления, использующ ей зазем ляю щ ие 
сёойстёа строительных конструкций' о уем долэрны  быт ь даны  
указания В электротехнической части проект а.

5. 407 - /34 ~ПЗ
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5. Указания по применению

5.1 При проект ировании конкретного объект а реш ения о н еоб 
ходимост и и сп особах  молниезащ ит ь/  здания и зазем лени я  
(зануления) оборудования принимаются В элект рот ехнической 
части проекта. Д ля разработ ки дет алей молниезащиты и  
В случае использования строительных конструкций В качестВе 
зазем ляю щ их устройств и т окоот ёодоВ н а  эт апе разрадот  - 
ки каркаса и ф ундаментов здан и я Выдает ся задан и е проек
тировщ икам  -  строителям н а разработ ку архит ект урно -  
-  ст роит ельной части проекта.

5.2. Задание долж но содерж ат ь следую щ ие данны е:
— для проектирования молниезащ итной сетки -  ш аг и ди а

метр стерэрней сетки, места соединений ее с  колоннами ;
— при применении стерэрнеВых молниеприемникоВ -  их разм е

щ ение, марки, Высоты и количест во;
— для защ ит ного зазем ления оборудования - располож ение 

контура зазем ления, перечень конструкций его создаю щ их , 
располож ение закладн ы х  изделий В колоннах для п од
соединения проВодникоВ зазем ления.

5Л В р абоч и х  черте эр ах  архит ект урно-ст роит ельной  
части проект а:

5.3. к При проектировании молниезащ иты Вычерчивается схем а  
кроВли и р а зр езы  здания, на кот оры х показы вает ся р а сп о 
лож ение молниеприемникоВ\ даю т ся ссы лки  на узлы и дет а
ли  молниезащ ит ы.

$.3.2. На черт еэрах со схемами располож ения ст роит ельных 
конструкций дают ся ссылки на у з л ы  и дет али, обеспечиВа - 
ющ ие зазем лен и е (занулен и е) здания .

5.3.3. В черт еж я* Ж елезобет онных изделий предусмат ривается 
уст ановка дополнит ельных закладн ы х  изделий, предназначен
ны х для соединения элемент ов цепи зазем ления.

5.3.4. у~лы и дет али молниезащ иты и зазем ления оборудования 
разрабат ы ваю т ся В соотВетстВии с наст оящ ей серией и  с  
использованием серий типоВых конструкций' В кот оры х преду-

________________________ __ ____________ 8

смотрены дет али зазем ляю щ их устройств;  Возможна р азр а
ботка и других узлоВ и дет алей.

5.3.5. При разработ ке у з л о В  и дет алей конструкций определяют 
ся и уточняются разм еры  закладны х и соединит ельных 
изделий, их располож ение, даются обозначения сборны х ш£о£.

5.3.6. В рабочих чертежах архит ект урно-ст роит ельной части 
проекта даются текстовые указания:

-  на плане фундаментов -  о б  использовании фундаментов 
В качестВе зазем лит елей;

-  на опалубочных черт еж ах ж елезобет онны х конструк
ций -  о тщательном Выполнении сВарных соединений  
специальных закл адн ы х  изделий\ обеспечиваю щ их н е
прерывность электрической цепи;

-  на схем ах расположения элем ент ов ст роит ельных
конструкций -  о б  использовании их В качестВе т окоот  -  
Вода В , \

-  В р а зд ел е ант икоррозионной защ ит ы - о защ ит е з а  -  
кладны х и соединит ельных изделий, перемычек и  п ро
ВодникоВ.
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\kmmrpA Ф т д и е и ш ы х
БАЛОМ

1  Н а  Д А Н Н О М  л и с т !  П О К А З А Н  в а р и а н ш  И С П О Л Ь З О В А Н И Я  А Р М А Ш У Р Ы  
Ш Е А Е З О Б Е  т о н н ы х  Ф УИ Д АМ еН РШ Ы Х В А Л О К  % К А Ч Е С Т В Е  а А Б М Б Н Я Ю В  

К О Н  ГПУ Р А  З А З Е М Л Е Н И Я ; Ф У К Д А М Е Н Г П Ы  ПОД К О Л О Н Н Ы  Я М Я Ю Г П С Я
з а з е м л и ш е л я м и ,  а  колонны -  т о к о о т в о д л м .

I. Количество и расположение колонн, их ФунддмЕнтов и 
ФУНДАМЕНШНЫХ БАЛОК, ВХОДЯЩИХ В и,ЕПЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ, 
определяются в конкретном провкюв т заданию

Э А Б Ю П Р И К О В .

з.Непрерывносгпь электрической и,епи злидитного ЗАЗЕМ
ЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕИСЯ СОЕДИНЕНИЯМИ ЭШОК ЦЕПИ В
с о о т в е т с т в и и  с  у з л а м и  и с  у к а з а н и я м и  пояснительной
ЗАПИСКИ Н А С т О Я Щ Е Й  С Е Р И И .

Н . Б  М Е С Ш А Х ,  Г Д Е  Ф У Н Д А Н Е Н Ш Н Ы Е  В А Л К И  О Ш С У Ш С Г Л В У Ю т , У Ш Д Ы 8А1Г-

ся специшный п р о в о д н и к - стержень <Н2АХ, который соединя
е т с я  с  Л Р М А1П У Р0Й  Ф УН Д А М ЕН Ш Н Ы Х  Б А Л О К  П УГН ЕМ  П Р И В А Р К И  Е Г О  К  З Л Ю Щ '
ИЫМ и зд ел и я м  БАЛОК.

гип Е р е м и н Ж ш .
Г д  СПЕЦ. Пронина

Рук  гр. Та РНО&СКИИ
Т ехн и к С ы соева

Н. конт?. Пронина

5 .4 0 7  -134 - з с м

СисЩЕМА зл щ и тного з а з е м 
л е н и я  в одноятджном здании 
{ВАРИАНГП и с п о л ь з о в а н и я
ФУНДАМЕНтНЫХ Б АЛОК).

р I I I
.... г о й № а г е г ^ —
гасхимпроЕкт

Насквд
2 Ч Ъ 1 5 - 0 4 \г
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Вариант / „ ~

(л/>и отсытстЁии молниеприемной сетки) 8. д а
Вариант 2 

8, 8 а М алниеприемная сет ка

Крайни*
плиты

Гр  w  “ Д у р 1'  __  , 1______ ______I

г  S {  S

1 гг, гг * Стык_ _  
1 / док-го j  kajrOHM \ Л ^ .

т*' —_ f | _  - О -  __ сц t_ -Л —̂  у * —

Ч 11  1 
1 ТоШтёодыХ арматура \

/ \  S i

1J  \ '
1 ‘  j ригелей | 

*1 III 1li \ l

. L ----------------------Л 1 ---------------------Д -Ц------- ------—------Jt

о о
План молниеприемной 

сетки Соединительные изделия 
методу плитами

О— JL__ ы| г т 

1 1 !\!/ { fП "
С и t^\ — П

сЗ

; / |
/ : Мi

Г Т
ч"Ъ

о
<“ 4ои
Iе1----:

ГГ-[v ih
1 и__1 1i 1 -ч L b

» Молниеприемная  
yf^cem ka и $ 0  6Л1,
/  ш а р  /Г рт

/. В Вариант е 2 колонны ,  армат ура кот орых использует ся В качес/n ie  т ока - 
отВодоВ, объединяются с помощ ью молниеприемной сетки; В случае отсутствия 
сетки (Вариант  /) для создани я контура В цела защ ит ного зазем лен и я  исполь
зует ся арм ат ура р и гел ей  и край ни х плит  перекрыт ия,
2. Р азм ещ ение конт ура зазем лен и я  по Высот е и В плане зд ан и я , коли 
чест во и р а сп о л о ж ен и е зак л ад н ы х  и соединит ельны х изделии  оп р едел я 
ются В конкрет ном проект е по задан и ю  элект рикоВ ,
3 .  Примеры р асп олож ен и я  дополнит ельны х закладн ы х  изделий  §  колоннах  

даны  В док. -  9С/Ч.
к. У зел  8  предусм от рен для  перекрыт ия т ипа /, у з е л  8 а  -  д л я  перекры
тия т и п а 2.

О б  6

\т? £Я£М£/Я Ш Ш
Kff А7£4. Пеениня СВрЯр-»
СУХ. ГРУ л, TXPf/OSCXUU
Тежних Сысоеяя < *&

H. хщ>МТЯ Пронин я _____1

б. 4 0  7 -  /3 4
Системы м олние защ и т ы  
и защ ит ного зазем л ен и я  
В м ногоэт аж ны х зд ан и я х  
по серии f. к 80

4СМ
С Т А Д И Я Л и с т  | Л и с т о в

Р 1 ~ Г Т —
Г О С С Т Р О Й  С С С Р

г о с х и м п р о е к т
М о с к в а

\Ъ2 4 T 0 J S - C M



C x s w A  ЗА З Е М Л Е Н И Я  ОДН О ЭТА Ж Н О ГО  ЗДАНИЯ СО СТАЛЬНЫМИ ФЕРМАМИ
п о к р ы т и я

ФЕРМЫ С ГПААЬНЫ£

Сборные
Тнь^ К о л о н н ы  
{'и л и  с т л л ь н ы е  

к о л о н н ы .)

Ш о К о о т В О А Ь !  -  П Р О Д О Л Ь Н А Я  А Р М А Т У Р А

К” ЖЕА.-БГШ. КОЛОНН ГИЛИ СТАЛЬНЫЕ \  *
к о л о н н ы  \ |

3,3 *у

Ф̂НДАМЕНтЫ - ЗАЗЕМЛИ ШЕЛ И

Ы«Р1ИСНЬ-ПЕР6МЫЧКА ф<?АТ 
приваришь к рельсу i r - ^  
“  “ ’ Е П Л Е Н И *

балки
К АЕГПАЛИ КРЕ 
ПОАКРЛНОВОЙ

К р а н о в ы й

- g S t S -М Н О Ы Я  ЕЧЛ1Г1

Пр о д о л ь н а я  а р м а т у р а

6М У Щ ™
П о д к р а н о в ы е5АКРАНС

Т Ш Г и

З а к л а д н о е  и з д е л и е  к о л о н н ы
ПРИВАРИШЬ К ПРОДОЛЬНОЙ
А Р м л т г р Е  к о л о н н ы

С ШАЛЬНАЯ ФЕРМА

P f  1

1

,  L . .

р Е Х ь с ь Г

З л ш д н о е  ИЗДЕЛИЕ КОЛОННЫ со еди н иш ь  
с  ПРОДОЛЬНОЙ АРМАТУРОЙ

Ж е л е з о б е т о н н а я
КОЛОННА

1. Установку АополнитЕльныл зшадны*
И З Д Е Л И И  И  СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ СЩЕРЖНЕН I 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОЛОННАХ И ФУКДАЯЕИГПАХ 
Д А *  С О З Д А Н И Я  Н Е П Р Е Р Ы В Н О Й  Э А Е К Г О Р И Ч Е С  
КОЙ ( Д Е П И  C M -  в  ДОГ.- 7 , - в , - С О Л У .

2 .  П р и  р а з р а б о т к е  с т р о и т е л ь н о й  у л е т и

П Р О Е К Т А  З А З Е М Л Е Н И Я  ЗДАНИЯ H E O B X O  

Д И И О  Р У К О В О Д С Т В О В А Т Ь С Я  У К А З А Н И Я М И ,  

И З Л О Ж Е Н Н Ы М И  в  Я О Я С Н И Т Е Д Ы О Й  З А П И С К Е  -
3. Узел 3 -ДЛЯ ЖЕАГДОГГвЯНкН КОЛОНН,

УЗЕЛ 5* -ДЛЯ ШАЛЬНЫХ КОЛОНН.

1И Д ... ЕРЕМИН
Гл. СПЕ14- Пронина
РУК. ГР. Тлрно&скийЩт
Техник СЫСОЕЬА ш ж

Н. контр Пронина

5. 407 -  /34 -  5 СП

С и с т е м а  з а з е м л е н и я  о д н о 
э т а ж н о г о  з д а н и я  с о  с  ш а л ь * 
н ы м и  Ф е р м а м и  п о к р ы т и я .

У м ы  i,Z.

ш ш Лист 7шшх®
р 1

"Т" “гос 
ГОС̂

П Ш  СССР
ШШРОЕКТ

И ш л
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б А Р И Д Н Ш Ы  YCfftAHOBKH М О Д Н Е Е  П Р И Е М Н И К О В

( м н о р о э т д ш н ы е  з д а н и я ]

н-

Н А  К Р О В Л Е  З Д А Н И Й  

(  О Д Н О Э Г Л А Ж Н Ы Е  З Д А Н И Я ^

i t

МоАНИЕПРИ’ МНИ*

бАРИАНШ  /С1П А Н О ВКИ  
НА С Щ Е Н Е

И О А Н И Е П Р И Е М Н И К А
З Д А Н И Я

Щ о л ш ш п р т т н к

Опорный сшлик

Д Конструкции С!Ш>ЖН£ВЫХ МОЛНИЕПРИЕМНИКОВ и ИА КРЕПЛЕНИЕ 
РАЗРАБАГСЫВАЮтСЯ В КОНКРЕШИОМ ПРОЕКШЕ.

2. С т е Р Ш Н Е В Ы Е  М О Л Н И ЕЯ Р И ЕМ Н И К И , У С Ш Н А 6 А И 6 А £ М М Н  н а

к р о в л е  о д н о з т л ж н ы х  з д а н и й , с  о  е д и н я  к и п е  я  т о к о о т *
ВОДАМИ ИЗ С Ш А Л И  Ф 8  А Х  Ч Е Р Е З  З А К Л А Д Н Ы Е И З Д Е Л И Я  

С  П Р О Д О Л Ь Н О Й  А Р М А Г П У Р О Й  2 *  Б Л И Ж А Й Ш И Х  К О Л О Н И , 
И С П О Л Ь З УЕМ Ы Х  Д Л Я З А З Е М Л Е Н И Я  { С М . У З Е Л  2 0  & Д О { С . Н ? С Л [ |
Ш о к о о т в о д ы  У Ш д ы б А ю т с я  п о  п л и т а м  п о к р ы т и я  Щ  
с л о е м  н е с г о р а е м о г о  т т т м ,  в  с л у ч а я х  п р и м е н е н и я

КОМПЛЕКСНЫХ п л и т - ПОД ВОДОИЗОЛЯЦИОНКЬПН КОВРОМ,

----
г и п Е р е м и н
ГА, ^ПЕЦ П р о н и н а
Ру к  г р . 12 Qг

:СысоеаА

К ЧОеТР. Гр е ч и н  л. «^SKL:

5. 4 0 7  -  /3 4  -  S t к

УсгПАНОВКА СШЕРЖНЕВЬ X 
МОАНИЕПРЙеМЙИКОБ

сШ&ш'j t k c t  1 л ш гх ш

г о с с т а а й  о Ш ?  
ГПСХЖМПРШ КТ

К й С Л а А

Л 52 < W  $ - < Н
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Колонны п о  с е р и я м  1. 423. /  -  </ /  /  -  5/88

О

< /3 e J  R

( L

Закладное изделие 
/ д л я  приВарки спорной

/ -  /

консоли

Л
© @ т

'---------------- 1
~_____г н

ф И
\

П родольная армат ура\/
\\  l <5*3 * St { - 8 0  

приварить к закладному 
изделию и к продольной 
арматуре колонны

Колонны по серии /А24./-3

1. Д ополни т ельные за к л ад н ы е изделия предусмотрены В колон нах :
-  ё  у  зл а к  13 и 14 - для соединения ст альны х ферм покрытия с продольной  

армат урой Ж елезобет онных колонн ;
-  £ узле_ 15 ~  для приёарки т окоот ёадоВ , идущ их от молниеприемных 

устройстё;
-  В у зл е  $  -  д л л  присоединения элем ент ов защ ит но?# зазем лен и я }
-  ё  у зл е  25  -  для соединения ст альны х подкраноВых б ал о к  о  арм ат урам  

колонн;
-  В у зл е  „ р *  -  для  ст ирания зазем ля ем ого  оборудования.

2. Д л я  создания непреры вной элект рической цепи В  колоннах п о серии
1 4 2 4 .1 -5  В м ест ах изменения сечения колонн  У ст анаёлиВа ют с я  ст ерж ни*
-перем ы чки аналоги ч но у зл ам  12 и  /9  (см. док . - /5 ,  -к 7 Ш ).

3. У злы  3, 9 а ,  13,14,15, 23 см. В док . - 15, -  1SCPJ

i--------------
I 5. 407  -  134 -  7С ПI г н п £ р£ мин

\ГЛС/Т£Ц. Л н о я и н л
! ̂ екни/с Сб/сс£ ЗЛ vixccdu- П р и м е р ы  р а с п о л о ж е н и я  

д о п о л н и т е л ь н ы х  з а к л а д н ы х  
и з д е л и й  В  к о л о н н а х  п о  с е р и я м  
1.423.1-3/88, 1423.1-5/88 U 

1.424.1-5

Сталия Дмст Аметов
Р #

I
ГОССТРОЙ сос*»

Г 0 С К И М П Р 0 1 К Т
МоскваI

Н.л&мгр,
гччъВ'СН и
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Н и ж н и е  к о л о н н ы  м н о г о э ш а ж н ы к  з д а н и й

И

р I16$*§
гл

ш * §

П Г О М Е Ж У Ш О Ч Н Ы Е  И  В Е Р Х Н И Е  ( !Ь С () К О Л О Н Н Ы

ур.ч.п.

1 Дополнительные з а к л а д н ы е  и сое$ини№АЬНЫ£ ИЗДВАИЯ п р е д у с м о т р е н ы

6  КОЛОННАХ -  В У ЗЛА Х У и  ? а ~ Д Л Я  ПРИСОЕДИНЕНИЯ ЗАЗЕМЛЯЕМОГО ОбОрУДОМНИЯ,
6 УЗЛАХ / £ и  П  “ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫ ВНОСТИ ЗЛ ЕШ РЙ Ч ЕСКО Й  Ц,ЕПИ 
fitfflEM СОЕДИНЕНИЯ ЗАКЛАДНЫ Х ИЗДЕЛИИ С  А РМ А ТУРО Й  КОЛОНН»
в  у з л е  f a  ~  д л я  о б е с п е ч е н и я  н е п р е р ы в н о с т и  электрической ц е п и  в  м е с т а х

И ЗМ ЕН ЕН И Я Т Е Ч Е Н И Я  КОЛОНН.
2. /злы У и Уо ДАНЫ В до*. 45, узлы 16, /7, fB -  ь док.-ПШ.

„ я
г и п Еремин
Гл.спец, Пронина
техник СысоеьА

И. контр.Пронина

£  4 0 7  -  /3 4  ~ SC/7
Ъ*МгШПриперы расположения догм* 

н и т е л ь к ы х  з а к л а д н ы х  и з д е л и и
S  К О Л О Н Н Ы  М Н О Р О З Ш А Ы Н Ы Х  
ЗДАНИИ п о  СЕРИИ f - 4 2 . 0 .

Лист |Ьистса”
" Е х

Г О С С Т Р О Й  С С С Ргосхетмшт
кош а

з ч п в - с м  ^ 3



ы

Р с Р И Э о Н й М Ь Я Ы Е  с тк н  
С Ш А Ш И Э Й  Ч А С 1 П И  Y C A O W O \. 

н е  т т А н ы

ЙРСДОАЬИАЗ ДРЯАШ УРЛ
под к о л о н к и  К  А

З а к л а д н о е  и з д е л и е

I  iOQ*J>$*b

С  ш е р ш е н ь  сетки
'■“1

„ о
Ь чУ  »
г

X*

А т в т м -ш ш

Пр о д о л ь н а  а р м ы п г р а  
п о д ю а о н н и к а

ГоРКЗОШААЬКЫЕ CSW KH
ПС^КОАОННИКА ч Ф у н А А м Е Н Ш  ПОД Ж Е А Е З О Б Е т о Н Н У Ю  

К О Л О Н Н У

i s

Уровень вша
I ф уКДАМ ЕНтА  

■air.

П р и в а р и ш ь

С  ШЕРШЕНЬ ПРОДОЛЬНОЙ 
APwTmrPbf {т скоот $сА Г\

П р и в а р и ш ь

~Г~7 Т ^
flPHBAPHfW»

С т ь р т Н И  - П Е Р Е К Ь И К И  
f 4 2 A I

Арматурная с ет и
П О Д О Ш В Ы  ФГНЬАПЕИт

по п р о е к ш г

о

U o o * 6 3 > f e

Ь « Р У К Д А М Е Ж П Е  П О Д  Ш Е А Е З О Б Е Ш О Н Н Г Ю  К О Л О Н Н У , И С П О Л Ь З У Е М О М  S  

К А Ч Е с т в Е  З А З Е Я А И Я 1 Ш ,  У С Г П А Н А В Л И б А Е т г *  З А К Л А Д Н О Е  И З Д Е Л И Е  
Д Л Я  П Р И С О Е Д И Н Е Н И Я  Е Г О  А Р М А 5 П У Р Ы  к  Ц Е П И  З А З Е М Л Е Н И Я  № Ull 
За к л а д н о е  и з д е л и е  р е к о м с н д у е т п с я  п р и в а р и ш ь  н е  м е н е е ,  ч е м  
к д в у м  продольным с т е р ж н я м  яодколоннюсд, с о е д и н е н н ы м  с  
А Р М А П Г / Р Н О Й  С 51ПКОЙ подошвы Ф у к д а м е ш а  с  п о м о щ ь ю
С Ш Е Р Ж Н Е Й -  П Е Р Е М Ы Ч Е К  ( У З Е Л  Ц ) .

1. Р а з м е р ы  и  р а с п о л о ж е н и е  з а к л а д н ы х  и  с о е д и н и те л ь н ы х
ИЗДЕЛИЙ, A ГНАКЖЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ СВАРНЫХ Щ&о8 У*АЗЫбАЮПТСЯ 

Б КОН КРЕТНО М П Р О Е Ш Е .

5 .  * f0 7  -  / 3 4  -  C VГИ П Е р е м к н
Га. спец. Пронина '

ХСШАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ 
СОЕДИНИГПЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИИ & 

Ф/НДАМЕН1ПАХ- М З £ М А « т £ Д Я У .

с ’г щ ц а я ь т а п ч  л и н и »
Т е х н и к С ы Со е з д SSL - J L . J _ _ _ _  ™ J _ _ _ _ _Г О С С Т Р О Й

Г О С Х И М П Р Ш К Т
Н . ко н т р . Пронина F f e T »... . . . . . . . . . . . .  '■ ' '

2 4 1 ?  ъ - 0 -f 4 9



С б о р к а *  ж е л е з о  6  е  т о н  н а  я  
к о л о н н а

З а к л а д н о е  и з д е л и е  
к о л о н н ы

С о е д и н я в ш и
c  m E p w E H b  <p\ikl

С шальная колонна

no проекту
о.ооо

п о  п р о е к т у
- J T Ф У Н Д А М Е К Г К Н Ы Е

Б о л т ы

З а к л а д н о е  и з д е л и е  
ф у н а л м е н п т а  (си .Ao&rio)

Фу Н А  A  M E  нт -  
-  З Д З Е М Л К т ^ А Ь

I H
ф У Н Д А М Е И т -

\ ' \ Л А
_J2L

1

■ з а з е м л и щ е л ь

Узел Б

Я и ж н я я  С Е Ш К Л  
УНДАМЕКША

П р и в а р и ш ь

Ф у н а а м е н п ж ы й  
Б о л т Д р м д т у р д

i Р А С П О Л О Ж Е Н И Е  д о п о л н и т е л ь н ы х  з а к л а д н ы х  и з д е л и и  &  Ш А Е З О Б Б -  
т о н к ы х  К О Л О Н Н А Х  и ф / н д а м е « ш а х  -  З А З Е М Л И Ш Ь  W.Ь#>К г S L - 4 4 С М .
2. Размеры закладных и соединишельных изделий и их расположение,

А ГО АШ Е ОБОЗНАЧЕНИЯ СВА РН Ы Х ШВОВ УКА ЗЫ ВА Ш СЙ  В КОККРЕтКО Д  
П Р О Е Ш Е  .

3. Узлы „А"И ..Б" Ь КАЖДОМ фУНААМЕИШЕ-ЗАЗЕМАИШЕАБ бЬШОАШПЬ 
НЕ МЕНЕЕ ЧЕМ 6 2-х МЕСША*.

С о е д и н я в ш и  
с т Р Р Ж Е Н Ь  ф !2 А Х  

ПРИВАРИШЬ К «РУНА АМ6НТК0И- Б о л т у  и к  6ь р п 1й к а л ь н о и  
АРМАГПУРЕ П&ДКОЛОМНИКЛ

j/ С о Е А и н я в щ и и  сшеииень Ф42Л1 
П Р И В А Р И Г П Ь  К  З А К Л А Д Н Ы М

и з д е л и я м  х о л о к н ь П и  
ф у н д а м е н ш а

гип Еремин
Пл. спп4- Пронина
Рук, ГР. Тляновекяи
Техник Сысоева '('uQL*
Н. контр. Пронина

5 .  4 0 7  -  / З Ц ,  _

Узиь/ 3 и За
| ш э й ^ Ш 5 В б а  в » # »

р  f  1  1
■ г а с с ^ р о й с с с # ' ..........
г а с х ш г я ж к х

Ш ш в д .

г ^ 15 * 0 <( 2 0
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/ ^ Ш Н Ш е л Ь Н О Е  И З Д Е Л И Е  
I Л 6 0  ЗАЛОМИШЬ в

С ё ЯКСУ М О А Н И Е З А Ш П Ы  ЯРИВЛРИШЬ 
к СОЦИНШЕАЬНОНУ И З Д ЕЛ И Ю

о
< Щ 1 улож ить по п е р и и е я рт
ЗДАНИЯ, ПРИВАРИШЬ К 
ЗАКЛАДНЫМ, ИЗДЕЛИЯМ

п а н е л е й

С т н о в ы в  п / ш ш

С в а р и ш ь  в и е с т л х ________
ПЕР 6 СЕЧЕНИИ

С т Е Р Ж Е Н Ь - П Е Р Е Н Ы Ч К !
$ 8 А Х  П Р И В А Р И Ш Ь  К  С € Ш Й

М оАНИЕД АМ Ц И П ИАЯ 
С Е П 7 М  И З

5  М е с щ д х  п е р е с е ч е н и и
О П Е Р Ш И Й  С В А Р И Ш Ь

М о А К И Е З А Ш . и т И А < !
С Ё П Т К А  И З  $ & A I

^ С п Т Р О П И Л Ь Н А Я
к о н с т р у к ц и я

1 5  с л у ч а е  о т с у т с т в и я  п р и м ы к а н и я  с г о е р ж н е й  м о а н и е п р и б м н о и  с е т к и  
к  с о е д г ш и г п е л ь н о й  д е ш а а и ,  з а л о ж е н н о й  в  ш в ы  м е ж д у  П А И Ш А М И , 
С В А Р К У  И Х  в ы п о л н я т ь  с  п о м о щ ь ю  е т £ Р Н Ш Я - ! 1 £ Р Е 1 Ч Ы Ч К И  ПО 
У З Л У  , .Д "  в  д о к . »  1 4 С М .
2. При применении комплексны* плит покрытия хслйиеприбмную
С Б Я К У  У К Л А Д Ы В А Я * ПОД В О Д О И З О Л Я Ц И О И Н Ы М  К О В Р О М .

3 .  П р и  у с т р о й с т в е  кровли с  п а р о и з о л я ц и е й  п р о л о ж и ш ь  д о п о л 
н и т е л ь н ы й  С Л О Й  Р У Б Е Р О И Д А  Н А Д  М Е С Т А М И  П Р И В А Р К И  Н Ш И Ы 1 Р К '
е м к о й  с е т к и  к  с о е д и н и ш е а ь н ы м  д е ш а д я м .

4 .  Д э п г с к д ь т с я  П Р О И З В О Д И Ш Ь  п р и в а р к у  с т г т н я - т Р Е м ы ч к н  
К  З А К Л А Д Н О М У  И З Д Е Л И Е  В К О Л О Н Н Е  Д Л Я  К  Р Е  П А Е  К И Я  С П Ю Н -  ,

§  з т о м  С Л У Ч А Е  У С Ш А Н О В К А  С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  З А К Л А Д Н Ы Х  И З Д Е Л И И  
Н Е  т Р Б Б У Е Г П & Я .

1

—

5. *07 - 1Ъ* / 3  СП
ГИЛ Еремин ш
Гд.спга П р о н и н а

Рук. гр. Т А Р н о ь е к и й . ^ - 5 .. Узлы 5 , 6 , 7  |
Р 1 1 1

Техник Сысоеьа !<£& __
ГОССТРОЙ СССР

ГО П Х Й ЬШ РО ЕК Г
Н. КОНТР- П р о н и н а £25е1

— _________ I Москва

2 4 W - 0 - f  2 2
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п р е д у с м о т р е н *  устан о вка  з а к л а д н о г о  и з д е л и я  
д л я  п р и в а р к и  э л е м е н т о в  ^ е п и  з а т и ш н о г о  з а з е м л е н и я ,

1  П р и в а р к а  с т е р ш е й * п е р е м ы ч е к  в с о о т в е т с т в и и  с  у з л а м и  п и  2 $
О Б ЕС П ЕЧ И ВА ЕШ  Н ЕП РЕРЫ ВН О С (П Ь Э А Е К тРИ Ч ЕС К О И  ЦДПИ I  КОЛОННАД 
ЯРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ АРМАГПУРЫ I  КАЧЕСШ ВЕ ШОКООГЛВОДОВ,

3 . Уз е л  2 3  п р е д н а з н а ч е н  д л я  с л у ч а я  и с п о л ь з о в а н и я  с п а л ь н ы х  п о д к р а н о 
в ы х  ВАЛОК для ОБЪЕДИНЕНИЯ КОЛОНН В КОНЩУР ЗА ЗЕМ Л ЕН И Я  « Р Й

о т с у т с т в и и  м о л н и е з а ^ И Ш Ы .

Б о л т ы  для т т н и я  
/ З т л л ь н ы х  подкрановых
х/ ВАЛОК

\  С Т Е Р Ж Н И -П Е Р Е Ч Н Е Й  < И2АГ
П Р И В А Р И Ш Ь  .К В О Л Ш А М  и к п РОДОЛЬКС?К АРКАЩУРЕ

г и п
Г л .с п е и

Еремин
Пронина

Т е х н и к Сысоева

К- к он тр. Пронина

£ 4 0 7

У з л ы  9 , < 2 , 2 3 . _ _ Л Я И 1 ____
ШСХШПРПЕКТ 

Н о ш ш

2 42 й г * £ - с и
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ШИПОВОЕ ЗА Ш А НРЕ
Й З Д Ш Е C otm m m U bW  аей ал ь

'НТЕНЬ * ПЕРЕМЫЧКА 
АХ, СМ. ДЕШАЛЬ)

l̂ T a J r t T C t t L ^ a ! _ L o  т а

O n n l

т г т г
.О ■■ П - - П — О.

X  А р м а т о р а  к о л о н н  
показана н еп о л н о ст ь ю

П р о д о л ь н а я

а РМАЦТУРА к о л о н н ы

С т Е Р Ж Н К - ПЕРЕМЫЧКИ 
ПРИВАРИШЬ К ЗАКЛАДНЫМ 
ИЗДЕЛИЯМ И К ПРОДОЛЬНОЙ 
А Р Ш П Х Р Е  К о л о н н

ч - ч

Поперечные е ш т  
с т т  к а р к а с о в

_LH

1 6 3 * 5 з£

о

П р о д о л ь н а я

А Р М А Т П Г Р А

ПРИВАРИШЬ к ПРОДОЛЬНОЙ 
АРМАШ/РЕ

\ l 6 3 x 5

Ши п о в о е  з а к л а д н о е  
ИЗДЕЛИЕ КОЛОННЫ

CfflEPffEHb* ПЕРЕМЫЧКА 
ф < Ш ( С М . ДБШАЛЬ)

П р о д о л ь н а я
APMAR17PA КОЛОННЫ

Ы

V
~ ф “° 1

xd

С т Е Р Ш Е И Ь - П Е Р Е М Ы Ч К А

^  Ф П Л 1

ПО ЯРоЕКТО

В КОНКРЕШНОМ Я Р О Е К Ш Е  О П Р Е Д Е Л И Ш Ь  и я п о ч н и т ь  

Р А С П О Л О Ж Е Н И Е  И  Р А З М Е Р Ы  З А К Л А Д Н Ы Х  К  С О Е Д И Н И Ш Е Л Ь Н Ы Л  
И З Д Е Л И Й ,  Д А  ЯТЬ О Б О З Н А Ч Е Н И Я  С 8 А Р Н Ы Х  Ш 5 0 $ ,

Гип Е р е м и н
Гл.спСц. Пронина
Техняи; Cbl СО£"&А \&k-Q~'

J
I

Н. контр. . Пронина

5 . Ш - т - / € С Я

Ы ь \  f 2 , 4 4 , 4 5 .

о т а д я з лист (листов-
i

Г О С С Т Р О Й  С С С Р
Г С С Х И Н П Р О Б К Т

К о ш м

2 < m s - Q * 2 S
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±L

О п о р н ы й  б е т о н н ы й
е т о л в и к

СосткЪ к р о в л и  
п о  п р о е к т у

'Г*Т Стержневой МОАНИЕПРИЕМНИК

Б е т о й  
ЗАИЮНОАИЧИШЙЩ

П р о д о л ь н а я  АРМ а м у р а  к о л о н н ы  
п Р и в А Р И в д е т с я  к  з а к а л а  h o w  
изделию по чЕртежлм c im  1420

2 - 2

\ We a e  зове то нны й  р и г е л ь  
(плиты условно не показаны)

А н к е р у н ш и н  э а е м е н щ  ( п о л о с а  / : {0м м ) 
/ п р и в а р и ш ь  к  з а к л а д н о м у  И З Д ЕЛ И Ю

'  КОЛОННЫ

о2
о
О, ОэН £ ~  /

;г
1 \| -  -*■

1—— -

С о е д и н и т е л ь н ы е  с т е р ш и й
"р и г е л я  (ем, Ш Ы  СЕРИИ 1420)

А ш с ш р а  а л я  крепления  
М О А Н И Е П Р И Е К Н И К А

т
ц о о

З а к л а д н о е  и з д е л и е  
к о л о н н ы

П р и  и зго то вл е ни и ___
а н к е р н ы е  б о а ш ыПРИВАРИШЬ ПО 2 шт
к  л н к е р у к я ц е и  полосе

ЗАКЛ АД НО Е ИЗДЕЛИ1 
колонны

П л и т д  П Е Р Е К Р Ы Я Ж Я

С б о р н а я  ш е л е з о б е ш с и н а я

К О Л О Н Н А

1. Ан к е р н ы е  б о л т ы  п р и в а р и ш ь  к  з а к л а д н о м у  и з д е л и ю  К р а с и н ы  
ДО З А М О Н О Л И Ч И Б А Н И Я  У З Л О В  П О К Р Ы П Т И Я ,

2 .  Д е / П А Л И  к р е п л е н и я  с ш е р ш я е в ы х  М О Л И Н Е  П Р И Е М Н И К О В  Р А З Р А Б А -  

Ш Ы В А Ю Ш С Я  В  К о Н К Р Е Ш Н О М  П Р О Е К Г П Е .

Л  ^
г и п ЕР£ИИН
Га с п ь ' ц,. П ронина gZfer-,

РЭК. Г9. Тлрноьс***
Т е х н и к Сксоевл

Н. ПОЧТ9, П ронина

5 .  * 0 7  -

Узел {?

/ 8 0 4

т ш т Ж ЕГСТШ И ТП ЕГ

г п с с о т м  С2СР 
ГОСХШЕВЗЕКТ 

Й Ш А
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ZB

К р а й н я я  п а и  п и  
п е р е к р ы ш и *

Ригель с  полками

ЗА КЛ А ДН Ы Е И ЗД ЕЛ И Я  
КОЛОННЫ С О ЕД И Н И Ш Ь С -  
ПРОДОЛЬНОЙ А Р М А Ш У Р О И  v7см . У З Е Л  №  В Д О К .- Г?)

О п о р н ы й  с т о л и к

у _

Приварку плит
производишь по

У З Л А М  С Е Р И И
* , ч г о ~ | 2  в ы л  а

З а к л а д н ы е  и з д е л и я  
колонны с о е д и н и ш ь  с  . 
п р о л о м н о й  А Р я л т / р о и  

(С Г Т . У З ЕЛ Л Д  BAOK.-f?)

Т— ^ ----

\ ш
Г7 П
u j  11

/ 1
/ -----------

Л*

^ П р я м о у г о л ь н ы й  р и г е л ь

6
_ L ^ _

<ч П р и в а р к у  п л и т  
п р о и з в о д и ш ь  п о  
У З Л А М  С Е Р И И141042, вь/МЗ

Опорный с т о л и к

К р а й н я я  п л я ш а  
п е р е к р ы г п и я

i. Узлы с о е д и н е н и и  консщрушш к а р к а с а  «  
п ЕР ЕК Р ы ти й  в ы п о л н я с ь  п о  с о о т в е ш с ш в У *  

К Н 1 Д И М  У З Л А М  С Ь Р И И  1Ч 2о .
Z . Примеры РАСПОЛОЖЕНИЯ з а к л а д н ы х  д е я м л е н  

- 4  К О Л О Н Н ,  п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  с о з д а н и я  
Ц Е П И  З А З Е М Л Е Н И Я ,  Д А Н Ы  8  Д о К . - ^ С Р Г .

* * ■
ги п Ерем ин
Гл.спбц. Пронина
Рык. ГР Тарно&слий
Техник Сысоеьа

I-------
Н. контр Пронина

f e T ~ i

5 ,  -  / з ^

с з д г 1 л и с т  | д и ш а ^
S  i 1... 1  I*

^ з л ы  2 2 ,  2 2 а ГОССТРОЙ СССРгасхиэдршкг
м о ш н а

2 Ч Г » £ - < М 2 3



1 Пр е д у с м о т р е т ь  устройство  защитного заземления с исполь
з о в а н и е м  СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Я, & КАЧЕСТВЕ! ЗАВЕРИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНДАМЕНТЫ 
ПОД КОЛОННЫ, ОБЪЕДИНИВ ИХ &' ЗАМКНУТЫЙ КОНТУР С ПО
МОЩЬЮ АРМАТУРЫ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК. В ПРОЛЕТАХ, 
ГДЕ БАЛКИ ОТСУТСТВУЮТ, ПРОЛОЖИТЬ СТАЛЬ <Н2мм
НА Отм. -0 ,5 0 0 .
3. В МЕСТАХ,  ОБОЗНАЧЕННЫХ НА ПЛАНЕ -#, ПРЕДУСМОТРЕТЬ 
ЗАКЛАДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СОЕДИНЕННЫЕ ЧЕРЕВ АРМАТУРУ КО
ЛОНН С АРМАТУРОЙ ФУНДАМЕНТОВ. ОТМЕТКИ УСТАНОВИ* 
ЗАКЛАДНЫХ ИЗДЕЛИЙ УКАЗАНЫ НА ЧЕРТЕЖЕ.

4. Ьсе Соединения в системе заземления выполнять сваркой,
5. Пр е д у с м о т р е т ь  з ащ и т у  стальных изделий от кор

розии .

(Тип Е р е м и н

ГЛ.СПЕЦ. ХРУЩЕВА
ИиЖЕНРР По лета ева ш ^ 1?—

И. к<жт« Хрущева

5 , * 1 0 7 -  / 3 4  - г / т

П р и м е р  строительного
ЗАДАННА НА ЗАЩИТНОЕ 
ЗАЗЕМЛЕНИЕ

р 1
F b  с п т г о й  с с с р

г а с х и ш р о Е К Г
М 0 №

гчг*5-о 4 30



CimKA 6,o*6.Qm из 4>8мм по 
К ВСЕЙ ' кровле ЗДАНИЯ

« .ПРЕДУСМ ОТРЕТЬ молниезащиту и защитное заземление с

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ.

Я, На  кровле з д а н и я  уложить молниеприемную сетку под 
ИЛИ НА с л о й  несгораемого утеплителя из стали 08 Мм с 
я ч е й к а м и  6 * 6м. С т е р ж н и  в местах пересечений соеди
нить СВАРКОЙ.

3, Ме т а л л и ч е с к и е  к о н с трук ц и и , располож енны е  на кров
л е  (В Е Н Т И Л Я Ц И О Н Н Ы Е  УС Т Р О Й С Т В А , ВОДОСТОЧНЫЕ ВОРОН

КИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ И ПР.), ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ С 
СЕТКОЙ ПРИ ПОМОЩИ ПРИВАРКИ СТЕРЖНЕЙ 0 8 ММ, ДЛИНА 
СВАРНЫХ ШВОВ -  НЕ МЕНЕЕ 60 ММ.
К Ъ КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНДАМЕНТЫ ПОД 
КОЛОННЫ, В КАЧЕСТВЕ ТОКООТВОДОВ - а р м атур у  колонн .

5. В МЕСТАХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ ЗНАКОМ -в, ПРЕДУСМОТРЕТЬ В КО
ЛОННАХ ЗАКЛАДНЫЕ изделия (низ НА отм. c.ioo) для присоеди
нения ЗАЗЕМЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
6. В МЕСТАХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ ЗНАКОМ С ПОМОЩЬЮ АРМАТУРЫ 
КОЛОНН ДОЛЖНЯ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНА НЕПРЕРЫВНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 
ЦЕПЬ ОТ СЕТКИ НА КРОВЛЕ ДО АРМАТУРЫ В ПОДСЫЬЕ ФУНДАМЕНТА.
7* Предусмотреть антикоррозионную защиту всех элементов 
ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

5.^07 -  /34 -гг сп 'гип Е р е м и н г - "
Гл. спец. XpVUi£DA ’У/м,

нер ПолЕтдеаА Пр и м е р  строительного 
ЗАДАНИЯ НА МОЛНИЕЗА- 
ЩИТУ СЕТКОЙ И НА 
ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ

СЗД ЙЩ /ГЙГЯ ' рхигйгм
- Р 1 1 1

ГОССТРОЙ СССР
ГОСХИМОРПЕКТ

Моста
Н к о н тр - Хр ^'ш.с &а

^ U T T s - 0 4
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Сейлса 42.0*9,О м  из Фбмм п о  

КРОВЛЕ ЗДАНИЯ
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i  Пр е д у с м о т р е т ь  м о л  н и е: з а щ и т у  з д а н и я  б  осях  \ + 7 ,  А-^в 
с ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ с т р о и т е л ь н ы х  КОНСТРУКЦИИ.
2.  Н а  к р о в л е  здания  уложить  молниеприемную  сетку из стали

$6£мм С ЯЧЕЙКАМИ 9 х i2 М ПОД ИЛИ НА СЛОИ НЕСГОРАЕМОГО 
УТЕПЛИТЕЛЯ, }?ЗЛЫ СЕТКИ СОЕДИНИТЬ СВАРКОЙ.
3. Ьсе МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА К Р О В Л Е

( вентиляци о н ны е  устройства , пожарные лестницы и пр,), должны 
БЫТЬ СОЕДИНЕНЫ С СЕТКОЙ ПРИВАРКОЙ СТЕРЖНЕЙ ФЬ ММ ; ДЛИНА 
сварных швов  — не менее 60 мм .
Ч* Ь  КАЧЕСТВЕ ЗАЗЕМЛИТЕЛЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНДАМЕНТЫ ПОД КО
ЛОННЫ ЗДАНИЯ, В КАЧЕСТ&Е ТОКООТВОДОЬ -  ПРОДОЛЬНУЮ АРМАТУ
РУ к олон н .
5. Ь  МЕСТАХ, ОТМЕЧЕННЫХ ЗНАКОМ *  , ОТ СТА/ ЬНО'Й СЕТКИ НА

К Р О Ь Л Е  До А Р М А Т У Р Ы  В  П О Д О Ш В Е  Ф У Н Д А М Е Н Т О В  Д О Л Ж Н А  Б Ы Т Е  

О Б Е С П Е Ч Е Н А  Н Е П Р Е Р Ы В Н О С Т Ь  Э Л Е К Т Р И Ч Е С К О М  Ц Е П И .

ги п Е р е м и н Ш т *— -
Гл.СПЕц Хр ущ е в а
ИчжьнеР Полетаев/W r *— —

И. конте. Х р ущ е в а \..

5. ten -  /34 - гзсп
Пример строительного 
З А Д А Н И Я  Н А  М О Л Н И Е З А -  
1 4 И Т У  С Т А Л Ь Н О Й  С Е Т К О Й

СТАДШ ШПТ тртгр!'"'
Р i
Ш Ш Ш Й ЕСП£>

ГОЕХИМ ПРШ КГ
МйЙКйА.
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Разрез / - /

I  Предусмотреть нолниезащ ит у с  использованием  ст роительных 
конструкций.

i. На стенах здании установить стержнеВые молниеприемники типа см  19 
Высотой 3 ,0  м.

3. Ь КачестВе зазем лит елей использоВат ь фундаменты п од Колонны,
В качест ве токоотВодоВ  -  арматуру Всех колонн. Объединение колонн 
В замкнутый контур Выполнить ст алью  ф 6мм,, у лож ен н ой  Вдоль 
ст ен здании  на уровне Верха колонн и соединенной с продольной  
армат урой колонн.

к. От молниеприемникоВ до арматуры В подош Ве ф ундам ент ов доложена 
быт ь обеспечена непрерывная элект рическая цепь. В се соединении  
Выполнит ь сВаркай

£  S м ест ах ,  обозначенны х предусмот рет ь В К олоннах зак л адн ы е  
изделии н а отм : О, /00 , соеди н ен ны е с  конт уром м олниезащ ит ы.

S. все металлические изделии должны быть защищены от 
Коррозии.

Z Дли объединения колонн могут быть использоВаны стальные 
конструкции, соединяющие соседние Колонны на Ь'раВне их Верха 
( например, распорки).

ГИЛ Еремин
Гл.спсц, ХрЩлЗЯ
и.чзкЕяхр ОбУхоВя

~~~

'

Н.контя Хрущ&зо

л

5. 407  ~  /34 -  24 СМ 5

Гример строительного * и Л ц -  
низ на молниез асциту

£тадк$ * Лист Аист** , ;

9  ! ' * J

стержневыми молниелрием - 
н и к а м и  Высотой S, 0 м

ГОССТРОЙ ССС? J 
TOCJCH ААПРОЕКТ

24^5-04



1. ПРЕДУСМОТРЕТЬ МО/НИЕЗАЩИТУ И ЗАЩИТНОЕ ЗАЗЕМЛЕНИЕ С ИС
ПОЛЬЗОВАНИЕМ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИИ.
Z На кровле здания ^установить стержневые  молниеприегиники 
т и п а  С М  Н , ВЫСОТОЙ 7,0м.

3. В КАЧЕСТВЕ ЗА ЗЕМЛИ ТЕЛ ЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ФУНДАМЕНТЫ ПОД К О 
ЛОНН ЬЦ & КАЧЕСТВЕ ТОКООТ ВОД ОБ -  АРМАТУРУ КОЛОНН, ОБОЗНА
ЧЕННЫХ знаком * .  Обеспечите соединение каждого молние-
ПРИЕМНИКА С АРМАТУРОЙ ДВУХ БЛИЖАЙШИЕ КОЛОНН ТОКООТЬО- 
ДАМИ ИЗ СТАЛИ ф 8 ММ, УЛОЖЕННЫМИ НА КРОВЛЕ ПОД ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ.

В с е  ф у н д а м е н т ы  объединить б непрерывный замкнутый
КОНТУР ПОСРЕДСТВОМ АРМАТУРЫ ФУНДАМЕНТНЫХ БАЛОК.
В ПРОЛЕТАХ, ГДЕ БАЛКИ ОТСУТСТВУЮТ, ПРОЛОЖИТЬ СТАЛЬ ф12мм
НА стм. “ О. D00.
5. В МЕСТАХ, ОБОЗНАЧЕННЫХ ЗНАКОМ - « ,  ДЛЯ ПРИСОЕДИНЕНИЯ 
ЗАЗЕМЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПРЕДУСМОТРЕТЬ & КОЛОННАХ ЗАКЛА

ДНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА отм. <М00, СОЕДИНЕННЫЕ С АРМАТУРОЙ «РУН* 
ДАментов.
6. В с е  СОЕДИНЕНИЯ В СИСТЕМЕ УСТРОЙСТВ МОЛНКЕЗАЩИТЫ И 
ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЬ СВАРКОЙ.
7. Пр ед у с м о тр е ть  защ иту м етал л ичбских  изделий от корровн»,

/ А..:
гип £>гмин А-

Га. спеи̂ . ХРУЩЕВА -̂---------

Инженер ОКУХОЬА )

/

_
И. контр. Х руш,гьа

S

5.407 - 734 -25сп
Пример строительного
ЗАДАНИЯ НА М0ЛНИЕЗЛ14ИТУ 

СТЕРЖНЕВЫМИ молниепри- 
ЕМНИКАМИ ВЫСОТОЙ 7,0 м

'СЯЩ Ш Щ ЦЗ* ишм 1Р | J 4ШБйшггет~"“■ 
ГПСХИМОРОЕК.Т НаштСерия 5.407-134
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