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/. Исходные данные

Серс& 5.407-96 Выполнена на основании следующих 
материалов:

4)технические условия ТУ46-644.005-84 на. Пускатели 
электромагнитные серии ПМДа;

2)  катсиог 07.44.06-87на„Пускатели электромагнитные 
серии ПМД*;

3) номенклатурный каталог Гомельского завода„ Электро-
аппаратура4 4Ш е.; "

^номенклатурный каталог Кемеровского электротехни -  
ческого завода 4988г.;

^номенклатурный каталог Медногорского Электра-  
технического завода „ Уралэлектромотор" 4981г.

г Содержание
2.1 Серия состоит из двух выпусков (0  и 4)

Выпуск О *Материалы для проеширования"содер- 
жит чертежи для выполнения проектных робот по 
установке магнитных пускателей серии ПМД:

а) таблицу выбора чертежей;
б) габаритный черте* пускателей серии ПМД;
в) ведомостЬ потребности в оборудовании изделиях и 

материалах;
г) рекамендуемые способы подвода кобелей к магнит

ным пускателям серии ПМД;
д) расположение магнитны* пускателей в цехе (пример).
ej рекомендуемые способы заземления пускателей

серии ПМД. л
2.2. бьтуск  /* Монтажные чертежи и чертежи изделий 

содержит чертежи для Выполнения работ в монтажной 
зоне по установке магнитных пускателей серею ПМД .* 

it но стенах ;
6) на железобетонных колоннах прямоугольного сечения;
б)на стальных колоннах (постоянного сечения и 

ступенчатых); 
г)на напольных стайках,

о также чертежи для изготовления электромонтаж
ных конструкций в промышленных базах электромон

тажных организаций/М53).
з. Область применения

3.1 Серия предназначена для выполнения проектных ра
бот и работ В монтажной зоне по установке магнитных 
пускателей серии ПМД 3,4, 5ц&-йоеличин на номиналь
ные токи 40,63(60),' 100 и 460Д.

з.2. Пускатели устанавливаю тся на стенах , железо
бетонных и стальных колоннах и напольных стойках 
в различных помещениях промышленных предприятий.

Степень защиты оболочек пускателей -  №4а по 
ГОСТ 44254-30.

Климатическое исполнение -  У, УХЛ.
чертежи изделий предназначены для изготовления 

конструкций и деталей t а  такж е их сборки в  промыш
ленных базах электромонтажных организаций (МЭЗ).

Изготовленные изделия поставляются для установ
ка в монтажную зону.

АО сноёнш гкиодсения
4. 4. Магнитные пускатели имеют 8 своих оболочках 

отверстия для крепления пускателей Всего Ф 6,5мм, 
поэтому их нельзя устанавливать при помощи дюдель- 
Вцнтовбез переходных деталей (непосредственно), т.к . 
при использовании дюбель - Винпюё с резь бой МВ (наимень
шего диаметра)необходимо иметь отверстия но 2-Змм 
больше ,чем резьба дюбель-винта.

Шчтпд-Тюри»НКОНЯр-тычшт ip)
ГИЛ ТЬпитн-frЬЪ%ъвед.и/с*ВнеАУткоi&Urгт

5 . 4 D 7 -  9 S . D . F 1 3

Пояснительная
записка

СтеШмаст /facmoS
ГУ 2
ыгплки1В»ПР0МЗЛЭ<ТРШ1РПЕКГ: 
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4.9. Крепление магнитных пускателей но бетонных или 
кирпичных стенах из полнотелого кирпича осуществля
ется без переходных деталей с помощью дюбелей (рас
порных) . Тип дюбеля указан на монтажном чертеже.

4.3 Но железобетонных капотах пускатели устанав
ливаю тся на переходных деталях, которые В свою 
очередь крепятся к колонном пристрелкой с помощью 
дю бель-винтов.

4А. На стальны х колоннах пускатели устанавливают
ся но С-абразных профилях Усэк (при помощи заклад
ных гаек  J, которые 8 свою очерет крепятся к  колон
ном пои помощи сворки.

4.5. Стойки с пускателям и крепятся на полу или перек
ры тии с помощью дюбелей (роспорных), о такж е м огут 
крепиться к закладным изделиям при помощи сварки.

На перекрытии стойки могут крепиться также 
и шпильками „на проход*. \

4£.Коро6а для защиты кабелей или поливинилхлорид
ных тр уб  крепятся на стенах с помощью дюбель-вин
то в  или дюбелей (распорных), than и размеры которых, 
указаны на монтажных чертежах.

4.7. На монтажных чертежах установки пускателей 
на стене с народом даны привязки труб или патруб 
ков токоподвооа, что дает возможность, при выполне
нии чертежей кабельной проводки т а  прокладки труб, 
правильно привязать выход труб (патрубков) к строи
тельным элементам помещения.

4.8. Кабели или провода, идущие вверх о т пускателей, 
их привязка и способы защиты от механических 
повреждений (в случае необходимости) должны Выпол
няться в  чертежах кобельной проводки.

43. Заземление (зануление(пускателей, защитных 
коробов, напольных стоек и стальных труб выпол
няют согласно конкретному проекту.

Д л я  присоединения нулевых защ итных (зазем
ляю щ их) проводников к  коробом на них предусмотре
нысрлажки для зануления (заземления). Примеры на 
ч е р т. 5 .4 0 7 -98.0.5СД .

4М При проектировании, пользуясь та б ли ц е й  выбора 
чертежей (см.черт. 5.4GT-98.Q.20Т6 ) } выбирают необхо
димые монтажные чертежи.

Ш  Ьыбранные монтажные чертежи указывают в 
спецификации на чертеже расположения электрообо
рудования и кабельной разводки.

. Если спецификация но этом чертеже в конкрет
ном проекте имеет разделы,то монтажные черте
жи включаются В раздел „ Конструкции".

4J2. Потребность в изделиях и материалах для изго
товления электромонтажных конструкций и дета
лей указана в ведомости но черт. 5.407-98.0. ЬОД.

413. С Выпуском настоящей серии 5.401.98 аннулирует
ся серия 5.407-18 (Шифр УГППКИ ТП9П-М 25-4 , й 42& -В).

5 А 0 7  * 9 3 . 0 .  П З
233 36-04 5*
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Продолжение таблицы /
Тип

пускатеф
Размеры,  мм масса, 

не
~ 7Г 5 “ТГ“ Г А В ж

ПМД- 6Н2 т
ПМД-6132 342 440 Ш
т* б152 12,4
пмя-бвт 222 120 327 242 67,5 14.0
ПМА- 625ВП 14,5
ПМД- 6252П 457 555 14,6
ПМА- В712 13,9

ПМ/ 1-6940 13.7

таблица 4
тип

пускателя
Размеоы,мм масса,

кгА в 8 Г А в ж
п т -3112

т

460

75 162

275

175 ■45,5

2,2
Пт-5132 255

2.65ПМД-3152
ПМЙ- 3212

220 315

2,65
ПМА-3232 3,05
ПМД-3252 3,15

2,9ПМА-ЗЭЮ
ПМД-3712 150 255 3,55
пт4ио; п н м т т ш т

im

■

176

ТО
гю

275

17В 525

4,0
№ Д4т: пмд-4&гд№/№& 4,2

4.8пмд-4т пмд4т;ямА-4т
тд-42тпмА-4гтппА4гт

265 364

4,8
яма- ̂ швяна-Ш глма- 4ад« 4,6
пнА-42шпт4зжп№4гт Ж -11

?ъо ззэ т 6,5
ПМЛ-4ЭЮ АЗ

ЯМА-5112 7,2

ЯМА-5132 250 2 3 5 34 о 7,4
ПМА-5152 7,7
ПМА-5212П 150 75 206 62,5 9,1
ЯМА-5232П

24в 468
9,3

ЯМА-5252П 370 9,6
ЯМА-5112 9.0
ЯМА-5910 8,8

трин
IbNUHWi

WHЖ.
JhNUHUtf
Онем/шкс

5 . 4 0 7 - з а .  т п г ч

Пускатели 
се р и и  п м А - 

Ш а р и тн ы й  чертеж

гш ьтш 1.тяжшятщ

£3396-0/

т н ш м Ж трштро злт
ХАРЬНОВ

G

Формат ДЪ



П у с к а т е л и  реВерсиВны е  

Рис. 2  (См .табл.2)
4от6.

ТаблицаЗ

Тип
магнитного
пускателя

Номиналь
ный ток, 

А

Пределы сечении 
подсоединяемых. 
праваднико8,мп*

Ширина подсоеди
няемого наконечни
ка или шины, мм 

не долее
п т -  зооо АО 4-16 14
п т-А о о о 65.60 6 -£ 5 16
ПМА-5000 ЮО ю -$о 22
ПМЯ-бООО 160 25-95  1 28
Заглушка Вводного отберстия

[Г|
таблица 2

Тип размерь! ,  мм мака.

пускателя ~ 7Г 0 а г А £ Ж
ПКИ-5312 т 4 о
ПМЯ5412П 4,35
ПМА-3512 150 220 75 255 815 45,5 43

ПМА- 3612П 2Ю 4,85
ПИ/ЬЗОЮ 4,55
ПМД-5812 5,/0
тш-Азю)  пт-4мг,  т& Нш: 6, 8 *

ть-Штям&АЬтямьЩшп ' 9.2

П№ 4жпм* - 4яг;  пш- Азглл: 250 £65 70 339 364 т 51,5 т  ■
ПтАбШ.амА- 4бШ:йш.4а̂ /г Jf3 "
Г№ - 4вю; иш- 4@т; ш
пмя-400; • т, 5
пт- 5512. 16,5
пмшт 20,5
Пт-5512 552 310 то 4зо 468 227 625 19,0
mm-ssmn 21.2
ПШ-5812 т,в
ПМЯ50Ю 18,6
PM/ h63f2 гъо
ША-6412П
ЩД-8512 352 4si 120 457 555 263 673 233
nm-mtn 25,0
nm-6812 234
пмявою 23,2

гi 5 4 0 7 - з а . а й з г ч
И20»’
2

«5 
г'1



Стр у к ту р /! условного обозначения пускателей серии ПМ/1

пма- хххххххххх
б зависимости о т номинального тока-

Обозначение серии
Цитра, указывающая Велиминц пускателя 
Э^ЪА?4-63А:вО А ', 540QAi6-(&W.
Цифре, указывающая исполнение пускателей по назначению и наличию теплового 
реле и аппарата позисторнай защиты- 
I -  мереЗерсиЗнЫй пускатель без теплового реле -,
2гнереВерси6ный пускатель с тепловым реле;
Ъ-реверсивньп.f  пускатель без теплового реле с электрическое/ Ь л т ш ё тй - 
^-реверсивный пускатель с теплоёь/м реле с электрической блокировкой;
5- реверсивкЬй пускатель без теплового реле с электрической и механической 

блокировками;
6 - реверсивный пускатель с тепловым реле с электрической и механической' 

Фютюовками;
7 - нереверсивный пускатель с аппаратом поз'жаюрнай защиты нЪщ
8 - реверсивный пускатель с ЛЗП с механической блокировкой;
9- нереверсивный пускатель с аппаратом позисторной защиты У&ТЗ-Ш ;
О- реверсивный пускатель с У373~Ш,с электрической и механической блокировками 
Цифра, указывающая исполнение пускателей по степени защиты и наличию кнопок: 
Q -степень защиты 1P0Q; 
i -  степень защиты 1Р40 без кнопок;
2~степень защиты IP54 без кнопок;
3~степень защиты IP4G с кнопками „ Пуск"и „Стоп ;
4 -  степемЬ защиты 1Р54 с кнопками влуек*и „О тп щ;
5 - степень защиты №40 с кнопками лПуск*и„Отп'!и сигнальной ла то й ;

, 6 -степень защитыIP54 с кнопками т Пуас'мСтоп4 и сигнальной лампой*'
_____к е т е
* ла и п 4

5 . 4 0 7 - 9 8 . 0 . Ш Г Ч
Аял_JL

Формат ДЭ ■
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п м д -  х х х х х х х х х х
Цспрро, указывающая исполнение пускателей по роду тока, напряжению главной цепи и по числу 
и исполнению контактов Вспомогательной цепи-

Цирро
Род то к а  

цепи управления
напряжение 

главной цепи
Число и исполнение контактов вспомогательной цепи пускателей
пускатели 3 -6  бел. пускатели 4 "6  бел. пускатели 5  ид бел .

о  1 переменный 3603 2ь+2р
1 постоянный 38G& 2з*Вр
2 I 660& Вз *Вр
3 \ постоянный 6606 254 Вр
4 переменный звоз , 43+ВР
5 постоянный 560В > . 4ъ*ВР
6 переменною ШОЗ -----------г-————— : : 43+2Р •

7 постоянный 6603 4 ъ+гр  __
8 переменный звав Вв
9 переменный 6603 в  з

буква, обозначающая пускатели с номинальным током но вОА,-Д;
\ обозначающая пускатели с встроенным тепловым реле малой инерционностиП) 

обозначающая пускатели сейсмостойкого исполнениягС)
, характеризующая климатическое исполнение [У>Т, УХл,0)и категория размещения 
У)по Г0СТ15150-69 и ГОСТ/5543-70}

-буква, указывающая исполнение по коммутационной износостойкости А б, в.

Примечания : 1. & тексте технических условий принято следующее обозначение контактов:
ъ-замыкающий ,р-размыкающий. „

В. Пускатели изготовляются в климатических исполнениях У} Ткатегории 
размещения В и 5, УХЛ-категорий размещения За 4 ,0-категория размещеиия4 
ПО ГОСТ 15(50-69 и !VCT(S545-70.

__£1А а7- з а . о . ш г ч
■” ?— 2заэб- о Т Т ~

1 I
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ПМ&&№ im/b5t3Z} ПМА-3152)
пт*г42,,пмА'5гзг,,пмл-зг52.',

Тип
м агнитного

пускателя

тШ9Ю,ПМ~ду&
тн^тпмАгШ', птАтл;
ПИ*Н№ЛМА-4(32',ПМЛ-413М
ПмйА430ДнаА4$2; ПМА-41Ш:
rtMfr^W'/WfhklW ПМйАВЮ;
пмй42№№Мгт№/Цги№
яш^4ш№А4гт)Пьм4езгм.
Шй4Шй№А4Ш)П№4%ЗШ
пт-ышмА-биг-, nw-5isz‘.
пт-згтмА-зшппт-зтп-,
nm-simuMMsm:
пмА'бттЩ‘В(8г’,пм/ьв/52;
пм*бгтпмА'бт}ПмЯ'бг$гп;
ПМА-6Ж,(1МА°6910
пм-зз&:пиА-з4т; пмд-з5(2;
пмА‘Зб{гп;пмл-за(0) пи д-зб т
Ш А т , т^к зтп т-А ъ ш
пм^ййтдмА-Щщпмй^ш
ШАА6{0',пнЛ-4512; 1\МЯ-Й512Д;
ттйгМВ№,пщ-тш,птШ2№
МА-48Ю;пм*48<£> пмй- 4о ю;
№A-5312inMA'&tmnm-55l2.
Пм&5б18№&$8(г;пм-50<о;
№А-бз&;пиА-б4т пмА-б5гг;
П М А -В б т :Ш ‘б8<2,№А-б010

Обозначение
М онт аж ного

чертежа

5.407-9&J. 40 МЧ

5.4С7-9В.4*20МЧ

5А07-98.4ЛОМЧ

5407-98,1.4омЧ

5.4о7- 98. 4. 50МЧ

ЗАЩ-98.4.60МЧ

5А(У7-9в.4ЛОМЧ

5.407-98J.Q0M4

Э с к и з

M r

Урчл-

sLL I f
№

3 Ц
1 1
I 1$sĵe:

ПМ4-3112;ПМЛ-3132',ЛМ4-3(52;

Tun
магнитного
пускателя

ПМА-3212; ПМД-3252?ТМА-3252;
ПМА-29Ю,Пт-3742;
W A A tiO ; ПМЙ-444%ПМй 44/8&;

ПМААтО; пмА-4{зг;пмА~41зед;
nm-4fsa; т й А т д т А т д ;
ЛМЛ- 47/0; ПМЙ-Й742; ПМД-ШО;
п ы й А гтд т-ц гтд тА в /гт ;
!Ш42шпм/Н2тЛМ42зт
ШАА23апДтА252ЩПМАА252т;
ПИА-5И2; ПЩ-5№’, ПМА~ 5152;
fm-5Zm,(TMA~52m'flMR-5252n'.

ПМЙ~57/£;ЛМА-59Ю;
ЛМА-6Ш) flMA-6fSZ’, ПМА-6(52:
ПМА-82тЯМА~б23гХДНА- 82Ш
ПМА'67(2;ЛМ4-69{0;
RMA-33t£: ПИА-344Ж ПИА'ЗЗт
пмА-збт,пмА~зою; тд-зея;
В№-43Ю;пмаА з/2;ПмА-43/2Л;
ПМА-44т,пм.44шЛНА-44{2№,
ПНА-45Ю:ПМААзтПЩ-45(2Д;
птй&опдм^АбтлтАеот:
Пт-4840; Пма-48/2; амй-йо/о;
гшзз12; пш-54шп; пщ-5512;
w se m n w -ss w  пма-ш о ;
ПМА-6&% №а-¥)Ш:ПМЙ- 6312}
Пт-6бЩША-6&2; №3-60/0;

Обозначение
монтажного

чертежа

5.4СП-98. 4. 90МЧ

54О7-98Л400МЧ

5АО7-98.1Н0МЧ

5.407-98А, 420МЧ

5,407-96.4.430ИЧ

5.407-98.1/4оМЧ

8407-9а 4.450МЧ

6 А т - 98 Л  460МЧ

Шшщ Тюрин
Н. контр- ТЫчтин

ГИП ТЬчинии
Шинх.\0№Шнке

SSastos u_™_

5 . 4 0 7 - 9 B . 0 . 2 D T 5

Таблица
Выбора чертежей

ш ш v&mt

УГППКИ Ж̂ПРамЗАЕКТРШРОЕ? 
харькоз .

Шйирюба/fZ^.^,
23396-0/

Формат 43



на
 ж

. 6
 к

ол
он

не

ПМА-4М',пмя-411г;ПУ,А- Ш Д ;

i
и

fr0̂

$г
.аг

&*
*5?

Тип
магнитного

пускателя

ПМ4-31№ПИА-3132:ПМА- 3152)
пмя-5 2 1 ?, пи/ь ъгъггЛНА- agffg;
пмА-зэШмА-згпг:

ПМА^вОЯМА-^Ю РЯНА- 4132Л
ПМА-4№ПМА-4152]ПМА- 4152$
Вм /Ш ю ам а -Аггщпма- т о ;
йщ ^щ пнь4аяфцькгщ $,
ЯМАг4Ш;№А-4гж.ПМА-423№.
ПШ4т\01А-ШП№1Я-А23т
ПМА-5ЩППЛ-5{32; ПМД- 5152}

пмА-згтямА-згзгщт -ssszn-,
ШАг57 fZ}ftMA-5£HQ;

№ А-б1<г)Пт-В№ -, ПМА-6152:
п м д -б я щ п щ -б гз т пмя-бг&п;

ймл-вж,ПНЯ-69Ю
тн-зыя тл-з4т\ пщ-збт
ПМА-3512ГГ,ПИА-30Ю; ПМД-3&12;
ям*4зю;пыА-451г; п т -к ъ т
ПНА- 44ЩПМА-44тдМА- 441Z&T,

9М*49Ю} ПМА-4512,ЯМ4-4ЖД',
тА4бт,ПЩ -4Ш ЯМА-4512Д1Г,

ПМА'48Ю;ЛМА-4в!% ПШ-4010:

ПМА'5312-,ПМА-5ЧШ,ПМ/\-5512)
П м й & ж ,т А -$ ш , п м а -5 о ю ;
ПИА'Ш 2-,ПМ А-$4т‘,ПМА-б512;

т/ьбш ям А-тг п т-ш о ;

Обозначение
монтажного

чертежа

5.4о7-9в.М 70Ш

5.407-98.4. < 80МЧ

B A m -s b .U 9 Q m

5Ао1-9ъЛ.гоом ч

5.407-98Л2ЮМЧ

5А07- 9 B J-220МЧ

5/№7~98М230м Ч

5A 07 -S 8J .B 4O M 4

Э ск и з

У р м г У

3;СГ

{О.

Тип
м агн и т н ого

п уск а те ля

О б о з н а ч е н и е
м онтаж ного

ч е р те ж а

пт-знг;пмА- «аглЯид-аак
пт-зм г, пж-згз2уш/?--325?:> \5 A cn-9 8 JjS 0 M 4
пна-эыояма-з н ь

ПШ -4№ ,№ М -4И2) ПМААНёД;

П Щ 4Щ П М А'4Ш ,тА-4т;
ЛМА-4/ЩПМА- 4/52; тм-4щ-,
пма.4№{пма-Ш ;  ИмА-Аёю;
пм Аг&т№ А-1&тдт-42Ш

i

\
cl| П № -4 ш г .п м А -4 г т л № Ц & ж$
8.И

МА-4гяягднА-425Щпмя-4гШг,
ПМА-54Щ ПМА-51Щ MA-SiSZi
ят-5Я2ялмд~§2зж пм д-згж ,
ПИЙ-571 2) ПМД-5910;

п т ^ т ш А -ш г -, nm-si§2)
пм А-егтят-вгтпм А-егт)
П№€П12ЯМА-69№
ПМА-331&ПМА.841гкПМА-55{2)
пт-ъытлт- ъош. пма-
пмА-4зт‘,п т-4 ш . т д -4 т т
(\ИА-44тЛмА-44твШ-4412№
лт-4ыо\№А~4ыг\ пмаА зи д ;
ПМ-4бЖГЩ«4втям&481Щ
пмд-Аею-дтЛвщ пш-4010;
ПЩ -53Й5 ГО*Ь5<! Ш , Р№*55(2;
пмАЯбещпнА-тт; тя-зою ;
п т -в ж п т -ш т  я т -ssm
п м ш щ т т т ; пт-вею

5 А о 7 ~ т л 2 $ о т

§ £ (Л -т Л В Ю №

зАсп-ввлгвомч

$A07~93J>29QM4

6а4 (Я -9 В Л $ 0 0 т

SAoi~9B.i.3lQM4

5 А т-9 & 4 .з е о м ч

ТЪа ш - Ш К
'2 $ $ Т £ = 5 П Г

У<-***МчгКлДплЛ., -г/ . ФОРМОЮ АЗ



“■'Г, -

В о т а Й
r m

im e n u m m m
пускателя

О бозначение
м онт аж ного

черт е ж а

№№°8ттт-$ж, rm-stst,
5А01~9$'133ОМЯтьтг,т°з2м:. пт-мв?,

т т ^ т т ш т , г

т&4Ш)ПМ4Л№; ПНЩ.ША1
пт-Ш',п№°4т, n w ^ tm :

i ПМ44тШ*4ШтмА-4тА‘15<407-38.1 з 4 омчI f т м »Ш ',т & 4ж пнмз/о;
fiHfrkgiomA-WwmAA&m .

-
■uftj CL т и ш т к к т т ь к & т .

8

S c
s nI eL 
1 Si

1

ямлЛгзадямл- 4т: w M is m : 
!Ш§Ш}ПМА-5т П№~5152]
т ш т ям ш зиг, пмазшщ
пм ш т щ м ш т

5А01-93.4.350МЯ

т ш ш ; ПМА~б№ fthASisr,
SAoi- 98, 4.560МЧ! -Q

I S M
п т °в ш т -в ш ; пт-втп;

! пмм°т;п№*тю
................. Л. . . ..... '■Ид li; \ i 1 пт-зз^пмА^4ттпт-3512; 5A07~9QJ. 370МЧ

i L i ’ j S т т т рмА- вот; пн а- зв ш,
\ атлзш;пн& 4 зш; ш А з щ ; ,\ тАЛт;тА4-Мш1ПмА~ккщ

5'401-9вЛЗ&0мЧ■=© ащ 4т : яма- кё щ ш -кзт 1,
‘ ПЩ4ЫШЯМА* 4Ш}ПМЛ46<Щ

. & ш -Ш о ; пмдАт; пмаА ою;
M пмА~$т:тА-б4ш;пмА-55М; 5А 07-9&Л  39QM4

ш - в щ  т ш  ш; пма-5от;
тя-тт: пщ-йт; пма-Ш й; зА ® 7~т л4оом я
пмА-$т;т-бт; пма-6ою;

Тип
магнитного
п уска т е л я

О бозначение
м онтаж ного

черт еж а

пмА5Я%пт-з№1 п ш -з т :
№Ш1ЪПМА’3232} П№»3£521 вЛ сп -ввШ ом ч
№А~эаЮ>,ПИА-&Ж;
пщЛт;пмА~4нг; пна-ш д ;
ПНА^Ш,ПМА^Ъ2; !\т-Ш*А1

3  пм к-Ат,пнА-4т; пнй-ШЩ]
пиА-4?ю;пмА4т: п т - Ш о:
т ^ к ш п т ш ш , п т -к и т ,
тА4гж № А4гт,тА~4гщ р', 
пм-ШЬпмьк&гцпмА 4гщп;
% т ж  пиш ъц т д -sm : 
№fr52iwtnm-m®, Ъ т в т п ;

&407~98Л420МЧ

5 А о ъ 9 8 Т Л ъ о т

tm kw m nm -sm
п т б т ;т й -т з г ; п т - в т , 
тш тж м й -тттм м -в гз т 5А07-93.1А40ИЧ

'л-згп,пьл-з*1т  пма-35*2;
!>3oi%г.**-К1€, i :'Д -J8<2‘ \

в / ю !~ т л Л в о ттр з* .
с т

ПМА

;:НИяо;. п т -4 т ; 4б1гЩ b / U i

^ а д и ш ;  ли* koto; I
f!HA&i?,nujb3<;,'?A :>Ш. В$д;
ППШ Ш ГЫ-5В:2‘ ПНР 50*0; 
ш т Г 'П м м Ш ; пмА-ssfg; 
Лмя- т :«я,1м>53 -1; пм авот

s A m -s a jA w m .

5А т ~ 98л4т м ч

5.4D7-9S.0.2DT5 /Him

■ 233 9 6-Of 12 
КолцроВ<м ___ . формат АЗ
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Эскиз
тип

могнитного
пускателя

Обозначение
монтажного

чертежа Эскиз
Тип

магнитного
пускателя

Обозначение
монтажного

чертежа

ПМА-ЗИе, ЯМА-3152]П№-3132]
ПШШШ №А~323?, ПМА-3252-, 5.4СП-98Л 490MQ ПМА-6Н2

тш ю '.пм А -зпя ПМА-6152

(Ш-4110; ПМА4М2) ПНЛ-4Н2А’>
ПМА-4Ш; ПИА-4&2Г, ПМ/И*32А:
п м л4 т: пмл-̂ &г-, rm-4iszff,{

ir|n г|п г|-1 »Т̂*Т]

птАно\ т*4п&,!Ш'49Ю’, 5А са - 98.4.5Q0M4

пмА-4гт пм АЛгт пнА Аят
Пмя4гтпнА4?заь п т -Ш т
т к  4шп; п тА г т тл -А щ т ,
ПМА-511г -, ПМА-5В2; WiA-SiS2i
п ы л я т  П№ 52т:тш521г, 6/Ю7-98.{.5ЮМЧ
(IMA-S7W НМЛ-5910
ПМЛ-3312
п м л-зА т
ПМА-35/2 5.4О7-т .4.530МЧ

ПМА-6152
ПМА-6212П 5.4о7-98.1,52Ст
ПМА-6232П
ПМА-6252П
ПМА-6Т12

ПМА-В9Ю
пмд-45Ю: тл-Ш % тк-4ы и\

ПМА-3&12П

п тл к т л м к -А Ш А т-^ т^
№ЛгШо\№А-45Ъ:, ЩЩ-ШШ 5АО7-98.1540МЧ
пмкАбюнмт-4тшт4втп-.

имя-ЗОЮ

&

ПМА-48Ю/ nm-4BlZ пмл-4мо\
RMAS31Z т-5*П2л;ПМА-55№ 5А07-9ВЛ550МЧ
ПМА-55Ж,ПНА-581Г, 1№-50т
№ firmz\(Ш бАтглнд-бШ ; 5 .4 о а -тлб б о м ч

ПМА-5&12 пил- т т ш - т я :  т л -т ю

5 . 4 0 7 -  , 3  * 1 2 0 Т Б
4ит

гз'зэа- о/ 13



хорактерист ика  изделия, материал • winм а р к а тм- ю м ч 20МЧ 4Ьт 50W 60М Ч 70М Ч вомч
ЭлектоооборидоВание . ’ ““

Пускатель электромагнитный* шш 4 г 4 f 1 4 4 4 ~• - \ ■
: ' '

Наименование и  техническая характеристика изделия м а т е р и а л Тип,м а р к а ЕЛОзм./сопя'естВо по одознсг*/е«с//оК>7- 88. 4. ПООЯ&КО &Ы1г номер и исполнение5ст ч J00Щ-- 440МЧ 120МЧ I430МЧ 44QH4 1S0H41&ОМЧ04 с?/— 0/ -0/ — — ~
ЭлектоооборидоВание ! IПускатель электромагнитный* шш / 4 { / f f У 4 4 4 / f

1II1151

Ф л а ж о к  7У5б~£4ев- во Ф&5Уг.& шш / 4 4 4 / ■у / 4 4 4 Т"
м а т е р и а л ы

ж г т  B-m-is ю с г я т з-74/ Щ- ё- всшЗтГоспт& т' ке4о85,934,25.85,955,564,563,91 5,95 ■ з,8а 3,56
~&IM-ZO №£713905-74 '1 даетшшто 0,26о,ге аяв£7,28£7,28а 260,360,360,2В . о,т  '. алв 0,35

* Тт  т рт т т я указывается S'рабочем проекте- 
т  $№№ шпильки по. конкретному проекту.- <

БЯ27-ВБЛ.5Пй
глшщлист IТшст

ЛО/П̂ ,— ,
дооаниа _____

материалах

J L
У Г П П К И  

шпрамзлЕктрапрп-
ХАРЬКОВ

Кстироёол\^
хззэв-о/ А

ЯЬрмат АЗ



Наименование и техническая 
характеристика изделия, материал

Тип,
марка Ед.

U3M.
КОЛЕ

п
лчесг,
ищ ~

пВо!
*8

Ю Обо
2&3Z

2>НОЧ{
/5

?нию
ЮнТ

5.407-96
■ m m

1 ЛОРЯ0КО1
гюмч

ibid hqm& 
220МЧ

э и исполп
?чомЧ~

v
!ение

гиомц

ЭлектроаботдоВоние
04 01 01 '—

Пускатель электромагнитный* Шт. 4 4 4 4 4 4 4 \ 4 4 { 41I 1 i с Щ

швеллер ту36-442*4 -32. KZ35UZ м 0,34 0,46 0.4 0.64 0,42 0,44 0,64 ОА4 0,64 0.6 0.84

Наименование а  техническая 
характеристика изделия, материю л

Тип,
марка

Ед.
изм.

каличестВопо обозначению5.4Л7-98.1 порядковый номер* ц лхталмение
250МЧ Ш омч Z76M4 -  gfiOM

— 01 02 03, °4 _ 04 ПР 03 04 — 04 02 05 04 _ 04 oz 03 v04
ЭлектоообооцдоВапие. •

Пускатель электром агнитны й* ш т. 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 f 4 4 f 1 4 4 i 4 /
■ .

Изделия заВодоВ ГЭМ иУГЖ •
ШОка закладной тузб-2355-ёо УСЭК17- 4 шт- 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 A 4 4 4 4 4 4
Д ер ж атель ту з б -2 3 5 5 -в о , УСЭК78 ш т. А А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Просриль ТУ36-23В5-вО УС9К51УЗ м 0,95 и 4,4 4,554,950,95 4,2 0 435 095 AM 4А 0,95035 12 1,4 4S51,05

■ . ' ' - Г ■ . • : , ;;

наименование и техническая 
характеристика изделия, материал

Тип,
марка

Ед.
изм.

количество по ооозпачешю 5.407-9Q.4. порядковый номер и исполненme
290 МЧ 300мч зюмч WOP14

— 01 02 03 04 — 04 02 \03 04 — 01 QZ 03 04 _ 04 Ж 03 Q4
Электрооборудование

Г 5 6 I 'I шт. 4 { 1 1 4 ( 4 4 4 i 1 1 4 4 ( / 4 1 i 4

Изделия эаводоВ гэмиУгэм
Гайка закладная гузб-2 3 5 5 -во ЧСЖ17-1 шт. 4 4 А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Держатель тУ5б-ез55-&0 УСЖ78 шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 А 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ПрОфиЛЬ ТУ3 6-2353- во УСЭК54У5 м 035 4,г J A 05 05 035 i t 1,4 435 1,95 0,9$ 4,2 IM j1,55 4350,95U 14 05 1.95

5.407- З В . О . З О Д  1 ?
гззэб-о* /s~

*  ^ ЛЗ



НоименоВоние й техническая 
л ароктеристика изделия материал

тип,
марка

£<?•
азм.

Количестёо по обозначению Ь4о7-9В. /. порядкоВыи номер и исполнешаё1МЧ 5417МЧ озоич ~ 360МЧ з 1дНч звомч ззомч Аюдмч~ 01 Oi — — ■ _

ЭлектоообошдоЬоние
Пускатель электромагнитные* шт- А 4 1 f ( 4 А 4 / 4

_ь___
Изделия зоёодоё гэми Угэм

гайка закладная ТУ36-2355-во УСЖТ7- / шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Держатель ТУ36-2355-80 УСЭК78 шт. А 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Просриль W36-2355-80 УСЭК51УЗ м о,4 0,52 0,46 о т 0,44 0,56 0,5 0,64 Орб 0,8

Наименование и техническая  
характеристика изделия, материал

тип,
марка

Ед. количество по обозначению Уасп-ззл. попяокаВЫсfj^QMGp U (JLnusttfbpjf ff.
люмч 42QM4 нзомч 440МЧ Ч50МЧ ...... 4 6 ОМЧ JiTOMtfиЛп. , — 01 — Щ — 01 — 01 ~~~ ~~ -—zimirT

ЭлектоообапигЬКамие
Пускатель электром агнитны й  г ш т. / 4 / 1 i 1 4 1 ~7~Т~ 4 ~ т Г  ■*'

Изделия забодЬВ гэм аУгэм
ШОка закладная туза -гззз-в о УСЭКТ7-4 шт. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ___4__ 4
Д ерж атель 7436-2355-80 УСЭК18 шт. А 4 4 4 4 4 4 4 4 4 ~\. 1 1 2 4
Просриль ТУ36-£555 80 УС9К51УЗ м 6,44 0,58 0,64 0,16 0,12 0.76 0,74 Q, 14 0.78 0,76 --0 .9 4 __ 0,96

I 8 I £

f В -т-2 .0  Г0СТ19903-74 •
■ т Щ ^Ш Ш птЕЯШ ую К8 0,16 ОМ 0,15 0,23 0,8 0,3 0,3 0,31Г ~ д ? в ~ 0,2.3- « гз 0,37

5.407 - 38. 0. ЗПП
““ “ | ёз^эб^оГ~^7^ т ■' •

---- ______ 9opfKm,



ш
изт.

Количество паоаазначеииюь.щп-эвл. поряхлсо&ыи номер и исполнений 
лОом ч' ^ ------  — 1 — —  —  -

16 :!
Наименование и техническая характеристика изделия, материал Тип,марка -иг

Вйомч
о Т

5№мч 
— Ж

5&0МЧ
0±_

~53бЙЧ ВЛОМЧ 5$ОМЧ S66MT

Электрооборудование
Пускатель электромагнитны й* ш т

Изделия доводов ГэМи Угэм
Стойко т у 36-22-во___________:
гайка закладная тузе-гз55-ю.

К314УХЛ2 ш т
УС5К17-1 ш т 4

Держатель ту36-2355-во УСЭК78 ш т 4
4
4

2
4

Просршь ТУ36-2355*80 УС9К51У5 М 0,34 0,42 ОДВ 0,64 0,62 0,62 0,56 0,56 0,42 QJSZ 0,78

"Материалы

_ _ _  Б-ПН-jS  ГОСТ19903-74 
л и с т  50пЗ«) ГОСТfб523-70 К2
-  Б-пн-2.0 ГОСТ 49903-74
AUCm 4-Ь- ЬСтЗкп ft)CT16523-70

5,78 5,25 В,9 $45 6,0 № 6,15 §iL 5,25 5J25 4,35

к г о.г 0 ,2 0,22 0,22 0,22 0,22 0Д2 0,37 0,2 0.37 0,3

наименование и техническая 
характеристика изделия, материал

тип,
марка

тзг
IBM. 5.407- 98.1570МЧ

: — ОТ
изделия зободод гэмиугэм -4шпилька 7УЗв-2355-80** УС9К60-1 mm

1 м атериал  ~ .
Утюг И*5? 5-* госюзоэ-вб
уголок &СтЗКП2 Ш*Г5Э5-79 ке m 2.24

1аg

i
i

0,82

5,1

оде

f 5 ^ 0 7 " 9 8 . 0 . 5 0 0 .
- ' .— — — — — '£*396-0f ff

&
4



Место установки Обозначение 
монтажного 

чертежа ’

Сторона подвода к магнитному 
пускателю  кабеля

mUSnUninUGU
пускателя ттающеео

к электро -  
приемнику

5.А О Ъ 96.1Ю т~
Но стене ,#.б. S.407-9&18OM4; |

ало стальной  
колонне

5А0Т-98АХ70МЦ-
ВЛ01-9ВЛ.г40мЧг
B A01-9B.iZ50M 4-
вАат-веЛАоомч.

Сверху Сверху

• или Снизу или

На стене
6.407- 9 8 .190М Ч-
5.407- 9ЬЛ(60МЧ. снизу* снизу

на стойке
5.407-98. <А90П4- 
5.401-98.1.560МЧ.

•

Способ прокладки 
кобелей е пластмассовой 

или резиновой т о т -  
цией и оболочкой

По стене,#.6. или 
стальной колонне

По стене: кабели под
веденные снизу, защи
щены от механических 
повреждений при помо
щи короба

На стойке, с защитой 
кабелей о т механи
ческих повреждений 
при помощи короба ¥*

* Ввод питающего кабеля в магнитный 
пускатель следует выполнять сверху ; 
независимо от  стороны подвода этого
кабеля.

** Питающий кабель может быть подве
ден сверху, например, о т  шинопровода.

5.4СГ7- 98 -Р.ЛО
Рекомендуемые , 

способы под&ода кабелей
к магнитным пускателям

серии п ш  (исп. IP40J

а
tmaik&f Айш \AtxmW

УГППКИ 
•ШПРЯМЗАЕКТРОПРОЕКТ 

ХАРЬКОВ

кт/рсВа*\>6?
23396-0/ /г

ФтмотАЗ



Ым
по

ё*
 Щ

пи
еь

ад
ат

Ъд
ам

ми
м



В ы т л н в н тз а з е т т т (т п у л т и я ]п у с к о те л е и  
при напольной установке на стойкол К314УХЛ2.

Способ* даземленш(зонуление)при Способ2. заземление [зануление) при Способе Заземление (зануление) при
помощи заземляющей (пулевой защит- помощи стальная трубы электропро- помощи магистрали заземления

л щ бодни (см п.2)
1

ней) жилы кобеля или провода.

Пояснения
Приварить 

(т.п- 4)
4- маеттнш й пускатель; 2- коробу 3-стойка kpf4H№y 
4- стальная тру&э электропроаодки3 5~ срлажок с кре- 
пеяшыми изделиями; В-зажим заземления пускателя; 
Т-гибкая стальная перемычка; 8-заземляющая (нулевая 
защитная)жила кабеля или провода; 8  ̂болт заземления 
т  стойке К344ШЛ2; №~магистраль заземления (зану
ления );■ //- ответвление от магистра/т заземления 
(занулений) аз стальной полосы з*вв (см.п.з):

I  Места сварки окрасить
2. При заземлении (занулении) способом 2 предполагается, 

что кабель (провода) проложен в стольной трубе ; второй 
конец коп юрой заземлен/зону лен):

3. Ответвление от магистрали заземления (зануления) 
проложить согласно п. 28И инструкции по устройству се
те й  заземления и зануления В влектроустапоб№лнСНШ2-Ш

4.8 случае Выхода аз перекрытия (пола) патрубков 
вместо труб (поз. 4) перемычки не удтанавлиттЬ.

5.407-98. □. БОД Г
“~2¥5&б ~oT~aW Т*~

Копировал _ Формат А



Р а зр е з  t-4 повернуто

докладно е изделие

£А -  заданный размер между с ттш ш .
8 Отрывающее усилие Р*15£п.
^Строительное задание к черт.5,4о7~$з/.Ч9омч*

5.*СП-9315ВОМЧ.

/1рунт основания ши плита 
перекрытия %зчлtiff. 7юрим

\1р).тШич(£ь̂
“ гМ fmr'Jfd. М ■$Щг,

Е407-эа.п.БоаЦист j/tocmairСтроительное модами г на учоамон пома Вцчоапо*
*J“-------УП

к з т ш г
месте ш т чо&ш стойка к '..

УГППКИ mmP3M3A£KTW30<T XAPwioa
262Э6-0/ «у

1

Ц



2

Марка, 
поз. Обозначение наим енование Кол

мост
е&,кг

Приме
чание

1 Пускатель электро-
магнитный пм лзпг <

2 Пускатель электро-
магнитный тчлб н г 4

3 Пускатель элетра-
магнитный ПМА53/2 4

4 5.407-98. UOM4 пускатель ПМА
Зи величины неревер-
сивнЫа настене.
Монтажный чертеж 4

5 5.407-93.1200144 Пускатель ПМА
б-d величины неревер-
сивный ножМ.колонпе.
Монтажный чертеж 4

6 5,407-981560МЧ ПУскатель ПМА
6-0 величины ревера/В
нЫй на стойке .
Монтажный чертеж 4

Почта.

тип

Тюрин ть=г^ ^
тычомин
Тыяинин

&д.инх омсч»ченкь
~ щ г

SSS
я т

5 . 4 0 7 - 9 8 . 0 . 7 0 0
Р а е г т ш е н ш е  

м а гн и тш к  пу/сл 
телес/ В

( Пример)

Щ5а&я! Ласт I Листайg т
углпки

тяжгрзм^ктрппраекг
ХАРЬКПЬ

копирово/гй^ у / -^
г з з в б - о /  (| г)

Серия 5.407-98

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293846/4293846347.htm

