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i  Исходные данные

ИСерия 5А 07-95 выполнена на основании следую
щ их м атериалов:

4)технические условий ТУ 36.70.07.09f4--01-87» Камеры̂  
сворные одностороннего обслуживания серии КСО386...43”;

2)рабочие чертежи на камеры КС038&.. .93(далее- КСО 386}, 
разработанные ПК Б тр е с та  Электромонтажконструк- 
ция Укрглавэлектромонтажа минмонтажспецстроя Усср.

1.2,Степень за щ и ты  оболочки камер КСО386-1РОо, со 
стороны qpacada-IPso по ГОСТ 14-254-80.

Условий применения камер ксозвб:
4)климатическое исполнение У, категорий места раз

мещения 3;
^номинальные значения климатических сра кторов -  

по Г0СТ15450-69 и  ГОСТ 15543-70, но при этом  нижнее 
значение температуры окружающего Воздуха минус 25°с} 
Верхнее значение тем пературы  окружающего Воздуха 
плюс 4о°с;

Ъ) окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая 
токопроводящей пыли, агрессивных газов и  паров в  
концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

Камеры поставляются собранными в транспортный 
блок длиной до 4  м, с установленными сборными Шинами

В камерах предусмотрена возможность размещения 
двух концевых заделок Высоковольтных кабелей сжила 
ми сечением до 185 мм?

3

2. Содержание
2.1. Серия содерж ит строительны е задания и рабочие 

чертежи установки распределительных устр о й с тв  (Р У )  
напряжением до Ю кв из камер КС0386.

Серия с о с то и т из двух ВыпускоВ:
Выпуск О -м а тери алы  для проектирования;
выпуск 1- монтажные чертеж и .
2.2. S выпуске О содержатся: габаритный чертеж, 

таблицы  Выбора чертежей серии, Ведомость потребнос
т и  В оборудовании, изд&яшх и материалах, габариты  
приближения при рсщмшщтии РУ из камер КСО 58В в по
мещении, примеры строительны х задании на помещение 
для РУ, примеры расролшения электрооборудования РУ
в помещении и типовые строительны е задания.

В выпуске 4 содержатся монтажные чертежи и черте
жи изделий.

В. О бласти  применения.

3.4. Серия предназнс ч е т  для использования при выполне
нии проектных и монтажных работ по устан овке РУ из 
камер KCQ38C 6 электропомещениях на поли и на перекры
тии, при однопяотКГ w двухрядном расположении камер

Ъ.2.Чертежи типовых строительных заданий предназна
чены д/т шагю тзоватш  проектной строительной орэаниза- 
щ тг/а щ е тс  ра эра бо тт ёк> строительны х чертежей по
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заданию проектной электротехнической организа
ции.

4  Основные полож ения

4.1. У с та н о в к а  камер п ре дусм отре н а  на полу и на 
междуэтажном пе рекры тии. При устан оёке на полу 
подвод кабелей из камер может Выполняться В двух  
В а р и а н та х ; с задней стороны  ш и  со стороны  срасада 
камеры. Подвод кабелей при каждом из э т и х  вариантой 
предусм отрен В помещениях:

1) вез колонн и  кабельного канала;
2) вез колонн, с кабельным каналом со стороны срасада PH; 
Щс колоннами, с кабельным каналом со стороны срасада

РУ.
4.2. При установке камер на полу глубина приямков 

под камерами и глубина кабельного канала принята:
1200 мм-  для РУ с кабелями, имеющими жшы сечением 

до 120 ммг  вклю чительно:
1500м м - для РУ с кабелями. имеющими жилы сечением 

150 и 185 мм?
Размеры приямков и кабельного канала рассчитаны на 

прокладку сшовых кабелей 6-10 кВ с пропитанной бумаж
ной изоляцией,с алюминиевыми жилами,8 алюминиевой 
оболочке,в поливинилхлоридном защ итном  шланге.Ми
нимальный ра ди ус внутренней кривой изгиба кабелей 
принят 2 5 - кратным по отношению к их наружному ди
ам етру.

В случае затруднений с выполнением приямков и ка
бельного канала глубиной 1200-1500 мм ( например, при 
Высоком уровне грунтовых Вод) рекомендуется поднять 
о т м е т к у  пола помещения РУ.

к
4.3. При установке камер на перекрытии следует пре

дусм а тр и ва ть  п о д  перекрытием вы соту помещения, 
до с та то ч н ую  для изгиба кабелей, выведенных из проема.

44. При двухрядной установке камер расстояние меж
ду  срасадами камер м а ж е т б ы ть  принято 2000,2500или 
3000 мм, в  зависим ости о т  ш ирины  помещ ения и  дли
ны ш инного м о с та , им еется 2 Вида шинных мостов:

1) с разъедини телям и, применяемые при наличии двух 
секций сборных ш и н  РУ. При э то м  Комплектно с шинным 
мостом п оста в ляю тся  торцевы е панели шириной 120мм, 
на которы х разм ещ ены  приводы р а зъ е ди н и те ле й . Э т и  
шинные м осты  у с т а н а в л и в а ю т  в то р ц е  Р У ;

2) без разъединителей, применяемые при наличии од
ной секции сборных ш ин РУ. В э то м  случае шинный 
м о с т  м о ж е т б ы ть  установлен между любыми противо
с то я щ и м и  камерами.

4.5. В ы сота  помещения должна б ы ть  не менее высо* 
т ы  камер, с ч и т а я  о т  вы ступаю щ их ч а с те й  камер 
или шинного м о с та  плюс 0,3 м до балки и  OJ8m  до потол
ка При этом  соблюдаются оба расстояния.

4.6. в помещении РУ длиной до 7м допускается устраи
в а ть  один выход, а  при длине помещения более 7м должно 
б ы ть  предусм отрено два выхода по его концам.

8 случае, гели РУ и м е е т части, обслуживаемые абонен
то м  и энергоснабжающей организацией, в  проходе у с т а 
н а в ли в а ю т с е тч а т о е  ограждение с  дверью(см.стрзъ,ъ4)

4.7 При проектировании выполнение стр о и те ль н о го  
Задания на помещение для установки Р У  своди тся  к  
составлению  чертеж а с планом и  разрезом.

5 .407 -95 . аП З
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К э том у чертежу должен Выть приложен соответ
ствующий раздел из работы А231(ВНИПИ Тяжпром -  
электропроект, 1987г,), причем т е к с т  отделеных 
пунктов  раздела, не относящихся к данному строитель
ному заданию, должен Выть зачеркнут. Примеры выполне
ния чертежей строителе нога задания приведены на 
спгр. 1$ ~ 17.

При определении тепловых потерь В помещении РУ 
следует исходить из следующих Величин теплоВых 
потерь:

Один ш каф 0,26 кВт
Шинный мост 0,6 tSr.
Примеры Выполнения планов расположения электро

оборудования В помещении РУ приведены на стр . 18- 20 .
4.8. По монтажным чертежам Выпуска 1 произво

д и тс я  установка камер, шинных мостов и присоеди
нение кабелей. По чертежам изделий выпуска 1в МЭЗ 
изготавливаются изделия .
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Ш инны й м ост т и п е  ШМ

Пане ас приводоВ* 
масса 42,6 кг Тс&ш ца 2

Т и п
шинного моста

Расстояние 
между фасадам 
рядов камер, 

Я, мм

Масса,
кг

ш м т 2000 45,6

ШМ2УЗ 2500 51, 5

ш мзуэ 5000 60,3

ШМР1УЗ 2000 205

ш мргуз 2500 207

ш м р з у з 3000 246

Шинный м ест т и п а  ШМР

I*Панели приводов п о с та в ля ю тс я  с шинными
м остам и т и п а  ШМР.

2. Шинный мост т и п а  ШМ может бытй усгг*  
новлен между любыми противостоящ ими камерами РУ
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Таблица 4

Место
установки

камер
РУ

С то р о н а Кал. Mmt/л f 1 JLU*vA£ UAPРасстояние 
между фасада
ми рядов 
камер РУ, 

мм

Обозначение чертежа
п одв ода  
к а б е ле й  
и ли  ш ин  
и кам ере

Характеристика 
помещения РУ

рядов
камер

р у

сечение 
жил кабеля, 

мм2

для камеры со схемой̂ 
первичных соединении 
N: 04 -43,47,18,20,24,22

кабельного
канала

гидроизоляции 
и заделки т р у б  
при вводе их о 

Здание

Без колонн и кабельного 4 <20 5.407- 95.0.4504-- , .
канала 485 -Of

2000 5.407-85. а/да.
Без колонн, с кабельным 120 2500 5.407-95.0./404 _______ =21
каналом со стороны 3000 -02

фасада 2000 -04_______ =д&.
К абели  
с задней 
стороны

485 2500 -04
в

ооою -05 5.407-95.0800Дс 2000 5.407- 05А / Ш

С колоннами,с кабельным 
каналом со стороны 

с р а с а да

2500 5.407-95Р- *50Д -04420 3000 -02
2000 _______ =423.

На 2500 -04_______ =424.
485 3000 -05

поду Без колонн и кабеле нс го 420 5.407-95 .0.4604
канала 485 -04

2 000 а407- Ж 0.190А
Без колонн, с кабельным. 420 2500 5.407- дз.^^4 -04

К а б е л и каналом со с т о р о н ы  
сра ссуда

Ъ ООО -02
2000 -01

-03
со стороны

485 г500 -- -0»
фасада з 3000 -05

с 2000 &А07-Э5.Д<Я!Ц
С колоннами, с кабельным 
каналом со стороны

фасада

420 2500 5.407- 95*5.4804 -04
3000
2030 -0?

485
2500 -04 -04
ъооо -05

5Л П 7 -35 .0 .20ТВ
Таблицы Выбора 
чертежей

стпсител&ных Задании

Садов

2J55J-0I

6PP?7SinW?SH#i

УГППКИ
ТЯЖПРОМ ЗЛ F Х Т О Р  DfKT
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Табйииа 2
Место
установки

камер
РУ

Сг5$Р?иаподвода 
кабелей 
иди шин 
к камере

Характеристика  
помещения РУ

Кол.
рядов
камер

РУ

Максималь
ное сечение 
жил кабеля,о 'мм*

Обозначение чертеж а для камер с N*Ne 
схем первичных соединений

Обозначение
чертежа

сетчатого
ограждения

01-  13м щ г о .г ш 03“ 06,08-*3,17-22 *4 45 16 19

На
полу — без колонн и кабельного 

канада

1

— — — ■ tCi. «2 «=С о» Q
с*- «
$  * in*

lf> §  O) A)

I s
№>

— —

На
перекры

ти и

—
без проема для 

кабелей — — —

*

S ?

Й
Mi*

Okl
m в О» 1

н
— —

Кабели
через

перекрытие

С проемом для силовых 
кабелей 185

5.407- 95.0.250А — —

'

— —

С проемами Зля силовых 
и контрольного кабелей — 5М7-35.0.280Д — —

Шины с 
задней 
стороны

С проемом в стене 
Зля прохоЗной плиты 

с изоляторами
— — 1 —

S
—

£ 5
1 , 4*i*. Ol
5  c 
to*

Ног 
■ поду 

иди
перекры

ти и

— С двумя отсеками РУ
— — — — — — —

5.407-$5. 
0.270Д

2 — — — — — —
5.407' 95.

!
| о.гяод

* Данный чертеж может применяться для любой 
камеры (кроме NN 15и <б),поЗ которой не  требуется 
приямок.

* Данный чертеж может применяться для любой 
камеры (кроме NN45 и 16), поЗ которой не требуется  
проем для кабелей. 5.̂37-95.(320 ГБ 1-V 4

T.V39J-01 h 
копировал ЛЖщга, арьс:<яп. 2э !
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Наименование и техническая  
ха ра к те р и сти к а  изделия, материала

Тип,
марка

Вд.
U3M.

кпличестдо по обозначеную 0.ЧО7-  ях. 4. порядковый номер и исполнение
/0
МУ

РОМЧ 30 МЧ 7омч 80МЧ 90МЧ ЮПМЧ НО МЧ
— 0/ Ж — Ж Ж — 01 — 01 _ 01 _ 01 _ 01

Электрооборудование
Камера KCQ386 ТУ  36 70.07.0914-01-87 Все ти п ы ш т 1
Шинный м ост Т У 36.70.07. 0944-01-87 ШМ1УЗ * 1

Тож е ШМ2УЗ и (
-------- п------ ШМЗУЗ ч 1
---- -— U ------- ШМР1УЗ // 1
II* 1.1 ■■ .1 // ■ 1 — ■ ■■ ШМР2УЗ /г /

Ш МРЗУЗ // /

изолятор ГОСТ2 0 4 5 4 -8 5 ИПЧ-Ю/Б30-
-7.5УХЛ1 // 3 3

изделия заводов ГЭМ
Переходная пластина ТУ З б -4 9 5 -я я МА-50х6УХА/ II 3 3

Профиле Т У 36-14-34-83 К238У2 М 3.7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Материалы

№. fi-ПН-1.5 ГОСТ1Й0О5-  74 кг * к- *• # * *

4-Щ -ВСтЗкп ГОСТ16523-70

и_____ 50X 5 0 x 5 -R ГОСТ8БОЙ- Я а И 19,02Q02
ЗСОЛОК ВСт5кг,2  ГОСТ535-79

Ь0. _ 8 - В ГОСТ2500-71 и 0,20 0,20
Р у г В С тЗ к п г  Г0СТ5Ъ5-79

Тпчба &Ях з. Р ГОСТЗР6Р- 75 М 03 03

Триба 8 0 x3 ,5  Г0СТ326Р-75 и № 3,66 1,83 3,88

Шина АД31Т- 5 x 5 0  ГОСТ /5176-ЙЬ к V *

Доска асбестоцементная 20

ГОСТ 4248-78
кг

L _
?08 20,6

Количество- по проекту.

чач.о
]р.спёц
ЩконтК

Юрин
doidaHOi.
Ьсгдачс

•*ук. гр кулик

Ведомость 
потребности 8 оборудо
вании, изделиях и 
материалах

CmSt Лист l̂uanot

УГППКИ
тдапр т |л гкт ршро£ кт

WWDB
23333-01

НопироВал
\ъ

Формат АЗ



Рис. 4 Разрез 4-4 повернуто Разрез 2- 2 повернуто

100

юо

Фасад7
Шатю для первичных 

средств пожаротушения

1

i t

100
(800)

потолка

Рис. 2

S

8

Рис.З

г-Г
I____ _ J

8оо1
(ЮО)

Низ Валки Т

Жчлп

Ж

D M I

потолке
Низ

дШкСГ

.......  ..... 4 - ----
V
E1

L
M i ' -

Шинный j 
мост

Ур.ч.п.

-______N/

1 / М

----- — V—  — ---- -
100
(8 0 0 )

Место для первичных

Расположение РУ рис.

Однорядное 1

Двухрядное 2/5

Количество секций 
сбооньт LLtUH РУ Н , мм

( т о

Ш 5

8S т  

2705

&
Г “^

L.J
800

Место для Первичных 
средств пожаоотушекия

1* Следует соблю дать р тм в р ы  либо без скобок, 
либо в  скобках,

2, Допускаются отбельные м естны е сужения 
прохода стр о и те ль н ы м и  конструкци ям и  не более 
чем на 0,2м.

3. При применении В РУ камеры КС038& (Вюьоуз 
см. черт, BMQ7' 9SJ.90M4.

1

Уяч.агЫ'кзрич
.....

Га. сп&брогНаяоё ■Y&f1 ....И. контр\ б осЭаноб

13

5 / 0 7 - 3 5  П З П Д

.. !
Габариты приближения * ш -
при размещении Ру
из камер ксозве Г  1тяжпи»ви"стали» -гпомещении ХАРЬКОВ

15*31-01
Port'JDOQUA J.Uib*

17
Формат



\0
h8

n
 no

di
 \п

одп
ис*

> ц
 да

та
\ В

за
м.

 он
Щ

Однорядное расположение РУ 
Вариант 4

Секция 4 Секция 2

ГГ—Г i 1

\ Фасад \камеоа КС0386-14 /

с изоляторами
Вариант 2

| 1

t  \  Камера KC038G45 Фасад

В а ри ан тЗ

Фасад
'пооа с изоляторами

Камера KCQ386-1G 
ТооиеВая панель

П
Ж

I  Варианты 4и 4  предусматривают секционирование 
сворных шин РУ с помощью разъединителей.

2.Варианты 2,3, б и в  предназначены для РУ с 
несекциониробанными сворными шинами.

Ъ. Камеры КС0386-15 и КС0386- *£ устанавливаются 
при о т с у тс тв и и  В РУ камер КСО$86'02; 07; 10: 11; 14; 
20 и шинных мостов ШМР.

__ _________________________________ 14
Двухрядное расположение РУ 

Вариант 4  
Секция 1

В а р и а н т  5

Камера КС0386-15

Торцевая
~панЁЛ&—

f
ТЪоиеВая
панель

Шинныи мост 
шм

Опора с 
изоляторами

Копировал ЛЛЯ*.------------Фоол.Р'т^З,



i  Нагрузка н а  площ адку- 1т/м*
2.Тепловыделения о т  электрооборудования- 2,5к&т.

5. Категория помещения по пожарной опасности-  Г.

U.Помещение РУ должно со о тве тство ва ть  треба-? 

Ваниям раздела 2(Й2Ъ1.5) работы  П2Ы (внигт тпэнг many 
При этом следует у ч и т ы в а т ь :

f)tio п. 2.7- выкатные тележки о т с у т с т в у ю щ '
2) по п. 2 3 - двери м огут выть сгта вы ы м и  

Требования т  2 . Ц  2 .Щ 2  т & . т  818, 8.81ч я gif не 
учиты вать.

5.Ш т т ш & я и и  B y  должна бы ть обеспечена 

температура в пределах о т -  26*с  до + ko*c. 5АП7-ЗБЛ7Пй
Строительное задоии  
на помещ ение РУ4 
План. Р а зр ез  1-1.

Пример

ЛистТА ic'-noW 
, Г

L-
23393-01 

Кг,пировал Jjr$/zr?
*6

1ггтку 
« лисрч. *ос»т{

I ХДРЬКОа j

Ф орм ат А 5



*6

Установочный профиль

3.S0Q
3000^

Разрез /■1 повернуто

— 4............. ....  1г

/Низ перекрытия
I  Низ балки

4Щ41П

’* f p

Шин НЬЮ 
мост

Л
0 ,0 0 0

I В
-и-1-

ЪООх

/. Н а г р у ж а л а  площ адку* 4 т}м г.
2.Нагрузка на перекры тие надельного канала- 4оо*г/м?
3Тепловыделения В помещении- 4кВ т.
4. Категория помещения по пожарной опасности -  Г.
5. Помещение РУ должно с о о т в е тс тв о в а т ь  требованиям  

раздела 2(А234.5) р а б о ты  А2$1 (ВН И Пн ТП ЭП1 1987г ). При 
э т о м  с л е д у е т у ч и т ы в а т ь ; 1)по п. 2.7- Вы катны е тележки  
о т с у т с т в у ю т ',  2) по п .2 .9 -  двери м огут быть сгораемыми,

Требования п.п. 2.10, 2.12,г. 15,2.17,2,®,2.24и 2.2 4 не у ч и ты в а т ь ,
6. В помещении Р у  должна б ы ть  обеспечена тем пература  

В пределах от- 25°С до+40°С.
7 Трубы стальные водогазопровадные 8G*3f5  ro c i32G2*?s, 

длиной Ъ00м * -2шт. Заложить на отм.-1,1ио.

»/ > > > > » / > >  .

NN камер} 
тбелбны й канал

Обозначение чертежа 
стооителвного гадания

и з S. 407 -  95.0.170А-01
е-л-.ь £.407- 95.0.180А - 02.
5; 14 В. 407- 95.0. 170А
8 5.407 - 95.0.180А
7; 9; 13 S. 4 0 7 -9 5 .0 .170А-02
101 44 5.407-95.0 . 180A-Q1
12 5 .407- 95.0.150А

Кабельный канал 5.407- 95.0.190А -01

—

—
Ноч.070 
Я cneii
№ » Щ
PbK.ff]

Тюрин
Богданов
Богданов
Кулик

5Л07-95.0.80Д
5тюдияШст [ЛистовСтроительное задание 

на помещение РУ4. 
План. Разрез

Пример
угппни 

тяжпрпмз̂ ?к1оапт»в1кт
XAPb-'f’S

гзззз-Of а
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ат
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за
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■

План

47

Разрез 4~f повернуто

1. Тепловыделения о т  электрооборудования- 2,5 к В т .
2, Категория помещения по пожарной о п а с н о с ти -г
б. Помещение РУ должно с о о т в е т с т в о в а т ь  требова

ниям раздела 2(А2Ы .5) р а б о ты  А231 (ВНИПИ ТПЭП, 4987г). 
При э то м  следует уч и ты в а ть :

i)по п, 2 .7 - оыкатные тележки о т с у т с т в у ю т ;
2}по п. 2.9- двери м о гу т  быть сгораемыми.
Требования п.п. р.ю, 2.i2 ,2.(5,2J7,2M £2/, 2.2Ьие учиты вать. 
4. В помещении Р У  должна быть обеспечена те м п е ттч о и  

В швделах до+Ьв*б

Ш  камер

23,аъат
Ь5,8,11
1

чщэттесг 
ктяроителонаее задания

. \5 .bQ7-.3 & 0.25QA
j d J m r- У б  аэбод  _  _____
1 -Е £ау- 95Л 2т д~02 "”1
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/v
О,000

то 8 0 6 0■---------------- ---7--Г—------------------------ ---------------—------У

*
— £

N40 N 9 N8 N 7 Нб N 5 м4 N3 N 2 N1

9250

0 -н Э

NN камер Обозначение 
монтажного чертежа

1-40 5А07-95.4.10МЧ
1 -4 , 8-Ю 5; 407-951.4омч
5,7 S. 407-95J. 40МЧ-01

Марка,
поз. Обозначение Наименование Кол, Масса 

ев,кг
Приме
чание

4 Опросный л и с т РУ Ю кВ из 40 камер
N000000 КС0386 1

2 Лента Зх4о 8СтЗкп2
ГОСТ6009-74 10 1,26 м

Заземление РУ-см. серию 5 .4 0 7 -11„ Заземление 
и зануление электроустановок  Т Заземление вы полнить
л е н т о й  поз. 2.

Нач.отд.
Гл.сти.
Яхонт
Ру*.ф;

Тюрин
'БогданоЬ
Богданой
Кулик

ш
1 § т

5 А 0 7 ~9 5 .тш д
РУ {.План расположения 
электрооборудования.

Пример
1__ L

УГППКИ 
ГЯЖПРВМЗЛ ЕК1Р0ЯР0Ш

хдрокпа
m s i-o i 19
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6900
Перекрытие  
кабельного канала 

*

Заземление камер РУ-см . серию 5.&07-11* Заземление 
и зануление э ле к тр о у с та н о в о к  ?

В качестве м а ги с тр а л е й  заземления кабельных 
к о н стр ук ц и й  использую тся закладные и зде ли я  обрамления 
кабельного канала , которы е б  начале и  конце канала  
п рисоединить к  заземляющему у с т р о й с тв у . Заземление 
выполнить ле н то й  поз.Ъ

N N  камер Обозначение 
монтажного чертежа

h i 4 5. 407- 95. 1. 10Мч

1 -5 ,7 .9 5.407- 95.1. коми
£,8, 40-Ж 5.407- 95. /. кОМ Ч-а

Мост ш инный 5.407- 95. 4.30МЧ-О4

Марка,
поз. Обозначение Наименование КОЛ Мосса 

ей,кг
Приме
чание

4 Опросный л и с т РУ Ю у & из См.
NOOOQOO 4 4 тм е р  л :оз8й 1 табл.

2 5.407- 95. 4.40QM4 Ограждение Монтаж
* ный ' доле* {

3 Лен т * 5м4о8Ст£кп2
ЧжгЬО09-74* ю f,20 м

Нач.отд Тюрин
Гл. слей ВогдатВ
И. конто 
Рук.гр.

Богданов
Кулик

5.407-95. Ш1СЗД
Р£/4>. План расположения 
электрооборудования. 

Пример
угппки

ТЯ*ПРГ43ЛЕК№Ш*Т 
аАРЬКП

г ш з -oj
Копировал ЛЛ»Тк2.

29
формат АЗ
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о

Щ
с

2 0

Марка,
103. Обозначение Наименование КОЛ.

Масса
ед,нг

Приме
чание

1 Опросный л и с т Р У ю  кВ из Си.
N000000 N камер КС0386 i ма&л.

2 БЛ01-95Л.ЮОМЧ Ограждение. Монтаж-
ный чертеж 1 1т560мл

3 -Of Ограждение. Монтаж-
ный чертеж /

4 Лента 3x40 В СтЗкп 2
Г0СТ6009-74 ю 1,26 М

NN камер Обозначение 
монтажного чертеж а

/-11 б. 407» 95. и о м ч
г. 6,7 5.407- 95 . 1.70м ч -01
3 9,10 5.407-95' 1.70МЧ
4,5,8,11 5.407- 95.1.80МЧ

Зазем ление РУ« см. серию 6.407- Н„ Заземление  
и  з а н у ле н и е  э л е н тр о у с та н о В о к . "З а зе м ле н и е  Выполнить  
л е н т о й  поз. 4.

Иая.оЩ
Pucnjsi
УгШЧШ
Рукгр.

1Торин
Ьогданаб
Богданов
Кулик

5А07-95.Ш2ШД
РУ7. План расположе
ния электрооборудо
вания.

Пример

Шо$т Аист т ш *
.L JL

угппки 
тяж№ашж?ат,?ш\(Т

.:арь^пв
23353-04 ?.1
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Обозначение
Размеры, мм

н Hi L

5.407-95.0.130 А 1200 700 800
-01 1500 WOO 1100

i  Нагрузка о т  одной камеры 265 ке.
2. ИоличестВо и длина т р у 5 -  по проекту«
3. Закладные изделия МН555 устан ови ть  

Заподлицо с чистым полом. БА07-9Б.0.ОПД
Строительное задание 
на участок пола под 
камеру

Стадия] Лист jAucmoE'
l J.

yi тку 
пмшромз̂ ктр лишит

_
ZHSb-01

Копировал ЯЯоти •
11

формат АЗ
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План Ра зрев 4-4

МН555- по серии Шю-15 
См.п.З

Обозначение
Размеры, мм

И Hi L
5.407- 95.0МД т о 100 800

-04 4500 4000 то

См. черт. 5407- 95.0£Щ

I  Нагрузка о т  одной камеры 265кг.
2. КоличестВо и длина т р у д - по проекту.
3. Закладные и з д е л и я  М Н 5 5 5  у с т а  н а б и ть  

За п о дли ц о  с ч и с т ы м  полом.
Наш3

f e lB|ииж.

Тюрии
БогданоЗi>.cneul

Н. коптя! Б'.̂ дансЁ' "
K!jAUK

т

ииж. ;Потсц~рДжо

ът7-въялчп&
Строительное задание

Стадия Лист ЛиСИТОО

УГППКИ
ТЯЖ1№ОМЗЛШРОЛРОЕКТ

ХАРЬЗВ
23395 04 23
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I

План

900 min .

МН555-П0 серии Ш о -15
См.п.З

Обозначение
Размеры, мм

Н Hi Lmtn
5*407- 9Ш 50Д 1200 700 .600

-о/ 1500 юоо ft00

См. черт, 5 .4 о у  g g . 
0.20  ОД

<. Нагрузка о т  одной камеры 265 кг.
2. Количество и длина тр у б -п о  прЪекту.
3. Закладные изделий МН 555 установите. 

Заподлицо с чистым полом.

Разрез f*

М.

/
L min

тс

4- [ I
~ТУ~7~^?Ъ

4
2PJL1L

V/

i/ Д
~ Г 7 ',7 ~ 7 ~ А 7 V  /  У  . . . .W7"w/ ТРГТР - Ф ,?/ ' "///'*/#- %?

Нач old Тюрин —Гл.спец б огдано г̂*
Н. контр БогданатТРр
рун ?р Кулик ЬЩул 4
Инж Патшенко[ Л%отйг\

5 А 0 7 - 9 5 . Ш 5 П Д

Строительное задание 
на участок пола под 
камеру

Ш£ШШШШшо?
н гп п к и

ТЯЖПР0МЭ*ЕК7Р1ЫР6Е>СТ
ХАРЬКОВ

тзз*0| I T ..
Копировал Формат АЗ
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1
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1
11
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1

План

\Tpy5ct асбестоцементная 
ГОСТ <839-80. См. л. 2

См./7.3

Обозначение Размеры, мм
Н Hi L

5Л0 7 - 95.0.160Д 1200 700 800
-04 1500 юоо 4400

1. Нагрузка о т  одной камеры 2G5 кг.
2. Количество и длина тр уд - по проекту. ,
3. Закладные изделия МН555 установите 

Заподлицо с чистым полом.
5.407-95.ШБСШ

Строител&ное задание 
на участок пола под 
камеру

Аист jlu cm of1

£3333-01 25

УГППКИ
ТЯЖПРОМЗ/ШРОПРОМХАРЬ*СР
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рис. г

Рис.з

КН555-П0 серии 1400-15
См. п.2
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Обозначение Рис. !ЙЯЗМфЫ, ММ  1[Угол
1 н  \\ Hf сСа

5.407- 95.0JTQA / 1\ * 300
-01 2 . . J ! <£00 1 <70

|
40

-0В 3 ' J
-03 1 470
-0 4 2 т о 350 45
-05 3

{. Нагрузка о т  одной камеры 265 кг.
2. Закладные изделия МН555 у с т а н о в и т ь  заподлицо 

с чисты м  полом.

Нач огд Тюри н
Га. cneii 
И. контр

"Богданов
Богданов' 1 Й *

Рук.гр. Кулик
И №■ Потитт

5 А 0 7 -3 5 .Ш 7 0 Д
Строиптелвнае задание 
на участ ок пола qcS
камеру

'тгЩ Ж

УГГ 1КИ
'VKP?*mr ektpdwjixt

ЛАРЬКОВ
Т Г з э Т Т Г

Копировал /thru* Фопмп*
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Раврв9 44

МН555- по серии 4.400-15 
См.п.2

Обозначение Рис.
Размеры, мм Угол

d°Н H i
5.А07- 95.0. ШОД 4

4200
$00

40-04 2 470
-02 5
- 03 1

4500
470

4 5-0 4 2 $50
-05 5

1» Нагрузка о т  одной камеры 265кг.
2, Закладные изделия МН565 у с т а н о В и т ь  заподлицо 

с чисты м  полом.

^ J L Z J  *гг':>м<
* ,» ’ ,1  i_. Н-- Ц""-4.

5У-СГ7- 95.0.1В0Л
йтк̂ сЩ/!уе̂ Тл.‘<

~4------ |ПМ «
K>’v >л14^ик_^ / K'JHtr-M
* £ ™ $ — -I,

Сгр-ужтшное задание 
сток  пола под 1ГПНКН

тктщ^и * т п т  ? хт 5 
;<£-/нуиъ J

?%*<*% ~ь
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План Разрез И  повернуто

столбиков и______
закладных изделии мн tot L , no пооектц

Вид 2-8
1*4:8

Гг

100

8

Обозначение Размеры,мм
И 8 Bi Be &3

*.ш -яв.о.т д.
1200

2000 ЩвО- 870 120
-01 2500 2100 925 250
-02 3000 2600 (175 250
-03

1600
2000 1880 870 120

-04 2500 2100 зге 250
-05 3000 2600 1175 250

/. Кабелбный капая должен соответствовать  
требованиям раздела 16 *9) р а б о ты
Я 234(внти  тэг*, ш ? г 4  Требования лег, 18.3, 46.4.
18.8, (6*9 и 48.13 не учшаыва^ь.

2. М а р т закладных п&делий приняты  по серии икю-кь. 
Цифровой индекс мчю1 определяется проектной 
строителеной организации.

3. Закл&аные изделия должны быть на стыках 
сварены между совой с помощью накладок, расположен
ных с боковой стороны.

5Л07-35.0.13ЦЦ
Строительное ват тай 
на надежный канал

25395-01
Кшsbool ал Jtfbnt ?

Стадия Лист

УГ1ПКИ 
1г*ПРамЗЛ',КТ'«?1ЕКГ 

ХАРЪ ОВ

25
<Ро: "" /• Г,



Заделка проема |
бетоном. См.п.1

l\ 1
«— ; \

Уплотнить согласно ̂ >7~Т? |;W,
п.ЗМ СНиПЗ.05.06-85

\///Г~7/Ау Ж 1 т

* ** •. 

щ ?

Обмазочная еидрошоляи/ия 
См*п. 2а

1. Cmpoumenu заделывают проём бетоном.
2. Электромонтажники прокладывают кабель

б трубе и уплотняю т зазоры В ней9 после чезо 
стр о и те ли :

а) Выполняют гидроизоляцию на Вводе труба/
6 здание одним из следующим способовх обмазочной 
гидроизоляцией или при помощи еидрсмроёной елинш 
или еидрогробного песка -

ф Выполняют еидроизоляшго конца трубы  
еидросрсбной длиной ш и гидрофобным песком.

2Q

Кабельная пряжа, 
смоченная шлиной

Кабель

Гидрофобный песок или 
гиврофоомаЯ длина. Ып.2

Гидрофобный песок или 
Оидросровная елина* См. п. В т

г ~1 ---
Шч.тА 
mi. спей
рьч.е&.

Тюрин
ВждансЬ
Кипин *

К М
ftА
&SS

—
LZшнж. Атя/мрмш!

5 , 4 0 7 - 9 5 .
Строительное задание 
на гидроизоляцию 
и чаделкц трубы при 
6-Зсде ее 6 звание

□ . 2 0 П Д

УГПГШИ
ТШ1Р1М1А S vroftiRIRT 

КЛРЬкуа
23353-01 2 3
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н
т.

Разрез 4-4 п овер н уто

’Камера КС038&-15

4* Размеры для справок.
2. Закладные изделия МН655 у с т а н о в и т ь  

Заподлицо с чистым полом.

5А07-95 .0 .2Ю Д
Строительное задание 
на участок пола 
под камеру ксоззь- is

УГПЛКИ 
ТЯЖПРОМЗ^ЕКТРОПРОГКТ 

ХАРЬКОВ

Копировал Jfoik*. Формат А&-

_ ]£ 5

1* Размеры для справок.
2. Закладные изделия МН555 у с т а н о в и т ь  

заподлицо с чистым полом.

$ожш
рун.гр.

Нсы отд TjtoeutL_
[±ШШЩО££(ЗНОП

Багряней
Ку/шк & ± !

5 А 0 7 -  95.Ш270Д
Строительное задание 
на участок пола под 
камеру XC0386~i6

ОпоЗия Лист t ■ 'истоj i

чглпки
ТЯЖПРиИЗЛЕКтрии̂ ЕХТ:

ХАРЬКОВ
23353 ~п‘?

Hon up овил Л эЪ ?
3 0

Фермат
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Разрез f  f

L Закладные изделий M H 555 у с т а н о в и т ь  
заподлицо с ч и с ты м  полом

2. Д опускается В ы полнить приям ок анало
гично соседним  камерам, если э т о  целесообразна  
для п р о и з в о д с тв а  с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т .

начотй.
ГА_сп щ  оо^аииисх ^ -п^х__
Н.КОНЩ Богданов**9 *

Тнэоин
Богданов

РУК.гр1КЯ*аК

5 Л 07 -35 .О .23П Л
Строительное задание . 
на уч а сто к  noia  (-

Лист \,1истоь

Нод номеру без ПШЯМнЭ тяж р̂ом1а ш №прш? кт
ХАРЬКОВ

Копировал М Ф г -Рормат Л 4__ _

30

БА07-ВБП2А0Д
СтйиШмстЖШЖ

Ш*тЗ.
Ш рШ!
N. контр.

Тюрин ^
ЕоматЁ.,
Злгдбш
&&Н*.

-
■^ТТТ

Строительное задание  
на сроем 6 стене 
для ёВода шин В камеру
к с о ъ з & в в т т ъ

~7?э?з^о7™зТ
КбниооВал Формат лй

у гл п ки  
тяжпрснздЕк̂ рспраш

thfbYZt
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План Разрез 4-1 Разрез & 2  т В ф н у т о

3. Для основного исполнение р§ е я т в и т м ы ш  ушзт&мз 
должно 6ыт& помешено птвВвваииег„После установки  
электромонтажниками патрибкоб с тр о и те ли  заделывают 
проем бетоном. Поверхность должна быть выполнена 
заподлицо с чистым полом*Для исполнений Of и 02 это 
требование на строительном чертеже не помещать. Нач.з тд. Тюрин

Тл е пей 

Рчк.гп

Богданов
Богданов
Кулик

йкж. 21££

5АП7-35.0.25Ш1
Строительное задание -
на участок перекрытия J
под камеру

<± cm исгюВ 
f

_  УГППКИ 
ТЯЖПРОМЗДШРСПРПЕКТ 

ХАРЬКОВ
гэзэз-Р* з г

Копировал М*Я4> Формат АЗ



План

L Нагрузка о т  одной камеры 265кг.
2. Закладные изделия МН5Ь8 и MH55S уста н о ви ть  

Заподлицо с чисты м  полом.
3. На строи телбном  чертеже должно б ы ть  

помещено* тр еб ов ан и е -•* После у ста н о в к и  электромон
тажниками патрубков с т р о и т е л и  доделывают проем 

б е то н о м . Поверхность должна Еытй Выполнена заподлицо 
с ч и с ты м  полом1'.

Разрез hi

ЗВ

Разрез 2-8 повернуто

5 А 0 7 -Э 5 .а2 Б П Д
Строительное

задание на участок  
перекрытий под 
кам еру

ЩШспГТЛистаЕ1Стад;

УГПЛКИ
WRPSM3AfKTP0nPOFK7f

.ХАРЬКОВ
tUSb-GI ' 53
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Формат АЗ
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Разрез 2-2

V-----------------------

---- и

1

Обозначение Размеры. мм
£ JH

П Л 07-95.0.280JL 2000 500
-04 2500 750
-0 2 3000 WOO

*. Ограждение Выполнить из сетки 20-2, о-о
ГОСТ5336-80.

2, Дверь должна быть снабжена замком, запи
раю щ имся с обеих сторон.

Б Л 0 7 - Э 5 . а 2 В Щ
Howard Тюрин Строительное давание 

на устройство сетча- 
того ограждения между 
отсеками РУ

й п о /Ы  Л и с т М и с т о й
Га спей
Н. КОНТР

Богданов 
Богданоб

у ?  / \ Г /
УГППКЛ

ТЯЖПРОМйекТРОПРОЕКТ
ХАРЬКОВим*.

Кулик
Погпиченко

Копировал ________Формат АЗ
Серия 5.407-95

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293846/4293846416.htm

