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I, ОВДАЯ ЧАСТЬ

IЛ. Серия 1.464.2-25.93 "Фонари светоаэрационякв одноярус- 

ные прямоугольные" состоит из пяти выпусков:

Выпуск 0. Материалы для проектирования.

Выпуск I. Конструкции фонарей о применением в покрытии 

стального профилированного настила высотой до 75 мм. Черт ели КМ.

Выпуск 2. Конструкции фонарей о применением в покрытии 

стального профилированного настила выоотой 114 мм. Чертежи: КМ.

Выпуск 3. Конструкции фонарей с применением в покрытии 

железобетонных плит. Чертежи КМ.

Выпуск 4. Переплеты и пожарные лестницы стальные. Чертежи 

КМ.

Выпуск 5. Механизмы открывания переплетов, рабочие чертежи.

1.2. Настоящий выпуск содержит указания по области приме

нения оветоаэрационных фонарей о одним ярусом переплетов, опи

сание конструктивных решений, указания по монтажу, архитектур

но-строительные детали и узлы, а также комплектовочную ведомость 

элементов и изделий конструкций фонарей.

1.3. В  серии принята следухдая маркировка фонарей:

"ФС-1" - фонари о применением в покрытии стального профи

лированного настила выоотой до 75 мм;

"ФС-2" - фонари о применением в покрытии отального профи

лированного настила выоотой И 4  мм;

"ФБ" * фонари о применением в покрытии железобетонных

плит*

Фонари ”ФС" и "ФБ" включают следующие марки:

- Ш — А р т а м р м
И  £снгг>{> Щ Н С ф Ш Э
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5 ФС-I.6x6-6 ФС-2.6x6-6 ФБ 6 x 6 -1
!

ФС-I.6x12-6 ФС-2.6x12-L ФБ 6x12-*,

00-1.12x6-6 00-2.12x6-1 ФБ 12x6-6 

50-1.12x12-6 00-2.12x12-6 ФБ 12x12-6 

где 6x6, 6x12, 12x6, 12x12 - обозначают ширину фонаря и шаг ферм 

в м, a L - длину фонаря, в метрах, кратную шагу ферм.

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1. Светоаэрадаонные фонари предназначены для естественно

го освещения и аэрации помещений однопродетннх -и многопролетных 

производственных зданий с шагом несущих конструкций 6 и 12 м, 

возводимых в местностях с расчетной температурой наружного воз

духа до минус 40°С, относящихся к 1-.1У районам по весу снегово

го покрова и1а.ЛУ районам по ветровому д а в л е н и ю .

2.2. Несущие конструкции фонарей с применением в покрытии 

железобетонных плит предназначены для зданий с расчетной оей- 

омичноотью не выше ь  оаллов и не солее, чем для Ш района,по ве

су снегового покрова, а несущие конструкции фонарей о примене

нием в покрытии стального профилированного настила для зданий

о расчетной сейсмичностью не выше 9 баллов и не более, чем для 

П района, по воеу онегового покрова.

Несущие конструкции фонарей рассчитаны для зданий имеющих 

отметку верха фонаря над уровнем земли не более 30 м.

Фонари шириной 6 м предусмотрены для применения в зданиях 

о пролетами несущих конструкций 18 м, а фонари шириной 12 м - 

для зданий о пролетами несущих конструкций 24 , 30 и 36 м.

2.3. Конструкции светоаэравдонных фонарей разработаны для 

применения в покрытиях о применением стального профилированного 

настила по стальным фермам о уклоном верхнего пояса 0,025; и в

1.464.2-25.93.0 ~ПЗ
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покрытиях с применением железобетонных плит по стальным стро

пильным фермам с уклоном верхнего пояса 0,025; железобетонным 

фермам с уклоном верхнего пояса 1:12; железобетонным сегментным 

фермам с радиусами кривизны верхнего пояса £=15500 т  и 

£=25170 мм, а также малоуклонным железобетонным фермам о укло

ном 1:20 и Г:30.

2.4. Светоаэращонные фонари предусмотрены для применения 

в производственных зданиях о избытками тепла от 25 до 50 В т/м3.

2.5. При проектировании системы естественного освещения и 

вентиляции зданий о помощью светоаэрационных фонарей следует 

выполнять требования СНиП по естественному и искусственному ос

вещению, строительной теплотехнике, отоплению и вентиляции, 

строительной климатологии и геофизике.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАНИЯ!

3.1. Длина фонаря - по проекту, но не оолее 84 м.

Высота фонаря-2500 ад.

высота светового проема - 1740 ад.

Покрытие-суклоном и,иа>.

Отвод вода - наружный.

Расположение оветопропускаищх элементов - по боковым сто

ронам фонаря.

Заполнение проемов - открывающимися верхнеподвесными пе

реплетами.

Остекление переплетов - одинарное*

Установка фонарей - по оси пролетов здания. Фонари не 

должны доходить на один шаг ферм до торцов или температурных 

швов здания.

3.2. Несущие конструкции Сем. выпуски I, 2 и 3).

1.464.2-25.93.0-ПЗ
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3 .2 .1 , Соегав несущих конструкций: фонарные панели; фонар

ные ферт; торцевые панели; вертикальные и горизонтальные связи.

3.2.2. Покрытие фонаря:

с применением стального профилированного настила; 

с применением железобетонных плит.

3.3. Переплеты.

3.3.1. Марки переплетов

ЦТ 6x1.8 - из стального замкнутого профиля;

Ш  6x1,8 - из прокатных профилей, 

где 6x1,8 - номинальная ширина и высота переплета в метрах.

3.4. Пожарные лестницы Ш  

тип - стационарный; 

крепление - шарнирное;

место установки - торца фонаря; 

конструкция - трубчатая.

3.5. Механизмы открывания МРФ (ом. выпуск 5),

3.5Л. Управление механизмами открывания дистанционное и 

автоматическое, а также дублирующее ручное.

3.5.2. Максимальная длина ленты переплетов, обслуживаемая 

одним механизмом - ЭЗ м.

4. КОНСТРУКТИВШЕ РЕШЕНИЯ

4.1. Светоаэрационный фонарь о одним ярусом переплетов 

Представляет собой П-образную надстройку, устраиваемую в покры

тии здания.

Основными элементами светоаэравдонногс фонаря являются: 

несущие стальные конструкции; 

переплеты; 

покрытие;

1.464.2-25.93.О-ПЗ
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механизмы открывания и пожарные лестницы.

4.2. Несуще стальные конструкции фонарей, представленные 

в выпусках I, 2 и 3 настоящей серии, состоят из фонарных и тор

цевых панелей, фонарных ферм и связей.

4.3. Фонарные и торцевые панели запроектированы в виде 

замкнутых рам, состоящих из бортовой балки, выполненной из спе

циального гнутого Г-образного профиля, стоек, раскосов (для тор

цевых панелей) и верхнего обвязочного швеллера.

Фонарные фермы длиной 6 и 12 м состоят из верхнего пояса, 

стоек и раскосов. Связи выполняются из гнутых профилей.

4.4. Сборка элементов стальных конструкций при монтаже про

изводится на оолтах с последующей сваркой элементов конструкций.

4.5. Бортовые салки фонарных и торцевых панелей утепляются 

ммнеролобатнымм плитами толщиной 40 мм с плотностью не более

30Q кг/м3. Плиты утеплителя устанавливаются вплотную друг к дру

гу и приклеиваются к отенке бортовой балки на битумной мастике. 

Зазоры между плитами утеплителя не допускаются.

4.6. Для доступа на кровлю по торцам светоаэрационного фо

наря устанавливаются пожарные лестницы.

Пожарная лестница выполнена в виде сварной конструкции из 

холодногнутых труб по ГОСТ 8734-75. которая шарнирно закрепляет

ся к  верхнему обвязочному швеллеру торцевой панели.

4.7. Конструкции переплетов фонарей и пожарной лестницы да

ны в выпуске 4 настоящей серии. Выпуск 4 содержит два типа сталь

ных переплетов, выполняемых из:

- замкнутого стального профиля (марка ПГ 6x1,8);

- прокатных профилей (марка ПП 6x1,8).

Переплеты имеют верхнюю подвеску и являются взаимозаменяе

мыми.

1.464.2-25.93.0-ПЗ
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£ля удобства эксплуатации электроприводов механизмов откры

вания разработаны переплеты о открывающимися ршлками-ревизиями.

4.8. Остекление переплетов производится листовым стеклом 

толщиной 4 мм по ГОСТ Ш - 9 0 .  Крепление стекол в переплетах из 

замкнутого отального профиля осуществляется с помощью резиновых 

профилей, а в переплетах из прокатных профилей - с помощью ре

зиновых профилей и кляммер, устанавливаемых на болтах.

4.9. Открывание переплетов фонарей предусмотрено о помощью 

механизмов реечного типа.

5. УКАЗАНИЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И МОНТАЖУ

5.1. Изготовление и монтаж конструкций светоаэрационных 

фонарей следует производить в соответствии с требованиями главы 

СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции" и указания

ми выпусков X, 2, 3 и 4 настоящей серии.

5.2. Окре ску конструкщй фонарей оледует выполнять В соот

ветствии о требованиями главы СНиП 2.03.11-85 "Защита строитель

ных конструкций от коррозии".

5.3. При устройстве светоаэрационных фонарей должны выпол

няться требования действующих СНиП по организации и технологии 

строительного производства и технике безопасности.

Монтаж металлических конструкций фонаря следует произво

дить после монтажа и крепления стальных несущих и железобетон

ных элементов покрытия.

5.4. Монтаж элементов конструкций овегоаэрационных фонарей 

должен производиться в следующей последовательности:

- установка, выверка и закрепление несущих стальных конст

рукций;

- монтаж элементов покрытия фонаря (профилированного нас

тила или железооетонных плит);

1.464.2-25.93.0-ПЗ
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- установка защитных сеток; j
i

- монтаж деревянных элементов по визу и верху фонаря;

- облицовка карниза фонаря кровельной оцинкованной сталью;

- наклейка рулонной пароизоляции на бортовой балке и покры

тии фонаря;

- утепление стенок бортовой балки и покрытия фонаря;

- заделка полостей стального профилированного настила (по 

периметру фонаря несгораемым материалом) {.для фонарей марок ОС);

- устройство наклонных бортиков между покрытием и бортовой 

балкой (из цементно-песчаного раствора);

- монтаж пожарных леотниц;

- наклейка водоизоляционного ковра на покрытие фонаря и до

полнительных слоев водоизоляционного ковра с заводкой их на бор

товую балку;

- установка асбестоцементных листов;

- монтаж механизмов открывания;

- монтаж переплетов фонаря и их остекление;

- установка вставок, нательников и резиновых профилей.

Остекление переплетов и монтаж механизмов следует произво

дить после окончания всех кровельных работ.

При устройстве водоизоляционного ковтэа на покрытии фонарей, 

а также устройстве сопряжения основного водоизоляпионного ковра 

о бортовым обрамлением фонаря следует выполнять требования гла

вы СНиП 11-26-76 "Кровли".

5.5. Монтаж и закрепление защитных сеток осуществляется с 

помощью отальных стержней диаметром 6 мм.

Верхний стержень является элементом ограждения светового 

проема (см. чертей 1.464.2-25.93.0-2000 СБ). ]

5.6. При устройстве карниза доски 110x40 мм устанавливают- i
j

I .464.2-25.93.0-ПЗ
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го

ся ка деревянные коротыш иля непосредственно на верхний обрам- 

длшцпй швеллер (для фонарей марки ФС). Крепление деревянных ко

ротышей осуществляется шурупами к стальным пластинам.

5.7. При монтаже переплеты фонаря с приваренными на них 

скобами соединяют с кронштейнами о помощью осей. Кронштейны зак

репляются на обвязочном швеллере фонаря.

После регулировки положения переплетов производят затяжку 

крепежных болтов кронштейнов и между переплетами устанавливают 

вставки (нащельники).

Переплеты с рамкой-ревизией располагают против электропри

вода механизма открывания.

5.8. Опробование работы переплетов и механизмов открывания 

производят после окончания всех монтажных работ.

Испытание механизмов открывания и переплетов производится 

приемочной комиссией, которая должна быть ознакомлена с проект

ной документацией и документацией на эксплуатацию, паспортами 

(формулярами) на комплектующие изделия, оформленные заводом-из

готовителем, приемно-сдаточным актом монтажной организации, в 

котором должны быть отражены условия и результаты испытаний фо

нарных переплетов и механизмов открывания.

Приемочная комиссия должна составить акт, разрешающий ввод 

в эксплуатацию предъявленных к приемке фонарных переплетов и 

механизмов открывания.

5.9. Для поддержания механизмов открывания и фонарных пе

реплетов в.исправном состоянии должно производиться сезонное 

техническое обслуживание, не реже двух раз в год.

В сезонное обслуживание входит внешний осмотр оотекления, 

переплетов и механизмов открывания и при необходимости их ре

монт.

JkiCT
1.464.2-25.93.0-ПЗ 8

ркде-ос и



Для своевременного проведения ремонтных работ необходимо 

иметь комплект запасных частей. При эксплуатации светоаэрагдоя- 

ных фонарей должен вестись яурнал технического обслуживания, в 

котором отмечаются результаты осмотра» виды проведенного ремон

та, особые замечания по эксплуатации и аварийным случаям.

Состав специалистов, необходимых для технического обслужи

вания фонарей, определяется руководством предприятия.

5.10. Узлы крепления механизма открывания к конструкциям фонаря 

даны в выпуске 5.
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тежей

Наименование изделий Масса

единицы

кг

Марки фонарей
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Я
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»счяXСЧя
(Д «м

I Z 3 4 5 б ? 8 9 10 II 12 13 14 15

Несущие конструкции

фонарей

Серия 1.464.2-25J3 Фонарная панель- ФЛ-1с 1034 X X

Выпуск I Фонарная панель ФП-2с 494 X X
Фонарная панель ФЛ-Зс 1063 X X
Фонарная ферма ФФ-1с 425 X X
фонарная ферма ФФ~2с 235 X X
Панель торца ПТ-1с Х094 X X
Панель торца ПГ~26 590 X X
вертикальная связьВС-1с 831 X X
Вертикальная связьЙС-2е 253 X X
Горизонтальная связь ̂ 101 X X
Горизонтальная связь 5̂ 48 X X

Выпуск Z Фонарная панель ФП~1с-1 1042 X X
Фонарная панель ФЛ~1с-2 1091 X X
Фонарная панель ФП-2с-1 509 X X
фонарная панель ФП~2с-2 558 X X
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 I I п 13 14 15

Фонарная панель ФП-Зс-I X07I X X
Фонарная панель ФП-Зс-2 т о i X X
Фонарная ферма ФФ- I c - I 403 X X
Фонарная ферма ФФ-2с~1 253 X X
Панель тоша ПГ-Хс-1 1013 X X
Панель торца ПТ-2с~1 554 X X
Фонарный раскос ФР 54 X X
Горизонтальная связь 112 X
Горизонтальная связь 1X2 X
Фонарная панель ФПгХж 629 X X
Фонарная панель ФД-2ж 773 X*
Фонарная панель ФД-Зж 338 к X
Фонарная панель ФГ1-4ж 412 X*
Фонарная ферма ФФ-1ж 476 X X X
Фонаоная ферма ФФ-2ж 446 X
Фонарная ферт  ФФ-Зд 270 X X
Панель торца ПГ-1ж 750 X X
Панель торца ПТ-2ж 859 X X
Панель Торца ДТ-Зж 425 X X
Вертикальная связь ВС-1ж 528 X X
Вертикальная связь ВС-2ж 693 X** X**
Вертикальная связь ВС-Зж 293 X X
Горизонтальная сявзь с\ 238 X X
Горизонтальная связь Оц 67 X X X**
Горизонтальная связь $
(для фонарей с шагом
ферм 12 м)

Co

Выпуск 3
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Горизонтальная связь S
(для фонарей с шагом
ферм 6 и) 44 X X

Выпуск 4
1.464.2-2153.4*0004 Профиль резиновый PI6 X X X X X X X X X X X X

1,464,2-55.93.4-0005 Профиль резиновый Р43Й 0 ,2 9 ^ X X X X X X X X X X X X

1.464.1-2193.4*0000 Переплет стальной ПГ6х1, 3 166 X X X X X X X X X X X X

1.464.1-25.93.4-0000-01 Переплет стальной ПГбхХ, 3
с рамкой-ревизией 182 X X X X X X X X X. X X X

1.464.2*25.93.4r2000 Лестница пожарная 22,5 X X X X X X X X X X X X

1 .464,2-15.93.4*3000 Держатель рейки 0,37 X X X X X X X X X X X X

1.464.2.2193.4-4000 Стойка угловая 5,06 X X X X X X X X X X X X

Стальные переплеты ПШх! ,8
(взаимозаменяемые с
ПГ 6x1,8)

1.464.1-25.95.4 -1007 Профиль резиновый РЗ 0 ,3 2 ^ X X X X X X X X X X X X

X.464.2-25.914-1007-OX Профиль резиновый Р4 0 ,4 7 f l X X X X X X X X X X X X

1.464.2-25.914*1000 Переплет стальной
Ш1 6x1,8 218,X X X X X X X X X X X X X

X.4641*25.93.4*1000-01 Переплет стальной
ПП 6x1,8 с рамкой-
ревизией 228,< X X X X X X X X X X X X

1 .4641-2193.4“I00I Кляммера 0,01 X X X X X X X X X X X X

1 .464.2-25.23.4-2000 Лестница пожарная Jiff 22,5 X X X X X X X X X X X X
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2 ( Щ ( 1 )

Стойко Узловая 
44 £4'2-25.93.4-4 000

1M64.2-2Sm,0-bSOO‘ O1

Проуаль peit/н, Мб.РШ 
t * t 6 4 .2 - 2 5 . 93. 4  -  Q 004 
Ш 4 .2  - 2 5 .5 3 .4 - 0 0 0 5
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tf64.2'25.93.0-000*. п ^ = : - - - - - - - -
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м /0 -03 Н амайка /74 X X
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Й4 it - OS Н ам ай/:а 776 X X
44 13 -0 0 йам айка /77 X X
Д1} IV -07 Намайкс/Нд X X
# iS -02 Мама йк а Н 5 X X
ю 16 -0J На м а й к а  /770 X X
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