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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБЪВЛУ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ, СИГНАЛИЗАЦИИ, СО 34.35.101-2003

АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ Взамен РД 34.35.101-88

НА ТЕПЛОВЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ _______

Дата введения 2004  -  09  -  01
год — месяц — число

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1 Н а с т о я щ и е  М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  о п р е д е л я ю т  н е о б х о д и м ы й  в  с о с т а в е  

С К У  о б ъ е м  т е х н о л о г и ч е с к и х  и з м е р е н и й ,  с и г н а л и з а ц и и ,  а в т о м а т и ч е с к о г о  р е г у л и 

р о в а н и я ,  д о с т а т о ч н ы й  д л я  о п е р а т и в н о г о  у п р а в л е н и я  и  к о н т р о л я  т е х н о л о г и ч е с к о 

г о  о б о р у д о в а н и я  Т Э С  с  к о т л а м и  п а р о п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  5 0  т / ч  и  в ы ш е ,  в о д о 

г р е й н ы м и  т е п л о ф и к а ц и о н н ы м и  к о т л а м и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  3 0  Г к а л / ч  и  в ы ш е  

и  т у р б о а г р е г а т а м и  12 М В т  и  в ы ш е  ( г а з о т у р б и н н ы е  и  п а р о г а з о в ы е  у с т а н о в к и  н е  

р а с с м а т р и в а ю т с я ) .

2 М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  я в л я ю т с я  т и п о в ы м и  д л я  в н о в ь  п р о е к т и р у е м ы х  и  

р е к о н с т р у и р у е м ы х  Т Э С .

3  Р е а л и з а ц и я  с х е м  С К У  в о з м о ж н а  с  и с п о л ь з о в а н и е м  к а к  т р а д и ц и о н н ы х  т е х 

н и ч е с к и х  с р е д с т в ,  т а к  и  П Т К .

П р и м е ч а н и е  -  Термин "традиционные технические средства” относится к  автономным 
устройствам выбора и представления измерительной информации, не связанным между собой единой 
системой сбора и обработки этой информации: показывающим и регистрирующим приборам, сиг
нальным табло, УП регулирующих органов, ручным переключателям точек измерения и т.п. (способы 
ручного химического анализа не рассматриваются).

Т е р м и н  " П Т К "  с о г л а с н о  Г О С Т  3 4 .0 0 3 .9 0  [1 ]  о б о з н а ч а е т  " с о в о к у п н о с т ь  с р е д с т в  

в ы ч и с л и т е л ь н о й  т е х н и к и ,  п р о г р а м м н о г о  о б е с п е ч е н и я  и  с р е д с т в  с о з д а н и я  и  з а 

п о л н е н и я  м а ш и н н о й  и н ф о р м а ц и о н н о й  б а з ы  п р и  в в о д е  с и с т е м ы  в  д е й с т в и е ,  д о с 

т а т о ч н ы х  д л я  в ы п о л н е н и я  о д н о й  и л и  б о л е е  з а д а ч  а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и с т е м ы " .

4  М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  о п р е д е л я ю т  н а з н а ч е н и е ,  м е с т о  и  ф о р м у  п р е д с т а в л е 

н и я  и  и с п о л ь з о в а н и я  и н ф о р м а ц и и  б е з  у к а з а н и я  к о н к р е т н ы х  т и п о в  п р и м е н я е м ы х  

т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в ,  к о т о р ы е  о п р е д е л я ю т с я  н а  с т а д и и  п р о е к т и р о в а н и я  о б ъ е к т о в .

5  У п р а в л е н и е  и  к о н т р о л ь  э н е р г о б л о к о в  о с у щ е с т в л я ю т с я  с  Б Щ У ;  к о т л о в  и  т у р б о 

а г р е г а т о в  Т Э С  с  п о п е р е ч н ы м и  с в я з я м и  — с  Г р Щ У ;  о б щ е с т а н ц и о н н ы х  т е х н о л о г и ч е с 

к и х  п о д с и с т е м  и  В П У  — с о  Щ У  д а н н ы м и  п о д с и с т е м а м и ,  о т д е л ь н ы х  у з л о в  в  и х  с о с т а 

в е  — с  М Щ У ;  у п р а в л е н и е  э л е к т р о с т а н ц и е й  и  о б щ е с т а н ц и о н н ы м  э л е к т р о т е х н и ч е с к и м  

о б о р у д о в а н и е м  — с  Ц Щ У ,  п р и  э т о м  н а  Т Э С ,  о с н а щ е н н о й  П Т К ,  п р е д у с м а т р и в а е т с я  

п е р е д а ч а  и н ф о р м а ц и и  с  Б Щ У  в  р а с п о л о ж е н н о е  н а  Ц Щ У  А Р М  Н С С .

Издание официальное
Настоящий СО не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распростра
нен без разрешения организации-разработчика
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6  М е с т н ы й  щ и т  у п р а в л е н и я  к о т е л ь н ы м  и  т у р б и н н ы м  о б о р у д о в а н и е м  д л я  в н о в ь  

п р о е к т и р у е м ы х  и  р е к о н с т р у и р у е м ы х  С К У ,  к а к  п р а в и л о ,  н е  п р е д у с м а т р и в а е т с я .  

П р и  н е о б х о д и м о с т и  п р е д с т а в л е н и е  и н ф о р м а ц и и  н а  М Щ У  о п р е д е л я е т с я  с п е ц и 

а л ь н ы м  р е ш е н и е м  п р о е к т н о й  о р г а н и з а ц и и .

7 Н е  т р е б у е т с я  д у б л и р о в а н и е  с  п о м о щ ь ю  т р а д и ц и о н н ы х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  

к о н т р о л и р у е м ы х  П Т К  п а р а м е т р о в .

8 М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  в ы п о л н е н ы  в  т а б л и ч н о й  ф о р м е .

8 .1 В  М е т о д и ч е с к и х  у к а з а н и я х  п р и в е д е н  п е р е ч е н ь  к о н т р о л и р у е м ы х  т е п л о 

т е х н и ч е с к и х  и  э л е к т р о т е х н и ч е с к и х  п а р а м е т р о в ,  п р и м е н я е м ы х  в  о т д е л ь н о й  п о д 

с и с т е м е  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я ,  с  у к а з а н и е м  д л я  к а ж д о г о  п а р а м е т р а  

м е с т а  и  в и д а  п р е д с т а в л е н и я  и з м е р е н н о й  и н ф о р м а ц и и ,  п р и  э т о м  в  ш а п к е  т а б л и 

ц ы  ( г р а ф а х  3 -2 0 ) н а и м е н о в а н и е  м е с т а  п р е д с т а в л е н и я  и н ф о р м а ц и и  п р и м е н я е т с я  

с о г л а с н о  у с т о я в ш е й с я  т е р м и н о л о г и и  и  р е а л ь н ы м  п р о е к т а м :

— д л я  к о т е л ь н о г о ,  т у р б и н н о г о  и  э л е к т р о т е х н и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я ,  у с т а 

н о в л е н н о г о  в  г л а в н о м  к о р п у с е  Т Э С  — э т о  " Б Щ У  ( Г р Щ У ) "  и  “ М Щ У  (п о  р е ш е н и ю  

п р о е к т н о й  о р г а н и з а ц и и ) '1;

— д л я  т о п л и в н о - т р а н с п о р т н о г о  х о з я й с т в а ,  В П У ,  т е п л о ф и к а ц и о н н о г о  о б о р у 

д о в а н и я  и  д р у г и х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п о д с и с т е м  — э т о  “ Щ и т  у п р а в л е н и я  т е х н о л о 

г и ч е с к о й  п о д с и с т е м о й "  и  " М Щ У "  (д л я  р а з д е л а  9 .3  " К о н т р о л ь  в о д н о г о  р е ж и м а "  

н е т  и н ф о р м а ц и и  н а  Ц Щ У ,  о н а  п р е д с т а в л я е т с я  в  г р а ф а х  14 -2 0  “ Щ и т  э к с п р е с с -  

л а б о р а т о р и и " ) .

8 .1 .1  Д л я  С К У ,  п о с т р о е н н ы х  н а  т р а д и ц и о н н ы х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в а х ,  у к а 

з ы в а ю т с я :

— р е ж и м  и з м е р е н и й  — п о с т о я н н ы й  н а  о д н о к а н а л ь н о м  и з м е р и т е л ь н о м  п р и 

б о р е  и л и  в ы з ы в н о й  с  п о м о щ ь ю  р у ч н о г о  п е р е к л ю ч а т е л я ;

— н а л и ч и е  с и г н а л и з а ц и и  — п о  п о в ы ш е н и ю  (п о н и ж е н и ю )  и з м е р е н н о г о  п а р а 

м е т р а  и л и  о  в ы п о л н е н и и  (н е в ы п о л н е н и и )  с о б ы т и я ;

— н а л и ч и е  р е г и с т р а ц и и  и з м е р е н н ы х  п а р а м е т р о в .

8 .1 .2  Д л я  С К У ,  п о с т р о е н н ы х  н а  П Т К ,  и з  о б щ е г о  п е р е ч н я  ф у н к ц и й  П Т К  у к а 

з ы в а ю т с я :

— о т о б р а ж е н и е  и з м е р е н н ы х  п а р а м е т р о в  н а  в и д е о г р а м м а х ;

— н а л и ч и е  с и г н а л и з а ц и и  — п о  п о в ы ш е н и ю  (п о н и ж е н и ю )  и з м е р е н н о г о  п а р а 

м е т р а  и л и  о  в ы п о л н е н и и  (н е в ы п о л н е н и и )  с о б ы т и я ;

— н а л и ч и е  а р х и в а ц и и .

8 .1 .3  К о н т р о л и р у е м ы е  п а р а м е т р ы ,  о б ъ е к т ы ,  с о б ы т и я  р а с с м а т р и в а ю т с я  с  п р и 

в я з к о й  к  т е х н о л о г и ч е с к о м у  о б о р у д о в а н и ю  в  р а з д е л а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  т е х н о л о 

г и ч е с к и х  п о д с и с т е м  ( о б щ и е  к о н т р о л и р у е м ы е  п а р а м е т р ы  и  м е с т а  и х  п р е д с т а в л е 

н и я  д л я  э л е к т р о д в и г а т е л е й  в с е х  м е х а н и з м о в  Т Э С  п р и в е д е н ы  в  р а з д е л е  10 .2  " Э л е к 

т р о д в и г а т е л и " ;  о т д е л ь н ы е  х а р а к т е р н ы е  п а р а м е т р ы  э л е к т р о д в и г а т е л е й  к о н к р е т 

н ы х  м е х а н и з м о в  с о б с т в е н н ы х  н у ж д  р а с с м а т р и в а ю т с я  в  р а з д е л а х  с о о т в е т с т в у ю 

щ и х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п о д с и с т е м ) .

8 .2  П е р е ч е н ь  о с н о в н ы х  а в т о м а т и ч е с к и х  р е г у л я т о р о в  с  п р и в я з к о й  к  с о о т в е т 

с т в у ю щ е й  т е х н о л о г и ч е с к о й  п о д с и с т е м е  п р и в е д е н  в  п р и л о ж е н и и  А .

9  В  М е т о д и ч е с к и х  у к а з а н и я х  н е  р а с с м а т р и в а ю т с я :

9.1 И н д и к а ц и я  п о л о ж е н и я  м е х а н и з м о в  ( " В к л ю ч е н о " ,  " О т к л ю ч е н о " )  и  з а 

п о р н ы х  о р г а н о в  ( " О т к р ы т о " ,  " З а к р ы т о " )  (к а к  п р а в и л о ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  м е х а 

н и з м о в  т о п л и в о п о д а ч и  и  о т д е л ь н ы х  м е х а н и з м о в  д р у г и х  т е х н о л о г и ч е с к и х  п о д 

с и с т е м )  ; и н д и к а ц и я  а в т о м а т и ч е с к о г о  и л и  с а м о п р о и з в о л ь н о г о  и з м е н е н и я  и х  п о -

4



л о ж е н и я ,  о с у щ е с т в л я е м а я  т е м и  ж е  с р е д с т в а м и ; д и с к р е т н а я  и н ф о р м а ц и я , и с п о л ь 

з у е м а я  в  Ф Г У .

9.2 О б ъ е м  о с н а щ е н и я  т е х н о л о г и ч е с к и м и  з а щ и т а м и  о б о р у д о в а н и я  Т Э С  (к о т 

л о в , т у р б о а г р е г а т о в  и  в с п о м о г а т е л ь н о г о  о б о р у д о в а н и я  т е п л о в о й  с х е м ы ),  к о т о р ы й  

о п р е д е л я е т с я  д е й с т в у ю щ и м и  Н Д  п о  о б ъ е м у  и  т е х н и ч е с к и м  у с л о в и я м  н а  в ы п о л н е 

н и е  т е х н о л о г и ч е с к и х  з а щ и т  т е п л о э н е р г е т и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я  э л е к т р о с т а н ц и й .

9.3 С т р у к т у р н ы е  с х е м ы  и з м е р е н и й ,  а в т о м а т и ч е с к о г о  р е г у л и р о в а н и я  и  с и г н а 

л и з а ц и и  т е х н о л о г и ч е с к и х  п р о ц е с с о в  и  о б щ е е  ч и с л о  э л е м е н т о в ,  с о с т а в л я ю щ и х  

с т р у к т у р н ы е  с х е м ы .

9.4 О б ъ е м  т е х н о л о г и ч е с к и х  и з м е р е н и й ,  с и г н а л и з а ц и и  и  а в т о м а т и ч е с к о г о  р е 

г у л и р о в а н и я  н а  щ и т а х  у п р а в л е н и я ,  п о с т а в л я е м ы х  к о м п л е к т н о  з а в о д а м и  — и з г о 

т о в и т е л я м и  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я .

9.5 О б ъ е м  о с н а щ е н и я  э л е к т р о о б о р у д о в а н и я  Т Э С  у с т р о й с т в а м и  Р З А , А П В ,  А В Р , 

А Ч Р  и  д р ., а  т а к ж е  т е л е м е х а н и к о й  (т е л е у п р а в л е н и е м , т е л е и з м е р е н и е м ,  т е л е с и г н а 

л и з а ц и е й ),  к о т о р ы й  д о л ж е н  в ы п о л н я т ь с я  в  с о о т в е т с т в и и  с  д е й с т в у ю щ и м и  П У Э .

9 .6  О б ъ е м  с п е ц и а л ь н ы х  и з м е р е н и й ,  н е о б х о д и м ы й  д л я  п р о г р а м м н о й  д и а г н о с 

т и к и  с о с т о я н и я  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я .  В м е с т е  с  т е м  о б ъ е м  т е х н о л о г и 

ч е с к о г о  к о н т р о л я ,  п р е д у с м о т р е н н ы й  н а с т о я щ и м и  М е т о д и ч е с к и м и  у к а з а н и я м и , 

м о ж е т  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н  д л я  ч а с т и ч н о г о  р е ш е н и я  за д а ч  д и а г н о с т и к и  т е п л о э н е р 

г е т и ч е с к о г о  о б о р у д о в а н и я .

9.7 О б ъ е м  о с н а щ е н и я  п о д ъ е з д н ы х  п у т е й  к  р а з м о р а ж и в а ю щ и м  и  р а з г р у з о ч 

н ы м  у с т р о й с т в а м  т о п л и в н ы х  х о з я й с т в  (т в е р д о е  и  ж и д к о е  т о п л и в о )  с и с т е м о й  С Ц Б  

(р е ш а е т с я  в  к о н к р е т н ы х  п р о е к т а х  в  з а в и с и м о с т и  о т  с х е м ы  п у т е в о г о  р а з в и т и я ).

10 Т а б л и ц а  о ф о р м л е н а  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

10.1 П а р а м е т р ы  д л я  к а ж д о й  и з  о т д е л ь н ы х  п о д с и с т е м  т е х н о л о г и ч е с к о г о  о б о 

р у д о в а н и я  п е р е ч и с л я ю т с я  в  с о о т в е т с т в у ю щ е м  р а з д е л е  с  у ч е т о м  п . 8.1 " О б щ е й  

ч а с т и "  н а с т о я щ и х  М е т о д и ч е с к и х  у к а з а н и й .

10.2 В г р а ф а х  т а б л и ц ы  о т м е ч а ю т с я :

— з н а к о м  "  4 - "  ф у н к ц и и , в ы п о л н я е м ы е  с  п о м о щ ь ю  т р а д и ц и о н н ы х  т е х н и ч е с 

к и х  с р е д с т в ;

— з н а к о м  ф у н к ц и и , в ы п о л н я е м ы е  с  п о м о щ ь ю  П Т К .

10.3 Н а л и ч и е  з н а к о в  и  "  +  "  т о л ь к о  в  г р а ф а х , о т н о с я щ и х с я  и л и  к  П Т К ,  и л и  

к  т р а д и ц и о н н ы м  т е х н и ч е с к и м  с р е д с т в а м , о з н а ч а е т  в ы п о л н е н и е  т о й  и л и  и н о й  

ф у н к ц и и  с о о т в е т с т в у ю щ и м  в и д о м  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в .

10.4 Н а л и ч и е  з н а к о в  ' V  и  "  + "  о д н о в р е м е н н о  в  о д н о й  г о р и з о н т а л ь н о й  с т р о к е  

о з н а ч а е т :

— о т м е ч е н н ы е  ф у н к ц и и  д л я  к о н к р е т н о г о  и з м е р е н н о г о  п а р а м е т р а  в ы п о л н я 

ю т с я  в  С К У ,  п о с т р о е н н ы х  к а к  н а  т р а д и ц и о н н ы х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в а х , т а к  и  с  

п р и м е н е н и е м  П Т К ;

— в  С К У ,  п о с т р о е н н ы х  с  о д н о в р е м е н н ы м  п р и м е н е н и е м  т р а д и ц и о н н ы х  т е х 

н и ч е с к и х  с р е д с т в  и  П Т К ,  п р и о р и т е т  и м е е т  з н а к  т .е . т р а д и ц и о н н ы е  т е х н и ч е с 

к и е  с р е д с т в а  н е  п р и м е н я ю т с я  (д у б л и р о в а н и е  о т д е л ь н ы х  и з м е р е н и й  в  и с к л ю ч и 

т е л ь н ы х  с л у ч а я х  т р а д и ц и о н н ы м и  т е х н и ч е с к и м и  с р е д с т в а м и  о т м е ч а е т с я  в  г р а ф е  

" П р и м е ч а н и е " ) .

10.5 Д л я  т р а д и ц и о н н ы х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в  з н а к  "  +  ” в  о д н о й  с т р о к е  т а б л и 

ц ы  о з н а ч а е т  в  гр а ф а х :

— “ П о с т о я н н о "  (г р а ф ы  3, 10 и  14) — и з м е р е н и е  с  п о м о щ ь ю  о д н о к а н а л ь н о г о  

п р и б о р а ;
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— " Р е г и с т р а ц и я "  ( г р а ф ы  6, 13 и  17 ) — и з м е р е н и е  и  р е г и с т р а ц и ю  с  п о м о щ ь ю  

м н о г о к а н а л ь н о г о  р е г и с т р и р у ю щ е г о  п р и б о р а ;

— " П о с т о я н н о "  и  " Р е г и с т р а ц и я "  ( г р а ф ы  3 и  б , 10 и  13, 14 и  17) — и з м е р е н и е  

и  р е г и с т р а ц и ю  с  п о м о щ ь ю  о д н о к а н а л ь н о г о  п р и б о р а ;

— " П о  т р е б о в а н и ю "  (г р а ф ы  4, 11 и  15) — в ы з ы в н о й  к о н т р о л ь  т о ч е к  и з м е р е 

н и я  с  п о м о щ ь ю  р у ч н о г о  п е р е к л ю ч а т е л я  н а  и з м е р и т е л ь н ы й  п р и б о р  (р е г и с т р а ц и я  

в  э т о м  с л у ч а е  н е  п р е д у с м а т р и в а е т с я ) ;

— " С и г н а л и з а ц и я "  ( г р а ф ы  5, 8, 12, 16 и  19) — в о з м о ж н о с т ь  е е  р е а л и з а ц и и  

о д н о в р е м е н н о  с  л ю б ы м  в и д о м  и з м е р е н и я  и  р е г и с т р а ц и и .

10.6 С и г н а л и з а ц и я  н а  п о в ы ш е н и е  и л и  п о н и ж е н и е  о б о з н а ч а е т с я  с о о т в е т с т в е н н о  

"  f  "  и л и  "  | "  д л я  л ю б ы х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в .

10.7  З н а к  "  +  "  в  г р а ф е  21 " П о  м е с т у "  о з н а ч а е т  п р е д с т а в л е н и е  и н ф о р м а ц и и  

п о  м е с т у  к а к  д л я  т р а д и ц и о н н ы х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в ,  т а к  и  д л я  П Т К .

10.8  З н а к  "  +  "  в  г р а ф е  22  " А в т о м а т и ч е с к о е  р е г у л и р о в а н и е "  о з н а ч а е т ,  ч т о  з н а 

ч е н и е  п а р а м е т р а  п о д д е р ж и в а е т с я  с  п о м о щ ь ю  с и с т е м ы  а в т о р е г у л и р о в а н и я ,  в ы п о л 

н е н н о й  к а к  н а  т р а д и ц и о н н ы х  т е х н и ч е с к и х  с р е д с т в а х ,  т а к  и  с  п о м о щ ь ю  П Т К .

1 1 В  н а с т о я щ и х  М е т о д и ч е с к и х  у к а з а н и я х  п р и н я т ы  с л е д у ю щ и е  с о к р а щ е н и я :  

А В Р  — а в т о м а т и ч е с к о е  в к л ю ч е н и е  р е з е р в а ;

А З Б  — а в т о м а т и ч е с к а я  з а г р у з к а  б у н к е р о в ;

А О У  — а в т о н о м н а я  о б е с с о л и в а ю щ а я  у с т а н о в к а ;

А П В  — а в т о м а т и ч е с к о е  п о в т о р н о е  в к л ю ч е н и е ;

А Р В  — а в т о м а т и ч е с к и й  р е г у л я т о р  в о з б у ж д е н и я ;

А Р М  — а в т о м а т и з и р о в а н н о е  р а б о ч е е  м е с т о ;

А Ч Р  — а в т о м а т и ч е с к а я  ч а с т о т н а я  р а з г р у з к а ;

А Щ У  — а в т о н о м н ы й  щ и т  у п р а в л е н и я ;

Б З О В  — б а к  з а п а с а  о б е с с о л е н н о й  в о д ы  (Б З К ) ;

Б О У  — б л о ч н а я  о б е с с о л и в а ю щ а я  у с т а н о в к а ;

Б С У  — б у н к е р  с ы р о г о  у г л я ;

Б Щ У  — б л о ч н ы й  щ и т  у п р а в л е н и я ;  

вгд — в е н т и л я т о р  г о р я ч е г о  д у т ь я ;

В З  — в с т р о е н н а я  з а д в и ж к а ;

В П  — в о з д у х о п о д о г р е в а т е л ь ;

В П У  — в о д о п о д г о т о в и т е л ь н а я  у с т а н о в к а ;

Г А В Р  — г и д р а з и н н о - а м м и а ч н ы й  в о д н ы й  р е ж и м ;

Г П З  — г л а в н а я  п а р о в а я  з а д в и ж к а ;

Г П П  — г о р я ч и й  п р о м п е р е г р е в ;

Г Р П  — г а з о р е г у л я т о р н ы й  п у н к т ;

Г р Щ У  — г р у п п о в о й  щ и т  у п р а в л е н и я ;

Д Р Г  — д ы м о с о с  р е ц и р к у л я ц и и  г а з о в ;

Д С  — д ы м о с о с ;

К А В Р  — к и с л о р о д н о - а м м и а ч н ы й  в о д н ы й  р е ж и м ;

К И П  — к о н т р о л ь н о - и з м е р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы ;

К Э Н  — к о н д е н с а т н ы й  э л е к т р о н а с о с ;

М О  — м а с л о о х л а д и т е л ь ;

М У Т  — м е х а н и з м  у п р а в л е н и я  т у р б и н о й ;

М Щ У  — м е с т н ы й  щ и т  у п р а в л е н и я ;  

нгп — н а с о с  г и д р о п о д ъ е м а ;

Н Д  — н о р м а т и в н ы е  д о к у м е н т ы ;

6



Н К В Р  — н е й т р а л ь н о - к и с л о р о д н ы й  в о д н ы й  р е ж и м ;

Н Р Ч  — н и ж н я я  р а д и а ц и о н н а я  ч а с т ь ;

Н С С  — н а ч а л ь н и к  с м е н ы  с т а н ц и и ; 

п в д  — п о д о г р е в а т е л ь  в ы с о к о г о  д а в л е н и я ;

П З К  — п р е д о х р а н и т е л ь н ы й  з а п о р н ы й  к л а п а н ; 

пнд — п о д о г р е в а т е л ь  н и з к о г о  д а в л е н и я ;

П П У  — п а р о п р и е м н о е  у с т р о й с т в о ;

П С У  — п а р о с б р о с н о е  у с т р о й с т в о ;

П Т К  — п р о г р а м м н о - т е х н и ч е с к и й  к о м п л е к с ;

П Т Н  — п и т а т е л ь н ы й  т у р б о н а с о с ;

П т С У  — п и т а т е л ь  с ы р о г о  у г л я ;

ГГУ Э  — П р а в и л а  у с т р о й с т в а  э л е к т р о у с т а н о в о к ;

П Э Н  — п и т а т е л ь н ы й  э л е к т р о н а с о с ;

Р В П  — р е г е н е р а т и в н ы й  в о з д у х о п о д о г р е в а т е л ь ;

Р З А  — р е л е й н а я  з а щ и т а  и  а в т о м а т и к а ;

Р К  — р е г у л и р у ю щ и й  к л а п а н ;

Р О У  — р е д у к ц и о н н о -о х л а д и т е л ь н а я  у с т а н о в к а ;

Р П К  — р е г у л и р у ю щ и й  п и т а т е л ь н ы й  к л а п а н ;

Р П Н  — у с т р о й с т в о  р е г у л и р о в а н и я  н а п р я ж е н и я  п о д  н а г р у з к о й ;

Р Ш  — р е г у л и р у ю щ и й  ш и б е р ;

С В Р  — с и с т е м а  б е с с т у п е н ч а т о г о  р е г у л и р о в а н и я ;

С К  — с т о п о р н ы й  к л а п а н ;

с к д  — с в е р х к р и т и ч е с к о е  д а в л е н и е ;

С К У  — с и с т е м а  к о н т р о л я  и  у п р а в л е н и я ;

С Ц Б  — с и с т е м а  ц е н т р а л и з о в а н н о й  б л о к и р о в к и ;

Т В  — т и р и с т о р н ы й  в о з б у д и т е л ь ;

Т Э С  — т е п л о в а я  э л е к т р о с т а н ц и я ;

Т Э Ц  — т е п л о э л е к т р о ц е н т р а л ь ;

У П  — у к а з а т е л ь  п о л о ж е н и я ;

Ф Г У  — ф у н к ц и о н а л ь н о - г р у п п о в о е  у п р а в л е н и е ;

Ф С Д  — ф и л ь т р  с м е ш а н н о г о  д е й с т в и я ; 

х о в  — х и м и ч е с к и  о ч и щ е н н а я  в од а ;

Х П П  — х о л о д н ы й  п р о м п е р е г р е в ;

Ц В Д  — ц и л и н д р  в ы с о к о г о  д а в л е н и я ;

Ц Н Д  — ц и л и н д р  н и з к о г о  д а в л е н и я ;

Ц С Д  — ц и л и н д р  с р е д н е г о  д а в л е н и я ; 

цщ у — ц е н т р а л ь н ы й  щ и т  у п р а в л е н и я ; 

ч о в  — ч а с т и ч н о  о б е с с о л е н н а я  в од а ;

Ш Б М  — ш а р о в а я  б а р а б а н н а я  м е л ь н и ц а ; 

щ п т  — щ и т  п о с т о я н н о г о  т о к а ;

Щ У  — щ и т  у п р а в л е н и я .

12 С  в в е д е н и е м  в  д е й с т в и е  н а с т о я щ и х  М е т о д и ч е с к и х  у к а з а н и й  у т р а ч и в а ю т  с и л у  

" М е т о д и ч е с к и е  у к а з а н и я  п о  о б ъ е м у  т е х н о л о г и ч е с к и х  и з м е р е н и й , с и гн а л и з а ц и и , 

а в т о м а т и ч е с к о г о  р е г у л и р о в а н и я  н а  т е п л о в ы х  э л е к т р о с т а н ц и я х : Р Д  34 .35 .10 1 -88 ” 

(М . :  С П О  С о ю з т е х э н е р г о ,  1990) и  И з м е н е н и е  №  1 к  Р Д  34 .35 .10 1 -88  (М . :  С П О  

О Р Г Р Э С ,  1999).
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1 ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОЕ хозяйство

№
п.п.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

ЩУ
топливно-транспортного хозяйства МЩУ цщу

По
 м

ес
ту

Традиционные 
технические средства ПТК Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства ПТК

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

 |

Ре
ги

ст
ра

ци
я

От
об

ра
же

ни
е

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

1
По

ст
оя

нн
о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

От
об

ра
же

ни
е

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1.1 РАЗМОРАЖИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ТВЕРДОГО ТОПЛИВА (ТЕПЛЯК)
1 Температура горячего воздуха 

на выходе из сопл
+ +

2 Температура воздуха внутри 
каждого гаража тепляка в трех 
точках -  у торцов и в середине 
в двух точках по высоте: на 
уровне тормозных устройств и 
окончания борта полувагона в 
верхней его части

+ + + +

3 Температура тормозного 
цилиндра вагона в середине 
каждого тепляка

+ + +

4 Температура наружного 
воздуха

+ +

5 Температура пара перед 
паровой задвижкой

+

6 Температура конденсата в 
линии возврата конденсата

+

7 Давление пара после РК + +

8 Давление пара в магистрали 
перед задвижкой

+

9 Давление пара в баке-расши
рителе

+

10 Давление конденсата в линии 
возврата конденсата

+
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11 Расход пара на разогрев ваго

нов
+

12 Уровень конденсата в баке 
сбора конденсата

+

13 Ток электродвигателей дутье
вых вентиляторов

+

14 Состояние автоматического 
устройства, осуществляющего 
режим работы тепляка в соот
ветствии с режимной картой 
(«Вкл.» -  «Откл.»)

+

15 Состояние электродвигателей 
дутьевых вентиляторов («Вкл.» 
-  «Откл.»)

+

16 Положение въездных ворог 
(закрытое или открытое)

+

17 Предельный надвиг вагонов в 
тепляк

+

18 Негабаритность вагонов +

19 Занятость путей тепляка +

1.2 РАЗГРУЗКА, ПОДГОТОВКА И ПОДАЧА TBEPJ10Г0ТОПЛИВА
1 Температура и давление масла 

в редукторах с принудительной 
системой смазки

U
•к

N
*

2 Давление воды в трубопрово
дах аспирационных установок

i N
к +

3 Уровень топлива в БСУ U
к

U
к +

4 Ток электродвигателей основ
ных технологических механиз
мов (конвейеров, дробилок, 
питателей, грохотов)

+ f
к

Т
к

5 Напряжение питания на шинах 
распределительных устройств

+

6 Показатели ленточных весов:

6.1 Производительность конвейе
ров

* к +

6.2 Количество топлива, поданное 
в котельную

+ к к + На ЩУ топливно
транспортного хо
зяйства суммирую
щий показатель



№
n n

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

ЩУ
топливно-транспортного хозяйства МЩУ цщу
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технические средства ПТК Традиционные 

технические средства
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7 Ток электродвигателей вагоно- 
опрокидывателей

+

8 Ток электродвигателей 
дробильно-фрезерных машин

+ +

9 Напряжение и ток динамиче
ского торможения вагоноопро- 
кидывателя

+

10 Положение механизмов топли- 
воподачи («Вкл» -  «Откл.»):

10.1 Конвейеры + * * *

10.2 Дробилки + * ★ *

10.3 Питатели + •* * + + Графа 21. Светофор 
над бункером склада 
(для машиниста за
грузочной машины)

10.4 Грохоты + * * *

10.5 Плужковые сбрасыватели + * * *

10.6 Шиберы + ■к * *

11 Исчезновение напряжения в 
цепях автоматики топливопо- 
дачи, цепях блокировки, схеме 
сигнализации, системе АЗБ, 
схеме питания датчиков уров
ня топлива в БСУ, схеме управ
ления плужковыми сбрасыва
телями

+ * * *



03-66 12 Неисправность цепей управле
ния высоковольтных электро
двигателей

+ * * *

13 Аварийный останов электро
двигателей основных механиз
мов

+ * ★ *

14 Неисправности аспирационных 
установок (в каждом узле пе
ресыпки)

+ * ★ *

15 Срабатывание контрольного 
металлоискателя

+ * * *

16 Завалы течек + * * *

17 Переполнение БСУ + * * ★

18 Сход ленты сверх предельно 
допустимого значения

+ * * *

19 Неисправность электротормоза + * * ★ +

20 Пробуксовка ленты на барабане + * * *

21 Разрыв ленты конвейеров 
(продольный и поперечный)

+ ★ * *

22 Исчезновение напряжения на 
металлоискателе

+ * * ★ +

23 Аварийное отключение элек
тромагнита металлоуловителя

+ * * *

24 Отключение пробоотборника + * * ★

25 Готовность опрокидывания ва
гона

+ +

26 Оповещение о движении ваго
нов в разгрузочном устройстве

+ +

27 Разрешение или запрет подачи 
вагонов в разгрузочное уст
ройство

+ Внешний светофор

1.3 ПОДГОТОВКА И ПОДАНА ЖИДКОГО ТОПЛИВА
1 Температура мазута на выходе 

из каждого резервуара мазу- 
тосклада

+

2 Температура мазута до мазут
ного подогревателя

+

3 Температура мазута после ма
зутного подогревателя

+ +
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4 Температура мазута на стороне 
нагнетания каждого перекачи
вающего насоса мазутослива

+

5 Температура мазута в каждом 
напорном мазутопроводе к 
котлам

+ + +

6 Температура мазута в каждом 
резервуаре мазутосклада

+ + Графа 12. В трех 
точках по высоте 
0,5 м от днища, по
середине 0,5 м от 
предельного уровня

7 Температура мазута в каждой 
приемной емкости

+ + +

8 Температура пара на входе в 
мазутное хозяйство (мазутона
сосную)

+

9 Давление мазута до и после 
мазутоподогревателя

+

10 Давление мазута на входе и 
выходе каждого насоса

+

11 Давление мазута в каждом на
порном мазутопроводе к кот
лам

+ + +

12 Давление мазута в трубопро
воде рециркуляции от котлов

+

13 Давление мазута до и после 
мазутного фильтра

+



03-66 14 Давление пара на мазутное хо
зяйство

+

15 Расход мазута по каждому на
порному мазутолроводу к котлам

+

16 Расход мазута по трубопрово
ду рециркуляции от котлов

+

17 Расход пара на мазутное хо
зяйство

+

18 Расход пара на мазутослив +
19 Расход конденсата (от мазут

ного хозяйства на конденсато- 
очистку)

+

20 Уровень мазута в каждом ре
зервуаре мазутосклада

+ + +

21 Уровень мазута в каждой при
емной емкости мазутослива

+ + +

22 Вязкость мазута, подаваемого 
к котлам

+ + +

23 Уровень в дренажном приямке + +
24 Уровень в выносном дренаж

ном баке
+ +

25 Температура вкладышей под
шипников насосов подачи ма
зута к котлам

+ +

26 Температура вкладышей под
шипников электродвигателя 
насоса подачи мазута к котлам

+ +

27 Ток электродвигателей насосов + +
28 Ток электродвигателей насосов 

циркуляционного контура кон
денсатных насосов

+ +

29 Ток конденсатных насосов + +
30 Давление воды в коллекторе ох

лаждения подшипников насосов
+ +

31 Концентрация загазованности 
в помещении насосного отде
ления

+ +



2 ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Температура сушильного агента 
перед мельницей или перед 
подсушивающим устройством 
(кроме систем пылеприготовле- 
ния с прямым вдуванием, рабо
тающих на воздухе)

+ U
*

н
* Графа 5. Для систем 

пылеприготовления с 
мелющим вентилято
ром при сушке топоч
ными газами

2 Температура пылегазовоздуш
ной смеси за мельницей (сепа
ратором)

+ t + * т * + Графы 5 и 22. Для 
всех топлив, кроме 
АШ и полуантрацитов 
Графа 6. Для всех 
взрывоопасных топ
лив: фрезерного топ
лива, сланца, бурых 
углей, каменных углей 
марок Г, Д, Ж

3 Температура пыли в бункере 
(для всех топлив, кроме АШ и 
полуантрацитов)

т *
t

*

4 Температура пылевоздушной 
смеси в пылепроводах перед го
релками при транспорте пыли 
горячим воздухом

+ + * *

5 Температура перед мельничным 
вентилятором для всех топлив, 
кроме антрацита, полуантраци- 
та, тощего, экибастузского, куз
нецких углей марок ОС и 2СС 
(для установок с промбункером)

+ * *



03-66 6 Температура подшипников 
мельниц, мельничных вентиля
торов, вентиляторов первичного 
воздуха (ВГД), дымососов при
садки инертных газов

+ Т *
t

к

7 Разрежение перед подсуши
вающим устройством или перед 
мельницей в системах пьшепри- 
гогтовления с бункером пыли

+ * ★ +

8 Разрежение перед мельничным 
вентилятором

+ к +

9 Разрежение в верхней части 
бункера пыли

+

10 Давление за мельничным венти
лятором

+

11 Давление после вентилятора уп
лотнений среднеходных мельниц

+ 1
* А к

12 Перепад давлений в пылепрово- 
дах перед смесителями пыли 
систем пылеприготовления с 
промбункером

+ 1 * А к При размоле топлив II 
и III групп взрывобе- 
зопасносги

13 Давление первичного воздуха 
после вентилятора первичного 
воздуха

+ к к

14 Сопротивление шаровых бара
банных и среднеходных мельниц

+ * *

15 Давление масла на подшипники 
мельниц с принудительной 
смазкой подшипников

J к А к +

16 Давление масла в гидроцилинд
рах нажатия валков среднеход
ных мельниц

+

17 Давление и температура масла в 
системе смазки редуктора сред
неходных мельниц

+

18 Давление в трубопроводах пода
чи воды и пара к мельницам

1 к А +

19 Расход сушильного агента + А к А к + +
20 Уровень топлива в бункере + 1

к А к

21 Уровень пыли в бункере + А ★ А к

22 Уровень масла в баке маслосис- 
темы

А * А к
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23 Прекращение выхода топлива из 
бункера сырого топлива

1
*

24 Ток электродвигателей мельниц 
(кроме ШБМ)

+ т
*

т
•Аг

25 Ток электродвигателей питате
лей и дозаторов топлива в сис
темах пылеприготовления пря
мого вдувания и ток электро
двигателей питателей пыли в 
системах пылеприготовления с 
бункером пыли

+ * ★

26 Частота вращения электродви
гателей питателей топлива (до
заторов или одноступенчатого 
питания) в системах пылеприго
товления с прямым вдуванием

+ * ★ +

27 Напряжение в системе группо
вого бесступенчатого регулиро
вания частоты вращения питате
лей пыли в системах пылеприго
товления с бункером пыли

+ * *

28 Содержание кислорода в пыле
газовоздушной смеси за или пе
ред мельничным вентилятором

t + ★ т * В установках с пыле
вым бункером, рабо
тающих на каменных 
углях (кроме тощего, 
экибастузского, марок 
ОС и 2СС) и бурых уг
лях, при сушке дымо
выми газами в смеси 
с воздухом и темпе
ратурой в конце сис
темы пылеприготов
ления более 70 °С

29 Проток масла через подши пники +
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3.1 ВОДОПАРОВОЙ ТРАКТ Графа 18 раздела 3.1. По 
требованию заказчика

1 Температура питательной воды + к * *

2 Температура питательной воды 
на входе в экономайзер для 
котлов с предвключенным теп
лообменником

+ к

3 Температура среды перед 
встроенной задвижкой (до 
первого впрыска) в каждом во
допаровом тракте прямоточно
го котла

+ т + к
Т

★ ★

4 Температура среды за отдель
ными поверхностями нагрева и 
за впрысками, в том числе за 
растопочным; температура па
ра промперегрева за точкой 
смешения с байпасом

+ т + к т к *

5 Температура конденсата после 
конденсатных установок

+ к ★

6 Температура свежего пара и 
пара ХПП и за пароперегрева
телем в каждом паропроводе 
(для водогрейных котлов -  во
ды за котлом)

+ U + к
н

* * + Графы 5 и 8. Для водо
грейных котлов только на 
повышение
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7 Температура питательной воды 
за экономайзером (за подвесны
ми трубами)

+ ■к *

8 Температура металла барабана + * * Количество точек изме
рения -  согласно разде
лу 1.6 [2]

9 Температура металла пароотво
дящей, водоопускной трубы и 
рециркуляции экономайзера

+ *
Т

* Количество точек изме
рения -  согласно разде
лу 1.6 [2]

10 Температура металла встроен
ных сепараторов, коллекторов 
пароперегревателей и отдель
ных точек паропроводов котлов 
давлением 10 МПа (100 кгс/см2) 
и выше

+ *
и

■к Количество точек изме
рения -  согласно требо
ваниям завода-изготови- 
теля

11 Температура металла на выходе 
отдельных змеевиков в необог- 
реваемой зоне для отдельных 
поверхностей нагрева

+ + ★ * 1. Количество точек из
мерения -  согласно тре
бованиям завода-изго- 
товителя
2. Графа 6. Для ступеней 
пароперегревателя с тем
пературой пара 500 °С и 
выше котлов паропроиз- 
водительностыо более 
400 т/ч
3. Количество точек из
мерения для серийных 
котлов определяется по 
результатам испытаний 
головных образцов



03-66 12 Температура металла труб НРЧ в 
обогреваемой зоне котлов СКД

+ * * Не более 12 точек

13 Давление питательной воды за 
ПВД; для водогрейных котлов 
-  перед котлом

+ * *

14 Давление питательной воды за 
РПК

+ * *

15 Давление среды до ВЗ + и
★

и
* * + Графа 22. При пуске котла

16 Давление в барабане котла Т + * f * +
17 Давление свежего пара (до 

первого отключающего органа)
+ 1 + * т * * + +

18 Давление воды за котлом для 
водогрейных котлов (до перво
го отключающего органа)

+ 1 + * * * +

19 Гидравлическое сопротивле
ние тракта водогрейного котла

т + ★ т ★

20 Давление ХПП + t * т ■к

21 Давление ГПП + * *
22 Сопротивление промежуточно

го пароперегревателя
1 + J ★ + Графа 22. При пуске кот

ла

23 Давление в растопочном рас
ширителе Р-20

+ т ★
и + Графа 22. При пуске кот

ла

24 Давление воды в линии пуско
вого впрыска свежего пара и 
пара промперегрева

+ *

25 Давление питательной воды из 
промежуточной ступени ПЭН 
на впрыски в промежуточный 
пароперегреватель

+ * *

26 Давление в расширителе не
прерывной продувки

т * т

27 Перепад давлений на диафрагме 
линии сброса из встроенных се
параторов (перед Д-2)

+ ★ + Графа 22. При пуске кот
ла

28 Растопочный расход питатель
ной воды по каждому потоку 
прямоточного котла

+ 1 * 1 * + Графа 22. В случае не
возможности использо
вания при пуске основ
ного регулятора
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29 Расход питательной воды на 
котел (по каждому потоку для 
парового прямоточного котла)

+ 1 + А А А А + Графы 5 и 8. Для прямо
точных и водогрейных 
котлов

30 Расход питательной воды 
и собственного конденсата на 
впрыски

+ + А А

31 Расход свежего пара по 
каждому паропроводу (для 
барабанных котлов)

+ + * А А

32 Расход непрерывной продувки + ★ А +

33 Уровень в барабане котла + Т А + * т а А А + +

34 Уровень в растопочном 
расширителе Р-20

+ т а * Т А + Графа 22. При пуске 
котла

3.2 ТРАКТ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО И ЖИДКОГО ТОПЛИВА Графа 18 раздела 3.2. По 
требованию заказчика

1 Температура жидкого топлива в 
коллекторе

+ А А А

2 Давление газа до ПЗК + * +

3 Давление газа перед РК + А * А А

4 Давление газа за РК + п * Т А А
+

5 Давление жидкого топлива 
перед РК

+ А А ' А А

6 Давление жидкого топлива 
заРК

+ А А А А



*
9

9
-

0
0

7 Давление газа и жидкого топли
ва перед каждой горелкой после 
последнего запорного органа

+ и и + Графы 3, 5, 7, 8 и 9. 
Только при погорелоч- 
ном регулировании топ
лива
Графа 21. При общем РК

8 Давление пара на общей линии 
к форсункам жидкого топлива 
после РК

+ ★ *

9 Растопочный расход газообраз
ного топлива

* *

10 Расход газообразного топлива + * ★ * Графа 6. Для газомазут
ных и пылегазовых кот
лов

11 Растопочный расход жидкого 
топлива

+ * *

12 Расход жидкого топлива + + * * * Графа 6. Для газомазут
ных котлов

13 Расход жидкого топлива на 
рециркуляцию

+ + * * Для газомазугных котлов

14 Температура пара на распыл 
мазута

+ 1
*

1
* Для газомазутных и пы

леугольных котлов

15 Давление пара перед каждой 
форсункой

+ Для газомазутных котлов

16 Температура газа на подводе 
к котлу

+ * * Предложение
ВНИПИЭнергопрома

3.3 ВОЗДУШНЫЙ ТРАКТ
Графа 18 раздела 3.3. 
По требованию заказчи
ка

1 Температура воздуха перед 
дутьевыми вентиляторами до 
врезки линии рециркуляции

+ * *

2 Температура воздуха перед 
дутьевыми вентиляторами 
после врезки линии рециркуля
ции

+ ★

3 Температура воздуха перед ка
лориферами котла

+ * ■к

4 Температура воздуха перед ВП + 1
А 1 *
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

5 Температура воздуха за ВП и 
отдельными ступенями

+ ★ *

6 Давление за дутьевыми венти
ляторами, перед и за ВП

+ * ★

7 Давление воздуха в общем ко
робе или воздуховодах (для 
пылевых котлов -  до разделе
ния на тракте первичного и 
вторичного воздуха) по сторо
нам котла (кроме котлов под 
наддувом)

+ 1 * *

8 Давление в коробе первичного 
воздуха при транспорте пыли 
горячим воздухом

+ 1 ★
4

*

9 Давление воздуха перед каж
дой горелкой после последне
го запорного или регулирую
щего органа (кроме котлов под 
наддувом)

+ * + Графы 3 и 7. При воз
можности управления 
давлением воздуха пе
ред каждой горелкой с 
БЩУ или ГрЩУ

10 Перепад между давлением 
воздуха в шатре и давлением 
дымовых газов в топке

+ t + *
f

★ Графа 6. Для котлов ТКЗ

11 Давление вторичного воздуха в 
общем коробе

+ 1
*

4 *

12 Перепад давлений воздуха к 
каждой горелке после послед
него запорного или регули
рующего органа и дымовых га 
зов в верхней части топки (для 
котлов под наддувом)

+ * +



03-66 13 Перепад давлений воздуха в 
общем коробе или воздухово
дах по сторонам котла и дымо
вых газов в верхней части топки

+ 1
*

*
Л Для котлов под наддувом

14 Расход воздуха на котел + + * * При трубчатых ВП может 
быть заменен перепадом 
давления на ВП

15 Расход вторичного воздуха на 
отдельные технологические 
группы (ярусы) горелок

+ * *

16 Ток дутьевого вентилятора + f
★ т * Допускается постоянный 

контроль (по графе 3) без 
сигнализации

17 Температура металла подшип
ников дутьевых вентиляторов

Т + ★
?

18 Суммарный расход воздуха на 
сопла третичного дутья

+ * *

3.4 ТРАКТ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ Графа 18 раздела 3.4. По 
требованию заказчика

1 Температура газов в поворот
ной камере

+ * *

2 Температура газов перед эко
номайзером

+ ★

3 Температура газов перед ВП + ■к *

4 Температура уходящих газов за 
ВП

+ + * * ★ По 4 измерения в каждом 
газоходе

5 Разность температур газов на 
входе в ВП (ступень ВП) и воз
духа на выходе из него

1 + *
1

*

6 Давление в верху топки + ★
1

* + Графа 22. Кроме котлов 
под наддувом

7 Перепад давлений газов между 
верхом топки и «шатром» газо
плотных котлов, работающих 
под наддувом

+ 1 + *
1

•к +

8 Давление газов за первой кон
вективной ступенью перегрева
теля

+ *
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9 Давление газов перед РВП 
или последней ступенью 
трубчатого ВП

+ * *

10 Давление газов за ВП + * ★

11 Давление газов перед 
дымососом

+ *

12 Содержание 0 2 в дымовых 
газах в зоне с температурой 
не более 600 °С и содержание 
СО

+ f + ★
т

★ + Графа 22 Кроме котлов 
ПТВМ

13 Измерение прозрачности 
дымовых газов (для мазутных 
и газомазутных котлов)

+ t + *
I

*

14 Ток дымососов и дымососов 
рециркуляции дымовых 
газов

+ t
*

т
*

15 Температура металла 
подшипников дымососов и 
дымососов рециркуляции 
дымовых газов

t + *
г

*

16 Факел в топке + *

17 Факел каждой горелки + * Для пылеугольных котлов 
контроль факела расто
почного топлива

18 Факел каждого запального 
устройства

+ *



03-66 19 Содержание N0„ в дымовых 
газах (г/нм3), приведенное к 
нормальным условиям и со
держанию 0 2 = 6%

+ + А А

20 Давление дымовых газов на 
стороне нагнетания ДРГ

+ А

3.5 ПОДАЧА ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА ОТ ГРП
1 Температура природного газа 

до и после ГРП
+ + ★ А + + +

2 Давление природного газа до и 
после ГРП

+ п + А
U

А + и + + и + А
Т1

3 Давление природного газа до и 
после фильтров

+

4 Давление природного газа до и 
после каждого РК

+ * + + А

5 Расход газа через ГРП + + * А + + + А

6 Концентрация загазованности 
в помещении РК и ЩУ ГРП

Т А
т

А + f т
А т

7 Температура воздуха в поме
щении залов регуляторов и ЩУ 
ГРП

+

в
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4 УСТАНОВКИ ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЯ, ЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЯ, СЕРООЧИСТКИ И АЗОТООЧИСТКИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

4.1 ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЕ
4.1.1 Электрофильтр

Пункты 1-2, 4-8. МЩУ 
электрофильтров

1 Температура газов на входе в 
электрофильтр

+ к

2 Температура газов на выходе 
из электрофильтра

+ т
к

3 Уровень золы в каждом бунке
ре

т т
к

t Графа 5. Автоматическое 
отключение высокого на
пряжения электрополя 
при достижении верхнего 
предельного уровня золы 
в одном из бункеров. 
Графа 12. В МЩУ элек
трофильтров и системы 
пневмозолоудаления

4 Напряжение, подаваемое на 
электрополя

+ * к + +

5 Ток короны электрополей + * к + +

6 Включение и отключение агре
гатов питания

+ * +

7 Включение и отключение ме
ханизмов регенерации элек
тродов

+ к +

8 Отключение аппарата управл е- 
ния режимами регенерации 
электродов

+
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4.1.2 Мокрый аппарат золоулавливания
Пункты 1, 2. МЩУ золо
улавливающей установки 
котла (энергоблока)

1 Температура газов на входе в 
аппарат

★ +

2 Температура газов на выходе 
из аппарата

1
* 1 + +

3 Разрежение газов на входе в 
аппарат и выходе из него

+

4 Давление воды, подаваемой на 
орошение скрубберов

+

5 Давление воды, подаваемой на 
орошение труб Вентури, прут
ковых решеток, инициаторов 
эмульгирования и пр.

+

6 Давление воды в подводящей 
магистрали

1
*

7 Давление воды на входе в гра
вийные фильтры и выходе из 
них

+

8 Расход воды на орошение 
скрубберов

+

9 Расход воды на орошение труб 
Вентури, прутковых решеток, 
инициаторов эмульгирования и 
пр.

+

10 Уровень воды в баке орошения п * +

4.1.3 Сухой инерционный аппарат золоулавливания
1 Разрежение до и после аппа

рата
+

4.1.4 Установки золоулавливания, сероочистки и азотоочистки
1 Концентрация твердых частиц 

в дымовых газах за золоулав
ливающей установкой (г/м3), 
приведенная к нормальным 
условиям и содержанию 
Ог = 6%

+ Т + *
t

★
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2 Концентрация оксидов серы в 
пересчете на S02 в дымовых 
газах перед установкой (г/м3), 
приведенная к нормальным ус
ловиям и содержанию 0 2 = 6%

+ * ЩУ сероочистной уста
новки

3 Концентрация оксидов серы в 
пересчете на S02 в дымовых 
газах за установкой (г/м3), 
приведенная к нормальным ус
ловиям и содержанию 0 2 = 6%

+ Т + *
t

* ЩУ сероочистной уста
новки

4 Концентрация оксидов азота в 
пересчете на N 02 в дымовых 
газах перед установкой (г/м3), 
приведенная к нормальным ус
ловиям и содержанию 0 2 = 6%

+ * ЩУ установки азотоочи- 
стки

5 Концентрация оксидов азота в 
пересчете на N02 в дымовых 
газах за установкой (г/м3), 
приведенная к нормальным ус 
ловиям и содержанию 0 2 = 6%

+ t + *
т

* ЩУ установки азотоочи- 
стки

4.2 ГИДР030Л0ШЛАК0УДАЛЕНИЕ
Графы 10-13, пункты 1-5, 
7-9,11 и 15. МЩУ багер- 
ной насосной

1 Температура воды в шлаковой 
ванне

т г Г

2 Давление на выходе багерных 
(шламовых) насосов

+ U

3 Давление на выходе осветлен
ной воды

+



03-66 4 Давленио в нулыюнроиидо
-

+ и5 Давление на входе и выходе 
насосов уплотнительной, оро
сительной и эжехтирующей 
воды

+

6 Давление воды перед соплами 
гидроаппаратов

+

7 Давление воды перед аэрато
рами эрлифтов

+ 1

8 Давление на входе и выходе 
фильтров осветленной воды

и +

9 Расход осветленной, смывной, 
орошающей и эжехтирующей 
воды, воздуха на эрлифты

+

10 Уровень в дренажном колодце 
(приямке)

п 4-

11 Уровень в пульпоприемном 
бункере багерной насосной

+ п +

12 Ток электродвигателей насосов 
осветленной воды

+ 1 Графа 12. Общий сигнал 
аварийного отключения 
электродвигателей -  в 
МЩУ багерной насосной 
Графа 10. В МЩУ на
сосной осветленной во
ды

13 Ток электродвигателей возду
ходувок эрлифтных установок

+ i Общий сигнал аварий
ного отключения элек
тродвигателей -  в МЩУ 
багерной насосной 
(графа 12), в МЩУ воз
духодувной станции 
(графа 10)

14 Ток электродвигателей устано
вок механизированного шлако- 
удаления

+ П
*

и Графа 5. Общий сигнал 
аварийного отключения 
электродвигателей

15 Ток электродвигателей багер- 
ных (шламовых), смывных, 
оросительных, уплотнитель-

+ 1 Графа 12. Общий сигнал 
аварийного отключения 
электродвигателей
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4.3 ПНЕВМОЗОЛОУДАЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОТПУСКА СУХОЙ ЗОЛЫ

Графы 10-13, пункты 3 и 
5-15. МЩУ системы пнев
мозолоудаления и уста
новки отпуска сухой золы

1 Температура воздуха, пода
ваемого в аэрожелоба

+

2 Температура сжатого воздуха, 
подаваемого к насосам пнев- 
мотранспортных установок, 
аэраторам системы пневмозо
лоудаления и рукавным 
фильтрам склада сухой золы

+

3 Давление в коллекторах подачи 
воздуха к аэрожелобам, пнев- 
мослоевым затворам и переклю
чателям, аэрораспределителям 
золы, пневмонасосам, аэрато
рам и рукавным фильтрам

+ i

4 Давление воздуха в воздухо
подводящих камерах аэроже
лобов

+

5 Давление воздуха перед пнев
монасосами

+ TI +

6 Давление аэросмеси в смеси
тельных камерах пневмонасо
сов и пневмозолопроводах 
систем внешнего пневмотранс
порта золы (от главного корпу
са на склад сухой золы)

+ t + Графа 12. Автоматиче
ское отключение подачи 
золы к пневмонасосам 
при повышении давления 
в смесительных камерах 
выше допустимого



9
9

-S
C

7 Разрежение в коллокюрнх ш 
coca воздуха из аэрожелобов 
и аэрораспределителей золы

8 Разрежение перед вентилято
рами аспирационных установок 
промбункеров и склада сухой 
золы, перед вакуум насосами в 
смывающих установках пнев
мотранспорта золы

+ 1 Графа 12. Автоматиче
ское включение резерв
ного вентилятора или 
вакуум-насоса при сни
жении разрежения ниже 
допустимого значения

9 Давление смывной воды в кол
лекторе

+

10 Давление воды перед золос
мывным аппаратом, водоколь
цевым вакуум-насосом

+ 1

11 Расход сжатого воздуха на 
транспорт золы

+

12 Расход сжатого воздуха на 
оборудование склада сухой зо
лы

+

13 Уровень золы в емкостях скла
да сухой золы

Т Графа 12. Автоматиче
ское прекращение пода
чи золы в емкость склада 
при достижении верхне
го предельного уровня 
золы в ней

14 Уровень золы в промбункере 
системы пневмозолоудаления 
и бункерах золоулавливающего 
оборудования аспирационной 
установки склада

Г

15 Ток электродвигателей венти
ляторов подачи воздуха в аэ
рожелоба, аспирационных вен
тиляторов, пневмовинтовых 
насосов, вакуум-насосов, ком
прессорных установок и возду
ходувок подачи воздуха к 
пневмоаппаратам

+ 1 Графа 12. Автоматиче
ское включение резерв
ного оборудования при 
отключении электродви
гателя рабочего обору
дования
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5.1 ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ

5.1.1 Предвключенные (бустерные) насосы

1 Температура питательной воды 
на входе в насос

* +

2 Температура баббита опорных 
подшипников, колодок упорных 
подшипников и торцевых 
уплотнений

+ т
*

t
*

3 Давление конденсата на 
уплотнения за РК

* +

4 Перепад давлений на фильт
рующих сетках перед насосами

т
*

т

5 Давление питательной воды на 
входе в насос

+ i
★

1 +

6 Давление питательной воды 
в напорном патрубке до 
обратного клапана

+ ★ +

7 Давление конденсата в каждой 
камере слива из уплотнений

* +

8 Осевой сдвиг ротора + т
*

т
9 Расход конденсата на 

уплотнения

* + При использовании тра
диционных технических 
средств измерение про
изводится переносным 
прибором



0
3
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6 5 . 1 . 2  Питательны е насосы  (основны е)

1 Температура питательной воды 
за питательным насосом

* +

2 Температура питательной воды 
в гидропяте

+ * +

3 Температура металла корпуса 
питательного насоса

+ ★ к

4 Разность температур металла 
корпуса питательного насоса

к * Включая подшипники 
гидромуфты, редуктора

5 Температура баббита опорных 
подшипников и колодок упор
ных подшипников с принуди
тельной смазкой

1 + к Т к

6 Температура масла за масло
охладителями

+ Т к т + +

7 Температура масла на сливе из 
гидромуфты

+ т к т +

8 Температура масла на сливе из 
редуктора

+ г к г +

9 Температура масла на сливе из 
подшипников

т к т

1 0 Температура масла на сливе из 
системы регулирования ПТН

к +

11 Температура воды на выходе 
из торцевого уплотнения

* +

12 Температура конденсата на уп
лотнения ПТН

к +

13 Давление воды в гидропяте + т
к t

14 Давление питательной воды на 
входе в питательный насос

к +

15 Перепад давлений на фильт
рующих сетках перед пита
тельным насосом

т * t +

16 Давление питательной воды в 
напорном патрубке до обрат
ного клапана

+ А к
i +

17 Давление конденсата на уплот
нение ПТН за регулирующим 
клапаном

к +

18 Давление конденсата в каждой 
камере слива из уплотнений

к +
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19 Перепад давлений на фильтру
ющих сетках на подводе 
уплотняющего конденсата

+ +

20 Давление масла к подшипникам 

питательного насоса

+ 1
*

1

21 Давление масла в конце линии 
к подшипникам электродвига
телей ПЭН

+ 1 *
А +

22 Давление масла за обратным 
клапаном насоса-регулятора 
ПТН

★ +

23 Давление на стороне нагнета
ния масляных насосов ПТН

* +

24 Давление в общей напорной 
линии пусковых масляных 
насосов ПТН

*
А +

25 Давление масла на зацепление 
редуктора ПТН

★ +

26 Расход конденсата на уплотне

ния

* + При использовании тра
диционных технических 
средств измерение про
изводится переносным 
прибором

27 Расход питательной воды на 
выходе из питательного насоса

i *
А

28 Уровень в маслобаке н и +

29 Вибрация подшипников пита
тельного насоса, гидромуфты

t + *
f

*
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6 30 Осевой сдвиг роiори мшанин 

ного насоса
1 Т * т

31 Частота вращения ротора пи
тательного насоса

+ ★

32 Ток электродвигателя пита
тельного насоса

+ *

5.2 РЕДУКЦИОННЫЕ, РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ И БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ РЕДУКЦИОННО-ОХЛАДИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

1 Температура редуцированного 
пара после охлаждающего уст
ройства

+ f
*

т + + Графы 5 и 8. При сбросе 
пара в конденсатор

2 Давление пара перед редукци
онным клапаном

+ ★ + + Графа 22. Для сбросных 
РОУ (БРОУ)

3 Давление редуцированного па
ра

+ * + + Графа 22. Кроме сброс
ных РОУ (БРОУ)

4 Давление воды, поступающей 
на впрыск (до РК)

А
* 1 +

5 Расход редуцированного пара 
к потребителям собственных 
нужд электростанции

+ + * ★

6 Температура пара перед РОУ ★ На усмотрение заказчика 
и проектной организации

5.3 ДЕАЭРАЦИОННЫЕ КОЛОНКИ И БАКИ ДЕАЭРИРОВАННОЙ ВОДЫ

1 Температура на каждом подво
де воды (конденсата) к колонке 
и на выходе из бака

+

2 Давление пара перед РК дав
ления в деаэраторе

+

3 Давление в деаэраторе (в па
ровом пространстве бака)

+ т + *
t

* + +

4 Уровень воды в баке + и + * и * * + +

5.4 БАКИ ДЛЯ ВОДЫ

1 Давление в надводном про
странстве

т t + Для баков, работающих 
под давлением

2 Уровень воды в баке и N +

3 Температура воды в баке ★ + Графа 7. На усмотрение 
заказчика и проектной 
организации
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5.5 ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ И ПАРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ Для установок в составе 
блока

1 Температура греющего пара + * +
i Температура пара промперег- 

рева
+

3 Температура питательной воды A +
4 Температура конденсата 

греющего пара
+

5 Давление питательной воды A +
ё Давление греющего пара * +
7 Давление пара промперегрева +
8 Расход питательной воды + + a A +
3 Уровень питательной воды в 

испарителе
+ t i A n + +

1 6 Уровень дистиллята в конден
саторе испарителя

+ t i *
t i +

Уровень конденсата в греющей 
секции

+ t i A
t i + +

12 Расход непрерывной продувки + + A A + При использовании ПТК 
также на АРМ начальника 
смены химического цеха

13 Электрическая проводимость 
концентрата испарителей

+ t
A

t + При использовании ПТК 
также на АРМ начальника 
смены химического цеха

14 Электрическая проводимость 
дистиллята (пара промперегре
ва)

+ t + A
t

A При использовании ПТК 
также на АРМ начальника 
смены химического цеха

15 Показатель pH дистиллята 
(пара промперегрева)

+ A При использовании ПТК 
также на АРМ начальника 
смены химического цеха

1б Содержание кислорода в пита
тельной воде испарителей

+ T + A
t A При использовании ПТК 

также на АРМ начальника 
смены химического цеха

17 Содержание натрия в дистил
ляте (пара промперегрева)

+ t + A A + Г + При использовании ПТК 
также на АРМ начальника 
смены химического цеха
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5.6 ОБЩЕСТАНЦИОННЫЕ ИСПАРИТЕЛЬНЫЕ И ПАРОПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
1 Температура греющего пара + i + Графы 3 и 7. Также на 

ГрЩУ
2 Температура пара промперег

рева
+

3 Температура питательной 
воды

it + Графа 7. Также на ГрЩУ

4 Температура конденсата 
греющего пара

+

5 Давление питательной воды * +
6 Давление греющего пара ★ +
7 Давление пара промперегрева +
8 Расход питательной воды на 

испарители
+ + * + Графы 3, 6 и 7. Также на 

ГрЩУ
3 Уровень питательной воды в 

испарителе
+ U * t l + +

10 Уровень дистиллята в конден
саторе испарителя

+ н * I I +

и Уровень конденсата в греющей 
секции

+ и it u + +

12 Расход дистиллята + + it * +
13 Расход непрерывной продувки + т + + +
14 Электрическая проводимость 

концентрата испарителей
+ f + t

15 Электрическая проводимость 
дистиллята (пара промперегрева)

+ t + t +

16 Показатель pH дистиллята 
(пара промперегрева)

+ +

17 Содержание кислорода в пита
тельной воде

+ t + + +

18 Содержание натрия в дистил
ляте (паре промперегрева)

+ t + * ★ + t +
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Традиционные 
технические средства

птк Традиционные 
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1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Температура пара перед ГПЗ + U + *
U

* к

2 Температура пара в стопорных 
клапанах ЦВД

п + ★
и

*

3 Температура пара в камере ре
гулирующей ступени

+ * * Графы 6 и 9. Для энер
гоблоков

4 Температура пара в межци
линдровом пространстве

+ *

5 Температура пара на сбросе из 
ГПП в конденсатор за пароох
ладителем

+ т *
t

6 Температура пара ГПП перед 
стопорными клапанами ЦСД

+ * Иг •к

7 Температура пара в стопорных 
клапанах ЦСД

+ и + *
U

•к

8 Температура пара на входе в 
ЦСД

+ *

9 Температура пара (металла) в 
выхлопном патрубке турбины

t + ★
f

★

10 Температура металла тур
бины, СК, перепускных труб, 
трубопроводов промлерегрева

+ к * Объем измерений -  со
гласно требованиям за - 
в ода-изготовителя

11 Разность температур металла 
турбины, СК

к * Объем измерений -  со
гласно требований заво- 
да-изготовителя
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6 12 Температура пара на выхлопе 

ЦВД турбин с промперегревом
t + 'к •к * Графы 5, 8 и 9. Для бло

ков с двухбайпасной 
схемой

13 Температура пара в трубопро
водах ХПП

+ * * *

14 Температура баббита опорных 
подшипников и колодок упор
ных подшипников

Т + *
t

★

15 Температура баббита подшип
ников КЭН и сливного насоса 
пнд

+ t
★ Т

16 Температура масла, подавае
мого на подшипники

+ Т *
т

★ + +

17 Температура масла на входе в 
МО

+ + На общей линии

18 Температура масла на сливах 
из подшипников

+ f
*

t
★

19 Температура рабочей жидкости 
в системе регулирования

+ т
*

т + +

20 Температура пара на обогрев 
фланцев и шпилек

+ ■к

21 Температура пара в отборах 
(включая производственные)

+ * +

22 Температура конденсата 
греющего пара подогревателей

+ *

23 Температура основного кон
денсата на входе и выходе ка
ждого ПНД

+ * ★

24 Температура основного кон
денсата после конденсатора

+ ★

25 Температура основного кон
денсата перед деаэратором

+ ★

26 Температура питательной воды 
за каждым ПВД

+ * *

27 Температура питательной воды 
за группой ПВД

+ + ★ * ★

28 Температура пара, подаваемо
го на уплотнения (до РК)

+ ★ Графа 7. На усмотронио 
заказчика и проектанта
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29 Температура пара в коллекторе 
уплотнений

+ Т
*

t При наличии раздели
тельной задвижки изме
рение в каждом коллек
торе

30 Температура охлаждающей 
воды в общем раздающем 
коллекторе

+ *

31 Температура циркуляционной 
воды на входе в конденсатор и 
выходе из него

+ * *

32 Температура за подогревате
лями сырой воды

+ * + Графа 7. На усмотрение 
заказчика и проектанта

33 Температура охлаждающей 
воды на выходе из вспомога
тельных теплообменников

+

34 Температура выпара из 
расширителей дренажных 
устройств

* +

35 Температура пара в паропро
воде к турбоприводу питатель
ного насоса

+ *

36 Давление пара перед ГПЗ + * * +

37 Давление пара перед СК ЦВД + т + *
т

* + Графа 22. В составе ре
гулятора мощности энер
гоблока

38 Давление пара за СК ЦВД +

39 Давление пара перед СК ЦСД + + * *



40 Давление пара за НК ЦВД +

41 Давление пара в камере регу
лирующей ступени ЦВД

+ Т + * t
★ +

42 Давление пара в трубопрово
дах ХПП

+ ★ +

43 Давление пара в трубопрово
дах ГПП

+ * * +

44 Давление пара в камере регу
лирующей ступени ЦСД

+ ★

45 Давление пара в камерах от
боров

* +

46 Давление пара на уплотнения 
доРК

* +

47 Давление пара на уплотнения 
за РК (в коллекторе)

+ 1 + * * + +

48 Давление пара в теплообмен
ных аппаратах

* +

49 Давление паровоздушной сме
си в коллекторе отсоса из уп
лотнений

* +

50 Давление пара перед паро
струйными эжекторами

★ + +

51 Давление пара в коллекторах 
обогрева фланцев и шпилек

+ * +

52 Давление пара в регулируемом 
отборе на производство

+ + * * * +

53 Давление пара в регулируемом 
теплофикационном отборе

t
■к t + + Графы 5 и 8. Для верхне

го теплофикационного 
отбора

54 Давление пара на выхлопе ЦВД + * + Для турбин с промперег- 
ревом

55 Давление пара на выхлопе ЦСД * + Для турбины К-800
56 Давление в конденсаторе + t + *

t
* * +

57 Давление пара в выхлопном 
патрубке приводной турбины

+ + * + Исключая конденсацион
ные турбины со сбросом 
пара в конденсатор 
главной турбины
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58 Давление питательной воды до 
впускного клапана ПВД и за 
ним

+

59 Давление конденсата к 
гидроприводу впускного 
клапана ПВД

* +

60 Давление основного конденсата 
после регулятора уровня в 
конденсаторе

+ +

61 Давление основного конденсата 
и питательной воды на выходе 
из системы регенерации

+

62 Давление циркуляционной 
воды на входе в конденсатор 
и выходе из него

+ * +

63 Давление охлаждающей воды 
на входе в МО

+ 1
*

1 + Графы 5, 7 и 8. Для тур
бин ПО ТМЗ.
Графа 3. Неоперативный 
контур

64 Давление охлаждающей воды 
на входе в газоохладители

★ + При разомкнутой схеме 
охлаждения

65 Давление охлаждающей воды в 
коллекторе промконтура

* +

66 Давление воды перед 
водоструйными эжекторами

1
*

1 +

67 Давление паровоздушной 
смеси перед эжекторами

+
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68 Давление в минорных пагруО 
ках конденсатных насосов

*

69 Давление в напорном коллек
торе конденсатных насосов

* +

70 Давление во входном и напор
ном патрубках насосов

71 Давление в напорных патруб
ках подъемных насосов эжек
торов

* +

72 Давление в напорных патруб
ках насосов промконтура охла
ждающей воды

* +

73 Давление масла перед под
шипниками турбоагрегата

+ 4 + * 4 * +

74 Давление масла в напорном 
коллекторе НГП ротора турбины

+ 4 * +

75 Давление масла на подводе к 
каждому подшипнику турбоаг
регата от НГП

* +

76 Давление масла в напорном 
патрубке главного масляного 
насоса

* + Насос на валу турбины

77 Давление масла в трубопрово
дах системы смазки (давление 
масла до редукционного кла
пана и Т .Д .)

+ Объем измерений -  со
гласно заданию завода -  
изготовителя турбины

78 Давление огнестойкой жидко
сти в трубопроводах системы 
регулирования

+ Объем измерений -  со
гласно заданию завода -  
изготовителя турбины

79 Давление силовой огнестойкой 
жидкости в системе регулиро
вания

+ 4 * 4 к + Графа 9. Для энергобло
ков, участвующих в регу
лировании частоты

80 Давление огнестойкой жидко
сти в коллекторе стабилизиро
ванного давления

к к + Графа 9. Для энергобло
ков, участвующих в регу
лировании частоты и 
мощности

81 Давление конденсата на 
впрыск в пароохладитель на 
сбросной линии в конденсатор

к +
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82 Давление конденсата к гидро
приводам обратных клапанов

* +

83 Давление конденсата на 
впрыск в ППУ конденсатора

* +

84 Давление обессоленной воды 
на входе в конденсатор

* +

85 Давление пара в коллекторах 
собственных нужд энергобл ока

+ * ★ +

86 Перепад давлений на ЦНД f
★

t Для турбин 500 МВт и 
выше

87 Перепад давлений на послед
ней ступени турбины

+ т * т Для турбин с противо
давлением

88 Перепад давлений на сетках 
маслобаков системы смазки и 
регулирования

т * т +

89 Перепад давлений на сетке СК
цвд

* +

90 Разрежение в сливном цирку
ляционном водоводе

1
*

1 +

91 Расход пара в производствен
ном отборе

+ + * * *

92 Расход основного конденсата 
перед БОУ

+ * При наличии БОУ

93 Расход основного конденсата в 
деаэратор

+ ★

94 Расход питательной воды за 
группой ПВД

+ * * *
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6 95 Расход пара на турбину + * * ★

96 Расход воды на входе в газо- 
охладители генератора

+ 1 *
1

97 Расход обессоленной воды в 
конденсатор, нормальный и 
аварийный добавок

+ *

98 Расход обессоленной (химиче
ски очищенной) воды на каж
дом подводе в машинный зал

+ ★ + Для энергоблоков

99 Уровень в маслобаке системы 
смазки

U
* и + Графа 7. При наличии 

аналогового сигнала

100 Уровень в баке системы регу
лирования

U
★ и + Графа 7. При наличии 

аналогового сигнала

101 Уровень в конденсаторе + и * и * + +

102 Уровень в сальниковом подог
ревателе (в охладителях уп
лотнений)

* +

103 Уровень в ПНД + и * и + +

104 Уровень в ПВД + П * и + +

105 Уровень в подогревателе сы
рой воды

т
*

t +

106 Уровень в дренажном баке 
машинного зала

U
* и +

107 Уровень в конденсатосборни- 
ках теплообменных аппаратов

т
*

т +

108 Осевой сдвиг ротора + и + *
U

*

109 Абсолютное тепловое расши
рение цилиндров турбины

+ + * ★ +

110 Относительное расширение 
роторов и цилиндров

+ н + *
U

*

111 Частота вращения ротора + т + *
т

* + + Графа 22. Регулятор 
скорости турбины

112 Эксцентриситет ротора + *

113 Вибрация подшипников турби
ны

т + *
t

*
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БЩУ(ГрЩУ) МЩУ (по решению 
проектной организации) ЦЩУ

По
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ес
ту

Традиционные 
технические средства ПТК Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства ПТК
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ст
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о

По
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ов

ан
ию
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гн
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из

ац
ия
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ги
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же

ни
е
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из

ац
ия
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хи
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ци

я
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оя
нн

о

По
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еб
ов

ан
ию

Си
гн
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из

ац
ия

Ре
ги
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ра

ци
я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия |

а. От
об

ра
же

ни
е

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

114 Положение сервомотора РК 
ЦВДиРКЦСД

* * + + Графы 9 и 22. Для энер
гоблоков, участвующих в 
регулировании частоты и 
мощности

115 Положение РК авторегуляторов *

116 Ток электродвигателя 
валоповоротного устройства

+ *

117 Ток электродвигателя КЭН + *

118 Ток электродвигателя 
подъемного насоса эжекторов

+ *

119 Давление свежего пара перед 
расходомерным устройством

+

120 Температура пара в 
коллекторах собственных нужд

+ * ★

121 Уровень в дренажном 
(сборном) маслобаке

U
*

U
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7 ТЕХНИЧЕСКОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

№
п.п.

Контролируемый 
параметр, объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

ЩУ циркуляционных насосов МЩУ ИЩУ

По
 м

ес
ту

 
|

Традиционные 
технические средства ПТК Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства ПТК

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Температура воздуха в поме
щении насосной станции

Т1 N +

2 Давление воды на стороне на
гнетания циркуляционного на
соса

+ * + На БЩУ на индивидуал ь- 
ный прибор и в ПТК

3 Перепад уровня на сетках + г Т
4 Давление в коллекторе промы

вочной воды
+

5 Перепад давлений на фильтрах 
промывочных вод

т t

6 Давление воды на смачивание 
подшипников циркуляционного 
насоса

4 i +

7 Давление в напорных патруб
ках дренажных и промывочных 
насосов и масляных насосов

+

8 Давление во всасывающих 
патрубках дренажных и пром ы- 
вочных насосов

+ Кроме насосов погруж
ного типа

9 Уровень воды в бассейне гра
дирен

1 i +

10 Уровень воды в подводящем 
канале

+

11 Уровень воды в дренажном 
приямке

Т t
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Контролируемый 
параметр, объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
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че
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ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

ЩУ циркуляционных насосов МЩУ цщу

По
 м

ес
ту

Традиционные 
технические средства ПТК Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства ПТК

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я
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оя
нн

о

По
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еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов
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ию

Си
гн
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из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

12 Уровень масла в баке чистого 
масла

t т +

13 Уровень масла в баке 
отработанного масла

т т +

14 Угол разворота лопастей 
циркуляционного насоса

+ * При оснащении циркуля
ционного насоса меха
низмом дистанционного 
разворота лопастей. На 
БЩУ на индивидуальный 
прибор и в ПТК

15 Ток электродвигателя 
циркуляционного насоса

* На БЩУ на индивидуаль
ный прибор и в ПТК

16 Проток воды на смачивание 
подшипников циркуляционных 
насосов

1 +

17 Неисправность в насосной 
станции

Обобщенный сигнал на 
БЩУ

18 Неисправность 
циркуляционного насоса

Обобщенный сигнал на 
ЩУ циркуляционной на
сосной при установке 
МЩУ циркуляционного 
насоса
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8 СТАНЦИОННОЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА 
И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ПРЕДЕЛАХ ПРОМПЛОЩАДКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

№
п п.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

ЩУ теплофикационным 
оборудованием МЩУ цщу

По
 м

ес
ту

Традиционные 
технические средства птк Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства ПТК

По
ст

оя
нн

о
I

По
 тр

еб
ов

ан
ию

 
|

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я I

f Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

I ---
---

---
---

---
---

---
--

Ре
ги

ст
ра

ци
я

I 
По

ст
оя

нн
о

1 
По

 тр
еб

ов
ан

ию
L

__
__

__
__

_
Си

гн
ал

из
ац

ия

I

Л О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Температура сетевой воды на 

выходе из каждого сетевого 
подогревателя

+ * + На БЩУ на традицион
ные технические сред
ства и в ПТК

2 Температура сетевой воды в 
общих трубопроводах на входе 
в каждую группу сетевых по
догревателей и выходе из нее

+ ★ + На БЩУ на традицион
ные технические сред
ства и в ПТК

3 Температура сетевой воды в 
подающем коллекторе

+ При секционировании 
коллекторов измере
ния производятся в 
каждой секции

4 Температура воды в каждом 
подающем трубопроводе, 
подключенном к коллектору

+ + ★ * * +

5 Температура воды в каждом 
трубопроводе обратной сетевой 
воды до подвода подпиточной 
воды

+ + * * * +

6 Температура воды в коллекторе 
обратной сетевой воды

+ При секционировании 
коллекторов измере
ния производятся в 
каждой секции

7 Температура воды в подпиточ- 
ном трубопроводе

+ * * * +
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Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
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че
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ов

ан
ие

Примечание

ЩУ теплофикационным 
оборудованием МЩУ цщу

По
 м

ес
ту

Традиционные 
технические средства ПТК Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства ПТК

По
ст

оя
нн

о

По
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еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из
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ия
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я
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гн
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из

ац
ия
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хи
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ци

я
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оя
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о
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ов
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Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

По
ст

оя
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о

По
 тр

еб
ов

ан
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гн
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из
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ия

Ре
ги
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ра

ци
я

О
то
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ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

8 Температура воды в подводя
щих и отводящих трубопроводах 
каждого бака-аккумулятора

+

9 Температура подшипников 
насосов

т т + Объем измерений -  
согласно заданию за
вода -  изготовителя 
насоса

10 Температура пара в каждом 
отходящем от электростанции 
к потребителю паропроводе

+ * * * Графа 9. На усмотре
ние заказчика и про
ектной организации

11 Температура конденсата в каж
дом трубопроводе возврата 
конденсата от потребителей

+ * +

12 Температура воды в трубопро
водах хозяйственно-питьевого и 
технического водопровода, под
ключенных к подпиточному тру
бопроводу

*

13 Давление воды перед каждым 
сетевым подогревателем и пос
ле него

* + На БЩУ на традицион
ных технических сред
ствах и в ПТК

14 Давление воды во всасывающих 
и напорных патрубках насосов 
теплофикационной установки

+

15 Давление воды в общем напор
ном трубопроводе сетевых насо
сов

+



0
3

-6
6 16 Давление сетевой воды в по

дающем коллекторе
+ и + *

N
* * + При секционировании 

коллекторов измере
ния производятся в 
каждой секции

17 Давление сетевой воды в каж
дом подающем трубопроводе, 
подключенном к коллектору 
(после входных задвижек)

+

18 Давление воды в коллекторе 
обратной сетевой воды

+ U + *
t i

* ★ + + При секционировании 
коллекторов измере
ния производятся в 
каждой секции

19 Давление воды в каждом трубо
провод, подключенном к кол
лектору обратной сетевой веды 
(до задвижек по ходу воды)

+

20 Давление сетевой воды до и 
после грязевика

+

21 Давление пара в каждом отхо
дящем от электростанции к по
требителю паропроводе

+ + * * ★ +

22 Давление конденсата в каждом 
трубопроводе возврата кон
денсата от потребителей

+

23 Давление воды в подпиточном 
трубопроводе до и после РК

+

24 Давление воды в трубопрово
дах хозяйственно-питьевого и 
технического водопровода, 
подключенных к подпиточному 
трубопроводу

+

25 Давление воды в подводящих и 
отводящих трубопроводах каж
дого бака-аккумулятора

+

26 Расход сетевой воды через се
тевые подогреватели

+ + * ★ На БЩУ на традицион
ные технические сред
ства и в ПТК

27 Расход воды в каждом подаю
щем трубопроводе, подклю
ченном к коллектору

+ + * * * Графа 18. На усмотре
ние заказчика и про
ектной организации
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

28 Расход воды в каждом трубо
проводе, подключенном к кол
лектору обратной сетевой воды

+ + * * * Графа 18. На усмотре
ние заказчика и про
ектной организации

29 Расход пара в каждом отходя
щем от электростанции паро
проводе

+ * * * Графа 18. На усмотре
ние заказчика и про
ектной организации

30 Расход конденсата в каждом 
трубопроводе возврата конден
сата от потребителей

+ * * *г Графа 18. На усмотре
ние заказчика и про
ектной организации

31 Расход подпиточной воды + + * *

32 Расход воды в трубопроводах 
хозяйственно-питьевого и тех
нического водопровода, под
ключенных к подпиточному тру
бопроводу

+

33 Расход воды в подводящих и 
отводящих линиях от бака- 
аккумулятора

+ + ★

34 Уровень конденсата в сетевых 
подогревателях

+ N ★ U + + На БЩУ на традицион
ные технические сред
ства и в ПТК

35 Уровень воды в каждом баке- 
аккумуляторе

+ ! + * т +

36 Количество тепловой энергии, 
отпущенной потребителю

+ ★ * * Графа 18. На усмотре
ние заказчика и про
ектной организации



37 Ток электродвигателя сетевого 
насоса

+ * На БЩУ на традицион
ные технические сред
ства ивП ТК

38 Количество сетевой воды в 
каждом подающем трубопро
воде, подключенном к коллек
тору

+ + ★ ★ ★

39 Количество сетевой воды в ка
ждом трубопроводе, подклю
ченном к коллектору обратной 
сетевой воды

+ + * * *

40 Количество пара в каждом от
ходящем от электростанции 
паропроводе

+ + * * *

41 Количество конденсата в каж
дом трубопроводе возврата 
конденсата от потребителей

+ + * ★ *

8



9 ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ И ВОДНО-ХИМИЧЕСКИЙ РЕЖИМ£
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УСТА

S

М  УСТАНОВКИ ДЛЯХИ1 
НОВКИДЛЯ ОЧИСТКИ П

) . 1.1 Склад реагентов

ЛИЧЕ1
РОИЗ

:кой
воде

ОБРА
ТВЕН

БОТК1
НЫХС

1Д01
:точ

5АВО
ПЫХ

чно»
вод

ВО/1Ы(ВПУ), УСТАнови-идлЯ 04 ИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕН ноге) КОНДЕНСАТА,

1 Давление сжатого воздуха, 
поступающего на склад

+

2 Давление в напорных и вса
сывающих патрубках насо
сов разгрузки реагентов

+

3 Давление в напорных пат
рубках перекачивающих на
сосов

+

4 Давление во всасывающих 
патрубках перекачивающих 
насосов

+

5 Давление в напорных пат
рубках насосов рециркуля
ции извести, коагулянта, 
других реагентов

4 +

6 Давление во всасывающих 
патрубках насосов рецирку
ляции извести, коагулянта, 
других реагентов

+

7 Давление на входе и выходе 
фильтров соли, коагулянта, 
других реагентов

+
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6 8 Расход воды для приготов

ления растворов реагентов
+

9 Уровень в баках реагентов и
*

и и + Графа 5, пункты 10 и 11. 
Общий сигнал на щит 
ВПУ

10 Уровень соли в солевой 
скважине

+ ★ *

11 Уровень воды в дренажных 
приямках

U и

12 Давление в напорном пат
рубке погружного насоса 
соли

+ и
★

N
*

13 Расход в напорном патруб
ке погружного насоса соли

+ * * Суммирование

9.1.2 Предочистка

1 Температура исходной во
ды, поступающей на предо- 
чистку

+ + *
U

* + Регулятор в главном 
корпусе

2 Давление сжатого воздуха, 
поступающего на ВПУ

+ 1
*

1

3 Давление исходной воды, по
ступающей на предочистку

+ 1
*

1

4 Давление в напорных пат
рубках насосов известко
ванной (коагулированной) 
воды

1 +

5 Давление во всасывающих 
патрубках насосов извест
кованной (коагулированной) 
воды

+

6 Давление в напорных пат
рубках остальных перекачи
вающих насосов

1 +

7 Давление во всасывающих 
патрубках остальных пере
качивающих насосов

+

8 Давление в напорных пат
рубках дозирующих насосов 
реагентов

* + Кроме схем с импульс
ным дозированием



Место представления информации Ф

ЩУВПУ МЩУ цщу XЛш
а
Xс;Традиционные

п т к
Традиционные Традиционные ПТК

№
n.n

Контролируемый технические средства технические средства технические средства £*а>
параметр, 

объект, событие

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

 
|

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

По
 м

ес
ту

ф0  

8  X
гл
2

1

Примечание
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9 Давление в трубопроводах 
рециркуляции рабочих рас-

и
*

Н + +

творов известкового моло
ка, коагулянта и др.

10 Расход исходной воды, по
ступающей на установку

+ + ★ * Суммирование

11 Расход воды в каждый ос
ветлитель

+ + ★
и

* +

12 Расход воды, поступающей 
из баков повторного ис-

+ т + ★
т

★ +

пользования

1 3 Расход продувочной воды 
каждого осветлителя

+ *
т

* + Суммирование

1 4 Расход воды, отводимой из 
отсечки осветлителя

+ ★

1 5 Расход воды в трубопрово
де рециркуляции осветли
теля

+ и *
U +

16 Расход воды на приготов
ление рабочего раствора 
коагулянта в смсситоло

+ U
* и * +

и У|)1ШН11|| II онко ооншлопной 
коды

г и * и

111 YpMItlllll. н ОНКО КОДЫ III) 
11№|И1010 И111(1111.1ШШНИИ

и * и 1

III V p llllllllli II Онко пОоро про
ЛУНОЧНЫХ НОД (Х1НШЛИ1 олой

и *
U Г

2 0 Уровень шлама в осветли
теле

t т +
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-6
6 21 Уровень шлама в шламоуп- 

лотнителе
Т t +

22 Уровень в расходных баках- 
мерниках реагентов

* t i ★ +

23 Концентрация (электриче
ская проводимость) рабоче
го раствора коагулянта за 
смесителем

★
u +

24 Концентрация (электриче
ская проводимость) рабоче
го раствора коагулянта до 
смесителя

* 1
*

25 Показатель pH в зоне реак
ции каждого осветлителя

+ t i + * t i * +

26 Содержание взвешенных 
веществ за каждым освет
лителем

+ t ★ t

27 Давление воды перед меха
ническими фильтрами

+ t * t

28 Давление воды на входе и 
выходе каждого механиче
ского фильтра

+

29 Давление в коллекторе 
нижних дренажных уст
ройств

* t i Для этажной компоновки

30 Расход воды после каждого 
механического фильтра

★ t i * + Суммирование

31 Расход воды через воздуш
ник каждого механического 
фильтра

t Сигнализатор наличия 
расхода

9.1.3 Установка с блочным включением фильтров
1 Давление на входе и выходе 

каждого фильтра блока 
обессоливания

+

2 Давление в напорном пат
рубке насосов обессолен
ной воды и ЧОВ

* i +

3 Давление во всасывающем 
патрубке насосов обессо
ленной воды и ЧОВ

+
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4 Давление управляющей 
среды

1
* 1 + + Для пневмогидроприво

дов

5 Давление в коллекторе 
нижних дренажных уст
ройств

*
U 4- Для этажной компоновки

6 Расход воды, поступающей 
на блок фильтров

+ + *
U

★ Суммирование

7 Расход воды после насосов 
ЧОВ

* ■к

8 Расход воды на выходе из 
установки

+ + * * Суммирование

9 Расход воды через воздуш
ник каждого фильтра

t Сигнализатор наличия 
расхода

10 Уровень в БЗОВ + U
* п и и +

11 Уровень в баке ЧОВ каждого 
блока фильтров

+ U
* и +

12 Уровень в баке управляю
щей воды

и U + Для гидроприводов

13 Уровень в дренажных баках + N
* и

14 Электрическая проводи
мость воды за энионитным 
фильтром 1 ступени

+ Г + 4с
т *

15 Электрическая проводи
мость отмывочной воды

+ t + ★
i

*

16 Содержание натрия за бло
ком фильтров

+ Т + * t *
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6 17 Электрическая проводи

мость за блоком фильтров
+ t + * т *

18 Электрическая проводи
мость обессоленной воды 
на выходе из установки

+ t + ★
t

к

19 Содержание натрия в обес
соленной воде на выходе из 
установки

+ t + *
t

*

9.1.4 ВПУ с параллельным включением фильтров
1 Давление на входе и выходе 

каждого фильтра
+

2 Давление в напорных пат
рубках насосов ЧОВ и насо
сов обессоленной воды

к 1 +

3 Давление во всасывающих 
патрубках насосов ЧОВ и 
насосов обессоленной воды

+

4 Давление управляющей 
среды

1 ★
i + + Для пневмогидроприво

дов
5 Давление в коллекторе 

нижних дренажных уст
ройств

к f i + Для этажной компоновки

6 Расход воды на входе в ка
ждый Н- или Na-фильтр, за 
каждым анионитным фильт
ром и ФСД

к
и

* + Суммирование

7 Расход воды на выходе из 
установки

+ + к *
Суммирование

8 Расход воды через воздуш
ник каждого фильтра

t + Сигнализатор наличия 
расхода

9 Уровень в баке ЧОВ + U к
N +

10 Уровень в БЗОВ + и
к U u n

11 Уровень в баке воды на 
гидроприводы

+ и к u Для гидроприводов

12 Уровень в дренажных баках + и
к u

13 Электрическая проводи
мость за каждым ионитным 
фильтром I ступени

+ t
к

t
*
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14 Содержание натрия за каж
дым Н2-, НЗ-фильтром

+ t
*

т
★

15 Электрическая проводи
мость отмывочной воды

+ t + * т *

16 Электрическая проводи
мость обессоленной воды на 
выходе из установки

+ t + *
т

*

17 Содержание натрия в обес
соленной воде на выходе из 
установки

+ t + * т *

9.1.5 ВПУ для подпитки тепловой сети
1 Давление воды на входе и 

выходе каждого фильтра
+

2 Давление в напорных пат
рубках насосов ХОВ

*
J +

3 Давление в напорных пат
рубках насосов

1 +

4 Давление во всасывающих 
патрубках насосов

+

5 Давление в коллекторе 
нижних дренажных уст
ройств

* и Для этажной компоновки

6 Расход воды, поступающей 
в каждый фильтр

* и
* + Суммировопио

7 Расход воды, поступающей 
в каждый блок подкисления

+ + j * * + Суммирований
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6 8 Расход воды на выходе из 

установки
+ + * * - —

Суммирование

9 Расход воды через воздуш
ник каждого фильтра

f Сигнализатор наличия 
расхода

10 Уровень в баке ХОВ + и * п t i t i +

11 Уровень в баке декарбони- 
зованной воды

+ и * п +

12 Уровень в дренажных баках + и * и
13 Жесткость воды за каждым 

Na-фильтром
+ t * т *

14 Жесткость воды на выходе 
из установки

+ т
★ т ★

15 Электрическая проводи
мость воды (или показатель 
pH) до ввода кислоты

+ * *

16 Электрическая проводи
мость воды (или показатель 
pH) после ввода кислоты

+ N +■ ★ и *

17 Показатель pH воды за де- 
карбонизэторами

+ и + * п *

18 Показатель pH после кор
ректирующего ввода щело
чи (кислоты)

+ t i + * и * + Для схем с коррекцией 
pH подщелачиванием 
(подкислением)

9.1.6 Установки для очистки производственного конденсата
1 Температура конденсата на 

входе в установку
t * t * +

2 Температура промывочной 
воды механических фильт
ров

*
t +

3 Давление конденсата в на
порных патрубках насосов 
загрязненного и очищенно
го конденсата

* i +

4 Давление конденсата на 
входе и выходе каждого 
фильтра установки

+

5 Расход конденсата через 
каждый фильтр установки

* t i
■к + Суммирование
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6 Расход воды через воздуш
ник каждого фильтра

Т Сигнализатор наличия 
расхода

7 Уровень в приемном баке 
установки

+ н
★

f l + +

8 Электрическая проводи
мость конденсата в каждом 
трубопроводе перед прием
ным баком

+ т + * т *

9 Электрическая проводи
мость очищенного конденса
та за установкой

+ т + ★ f
★

10 Содержание натрия на вы
ходе установки

+ т + * т *

11 Показатель pH конденсата в 
каждом трубопроводе перед 
приемным баком

+ f l + *
f l

*

9.1.7 Установки для очистки сточных вод от несггепродуктов
1 Температура воды перед 

нефтеловушкой за прием
ными резервуарами

★ т +

2 Температура воды перед 
механическими фильтрами

*
т +

3 Температура промывочной 
воды механических фильт
ров

★
t +

4 Давление на входе и выходе 
каждого фильтра

+
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6 5 Давление в общей линии 

подачи сжатого воздуха

* 4 +

6 Давление в напорном баке 
перед флотатором

+

7 Давление в напорных пат
рубках насосов подачи воды 
на флотаторы

4 +

8 Давление во всасывающих 
патрубках насосов подачи 
воды на флотаторы

+

9 Давление в напорных пат
рубках насосов подачи воды 
на фильтры

1 +

10 Давление во всасывающих 
патрубках насосов подачи 
воды на фильтры

+

11 Давление в напорных пат
рубках насосов взрыхления 
механических фильтров

1 +

12 Давление во всасывающих 
патрубках насосов взрыхле
ния механических фильтров

+

13 Давление в напорных пат
рубках насосов перекачки 
уловленных нефтепродуктов 
посадка

4 +

14 Давление во всасывающих 
патрубках насосов перекач
ки уловленных нефтепро
дуктов и осадка

+

15 Расход воды на каждый 
фильтр установки

★ 1 4 * + Суммирование

16 Расход воды на выходе из 
установки

* * + + Суммирование

17 Расход воды через воздуш
ник каждого фильтра

Т Сигнализатор наличия 
расхода

18 Уровень в приемных резер
вуарах-отстойниках

* и + Т 4
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19 Уровень в промежуточных 
резервуарах

★ U + U

20 Уровень в резервуаре очи
щенной воды

* и + U +

21 Содержание нефтепродуктов 
в очищенной воде

* t * +

9.1.8 Узлы регенерации механических и ионитных <жльтров
1 Давление сжатого воздуха к 

механическим фильтрам
1 ★ и + +

2 Давление сжатого воздуха, 
поступающего на ФСД

i * и + +

3 Давление в напорных патруб
ках насосов разбавляющей 
воды, насосов отмывки, 
взрыхления, подачи соли 
идр.

+

4 Давление во всасывающих 
патрубках насосов разбавля
ющей воды, насосов отмыв
ки, взрыхления, подачи соли 
идр.

+

5 Давление в напорных пат
рубках насосов-дозаторов

+

6 Давление разбавляющей 
воды перед смесителями 
реагентов

+ * + Для схом с эжоктором



0
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6 7 Расход раствора соли на 

регенерацию
+ U + * и * Суммирование

8 Расход воды к смесителям 
реагентов

+ и + ★ и * + Суммирование

9 Расход воды на взрыхление 
фильтров

+ п + ★
U

* + Суммирование

10 Расход воды на отмывку 
фильтров

+ U + * U
* Суммирование

11 Уровень в баках собствен
ных нужд

U * и +

12 Уровень в мерниках реаген
тов

U * и * +

13 Концентрация регенерацион
ных растворов к фильтрам

+ п + ■к U * +

9.1.9 Установки для нейтрализации и обезвреживания вод после промывки РВП и конвективных поверхностей нагрева
1 Давление сжатого воздуха к 

бакам-нейтрализаторам
1 +

2 Давление в напорных пат
рубках насосов-дозаторов 
реагентов

+

3 Уровень в баках- 
нейтрализаторах

+ и

4 Уровень в баке обводненно
го шлама

+ и

5 Уровень в баке щелочных 
вод

+ и

6 Уровень в баке осветленной 
воды после фильтр-прессов

+ N

7 Уровень в баках-мерниках 
реагентов

+

8 Показатель pH в линиях ре
циркуляции каждого бака- 
нейтрализатора и сброса

+ Т1 + +



№
n.n.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

ЩУВПУ МЩУ цщу

П
о 

ме
ст

у

Традиционные 
технические средства

птк Традиционные 
технические средства

Традиционные 
технические средства

ПТК

П
ос

то
ян

но

П
о 

тр
еб

ов
ан

ию

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ар
хи

ва
ци

я 0XX

1 о По
 т

ре
бо

ва
ни

ю

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ре
ги

ст
ра

ци
я

П
ос

то
ян

но

П
о 

тр
еб

ов
ан

ию

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ар
хи

ва
ци

я

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

9.1.10 Установки для нейтрализации и обезвреживания вод после химической очистки и консервации теплосилового оборудования
1 Давление в напорных пат

рубках насосов перекачки и 

дозировки реагентов

+

2 Давление в линии сжатого 
воздуха

+

3 Давление в напорных и вса
сывающих патрубках насосов 
рециркуляции

+

4 Давление в напорных и вса
сывающих патрубках насосов 
перекачки воды и шлама

+

5 Уровень в баках-нейтрали
заторах

+ U

6 Уровень в расходных баках 
реагентов

н +

7 Показатель pH в линии ре
циркуляции каждого бака- 
нейтрализатора и сброса

+ + +

9.1.11 Установки для нейтрализации сбросных вод ВПУ и БОУ
1 Давление в напорных 

патрубках насосов 
рециркуляции

+



2 Давление во всасывающих 
патрубках насосов рецирку
ляции

+

3 Давление в напорных пат
рубках насосов-дозаторов 
реагентов

■к +

4 Давление в линии сжатого 
воздуха

*
1 +

5 Уровень в баках-нейтрали
заторах

*
U + и

6 Уровень в мерниках реаген
тов

★
Н +

7 Показатель pH в линии ре
циркуляции

★
п * + + +

8 Показатель pH в линии 
сброса нейтрализованных 
вод

* и * + и +

9.1.12 Установки сбора и обработки продувочных вод осветлителей

1 Давление в напорных пат
рубках перекачивающих на
сосов

1 +

2 Давление во всасывающих 
патрубках перекачивающих 
насосов

+

3 Уровень в баке-отстойнике *
N + п

4 Уровень в баках фильтрата * п + U

05на
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9.2 УСТАНОВКИ ДЛЯ ОБЕССОЛИВАНИЯ КОНДЕНСАТА ТУРБИН ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ БЛОКОВ И АВТОНОМНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ЗАГРЯЗНЕННОГО КОНДЕНСАТА

1 Температура конденсата на 
входе в установку

+ т + * Т * Сигнал на БЩУ (для БОУ)

2 Давление сжатого воздуха на 
установку

+

3 Давление конденсата на входе 
и выходе каждого фильтра ус
тановки

+

4 Перепад давлений на ловушке 
ионитов

1 t +

5 Расход конденсата на входе в 
установку (для БОУ -  после 
байпаса)

+ + * *

6 Расход конденсата после уста
новки (для БОУ -  до байпаса)

+ + * ★ Суммирование

7 Расход конденсата на каждый 
фильтр установки

+ + ★
U

•к Суммирование

8 Расход воды через воздушник 
каждого фильтра

т Сигнализация наличия 
расхода

9 Электрическая проводимость 
конденсата на выходе из уста
новки (для БОУ -  до байпаса)

+ t + *
t * Графы 5 и 8. Дополни

тельно сигнал на БЩУ 
(для БОУ)

10 Электрическая проводимость 
конденсата на выходе из каж
дого ионитного фильтра

+ 1 *
f

11 Электрическая проводимость 
воды на выходе из фильтра- 
регенератора

+ *
1

12 Содержание натрия на выходе 
из каждого ионитного фильтра

+ t *
t

13 Содержание натрия на выходе 
из установки

+ t + *
t ★

П р и м е ч а н и е - ^  рафы 3-9. Оснащение узлов регенерации ионитных фильтров см. раздел 9.1.8, графы 3-9.
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9.3 КОНТРОЛЬ ВОДНОГО РЕЖИМА 

9.3.1 Блоки с прямоточными котлами

Графы 18-20. На АРМ 
начальника смены хими
ческого цеха

1 Электрическая проводимость 
добавочной воды из БЗОВ по
сле насосов

+ т + *
t

*

2 Электрическая проводимость с 
Н-катионированием пробы за 
КЭНI ступени

+ т + *
t

к Пункты 2, 9, 14 и 17. 
При НКВР (без коррек
ции pH) -  без 
Н-катиокирования пробы

3 Содержание кислорода в кон
денсате после КЭН 1 ступени

★
t

★ + т + ★
t

к Пункты 3, 7 и 8. Общий 
сигнал на БЩУ

4 Электрическая проводимость 
конденсата турбины за БОУ 
(после байпаса)

+ т + *
t

к

5 Электрическая проводимость 
конденсата турбины после КЭН 
II ступени

t + т + *
t

к Пункты 5, 9, 10, 16 и 19 
-  общий сигнал на БЩУ

6 Содержание натрия в конден
сате турбины после КЭН II сту
пени

+ т + *
t

к

7 Содержание кислорода в кон
денсате перед деаэратором

★
t

* + т + ■к
t

к

8 Содержание кислорода в воде 
после деаэраторов

*
t

* + t + к
T

*

9 Электрическая проводимость 
питательной воды с 
Н-катионированием пробы

и + т + *
u

•it Для ГАВР и КАВР
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10 Электрическая проводимость 
питательной воды без Н- 
катионирования пробы

и + Т + *
U

* + Для ГАВР и КАВР

и Электрическая проводимость 
пробы питательной воды без 
Н-катионирования пробы

т t Для НКВР

12 Показатель pH питательной 
воды

+ U + *
п

* +

13 Содержание натрия в пита
тельной воде

+ т + ★ t *

14 Содержание кислорода в пита
тельной воде (при окислител ь- 
ных режимах)

+ и + *
и * +

15 Электрическая проводимость с 
Н-катионированием пробы 
свежего пара

+ t + *
t

it

16 Показатель pH свежего пара + i + *
i

*

17 Содержание натрия в свежем 
паре

t + f + * t ★

18 Электрическая проводимость с 
Н-катионированием пробы 
(для ГАВР и КАВР и без него 
для НКВР) воды из дренажных 
баков

+ t + *
t

*

19 Содержание натрия или элек
трическая проводимость с Н- 
катионированием пробы (для 
ГАВР и КАВР) или без него 
(для НКВР) в конденсате по
догревателей сетевой воды

+ t + *
t *
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трическая проводимость с 
Н-катионированием пробы 
(для ГАВР и КАВР) или без не
го (для НКВР) в конденсате 
после охладителя конденсата 
подогревателей сетевой воды

Т + т + * t *

21 Содержание натрия или элек
трическая проводимость с 
Н-катионированием пробы 
(для ГАВР и КАВР) или без не
го (для НКВР) в конденсате 
греющего пара подогревателей 
сырой воды

+ т + к

т
к

22 Содержание натрия или элек
трическая проводимость с 
Н-катионированием пробы 
(для ГАВР и КАВР) или без не
го (для НКВР) в конденсате 
греющего пара подогревателей 
подпиточной воды тепловой 
сети

+ t + * t к

23 Электрическая проводимость 
среды перед ВЗ

+ 1 + ★
1

к Для пускового режима

24 Содержание натрия или элек
трическая проводимость с 
Н-катионированием пробы 
(для ГАВР и КАВР) или без не
го (для НКВР) в конденсате 
подогревателей сетевой воды

+ т + * t к Для пускового режима

9.3.2 Электростанции с энергетическими котлами с естественной циркуляцией
Графы 18-20. На АРМ 
начальника смены хими
ческого цеха

1 Электрическая проводимость 
воды из БЗОВ

+ т + *
t

к При дозировании аммиа
ка в обессоленную воду -  
с Н-катионированием 
пробы

2 Электрическая проводимость с 
предварительным 
Н-катионированием конденса
та турбины за КЭН

+ т + к

t
к
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3 Содержание кислорода в кон
денсате турбин после КЭН

★
f

* + т + *
1

к Пункты 3, 4 и 5. Общий 
сигнал на БЩУ

4 Содержание кислорода за 
сливными насосами ПНД

+ t + *
т

к

5 Содержание кислорода в воде 
после деаэратора

+ т + к т к

6 Электрическая проводимость с 
Н-катионированием пробы пи 
тательной воды (при подпитке 
котлов обессоленной водой)

*
т

★ + U + ★
н

Иг Пункты 6, 7, 8 и 9. Об
щий сигнал на БЩУ

7 Электрическая проводимость 
без Н-катионирования пробы 
питательной воды (при под
питке котлов обессоленной во
дой)

* т ★ + и + * п *

8 Показатель pH питательной 
воды

*
t

★ + и + *
п

*

9 Содержание натрия в пита
тельной воде

*
т

* + т + к ! * Для котлов 13,8 МПа и 
для впрыска питательной 
воды

10 Электрическая проводимость 
котловой воды чистого отсека

+ U + к

н
★ При подпитке обессо

ленной водой

11 Показатель pH котловой воды 
чистого отсека

+ и + *
U *

12 Электрическая проводимость 
котловой воды солевого отсека 
справа, слева

+ п + * U к



0
3

-6
6 13 Показатель pH котловой воды 

солевого отсека справа, слева
+ u + ★

f  1
*

14 Содержание натрия в насы
щенном паре из барабана

+ t + * t *

15 Содержание натрия в перегре
том паре

*
Т

* + t + * t * Пункты 15, 17-21. Об
щий сигнал на БЩУ

16 Показатель pH перегретого па
ра

+ 4 + ★ 4 *

17 Электрическая проводимость с 
предварительным 
Н-катионированием пробы пе
регретого пара

★
t

★ + t + ★
t

*

18 Электрическая проводимость с 
предварительным 
Н-катионированием пробы 
конденсата греющего пара по
догревателей сырой воды

* t * + t + *
t *

19 Электрическая проводимость с 
предварительным 
Н-катионированием пробы во
ды из дренажных баков

* t Hr + t + *
t

*

20 Содержание натрия или элек
трическая проводимость с 
Н-катионированием пробы 
конденсата греющего пара 
бойлеров ТЭЦ

* t * + t + *
T *

21 Содержание натрия или элек
трическая проводимость с 
Н-катионированием пробы 
подпиточной воды подогрева
телей тепловой сети

* t ★ + t + *
f ★

22 Электрическая проводимость 
питательной воды после ПВД

+ 4 + * 4 * Для пускового режима

23 Электрическая проводимость с 
Н-катионированием пробы 
конденсата греющего пара 
бойлеров ТЭЦ

+ 4 + * 4 ★ Для пускового режима
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9.3.3 Установка для коррекционной обработки питательной и котловой воды
Графы 18-20. На АРМ 
начальника смены хим и
ческого цеха

1 Давление в напорных патруб
ках насосов-дозаторов реаген
тов

* +

2 Уровень в мерниках реагентов ★
и

* +

9.3.4 Водный режим тепловых сетей
1 Показатель pH подпиточной 

воды после деаэратора
+ U + ★

и
*

2 Содержание кислорода в под
питочной воде после деаэра
тора

+ т + *
г

*

3 Показатель pH сетевой воды + U + Иг
и

*

4 Содержание кислорода в се те 
вой воде

+ г + *
т

★

5 Жесткость сетевой воды + г + *
f

★

9.3.5 Система охлаждения обмоток статора генератора
1 Показатель pH воды в системе + п + *

н
* *

U
к +

2 Электрическая проводимость 
воды в системе

+ и + *
U

★ к

U
★

3 Содержание кислорода для з а 
крытых систем

+ и + *
Т 1

к к и к
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10.1 ГЕНЕРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
10.1.1 Генератор
10.1.1.1 Электрические параметры генератора

1 Активная мощность + + * ★ *

2 Реактивная мощность + + •к к к

3 Ток статора, фаза А + Т + к

т
к к

t
4 Ток статора, фаза В + *

т
к к

t
5 Ток статора, фаза С + *

t
* ★

Г
6 Напряжение статора, между- 

сЬэзное АВ
+ *

н
* *

7 Напряжение статора, между- 
Фазное ВС

*
н

* ★

В Напряжение статора, между- 
Фазное СА

*
и

* ★

9 Напряжение 3£/0 нулевой по
следовательности

к

т
к ★

10 Ток обратной последователь
ности, /2

Т
к

т
к *

t

11 Ток ротора + t + к

t
* + к

t
12 Напряжение на обмотке ротора + к * ★

13 Сигнал частотного корректора + + к к к Для энергоблоков, уча
ствующих в регулирова
нии частоты в энерго
системе



№
n.n.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

БЩУ(ГрЩУ)
МЩУ (по решению 

проектной организации)
цщу

По
 м

ес
ту

 
|

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
I

Традиционные 
технические средства

птк Традиционные 
технические средства

Традиционные 
технические средства

ПТК

0ZX

1
п : П

о 
тр

еб
ов

ан
ию

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ар
хи

ва
ци

я

П
ос

то
ян

но

По
 т

ре
бо

ва
ни

ю

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ре
ги

ст
ра

ци
я

П
ос

то
ян

но
 

j

По
 т

ре
бо

ва
ни

ю

С
иг

на
ли

за
ци

я
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_1

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ар
хи

ва
ци

я

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14 Частота напряжения генератора + + *
п

* ★
U

15 Пробой разрядника на роторе + * * +

16 Нарушение изоляции подшип
ников генератора и уплотнения 
вала

+ * ★ ★

17 Активная энергия генератора + + * ★ Графы 6 и 9. Суммиро
вание

18 Неисправность на блоке + ★ * +

1 0 . 1 . 1 . 2  Тепломеханические параметры генератора

1 Температура меди и стали ста
тора генератора

t + *
t

* *

2 Температура вкладышей опор
ных подшипников генератора и 
уплотнений вала

1 + ★
т

★ ★

3 Температура обмотки ротора т + ★
т

★ * Графа 6. Для турбогене
раторов мощностью 
100 МВт и выше

4 Вибрация подшипников турбо
генератора

т + ★ т ★ ★
t

10.1.2 Система возбуждения
10.1.2.1 Электрические параметры системы возбуждения

1 Напряжение основного возбу
дителя

+ * * +

2 Напряжение резервного возбу
дителя

+ * * + При наличии резервного 
возбудителя



0
3

-6
6 3 Ток статора электродвигателя 

резервного возбудителя
+ ★

Г
к + ★

t
к Пуск с ЦЩУ и л и  с БЩУ 

(в зависимости от схе
мы) при наличии ре
зервного возбудителя

4 Уровень изоляции целей воз
буждения генератора

+ + * к

5 Напряжение возбуждения воз
будителя (вспомогательного 
генератора)

* ■к + + Для независимого ТВ

6 Контроль уровня изоляции 
возбудителя (вспомогательно
го генератора)

* •к + + Для независимого ТВ

7 Работа в режиме ограничения 
минимального возбуждения

+ * к

8 Работа в режиме ограничения 
перегрузки по току ротора

+ к ■к

9 Режим с cos <р = 1 при неис
правностях в преобразователях

+ * • к Для тиристорных и бес
щеточных возбудителей

10 Работа возбуждения без АРВ + * ■ к Для тиристорных и бес
щеточных возбудителей

11 Работа возбуждения без одной 
из групп вентилей или одного 
преобразователя

+ к к Для ТВ

12 Работа возбудителя при пере
горании одного предохраните
ля в плече преобразователя

+ ★ к

13 Работа возбудителя при пере
горании двух (и более) предо
хранителей в плече преобра
зователя

+ * к Для тиристорных и бес
щеточных возбудителей

14 Режим отсутствия питания це
пей управления (отключение 
автоматов, исчезновение на
пряжения)

+ # к

15 Неисправность цепей транс
форматоров напряжения сис
темы возбуждения

+ к к

16 Режим неуспешного начально
го пуска в системах самовоз
буждения

+ * к
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17 Повышение напряжения 
на статоре вспомогательного 
генератора

Т t
* Для независимого ТВ

18 Неисправность системы 
возбуждения

+ * * Объединяет сигналы по 
пунктам 10, 11, 15 и 16 
раздела 10.1.2.1

10.1.2.2 Тепломеханические параметры системы возбухщения
1 Температура меди и стали 

статора возбудителя генератора
т + Hr

t
Hr ★

2 Вибрация подшипников 

возбудителя, вспомогательного 
генератора

t + ★
t

* ★ т

10.1.3 Теплотехнические параметры вспомогательных систем генератора
1 Температура дистиллята на сли

ве из каждого стержня или каж
дой пары стержней обмотки ста
тора генератора

t + Hr
t

* *

2 Температура масла на сливе 
опорных подшипников и воз
душной стороны уплотнений 
вала

t + *
t

Hr *

3 Температура газа на выходе 
воздухо- или газоохладителей 
из генератора и возбудителя

u + *
t l

Hr * +

4 Температура газа на входе в 
воздухо- или газоохладители 
генератора и возбудителя

t + *
T

* Н: +
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5 Температура газа на выходе из 
обмотки и сердечника статора 
(для турбогенераторов ТГВ-200 
и ТГВ-300)

Т + * т к *

6 Температура газа на входе в 
компрессор и ротор (для тур
богенераторов серии ТГВ)

+ * * *

7 Температура охлаждающей во
ды на входе в воздухо- и газо- 
охладители, а также теплооб
менники

U + к

н
★ * +

8 Температура охлаждающей во
ды на выходе из воздухо- и га- 
зоохладителей, а также тепло
обменников

т + к ! к ■к +

9 Температура охлаждающей жид
кости (дистиллята, изоляционно
го масла) на входе контуров ох
лаждения статора и ротора (по
сле теплообменников)

и + *
U

к к +

10 Температура охлаждающей 
жидкости на выходе активных 
и конструктивных элементов 
(собственно обмоток, сердеч
ника статора, нажимных колец, 
концевых частей, охладителей 
бандажных колец, охладителей 
уплотнений маслоотделитель
ного цилиндра и других узлов)

т + ★
?

к к +

11 Температура изоляционного 
масла внутри статора

+ * * к + Для турбогенераторов 
серии ТВМ

12 Температура изоляционного 
масла в контуре дегазации

* + Для турбогенераторов 
серии ТВМ

13 Температура воздуха в воз
душном зазоре

+ * * к Для турбогенераторов 
серии ТВМ

14 Температура масла, посту
пающего на уплотнения вала

и + * и * ★

15 Температура воздуха на выхо
де из щеточного аппарата тур
богенератора и входе в него, 
разность этих температур

т + *
т к * Графы 5 ,6  и 8. Сигнали

зация Т и регистрация 
для разности температур

16 Давление охлаждающей воды 
воздухо- или газоохладителей 
и теплообменников в напорной 
линии

к *
1

к +
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17 Давление на стороне разреже
ния и нагнетания насосов ох
лаждающей воды воздухо- или 
газоохладителей и теплооб
менников

* * * +

18 Давление охлаждающей жид
кости во всасывающем и на
порном патрубках насосов

* *
1 + Графа 12. Для стороны 

нагнетания

19 Давление охлаждающей жид
кости до и после фильтров ме
ханической очистки, перепад 
давлений на них

*
Г

*
Г

* + Графы 8 и 12. Для пере
пада давлений на фильт
рах

20 Давление дистиллята на входе 
и выходе обмоток или изоля
ционного масла на входе в ста
тор и выходе из него

и
*

и
* ★ +

21 Давление охлаждающей жид
кости контуров статора и рото
ра на входе в конструктивные 
элементы

* * ★ +

22 Давление дистиллята на входе 
в ионообменные фильтры

* * +

23 Разрежение (вакуум) в слив
ном баке системы водяного 
охлаждения обмотки статора

* * * +

24 Избыточное давление азота в 
сливном баке системы водяного 
охлаждения обмотки статора

★
1

* +
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сливных баков контуров охла
ждения статора и ротора

к •к ★ +

26 Давление в расширительном 
баке системы масляного охла
ждения статора

■к к к + Для турбогенераторов 
серии ТВМ

27 Перепад давлений масло-вода 
на МО

к 1 к А
к + Для турбогенераторов 

серии ТВМ

28 Давление водорода в корпусе 
генератора

н + *
Т*

к к +

29 Давление в магистрали от ре
сиверов водорода

* к +

30 Давление в магистрали от ре
сиверов инертного газа

к к +

31 Давление воздуха перед стато
ром (за вентилятором наддува)

* * к + Для генераторов с пол
ным водяным или воз
душным охлаждением

32 Давление воздуха внутри ста
тора

*
U

★ к + Для генераторов с пол
ным водяным или воз
душным охлаждением

33 Давление воздуха в лабиринт
ных уплотнениях

к к к + Для генераторов с пол
ным водяным охлажде
нием

34 Давление воздуха в камерных 
уплотнениях вала

к

1
к к + Для генераторов с воз

душным охлаждением

35 Давление масла до и после ре
гулятора уплотняющего масла

к 1 к 1
к + Графы 8 и 12. Сигнал |  

-  до регулятора

36 Давление масла до и после ре
гулятора прижимного масла

к и к и к + Графы 8 и 12. Сигнал 
1 1 -  после регулятора

37 Давление масла до и после ре
гулятора компенсирующего 
масла

* и к и к + Графы 8 и 12. Сигнал 
f  1 -  после регулятора

38 Давление уплотняющего, при
жимного и компенсирующего 
масла на входе в уплотнения

* к * +

39 Давление масла во всасываю
щих и напорных патрубках на
сосов уплотнений вала

* * +
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40 Перепад давлений уплотняю
щее масло -  водород

и + * и ★ + *

41 Перепад давлений компенси
рующее масло -  водород

и + * и 4- + *

42 Давление уплотняющего масла 
до и после фильтров механи
ческой очистки

* * +

43 Перепад давлений на фильтрах 
механической очистки уплот
няющего масла

* г
* +

44 Давление в напорном патрубке 
насоса контура дегазации мас
ла

* * + Для турбогенераторов 
серии ТВМ

45 Давление пара, подаваемого 
на котел-дегазатор

* ★ + Для турбогенераторов 
серии ТВМ

46 Разрежение в вакуумпроводах 
системы масляного охлажде
ния статора

* i t + Для турбогенераторов 
серии ТВМ

47 Расход охлаждающей воды в 
замкнутом контуре воздухо- 
или газоохладителей и тепло
обменников

+ 4 + i t 4 * ★

48 Расход охлаждающей жидкости 
через конструктивные элемен
ты, включенные в контур охла
ждения статора и ротора

+ ★ 4 * + 4 *

49 Расход дистиллята через об
мотки генератора и масла че
рез статор

+ 4 + ★ 4 ★ *
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обменный фильтр

* * * +

51 Уровень охлаждающей воды в 
компенсационном баке замк
нутого контура газоохладите- 
лей и теплообменников

* 4 * 4 +

52 Уровень дистиллята в сливных 
баках контуров охлаждения 
статора и ротора, а также мас
ла в расширительных баках 
системы масляного охлажде
ния статора

*
И

* Т 4 ★ +

53 Уровень масла в поплавковом 
гидрозатворе

★ *
U

★ +

54 Уровень масла в демпферном 
баке

1
★ 1

* *

55 Уровень масла в баке агрегата 
вакуумной очистки уплотняю
щего масла

*
I t

* Т 4 +

56 Разрежение в баке агрегата 
вакуумной очистки уплотняю
щего масла

* * +

57 Чистота водорода в корпусе 
генератора

★ 4 ★ + 4 *

58 Содержание водорода в экра
нированных токопроводах, ко
жухах линейных и нулевых вы
водов, картерах подшипников 
(сливных камерах воздушной 
стороны уплотнений) и газовой 
ловушке системы водяного ох
лаждения обмотки статора

* Т *
t + *

59 Содержание воздуха в изоля
ционном масле

* t ★
Г

* + Для турбогенераторов 
серии ТВМ

60 Появление жидкости в корпусе 
генератора

* ★ * + к +

61 Появление масла в экраниро
ванных токопроводах, кожухах 
выводов

+ * * к Для турбогенераторов 
серии ТВМ
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62 Появление жидкости или уве
личение влажности в контуре 
циркуляции воздуха

* * * + * Для турбогенераторов 
серии ТВМ

63 Газообразование в масле или 
понижение уровня масла в ста
торе

+ * * ★ * Для турбогенераторов 
серии ТВМ.
Графа 7. Знак * означает 
«текстовое сообщение»

64 Появление жидкости в дренаж
ном вакуумном бачке агрегата 
вакуумной очистки масла

it ★ * ч- + Графа 7. Знак * означает 
«текстовое сообщение»

65 Влажность водорода на входе 
в испарительную камеру уста
новки осушки

*
Г

* + * +

66 Влажность воздуха на входе в 
статор и внутри статора

*
t

* 4- ★ + Для турбогенераторов с 
полным водяным или 
воздушным охлаждением

67 Аварийное отключение эксгау
стера маслобака

+ ★ * ★

68 Аварийное отключение эксгау
стера сливного маслопровода 
генератора

+ * *

69 Автоматическое включение ре
зервного и аварийного масля
ных насосов уплотнений вала

* * + *

70 Исчезновение напряжения на 
электродвигателе постоянного 
тока аварийного масляного на
соса

* * + *
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управления и сигнализации 
водородного охлаждения

* * + *

72 Автоматическое включение ре
зервных насосов охлаждающей 
жидкости (в том числе насосов 
газоохладителей и теплооб
менников)

* * * + *

73 Аварийное отключение насосов 
охлаждающей жидкости (в том 
числе насосов газоохладите
лей и теплообменников)

* * + *

74 Отключение автоматов в цепях 
управления и сигнализации 
системы жидкостного охлаж
дения

* * + *

75 Температура охлаждающей во
ды (дистиллята, конденсата 
или воздуха) на входе в преоб
разователи возбудителя

и + * и
* +

76 Температура охлаждающей во
ды (дистиллята, конденсата или 
воздуха) на выходе из преобра
зователей возбуждения

*
т

* +

77 Температура технической воды 
на входе в теплообменник СВ

*
N

* +

78 Температура технической воды 
на выходе из теплообменника СВ

*
t

* +

79 Давление охлаждающей воды 
на входе в преобразователи

*
t

* +

80 Расход охлаждающей воды на 
входе в преобразователи либо 
контроль наличия циркуляции 
воды или другой охлаждающей 
среды -  по понижению давле
ния (напора)

1
* i *

•

+

81 Давление технической воды на 
входе в теплообменник систе
мы возбуждения преобразова
телей

*
;

*
i +

82 Уровень воды в подпитываю
щем баке при наличии замкну
той системы охлаждения пре
образователей

*
п

*
и +
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83 Автоматическое включение ре 
зерва циркуляционных насосов 
или вентиляторов системы ох
лаждения преобразователей

+ * * * +

84 Режим отсутствия питания тех
нологических защит преобра
зователей

+ * *

85 Неисправность водородного 
охлаждения и системы масло- 
снабжения уплотнения вала

+ * * Объединяет сигналы по 
пунктам 35-37, 53, 55, 
57, 58, 60, 64, 65, 69-71 
раздела 10.1.3

86 Неисправность системы жид
костного охлаждения статора 
или его обмотки

+ * ★ Объединяет сигналы по 
пунктам 18, 19, 27, 48, 
52, 59, 60, 72-74 раздела 
10.1.3

87 Неисправность системы водя
ного охлаждения ротора

+ * it Объединяет сигналы по 
пунктам 18, 19, 48, 52, 
60, 62, 72-74 раздела 
10.1.3

80

89

Неисправность замкнутого 
ш нура охлаждония газоохла- 
ДИ'ШЛСЙ и юплообмонников

+ * Объединяет сигналы по 
пунктам 16, 51, 60, 
72-74 раздела 10.1.3

Неисправность системы охлаж
дения возбуждения при наличии 
автономной системы охлажде
ния преобразователей в системе 
тиристорного возбуждения

+ * ★ Объединяет сигналы по 
пунктам 81-83 раздела 
10.1.3
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1 Ток якоря + *
!

* ★ Для двигателей посто
янного тока привода пи
тателей и дозаторов то
плива систем пылепри- 
готовления, а также 
привода аварийных 
масляных насосов тур
бин и уплотнений вала 
независимо от их мощ
ности

2 Ток статора + *
t

* * Для электродвигателей 
переменного тока мощ
ностью свыше 100 кВт в 
случае необходимости 
контроля технологиче
ского процесса, а также 
для электродвигателей 
механизмов, подвержен
ных технологическим пе
регрузкам

3 Ток ротора + а
f

★ * Для синхронных элек
тродвигателей привода 
шаровых мельниц или 
других механизмов

4 Частота вращения + * * * Для двигателей пере
менного тока с регули
руемой частотой враще
ния

5 Температура меди и стали ста
тора

★ t * + * Для электродвигателей, 
снабженных термопре
образователями сопро
тивления

6 Температура горячего и холод
ного воздуха

*
t

★ + * Для электродвигателей, 
снабженных термопре
образователями сопро
тивления
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7 Температура охлаждающей воды 
на входе в воздухоохладитель и 
выходе из него

*
U

★ + ★ Для электродвигателей, 
снабженных термопреоб
разователями сопротивле
ния

8 Температура вкладышей подшип
ников

*
т

*
Г + * Для электродвигателей, 

снабженных термопреоб
разователями сопротивле
ния, и электродвигателей с 
принудительной, кольце
вой или комбинированной 
системами смазки

9 Давление масла в системе смаз
ки подшипников

1 * т * * + Для электродвигателей с 
принудительной системой 
смазки

10 Температура масла в маслованне 
электродвигателя

и * и ★ * + Для электродвигателей 
циркулящонных насосов

11 Уровень масла в маслованне 
подшипников

1 *
1

★ * + Для электродвигателей 
циркуляционных насосов

12 Температура охлаждающего дис
тиллята на входе в ш тор  и ротор 
и выходе из них

+ и * и * * + Для электродвигателей с 
водяным охлаждением 
элементов штора и рото
ра

13 Давление охлаждающего дистил
лята на входе в ш тор и ротор и 
выходе из них

* * * + Для электродвигателей с 
водяным охлаждением 
элементов статора и ро
тора

14 Расход охлаждающего дистиллята 
через ш тор и ротор

+ J
*

1
★ * Для электродвигателей с 

водяным охлаждением эле
ментов штора и ротора



15 Появление жидкости в корпусе 
электродвигателя

+ А * А А Для электродвигателей с 
водяным охлаждением 
элементов статора и ро
тора, а также электро
двигателей со встроен
ными водяными возду
хоохладителями

16 Вибрация подшипников элек
тродвигателя

+ t + А Т А А Для электродвигателей 
питательных насосов и 
других механизмов, ос
нащенных датчиками 
вибрации

П р и м е  ч а н  и  е -  Традиционные средства контроля по пунктам 2 ,4 -1 1 ,1 5  для общестанционных технологических систем, управляемых с  АЩУ, должны размещаться на АЩУ, а в 
отдельных случаях по усмотрению проектной организации -  на МЩУ технологической системы.

10.3 ТРАНСФОРМАТОРЫ

10.3.1 Силовые двухобмоточные трансформаторы, работающие в блоке с генераторами
При наличии РПН объем 
контроля согласно раз
делу 10.3.4

1 Ток одной фазы (сторона выс
шего напряжения)

+ * А + А А

2 Токи на стороне линии (блока 
трансформатор-линия), фазы А 
(В, С)

+ * А + А А

3 Прекращение принудительной 
циркуляции масла

+ + * А А + А А А Для систем охлаждения 
ДЦ.Ц

4 Прекращение принудительной 
циркуляции охлаждающей воды

+ + ★ А А + А А А Для систем охлаждения 
ДЦ.Ц

5 Включение резервного источ
ника питания

+ + А А А + А А А Для систем охлаждения 
Д .Д Ц .Ц

6 Включение резервного охлади
теля

+ + ★ А А + А А А Для систем охлаждения 
Д .Д Ц .Ц

7 Температура верхних слоев 
масла в баке трансформатора

+ ★
t

А + А
t

А

10.3.2 Силовые трехобмоточные трансформаторы (автотрансформаторы), работающие в блоке с генераторами
При наличии РПН объем 
контроля -  согласно 
раздела 10.3.4

1 Активная мощность на стороне 
среднего напряжения

+

| * I N  I I
А  | А



№
п.п.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

БЩУ (ГрЩУ) МЩУ (по решению 
проектной организации)

цщу

По
 м

ес
ту

Традиционные 
технические средства

ЛТК Традиционные 
технические средства

Традиционные 
технические средства ПТК

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

2 Реактивная мощность на стороне 
среднего напряжения

* * * * В обоих направлениях

3 Ток одной (одноименной) фазы 
на сторонах всех напряжений

+ *
т

★ + ★
t

*

4 Ток общей части обмотки авто
трансформатора блока генера
тор-трансформатор. Силовые 
трансформаторы (автотрансфор
маторы) связи шин генераторно
го напряжения с энергосист емой

+ * I * + * т *

5 Токи на стороне линии (блока 
трансформатор-линия), фазы А 
(В, С)

+ *
т

★ + *
t *

6 Температура верхних слоев масла 
в баке трансформатора (авто
трансформатора)

+ * т * + * т *

7 Прекращение принудительной 
циркуляции масла

+ + ★ * * + * * * Для систем охлаждения 

ДЦ.И

8 Прекращение принудительной 
циркуляции охлаждающей воды

+ + * * * + * * * Для систем охлаждения 

ДЦ.Ц

9 Включение резервного источника 
питания

+ + *
* * + ★ * ★ Для систем охлаждения Д,

ДЦ. ц
10 Включение резервного охладите

ля

+ + * * * + * * ★ Для систем охлаждения Д,

ДЦ, ц



10.3.3 Трансформаторы собственных нужд
При наличии РПН объем 
контроля согласно раз
делу 10.3.4

1 Активная мощность на стороне 
питания

+ ★ * + * * Только для троисформото- 
рои, пишющих шины (I кИ

1|)ШК!(|Ш|)М|Ш)|)М (Mh Ml 
ф(ШС(|Н)|)М1Ш1|1Ы) М1Ш| 
iiouriiK) 1000 кН’Ли HMIIIII 
и 1 0 |)м()1иаи|шншшын 
трансформшорм (шпо 
трансформаторы) мощ
ностью 160 кВ'Ли iiiiiino

2 Токи в обмотке генераторного 
напряжения, фазы А (В, С)

+ *
1

* + *
t

*

3 Ток в одной (одноименной) 
фазе каждой из расщепленных 
обмоток подключенных к сек
циям собственных нужд (при 
наличии на стороне потребле
ния разделения на секции)

+ к
t

★ + *
t

*

4 Прекращение принудительной 
циркуляции масла

■f * * * + ★ it к Для систем охлаждения 
ДЦ,Ц

5 Прекращение принудительной 
циркуляции охлаждающей воды

+ + к ★ it + * к к Для систем охлаждения 
ДЦ.Ц

6 Включение резервного источ
ника питания

+ + к к к + * * * Для систем охлаждения
Д .  Д М , ц

7 Включение резервного охлади
теля

+ к * к + * ★ к Для систем охлаждения 
Д .ДЦ .Ц

8 Температура верхних слоев 
масла в баке трансформатора

+ к
t

* + ★
t

★

10.3.4 Трансформаторы (автотрансформаторы) с регулированием под нагрузкой (РПН)

1 Поддержание напряжения на 
стороне потребления в уста
новленных пределах

+ к
n

к * Ti * + Автоматическое регули
рование

2 Число срабатываний РПН * *

3 Неисправность цепей управле
ния РПН

+ к * + к к

4 Работа РПН заблокирована 
(при недопустимых темпера
турных режимах масла контак
тора и недопустимых пере
грузках)

+ * к + ★ к
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5 Положение переключателя от
ветвлений устройства РПН

+ * * + * *

6 Температура верхних слоев 
масла

+ *
Т

* + * *

7 Понижение уровня масла в 
расширителе трансформатора 
и в отсеке расширителя уст
ройства РПН ниже допустимо
го

+ * * + * ★

8 Прекращение принудительной 
циркуляции масла

+ + ★ ★ * +
★ * * Для систем охлаждения

Д Ц ,  ц
9 Прекращение принудительной 

циркуляции охлаждающей во
ды

+ + * ★ ★
+ * * * Для систем охлаждения 

ДЦ, U

1 0 Включение резервного источ
ника питания

+ + ★ * *
+

* * * Для систем охлаждения 

Д, ДЦ, ц

1 1 Включение резервного охлади
теля

+ + ★ * * + * •к * Для систем охлаждения 

Д, ДЦ, U

12 Отключение вентиляторов 
обдува для системы охлажде
ния Д

+ * * + * ★

13 Прекращение работы системы 
охлаждения ДЦ

+ * ★ + * *
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6 14 Включение резервного 

охладителя системы ДЦ
+ к * + * к

15 Включение резервного 
источника питания системы 
охлаждения ДЦ

к * + * *

16 Неисправность системы 
охлаждения Ц

+ к * + ★ *

17 Включение резервного 
источника питания системы 
охлаждения Ц

+ * * + * *

18 Прекращение работы всех 
рабочих электронасосов 
системы охлаждения Ц

+ * * + ★ к

19 Срабатывание газовой 
защиты

+ к * + * к

20 Работа КИВ для 
трансформаторов 
(автотрансформаторов), 
реакторов напряжением 500, 
750 кВ

+ ■к * + * к

21 Длительность переключения 
РПН

т
* т *

22 Управление РПН 
«автомат.»

к * * ★ *

(Оw
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10.4 ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА 

10.4.1 Шины генераторного напряжения

Каждая система шин 
или секция шин, кото
рая может работать 
раздельно

1 Междуфазное напряжение + * ★

2 Три фазных напряжения + ★ *

3 Частота + + А и ★

4 Два междуфазных напряжения +

10.4.2 Шины высшего напряжения
Каждая система шин или 
секция шин, которая мо
жет работать раздельно

1 Три междуфазных напряжения 
для систем с глухозаземлен- 
ной нейтралью

+ * и ★ + А и
*

2 Одно междуфазное напряже
ния для систем с изолирован
ной или компенсированной 
нейтралью

+ ★ U * А
П А

3 Три фазных напряжения для 
систем с изолированной или 
компенсированной нейтралью

+ * н А + А и А

4 Междуфазное напряжение + + Графы 6 и 17. Если шины 
высшего напряжения ТЭС 
являются контрольными 
точками по напряжению, в 
котором ведется режим 
энергосистемы, или от 
них отходят межсистем
ные линии электропере
дачи 110 кВ и выше
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6 5 Частота + * Т А * + * Т А * Для ТЭС мощностью 

200 МВт и более и на 
ТЭС мощностью 25 МВт, 
которые могут работать 
изолированно

6 Активная суммарная энергия + * * * * На ТЭС мощностью 
200 МВт и более и на 
ТЭС, от шин которых от
ходят межсистемные ли
нии электропередачи на
пряжением 110 кВ и вы
ше (для учета перетоков 
активной мощности по 
линиям)

10.4.3 Система или секция шин, на которой предусмотрена синхронизация
1 Напряжение * * + * ★

2 Частота + * * + * *

3 Разность частот и совпадение 
фаз напряжений

+ +

10.4.4 Обходной выключатель и шиносоединительный выключатель, совмещающий функции обходного
1 Ток одной фазы + * * ★ * Привод выключателя 

трехфазный

2 Ток трех фаз + ★ * + * * Привод выключателя по- 
фазный; линия с про
дольной компенсацией в 
обоих направлениях

3 Активная мощность + ★ * + * *

4 Реактивная мощность + * * + * ★

5 Активная электроэнергия + * * + * *

10.4.5 Шунтирующий реактор
1 Ток одной фазы + * Т * + ★ Т *

2 Реактивная мощность + * * + * *

3 Прекращение принудительной 
циркуляции масла

+ + ★ * * + ★ * * Для систем охлаждения 
ДЦ,Ц

4 Прекращение принудительной 
циркуляции охлаждающей во
ды

+ + * * * + * * * Для систем охлаждения 
ДЦ,Ц
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5 Включение резервного источ
ника питания

+ + ★ * * + * к к Для систем охлаждения 
Д, ДМ, Ц

6 Включение резервного охлади
теля

+ + ★ * * + * к к Для систем охлаждения 
Д, ДМ, М

7 Температура верхних слоев 
масла в баке реактора

+ ★ * +

10.4.6 Шунтирующая емкость
1 Ток трех фаз + * * + * к

2 Реактивная мощность + * к + к ★

10.4.7 Дугогасящий аппарат
1 Ток или напряжение цепей 

сигнальной обмотки
+ * * * + * *

2 Давление масла * ★ + к к

3 Температура масла к
т

к + к
t

к

4 Ток электродвигателей ком
прессоров

к
I

к + к
!

*

5 Напряжение на сборке питания 
компрессоров

+ к
i

*

10.4.8 Линии напряжением 330-500 кВ
1 Токи трех фаз + к * + * * Без объединения для не

скольких линий
2 Активная мощность в обоих 

направлениях

к * к к

3 Реактивная мощность в обоих 
направлениях

+ к * + к к
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4 Три фазных напряжения + *
и

* + к

и
*

5 Токи трех фаз + * * к ★ Может быть на МЩУ

6 Напряжение нулевой последо
вательности

+ ★
1

* + *
1

*

7 Ток нулевой последовательности + *
т

* + ★
t

*

8 Характерные параметры от
дельных устройств РЗА

+ * * + * * Графы 6 и 17. Для обес
печения временной по
следовательности на ос
циллограммах должен 
фиксироваться ток нуле
вой последовательности 
каждой линии. Может 
быть на МЩУ

9 Напряжение нулевой последо
вательности, ток нулевой и об
ратной последовательности

+ к

f
* + *

1
* Для определения места 

повреждения, в том чис
ле неустойчивого

10 Активная энергия в обоих на
правлениях на межсистемных 
линиях 330-500 кВ

+ к * + ■к * Графы 3 и 14. Суммиро
вание, для учета перето
ков

10.4.9 Линии напряжением 110-220 кВ
1 Ток одной фазы тупиковых ли

ний с двухсторонним питанием
+ к * + к * Привод выключателя 

трехфазный

2 Токи трех фаз тупиковых линий 
и линий с двухсторонним пи
танием

+ к * + * * Привод выключателя по- 
фазный

3 Активная мощность со стороны 
питания

+ •к * + к ■А На тупиковых линиях

4 Реактивная мощность со сто
роны питания

+ к * + к ★ На тупиковых линиях

5 Активная мощность в обоих 
направлениях

+ • к * + к к На линиях с двухсторон
ним питанием

6 Реактивная мощность в обоих 
направлениях

+ к * + к к На линиях с двухсторон
ним питанием

7 Три фазных напряжения + *
11

к + *
и

к

8 Токи двух фаз + +

9 Напряжение нулевой последо
вательности

+ *
1

к + *
1

к

10 Ток нулевой последовательности + ■к

1
■к + *

1
★



№
п.п.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

м
ат

ич
ес

ко
е 

ре
гу

ли
ро

ва
ни

е

Примечание

ЩУ распределительных устройств МЩУ ЦЩУ

П
о 

м
ес

ту

Традиционные 
технические средства

ПТК
Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства
ПТК

П
ос

то
ян

но

П
о 

тр
еб

ов
ан

ию

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ар
хи

ва
ци

я
.

П
ос

то
ян

но

П
о 

тр
еб

ов
ан

ию

С
иг

на
ли

за
ци

я

Р
ег

ис
тр

ац
ия

П
ос

то
ян

но

П
о 

тр
еб

ов
ан

ию

С
иг

на
ли

за
ци

я

Р
ег

ис
тр

ац
ия

О
то

бр
аж

ен
ие

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1В 19 20 21 22 23

и Характерные параметры от
дельных устройств РЗА

+ * * + * * Графы 6 и 17. Для после
довательное™ на осцил
лограммах должен фикси
роваться ток нулевой по
следовательности каждой 
линии 220 кВ и выше. 
Может быть на МЩУ

12 Напряжение нулевой последо
вательности, ток нулевой и об
ратной последовательности

+ *
t

* + *
т

* Для определения места 
повреждения, в том чис
ле неустойчивого

13 Активная энергия в обоих на
правлениях

+ * * + # ★ Графы 3 и 14. Суммиро
вание для учета перето
ков активной мощности 
по линиям

10.4.10 Линии напряжением 35 кВ
1 Ток одной фазы + * ★ + * *

2 Токи трех фаз + ★ ★ + * ★ Осве™тельная нагрузка 
более 20% нагрузки по
требителей. Линия питает 
потребителя, требующего 
контроля тока трех фаз

3 Активная энергия + * * + * ★ Графы 3 и 14. Суммиро
вание

4 Реактивная энергия + * * + ★ * Графы 3 и 14. Суммиро
вание (если расчеты ве
дутся с учетом коэффи
циента мощности)

10.4.11 Линии напряжением 35-110 кВ связи с блок-станциями
1 Ток одной фазы + * * + •к *

2 Токи трех фаз + ■к * + * * Если требуется контроль 
тока трех фаз
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6 3 Активная энергия в двух на

правлениях
+ * * + * ★ Графы 3 и 14. Суммиро

вание
4 Напряжение нулевой последо

вательности, ток нулевой и об
ратной последовательности

+ *
1

* + *
t

* Для определения места 
повреждения, в том чис
ле неустойчивого

10.4.12 Линии напряжением 6-10 кВ связи с энергосистемой
1 Ток одной фазы ★ * + * *

2 Активная мощность в обоих 
направлениях

* ★ + * й

3 Реактивная мощность в обоих 
направлениях

* к + * *

4 Активная энергия + * * + * * Графы 3 и 14. Суммиро
вание

5 Реактивная энергия + * * + * * Графы 3 и 14. Суммиро
вание

10.4.13 Линии напряжением 6-10 кВ, питающие потребителей
1 Ток одной фазы + * * + * *

2 Токи трех фаз + ★ * + * iir Осветительная нагрузка 
более 207. нагрузки по
требителей. Линия питает 
потребителя, требующего 
контроля тока трех фаз

3 Активная энергия + * * + * * Графы 3 и 14. Суммиро
вание. Если по счетчику 
активной энергии ведет
ся контрольный, а не де
нежный учет, счетчик ре
активной энергии может 
не ставиться

4 Реактивная энергия + * ★ * * Графы 3 и 14. Суммиро
вание.

10.4.14 Шины собственных нужд ТЭС Графы 3-13. Относятся 
также и к БЩУ (ГрЩУ)

10.4.14.1 На каждой секции б  кВ

1 Междуфазное напряжение + * +

2 Три фазных напряжения + ★ п * + * п ★

3 Три междуфазных напряжения + ★ U ★ +

10.4.14.2 На каждой секции 0,4 кВ

1 Одно междуфазное напряжение + * U
* + *

т
*



100 11 АККУМУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ

№
п.п.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

ЩУ аккумуляторной установки МЩУ ЦЩУ

По
 м

ес
ту

Традиционные 
технические средства ПТК

Традиционные 
технические средства

Традиционные 
технические средства

ПТК

П
ос

то
ян

но

П
о 

тр
еб

ов
ан

ию

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ар
хи

ва
ци

я

По
ст

оя
нн

о

По
 т

ре
бо

ва
ни

ю

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

0XX

1С По
 т

ре
бо

ва
ни

ю

О С

§
я
S

iXо Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

С
иг

на
ли

за
ци

я

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Напряжение на линии ре

зервного питания системы 
постоянного тока

+ *
1 * +

2 Напряжения на входе заряд- 
но-подзарядного устройства 
(агрегата бесперебойного 
питания), измеряемые 
поочередно)

*
i

*

3 Ток в цепи аккумуляторной 
батареи

+ ★ ★ В обоих на
правлениях

4 Ток в цепи зарядного ус
тройства (агрегата беспере
бойного питания)

+ ★ *

5 Ток подзарядного устрой
ства (агрегата бесперебой
ного питания)

+ ★ ■к

6 Ток в выходной цепи стаби
лизатора (ток нагрузки)

+ * к

7 Сопротивление изоляции в 
сети постоянного тока

+ + + * *

8 Напряжение на аккумулятор
ной батарее

+ *
П

■к

9 Напряжение на шинах 
нагрузки

+ *
U

*

10 Неисправность на ЩПТ + + ★ * Обобщенный
сигнал

11 1 ювышение напряжения на 
шинах ЩПТ

+ + * *

12 1 юнижение напряжения на 
шинах ЩПТ

+ + ★ *
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12 ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА

№
п.п.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

ЩУ электролизной установки МЩУ цщу

По
 м

ес
ту

Традиционные 
технические средства ПТК Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства ПТК

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

1 Напряжение переменного тока в 
сборке питания электролизной 
установки

+ 4 * 4

2 Напряжение переменного тока 
на каждой секции сборных шин 
постоянного тока

+ 4 * 4

3 Ток и напряжение на электроли
зерах

14 # t4

4 Ток и напряжение на генераторе 
постоянного тока или полупро
водниковом преобразователе

+ Т4 * t4

5 Температура водорода на выхо
де из электролизера

+ Т4 * Т4 +

6 Температура кислорода на вы
ходе из электролизера

+ t4 * Г4 +

7 Температура водорода на входе 
и выходе осушителей

+ 4-

8 Температура кислорода на входе 
и выходе осушителей

+ +

9 Температура пара на входе в 
установку осушки водорода

+

10 Температура электролита на вхо
де в электролизер

+ Т 4 * Г4 +

11 Давление водорода и кислорода 
в регуляторах давления

Т Т +
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№
п.п.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

ЩУ электролизной установки МЩУ ЦЩУ

По
 м

ес
ту

Традиционные 
технические средства птк Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства ПТК

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

0XX

1с: По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

От
об

ра
же

ни
е

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

12 Давление водорода и кисло
рода в разделительных колон
ках

+

13 Давление водорода и кисло
рода после регуляторов дав
ления

+

14 Давление водорода в трубо
проводе к ресиверам (после 
обратного клапана)

* +

15 Давление кислорода в трубо
проводе к ресиверам (после 
обратного клапана)

* +

16 Давление водорода и кислоро
да в ресиверах

+

17 Разность давлений водорода и 
кислорода в аппаратах элек
тролизной установки

+ t + •к
т

★ +

18 Нарушение изоляции между 
монополярными плитами элек
тролизера и землей (для элек
тролизеров с центральным от
водом газов)

1 1

19 Межполюсное короткое замы
кание (увеличение тока на 
электролизере)

t !
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20 Давление конденсата (обессо
ленной воды) в трубопроводах 
к уравнительным бакам и к ре
гуляторам давления

+

21 Давление охлаждающей воды 
на входе в электролизную

+

22 Давление пара на входе в 
электролизную

+

23 Концентрация водорода после 
регулятора давления

+ + * А ★

24 Концентрация кислорода после 
регулятора давления

+ i + * 1 *

25 Концентрация водорода в воз
духе помещений электролизе
ров и газоанализаторов

+ Т * т

26 Давление газов в датчиках ав
томатических газоанализато
ров

+ +

27 Отключение автоматов, опера
тивных цепей и цепей КИП

+

28 Аварийное отключение элек
тролизной установки

+ + *

29 Неисправность электролизной 
установки

+ + * Обобщенная сигнализа
ция по пунктам 4, 12, 13, 
19-21, 25-27, 29

30 Давление вытесняющего газа i
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№
п.п.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

ЩУ маслохозяйства МЩУ цщу

По
 м

ес
ту

Традиционные 
технические средства птк Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства ПТК

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

О
то

бр
аж

ен
ие

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Уровень масла в баках откры

того склада
+ t

*
Т t + Автоматическая блоки

ровка подающих насосов 
и закрытие напорных ли
ний с помощью элек
трифицированной арма
туры с сообщением на 
ЩУ маслохозяйства

2 Уровень масла в баках масло
аппаратной

+ т
к

t Т + Автоматическая блоки
ровка подающих насосов 
и закрытие напорных ли
ний с помощью элек
трифицированной арма
туры с сообщением на 
ЩУ маслохозяйства

3 Расход масла при его приеме, 
выдаче, технологических 
перекачках

+ + к *

4 Давление масла в напорных пат
рубках перекачивающих насосов

+ т
к

т +

5 Давление масла в магистраль
ных трубопроводах

+ U
к

U +

6 Перепад давлений на фильтрах 
тонкой очистки

к
т +

7 Вакуум в камерах вакуумных 
установок

* 4 +

8 Температура масла в оборудо
вании для его очистки и (или) 
регенерации

★
Н + +

9 Температура сорбента в обору
довании для его подготовки и 
(или) восстановления

к
U + +

10 Промышленная чистота масла 
после очистки или регенерации

+ т + к
т

к



14 ДЫМОВЫЕ ТРУБЫ

№
л.п.

Контролируемый 
параметр, 

объект, событие

Место представления информации

Ав
то

ма
ти

че
ск

ое
 р

ег
ул

ир
ов

ан
ие

Примечание

БЩУ(ГрЩУ) МЩУ (по решению 
проектной организации) Щит экспресс-лаборатории

По
 м

ес
ту

Традиционные 
технические средства птк Традиционные 

технические средства
Традиционные 

технические средства ПТК

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

| 
От

об
ра

же
ни

е

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

По
ст

оя
нн

о

По
 тр

еб
ов

ан
ию

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ре
ги

ст
ра

ци
я

От
об

ра
же

ни
е

Си
гн

ал
из

ац
ия

Ар
хи

ва
ци

я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

14.1 Дымовые трубы с противодавлением
1 Противодавление в зазоре + + Графа 12. Фиксируется 

наличие противодавле
ния

2 Температура подаваемого в 
зазор воздуха

+

3 Температура отводимых 
газов

+

4 Напор вентилятора +

14.2 Дымовые трубы с монолитной футеровкой
1 Температура отводимых 

газов
+

2 Температура поверхности 
каждого слоя футеровки

+

14.3 Дымовые трубы с металлическими или кремнебетонными газоотводящими стволами
1 Температура отводимых 

газов
+

2 Температура в межтрубном 
пространстве

+

3 Температурный перепад 
«дымовой газ -  стенка»

+ + Графа 12. Фиксируется 
наличие температурного 
перепада



П р и л о ж е н и е  А

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ

Нумерация технологических подсистем и узлов в приложении соответствует их нумерации в тексте настоящих 
Методических указаний.
№ 

п п.
Наименование

регулятора
Назначение
регулятора

Объект
воздействия Примечание

Технологическая подсистема: 1 ТОПЛИВНО-ТРАНСПОРТНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Технологический узел: 1.1 Размораживающее устройство для твердого топлива (тепляк)

1 Регулятор температуры воздуха Поддержание заданной температуры горячего 
воздуха на выходе из сопла

РК на линии подачи пара на калориферы

2 Регулятор температуры в гараже Поддержание заданной температуры воздуха внутри 
каждого гаража тепляка в трех точках -  у торцов и в 
середине

РК на линии подачи пара на калориферы

Технологический узел. 1.2 Разгрузка, подготовка и подача твердого топлива
1 Регулятор давления воды Поддержание заданного давления воды в трубопро

водах аспирационной установки
РК на линии подвода орошающей воды в пыле
уловители (циклоны)

Технологическая подсистема: 2 ПЫЛЕПРИГОТОВЛЕНИЕ

1 Регулятор температуры за мельницей Поддержание температуры аэросмеси за мельни
цей в регламентируемом правилами взрывобезо
пасном диапазоне

РК на линии низкотемпературного сушильного 
агента

2 Регулятор разрежения перед мельницей для 
системы приготовления с бункером пыли

Поддержание заданного разрежения перед мель
ницей

РК на стороне всасывания мельничного венти
лятора

3 Регулятор загрузки ШБМ Поддержание оптимальной загрузки мельницы топ
ливом

Частота вращения двигателя питателя сырого 
топлива

4 Регулятор расхода сушильного агента на 
мельницу для молотковых, среднеходных 
мельниц и мельниц-вентиляторов

Поддержание расхода первичного воздуха на 
мельницу

РК на подводе сушильного агента воздуха к мель
нице, кроме систем пылеприготовления с мель
ничным вентилятором

5 Регулятор положения клапанов сушильного 
агента систем пылеприготовления для м о
лотковых среднеходных мельниц с общим 
вентилятором на группу мельниц

Поддержание диапазона регулирования расхода 
первичного воздуха

Направляющий аппарат вентилятора сушильно
го агента или РК на подводе сушильного агента 
к мельнице
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6 Регулятор частоты вращения ПтСУ для сис

тем пылеприготовления с прямым вдувани
ем пыли

Поддержание заданной частоты вращения питате
ля топлива

СВР ПтСУ

7 Регулятор суммарной частоты вращения 
двигателя ПтСУ для мельниц с прямым вду
ванием

Стабилизация суммарной частоты вращения ПтСУ 
мельниц

Регуляторы частоты вращения каждого ПтСУ

Технологическая подсистема: 3 ПАРОВЫЕ И ВОДОГРЕЙНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

Технологический узел: 3.1 Водопаровой тракт

1 Регулятор температуры свежего пара за от
дельными поверхностями нагрева в каждом 
потоке, включая температуру пара за котлом

Поддержание температуры пара за отдельными 
поверхностями нагрева пароперегревателя в каж- 
дом потоке

РК на линии впрыска питательной воды Прямоточные и барабанные 
котлы

РК на линии впрыска собственного конденсата Барабанные котлы

2 Регулятор температуры пара промперегрева 
за пароперегревателем в каждом потоке

Поддержание температуры пара промперегрева за 
пароперегревателем в каждом потоке

РК на линии впрыска из промежуточной ступе
ни питательного насоса (аварийный впрыск)

Блочная схема компоновки 
ТЭС

Клапан на байпасе поверхности нагрева про
межуточного пароперегревателя

РК на байпасе паропарового теплообменника

3 Регулятор температуры свежего пара в каж
дом потоке при растопке

Поддержание температуры пара в каждом потоке
за котлом при пуске котла

РК на линии питательной воды на растопочный 
впрыск

Прямоточные и барабанные 
котлы

4 Регулятор температуры пара промперегрева 
в каждом потоке при растопке

Поддержание температуры пара в каждом потоке 
перед ЦСД турбины при пуске котла

РК на линии из промежуточной ступени пита
тельного насоса на впрыск

Прямоточные котлы

5 Регулятор давления перед ВЗ в каждом по
токе при пуске котла

Поддержание давления среды перед ВЗ в каждом 
потоке при пуске котла

РК перед встроенным сепаратором по каждому 
потоку

Прямоточные котлы

6 Регулятор давления в растопочном расшири
теле в каждом потоке при пуске котла

Поддержание давления среды в растопочном рас
ширителе в каждом потоке

РК на линии сброса в конденсатор Прямоточные котлы

7 Регулятор перепада давлений в каждом по
токе на клапанах растопочного впрыска

Поддержание перепада давлений в каждом потоке 
на клапанах растопочных впрысков

РК на линии сброса питательной воды в де
аэратор

Прямоточные котлы

8 Регулятор сброса из встроенного сепаратора 
в каждом потоке

Поддержание расхода среды, отделяемой в сепа
раторе, по заданной программе в каждом потоке

РК на линии сброса из встроенного сепаратора Прямоточные котлы

9 Регулятор уровня в растопочном расширите
ле в каждом потоке при пуске котла

Поддержание уровня в растопочном расширителе 
в каждом потоке

РК на линии сброса из растопочного расшири
теля в конденсатор

Прямоточные котлы

10 Регулятор давления пара в общем коллекто
ре

Поддержание давления пара в общем коллекторе Задание регуляторам тепловой нагрузки кот
лов

ТЭС с поперечными связями

11 Регулятор питания барабанных котлов Поддержание уровня в барабане котла РПК Барабанные котлы
12 Регулятор подачи ПТН или ПЭН с гидромуф

той
Поддержание подачи ПЭН и ПТН РК привода турбины ПТН или клапан, регули

рующий проток масла через гидромуфту
Блочная схема компоновки 
ТЭС
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№

л.п.
Наименование

регулятора
Назначение
регулятора

Объект
воздействия Примечание

13 Корректирующий регулятор температуры 
режимного регулятора питания

Поддержание температуры среды в промежуточном 
сечении пароводяного тракта

Режимный регулятор питания Прямоточные котлы

14 Режимный регулятор питания Поддержание расхода питательной воды в каждом 
потоке котла

Регулятор подачи питательных насосов и РПК Прямоточные котлы

15 Растопочный регулятор питания Поддержание заданного расхода питательной воды 
при растопке

РПК Прямоточные котлы

16 Регулятор непрерывной продувки Поддержание расхода непрерывной продувки РК на линии непрерывной продувки
17 Растопочный регулятор уровня Поддержание заданного расхода питательной воды 

при растопке
Растопочный РПК Барабанные котлы

18 Регулятор температуры горячей воды Под держание температуры воды за водогрейным 
котлом

РК на линии подачи топлива Водогрейный котел

19 Регулятор давления воды Под держание давления воды за водогрейным котлом 
(до первого отключающего органа)

РК на стороне нагнетания питательного насоса Водогрейный котел

Технологический узел: 3.2 Тракт подачи газообразного и жидкого топлива

1 Регулятор топлива Поддержание расхода газообразного или жидкого 
топлива в соответствии с заданной н агрузкой

РК расхода топлива

2 Регулятор нагрузки котла, оборудованного 
мельницами прямого вдувания

Поддержание заданной тепловой нагрузки котла Регулятор суммарной частоты вращения ПСУ

3 Регулятор тепловой нагрузки котла, оборудо
ванной системой пылеприготовления с пром- 
бункером

Поддержание заданной тепловой нагрузки котла СВР ПтСУ

4 Регулятор давления топлива Под держание давления газообразного или жидкого 
топлива за РК при растопке

РК на растопочной линии топлива

5 Регулятор топлива растопочный Поддержание расхода газообразного или жидкого 
топлива при растопке

РК на растопочной линии топлива

Технологический узел: 3.3 Воздушный тракт

1 Регулятор температуры воздуха перед ВП Поддержание температуры воздуха перед ВП РК на линии рециркуляции ВП или на линии 
подачи пара на калорифер

2 Регулятор общего воздуха Поддержание расхода воздуха в котел в соответст
вии с расходом топлива

Направляющий аппарат дутьевого вентил ятора

3 Корректирующий регулятор избытка воздуха Поддержание заданного значения 0 2 или другого 
параметра, характеризующего избыток воздуха в 
дымовых газах

Регулятор общего воздуха
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Технологический узел: 2 А Тракт д ымовых газов

1 Регулятор разрежения или давления в верху 
топки

Поддержание заданного разрежения в верху топки Направляющие аппараты ДС

2 Регулятор перепада давлений Поддержание заданного перепада давлений между 
верхом топки и «шатром» газоплотных котлов, ра
ботающих под наддувом

РК на линии подачи воздуха в «шатер»

3 Регулятор рециркуляции дымовых газов Изменение расхода дымовых газов по заданной 
программе

Направляющий аппарат ДРГ

Технологический узел: 3.5 Подача газообразного топлива от ГРП

1 Регулятор давления Поддержание заданного давления газа после ГРП РК на основных и растопочных линиях подачи 
газа

Технологическая подсистема: 4.1 ЗОЛОУЛАВЛИВАНИЕ

Технологический узел: А. 1.1 Электрофильтр

1 Регулятор температуры Поддержание заданной температуры стенки бунке
ров

Теплоэлектронагреватели бункеров

2 Регулятор температуры изоляторов в изоля
торных коробках

Поддержание заданной температуры изоляторов Теплоэлектронагреватели изолятора

3 Регулятор напряжения электрополя Поддержание оптимального напряжения на элек
трополях

Повысительно-выпрямительный агрегат

4 Регулятор тока короны электрополей Поддержание заданного тока короны электрополей Повысительно-выпрямительный агрегат

Технологический узел: А Л.2 Мокрый аппарат золоулавливания

1 Регулятор уровня воды Поддержание заданного уровня воды в баке оро
шения мокрых золоуловителей

РК на линии подвода воды в бак

2 Регулятор температуры дымовых газов за 
мокрым золоуловителем

Поддержание заданной температуры дымовых га
зов

РК на линии подачи воды к форсункам скруб
бера

Технологическая подсистема: 4.2 ГИДРОЗОЛОШЛАКОУДАЛЕНИЕ

1 Регулятор уровня пульпы в пульпоприемном 
бункере багерной насосной

Поддержание заданного уровня пульпы в пульпо- 
приемном бункере

РК на линии подвода буферной воды в пульпо- 
приемный бункер
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№

п.п.
Наименование

регулятора
Назначение
регулятора

Объект
воздействия

Примечание

Технологическая подсистема: 5 ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ

1 Регулятор давления конденсата на уплотнения 
питательного насоса

Поддержание перепада давлений конденсата в 
камере уплотнения питательного насоса

РК на линии подвода конденсата к уплотнении

2 Регулятор температуры масла за МО Поддержание температуры масла за МО РК на линии подвода охлаждающей воды к МО

Технологический узел: 5.2 Редукционные, редукционно-охладительные и быстродействующие редукционно-охладительные установки

1 Регулятор температуры редуцированного 
пара после охладителя

Поддержание температуры редуцированного пара 
после охладителя

РК на линии подачи воды на впрыск в РОУ

2 Регулятор давления свежего пара «до себя» Поддержание давления свежего пара Паровой РК

3 Регулятор давления редуцированного пара 
«после себя»

Поддержание давления редуцированного пара Паровой РК

Технологический узел: 5.3 Деаэраторные колонки и баки деаэрированной воды

1 Регулятор давления в деаэраторе Поддержание давления пара в надводном простран
стве бака

РК греющего пара

2 Регулятор уровня воды в деаэраторе Поддержание уровня воды в баке В зависимости от тепловой схемы:

РК на линии сброса деаэрированной воды в 
конденсатор;

РК на линии добавка воды в конденсатор 
турбины

Технологический узел: 5.5 Испарительные и паропреобразовательные установки

1 Регулятор расхода ХОВ Поддержание уровня питательной воды в испарите
ле и конденсаторе испарителя

РК на линии подвода ХОВ к испарителю

2 Регулятор уровня Поддержание уровня конденсата греющего пара РК на линии слива конденсата греющего пара из 
испарительной или паропреобразовательной ус
тановки

3 Регулятор расхода непрерывной продувки 1. Поддержание заданного соотношения расходов 
продувки и питательной воды продувки
2. Поддержание заданного значения электрической 
проводимости концентрата испарителей

РК на линии продувки



0
3

-6
6

Технологическая подсистема: 6 ПАРОТУРБИННЫЕ УСТАНОВКИ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРИВОДНЫЕ)

1 Регулятор температуры масла за МО Поддержание температуры масла за МО РК на линии подвода охлаждающей воды к МО

2 Регулятор температуры рабочей жидкости в 
системе регулирования

Поддержание температуры рабочей жидкости в 
системе регулирования

РК на линии подвода охлаждающей воды к ох
ладителю

3 Регулятор температуры среды после пароох
ладителя

Поддержание температуры среды после пароохла
дителя на сбросах в конденсатор

РК впрыска Для турбин энергоблоков

4 Регулятор давления в коллекторе подачи па
ра к уплотнениям

Поддержание давления пара в коллекторе подачи 
пара к уплотнениям

5 Регулятор давления в «горячем» коллекторе 
подачи пара к уплотнениям

Поддержание давления пара в «горячем» коллек
торе уплотнений

РК на линии отвода пара из «горячего» коллек
тора

В схемах с самоуплотнением

6 Регулятор давления пара на пароструйные 
эжекторы

Поддержание давления пара перед пароструйными 
эжекторами

РК на линии подвода пара

7 Регулятор давления пара в регулируемом 
отборе на производство

Поддержание давления пара в паропроводе регу
лируемого отбора на производство

Система регулирования турбины

8 Регулятор давления пара в регулируемом 
отборе на теплофикацию

Поддержание давления пара в паропроводе регу
лируемого отбора на теплофикацию

Система регулирования турбины

9 Регулятор давления пара, подаваемого на 
уплотнения

Поддержание давления пара, подаваемого на уп
лотнения

РК на линии подвода пара собственных нужд

10 Регулятор уровня в конденсаторе Поддержание уровня в конденсаторе РК на линии основного конденсата и клапан 
рециркуляции

11 Регулятор уровня в ПВД Поддержание уровня в ПВД РК на сливе конденсата греющего пара Устанавливается на каждом 
ПВД

12 Регулятор разворота ротора турбины при 
пуске

Поддержание заданной частоты вращения МУТ Для энергоблоков

Технологическая подсистема: 8 СТАНЦИОННОЕ ТЕПЛОФИКАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ТРУБОПРОВОДЫ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
В ПРЕДЕЛАХ ПРОМПЛОЩАДКИ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

1 Регулятор давления сетевой воды в обрат
ном коллекторе

Поддержание давления сетевой воды в обратном 
коллекторе

РК на стороне нагнетания подлиточных 
насосов

2 Регулятор давления сетевой воды в каждом 
подающем трубопроводе, подключенном к 
раздающему коллектору

Поддержание давления сетевой воды в каждом 
подающем трубопроводе, подключенном к раз
дающему коллектору

РК на подающем трубопроводе Устанавливается на каждом 
подающем трубопроводе

3 Регулятор уровня конденсата в сетспом по
догревателе

Поддержание уровня конденсата в сетевых подог- 
ронотолях

РК на сливе конденсата греющ его пара Устанавливается на каждом 
сетевом подогревателе
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Технологическая подсистема: 9.1 УСТАНОВКИ ДЛЯ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДОБАВОЧНОЙ ВОДЫ (ВПУ), УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНДЕНСАТА, УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД

Технологический узел. 9.1.2 Предочистка

1 Регулятор температуры воды Поддержание температуры воды перед осветлителя
ми в заданных пределах

РК на линии греющего пара в подогреватель 
сырой воды

Регулятор в главном корпусе

2 Регулятор давления рециркуляции рабочих 
растворов известкового молока, коагулянта 
идр.

Поддержание заданного давления рабочих раство
ров в трубопроводах

РК на трубопроводах рециркуляции

3 Регулятор давления осветленной воды перед 
механическими фильтрами

Поддержание давления осветленной воды перед 
механическими фильтрами

РК на общей линии к механическим фильтрам

4 Регулятор расхода на рециркуляцию каждого 
осветлителя

Поддержание заданного соотношения между расхо
дом исходной воды и расходом на рециркуляцию

РК на линии рециркуляции осветлителя

5 Регулятор нагрузки каждого осветлителя Поддержание заданного уровня в баках коагулиро
ванной воды

РК на линии подачи исходной воды в каждый 
осветлитель

С ограничением темпа роста 
нагрузки

6 Регулятор дозирования реагентов в осветли
тель

Поддержание заданного соотношения между расхо
дом реагента заданной концентрации и нагрузкой 
каждого осветлителя

Насос-дозатор или РК Для известкования -  по пока
зателю pH

7 Регулятор расхода воды из баков повторного 

использования

Поддержание заданного соотношения между расхо
дом воды из баков повторного использования и наг
рузкой осветлителя

РК на линии воды из баков повторного исполь
зования в каждый осветлитель

8 Регулятор продувки каждого осветлителя Поддержание заданного соотношения между про
дувкой и нагрузкой осветлителя

РК на линии продувки каждого осветлителя Коррекция по содержанию 
взвешенных веществ за освет
лителем

9 Регулятор концентрации (электрической 
проводимости) рабочего раствора коагулянта

Поддержание заданной концентрации рабочего 
раствора коагулянта

РК на линии подачи воды и коагулянта в смеси
тель

Технологический узел. 9.1.3 Установка с блочным включением фильтров

1 Регулятор давления в коллекторе нижних 
дренажных устройств фильтров

Поддержание давления на сбросной линии регене
рационных и отмывочных вод

РК на сбросной линии Для этажной компоновки

2 Регулятор давления управляющей среды Поддержание постоянного давления управляющей 
среды в системе управления гидро- или пневмо
приводами арматуры

РК на линии подачи управляющей среды

3 Регулятор уровня в БЗОВ Поддержание уровня в БЗОВ РК на входе в каждый блок фильтров



0
3

-6
6 4 Регулятор уровня в баке ЧОВ каждого блока 

фильтров
Поддержание уровня в баке ЧОВ каждого блока 
фильтров

РК на стороне нагнетания насосов ЧОВ

Технологический узел-. 9.1.4 ВПУ с параллельным включением фильтров

1 Регулятор давления в коллекторе нижних 
дренажных устройств фильтров

Поддержание давления на сбросной линии реге
нерационных и отмывочных вод

РК на сбросной линии регенерационных и от
мывочных вод

Для этажной компоновки пря
моточных фильтров

2 Регулятор давления управляющей среды Поддержание постоянного давления управляющей 
среды в системе управления гидро- или пневмо
приводами арматуры

РК на линии подачи управляющей среды

3 Регулятор уровня в баках ЧОВ Поддержание уровня в баках ЧОВ РК на линии подачи в баки ЧОВ
4 Регулятор уровня в БЗОВ Поддержание уровня в БЗОВ РК на линии подачи в баки обессоленной воды

Технологический узел. 9.1.5 ВПУ для подпитки тепловой сети

1 Регулятор расхода воды, поступающей в ка
ждый блок фильтров

Поддержание расхода воды, поступающей в каж
дый блок фильтров

РК на входе в блок фильтров

2 Регулятор уровня в баке ХОВ Поддержание уровня в баке ХОВ РК на линии подачи в бак ХОВ

3 Регулятор уровня в баке декарбонизованной 
воды

Поддержание уровня в баке декарбонизованной 
воды

РК на линии подачи воды в бак декарбонизо
ванной воды

4 Регулятор дозирования кислоты Поддержание заданного значения показателя pH 
или электрической проводимости воды после вво
да кислоты

Насос-дозатор или РК Для схем с подкислением ис
ходной воды

5 Регулятор дозирования щелочи (кислоты) Поддержание заданного значения показателя pH 
подпиточной воды

Насос-дозатор или РК Для схем с коррекцией pH ще
лочью (кислотой)

Технологический узел. 9.1.6 Установки для очистки производственного конденсата

1 Регулятор уровня производственного кон
денсата в приемном баке установки

Поддержание заданного уровня производственно
го конденсата в приемном баке установки

РК на линии подачи производственного кон
денсата в бак

Технологический узел. 9.1.7 Установки для очистки сточных вод от нефтепродуктов

1 Регулятор уровня в резервуаре очищенной 
воды

Поддержание заданного уровня очищенной воды в 
резервуаре

РК на линии подачи очищенной воды в резер
вуар

Технологический узел. 9.1.8 Узлы регенерации механических и ионитных фильтров

1 Регулятор давления сжатого воздуха на 
взрыхление механических фильтров, на ФСД

Поддержание заданного давления сжатого воздуха 
перед фильтром

РК на воздушной линии

2 Регулятор расхода воды к смесителям реа
гентов

Поддержание заданного расхода воды Клапан на линии регенерации
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3 Регулятор расхода воды на взрыхление 
фильтров

Поддержание заданного расхода воды на взрыхле
ние фильтров

РК на линии взрыхления фильтров

4 Регулятор расхода воды на отмывку фильтров Поддержание заданного расхода воды на отмывку 
фильтров

РК на линии отмывки фильтров

5 Регулятор концентрации регенерационных 
растворов к фильтрам

Поддержание заданной концентрации регенераци
онных растворов к фильтрам

Насос-дозатор или РК

Технологический узел: 9.1.9 Установки для нейтрализации и обезвреживания вод после промывки РВП и конвективных поверхностей нагрева

Технологический узел'. 9.1.10 Установки для нейтрализации и обезвреживания вод после химической очистки и консервации теплосилового обо
рудования

Технологический узел. 9.1.11 Установки для нейтрализации сбросных вод ВПУ и БОУ
1 Регулятор дозирования нейтрализующего 

реагента в бак-нейтрализатор
Поддержание заданного значения показателя pH 
среды в линии рециркуляции бака-нейтрализатора 
и сбросной линии

Насос-дозатор или РК

Технологическая подсистема: 9.3 КОНТРОЛЬ ВОДНОГО РЕЖИМА 

Технологический узел. 9.3.1 Блоки с прямоточными котлами

1 Регулятор дозирования аммиака Поддержание требуемого диапазона значений пока
зателя pH

Насос-дозатор аммиака

2 Регулятор содержания кислорода в пита
тельной воде (при окислительных режимах)

Поддержание требуемого диапазона концентрации 
кислорода

РК на линии ввода кислорода

3 Регулятор дозирования гидразина Поддержание соотношения между дозой гидразина 
и расходом питательной воды

Насос-дозатор гидразина

Технологический узел. 9.3.2 Электростанции с энергетическими котлами с естественной циркуляцией
1 Регулятор дозирования аммиака Обеспечение требуемого диапазона значений пока

зателя pH
Насос-дозатор аммиака

2 Регулятор дозирования гидразина Поддержание соотношения между дозой гидразина 
и расходом питательной воды

Насос-дозатор гидразина

3 Регулятор дозирования фосфатов Поддержание:
заданного значения электрической проводимости 
котловой воды в чистом отсеке (при подпитке 
обессоленной водой);
соотношения между дозой фосфатов и расходом 
питательной воды

Насос-дозатор фосфатов



03-66 Технологический узел: 9.3.5 Система охлаждения обмоток статора генератора
1 Показатель pH воды в системе Обеспечение требуемого диапазона значений показа

теля pH
Насос-дозатор аммиака

Технологическая подсистема: 10.3 ТРАНСФОРМАТОРЫ
Технологический узел: 10.3.4 Трансформаторы (автотрансформаторы) с регулированием под нагрузкой (РПН)

1 РПН трансформаторов (автотрансформаторов) Поддержание напряжения на стороне потребления в 
установленных пределах

Исполнительный механизм переключателя от
ветвлений устройства РПН

Технологическая подсистема: 12 ЭЛЕКТРОЛИЗНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДОРОДА И КИСЛОРОДА

1 Температура водорода на входе и выходе осу
шителей

Поддержание заданной температуры газа Включение-отключение тока или расход охлаж
дающего агента

Автоматическое регулирование 
температуры газа за подогрева
телем в схеме осушки с элек
троподогревом или за испари
телем в схеме с охлаждением. В 
последнем случае регулятор 
входит в комплект холодильного 
агрегата

2 Температура кислорода на входе и выходе 
осушителей

Поддержание заданной температуры газа Включение-отключение тока или расход охлаж
дающего агента

Автоматическое регулирование 
температуры газа за подогрева
телем в схеме осушки с элек
троподогревом или за испари
телем в схеме с охлаждением. В 
последнем случае регулятор 
входит в комплект холодильного 
агрегата

3 Разность давлений водорода и кислорода в ап
паратах электролизной установки

Поддержание минимального перепада давлений Клапан на выпуске газа

4 Давление газов в датчиках автоматических га
зоанализаторов

Поддержание определенного давления в датчике Расход газа через датчик

Технологическая подсистема: 13 МАСЛ0Х03ЯЙСТВ0
1 Регулятор температуры масла в оборудовании 

для его очистки и (или) регенерации
Под держание температуры масла Включение-отключение, регулирование мощно

сти электронагревателя масла
2 Регулятор температуры сорбента в оборудова

нии для его подготовки и (или) восстановления
Поддержание температуры сорбента Включение-отключение, регулирование мощно

сти электронагревателя сорбента

Общестанционные и блочные регуляторы
1 Регулятор давления в коллекторе перегретого 

пара
Формирование заданной нагрузки подчиненным ко
тельным регуляторам нагрузки или котлам, выделен
ным для регулирования нагрузки котлов

Регулятор топлива каждого котла или выделен
ных для регулирования нагрузки котлов

Для ТЭС с поперечными связя
ми

2 Регулятор мощности энергоблока Формирование задания по нагрузке котельному и 
турбинному регуляторам нагрузки

Котельный и турбинный регуляторы нагрузки Для блочных ТЭС
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