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П р и л о ж е н и е  5

Ф О Р М Ы
“ЖУРНАЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ”

Ф о р м а  1

УТВЕРЖ ДАЮ : 
главный инженер

энергообъект

ф.и.о.
_________ 200 г.

В е д о м о с т ь
давлений срабатывания предохранительных клапанов 

п о __________цеху

Nen.n.
Наименование 
сосуда, аппа
рата, установ

ки

Рабочая среда 
(пар, вода, 

воздух)
Тип или марка 

клапана
Рабочее дав
ление среды, 
МПа (кпЛм*)

Диаметр 
условного 

прохода кла
пана Д , мм

Количество 
клапанов, 

установлен
ных на защи
щаемом объ

екте, шт.

Расчетное 
давление, 

МПа (кгс/смз)

Давление 
срабатывания, 
МПа (кгс/см2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начальник цеха______

Инженер по ремонту
подпись, ф.и.о.

подпись, ф.и.о.

Пр и ме ч а н и е .  Если отсутствуют данные о расчетном давлении в сосуде, то оно принимается равным 
номинальному рабочему давлению.

рыночная стоимость недвижимости

http://www.mosexp.ru/otsenka_nedvizhimosti.html
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Ф о р м а  2

У Т В Е Р Ж Д А Ю : 
гл авн ы й  и н ж ен ер

энергообъект

ф.и.о.
______200 г.

Г р а ф и к
проверки исправности предохранительных клапанов 

п о ___________цеху

№
п.п.

Наимено
вание
защи

щаемого
объекта

Установ-
ленная
перио-

дичность
проверки

Сроки проверки клапанов

200__г. 200__г.

1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Н ачальник цеха
подпись, ф.и.о.

Ф о р м а  3

С в е д е н и я
о ремонте предохранительных клапанов

наименование установки

Nen.n. Дата ремонта
Дефекты, выявленные при 

контроле состояния 
клапанов

Объем выполненных 
ремонтных работ, сведения 

о замене деталей
Отметка о регулировке или 
гидроиспытании клапанов

Подпись ответственного 
за ремонт

П р и м е ч а н и е . Запись о дефектах клапанов и об объеме выполненных ремонтных работ делается 
отдельно по каждому клапану.

00-32

Источник

http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293849/4293849277.htm

