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О Т Р А С Л Е В О Й  С Т

ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ СТАЛЬНЫХ ХЛАДОПРОВОДОВ 

ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ

А Н Д А Р Т

ОСТ 36-
Конструкция и размеры

ОКП Взамен ОСТ 36-11-75

Приказом Министерства монтажных и специальных строительных работ 
СССР от 13. ю  1983 года 1Ь<267 срок действия установлен

с 1984.

до 1.01.1989г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт распространяется на подвижные (скользящие) 
опоры для крепления стальных хладопроводов транспортирующих хладаген
ты и хладоносители с температурой от минус 70°С до плюс Ю°С, работа
ющих при температуре окружающей среды от минус 50°С до плюс 50°С и 
условном давлении до 9,81 Ш а  (100кг/см^)

2. Конструкция и размеры опор должны соответствовать указанным 
на чертеже и в таблице.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ т СССР ПО СТАНДАРТАМ
(Го сст а’< д а а- т)

а̂р-глстр̂ рс о л л :о в реестр
гее-7аллллзе::: ретстссци и ^
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Издание официальное Перепечатка воспрещена

сертификат клапан

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html


стр.2 ост 36- т^з

Для 2 * 1 3 3 -1 5 9

I-к о р п у с; 2 -р еб р о ; 3-проушина; 4-шпилька; 5-скорлупа (ОСТ, 
6-хом ут; 7-подушка; 8 -гай к а  ГОСТ 5 9 1 5 -7 0 ; 9-ребро



ОСТ 36-/<74Sf3 Стр*3
Размера в мм
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Стр.4 ОСТ 36- М Ч-£ $

Пример условного обозначения подвижных опор дд* хладопроводов 
наружным диаметром 108, наружным диаметром скорлупы 219, группой 
материала Б по ОСТ

Опора 108-219-Б ОСТ

3. Технические требования - по ОСТ
4. Масса подвижных опор (без скорлуп) указана в справочном при

ложении*



ОСТ 36-104-83 Стр.5

ПРИШВИНЕ

Справочное

Масса подвижных опор (без скорлуп)

Наружный диаметр скорлупы, 
мм

I
!
!

Масса, кг не более

108 1,80
133 1,97
159 2,05
Х94 3,73
219 4,5
273 4,96
325 10,10
377 11,40
426 15,00
480 17,25
530 20,80
600 30,80
660 35,40
760 39,80
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СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Главного 
наущ^ехнического управления 

'fC C C P

В.Н.Бондарев 
__1988г.

СОГЛАСОВАНО
Заместитель начальника Главного 

ао-технического управления 
^таж^пецстроя СССР

. Сукальский

УТВЕРЖДЕНО

Зам. министра монтажных и 
специальных строительных
работ СССР __^
"П? ^ ^  г. В .Миловидов
г/£" /£s .1981г.

"еРГ  Vfl, 198ft-.

ЛИСТ УТВЕРНДБНИЯ

Извещение № I

Об изменении ОСТ 36-104-83. Детали крепления стальных хладопро- 
водов. Опоры подвижные. Конструкция и размеры.

Начальник ВНИПКИлегпродмонтаж 

Заведующий отделом М  

Ведущий конструктор

А.И.Ивочкин 
Н*Н.Куликов 

Р.И.Шарунова



ИЗВЕЩЕНИЕ Jfc

об изменении ОСТ 36-104-83. Детали крепления стальных хладопрово- 

дов. Опоры подвижные* Конструкция и размеры*

Дата введения с 1*0.Г* 1989г.

Изм. Содержание изменения Листов
I

I Срок действия* До 1.01.1989г.

заменить на I.01Л991г.

Причина изменения Истек срок действия

Указание о внедрении

Приложения

ГосударстисшшИ комитет CCJi’ ко стандарта* 
ВСЕСОЮЗНОЙ

m e o w  . п i4-- 1®онд
CTAR /.A P1 C-  II Т -  ..ЧЕСКИХ

£ £ £ $ / &  >Г?



Группа Ж34

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО

Директор ВНИИхолодмаша

см. письмо от_____А.В.Быков
» 12» 04 Т991г
Ю4-12-П5В----

Зам.начальника Главного 
научно-технического управления 
Шнрпэпстроймонтажа СССР

Зам.министра специального 
строительства w  монтажных 
раб

А.Н.Смирнов 
1991г.

1991г.
;ыбко

Извещение Ш

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

Об изменении ОСТ 36-104-83. Детали крепления стальных хладопроводш
Опоры подвижные.Конструкция и размеры.

Директор Г Ш  Проеклегпродмонтажа 

Зав.отделом КО 

Вед. инженер

И.В.Дубовой 

Ю.И.Алексеев 

Р.И.Шарунова



ИЗВЕЩЕНИЕ Л 2

Об изменении ОСТ 36-104-83.Детали крепления стальных хладопроводов.
Опоры подвижные.Конструкция и размеры.

Дата введения с 1.01.1991г.

------- г
Изм. ! Содержание изменения ! | Листов

1
i i I------- г

2 i Заменить слова: "срок действия установлен"
на "дата введения".

Снять ограничение срока действия стандарта.

Причина изменения Истек срок действия

Указание о внедрении

Приложения

ОСТ 36-104-83

http://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294816/4294816258.htm

