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МАА Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
1. Настоящие типовые материалы предназначены для использования при разработке 

индивидуальной рабочей документации (рабочего проекта).
2. Раздел "Автоматизация" состоит из 49 альбомов.

- Альбом 0 содержит рекомендации по применению.
- Альбом 1+ХХ1У содержит схемы автоматизации и принципиальные схемы, чертежи 
щитов регулирования и стативов, схемы подключения к щитам регулирования и 
стативам.

3. Типовые материалы для проектирования применимы для приточных камер 
2ПК-10...2ПК-150

- прямоточных с одной секцией воздухонагревателя первого подогрева (альбомы 1+У1)
- прямоточных с двумя секциями воздухонагревателя первого подогрева 
(альбомы УП+ХН);

- прямоточных, переключаемых на режим дежурного отопления (альбомы ХШ+ХУ1);
- рецирод'ляционных с подогревом воздуха (альбомы ХУП+ХХ);
- рециркуляционных с подогревом воздуха, переключаемых на режим дежурного 
отопления (альбомы ХХ1+ХХ1У);

4. Типовые материалы для проектирования выполнены для приточных камер при тепло
носителе - горячая вода.

5. Система автоматизации - электрическая (альбомы 1+ХХ1У часть I), пневматичес
кая (альбомы I-tXXiy часть 2).

6. В электрических схемах регулирования применены регуляторы температуры микро
электронные трехпозиционные, в пневматических схемах - пневматические регуляторы 
температуры.

7. Принципиальные электрические схемы составлены с учетом комплектации клапа
нов различными исполнительными механизмами.

Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е  Д А Н Н Ы Е
Материал каждого из альбомов 1+ХХ1У может использоваться при разработке задания 

заводу-изготовителю щитов и стативов.
Раздел "УПРАВЛЕНИЕ И СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ" 904-02-34.87 разработан 

ПШ ЭДЕКТРОДРОЕКТ

В 7®А С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И
Альбом О
Альбом I. Часть I.

Альбом I. Часть 2.

Рекомендации по применению
Приточная вентиляционная камера прямоточная, с одной секцией 
воздухонагревателя.
Регулирование температуры приточного воздуха.
Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя.
Регулирование температуры приточного воздуха.
Пневматическая система регулирования.
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Альбом И. Часть I.

Альбом П. Часть 2.

Альбом Ш. Часть I.

Альбом Ш. Часть 2.

Альбом 1У. Часть I.

Альбом 1У. Часть 2.

Альбом У. Часть I.

Альбом У. Часть 2.

Альбом У1. Часть I.

Альбом У1. Часть 2.

Альбом УП. Часть I.

Альбом УП. Часть 2.

Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя.
Регулирование температуры приточного воздуха с ограничением 
расхода тепла на вентиляцию.
Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя.
Регулирование температуры приточного воздуха с ограничением 
расхода тепла на вентиляцию.
Пневматическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя.
Регулирование температуры воздуха в помещении.
Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя.
Регулирование температуры воздуха в помещении.
Пневматическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя и секцией орошения.
Регулирование температуры приточного воздуха.
Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя и секцией орошения.
Регулирование температуры приточного воздуха.
Пневматическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя и секцией орошения.
Регулирование температуры приточного воздуха с ограничением 
расхода тепла на вентиляцию. Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя и секцией орошения.
Регулирование температуры приточного воздуха с ограничением 
расхода тепла на вентиляцию.
Пневматическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя и секцией орошения.
Регулирование температуры воздуха в помещении.
Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной секцией 
воздухонагревателя и секцией орошения.
Регулирование температуры воздуха в помещении.
Пневматическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя секциями 
во здухонагревателя.
Регулирование температуры приточного воздуха.
Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя секциями 
воздухонагревателя.
Регулирование температуры приточного воздуха.
Пневматическая система регулирования.
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Альбом УШ. Часть. I. Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя.
Регулирование температуры приточного воздуха с ограни
чением расхода тепла на вентиляцию.
Электрическая система регулирования.

Альбом УШ. Часть 2. Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя.
Регулирование температуры приточного воздуха с ограни
чением расхода тепла на вентиляцию.
Пневматическая система регулирования.

Альбом IX. Часть I.

Альбом IX. Часть 2.

Альбом X. Часть I.

Альбом X. Часть 2.

Альбом XI. Часть I.

Альбом XI. Часть 2.

Альбом ХП. Часть I.

Альбом ХП. Часть 2.

Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя.
Регулирование температуры воздуха в помещении.
Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя.
Регулирование температуры воздуха в помещении. 
Пневматическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя и секцией орошения. 
Регулирование температуры приточного воздуха.
Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя секциями 
воздухонагревателя и секцией орошения.
Регулирование температуры приточного воздуха.
Пневматическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя и секцией орошения. 
Регулирование температуры приточного воздуха с ограни
чением расхода тепла на вентиляцию.
Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя и секцией орошения. 
Регулирование температуры приточного воздуха с огра
ничением расхода тепла на вентиляцию.
Пневматическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя и секцией орошения.
Регулирование температуры воздуха в помещении.
Электрическая система регулирования.
Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя и секцией орошения.
Регулирование температуры воздуха в помещении. 
Пневматическая система регулирования.

Альбом ХШ. Часть I. Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной 
секцией воздухонагревателя, переключаемая на режим 
дежурного отопления.
Электрическая система регулирования.

Альбом ХШ. Часть 2. Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной 
секцией воздухонагревателя, переключаемая на режим 
дежурного отопления.
Пневматическая система регулирования.
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Альбом Х1У. Часть I. Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной 
секцией воздухонагревателя и секцией орошения, 
переключаемая на режим дежурного отопления. 
Электрическая система регулирования.

Альбом НУ. Часть 2. Приточная вентиляционная камера прямоточная с одной 
секцией воздухонагревателя и секцией орошения, 
переключаемая на режим дежурного отопления. 
Пневматическая система регулирования.

Альбом ХУ. Часть I. Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя, переключаемая на режим 
дежурного отопления.
Электрическая система регулирования.

Альбом ХУ. Часть 2. Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя, переключаемая на режим 
дежурного отопления.
Пневматическая система регулирования.

Альбом ХУ1. Часть I. Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя и секцией орошения, 
переключаемая на режим дежурного отопле
ния.
Электрическая система регулирования.

Альбом ХУ1. Часть 2. Приточная вентиляционная камера прямоточная с двумя 
секциями воздухонагревателя и секцией орошения, 
переключаемая на режим дежурного отопления. 
Пневматическая система регулирования.

Альбом ХУЛ. Часть I. Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с 
воздухонагревателем и одним клапаном рециркуляцион
ного воздуха.
Электрическая система регулирования.

Альбом ХУП. Часть 2. Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с 
воздухонагревателем и одним клапаном рециркуляцион
ного воздуха.
Пневматическая система регулирования.

Альбом ХУШ. Часть I. Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с
воздухонагревателем и двумя клапанами рециркуляционно
го воздуха.
Электрическая система регулирования.

Альбом ХУШ. Часть 2. Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с
воздухонагревателем и двумя клапанами рециркуляцион
ного воздуха.
Пневматическая система регулирования.

Альбом XIX. Часть I. Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с 
воздухонагревателем, одним клапаном рециркуляцион
ного воздуха и секцией орошения.
Электрическая система регулирования.

Альбом XIX. Часть 2. Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с 
воздухонагревателем, одним клапаном рециркуляцион
ного воздуха и секцией орошения.
Пневматическая система регулирования.
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Альбом XX. Часть I Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с воздухона
гревателем, двумя клапанами рециркуляционного воздуха и секцией
орошения
Электрическая система регулирования

Альбом XX. Часть 2 Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с воздухо
нагревателем, двумя клапанами рециркуляционного воздуха и сек
цией орошения
Пневматическая система регулирования

Альбом XXI. Часть I Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с воздухонагре
вателем и одним клапаном рециркуляционного воздуха, переключае
мая на режим дежурного отопления 
Электрическая система регулирования

Альбом XXI. Часть 2 Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с воздухонагре
вателем и одним клапаном рециркуляционного воздуха, переключае
мая на режим дежурного отопления 
Пневматическая система регулирования

Альбом ХХП. Часть I

Альбом ХХП. Часть 2

Альбом ХХШ. Часть I

Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с воздухонагре
вателем и двумя клапанами рециркуляционного воздуха, переклю
чаемая на режим дежурного отопления 
Электрическая система регулирования
Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с воздухонагре
вателем и двумя клапанами рециркуляционного воздуха, переклю
чаемая на режим дежурного отопления 
Пневматическая система регулирования
Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с воздухонагре
вателем, одним клапаном рециркуляционного воздуха и секцией 
орошения, переключаемая на режим дежурного отопления. 
Электрическая система регулирования

Альбом ХХШ. Часть 2

Альбом ХХ1У. Часть I

Альбом ХХ1У. Часть 2

Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с воздухонагре
вателем, одним клапаном рециркуляционного воздуха и секцией оро
шения, переключаемая на режим дежурного отопления.
Пневматическая система регулирования
Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с воздухо
нагревателем, двумя клапанами рециркуляционного воздуха и секци
ей орошения, переключаемая на режим дежурного отопления. 
Электрическая система регулирования
Приточная вентиляционная камера рециркуляционная с воздухо
нагревателем, двумя клапанами рециркуляционного воздуха и сек
цией орошения, переключаемая на режим дежурного отопления. 
Пневматическая система регулирования.
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протокол № 32 от 12.06.86 г.
Срок действия 1990 г.

ПОСТАВЩИК Киевский филиал ЦИТП
252057, г.Киев-57, ул.Эжена Потье, 12.

Инв. №22420 
Катал, л. №058663

Типовой проект 901-2-159.87

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294851/4294851936.htm

