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Транофориаторная подстанция (ТП) разиэщаатся в отдельно стоящем одноэтажном здании 
и предназначена для электроснабжения коммунально-бытовых потребителей городов и посел
ков для районов вечной мерзлоты с нормальными сейсмическими условиями с амплитудным 
значением сквозного тока короткого замыкания до 41 кА. Технологический процесс поступ
ления (Распределения и преобразования электроэнергии на напряжении 10(6) и 0,4кВ 
непрерывный. Максимальная проходная мощность составляет IIOOO кВА при 10кВ и 6500 кВА 
при 6 кВ. Максимальная мощность установленных силовых трансформаторов равна 630 кВА 

Прием и распределение электроэнергии на напряжении 10(6) кВ производится через 
распределительное устройство (РУ) (Укомплектованное камерами К00-386. В ТП предусматри
ваются четыре кабельные линии на напряжении 10(6) кВ:две питающие и две отходящие линии.

Прием и раопределение электроэнергии на напряжении 0,4кВ производится с щита 0,4кВ, 
укомплектованного панелями Щ070. Макоимальное количество отходящих линий 0,4кВ равно 20. 
В ТП,при необходимости монет быть установлена панель уличного освещения
СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ

ндаменты -желееобетонные ован по 
,19804.1-79*. Типоразмеров-1

Стены и перегородки -  кирпичные
Покрытие и перекрытие -оборине желе

зобетонные плиты по оерин I.4 4 2 .I -I  
выл.I.Типоразмеров -3

Перемычки -«борные желееобетонные 
по серии I .038.I - I , вып.I.Типоразмеров-5

Лестницы -мэталличеокие по оерии 
1.450.3-3 , вып.1

Полы -цемэнтно-пеочаные о железнением
Кровля -рулонная из 4-х олоев руберои

да на битумной мастике о защитным слоем 
гравия

Двери-даревянные по ГОСТ 24698-81
Наибольшая маоса монтажного элемента 

(плита покрытия) -4(750т

HSUA (ЩЕЛКА 
НАРУШАЯ

Кирпичная кладка с расшивкой швов 
ВНУТРЕННЯЯ

Окраска известковой краской стен и 
пере городок.Масляная окраска столярных 
изделии и защита металлических деталей 
лакокрасочными антикоррозионными 
материалами

C3GA ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Отопление -технологический подогрев 

о автоматическим поддержанием темпера
тур необходимых для нормальной работы 
оборудования

Вентиляция -  естественная
Электроснабжение -от трансформаторов 

напряжением 380/22QB

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕТРОВОГО ДАВДЗШЯ “

СТЕПЕНЬ ОШЕСТОЙКОСТИ -

p.aif l ia-
23 кго/м2 
вторая

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРШОГО ВОЗДУХА- 
минуо 20°С,30°С(ооновной вариант),40°С

J3NB

621®

G2EE

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕСА СНЕГОВОГО ПОКРОВА' LS  r i b . -

100 кго/м2
КДИААТИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ СССР -  1,П,Ш,1У 
ИНЕНЕРН0-1Е0Л0ГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ -
обычные

сертификат на арматуру

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate/certification-armature.html
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ТРАНСФОРМАТОРА МОДНОСТЬЮ ДО 2x630 кВА Ш  ЭЛШТОСНАЕКЕЕШ 
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ТИП K-42-630BM3

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ 
407-3-520М.88

Лист 2 
Страница 3
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ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ Ю(6)/0,4кВ 
С ЧЕТЫРЬМЯ КАБЕЛЬНУЮ ВВСрМИ 10(6) кВ НАШ 

ТРАНСФОРМАТОРА мощностью до а ® »  кВА ДЛЯ ЭЛЕКТРО 
ГОРОДОВ И Ш ®ррв В ЗОНЕ ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЫ
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За расчетнуп единицу принят I  кВА установленной мощности транофорыатора 
Всего расчетных единиц- 1260
Скатная стоимость определена в нормах и ценах 1984г. ,оборудоваяие-в ценах 1982г. 
Стоимость приведена с трансформаторами 630 кВА для базисного района

67ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Альбом I ПЗ Пояснительная записка
АС Архитектурно-строительные решения

Альбом 2 ПЗ Пояснительная записка
ЭС Электротехническая часть и опросные листы

Альбом 3 АС.И Строительные изделия (из типового проекта ,
Альбом 4 ЭС.00 Спецификации оборудования
Альбом 5 С Оюты
Альбом 6 вм Ведомости потребности в материалах

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩ ИК

уд.хддадева,
(Ивановское отделение,153396,ГСП,г.Иваново,

Утвержден к введен в действие Минкидкомхоэом РОЮ? 6 октября 1988г. 
Приказ X 248
Срок действия типового проекта -1993г.
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