
K4Q7-H-3-91

СССР
стииггмнад КАТАЛОГ 

ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.НА ИШСТРУИШИ. ИЗДЕЛИЯ

ИУЗШЗДАНШ и а я т ш и

ИЗДЕЛИЯ И УЗДЫ
и ш ш г а а г о
ОБОРУДОВАНИЯ 
Серия 5,407-125 

Выл. о;1

ц и тп УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
С ТРАНСФОРМАТОРАМИ С МАСЛЯВШ ЗАПОЛНЕШЗ! НА 
2500 КВ* А С АВТОМАТАМИ "ЭЛЕКГРШ" И "ВА" ЧИРЧИКС- 

КОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО ЗАВОДА

УДК 621.311.42

МАРТ
1991

На 1-м листе 
На 1-й странице

ШЛА ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серии приведены КШ мощностью 2500 кВ*А с трансформаторами с мяглпшм 

заполнением на 6-10/0 ,4  кВ о одним и двумя трансформаторами с автоматическими 
выключателями типа "Электрон" на номинальные токи 2500 и 5000 А к "ВА" на но
минальный ток 1600 А на стороне низшего напряжения.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНИМО
Установка КШ предусмотрена в электропсмещениях и производственных поме

щениях, на палу в на перекрытии, при однорядном расположении.

МВД РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА -  от минус 4 0 ° С  до +40^

C2BQ LTHimt. ЛГРЕССИШ0СГИ СРЕДЫ -  неагрессивная

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И  
Выпуск 0 -  Материалы для проектирования 
Выпуск I  -  Узлы. Рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведенных х формату А4 -128 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА ВНИПИ Тяжпроыэдектропроект имени Ф.Б. Якубовского
105X87. Щербаковская ул .( 57А

В7НА УТВЕРХШШЕ

В7КА П0СТАВОДК

Утверждены НПО Электромонтаж ЫМСС СССР техническим 
заданием от 22.03.90 т . н введены в действие о 01.01.91 г . 
ВШШ Тяипромэлектропроект -  приказ от Z i .  09.1990 г . А 8 4  
Срок действия серии 5.407-125 -  1995 г .

ШЛИ. 125878, ГСП, Москва, А-445, ул. Смольная, 22

Инв. Я  2V 567 

Катая .л Я 065692.

сертификат на трубы стальные

Серия 5.407-125

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1771.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853109.htm

