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ЧАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА К ОБСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ 

И УЗДЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ 
ШЕНЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ
СЕРИЯ 5.407-II9 
Выл. 0,1

ЦИТП УСТАНОВКА КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ 
С ТРАНСФОРМАТОРАМИ С МАСЛЯНЫМ ЗАПОЛНЕНИЕМ НА 
1600 КВ-А С АВТОМАТАМИ "ВА" И "ЭЛЕКТРОН" ЧИРЧИКС- 

КОГО ТРАНСФОРМАТОРНОГО ЗАВОДА

УДК 627.41

СЕНТЯБРЬ
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На 1-м листе 
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DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
В серии приведены К Ш  мощностью 1600 кВ-А с трансформаторами о масляным 

заполнением на 6-10/0,4 хВ с одним и двумя трансформаторами с автоматически
ми выключателями типа "ВА" на номинальные токи 630, 1000, 1600 А и "Электрон" 
на токи 1600, 2500 А на стороне низшего напряжения.

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМШЕНИЮ
Установка К Ш  предусмотрена в электропомещениях и производственных поме

щениях, на полу и на перекрытии, при однорядном и двухрядном расположении.

NIBD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - от минус 40°С до +40°С 

C2BQ (:Тн!ПкНТ> АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ - неагрессивная

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Серия 5.407- 119 разработана взамен серии 4.407-216

В7ЕА С О С Т А В  П Р О Е К Т Н О Й  Д О К У М Е Н Т А Ц И И

Выпуск 0 - Материалы для проектирования 
Выпуск I - Рабочие чертежи
Объем проектных материалов, приведенных к формату А4 - 120 форматок

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА

В7НА УТВЕРЖДЕНИЕ

В7КА ПОСТАВЩИК
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