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Раздел 4 Группа 4.407

ЭДРЛЯНДЫ ИЗОЛЯТОРОВ И КРЕПЛЕНИЯ 
ТРОСА ODD? БОЛЬШИХ ПЕРЕХОДОВ

Ш  35-500 кВ
Выпуск I.Пояснительная записка и рабочие чертежи. 
Назначение: Большие переходы

ВЛ 35-500 кВ

ПАСПОРТ 
ТИПОВЫЕ Ш  

СЕРИЯ 4 .407-138  ВЫП.1

УДК 699.887.621.315.«6

Разработаны Северо-Западнтотделением института "Энер- госехыфоелт" г.деняшрад С̂ Зб̂ Невский лроспент.
Утверждены и введены в 
действие Минэнерго СССР. 
Решение М 159 от З.УП.73Г.

ГИРЛЯНДЫ ШДДЕРаИВАШИЕ ГИРЛЯНДЫ НАТЯЖНЫЕ

ПСЭО-А - II 16 22
На опорах высотой более 40 к количество изоляторов следует увеличивать на I изолятор 
на каждые 10 м высоты опоры сверх 40 м.УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
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Гирлявды и крепления тросов предназначены для подвески проводов и тросов следуют. 
марок :

а) одиночных проводов 
АС-185;
АСО-240 + АС0-500 ;
АСУ-185, АСУ-ЭСЮ, АСУ-400;
АСУС-135, АСУС-ЭСЮ, АСУС-500;

б) расцепленных проводов 
2хАСО-ЭОО * 500 ; 
гхАСУ-300 и 400 ;
2хАСУС-300 и 500 ;
ЗхАСУ-ЭОО И400; ЗхАСУС-500;

в) грозозащитных тросов 
"-50/ТК 9 Д-140- ГОСТ 3063-66/ ; 
С-70/7К 11,0-140-ГОСТ 3063-6$/ ;
:-95/ТК 12.5-140-ГОСТ 3064-66/; 
G-I40/TH 1Ь,5-140-ГОСТ 3064-66/; 
7-200/ТК 18,5-140-ГОСТ 3064-66/;
СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Выпуск Z, Пояснительная записка и рабочие чертела
OijbSK проект пах материалов 156 форматок

Чертежа распространяет. лгергеоатьароеят 
r: "B44. Москва. Б-5, У лздшсива, 7
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сертификат на кирпич

Серия 4.407-138

http://www.stroyinf.ru/russian-certificate-1337.html
http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853227.htm

