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СССР
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ 

ПАСТЬ 3
ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ 

ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗНАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУК
ЦИИ и изделия

Серия 3 .4 0 7 .2 -  162 
f&ra.O, I ,  2 ,  3 ,  4 , Ь

ц и т п УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ 

ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

3 5 -1 5 0  кВ ДЛЯ ОБЫЧНЫХ И СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ

УДК 6 2 1 .3 1 5 .6 6

ФЕВРАЛЬ

1 9 8 9

На 1-м  л и сте  

На 2 - х  страницах 
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декор для дома

http://www.kruzhevo-len.ru/dekor.html
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УНИФИЦИРОВАННЫЕ СТАЛЬНЫЕ ПОРТАЛЫ ОТКРЫТЫХ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ 

УСТРОЙСТВ 3 5 -1 5 0  кВ ДЛЯ ОШЧНЫХ И СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
КОНСТРУКЦИИ И 

ИЗДЕЛИЯ
Серия 3 .4 0 7 .2 -1 6 2  
В ы л.О ,1 , 2 , 3 , 4 , 5

Л ист I 

Страница 2

DIAA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Унифицированные конструкции стальны х п ор тал ов  открытых распределительны х у с т р о й с т в  (ОРУ) 
напряжением 3 5 -1 5 0  кВ предназначены для  п одвески  ошиновки и устан авл и ваю тся  на открытых 
площадках вы соковольтны х п одстан ц и й .
Монтажные схемы п ор тал ов  приведены в  в ы п .1 ,2 .
Траверсы и узкобаэы е стой к и  выполнены реш етчатого  типа с  соединением  на сва р ке  в н а х л ест к у . 
Нижние секции ячейковы х ОРУ Н О  кВ "т я ж ел ого " типа и ОРУ 150 кВ выполнены с  разви той  ба зой  
и с  соединением  эл ем ентов на б о л т а х . Траверсы  шинных п ор тал ов  ОРУ 35 кВ приняты из швелле
р о в .
Стальные элементы п ор тал ов  и зготав л и ва ю тся :
-  Для рай он ов с  р а сч етн ой  тем пературой  в о зд у х а  выше минус 30  °С для толщин о т  5 д о  25 мм
-  ста л ь  марки В С тЗ п сб -1 : о т  минус 30 °С д о  минус 40  °С вклю чительно: для толщин от  5 д о  
10 мм -  ста л ь  марки В С та п сб -1 , для  толщин о т  I I  до  2 0  мм -  ста л ь  марки В С тЗпс5-1 дл я  тол 
щин о т  2 2  д о  2 5  мм -  ста л ь  марки 0 9 Г 2С -1 2 -1  (в ы п .4 ) .
-  Для северны х районов с  р а сч етн ой  тем пературой  д о  минус 55  иС ; для толщин о т  5 д о  10 мм -  
ста л ь  марки 0 9 I 2 C -I 2 - I ,  для  толщин о т  I I  д о  25  мм -  ста л ь  марки 09 Г 2С -1 5 -1  (в ы п .5 ) .  
Закрепление с т о е к  п ортал ов  п р ои зв од и тся  на подножниках по серии  3 .4 0 7 . I - I 4 4  в ы п .0 ,1  на 
св а я х  по серии 3 ,4 0 7 .9 -1 4 6  в ы п .О .. .З  и на цилиндрических ф ундаментах, разработанны х в 
настоящ ей серии (в ы л .4 , 5 ) .  Монтажные схемы фундаментов под  порталы приведены в  вы п .З .

С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Порталы рассчитаны  н а  н а гр у зк и , принимаемые по Правилам у ст р о й ст в а  эл е к т р о у ста н о в о к  (ПУЭ), 
для  клим атических усл овий  1У района по гол ол ед у  и Ш района п о  в е т р у , применительно к 
типовым компоновкам ОРУ 3 5 -1 5 0  кВ.

ззов

NIBD

НОРМАТИВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ (п о  ПУЭ-87)

0 ,5  кПа 
50  к г с /м 2

РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО
ВОЗДУХА -  минус 40 °С -  для обычных районов

-  минус 55 °С -  для северны х районов

&2ЕЕ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
-  обычные

G2BQ. СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ СРЕДЫ
-  н еа гр есси в н а я

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Расшифровка конструкций п ортал ов  П С Т -П 0-Я 9 , ПСЯ-Н0Я1С, ПС-Ш1
ПС -  портал стальной
Т -  тетселого ти п а , Л -  л е г к о г о  типа
3 5 , Н О  -  напряжение ОРУ в  кВ
Я -  ячейковы й, Ш -  шинный
9 ,1  -  порядковый номер п ортал а
С -  для северны х районов
Серия 3 .4 0 7 .2 -1 6 2  в ы п .0 ,1 ,2 , 3 , 4 , 5  р а зр а бота н а  взамен серии  3 .4 0 7 .2 -1 4 0  в ы п .0 ,1 ,2 , 3 , 4 , 5 , 6  

В7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск О 
Выпуск I 
Ш п уск  2 
Выпуск 3 
Выпуск 4

Ш п уск  5

Указания по применению конструкций и изделий 
Порталы ошиновки. Рабочие чертеж и.
Порталы ошиновки (для  северны х р а й о н о в ) . Рабочие чертеж и.
Фундаменты п ортал ов  ошиновки. Рабочие чертеж и.
Стальные кон струкц и и . Чертежи КМ. Ж елезобетонные издели я .
Рабочие чертеж и.
Стальные кон струкц и и . Чертежи КМ. Ж елезобетонные издели я . (Для северны х р а й о н о в ). 
Рабочие чертеж и.

Объем проектны х м атериалов приведенных к формату А4- 594 форматки

В7ВА АВТОР ПРОЕКТА С евер о-З ап адн ое отделение и н сти ту та  "Э н е р г о се т ь п р о е к т " , 
193036 , Л енинград, Невский п р . Ш / З

Е7НА УТВЕРЖДЕНИЕ: Утверждены и введены  в  д ей ств и е  М инэнерго СССР. 
П ротокол № I I  от  1 1 .0 7 .8 8  
Срок д е й ств и я  1994 г .

В7КА ПОСТАВЩИК: Свердловский филиал ЦИТП, 6 2 0062 , С вер дл овск , ул.Ч ебы ш ева, 4

Инв.№

К атал .л .Л  062217

П одписано в  п ечать  2 0 .1 2 .8 8 .  Тираж6350  э к з . Заказ 1 9 7 6 . ЦИТП Г о с с т р о я  СССР
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Серия 3.407.2-162

http://files.stroyinf.ru/Index2/2/4294853/4294853538.htm

