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УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ . 

КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ В

ФЕВРАЛЬ

1993

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗДАНИЯХ

На 2 листах 
На Э страницах 
Страница 1

СХЕМЫ УЗЛОВ КРЕПЛЕНИЙ КОММУНИКАЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ К 

СТРОИТЕЛЬНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Для подвески одиночных воздуховодов Для подвески опор под
и трубопроводов электрокабель кормораздатчика

Для подвески с многотрубной 
прокладкой воздуховодов и трубопроводов

Для подвески опор 
воздуховодов из полиэти­

леновой пленки

Д ля подвески опор под электрохабели Для прокладки 
кормопроводов на стойках

V7777777777r
жакеты для женщин

http://www.kruzhevo-len.ru/vyazanye-kardigany-kruzhevnye-bluzki.html
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УЗЛЫ КРЕПЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ , КОММУНИКАЦИЙ И 
ОБОРУДОВАНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ
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Установка крюков д ля  
монтажа сантехоборудования Установка светильников Установка опорных 

площ адок под  сантех­
оборудование

Д ля креп лен ия прокладки  
осветительны х электропроводок 

н а  тросах

Д ля установки вентиляционны х 
баш ен н  ш ахт

D1AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Серия содерж ит рабочие чертеж и узлов креплений коммунш wgrit 
и  оборудования к  строительным конструкциям сельскохозяйственны х 
производственны х зданий  .

Крепление коммуникаций и  оборудования разработаны  к  конструк­
циям  : скатны х и  плоских кровель , стен  и  колонн здан и я  ; и  пред­
назн ачены  д л я  коммуникаций внутренних санитарно- технических 
систем  , электрокабелей , кормопроводов , санитарно-технического , 
вентиляционного , отопительного и электротехнического оборудования

В узлах  предусмотрены различны е способы крепления с помощью 
болтов , загибаемых скоб и  самоанксрую щихся распорных болтов , 
исклю чаю щ ие сварку н а  монтаже н  установку дополнительных зак ­
ладн ы х  д етал ей  в железобетонных конструкциях .
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С2ВА УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Узлы крепления коммуникаций и оборудования предназначены  
д л я  сельскохозяйственных производственны х здан и й  с асбестоце­
ментной кровлей с уклоном 25% , с плоской и малоухлонной ру­
лонной кровлей , с чердакам и и подвесными потолками , с же­
лезобетонными и деревянными несущим каркасом и ограждающ ими 
конструкциями , с относительной влажностью внутреннего воз­
духа до 85% .

Чертежи узлов являю тся ссылочным материалом при разработ­
ке архитектурно- строительной части  проектов

Выбор крепления следует производить в соответствии с их тех­
нологическим назначением  , исходя из допустимых нагрузок .

N1BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО 
ВОЗДУХА -  минус 4 0 °  С

1 5 vTTn
J3NB ВЕС СНЕГОВОГО ПОКРОВА -  ~

G2MQ СЕЙСМИЧНОСТЬ -  б баллов

Б7ЕА СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 1 — Узлы. М атериалы д л я  проектирования и  рабочие чертеж и .
Выпуск 2 — И зделия соединительные . Рабочие чертеж и .

Объем проектных материалов , приведенны х к формату А4 — 112 форматок

G2BQ СТЕПЕНЬ АГРЕССИВНОСТИ 
СРЕДЫ — н еагр есси вн ая  
сл аб о - и  средн еагрессив— 
ная
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